
Byggherre Felles

Særmøte - E Føde-obs, føde- og gynmottak og føde

Hoffsveien 10, Oslo

Dato/tid: Lokasjon:

29.11.2023 12:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Elisabeth Sogstad Grannes

Beskrivelse Neste møte i serien

Særmøte for avklaring av utstyr i enkeltrom

Agenda

001 Agenda

1. Underlag som sendes ut i forkant av særmøtet:
• Plantegninger for plan 3, føde-obs, føde-/gynmottak og føde-/gynpol
• Excel-lister med utstyrslister og RFP (.pdf) pr. rom (se neste side)
2. I særmøtet:
• Rom markert med blå skrift på neste side diskuteres ikke med mindre det er
behov fra OUS sin side. Innspill til RFP og utstyrslister lastes opp i arbeidsloggen.
• Rom markert med grønn skrift på neste side gjennomgås i møtet. Rettelser til
utstyrslister og RFP avklares.
3. Tilbakemeldinger
• Korrigeringer til RFP og utstyrslister skal lastes opp i arbeidsloggen senest 13.
desember. Det forventes med andre ord ikke at OUS har tatt endelig stilling til
alle rom med RFP og utstyrslister til særmøtet, men spørsmål eller temaer som
må diskuteres/avklares tas opp i særmøtet.
WFL-51966: Særmøte føde-/gynmottak, føde-/gynpol og føde-obs

002 Deltakere

Ingvild Nordhagen (OUS)
Hanne Knutsen (OUS)
Abelone Cathrine Bidstrup (OUS)
Olav Bruflat (RUT)
Trine Braaten (OUS)
Henni Steineger (ARK)
Elisabeth S. Grannes (HSØ PO)

003 Plantegninger for plan 3, føde-obs, føde-/gynmottak og føde-/gynpol

Tilbakemeldinger i møtet: 
Ønskelig å åpne ventesone og ekspedisjon mot heisene slik at man ser de som
kommer til området fra arbeidsstasjonen.

004 Generelt

1 personvekt legges til lager, rent.
Høydemåler kan utgå.
Arbeidsbord 120cm i alle rom. 
06.02.008: Mobil arbeidsstasjon.
Klappstol for besøkende i alle rom.
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Alle undersøkelsesrom til føde/svangerskap (ikke gyn): Dobbeltarm fra lampe med
feste til slaveskjerm.

OBS: Avtrekk og røykavsug for diatermi er innnarbeidet i RFP for i 04.01.163. Behov
for pasientovervåking nivå 1 i samme rom.

Undersøkelsesrom til gyn:
Slaveskjerm fra UL-apparat ikke nødvendig
To stabelbare besøksstoler
Mobil arbeidsstasjon

005 06.02.014 Arbeidsstasjon, indre sone

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- RFP må rettes: brukes 24 timer i døgnet
- Mye telefonsamtaler. Glassvegg mellom indre og ytre sone
- 3 midlertidige arbeidsplasser
- Behov for nødnettsentral x2 (Kabling/stikk ivaretas i prosjektet. Utstyret forutsettes
anskaffet på et senere tidspunkt og programmeres ikke.) 

006 06.02.018 Arbeidsstasjon, ytre sone

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- RFP må rettes: brukes 24 timer i døgnet
- Endres til ekspedisjon. 1 varig arbeidsplass
- Behov for nødnettsentral (Kabling/stikk ivaretas i prosjektet. Utstyret forutsettes
anskaffet på et senere tidspunkt og programmeres ikke.)

007 06.02.003 Observasjonsplass, 4 plasser

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- CTG med kortidsvariabilitet
- Medisinkjøleskap kan utgå
- 1 stk. operatørskap
- Integrert nattbord i båre
- Høyskap til PVK ++
- Besøksstoler klappstoler på vegg
- Modulbord pr. seng beholdes
- Doppler ok x1

008 06.02.002 Observasjonsplass, 1 plass

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Behov for lystgass
- Ønsker båre
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- Behov for pasientovervåking nivå 1
- Behov for sprøytepumpe x1
- Behov for analgesiapparat
- Ønsker nattbord integrert i undersøkelsesbenk/seng - nattbord utgår
- Trillebord utgår
- Ikke behov for undersøkelseslampe
- Doppler utgår

009 Arbeidssrom, føde-/gynpol

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Bytte rundt bord med et skrivebord

010 04.01.210 Undersøkelse og behandling, spesialrom (svangerskapspol)

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Høyskap utgår
- Modulbord og trillebord beholdes
- Behov for mobil PC-tralle
- Ønsker dobbeltarm fra lampe med feste til slaveskjerm

011 04.01.341 Samtale

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Rommet er OK

012 04.01.342 Samtale

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Rommet er OK

013 04.01.343 Samtale

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Behov for skrivebord + 2 stablestoler
- Vegghengt skjerm utgår

014 06.02.006 Undersøkelse, behandling

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
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- Behov for avansert ultralydapparat
- Rommet bør ligge nærmere føde-obs fordi rommet også skal brukes til undersøkelse
av pasienter innlagt i fødeobs

Plan 03 Føde observasjon M2+ Skisse etter særmøte (1).pdf

12 des 2023 Trine Braaten frist:  13 des 2023

Alternativ plassering av 06.02.006 Undersøkelse, behandling

OUS vurderer om vedlagt skisse for alternativ plassering av 06.02.006 Undersøkelse,
behandling skal innarbeides.

12 des 2023

Ny skisse for plassering av undersøkelsesrom aksepteres og ønskes innarbeidet (Trine
Braaten)

29 nov 2023  frist:  05 des 2023

Undersøkelsesrom til føde/obs.

ARK jobber med å endre plassering.

015 01.05.045 Desinfeksjon

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Behov for fryseskuff til barn
- Behov for fryser til kjøleelementer (til kjølebag)
- Ønsker lenger arbeidsbenk langs hele vegg

016 01.05.046 Lager, rent

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Rommet er OK

017 01.05.010-012 Sengerom, multifunksjon

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Behov for varmelampe over benk
- Kun behov for mobil PC
- Behov for kum i benk som på fødestuer
- Ønsker samme modulbord som på fødestuer

018 01.05.038 Arbeidsstasjon, indre sone

Innspill til utstyrsliste sendes inn av OUS under agendapunkt 20. Følgende punkter
ble tatt opp i møtet:
- Rundt bord utgår

019 Eventuelt

Arbeidsstasjon i føde-gynpol: deles i to med en mer skjermet arbeidsplass i bakkant.
04.01.320: Ta ut rundt bord og legge inn et arbeidsbord til.
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04 jan 2024 Henriette Steineger frist:  12 jan 2024

Utstyr i rom 04.01.320

Rundt bord erstattes med 1 stk. skrivebord med arbeidsstol.

05 jan 2024

Endret i tegning og dRofus. (Henriette Steineger)

020 Tilbakemeldinger fra OUS

Her laster Nye OUS opp alle kommentarer til utsendte RFP'er og utstyrslister. Dersom
det ikke ligger kommentarer til et rom, anses RFP og utstyrsliste som ok.

RFP og utstyrslister oppdateres av HSØ PO med etter tilbakemeldinger fra OUS. 
Endelige tegninger, RFP'er og utstyrslister sendes ut samlet for alle
medvirkningsgruppene i pulje 1 etter nærmere avtale med OUS.
Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx

30 nov 2023 Trine Braaten frist:  13 des 2023

Tilbakemeldinger

Last opp tilbakemeldinger til RFP, møblering og utstyrslister.

12 des 2023

Oppdatert utstyrsliste er lastet opp etter gjennomgang etter særmøte (Trine Braaten)
Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

,
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Plan 03 Føde observasjon M2+ Skisse etter særmøte (1).pdf (014 - 06.02.006 Undersøkelse, behandling)



06.02.014 Arbeidsstasjon, indre sone liten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2

3
Skillevegg mellom indre og ytre sone?
Støydemping, ivaretagelse av taushetsplikt

4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
090.006 Skjerm, vegghengt 1 IKT
GPZ.001.01 Stol, møte 0 IARK
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
GBA.006.02 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200 3 IARK
GBA.005.12 Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 0 IARK
GPZ.005.02 Kontorstol, u/armlene 3 IARK
GGB.011.01 Skjermvegg, arbeidsbord b=830 3 IARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 3 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 3 IKT
090.003 Tastatur 3 IKT
090.004 Datamus 3 IKT
FBB.001 Tavle, hovedartikkel 3 ARK

Nødnett 2

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



06.02.018 Arbeidsstasjon, ytre sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FDB.003 Skranke, hovedartikkel 1 ARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT Antall
FBB.001 Tavle, hovedartikkel 1 ARK
GBA.006.02 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200 1 IARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT Antall
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT Antall
090.003 Tastatur 1 IKT Antall
090.004 Datamus 1 IKT Antall
090.001.04 PC, bærbar 1 IKT Antall
090.018 Ladestasjon telefon 1 IKT antall

nødnett 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



06.02.003 Observasjonsplass, 4 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
016.001 Flowmeter O2 4 RUT
061.003 Modulbord 4 RUT
012.029.03 Infusjonspumpe, sprøyte 4 RUT
016.014.01 Sug, ejektor HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FXB.003 Knagg, hovedartikkel 4 ARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 4 IARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 4 ARK
031.002.02 Takskinne for infusjonsoppheng 4 RUT
073.003 Tralle, PC, hev-senk 2 IKT 1
031.002.01 Infusjonsoppheng, for takskinne 4 RUT
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 3 IARK 3
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 4 IARK
017.001.02 Pasientovervåking, nivå 2 - medium 4 RUT
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 4 RUT STV analyse
013.039.01 Ultralyd doppler, fosterlyd RUT
KKD.002 Sykeromskanal, vertikal 4 RIE
031.004.01 Båre, transport og hvile 4 RUT med nattbord
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 3 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 3 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 6 IKT antall, 2 eller 1 pr arbeidsstasjon
090.003 Tastatur 3 IKT
090.004 Datamus 3 IKT
GFA.005.01 Ultralyd doppler, fosterlyd 1 RUT

operatørskap 1
høyskap, kasse/bakke 4

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



06.02.002 Observasjonsplass, 1 plass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3 lystagass
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
016.014.01 Sug, ejektor HF
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
031.007 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
012.029.03 Infusjonspumpe, sprøyte 1 RUT
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 1 IARK
GBA.007.01 Nattbord med plate b=430 b=560 h=X 0 IARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
073.003 Tralle, PC, hev-senk 1 IKT
KKD.001.03 Sykeromskanal, overvåking 1 RIE
061.001 Trillebord, rustfritt stål 0 RUT
031.002.01 Infusjonsoppheng, for takskinne 1 RUT
031.002.02 Takskinne for infusjonsoppheng 1 RUT
091.006 Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort, medisinsk godkjent 1 IKT
GPZ.006.06 Lenestol, mobilisering 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
012.029.01 Infusjonspumpe, volum 1 RUT
017.001.03 Pasientovervåking, nivå 1 1 RUT
090.001.03.2 PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring 1 IKT
090.003.01.2 Tastatur, trådløs, medical grade 1 IKT
090.004.02.2 Datamus, trådløs, medical grade 1 IKT
013.039.01 Ultralyd doppler, fosterlyd 0 RUT
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 1 RUT STV analyse

analgesiapparat 1
undersøkelseslampe, takhengt 1
Mobilt arbeidsbord 
båre med nattbord integrert 1
TP mål 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



06.02.001 Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 0 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 2 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 IARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK bredde 1200
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
017.005 Kardiotokograf (CTG) 1 RUT STV analyse
KKD.002 Sykeromskanal, vertikal 1 RIE
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 0 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 2 IKT
090.035 Veggoppheng PC 0 IKT
090.003 Tastatur 2 IKT
090.004 Datamus 2 IKT
090.005.01 Skjerm, PC, standard 2 IKT
013.039.01 Ultralyd doppler, fosterlyd 1 RUT
017.001 Pasientovervåking, nivå 1 - lett 1 RUT
016.056 Analgesiapparat til smertelindring under fødsel 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 1 IARK
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" RUT dobbel takhengt fra lampe
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 1 IKT
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

mobil arbeidsstasjon 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



06.02.006 Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2

3
byttet rom nr til 06.02.006, rom til bruk for
undersøkelse på observasjonskvinner

4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
015.003 Undersøkelseslampe 0 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 0 RUT
016.001 Flowmeter O2 0 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
061.003 Modulbord 0 RUT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 0 IKT
016.014.01 Sug, ejektor 0 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK krakk
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 IARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK bredde 1200
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT avansert ultralydapparat
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT 1 stor
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
KKD.002 Sykeromskanal, vertikal 1 RIE
017.005 Kardiotokograf (CTG) 1 RUT stv
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 0 IARK
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 1 IKT slaveskjerm, takhengt fra lampe
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

pasientovervåking nivå 1 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.211 Undersøkelse og behandling, spesialrom, CTG rom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 4 ARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 4 ARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 2 IARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 4 IARK
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
061.003 Modulbord 2 RUT antall, til forskjellig utstyr
061.001 Trillebord, rustfritt stål 4 RUT 4 små bord
016.014.01 Sug, ejektor 0 HF
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 0 RUT
090.001.03 PC, medisinsk godkjent 0 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 IKT
KKD.001.04 Sykeromskanal, poliklinikk spesial 1 RIE
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 2 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 4 IKT
090.003 Tastatur 2 IKT
090.004 Datamus 2 IKT
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 4 IARK
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 4 RUT stv
017.001 Pasientovervåking, nivå 1 - lett 4 RUT
017.006 Kardiotokografsentral 1 RUT
031.005.14.01 Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk 4 RUT
041.009 Ismaskin, knust is 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



SRMAL.175.01 Undersøkelse og behandling, føde/gyn
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

Brune rom, 2 stk

Artikkelnr Navn Antall Ansvar Kommentar
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.005 Høydemåler, digitalt 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
090.004 Datamus 1 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 IARK
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 1 IARK
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.159 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 oransj rom
3 antall arbeidsplasser i rommet
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GBA.006 Arbeidsbord, hovedartikkel 1 IARK bredde
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
061.003 Modulbord 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 0 HF
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT takhengt
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 2 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 4 IKT 1 stor skjerm?
090.003 Tastatur 2 IKT
090.004 Datamus 2 IKT
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GSA.001.01 Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 1 IARK
017.001.02 Pasientovervåking, nivå 2 - medium 0 RUT
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
013.037 Kolposkop 1 RUT Skal stå på vegg eller festet i stol i undersøkelses og behandlingsrom. Gyn Pol

GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 2 IARK
031.005.14.01 Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.163 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 blått rom
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar

073.003 Tralle, PC, hev-senk 1 IKT
017.001.02 Pasientovervåking, nivå 2 - medium 1 RUT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT antall skjermer
090.003 Tastatur 2 IKT
090.004 Datamus 2 IKT
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
090.001.03 PC, medisinsk godkjent 1 IKT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 2 IARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 1 IARK
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT takhengt
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 0 RUT ut
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
GBA.006 Arbeidsbord, hovedartikkel 1 IARK bredde?
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 2 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GSA.001.01 Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 1 IARK
031.005.14.01 Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk 1 RUT
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 0 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 0 IKT
012.021.01 Diatermiapparat, operasjon 1 RUT
012.026.02 Røykavsug, diatermi 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.022 Undersøkelse og behandling
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 grønne rom utstyres likt som 04.01.075
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT takhengt legre ned, behov for 1 lampe
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT ?
016.003 Personvekt 1 RUT på alle rom
016.005 Høydemåler, digitalt 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 IARK
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK bredde?
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 1 IARK
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT 1 skjerm
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.076 Undersøkelse og behandling
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 brunt rom utstyres likt som 04.01.075
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.005 Høydemåler, digitalt 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 IARK
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 1 IARK
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 1 IKT
013.039.01 Ultralyd doppler, fosterlyd 1 RUT
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.175 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 brunt rom
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GBA.006 Arbeidsbord, hovedartikkel 1 IARK bredde 1200
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
061.003 Modulbord 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 0 HF
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
016.003 Personvekt 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 0 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT
073.003 Tralle, PC, hev-senk 1 IKT
090.001.03 PC, medisinsk godkjent 1 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 0 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GSA.001.01 Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 0 IARK
017.001.02 Pasientovervåking, nivå 2 - medium 0 RUT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 1 IARK
031.005.16 Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk1 RUT
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 0 IKT slaveskjerm montert på arm fra taklampe

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.160 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 Gyn rom
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK 1
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 1 IARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GBA.006 Arbeidsbord, hovedartikkel 1 IARK
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
061.003 Modulbord 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
016.005 Høydemåler, digitalt 0 RUT
016.003 Personvekt 0 RUT
016.001 Flowmeter O2 0 RUT
012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 RUT
KKD.001.02 Sykeromskanal, poliklinikk standard 1 RIE
015.003 Undersøkelseslampe 1 RUT
073.003 Tralle, PC, hev-senk 1 IKT
090.001.03 PC, medisinsk godkjent 1 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT 1 stor
090.003 Tastatur 2 IKT
090.004 Datamus 2 IKT
GGB.010 Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m 1 IARK
GSA.001.01 Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 1 IARK
017.001.02 Pasientovervåking, nivå 2 - medium 0 RUT
GPZ.010 Stol, klapp løs hovedartikkel 2 IARK
031.005.14.01 Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk 1 RUT
011.015.08 Ultralyd, føde, gyn 1 RUT
015.006.02 Oppheng, tak, monitor, 20-30" 1 RUT
090.006.01 Skjerm, vegghengt, standard 0 IKT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.188 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
062.015.02 Sekkestativ, 4 hjul 2 RUT
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
054.054 Dekontaminator, vask, gjennomgående 2 RUT 1
054.052.04 Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske1 RUT
GXZ.007 Moppestativ, veggfast 1 ARK
FSA.013.02 Overskap, rustfritt  d=350 b=600 h=700 1 ARK
FBC.008.01 Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri 1 ARK
GFA.006.01 Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.250 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3 antall stikk og IKT for MTU utstyr
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
061.001.02 Trillebord, med vulstkant 1 RUT
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 IKT kun 1 pc for bestillinger
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.035 Veggoppheng PC 1 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 IKT
FHA.002.03 Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 2 ARK
FHB.001 Hyllereol, hovedartikkel 1 ARK
FSH.003.02 Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør 4 ARK
FBA.041.16 Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 1 ARK
FSH.001.03 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør 7 ARK

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.251 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
090.003 Tastatur 1 IKT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
090.004 Datamus 1 IKT
090.035 Veggoppheng PC 1 IKT
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 IKT
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel 9 ARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.035 Veggoppheng PC 1 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 IKT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.271 Pause
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
090.006.02.1 Skjerm, vegghengt, berøring, 55" 1 IKT
GPZ.001.01 Stol, møte 10 IARK
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FSI.015.03 Tekjøkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap 1 ARK
GMA.002 Mikrobølgeovn hovedartikkel 1 ARK
FSI.003.01 Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin 1 ARK
FSI.003.04 Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap 1 ARK
FSI.005.01 Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn 1 ARK
FSI.007.01 Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap 1 ARK
FSI.002.02 Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 2 ARK
FSI.004.01 Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 2 ARK
FBC.002.05 Benkeplate med kum d=620 b=2400 1 ARK
FBB.002.02 Bakplate tekjøkken, b=2400 1 ARK
FSA.061.01 Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 6 ARK skap til 30 personer
FBB.001 Tavle, hovedartikkel 1 ARK
GPZ.006.04 Lenestol, hvilestol, justerbar 2 IARK
GBA.005.02 Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 3 IARK så langt bord som mulig
FXB.003 Knagg, hovedartikkel 1 ARK
GFA.015 Kjøleskap, mat, hovedartikkel 1 RKJ
GMZ.100 Oppvaskmaskin 1 ARK
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 10 IARK

kaffemaskin
vannkoker

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.272 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3 Kan lager til hjemmemonitorering være her?
4
5 økt antall stikk og ikt punkt

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel 3 ARK
KKD.001.01 Sykeromskanal, sengerom 1 RIE
FSH.001.01 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør 4 ARK sette inn flere skap, langs hele høyre vegg, 2 låsbare skap
035.003.01 Pasientløfter, mobil 1 RUT
012.032 EKG-apparat 1 RUT

blære scanner
Mobil pasientløfter

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.322 Desinfeksjon, lite
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
054.052 Dekontaminator, spyl 1 RUT
062.015.02 Sekkestativ, 4 hjul 1 RUT 2
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FSH.002 Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel 2 ARK
FBA.045.01 Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=900 h=900 1 ARK
FBC.003.01 Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri 1 ARK
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel 1 ARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
FSA.011.01 Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600 1 ARK
090.029 Strekkodeleser 1 IKT
021.005.01 Analysator urin, enkelt 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.341 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3

4

møblering av rommene? Ulik møblering, to for
samtale rundt bordet og ett for samtale ved
arbeidsbord?

5
innredes likt som 04.01.342

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.001.01 Stol, møte 4 IARK
GHA.001.03 Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 1 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK
GBA.005.12 Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 1 IARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.342 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 0 IARK
GPZ.001.01 Stol, møte 4 IARK
GHA.001.03 Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 0 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 0 IARK
GBA.005.12 Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 1 IARK

mobil arbeidsstasjon 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



04.01.343 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.001.01 Stol, møte 2 IARK
GHA.001.03 Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 0 IARK
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 1 IARK bredde 1200
GBA.005.12 Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 0 IARK

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.045 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
062.015.02 Sekkestativ, 4 hjul 2 RUT
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
054.054 Dekontaminator, vask, gjennomgående 1 RUT
054.052.04 Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske1 RUT
GXZ.007 Moppestativ, veggfast 1 ARK
FSA.013.02 Overskap, rustfritt  d=350 b=600 h=700 1 ARK
FBC.008.01 Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri 1 ARK lengre benk som også rommer benkeskap for kjøl/frys

Benkeskap med fryseskuff for elementer og kjøleskuff
for døde barn 1

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.046 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel: Artikkelnr Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
061.001.02 Trillebord, med vulstkant 1 RUT
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.035 Veggoppheng PC 1 IKT 1 pc for varebestilling
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 IKT
FHA.002.03 Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 2 ARK
FHB.001 Hyllereol, hovedartikkel 1 ARK
FSH.003.02 Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør 4 ARK
FBA.041.16 Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 1 ARK
FSH.001.03 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør 7 ARK
012.032 EKG-apparat 1 RUT
016.015 Brystpumpe 1 RUT 3
GMA.002.01 Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262 1 ARK
042.001.01.1 Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter 1 RUT

Personvekt
blære skanner

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.010 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3 alle multifunksjonsrom innredes likt
4 manuell temperaturregulering i rommet
5 sone inndelt lys

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
017.001 Pasientovervåking, nivå 1 - lett 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
031.001 Infusjonsstativ, mobilt 1 RUT
031.012 Fødeseng 1 RUT enkel modell, må kunne brukes til barsel
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
062.015 Sekkestativ 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
031.052 Tralle, PC (enkel) 1 IKT antall arbeidsplasser
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 0 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
012.029.01 Infusjonspumpe, volum 1 RUT
012.029.03 Infusjonspumpe, sprøyte 1 RUT
016.003.01 Personvekt, spedbarn med lengdemål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 1 RUT
031.007.08 Sykehusseng, spebarn 1 RUT
FBA.041 Benkeplate, hovedartikkel 1 ARK med kum
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK krakk
GPZ.006.01 Lenestol, ammestol 1 IARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KKD.001.03 Sykeromskanal, overvåking 1 RIE
FSA.071.01 Skap, høyt, integrert seng 900 1 ARK
FSH.002.01 Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør 2 ARK
KSA.001.01 Takskinne, forheng 1 ARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
GBA.007.02 Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 1 IARK
FSA.083.01 Koffertskap, lavt, med bakplate 1 ARK
FSH.003.07 Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 2 ARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 2 IKT
090.003 Tastatur 1 IKT
090.004 Datamus 1 IKT
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

varmelampe over benk

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.011 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
017.001 Pasientovervåking, nivå 1 - lett 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
031.001 Infusjonsstativ, mobilt 1 RUT
031.012 Fødeseng 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
062.015 Sekkestativ 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
031.052 Tralle, PC (enkel) 1 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
012.029.01 Infusjonspumpe, volum 1 RUT
012.029.03 Infusjonspumpe, sprøyte 1 RUT
016.003.01 Personvekt, spedbarn med lengdemål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 1 RUT
031.007.08 Sykehusseng, spebarn 1 RUT
FBA.041 Benkeplate, hovedartikkel 1 ARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.006.01 Lenestol, ammestol 1 IARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KKD.001.03 Sykeromskanal, overvåking 1 RIE
FSA.071.01 Skap, høyt, integrert seng 900 1 ARK
FSH.002.01 Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør 2 ARK
KSA.001.01 Takskinne, forheng 1 ARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
GBA.007.02 Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 1 IARK
FSA.083.01 Koffertskap, lavt, med bakplate 1 ARK
FSH.003.07 Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 2 ARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 4 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.003 Tastatur 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.004 Datamus 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.012 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
017.001 Pasientovervåking, nivå 1 - lett 1 RUT
016.001 Flowmeter O2 1 RUT
031.001 Infusjonsstativ, mobilt 1 RUT
031.012 Fødeseng 1 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
062.015 Sekkestativ 1 RUT
061.003 Modulbord 1 RUT
031.052 Tralle, PC (enkel) 1 IKT
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
015.003.02 Undersøkelseslampe, takmontert 1 RUT
012.029.01 Infusjonspumpe, volum 1 RUT
012.029.03 Infusjonspumpe, sprøyte 1 RUT
016.003.01 Personvekt, spedbarn med lengdemål 1 RUT
016.014.01 Sug, ejektor 1 HF
017.005.01 Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse 1 RUT
031.007.08 Sykehusseng, spebarn 1 RUT
FBA.041 Benkeplate, hovedartikkel 1 ARK
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedartikkel 1 IARK
GPZ.006.01 Lenestol, ammestol 1 IARK
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
KKD.001.03 Sykeromskanal, overvåking 1 RIE
FSA.071.01 Skap, høyt, integrert seng 900 1 ARK
FSH.002.01 Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør 2 ARK
KSA.001.01 Takskinne, forheng 1 ARK
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 ARK
GBA.007.02 Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 1 IARK
FSA.083.01 Koffertskap, lavt, med bakplate 1 ARK
FSH.003.07 Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 2 ARK
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 4 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.003 Tastatur 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
090.004 Datamus 2 IKT 1 stk på benk1 stk på PC-tralle 
015.009.03 Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe 1 RUT

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)



01.05.038 Arbeidsstasjon, indre sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) Innspill fra medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
2 arbeidsstasjon observasjonsposten
3
4
5

Artikkel:
Artikkelnr

Artikkel: Navn Antall Ansvar Kommentar
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 4 IKT
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
GPZ.005 Kontorstol, hovedartikkel 4 IARK
FBB.001 Tavle, hovedartikkel 1 ARK
090.006 Skjerm, vegghengt 2 IKT
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 4 IKT
090.005.01.1 Skjerm, PC, standard, 24" 8 IKT
090.003 Tastatur 4 IKT
090.004 Datamus 4 IKT
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 ARK
GBA.006.03 Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 4 IARK bredde 1200
GGB.011.01 Skjermvegg, arbeidsbord b=830 4 IARK
091.014 Pakke, PC digital samhandling 1 RIKT
GPZ.010.01 Stol, klapp løs 4 IARK
FXA.004.01 Veggoppheng klappstol 2 ARK
GBA.005.11 Bord, møte d=800 b=1600 h=700 0 IARK skal dette utgå?

hylleseksjon

Kopi av Utstyrslister, særmøte føde.xlsx (020 - Tilbakemeldinger fra OUS)
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		Floor Plans

		PLAN 03 Føde OBS-føde Skisse etter særmøte M2+ ub sør






06.02.014

		06.02.014 Arbeidsstasjon, indre sone liten

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								Skillevegg mellom indre og ytre sone? Støydemping, ivaretagelse av taushetsplikt

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		090.006		Skjerm, vegghengt		1		IKT

		GPZ.001.01		Stol, møte		0		IARK

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		3		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		0		IARK

		GPZ.005.02		Kontorstol, u/armlene		3		IARK

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		3		IARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		3		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		3		IKT

		090.003		Tastatur		3		IKT

		090.004		Datamus		3		IKT

		FBB.001		Tavle, hovedartikkel		3		ARK



				Nødnett		2





06.02.018

		06.02.018 Arbeidsstasjon, ytre sone

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FDB.003		Skranke, hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT		Antall

		FBB.001		Tavle, hovedartikkel		1		ARK

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		1		IARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT		Antall

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT		Antall

		090.003		Tastatur		1		IKT		Antall

		090.004		Datamus		1		IKT		Antall

		090.001.04		PC, bærbar		1		IKT		Antall

		090.018		Ladestasjon telefon		1		IKT		antall

				nødnett		1





06.02.003

		06.02.003 Observasjonsplass, 4 plasser

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		016.001		Flowmeter O2		4		RUT

		061.003		Modulbord		4		RUT

		012.029.03		Infusjonspumpe, sprøyte		4		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor				HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		4		ARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		4		IARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		4		ARK

		031.002.02		Takskinne for infusjonsoppheng		4		RUT

		073.003		Tralle, PC, hev-senk		2		IKT		1

		031.002.01		Infusjonsoppheng, for takskinne		4		RUT

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		3		IARK		3

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		4		IARK

		017.001.02		Pasientovervåking, nivå 2 - medium		4		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		4		RUT		STV analyse

		013.039.01		Ultralyd doppler, fosterlyd				RUT

		KKD.002		Sykeromskanal, vertikal		4		RIE

		031.004.01		Båre, transport og hvile		4		RUT		med nattbord

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		3		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		3		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		6		IKT		antall, 2 eller 1 pr arbeidsstasjon

		090.003		Tastatur		3		IKT

		090.004		Datamus		3		IKT

		GFA.005.01		Ultralyd doppler, fosterlyd		1		RUT



				operatørskap						1

				høyskap, kasse/bakke						4





06.02.002

		06.02.002 Observasjonsplass, 1 plass

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								lystagass

		4

		5

		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		016.014.01		Sug, ejektor				HF

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		031.007						RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		012.029.03		Infusjonspumpe, sprøyte		1		RUT

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		GBA.007.01		Nattbord med plate b=430 b=560 h=X		0		IARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		073.003		Tralle, PC, hev-senk		1		IKT

		KKD.001.03		Sykeromskanal, overvåking		1		RIE

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		0		RUT

		031.002.01		Infusjonsoppheng, for takskinne		1		RUT

		031.002.02		Takskinne for infusjonsoppheng		1		RUT

		091.006		Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort, medisinsk godkjent		1		IKT

		GPZ.006.06		Lenestol, mobilisering		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		012.029.01		Infusjonspumpe, volum		1		RUT

		017.001.03		Pasientovervåking, nivå 1 		1		RUT

		090.001.03.2		PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring		1		IKT

		090.003.01.2		Tastatur, trådløs, medical grade		1		IKT

		090.004.02.2		Datamus, trådløs, medical grade		1		IKT

		013.039.01		Ultralyd doppler, fosterlyd		0		RUT

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		1		RUT		STV analyse

				analgesiapparat		1

				undersøkelseslampe, takhengt		1

				Mobilt arbeidsbord 

				båre med nattbord integrert		1

				TP mål		1





06.02.001

		06.02.001 Undersøkelse

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		0		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		2		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK		bredde 1200

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		017.005		Kardiotokograf (CTG)		1		RUT		STV analyse

		KKD.002		Sykeromskanal, vertikal		1		RIE

		091.008		Pakke, PC – Vegghengt 		0		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT

		090.035		Veggoppheng PC		0		IKT

		090.003		Tastatur		2		IKT

		090.004		Datamus		2		IKT

		090.005.01		Skjerm, PC, standard		2		IKT

		013.039.01		Ultralyd doppler, fosterlyd		1		RUT

		017.001		Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1		RUT

		016.056		Analgesiapparat til smertelindring under fødsel		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		1		IARK

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"				RUT		dobbel takhengt fra lampe

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		1		IKT

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT

				mobil arbeidsstasjon		1





06.02.005

		06.02.006 Undersøkelse

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								byttet rom nr til 06.02.006, rom til bruk for undersøkelse på observasjonskvinner

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		015.003		Undersøkelseslampe		0		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		0		RUT

		016.001		Flowmeter O2		0		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		061.003		Modulbord		0		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		0		IKT

		016.014.01		Sug, ejektor		0		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK		krakk

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK		bredde 1200

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT		avansert ultralydapparat

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT		1 stor

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		KKD.002		Sykeromskanal, vertikal		1		RIE

		017.005		Kardiotokograf (CTG)		1		RUT		stv

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		0		IARK

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		1		IKT		slaveskjerm, takhengt fra lampe

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT

				pasientovervåking nivå 1		1





04.01.211

		04.01.211 Undersøkelse og behandling, spesialrom, CTG rom

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		4		ARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		4		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		2		IARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		4		IARK

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		061.003		Modulbord		2		RUT		antall, til forskjellig utstyr

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		4		RUT		4 små bord

		016.014.01		Sug, ejektor		0		HF

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		0		RUT

		090.001.03		PC, medisinsk godkjent		0		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		KKD.001.04		Sykeromskanal, poliklinikk spesial		1		RIE

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT

		090.003		Tastatur		2		IKT

		090.004		Datamus		2		IKT

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		4		IARK

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		4		RUT		stv

		017.001		Pasientovervåking, nivå 1 - lett		4		RUT

		017.006		Kardiotokografsentral		1		RUT

		031.005.14.01		Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk		4		RUT

		041.009		Ismaskin, knust is		1		RUT









SRMAL.175.01

		SRMAL.175.01 Undersøkelse og behandling, føde/gyn

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

				Brune rom, 2 stk





		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.005		Høydemåler, digitalt		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		090.004		Datamus		1		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		1		IARK

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT







04.01.159

		04.01.159 Undersøkelse og behandling, spesialrom

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		oransj rom

		3								antall arbeidsplasser i rommet

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GBA.006		Arbeidsbord, hovedartikkel		1		IARK		bredde

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		061.003		Modulbord		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		0		HF

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT		takhengt

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT		1 stor skjerm?

		090.003		Tastatur		2		IKT

		090.004		Datamus		2		IKT

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GSA.001.01		Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		1		IARK

		017.001.02		Pasientovervåking, nivå 2 - medium		0		RUT

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		013.037		Kolposkop		1		RUT		Skal stå på vegg eller festet i stol i undersøkelses og behandlingsrom. Gyn Pol



		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		2		IARK

		031.005.14.01		Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk		1		RUT









04.01.163

		04.01.163 Undersøkelse og behandling, spesialrom

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		blått rom

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		073.003		Tralle, PC, hev-senk		1		IKT

		017.001.02		Pasientovervåking, nivå 2 - medium		1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT		antall skjermer

		090.003		Tastatur		2		IKT

		090.004		Datamus		2		IKT

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		090.001.03		PC, medisinsk godkjent		1		IKT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		2		IARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT		takhengt

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		0		RUT		ut

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		GBA.006		Arbeidsbord, hovedartikkel		1		IARK		bredde?

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		2		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GSA.001.01		Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		1		IARK

		031.005.14.01		Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk		1		RUT

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		0		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		0		IKT

		012.021.01		Diatermiapparat, operasjon		1		RUT

		012.026.02		Røykavsug, diatermi		1		RUT







04.01.022

		04.01.022 Undersøkelse og behandling

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		grønne rom						utstyres likt som 04.01.075

		3

		4

		5





		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT		takhengt legre ned, behov for 1 lampe

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT		?

		016.003		Personvekt		1		RUT		på alle rom

		016.005		Høydemåler, digitalt		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK		bredde?

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		1		IARK

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT		1 skjerm

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT





04.01.076

		04.01.076 Undersøkelse og behandling

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		brunt rom						utstyres likt som 04.01.075

		3

		4

		5





		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.005		Høydemåler, digitalt		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		1		IARK

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		1		IKT

		013.039.01		Ultralyd doppler, fosterlyd		1		RUT

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT





04.01.175

		04.01.175 Undersøkelse og behandling, spesialrom

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		brunt rom

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GBA.006		Arbeidsbord, hovedartikkel		1		IARK		bredde 1200

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		061.003		Modulbord		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		0		HF

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		016.003		Personvekt		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		0		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT

		073.003		Tralle, PC, hev-senk		1		IKT

		090.001.03		PC, medisinsk godkjent		1		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		0		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GSA.001.01		Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		0		IARK

		017.001.02		Pasientovervåking, nivå 2 - medium		0		RUT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		1		IARK

		031.005.16		Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk		1		RUT

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		0		IKT		slaveskjerm montert på arm fra taklampe





04.01.160

		04.01.160 Undersøkelse og behandling, spesialrom

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2		Gyn rom

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK		1

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GBA.006		Arbeidsbord, hovedartikkel		1		IARK

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		061.003		Modulbord		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		016.005		Høydemåler, digitalt		0		RUT

		016.003		Personvekt		0		RUT

		016.001		Flowmeter O2		0		RUT

		012.013		Blodtrykksapparat, elektronisk		1		RUT

		KKD.001.02		Sykeromskanal, poliklinikk standard		1		RIE

		015.003		Undersøkelseslampe		1		RUT

		073.003		Tralle, PC, hev-senk		1		IKT

		090.001.03		PC, medisinsk godkjent		1		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT		1 stor

		090.003		Tastatur		2		IKT

		090.004		Datamus		2		IKT

		GGB.010		Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m		1		IARK

		GSA.001.01		Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803		1		IARK

		017.001.02		Pasientovervåking, nivå 2 - medium		0		RUT

		GPZ.010		Stol, klapp løs hovedartikkel		2		IARK

		031.005.14.01		Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk		1		RUT

		011.015.08		Ultralyd, føde, gyn		1		RUT

		015.006.02		Oppheng, tak, monitor, 20-30"		1		RUT

		090.006.01		Skjerm, vegghengt, standard		0		IKT





04.01.188

		04.01.188 Desinfeksjon

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5

		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		062.015.02		Sekkestativ, 4 hjul		2		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		054.054		Dekontaminator, vask, gjennomgående		2		RUT		1

		054.052.04		Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske		1		RUT

		GXZ.007		Moppestativ, veggfast		1		ARK

		FSA.013.02		Overskap, rustfritt  d=350 b=600 h=700		1		ARK

		FBC.008.01		Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri		1		ARK

		GFA.006.01		Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm		1		RUT





04.01.250

		04.01.250 Lager, rent

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								antall stikk og IKT for MTU utstyr

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		061.001.02		Trillebord, med vulstkant		1		RUT

		091.008		Pakke, PC – Vegghengt 		1		IKT		kun 1 pc for bestillinger

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.035		Veggoppheng PC		1		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		090.005.01		Skjerm, PC, standard		1		IKT

		FHA.002.03		Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900		2		ARK

		FHB.001		Hyllereol, hovedartikkel		1		ARK

		FSH.003.02		Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør		4		ARK

		FBA.041.16		Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900		1		ARK

		FSH.001.03		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør		7		ARK





04.01.251

		04.01.251 Lager, rent

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5

		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		090.003		Tastatur		1		IKT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		090.004		Datamus		1		IKT

		090.035		Veggoppheng PC		1		IKT

		091.008		Pakke, PC – Vegghengt 		1		IKT

		090.005.01		Skjerm, PC, standard		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		FSH.001		Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel		9		ARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.035		Veggoppheng PC		1		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		090.005.01		Skjerm, PC, standard		1		IKT





04.01.271

		04.01.271 Pause

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5





		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.006.02.1		Skjerm, vegghengt, berøring, 55"		1		IKT

		GPZ.001.01		Stol, møte		10		IARK

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FSI.015.03		Tekjøkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap		1		ARK

		GMA.002		Mikrobølgeovn hovedartikkel		1		ARK

		FSI.003.01		Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin		1		ARK

		FSI.003.04		Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap		1		ARK

		FSI.005.01		Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn		1		ARK

		FSI.007.01		Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap		1		ARK

		FSI.002.02		Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900		2		ARK

		FSI.004.01		Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700		2		ARK

		FBC.002.05		Benkeplate med kum d=620 b=2400		1		ARK

		FBB.002.02		Bakplate tekjøkken, b=2400		1		ARK

		FSA.061.01		Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800		6		ARK		skap til 30 personer

		FBB.001		Tavle, hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.006.04		Lenestol, hvilestol, justerbar		2		IARK

		GBA.005.02		Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700		3		IARK		så langt bord som mulig

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		1		ARK

		GFA.015		Kjøleskap, mat, hovedartikkel		1		RKJ

		GMZ.100		Oppvaskmaskin		1		ARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		10		IARK



				kaffemaskin

				vannkoker





04.01.272

		04.01.272 Lager, utstyr

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								Kan lager til hjemmemonitorering være her?

		4

		5								økt antall stikk og ikt punkt





		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		FHA.002		Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel		3		ARK

		KKD.001.01		Sykeromskanal, sengerom		1		RIE

		FSH.001.01		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør		4		ARK		sette inn flere skap, langs hele høyre vegg, 2 låsbare skap

		035.003.01		Pasientløfter, mobil		1		RUT

		012.032		EKG-apparat		1		RUT



				blære scanner

				Mobil pasientløfter





04.01.322

		04.01.322 Desinfeksjon, lite

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		054.052		Dekontaminator, spyl		1		RUT

		062.015.02		Sekkestativ, 4 hjul		1		RUT		2

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FSH.002		Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel		2		ARK

		FBA.045.01		Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=900 h=900		1		ARK

		FBC.003.01		Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri		1		ARK

		FSH.001		Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel		1		ARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		FSA.011.01		Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600		1		ARK

		090.029		Strekkodeleser		1		IKT

		021.005.01		Analysator urin, enkelt		1		RUT





04.01.341

		04.01.341 Samtale

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4								møblering av rommene? Ulik møblering, to for samtale rundt bordet og ett for samtale ved arbeidsbord?

		5

										innredes likt som 04.01.342

		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

		GHA.001.03		Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200		1		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT





04.01.342

		04.01.342 Samtale

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		0		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

		GHA.001.03		Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200		0		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		0		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

				mobil arbeidsstasjon		1





04.01.343

		04.01.343 Samtale

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		2		IARK

		GHA.001.03		Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200		0		IARK

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		1		IARK		bredde 1200

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		0		IARK





01.05.045

		01.05.045 Desinfeksjon

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		062.015.02		Sekkestativ, 4 hjul		2		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		054.054		Dekontaminator, vask, gjennomgående		1		RUT

		054.052.04		Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske		1		RUT

		GXZ.007		Moppestativ, veggfast		1		ARK

		FSA.013.02		Overskap, rustfritt  d=350 b=600 h=700		1		ARK

		FBC.008.01		Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri		1		ARK		lengre benk som også rommer benkeskap for kjøl/frys

				Benkeskap med fryseskuff for elementer og kjøleskuff for døde barn		1





01.05.046 

		01.05.046 Lager, rent

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		061.001.02		Trillebord, med vulstkant		1		RUT

		091.008		Pakke, PC – Vegghengt 		1		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.035		Veggoppheng PC		1		IKT		1 pc for varebestilling

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		090.005.01		Skjerm, PC, standard		1		IKT

		FHA.002.03		Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900		2		ARK

		FHB.001		Hyllereol, hovedartikkel		1		ARK

		FSH.003.02		Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør		4		ARK

		FBA.041.16		Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900		1		ARK

		FSH.001.03		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør		7		ARK

		012.032		EKG-apparat		1		RUT

		016.015		Brystpumpe		1		RUT		3

		GMA.002.01		Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262		1		ARK

		042.001.01.1		Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter		1		RUT



				Personvekt

				blære skanner





01.05.010

		01.05.010 Sengerom, multifunksjon

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3								alle multifunksjonsrom innredes likt

		4								manuell temperaturregulering i rommet

		5								sone inndelt lys



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		017.001		Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		031.001		Infusjonsstativ, mobilt		1		RUT

		031.012		Fødeseng		1		RUT		enkel modell, må kunne brukes til barsel

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		062.015		Sekkestativ		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		031.052		Tralle, PC (enkel)		1		IKT		antall arbeidsplasser

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		0		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		012.029.01		Infusjonspumpe, volum		1		RUT

		012.029.03		Infusjonspumpe, sprøyte		1		RUT

		016.003.01		Personvekt, spedbarn med lengdemål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		1		RUT

		031.007.08		Sykehusseng, spebarn		1		RUT

		FBA.041		Benkeplate, hovedartikkel		1		ARK		med kum

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK		krakk

		GPZ.006.01		Lenestol, ammestol		1		IARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KKD.001.03		Sykeromskanal, overvåking		1		RIE

		FSA.071.01		Skap, høyt, integrert seng 900		1		ARK

		FSH.002.01		Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør		2		ARK

		KSA.001.01		Takskinne, forheng		1		ARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		GBA.007.02		Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920		1		IARK

		FSA.083.01		Koffertskap, lavt, med bakplate		1		ARK

		FSH.003.07		Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800		2		ARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		1		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		2		IKT

		090.003		Tastatur		1		IKT

		090.004		Datamus		1		IKT

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT

				varmelampe over benk





01.05.011

		01.05.011 Sengerom, multifunksjon

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		017.001		Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		031.001		Infusjonsstativ, mobilt		1		RUT

		031.012		Fødeseng		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		062.015		Sekkestativ		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		031.052		Tralle, PC (enkel)		1		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		012.029.01		Infusjonspumpe, volum		1		RUT

		012.029.03		Infusjonspumpe, sprøyte		1		RUT

		016.003.01		Personvekt, spedbarn med lengdemål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		1		RUT

		031.007.08		Sykehusseng, spebarn		1		RUT

		FBA.041		Benkeplate, hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.006.01		Lenestol, ammestol		1		IARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KKD.001.03		Sykeromskanal, overvåking		1		RIE

		FSA.071.01		Skap, høyt, integrert seng 900		1		ARK

		FSH.002.01		Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør		2		ARK

		KSA.001.01		Takskinne, forheng		1		ARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		GBA.007.02		Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920		1		IARK

		FSA.083.01		Koffertskap, lavt, med bakplate		1		ARK

		FSH.003.07		Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800		2		ARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.003		Tastatur		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.004		Datamus		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT





01.05.012

		01.05.012 Sengerom, multifunksjon

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		017.001		Pasientovervåking, nivå 1 - lett		1		RUT

		016.001		Flowmeter O2		1		RUT

		031.001		Infusjonsstativ, mobilt		1		RUT

		031.012		Fødeseng		1		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		062.015		Sekkestativ		1		RUT

		061.003		Modulbord		1		RUT

		031.052		Tralle, PC (enkel)		1		IKT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		015.003.02		Undersøkelseslampe, takmontert		1		RUT

		012.029.01		Infusjonspumpe, volum		1		RUT

		012.029.03		Infusjonspumpe, sprøyte		1		RUT

		016.003.01		Personvekt, spedbarn med lengdemål		1		RUT

		016.014.01		Sug, ejektor		1		HF

		017.005.01		Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse		1		RUT

		031.007.08		Sykehusseng, spebarn		1		RUT

		FBA.041		Benkeplate, hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.006.01		Lenestol, ammestol		1		IARK

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		KKD.001.03		Sykeromskanal, overvåking		1		RIE

		FSA.071.01		Skap, høyt, integrert seng 900		1		ARK

		FSH.002.01		Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør		2		ARK

		KSA.001.01		Takskinne, forheng		1		ARK

		KSA.002.01		Veggskinne, utstyr		1		ARK

		GBA.007.02		Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920		1		IARK

		FSA.083.01		Koffertskap, lavt, med bakplate		1		ARK

		FSH.003.07		Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800		2		ARK

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.003		Tastatur		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		090.004		Datamus		2		IKT		1 stk på benk
1 stk på PC-tralle 

		015.009.03		Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe		1		RUT





01.05.038

		01.05.038 Arbeidsstasjon, indre sone

		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1

		2								arbeidsstasjon observasjonsposten

		3

		4

		5



		Artikkel: Artikkelnr		Artikkel: Navn		Antall		Ansvar		Kommentar

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		4		IKT

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		4		IARK

		FBB.001		Tavle, hovedartikkel		1		ARK

		090.006		Skjerm, vegghengt		2		IKT

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		4		IKT

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		8		IKT

		090.003		Tastatur		4		IKT

		090.004		Datamus		4		IKT

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		4		IARK		bredde 1200

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		4		IARK

		091.014		Pakke, PC digital samhandling 		1		RIKT

		GPZ.010.01		Stol, klapp løs		4		IARK

		FXA.004.01		Veggoppheng klappstol		2		ARK

		GBA.005.11		Bord, møte d=800 b=1600 h=700		0		IARK		skal dette utgå?

				hylleseksjon





