
N N

P P

Q Q

26

26

27

27

28

28

30

30

31

31

32

32Z

Z

Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²

Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²

HC/WC pers.
B2.4007
5.4 m²

Lager utstyr
B2.4058
11.2 m²

Eksist. kontor
B2.4001
10.0 m²

Eksist. kontor
B2.4002
9.8 m²

Eksist. kontor
B2.4003
9.8 m²

Eksist. kontor
B2.4004
12.2 m²

Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²

Vente sone
B2.4059
9.3 m²

Gangbro
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Nytt brannskap:
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

AVD.015.04

F03

F03

S1
+1200mm

Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²

Korridor
B2.4801
75.7 m²

Lager væske
B2.4057
11.2 m²
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SPK ved behov
over eksist. vegg

Nye innervegger

Eksist. innervegger

Nye dører

Eksist. dører

Tegningsoverlapp

Ikke del av prosjektet

ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS

lydkrav
Veggkode

brannkrav

Dxxx
(bxh) /lydkrav

M
brannkrav

Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB

Spikerslag
Sn

+OKFplate

F0n
Fendring

0 1m 2m 3m 4m 5m

1:50

GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422

SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403

SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408

SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11
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RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

1 : 50

A02

A02

OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
PLANTEGNING
PLANTEGNING 52

24.04.23SF/GJ 19.01.24
A0

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 122B452

122B452

ARK 122B452
Rokade C1, Ombygging B2

A02
eks. vegg erstattes med
ny

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 19.01.24
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