
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.002

Romnavn Kildesortering, inne
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Eilertsen, Espen, [Language: en]8. november 2023 09:09

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.002

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:40

Romkonfigurasjon 00000:----:--

Arealer

Programmert 80,00
Prosjektert 81,13
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.1 - Avfallshåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

143 - Sortering

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplasser med PC plasser plasseres hensiktsmessig i arealet samlet eller i ulike soner.

AVFALL
Avfallsentalen i Servicebygget moar alt avfall fra sykehuset.
Moak av alt avfall unnta restavfall., se beskrivelse under.
Restavfall håndteres som den største fraksjonen via avfallssug med innkast i sjakt i sentralt plasserte avfallsrom. Oppsllingsplasser for traller/AGV.
Fraktes manuelt videre l oppsamlingsted/rom/container.

AVFALLSFRAKSJONER
Det legges l ree for fraksjonssortering i alle lokale avfallsrom. Personale bringer/tømmer avfall fra lokalt brukersted (pasientrom etc) og bringer
l lokalt avfallsrom for sortering. Ved behov fylles tom vogn med de sorrterte fraksjonene, og fraktes l oppslling for transport med AGV l
Avfallsentral i Servicebygget.

Fraksjonstyper bl a:

• Matavfall
• Smieavfall
• Farlig avfall
• Plast
• Papp/papir
• Restavfall (avfallssug)

Makulert papir og annet papiravfall vil også håndteres i dee rommet
Lager for el-avfall mm skal også ha egen sone i rommet

Matavfall:
Matavfall som produseres ute på postkjøkken eller i kanne sendes direkte l avfallssentralen i egnede beholdere på stav som kan kjøres med
AGV. Fraktes fra  kanne og kiosk l avfallsentral med AGV samme dag . Deponeres i eget kjølerom i sentralt avfallsområde med dedikerte
avfallsbeholdere.

Smieavfall:
Smieavfall fraktes med AGV l kjølerom i avfallssentral / Ozonaator. Smieavfallet skal være plombert.

Makulering
Taushetsbelagte papirer makuleres på post i de ulike kopirom og fraktes som papiravfall l Avfallsentral med AGV.

El-avfall:
Egen sone for oppslling av el-avfall
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.002

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Farlig avfall:
Fraktes manuelt l avlåst rom.

Plast:
Pakkes i plastsekker fraktes med AGV l plastpressemaskin (manuell behandling).

Papp:
Fraktes i AGV og kjøres l pappkomprimator. Ved moak av ferdige avdelingspakker fra HSØ Forsyningssenter (FS) vil papp og plast tas med som
retur l FS i samme bur.

Restavfall:
Sendes via avfallssug l container i avfallsentral.

Containere
Det er behov for containere i lknytning l rampe. Avlåst område eller låste avfallskomprimatorer samt åpne avfallscontainere l bl a følgende:

Tilknyet avfallssug
• Restavfall
• Plast
• Papp/papir

I llegg kommer 5 åpne containere ute.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

varemoak

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.002

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.008

Romnavn Lager
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 11 - Transport og portør
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.11.008

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

11.01.2024 19:23:31

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 13,46
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.05

Prosjekteringsområde -
Team

Team 6

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.14 - Transport og portør

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.00 - Lager

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagerrom for dri av varemoak.
Utstyres med lagerreoler / hyller.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 06 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.008

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.042

Romnavn Lager, matavfall kjølt
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:13

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.042

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 0,00
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Matavfall fraktes fra funksjonsområdet l avfallssentral med matvogn (AGV vogn).
Fraktes fra  kanne og kiosk l avfallsentral med AGV samme dag .
Deponeres i eget kjølerom sentralt avfallsområde med dedikerte avfallsbeholdere.
Samles opp i påvente av leveranse/destruksjon av ekstern leverandør. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning  *
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.042

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Kondensavløp

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 4
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.004

Romnavn Lager, spesialavfall, kjølt
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Eilertsen, Espen, [Language: en]8. november 2023 09:13

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.004

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:40

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 45,00
Prosjektert 39,35
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.1 - Avfallshåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

010.05 - Avfall, risiko

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kjølerom lpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppslling av vogner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.004

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.004

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.001

Romnavn Lasteområde, urent
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Eilertsen, Espen, [Language: en]8. november 2023 09:00

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:40

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 122,00
Prosjektert 122,83
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.1 - Avfallshåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

183 - Varemoak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Moak og midlerdig oppslling av avfall, vogner med urent og annet urent gods som sendes fra sykehuset.

Funksjonalitet for oppsamling av emballasje, paller, mm.

Skal uormes for understøelse/overensstemmelse med bransjestandard for varelevering.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.001

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 12



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.006

Romnavn Oppsllingsplass, returvarer/sprithåndtering/gass
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:40

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 33,00
Prosjektert 29,35
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.1 - Avfallshåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

109.00 - Oppsllingsplass

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Returområde for retur av tomemballasje. Herunder sprit, gass, mm.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 13



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.006

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 14



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.005

Romnavn Oppsllingsplass, urent tøy
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.005

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:40

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 84,00
Prosjektert 85,54
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.15 - Tøyhåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

109.00 - Oppsllingsplass

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Returområde vogner med urent teksler.
Mellomlagring før lossing av lastebil for transport l vaskeri.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Flyt skal skje på uren side av varemoak

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 15



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.005

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 16



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.009

Romnavn Post
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 11 - Transport og portør
RFP status Unik
Sist endret Eilertsen, Espen, [Language: en]16. august 2023 11:41

Koding

Romfunksjonsnr: 13.11.009

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

11.01.2024 19:23:47

Romkonfigurasjon BR---:T---:--

Arealer

Programmert 24,00
Prosjektert 24,83
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.03

Prosjekteringsområde -
Team

Team 6

Bygg D2 - Bygg D2

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.14 - Transport og portør

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

117 - Post

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom l fordeling av post.

Rom skal ha funksjonalitet for intern posordeling, samt for utgående posorsendelse.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 17



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.009

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 18



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.001

Romnavn Vaktrom
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 11 - Transport og portør
RFP status Unik
Sist endret Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. october 2023 09:08

Koding

Romfunksjonsnr: 13.11.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

11.01.2024 19:23:31

Romkonfigurasjon BRB--:-2L-:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 25,21
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.05

Prosjekteringsområde -
Team

Team 6

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.14 - Transport og portør

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

181.02 - Vaktrom, portør

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Vakt/pauserom for transport/portør. 3 arbeidsplasser, spisebord med stoler, oppholdssone, med 2 lenestoler. Minikjøkken med oppvaskmaskin

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Plasseres nært akumoak og bildediagnoskk

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 19



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.11.001

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 20



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.033

Romnavn Varemoak, avlasng
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.033

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring Ved port

Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:41

Romkonfigurasjon 00000:----:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,81
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.11 - Sentrallager

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

183 - Varemoak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lastesone pr port for av- og på lossing av lastebil.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l port.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 21



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.033

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 22



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.034

Romnavn Varemoak, avlasng
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.034

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring Ved port

Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:42

Romkonfigurasjon 00000:----:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,54
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.11 - Sentrallager

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

183 - Varemoak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lastesone pr port for av- og på lossing av lastebil.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l port.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.034

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.035

Romnavn Varemoak, avlasng
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 09 - Varemoak og distribusjonssentral / 01 - Avfallshåndtering, varemoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.09.035

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring Ved port

Modellnavn fra Revit NSA_A0_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

21.03.2023 10:08:42

Romkonfigurasjon 00000:----:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,54
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg A1 - Bygg A1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.11 - Sentrallager

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

183 - Varemoak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lastesone pr port for av- og på lossing av lastebil.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l port.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.09.035

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]15.

january 2024 13:29

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 26


