
H

J

K

L

M

N

P

18

W

X

Y

19 20 21 22 23 24 25 26

Pauserom/ møterom
B2.1034
22.4 m²

Prøvetak
B2.1036
8.4 m²

Prøvetak
B2.1037
9.4 m²

Prøvetak
B2.1038
9.5 m²

Prøvetak
B2.1039
9.5 m²

Prøvetak
B2.1041
9.5 m²

Prøvetak
B2.1042
9.5 m²

Prøvetak
B2.1043
9.4 m²

Kontor
B2.1044
9.3 m²

Prøvetak
B2.1046
14.1 m²

Hempol  prøvetak
B2.1047
9.1 m² Hempol  prøvetak

B2.1067
11.1 m²

Hempol  ventesone
B2.1066
28.6 m²

Disp.
B2.1064
11.6 m²

Vaskerom
B2.1049
7.2 m²

Kontor
B2.1031
10.8 m²

Smitte prøvetak
B2.1033
10.3 m²

LAB
B2.1048
127.3 m²

Lager
B2.1052
15.6 m²

HWC
B2.1054
5.4 m²

HWC
B2.1063
5.6 m²

WC pers.
B2.1053A

1.9 m²

Sentrifuge / kjøl / frys
B2.1051
11.1 m²

Kontor
B2.1027
12.4 m²

Resepsjon
B2.1026
24.3 m²

Portør
B2.1024
4.9 m²

Kontor
B2.1028
13.8 m²

WC
B2.1058
1.8 m²

WC
B2.1062
1.7 m²

WC
B2.1061
1.7 m²

WC
B2.1057
1.8 m²

Vente sone
B2.1032
6.1 m²

GLASSGATE

Forrom
B2.1056
4.2 m²

Forrom
B2.1059
4.5 m²

Korridor
B2.1806
37.7 m²

Teknisk tårn
B2.1902A
62.7 m²

Auditorium
B2.1003

Not Enclosed

Lager rullestoler seng
B2.1018
26.2 m²

Møterom lms
B2.1017
22.9 m²

Kontor lms
B2.1016
9.1 m²

Kontor lms
B2.1012
17.8 m²

Kontor bibl.
B2.1008
10.5 m²

Pasientbibliotek lukket
B2.1007
22.0 m²

Pasientbibl. åpent
B2.1006
39.8 m²

Forrom
B2.1011
7.6 m²

Korridor
B2.1812
14.7 m²

Vente utreise
B2.1022
29.3 m²

Kafe
B2.1021
131.5 m²

Lager bibl.
B2.1009
8.5 m²

Kiosk
B2.1019
58.2 m²

Vestibyle
B2.1004
337.6 m²

Vente utreise
B2.1023
40.6 m²

Ventesone pasienter
B2.1029
112.9 m²

EL
B2.1906

WC pers.
B2.1053B

1.9 m²

ATRIUMB2.1044.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1036.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1067.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1064.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1049.1
AK:No

AUTO: No

B2.1051.1
AK:No

AUTO: No

B2.1052.1
AK:No

AUTO: No

B2.1027.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1033.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1026.1
AK:No

AUTO: No

? ? ? ? ??

B2.1018.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1048.2
AK:Yes

AUTO: No

B2.1008.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1016.1
AK:No

AUTO: No
B2.1009.1

AK:No
AUTO: No

B2.1004.2
AK:No

AUTO: Yes

AK:Yes
AUTO: No

AK:Yes
AUTO: No

AK:Yes
AUTO: No

AK:Yes
AUTO: No

B2.1037.1
AK:Yes

AUTO: No

35.0351
AK:Yes

AUTO: No

B2.1043.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1806.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1821.1
AK:No

AUTO: Yes

B2.1066.1
AK:No

AUTO: Yes

B2.1031.1
AK:Yes

AUTO: No B2.1029.1
AK:No

AUTO: Yes

B2.1019.2
AK:No

AUTO: No

B2.1019.1
AK:No

AUTO: No

B2.1024.1
AK:No

AUTO: No

B2.1026.2
AK:Yes

AUTO: No

B2.1012.1
AK:No

AUTO: No B2.1017.1
AK:No

AUTO: No

B2.1028.1
AK:No

AUTO: No

B2.1046.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1047.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1011.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1048.1
AK:Yes

AUTO: No

B2.1004.1

B2.1004.3
AK:No

AUTO: Yes

Brannskyveport med dør

RULLEGITTER
AK: Yes

RULLEGITTER
AK: Yes

Målestokk:
Dato:

1 : 100
B2 PLAN 01

29.08.2023.KONSEPTUTREDNING ROKADE C1 DP1-3, 83804Målestokk: 1 : 100

Plan 01 FASE 1 dørfunksjoner
MIDLERTIDIG HOVEDINNGANG OG PRØVETAKING

UNDERLAG BRUKERMØTE
29.08.2023.
B2 PLAN 01



STATUS: TEGNINGSNR:

LÅS101 .

REV:

Sone og funksjonstegning.

SIGN: JSDATO: 30.06.2023 KTRL: XX

PROSJEKTNAVN:

OPPDRAGSGIVER:

BYGG:

REV DATO BESKRIVELSE SIGN KTRL

BYGGHERRE:

RH Rokade DP1.1 - bygg 2

Plan 1.

Oslo universitetssykehus HF

Anbud

RIE/ELEKTRO:
Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet  tilknyttet brannalarmanlegg.
Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.

X+X+X Dørfunksjoner

L Lukket / låst overvåking

D Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC

A Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket / låst overvåking. 2xA= kortleser begge sider

B  Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

Br Brann – elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

Dh  dørautomatikk med holdemagnet, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC

A

a* Adgangskontroll - kortlås offline uten tastatur, montert på dørblad der kortet er informasjonsbærer

Beslagos AS
Adresse: Anne-Kath. Parows veg 35, 7075 TILLER

Tlf / E-post: 907 49 181 / js@beslagos.no

UTARBEIDET AV:

Ratio arkitekter

d Mekanisk dørlukker - åpnekraft større enn 30 N. Tilfredstiller ikke TEK 17

Rokade C1, DP1.1 - bygg 2

# Dør låst med nøkkel

& Ulåst dør

U Uten dørlukker

a** Adgangskontroll - kortlås online trådløst eller kablet, montert på dørblad

Hoved rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning

Angrepsvei brannvesen / Rømningsvei ?-  må avklares

Hv Holdemagnet på vegg, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm

S Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket / låst overvåking

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

L

M

N

P

X

Y

Z

Snitt A

Pauserom/ møterom
B2.1034
22.4 m²

Prøvetak
B2.1036
8.4 m²

Prøvetak
B2.1037
9.4 m²

Prøvetak
B2.1038
9.5 m²

Prøvetak
B2.1039
9.5 m²

Prøvetak
B2.1041
9.5 m²

Prøvetak
B2.1042
9.5 m²

Prøvetak
B2.1043
9.4 m²

Kontor
B2.1044
9.3 m²

Prøvetak
B2.1046
14.1 m²

Hempol  prøvetak
B2.1047
9.1 m²

Hempol  prøvetak
B2.1067
11.1 m²

Hempol  ventesone
B2.1066
28.6 m²

Disp.
B2.1064
11.6 m²

Vaskerom
B2.1049
7.2 m²

Kontor
B2.1031
10.8 m²

Smitte prøvetak
B2.1033
10.3 m²

LAB
B2.1048
127.4 m²

Lager
B2.1052
15.6 m²

HWC
B2.1054
5.4 m²

HWC
B2.1063
5.6 m²

WC pers.
B2.1053A

1.9 m²

Sentrifuge / kjøl / frys
B2.1051
11.1 m²

Kontor
B2.1027
12.8 m²

Resepsjon
B2.1026
24.3 m²

Portør
B2.1024
4.9 m²

Kontor
B2.1028
14.6 m²

WC
B2.1058
1.8 m²

WC
B2.1062
1.7 m²

WC
B2.1061
1.7 m²

WC
B2.1057
1.8 m²

Vente sone
B2.1032
6.1 m²

GÅRDSHAGE

Å
p

en
t n

ed

Inngang hempol

Inngang lab

Sendebenk 2

Sendebenk 1

Portørbenk

Sysmex

Rørpost

Avtrekksskap

Skranke

Inngang
prøvetaking

Lek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8100

6000

C +115.770

Forrom
B2.1056
4.2 m²

Forrom
B2.1059
4.5 m²

C +115.770

Trapp
B2.1822

Heis
B2.1823

Korridor
B2.1806
37.7 m²

A

Rør
B2.1908

B2.1907

Teknisk tårn
B2.1902A
62.7 m²

Rør
B2.1902B

Auditorium
B2.1003

Not Enclosed

B2.1804

B2.1802

Lager rullestoler seng
B2.1018
26.2 m²

Møterom lms
B2.1017
22.9 m²

Kontor lms
B2.1016
9.1 m²

Kontor lms
B2.1012
17.8 m²

Kontor bibl.
B2.1008
10.5 m²Pasientbibliotek lukket

B2.1007
22.1 m²

Forrom
B2.1011
7.6 m²

Korridor
B2.1812
14.7 m²

Vente utreise
B2.1022
29.3 m²

Kafe
B2.1021
131.6 m²

Lager bibl.
B2.1009
8.5 m²

Ryddestasjon

R
u

lle
g

itt
e

r 
49

00
x2

3
50

m
m

12 pl.

Selvbetjent kafedisk

Kiosk
B2.1019
58.6 m²

Vestibyle
B2.1004
337.6 m²

Vente utreise
B2.1023
40.7 m²

Ventesone pasienter
B2.1029
112.9 m²

Selvbetjent
innsjekk

Grønn vegg

Overdekket område

Hovedinformasjonstavle

Brannmannspanel
Nytt brannskap

EL
B2.1906

Brannskap
eksist.

Eksisterende
Brannskap

Branngardin 2390x4100mm

Brannskyveport med dør
In

ns
id

e
 y

tt
er

ve
gg

 U
1

eksist. vask

Vindfang

Forplassen
(utenfor prosjektet)

Ny kote ute
C +115.38

Forplassen
(utenfor prosjektet)

omplassert vegg/glassvegg

omplassert vegg/glassvegg

høyt
glassfelt

høyt glassfelt

høyt
glassfelthøyt glassfelt

høyt glassfelt

høyt glassfelt

hø
yt

 g
la

ss
fe

lt

OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB

OD05
TC10
35.024.1
35dB

OD27
KC10
26.012.1
B30 35dB

OD26
TC10
26.092.1
B30 35dB

OD08
KC10
26.013.1
B30 35dB

OD01
TA212
54.234.1
B30

OD09
GN265
35.051.1
F30S 30dB

OD25
GN264
35.051.9
F30 35dB

OD12
GN185
35.051.3
F30 30dB

OD11
GN187
35.051.4
F30 30dB

OD21
GN263
35.051.2
F30 30dB

O
D

2
0

G
N

19
0

35
.0

4
5.

2
4

0d
B

OD16
GN187
35.051.8
F30 30dB

O
D

1
8

G
N

1
91

3
5.

01
0.

1
40

dB

OD19
GN191
35.010.1
40dB

OD02
GQ150
40.772.1
F15S

OD17
GN266
35.010.2
40dB

hø
yt

 g
la

ss
fe

lt

255-GULV-5-tregulv
eksisterende

255-GULV-5-tregulv
eksisterende

255-GULV-5-tregulv
eksisterende

255-GULV-5-tregulv
eksisterende

O
D

15
G

N
18

7
35

.0
51

.6
F

30
 3

0d
B

OD04
GN1003
B2.1022B.1
40dB

OD03
GN1003
B2.1022D.1
40dB

OD06
TC10
B2.1019.1
35dB

OD29
KC12
26.087.1
B30 35dB

OD28
KC12 gl
26.038.1
B30 35dB

OD07
GN1004
B2.1021B.1
40dB

OD10
TA10
B2.1040.1

OD23
GN274
B2.1036.1
35dB

OD24
GN274
B2.1029.2
35dB

OD30
GN162
35.023.1
35dB

8100

72
00

72
0

0
63

0
0

13
5

0 0

AVD.015.04

AVD.035.01
EI 30

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
34dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
EI 60

AVD.035.04
EI 60

720072006300540081004800

72
0072

00

720063005400810048007200

720072007200720072007200720063005400810048007200

72
0

0
72

0
0

63
0

0
5

40
0

81
00

720072007200720072007200

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.04

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.025.03
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.017.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04

34dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
48dB (krav)

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.012.04
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

01_rammesøknadHELE

12 2 B 1 54
12 2 B 1 53

12 2 B 1 51 12 2 B 1 51

1
2 

2 
B

 1
 5

4
12

 2
 B

 1
 5

4

12 2 B 1 51

12 2 B 1 54

12
 2

 B
 1

 5
3

1
2 

2
 B

 1
 5

3

12 2 B 1 51

12 2 B 1 53

SPESIALKLEDNING PÅ
VEGG OG SKJØRT

SPESIALKLEDNING PÅ
VEGG OG SKJØRT

SPESIALKLEDNING PÅ
VEGG OG SKJØRT

SPESIALKLEDNING PÅ
VEGG UK2400

AVD.015.04

AVD.016.04
24dB (krav)

VEGG OK=4100GLASSFELT
OK=2400

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.021.01

AVD.021.01

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04
37dB (krav)

AVD.015.04

24dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04

VEGG OK=2950

VEGG OK=2950

VEGG OK=2950

VEGG OK=2950

VEGG OK=2950

VEGG OK=2950

GÅRDSHAGE

GÅRDSHAGE

Å
pe

nt
 n

ed

2stk 600x600mm
luker EI60 til brannport
UK 100 og UK3500mm

TA
K 

O
VE

R O
K 

29
50

M
M

TAK O
VER O

K 2
950

M
M

TAK O
VER O

K 29
50M

M

Prøvetak
B2.1046
14.1 m²

Hempol  ventesone
B2.1066
28.6 m²

Vaskerom
B2.1049
7.2 m²

Disp.
B2.1064
11.6 m²

DPZ.095.00
H

B2.1004.4
EI 60 CSa / -

T4

AVD.021.01

AVD.021.01

AVD.025.03

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
37dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.012.02 AVD.012.02 AVD.012.02 AVD.012.02

AVD.025.03

AVD.025.03

AVD.025.03

VEGG OK=900

VEGG OK=900

VEGG OK=3000

VEGG OK=3000

AVD.015.04
48dB (krav)

DIZ.031.09
H

B2.1053B.1
(890x 2090)

9M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12

DIZ.070.20
V

B2.1026.2
(990x 2090)

10M
- / -
T8

DIZ.086.19
V

B2.1024.1
(890x 2750)

9M
- / -
T8

DUZ.070.13
V

B2.1004.2
(1280x 2072)

13M
- / -

T3 S12

DIZ.081.09
H

B2.1019.2
(890x 2090)

9M
- / -
T5

DIZ.030.09
V

B2.1019.1
(890x 2090)

9M
- / R´w 27dB

T5

DIZ.086.11
H

B2.1051.1
(1090x 2090)

11M
- / -

T3 S12

DIZ.086.11
H

B2.1049.1
(1090x 2090)

11M
- / -

T3 S12

AVD.015.04

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
EI 60

Nytt brannskap

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

VEGG
OK=2800

VEGG
OK=2800

VEGG
OK=2800

VEGG
OK=2800

VEGG
OK=2800

AVD.025.03

AVD.050.01

AVD.050.01
AVD.050.01

AVD.050.01

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+2100mm

S
1

+2
10

0m
m

S1

+1200mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+900mm

S1

+2100mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+2100mm S1

+2100mm

S1

+2100mm
S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+1200mm

S
1

+2
10

0m
mS1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2400mm

S1

+2400mm

S1

+1200mm
S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

S1

+2400mm

S1

+2400mm

S1

+2400mm

S1

+2400mm

S1

+2400mm

AVD.025.03

EKSISTERENDE
GULVBOKS
SOM BEHOLDES

Sluk

Pasientbibl. åpent
B2.1006
39.8 m²

NY REKKVERK
LIK EKSISTERENDE

DIZ.031.09
H

B2.1053A.1
(890x 2090)

9M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12

WC pers.
B2.1053B

1.9 m²

DIZ.070.10
H

B2.1011.1
(990x 2090)

10M
- / -

T3 S12

B2.1017.1
(990x 2340)
- / R´w 38dB

B2.1016.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

B2.1012.1
(990x 2340)
- / R´w 38dB

B2.1821.1
(1950x 2110)
EI 60 Sa / -

B2.1009.1
(990x 2090)

10M
- / -

B2.1008.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 27dB

B2.1906.1
(2090x 2090)

21M
EI 30 Sa / -

DBZ.031.10
H

B2.1063.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 33dB
T8 S12 S12

DIZ.031.08
V

B2.1061.1
(790x 2090)

8M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12

DIZ.031.08
V

B2.1062.1
(790x 2090)

8M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12DBZ.031.10

V
B2.1054.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 33dB
T8 S12 S12

DIZ.031.08
H

B2.1058.1
(790x 2090)

8M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12

DIZ.031.08
H

B2.1057.1
(790x 2090)

8M
- / R´w 33dB
T5 S12 S12

DIZ.030.10
V

B2.1056.1
(990x 2090)

10M
- / -

T8 S12 S12

B2.1052.1
(1190x 2090)

12M
- / -

B2.1027.1
(990x 2090)

10M
EI 30 Sa / R´w 38dB

B2.1028.1
(990x 2340)
- / R´w 38dB

B2.1029.1
(1990x 2075)

EI 30 Sa / R´w 38dB

B2.1031.1
(890x 2075)
- / R´w 38dB

B2.1033.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

DIZ.086.11
V

B2.1026.1
(1090x 2090)

11M
- / R´w 38dB

T8

B2.1064.1
(990x 2090)

10M
EI 30 Sa / -

DBZ.035.37
V

B2.1066.1
(1690x 2075)

17M
EI 30 Sa / - S12

B2.1067.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

DIZ.070.93
H

B2.1806.1
(990x 2240)

10M
- / -
T3B2.1046.1

(875x 2240)
- / R´w 38dB

DIZ.032.93
V

B2.1044.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

T8 G3

B2.1043.1
(875x 2240)
- / R´w 38dB

B2.1037.1
(875x 2240)
- / R´w 38dB

DIZ.032.93
V

B2.1036.1
(990x 2090)

10M
- / R´w 38dB

T8 G3

DLZ.088.11
H

B2.1052.3
(600x 600)

6M
EI 60 Sa / -

DLZ.088.11
H

B2.1052.2
(600x 600)

6M
EI 60 Sa / -

AVD.025.03

AVD.025.03

VEGG
OK=2800

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

255-GULV-5-Vinyl FargeC

AVD.015.02
30dB (anbefaling)

AVD.015.02
30dB (anbefaling)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.015.04

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.025.03 AVD.025.03 AVD.025.03 AVD.025.03

AVD.015.04
44dB (anbefaling) AVD.015.04

44dB (anbefaling)

EI 60

VEGG
OK=2800

AVD.015.04
48dB (krav)

EI 60

AVD.025.03 AVD.015.04

44dB (anbefaling) AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.02
30dB (anbefaling)

AVD.015.02
30dB (anbefaling)

AVD.025.03

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.025.03

48dB (krav)

AVD.025.03
30dB (anbefaling)

AVD.025.03
AVD.025.03
30dB (anbefaling)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

255-GULV-5-Vinyl FargeB

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+2100mm

S1

+2100mm

AGF.001.02

(2780 x 2800)

AVD.021.02

R
ul

le
gi

tte
r 

5
98

0x
42

0
0m

m

SPESIALKLEDNING PÅ
VEGG

(3100 x 2400)

AGF.001.03

AGF.001.01

(1600 x 2290)

DBZ.072.20
V

B2.1048.1
(990x 2340)

10M
E 30 Sa / R´w 38dB

T8 S12

(1482 x 2390)

AGZ.001.01
34dB (krav)

EI 60

S1

+1200mm

2
12 B  B  0

01

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mmS1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm

S1

+1200mm
S1

+1200mm

Hempol  prøvetak
B2.1067
11.1 m²

Vestibyle
B2.1004
337.6 m²

Eksisterende
sjakt
utvides

Vestibyle
B2.1004
337.6 m²

F04

F04
F04

F04

F04

F04

F04

F04F04

F04F04
F04

AVD.012.04
34dB (krav)

F04

F04

S
E

 M
IN

IK
JØ

K
K

E
N

S
K

JE
M

A
 1

2 
B

  B
  0

 0
1

SE MINIKJØKKEN
SKJEMA 12 B  B  0 01

SE SKJEMA 12 B B 1 04

SE SKJEMA 12 B B 1 04

SE ROMSKJEMA 12 B  B  1 03

SE SKJEMA 12 B  B  1 03

SE ROMSKJEMA 12 B  B  1 02

AVC.010.01

SE SKJEMA 12 B  B  1 01

255-GULV-5-tregulv
eksisterende

AGF.001.10
34dB (krav)

(2465 x 2800)

AGF.001.11
48dB (krav)

(1469 x 2800)

AGF.001.12

(1210 x 2800)
AGF.001.19

(420 x 2800)

AGF.001.15

(888 x 2800)

AGF.001.20

(516 x 2800)

AGF.001.16

(846 x 2800)

AGF.001.17

(1810 x 2800)

AGF.001.18
34dB (krav)

(2300 x 2800)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.012.04
34dB (krav)

AGF.001.04 AGF.001.06

AGF.001.05

AVC.010.01 AVC.010.01

Infoskjerm

A
G

F
.0

01
.1

9

(4
2

0
 x

 2
8

0
0)

a**+U

a**+U

&+Dh

a**+U

a**+U

a**+U

a**+U

a**+U

a**+U

a**+U

a**+U a**+U
&+Dh

a**+U

A+D

B+L+D

&+D

&+D

2xA+D

&

#

WW

WWWW

&

A+D

&

W

W

&

&

a**+U

a**+U

&

&

&

a**+U

&

&

&

&+D

#

S

#


	dørfunksjoner_plan01_A1
	Sheets
	12BB107 - B2 PLAN 01


	Lås 101 Rokade C1-DP1-3_B2

