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Nye AkerDato:      24.01.2024

NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 4 

D - ENDOSKOPI  

Innholdfortegnelse  
Plantegning: 
Endoskopi, plan 1, funksjonsfarger

Romskjema (gjennomgåes i møte): 
04.01.102 - UB spesialrom, Endoskopi ERCP
04.01.284 - UB spesialrom cystoskopi
04.01.104/215 - Desinfeksjon / lager rent
04.01.092 - Laboratorium, mikroskopi og farging
04.01.353 - Laboratorium, massespektrometri

Romskjema:
04.01.280 - UB spesialrom endoskopi
04.01.095 - UB spesialrom endoskopi (med anestesi)
04.01.091 - UB spesialrom pusteprøver og blodprøver
04.01.090 - UB spesialrom bronkoskopi
04.02.137/04.01.100 - Observasjonsplass, 7 plasser / Hvileplasser
04.02.128 - Observasjonsplass, 7 plasser
04.01.281 - Isolat, luftsmitte undersøkelse
04.01.288 - UB spesialrom cysto-/hysteroskopi

 



04.01.041
Undersøkelse og behandling

16.6 m²
(16.0 m²)

04.01.205
Lager, tøy
2.0 m²
(2.0 m²)

80.07.006
AGV-rom
25.0 m²
(0.0 m²)

13.10.011
Miljøstasjon, avfall

12.2 m²
(10.0 m²) 04.01.006

Isolat, kontaktsmitte undersøkelse
13.5 m²
(16.0 m²)

04.01.007
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

13.5 m²
(16.0 m²)

04.01.184
WC, HC, pasient

5.0 m²
(5.0 m²)

04.01.185
WC, HC, pasient

5.7 m²
(5.0 m²)

04.01.298
Forrom, kontaktsmitte

4.3 m²
(4.0 m²)

04.01.299
Forrom, kontaktsmitte

4.3 m²
(4.0 m²)

04.01.032
Undersøkelse og behandling

15.6 m²
(16.0 m²)

04.01.018
Undersøkelse og behandling

15.6 m²
(16.0 m²)

04.01.017
Undersøkelse og behandling

16.1 m²
(16.0 m²)

04.01.016
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.02.131
Arbeidsstasjon, indre sone liten

12.2 m²
(12.0 m²)

04.02.124
Arbeidsstasjon, ytre sone

5.7 m²
(6.0 m²)

04.01.054
Undersøkelse og behandling

16.4 m²
(16.0 m²)

80.02.006
Korridor
132.2 m²
(0.0 m²)

15.01.013
Smågrupperom

24.7 m²
(25.0 m²)

93.03.082
Sjakt, VVS
1.3 m²
(0.0 m²)

04.01.267
Pause
29.0 m²
(30.0 m²)

04.01.266
Kontor, 2 personer

12.0 m²
(12.0 m²)

04.01.004
Undersøkelse og behandling

17.8 m²
(16.0 m²)

04.01.046
Undersøkelse og behandling

16.9 m²
(16.0 m²)

04.01.040
Undersøkelse og behandling

16.6 m²
(16.0 m²)
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04.01.169
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
21.8 m²
(20.0 m²)

04.01.170
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
19.6 m²
(20.0 m²)

04.01.173
Undersøkelse og behandling,
spesialrom, pusteprøver

20.8 m²
(20.0 m²)

04.01.010
Undersøkelse og behandling

16.0 m²
(16.0 m²)

04.01.070
Undersøkelse og behandling

15.4 m²
(16.0 m²)

04.01.014
Undersøkelse og behandling

16.6 m²
(16.0 m²)

04.01.030
Undersøkelse og behandling

13.7 m²
(16.0 m²)

04.01.005
Undersøkelse og behandling

17.1 m²
(16.0 m²)

04.01.079
Undersøkelse og behandling

16.7 m²
(16.0 m²)

04.01.025
Undersøkelse og behandling

15.1 m²
(16.0 m²)

04.01.056
Undersøkelse og behandling

16.2 m²
(16.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

30.2 m²
(35.0 m²)

04.01.113
Venteplass, desentralt

27.2 m²
(30.0 m²)

04.01.136
WC, pasient

1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.123
WC, HC, besøkende

6.0 m²
(5.0 m²)

04.01.125
WC, HC, pasient

5.5 m²
(5.0 m²)

04.01.129
WC, HC, pasient

5.4 m²
(5.0 m²)

04.01.093
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
30.1 m²
(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
25.5 m²
(25.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
29.6 m²
(30.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

12.5 m²
(12.0 m²)

04.01.100
Hvileplasser
36.0 m²
(40.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon

9.9 m²
(9.0 m²)

04.01.186
Desinfeksjon

7.1 m²
(8.0 m²)

04.01.212
Lager, rent
15.1 m²
(15.0 m²)

04.01.213
Lager, skop
12.9 m²
(13.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
23.1 m²
(15.0 m²)

04.01.107
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

23.0 m²
(26.0 m²)

04.01.249
Kontor, 2 personer

12.2 m²
(12.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone liten

11.8 m²
(12.0 m²)

04.01.253
Arbeidsstasjon, indre sone liten

12.1 m²
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

8.2 m²
(8.0 m²)

04.01.223
Arbeidsstasjon, ytre sone

7.0 m²
(6.0 m²)

04.01.230
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.111
Pause
25.2 m²
(25.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

5.8 m²
(5.0 m²)

04.01.344
WC, HC, pasient

5.3 m²
(5.0 m²)

04.02.129
WC, pasient

2.3 m²
(2.0 m²)

04.01.338
WC, pasient

2.6 m²
(2.0 m²)

04.02.135
Lager, utstyr

8.8 m²
(10.0 m²)

04.01.334
Lager, skop
17.2 m²
(17.0 m²)

04.02.133
Kontor, 1 person

9.4 m²
(9.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

52.6 m²
(50.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell røntgen

36.7 m²
(30.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell røntgen

39.6 m²
(30.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell røntgen

36.1 m²
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom
14.0 m²
(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom
13.7 m²
(12.0 m²)

09.01.046
Manøverrom
17.2 m²
(12.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell røntgen, 4

plasser
26.9 m²
(24.0 m²)

09.01.082
Kontor, 2 personer

12.1 m²
(12.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

5.3 m²
(5.0 m²)

09.01.103
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

09.02.004
Kontor, 1 person

9.0 m²
(9.0 m²)

09.02.008
Lager, rent
17.1 m²
(15.0 m²)

09.02.010
Manøverrom, 3 plasser

17.9 m²
(18.0 m²)

09.02.011
Manøverrom, 3 plasser

18.8 m²
(18.0 m²)

09.02.012
Manøverrom, 2 plasser

12.5 m²
(12.0 m²)

09.02.013
Pause
28.0 m²
(25.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI

8.2 m²
(10.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

6.1 m²
(5.0 m²)

09.02.020
WC, personal

2.3 m²
(2.0 m²)

09.02.021
WC, personal

2.3 m²
(2.0 m²)

94.02.110
UF-EL
6.5 m²
(0.0 m²)

94.02.006
UF-EL
7.5 m²
(0.0 m²)

94.02.007
UF-EL
8.5 m²
(0.0 m²)

80.04.013
Trapperom
Not Enclosed

(0.0 m²)

80.04.014
Trapperom
20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom
20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.021
Trapperom
20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.022
Trapperom
20.1 m²
(0.0 m²)

04.01.035
Undersøkelse og behandling

18.9 m²
(16.0 m²)

04.01.282
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
24.6 m²
(25.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
23.7 m²
(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
24.3 m²
(25.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.7 m²
(25.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.2 m²
(25.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.5 m²
(25.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og behandling,
spesialrom uro-/hysteroskopi

25.0 m²
(25.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte undersøkelse

bronkoskopi
36.6 m²
(35.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

5.3 m²
(5.0 m²)

04.01.295
WC, pasient

1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.294
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.293
WC, pasient

2.0 m²
(2.0 m²)

04.01.289
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.290
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.137
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.138
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

22.3 m²
(24.0 m²)

04.01.038
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

80.05.212
Heis, Seng
10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.216
Heis, uren
4.0 m²
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren
4.0 m²
(0.0 m²)

93.03.066
Sjakt, VVS
11.3 m²
(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS
10.8 m²
(0.0 m²)

93.03.068
Sjakt, VVS
8.6 m²
(0.0 m²)

93.03.069
Sjakt, VVS
7.9 m²
(0.0 m²)

93.03.070
Sjakt, VVS
8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.071
Sjakt, VVS
14.1 m²
(0.0 m²)

93.03.072
Sjakt, VVS
14.1 m²
(0.0 m²)

93.03.073
Sjakt, VVS
14.0 m²
(0.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS
9.9 m²
(0.0 m²)

93.03.075
Sjakt, VVS
7.5 m²
(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS
7.6 m²
(0.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS
9.6 m²
(0.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS
5.5 m²
(0.0 m²)

80.06.032
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

128.4 m²
(0.0 m²)

80.06.039
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

29.3 m²
(0.0 m²)

80.06.033
Korridor, Bildediagnostikk

50.4 m²
(0.0 m²)

95.03.028
Teknisk rom, KR, IKT

23.6 m²
(0.0 m²)

95.03.029
Teknisk rom, KR, IKT

23.4 m²
(0.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

21.2 m²
(0.0 m²)

04.01.174
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
19.3 m²
(20.0 m²)

04.01.114
Venteplass, desentralt

7.9 m²
(30.0 m²)

09.01.109
Legemidler
2.9 m²
(2.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

8.1 m²
(8.0 m²)

93.03.490
Sjakt, VVS
9.5 m²
(0.0 m²)

04.01.171
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
20.9 m²
(20.0 m²)

04.01.168
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
20.9 m²
(20.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

80.05.054
Heis, ren
3.6 m²
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren
3.6 m²
(0.0 m²)

15.01.001
Undersøkelse, kliniske studier

20.5 m²
(20.0 m²)

04.01.273
Lager, utstyr
14.1 m²
(15.0 m²)

80.06.102
Korridor, Endoskopi

96.9 m²
(0.0 m²)

80.06.103
Korridor, Endoskopi

69.9 m²
(0.0 m²)

93.03.006
Sjakt, VVS
10.2 m²
(0.0 m²)

09.02.024
Laboratorium, pacemaker

48.0 m²
(50.0 m²)

09.02.027
Manøverrom, 3 plasser

19.1 m²
(18.0 m²)

93.03.021
Sjakt, VVS
1.7 m²
(0.0 m²)

93.03.101
Sjakt, VVS
2.7 m²
(0.0 m²)

15.01.004
Undersøkelse, kliniske studier

20.9 m²
(20.0 m²)

93.03.247
Sjakt, VVS
10.8 m²
(0.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

5.2 m²
(5.0 m²)

04.01.109
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

94.03.006
UF-EL Gr.2
1.8 m²

94.03.005
UF-EL Gr.2
1.9 m²

04.01.309
Legemidler
1.7 m²
(2.0 m²)

94.03.015
UF-EL Gr.2
1.4 m²

94.03.016
UF-EL Gr.2
1.4 m²

94.03.017
UF-EL Gr.2
1.4 m²

94.03.018
UF-EL Gr.2
1.4 m²

94.03.014
UF-EL Gr.2
1.4 m²

04.02.161
Stillerom, lite

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.316
Stillerom, lite

1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite

2.4 m²
(2.0 m²)

04.01.318
Stillerom, lite

2.0 m²
(2.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

5.4 m²
(5.0 m²)

04.02.128
Observasjonsplass, 7 plasser

74.7 m²
(74.0 m²)

09.01.114
Venteplass
6.1 m²

(10.0 m²)

80.05.234
Heis, ren
3.6 m²

80.07.111
Rørpost
1.7 m²

04.01.336
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

09.02.033
Forrom
5.6 m²
(4.0 m²)

04.01.229
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

14.01.001
Undersøkelse, kliniske studier

20.9 m²
(20.0 m²)

04.01.083
Undersøkelse og behandling

18.6 m²
(16.0 m²)

04.01.325
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.269
Pause
29.2 m²
(30.0 m²)

04.01.215
Lager, rent
14.5 m²
(15.0 m²)

04.01.092
Laboratorium, Mikroskopi og farging

8.1 m²
(8.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og behandling,

spesialrom pusteprøver, blodprøver
17.8 m²
(18.0 m²)

94.03.083
UF-EL Gr.2
1.5 m²

80.07.148
Rørpost
2.3 m²

80.07.130
Rørpost
2.4 m²

13.07.054
Renhold
5.2 m²
(4.0 m²)

13.07.055
Renhold
3.7 m²
(4.0 m²)

80.06.288
Korridor, Bildediagnostikk

49.9 m²

80.07.147
Rørpost
2.4 m²

80.06.291
Korridor, Bildedignostikk

51.6 m²

80.06.324
Korridor, Bildediagnostikk

36.8 m²

80.06.083
Korridor, Poliklinikk

83.6 m²

80.06.390
Korridor
61.3 m²

80.06.393
Korridor
86.3 m²

80.06.389
Korridor
12.4 m²

80.06.388
Korridor
72.3 m²

80.06.395
Korridor
27.5 m²

04.01.102
Undersøkelse og behandling,

spesialrom ERCP
55.6 m²
(56.0 m²)

04.01.337
WC, pasient

2.5 m²
(4.0 m²)

04.01.331
Venteplass, desentralt

7.7 m²
(8.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite

2.6 m²
(2.0 m²)

04.01.033
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

80.05.048
Heis, Seng
10.2 m²

80.06.101
Korridor, Poliklinikk Hvileområde

108.4 m²

04.01.231
WC, HC, HC, personal

5.8 m²
(5.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

10.8 m²
(9.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7 plasser

76.3 m²
(70.0 m²)

14.01.063
Arbeidsstasjon, forskning, indre sone

14.0 m²
(12.0 m²)

10.03.023
Laboratorium, PNA, lite

3.1 m²
(4.0 m²)

80.06.468
Korridor, Bildediagnostikk

26.6 m²

10.03.022
Laboratorium, PNA, lite

4.4 m²
(4.0 m²)

14.01.061
Undersøkelse, kliniske studier

9.9 m²
(10.0 m²)

04.01.339
WC, HC
5.6 m²
(5.0 m²)

09.02.044
Lager, utstyr

7.6 m²
(7.0 m²)

09.02.037
Renhold
4.3 m²
(4.0 m²)

09.02.036
Desinfeksjon

9.9 m²
(8.0 m²)

09.02.038
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

30.0 m²
(30.0 m²)

04.01.348
Lager, væske

5.7 m²
(6.0 m²)

04.01.346
Lager, utstyr

5.1 m²
(5.0 m²)

04.01.124
WC, HC, pasient

1.9 m²
(5.0 m²)

04.01.285
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
24.8 m²
(25.0 m²)

04.01.353
Laboratorium, massespektrometri

8.1 m²
(7.0 m²)

04.01.237
WC, personal

2.0 m²
(2.0 m²)

04.01.203
Lager, tøy
1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.286
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
25.0 m²
(25.0 m²)

04.01.284
Undersøkelse og behandling,

spesialrom cystoskopi
24.9 m²
(25.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og behandling,
spesialrom bronkoskopi

28.5 m²
(30.0 m²)

04.01.354
Lager, tøy
2.4 m²
(2.0 m²)

04.01.349
Oppstillingsplass, seng

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.350
Oppstillingsplass, seng

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.351
Oppstillingsplass, seng

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.345
Legemidler
1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.333
Teknikk, ERCP

4.0 m²
(4.0 m²)

04.01.352
Oppstillingsplass, seng

3.1 m²
(3.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

47.3 m²
(50.0 m²)

09.02.026
Manøverrom,  2 plasser

12.7 m²
(12.0 m²)

09.02.028
Teknikk
10.1 m²
(10.0 m²)

09.02.029
Teknikk
8.9 m²

(10.0 m²)

09.02.043
Oppstillingsplass, seng

3.2 m²
(2.0 m²)

09.02.042
Oppstillingsplass, seng

3.3 m²
(2.0 m²)

09.02.045
Nisje
1.8 m²
(2.0 m²)

09.02.040
Lager, tøy
1.4 m²
(2.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr
13.2 m²
(13.0 m²)

09.02.041
Oppstillingsplass, seng

2.6 m²
(2.0 m²)

09.02.048
Oppstillingsplass, seng

2.6 m²
(2.0 m²)

09.01.119
Oppstillingsplass, seng

2.5 m²
(2.0 m²)09.01.118

Oppstillingsplass, seng
2.8 m²
(2.0 m²)
09.01.146

Oppstillingsplass, seng
2.7 m²

09.01.145
Oppstillingsplass, seng

2.8 m²

04.01.244
Ekspedisjon
23.1 m²
(15.0 m²)

09.01.045
Manøverrom
20.4 m²
(12.0 m²)

04.01.206
Lager, rent, lite

3.4 m²
(2.0 m²)

80.03.122
Korridor
76.7 m²

80.05.218
Heis, Seng
8.1 m²
(0.0 m²)

80.05.219
Heis, Seng
8.1 m²
(0.0 m²)

80.06.225
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

73.5 m²

09.02.049
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

49.0 m²
(50.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI

9.9 m²
(10.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

48.2 m²
(50.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

48.2 m²
(50.0 m²)

09.02.046
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

09.02.047
Kontor, 1 person

6.1 m²
(6.0 m²)

80.03.117
Korridor
14.0 m²

80.04.015
Trapperom
20.4 m²
(0.0 m²)

09.02.034
Nisje, blyfrakk

1.7 m²
(2.0 m²)

93.03.615
Sjakt, VVS
0.2 m² 93.03.616

Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.617
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.618
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.619
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.620
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.621
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.622
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.623
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.624
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.625
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.626
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.627
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.628
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.629
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.630
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.631
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.632
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.633
Sjakt, VVS
0.2 m²

93.03.634
Sjakt, VVS
0.2 m²

10
0

04.01.327
Oppstillingsplass, akuttutstyr

1.4 m²
(2.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200

Dato:      24.01.2024

04.01 -  Endoskopi utsnitt funksjonsplan

Nye Aker



04.01.333
Teknikk, ERCP

4.0 m²
(4.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

12.5 m²
(12.0 m²)

94.03.006
UF-EL Gr.2

1.8 m²

04.01.102
Undersøkelse og behandling, spesialrom

ERCP
55.6 m²

(56.0 m²)

[031.021]
Anestesivogn

[014.013.02]
Endoskopirack, gastro

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[011.022.06]
Pakke, tekniske kabinett,
gjennomlysning

[GHA.001.10]
Hylleseksjon, kontor med dør, d=400
b=1000 h=1200

[FBB.001.05]
Tavle, oppslag b=2005 h=1205

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[011.026]
Konsoll

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebarskiftesone

[FSH.001.07]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, uten dør

[FSH.001.07]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, uten dør

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[FBA.058.04]
Arbeidsbenk på bein eller knekter,
d=600 b=1800

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

2062 1199 2789

7250

81
00

6650

[011.042]
Styrepanel bildemodalitet

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[KSA.001.03]
Takskinne, vinkel d=1230 b=1700
h=2400

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[FSA.012.05]
Skuffeseksjon, fast, 3 skuffer, d=600 b=450 h= 600, uten
sokkel, monteres i benk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[012.030]
Blod- og væskevarmer

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[011.005.03]
Gjennomlysning, takhengt C-bue

[FBA.080]
Gulvstativ AV-skjerm, m/hjul, < 65 Kg

[090.006.01.3]
Skjerm, vegghengt, standard, 65"

[014.022]
Enteroskopienhet, ballong

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[KKD.001.04]
Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[012.028]
Defibrillator

[014.015]
Skopguide

[012.037]
Anestesiapparat[042.001.02]

Varmeskap, gulvmodell, 60liter

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.102 (1) -  UB Spesialrom Endoskopi ERCP - 1 av 2

Nye AkerDato:      24.01.2024



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 04.01.102 (2) -  UB Spesialrom Endoskopi ERCP - 2 av 2

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.284
Undersøkelse og behandling, spesialrom

cystoskopi
24.9 m²

(25.0 m²)

[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

3460

72
30

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[031.005.16]
Undersøkelse- og behandlingsstol,
Kombigyn, gynstol og
undersøkelsesbenk

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[011.015.05]
Ultralyd, mobil diagnostikk

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[015.001.07]
Uttakssentral, endoskopi

[012.021.06]
Diatermiapparat, mobil med røykavsug
[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[015.003]
Undersøkelseslampe

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.284 -  UB Spesialrom cystoskopi

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.215
Lager, rent

14.5 m²
(15.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon

9.9 m²
(9.0 m²)

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[FHB.001]
Hyllereol, hovedartikkel

[FHA.002.03]
Hylle, laminat, tre i høyden, d=400
b=900

[FBA.041.16]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650
b=1900

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[054.054]
Dekontaminator, vask, gjennomgående

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[FBC.008.01]
Arbeidsbenk på ben med kum og skap
d=650 b=1600 h=900 rustfri

[FSA.013.02]
Overskap, rustfritt  d=350 b=600 h=700

[054.052.04]
Dekontaminator, spyl, gjennomgående,
med lås skap for desinfeksjonsvæske

2685 4390

37
00

2740

10
50

[061.001.02]
Trillebord, med vulstkant

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FSH.001.03]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, glassdør

[FSH.001.03]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, glassdør

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[FSH.001.03]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, glassdør

Foreslått løsning for 
oppsamlingsenhet for væske - 
størrelse og plassering skisset inn 
(beholder+dockingstasjon)
(inngår ikke i utstyrsliste)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.104/215 -  Desinfeksjon/ Lager rent

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.092
Laboratorium, Mikroskopi og farging

8.1 m²
(8.0 m²)

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell

300

[FAC.011.01]
Kjemikalieskap, 300mm

[FAC.015]
Avtrekksskap, standard med vann og
kum, 900mm

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FBD.011.06]
Benkeplate lab laminat d=650  b=2100
h=30

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[025.001.04]
Mikroskop, lege patologi

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

30
75

2625

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.092 -  Laboratorium, mikroskopi og farging

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.353
Laboratorium, massespektrometri

8.1 m²
(7.0 m²)

[FAC.019]
Ventilert brannsikkert skap for
gassflasker[FBD.011.09]

Benkeplate lab laminat d=650 b=3000
h=30

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

2650

30
75

[021.056]
Analysator MS, Helikobakter
pusteprøve

[021.057]
Analysator, kromatograf, gass
(pusteprøve)

[FBD.011.02]
Benkeplate lab laminat d=650 b=900
h=30

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.353 -  Laboratorium, massespektrometri

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.280
Undersøkelse og behandling, spesialrom

endoskopi
24.5 m²

(25.0 m²)

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

04.01.291
WC, pasient

(2.0 m²)

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[042.001.02]
Varmeskap, gulvmodell, 60liter

[FHA.001]
Hylle bad, hovedartikkel

[FOB.001]
Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel

[015.001.02]
Uttakssentral, kirurgi

1500 1700

48
00

5100

[014.013]
Endoskopirack[031.027.02]

Prosedyrevogn, poliklinikk

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[014.015]
Skopguide

[011.015.05]
Ultralyd, mobil diagnostikk

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.280 -  UB spesialrom endoskopi

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.095
Undersøkelse og behandling, spesialrom

endoskopi
29.6 m²

(30.0 m²)

04.01.294
WC, pasient

1.8 m²

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[014.015]
Skopguide

[031.021]
Anestesivogn

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[031.025]
Undersøkelse- og behandlingsbenk

[014.013]
Endoskopirack

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

16
00
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40
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8150

5075

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[012.037]
Anestesiapparat
[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[042.001.02]
Varmeskap, gulvmodell, 60liter

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[FOB.001]
Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel

[FHA.001]
Hylle bad, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.095 -  UB spesialrom endoskopi med anestesi

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.091
Undersøkelse og behandling, spesialrom

pusteprøver, blodprøver
17.8 m²

(18.0 m²)

10.03.023
Laboratorium, PNA, lite

3.1 m²
(4.0 m²)

04.01.345
Legemidler

1.9 m²
(2.0 m²)

[FHA.003]
Hylle, vegghengt enkel, hovedartikkel

[FBA.041.15]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650
b=1800
[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[090.005.01]
Skjerm, PC, standard

900

5225

34
00

[061.001.02]
Trillebord, med vulstkant

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[GFA.005.03]
Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm

[FSA.069]
Høyskap, generelt

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FSH.003.06]
Underskap, kasse-bakke 3 skuffer
d=650 b=657 h=800
[FBA.045.12]
Arbeidsbenk, laminat d=620 b=1500
h=900
[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[013.111.01]
Måler for pH/trykk i spiserøret,
stasjonær

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.091 -  UB spesialrom pusteprøve og blodprøve

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.090
Undersøkelse og behandling, spesialrom

bronkoskopi
28.5 m²

(30.0 m²)

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+[073.003]

Tralle, PC, hev-senk

14
00

70
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00

[011.015]
Ultralyd

[031.005.13]
Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med
vippefunksjon

35
00

8150

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[012.023]
Kryoapparat

[014.013.05]
Endoskopirack, lunge

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.090 -  UB spesialrom Bronkoskopi

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.02.137
Observasjonsplass, 7 plasser

(70.0 m²)

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

2120 2120 2120 2120 2120 1750 1750 1750

2420 2420

[031.004.01]
Båre, transport og hvile
[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[FSA.061]
Verdiskap, hovedartikkel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel
[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[031.004.01]
Båre, transport og hvile

[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X
[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

04.01.100
Hvileplasser

(40.0 m²)

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

900

900
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[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[031.002.01]
Infusjonsoppheng, for takskinne

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

830

530

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

72
00

15850

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.137/04.01.100 (1) -  Observasjonsplasser/Hvileplasser

Nye AkerDato:      24.01.2024



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 04.02.137/04.01.100 (2) -  Observasjonsplasser/Hvileplasser

Nye AkerDato:      24.01.2024



[031.004.01]
Båre, transport og hvile

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel
[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[031.002.01]
Infusjonsoppheng, for takskinne

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom
[031.004.01]
Båre, transport og hvile

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

2510 2285 2285 2285 2285

2910 2420 2420

04.02.128
Observasjonsplass, 7 plasser

74.7 m²
(74.0 m²)

94.02.006
UF-EL
7.5 m²

(0.0 m²)

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

900

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

900830

72
00

11650

[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[FSA.061]
Verdiskap, hovedartikkel

695

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk[NYZ.006]

Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.128 (1) -  Observasjonsplasser, 7 plasser

Nye AkerDato:      24.01.2024



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 04.02.128 (2) -  Observasjonsplasser, 7 plasser

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.281
Isolat, luftsmitte undersøkelse bronkoskopi

36.6 m²
(35.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

5.3 m²
(5.0 m²)

04.01.339
WC, HC
5.6 m²

(5.0 m²)

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[031.021]
Anestesivogn

2360

5425

67
50

[031.005.13]
Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med
vippefunksjon

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[KKD.001.04]
Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[012.037.02]
Anestesiapparat, avansert

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[014.013.05]
Endoskopirack, lunge

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FHA.003.02]
Hylle, enkel, d=400 b=800

[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700

[062.015.05]
Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter

[FOB.001]
Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.281 -  Isolat, luftsmitte undersøkelse

Nye AkerDato:      24.01.2024



04.01.288
Undersøkelse og behandling, spesialrom

uro-/hysteroskopi
25.0 m²

(25.0 m²)

04.01.337
WC, pasient

2.5 m²
(4.0 m²)

4500

62
75

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[014.013]
Endoskopirack

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[031.027.02]
Prosedyrevogn, poliklinikk

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[011.015.08]
Ultralyd, føde, gyn

[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar
[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[015.006.03]
Oppheng, tak, monitor 50"+

[015.001]
Uttakssentral

[015.003]
Undersøkelseslampe[NYZ.006]

Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[031.005.14.01]
Undersøkelse- og behandlingsstol,
gynekologi, elektrisk

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
[090.005.01.3]
Skjerm, PC, standard, 32"

1805 1270

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.288 -  UB Spesialrom cysto-/Hysteroskopi

Nye AkerDato:      24.01.2024
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