
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.056

Romnavn Arbeidsrom, tverrfaglig/team 4 plasser
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Fra SRMAL.006.01
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]10. january 2024 09:54

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.056

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:58 +01:00

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Arealer

Programmert 0,00
Prosjektert 23,36
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Plan U2 - Plan U2

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper.

Dimensjonert for 4 arbeidsplasser.

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper.

Dokumentasjon, møter med få deltakere.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 19 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.056

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 2



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.028

Romnavn Kontor, 1 person
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Fra SRF.077.00
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.028

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:32 +01:00

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Arealer

Programmert 9,00
Prosjektert 9,61
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 21 Kontorarbeidsplasser og
møterom

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U2.02

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

077.00 - Kontor

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 l 2 besøkende

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 3



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.028

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 4



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.028

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 5



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.029

Romnavn Kontor, 2 person
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Fra SRF.077.02
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]16. june 2023 09:31

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.029

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:32 +01:00

Romkonfigurasjon BRB--:-2L-:--

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 13,50
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 21 Kontorarbeidsplasser og
møterom

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U2.02

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

077.00 - Kontor

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 6



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.029

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.029

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 8



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.053

Romnavn Opphold, personal
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]18. october 2023 22:09

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.053

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romkonfigurasjon BR---:-2--:--

Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:57 +01:00

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 20,38
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

MMI (Prosjektert) 250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 9



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.053

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 10



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.012

Romnavn Pakkerom
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, [Language: en]18. september 2023 12:22

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.012

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:32 +01:00

Romkonfigurasjon 000--:----:--

Arealer

Programmert 200,00
Prosjektert 326,08
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

115 - Pakkerom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for pakking, kontroll og registering  av instrumenter for utsending

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 7
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 11



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.012

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 24
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

10

Spesielle krav l trykk Overtrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 1 Se utstyrsliste
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 12



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.039

Romnavn Pakkerom
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]23. august 2023 14:50

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.039

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:55 +01:00

Romforklaring blåserom

Romkonfigurasjon 000--:----:--

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 24,70
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.

january 2024 14:41

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 13



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.039

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.006

Romnavn Pause, stort
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Avledet fra SRF.116.02
Sist endret Grannes, Elisabeth, [Language: en]13. september 2023 10:56

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:31 +01:00

Romkonfigurasjon BR---:-2L-:--

Arealer

Programmert 41,00
Prosjektert 30,14
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 16 Garderobe, pasient-
og personalservice og
velferdsltak

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

116 - Pause

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyes l undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 17  *
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 24 *
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.006

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

20

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.006

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.008

Romnavn Rengjøring, sortering
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, [Language: en]22. january 2024 11:13

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.008

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:31 +01:00

Romkonfigurasjon 000--:----:--

Arealer

Programmert 230,00
Prosjektert 294,36
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

143 - Sortering

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for rengjøring og sortering av instrumenter o.a

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.008

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.024

Romnavn Sluse
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]22. january 2024 11:37

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.024

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Sluse

Romforklaring Sluse inn rengjøring, med
avfall

Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:32 +01:00

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 10,64
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 12 Logiskk, vare- og
distribusjonssentral,
portørtjeneste og
tøyhåndtering

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

010.00 - Avfall

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sluse for ansae inn l rengjøring sonen.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.024

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.024

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall risikoavfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.011

Romnavn Sluse, intern
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]13. november 2023 11:53

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.011

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring internt dekon. l pakkerom

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:32 +01:00

Romkonfigurasjon 000--:----:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 13,54
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.13 - Sterilsentral

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

142.00 - Sluse

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Internsluse mellom pakke og vaskerom. Personell skal kle seg om for å kunne gå mellom uren og ren side

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.011

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.054

Romnavn Tekjøkken, personal
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Fra SRMAL.071.06
Sist endret Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. october 2023 09:06

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.054

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:57 +01:00

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 0,00
Prosjektert 3,33
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U2 - Plan U2

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Tekjøkken (uten kokeplate) for mat l ansae.

Tilberedning av kald og varm drikke.

Oppbevaring av mat.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 19 5 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]23.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.054

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.035

Romnavn Varemoak, låneutstyr
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 04 - Sterilsentral
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, [Language: en]16. january 2024 08:41

Koding

Romfunksjonsnr: 13.04.035

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

18.01.2024 16:20:55 +01:00

Romkonfigurasjon 000--:----:--

Arealer

Programmert 0,00
Prosjektert 13,44
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U2.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 3

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Innregistering, telling og klargjøring for vask av låneutstyr. Dee utstyret er stort i volum og omfang, og fraktes fra VDS l AGV-oppsllingsplass
utenfor sterilsentralen.
Det vil i rommet, i llegg l det som er angi, være behov for en matriks-maskin for merking av utstyr. Denne er varmeavgivende og skaper røyk
som må behandles på rikg måte.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 23 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.04.035

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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