
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.047

Romnavn Desinfeksjon
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Unik
Sist endret Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. october 2023 09:29

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.047

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-

NA-002
Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:01

Romkonfigurasjon -----:----:--

Kategori i Klimatabell Desinfeksjonsrom

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 9,90
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

028 - Desinfeksjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator.

Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker l dekontaminatorene i låsbart rusri skap under benk med kum.

Evt. oppbevaring av rengjøringsutstyr l sengevask.

Oppbevaring av rent utstyr:
- Bekken, urinflasker kan oppbevares i varmeskap eller gjennomskkskap (mot korridor) med varme hvis flergangsutstyr er valgt

- Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være lstrekkelig bredde på rommet l at ren og uren sone kan oppreholdes.

HMS utstyr i rommet knyet l datablad for produkter l maskiner og flekkdesinfeksjon.

Areal og innhold lpasses funksjonsområde.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.047

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Undertrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 2



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.047

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 3



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.187

Romnavn Forberedelse, steril oppdekning
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Fra SRF.041.02
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:10

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.187

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-

NA-002
Romkonfigurasjon OV0--:--L-:--

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:28

Kategori i Klimatabell Operasjon 100 CFU

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 18,18
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 08 Operasjon

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

041.02 - Forberedelse,
oppdekking

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rent rom for oppdekking av sterilt utstyr l en eller to operasjonsstuer.

Utpakking og oppdekking av instrumenter og sterilt gods som skal brukes på lhørende operasjonsstuer.

Prosedyrevogner pakkes ut og innholdet legges opp på bord, og bringes inn i operasjonsstue.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør Til operasjonsstuer
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 4



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.187

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

4

Spesielle krav l trykk Overtrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.187

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 6



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.154

Romnavn Garderobe, personal
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Fra SRMAL.048.04
Sist endret Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:10

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.154

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 4

Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

ja

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:03

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Romkonfigurasjon -----:----:--

Kategori i Klimatabell Garderober

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 6,11
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

048 - Garderobe

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Personalgarderobe.

Skiing l/fra arbeidstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy-/effekter/yertøy.

Oppsamling av urent arbeidstøy.

Bruk av hårtørker o.l.

Håndvask, WC og dusj innenfor garderobeområdet.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.154

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.154

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 9



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.183

Romnavn Laboratorium, preparatrom
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, [Language: en]14. january 2024 20:45

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.183

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-

NA-002
Romkonfigurasjon L0000:----:--

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:24

Kategori i Klimatabell Laboratorier

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 17,14
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 04 - Plan 04

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

085.00 - Laboratorium

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Skylling, klargjøring av preparater/biologisk materiale for videresendelse l patologisk undersøkelse.
Dekontaminering.
Registrering og oppbevaring av preparater på benk og i kjøleskap.
Klargjøring av preparater i formalin i avtrekksbenk før oversendelse l patologisk avdeling.
Kjemikalieskap l preparater på formalin og et l flasker med formalin mm.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 10



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.183

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 11



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.195

Romnavn Lager, rent
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Fra SRF.087.49
Sist endret Pryssing, Thomas, [Language: en]8. june 2023 14:23

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.195

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romkonfigurasjon -----:----:--

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:32

Kategori i Klimatabell Lager/Arkiv

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 9,90
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 03 - Plan 03

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer, primært i kasse-/bakkeskap. En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring, lading og oppkopling av elektrisk småutstyr l neverk.

Beslling og moak av forbruksarkler.

Det oppbevares rent utstyr som er vasket i gjennomgående dekontaminatorer.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Gjennomgående
dekontaminatorer l
desinfeksjonsrom

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 12



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.195

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 13



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.195

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 14



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.007

Romnavn Operasjon
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Avledet fra SRF.106.00
Sist endret Pryssing, Thomas, [Language: en]18. january 2024 10:11

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.007

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

ja

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:00

Romkonfigurasjon E----:----:--

Romforklaring 10 CFU

Kategori i Klimatabell Operasjon 10 CFU

Arealer

Programmert 60,00
Prosjektert 56,18
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 08 Operasjon

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

106.0 - Operasjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er
oppdatert

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Operav virksomhet.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Uørelse av bildediagnosske undersøkelser.

Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.

Tilgang l pasiennformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 8
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Overvåking eer operasjon, intensiv, føde

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.007

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør For innsyn fra korridor
Automask døråpner Automask for hånd og fot

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

ut i korridor og driere

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 26
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

8

Spesielle krav l trykk Overtrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.007

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 14
Instrumentlu, 800 kPa 2
Teknisk trykklu 0
Oksygen 12
Lystgass 1 Gjelder kun NRH
CO2 2
Argon 1
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 2 Ejektor i sykeromskanal og
uakssentral for anestesi

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 17



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Romnavn Operasjon
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Fra SRF.106.00
Sist endret Pryssing, Thomas, [Language: en]18. january 2024 10:11

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

ja

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:00

Romkonfigurasjon E----:----:--

Kategori i Klimatabell Operasjon 100 CFU

Arealer

Programmert 60,00
Prosjektert 54,41
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 08 Operasjon

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 04 - Plan 04

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.9 - Operasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

106.0 - Operasjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er
oppdatert

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Operav virksomhet.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Uørelse av bildediagnosske undersøkelser.

Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.

Tilgang l pasiennformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 8
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Overvåking eer operasjon, intensiv, føde

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 18



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør For innsyn fra korridor
Automask døråpner Automask for hånd og fot

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

ut i korridor og driere

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 26
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

8

Spesielle krav l trykk Overtrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 14
Instrumentlu, 800 kPa 2
Teknisk trykklu 0
Oksygen 12
Lystgass 1 Gjelder kun NRH
CO2 2
Argon 1
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 2 Ejektor i sykeromskanal og
uakssentral for anestesi

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.191

Romnavn Renhold
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 01 - Operasjon
RFP status Avledet fra SRF.124.00
Sist endret Breistøl, Peer , [Language: en]11. january 2024 15:22

Koding

Romfunksjonsnr: 08.01.191

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romkonfigurasjon -----:----:--

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Kategori i Klimatabell Rengjøringsrom

Dato synkronisert fra
modell

18-01-2024 09:55:30

Arealer

Programmert 4,00
Prosjektert 10,40
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 13 Renhold inkl.
sengehåndtering

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg J4 - Bygg J4

Plan 04 - Plan 04

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

4.8 - Renhold

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

124 - Renhold

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av mopp og bøe på enkelt stav. Lagring av Renholdsutstyr og hygienearkler på hyller og i skap.

Oppbevaring av diverse forbruksvarer og kjemikalier i rommet.

Tappested og utslagsvask.

Plass for lading av utstyr.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l miljøstasjon

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.191

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.191

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, [Language: en]24.

january 2024 08:16
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