
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Romnavn Lager, kuvøser
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Avledet fra SRF.087.45
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 14:08

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,95
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.36 - Lager, senger

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

Oppbevaring av rene kuvøser som venter på å bli hentet opp i klinikk.
Må ha nødvendig avtrekk el.l. i rommet som holder dem rene over d. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.005

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,
hovedarkkel

3 Ja Nei FIN ARK 1

FSH.001.01 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100,
te dør

4 Ja Nei FIN ARK 1

KKD.001.01 Sykeromskanal, sengerom 1 Ja Ja BEL RIE 1
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 Ja Nei FIN ARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.002

Romnavn Lager, rent
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Avledet fra SRF.087.49
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:27

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.002

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:05

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 10,22
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.34 - Lager, rent

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer primært i kasse-/bakkeskap. En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring, lading og oppkopling av elektrisk småutstyr l neverk.

Beslling og moak av forbruksarkler.

Det oppbevares rent utstyr som er vasket i gjennomgående dekontaminatorer.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Gjennomgående
dekontaminatorer l
desinfeksjonsrom

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.002

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.002

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.49

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

061.001.02 Trillebord, med vulstkant 1 Ja Nei GRU RUT 1
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 1
FBA.041.16 Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 1 Ja Nei FIN ARK 1
FHA.002.03 Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 2 Ja Nei FIN ARK 1
FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 1
FSH.001.03 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100,

glassdør
7 Ja Nei FIN ARK 1

FSH.003.02 Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900
te dør

4 Ja Nei FIN ARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.001

Romnavn Lager, tøy/rekvisita
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Avledet fra SRF.087.42
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 13:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:05

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 22,17
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.42 - Lager, tøy

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av tøy i tøyvogn.

lagring av rent sengetøy l oppredning av rene senger. inkludert dyner og puter. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.001

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.001

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.42

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHA.003.01 Hylle, enkel, d=400 b=1200 1 Ja Nei FIN ARK 1
HCZ.001.03 AGV vogn, tøy 1 Ja Nei GRU RUT 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.003

Romnavn Lager, urent
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Avledet fra SRF.087.45
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 14:05

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.003

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 18,00
Prosjektert 18,39
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D0 - Bygg D

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.43 - Lager, urent

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

oppbevaring av urene kuvøser som skal inn l vask. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

nærhet l kuvøsevask *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.003

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.003

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,
hovedarkkel

3 Ja Nei FIN ARK 1

FSH.001.01 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100,
te dør

4 Ja Nei FIN ARK 1

KKD.001.01 Sykeromskanal, sengerom 1 Ja Ja BEL RIE 1
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 Ja Nei FIN ARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Romnavn Oppsllingsplass, rene senger
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:34

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 56,83
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D2 - Bygg D2

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

109.06 - Oppsllingsplass,
senger

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
oppslling av rene oppredde senger

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.006

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 8. may 2023 11:05 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 14



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

061.001.04 Trillebord, 120 x 60 cm rusri, hydraulisk hev
senk

1 Ja Nei GRU RUT 0

HCZ.001.03 AGV vogn, tøy 1 Ja Nei GRU RUT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.007

Romnavn Oppsllingsplass, urene senger
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 14:19

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.007

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 56,77
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

109.07 - Oppsllingsplass,
urene senger

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
oppsllingsplass urene senger.
Rommet skal ha spylesone, kum, rist og sluk.
urent sengetøy tas av her, og må ha oppbevaring i AGV vogn l dee.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.007

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.007

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

031.043 Arbeidsstol, arbeid/operatør 1 Ja Nei MTU RUT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.010

Romnavn Sengeredning
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 20. december 2022 13:17

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.010

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 48,17
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

006 - Arbeidsrom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Legge på madrass
Sengeredning med dyne, pute og lintøy eer maskinell eller manuell vask.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.010

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 8. may 2023 11:05 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 20



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.010

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

061.001.04 Trillebord, 120 x 60 cm rusri, hydraulisk hev
senk

1 Ja Nei GRU RUT 0

061.010 Vogn, madrasser 1 Ja Ja GRU RUT 0
HCZ.001.03 AGV vogn, tøy 1 Ja Nei GRU RUT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Romnavn Vaskerom, kuvøser
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 14:23

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romforklaring Manuell vask

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 23,00
Prosjektert 21,86
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D0 - Bygg D

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

186.01 - Vaskerom, kuvøse

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Manuell vask av kuvøser.
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminatorer.

Rengjøringsutstyr l kuvøsevask.
Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker l dekontaminatorene;  5 liters kanner  i låsbart rusri skap under benk med kum.

Oppbevaring av rent utstyr:
-Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker

Rommet skal "deles" i en ren og en uren sone.
HMS utstyr i rommet knyet l datablad for produkter l maskiner og flekkdesinfeksjon.

Vaskerommet fungerer også som verksted.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

054.052 Dekontaminator, spyl 1 Ja Ja GRU RUT 0
054.057.01 Dekontaminator, vask enkel med plass for des.

midler
1 Ja Ja GRU RUT 0

059.006 Manuell vaskestasjon for traller/senger etc 2 Nei Nei GRU RUT 0
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 Nei Nei GRU HF 0
062.015.02 Sekkestav, 4 hjul 2 Ja Nei GRU RUT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
FBA.045.02 Arbeidsbenk, rusri d=620 b=1200 h=900 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBA.045.09 Arbeidsbenk, rusri d=620 b=1600 h=900 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBA.045.10 Arbeidsbenk, rusri d=620 b=2000 h=900 1 Ja Nei FIN ARK 0
FHA.002.02 Hylle, rusri, tre i høyden, d=400 b=1200 3 Ja Nei FIN ARK 0
FSA.011.01 Underskap, rusri, låsbart, d=600 b=600

h=600
1 Ja Nei FIN ARK 0

FSH.001.02 Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100,
te dør

1 Ja Nei FIN ARK 0

NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.004

Romnavn Vaskerom, senger
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 17. april 2023 14:24

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.004

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romforklaring Manuell vask

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,50
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

186.03 - Vaskerom, senger

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for manuell vask av senger i lfeller når vaskemaskin er i ustand, eller ved behov for forvask. Rommet skal ha sluk og må ligge i umiddelbar
nærhet l vaskerom med sengevaskemaskin slik at flyt av urene senger inn og rene ut går som normalt.

Oppbevaring av desinfeksjonsmidler.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.004

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.004

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

059.006 Manuell vaskestasjon for traller/senger etc 1 Nei Nei GRU RUT 0
062.015.02 Sekkestav, 4 hjul 1 Ja Nei GRU RUT 0
HCZ.001 AGV vogn 1 Ja Nei GRU RUT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.011

Romnavn Verksted, senger
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status Unik
Sist endret Rein, Niels, 27. april 2023 14:51

Koding

Romfunksjonsnr: 13.08.011

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:06

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 46,75
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D0 - Bygg D

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

4.9 - Sengehåndtering

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

194.00 - Verksted

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
verksted for reparasjon av senger

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.011

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 2 En i sveisesonen og en i

sengeverkstedssonen
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sengehåndtering (inkl. sengevask og logiskk)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.08.011

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

039.004 Saksebord 1 Nei Nei GRU RUT 0
061.001.03 Trillebord, transport med håndtak 120 x 60 cm 1 Ja Nei GRU RUT 0
062.019 Sengeløer/vipper 1 Ja Ja GRU RUT 0
072.003.02 Boremaskin, gulvmodell 1 Ja Nei GRU RUT 0
072.005 Dreiebenk 1 Ja Ja GRU RUT 0
072.022 Samlepakke for verktøy 1 Nei Nei GRU RUT 0
072.023 Vogn, verktøy 1 Nei Ja GRU RUT 0
090.029 Strekkodeleser 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 Nei Nei FIT IKT 0
FAC.011 Kjemikalieskap 1 Ja Nei VVS RIV 0
FAE.001 Punktavsug 1 Ja Nei VVS RIV 0
FBA.051 Arbeidsbenk verksted, hovedarkkel 2 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.002 Stav, hansker, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
GBA.006 Arbeidsbord, hovedarkkel 2 Ja Nei INV IARK 0
GBB.002 Verktøystavle 2 Ja Nei FIN ARK 0
GPZ.005.02 Kontorstol, u/armlene 1 Ja Nei INV IARK 0
GXZ.003 Dispenser, papir 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
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