
Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/23

NYE AKER  
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

C - DIALYSE

08.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/23

NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

C - DIALYSE

08.05.2023



95.03.063
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

01.01.038
Sengerom
(15.0 m²)

01.02.380
Opphold, spis

(25.0 m²)

01.01.778
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

01.01.797
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

13.07.015
Renhold
(4.0 m²)

13.05.020
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

13.05.008
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

80.04.076
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.077
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.086
Trapperom

(0.0 m²)

80.05.026
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.023
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.073
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.074
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.06.018
Korridor, Døgnområde

(0.0 m²)

93.03.132
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.139
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.141
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.140
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.142
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.145
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.157
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.158
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.022
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.033
UF-EL
(0.0 m²)

80.07.031
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.040
Sengeautomat

(0.0 m²)

Oppvask, buffet
(5.0 m²)

13.05.034
Oppvask, buffet

(5.0 m²)

01.01.696
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

01.02.293
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.01.435
Bad

(5.0 m²)

01.01.381
Bad

(5.0 m²)

01.01.653
Lager, rent
(15.0 m²)

01.02.661
Stillerom, lite

(2.0 m²)

01.01.151
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.152
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.155
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.156
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.157
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.158
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.160
Sengerom
(15.0 m²)

01.01.161
Sengerom
(15.0 m²)

01.02.294
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

04.02.073
WC, personal

(2.0 m²)

01.02.170
Bad

(5.0 m²)

01.01.414
Bad

(5.0 m²)

01.02.397
Lager, utstyr

(10.0 m²)

93.03.448
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

01.01.519
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.01.889
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.02.357
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)01.02.175
Bad

(5.0 m²)
01.02.176

Bad
(5.0 m²)

01.01.278
Bad, stort
(6.0 m²)

01.01.409
Bad

(5.0 m²)

01.01.679
Desinfeksjon

(8.0 m²)01.02.309
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.01.246
Bad, stort
(6.0 m²)

01.01.820
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

80.07.110
Rørpost
(0.0 m²)

01.01.859
WC, HC, personal

(5.0 m²)

01.01.831
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

10.03.011
Laboratorium, PNA

(6.0 m²)

93.03.589
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

01.02.678
Legemidler

(2.0 m²)

01.01.740
Lager, tøy
(2.0 m²)

01.02.714
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

80.06.186
Korridor, Døgnområde

80.06.188
Korridor, Døgnområde

80.03.089
Forrom, heis

04.02.098
Vannrenseanlegg, dialyse

(24.0 m²)

04.02.079
Lager, rent
(11.0 m²)

04.02.147
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(15.0 m²)

04.02.148
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(15.0 m²)

04.02.149
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.02.150
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.02.152
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

04.02.151
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

04.02.160
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.02.001
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.003
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.019
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.065
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.066
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.074
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

04.02.064
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²) 04.02.082
Samtale
(12.0 m²)

04.02.078
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.02.031
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.02.081
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.02.076
Garderobe
(15.0 m²)

04.02.075
Venteplass
(15.0 m²)

04.02.077
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.02.154
Legemidler

(2.0 m²)

04.02.163
Varmedesinfeksjon,

dialysemaskiner
(12.0 m²)

04.02.159
Stillerom, lite

(2.0 m²)

13.03.006
Verksted, medisinsk

teknologi
(38.0 m²)

04.02.002
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.042
Pause

(25.0 m²)

04.02.072
WC, personal

(2.0 m²)

16.01.022
Kontor, 6 personer

(36.0 m²)

04.02.080
Lager, utstyr

(15.0 m²)
80.06.341

Korridor, Dialyse

80.06.342
Korridor, Dialyse

01.02.715
Lager, utstyr

(5.0 m²)

04.02.170
Lager, rent lite

(4.0 m²)

FORELØPIG TEGNING

Mål:  1 : 200 04.02.01 PLANUTSNITT -  DIALYSE

Nye AkerDato:      04/27/23



95.03.063
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)
80.04.076
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.077
Trapperom

(0.0 m²)

93.03.132
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.141
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.142
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.145
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.158
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.033
UF-EL
(0.0 m²)

80.07.040
Sengeautomat

(0.0 m²)

04.02.073
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.098
Vannrenseanlegg, dialyse

(24.0 m²)

04.02.079
Lager, rent
(11.0 m²)

04.02.147
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(15.0 m²)

04.02.148
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(15.0 m²)

04.02.149
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.02.150
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)04.02.152
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

04.02.151
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

04.02.160
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.02.001
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.003
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.019
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.065
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.066
Dagplass, dialyse

(15.0 m²)

04.02.074
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

04.02.064
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²) 04.02.082
Samtale
(12.0 m²)

04.02.078
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.02.031
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.02.081
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.02.076
Garderobe
(15.0 m²)

04.02.075
Venteplass
(15.0 m²)

04.02.077
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.02.154
Legemidler

(2.0 m²)

04.02.163
Varmedesinfeksjon,

dialysemaskiner
(12.0 m²)

04.02.159
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.02.002
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

04.02.042
Pause

(25.0 m²)

04.02.072
WC, personal

(2.0 m²)

80.06.341
Korridor, Dialyse

80.06.342
Korridor, Dialyse

04.02.098

04.02.163 04.02.076 04.02.075

04.02.148

04.02.147

04.02.001

FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200 PLANUTSNITT DIALYSE -  DIALYSE

Nye AkerDato:      04/27/23



04.02.001
Dagplass, dialyse

(60.0 m²)

[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel[UPD.005]

Lese- og pleielampe

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GBA.006.15]
Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FSA.022]
Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap
hovedartikkel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[013.056]
Dialysemaskin

MVB.010-Dialysepanel

[MVB.010]
Dialysepanel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.001 -  Dagplass, Dialyse

Nye AkerDato:      03/05/23

Planutsnitt 04.02.001 Dagplass, Dialyse



04.02.001 Dagplass, dialyse, 6 plasser

Avklaringspunkter

1 Hvor mange besøksstoler er det behov for?

2 Plassering arbeidsstasjon - er det behov for skjerming av ansatte? 

3 Hvilket nivå av pasientovervåking er det behov for? Er det behov for en pr plass eller mobil 
løsning? 

4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

5 Det er beskrevet sykeromskanal i tillegg til dialysepanel. Kan en dialysepanelet ivareta 
behovet for sykeromskanal?

Nye Aker



04.02.163
Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner

(12.0 m²)

[FBC.003]
Arbeidsbenk m/ bein med kum
hovedartikkel

Plassering av diaysemaskiner

Søyle

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.163 -  Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner

Nye AkerDato:      04/05/23



04.02.163 Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner

Avklaringspunkter

1 Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom?
2 Kan plassering av utstyr beskrives nærmere? Hva er mest hensiktsmessig plassering av 

dialysemaskinene?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Nye Aker



04.02.098
Vannrenseanlegg, dialyse

(24.0 m²)

[062.020]
Jekketralle

[032.003]
Vannrenseenhet, dialyse anlegg ca 22
plasser

[NYZ.010]
Utslagsvask

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.098 -  Vannrenseanlegg, Dialyse

Nye AkerDato:      03/05/23



04.02.098 Vannrenseanlegg, dialyse

Avklaringspunkter

1 Er det behov for terskelfri passasje - jekketralle inn og ut av rom?
2 Er det ekstra krav til gulv-, veggoverflater utover våtrom?
3 Er det behov for lagring / oppbevaring i rommet?
4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
5 Er det behov for en utslagsvask på vegg?

Nye Aker



04.02.147
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

(15.0 m²)

04.02.151
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)
04.02.149

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.147 -  Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

Nye AkerDato:      03/05/23



04.02.147 Isolat, kontaktsmitte, undersøkelse

Avklaringspunkter

1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Nye Aker



04.02.148
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

(15.0 m²)

[013.056]
Dialysemaskin

[061.003]
Modulbord

[GPZ.006.02]
Lenestol, sengerom fotskammel

[GBA.005.04]
Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700

[FSA.083.01]
Koffertskap, lavt, med bakplate

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[092.001.03]
AV-pakke, sengerom

[031.007]
Sykehusseng

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

[UPD.005]
Lese- og pleielampe

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[GBA.007.02]
Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310
h=200

[MVB.010]
Dialysepanel

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

04.02.152
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

04.02.150
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.148 -  Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

Nye AkerDato:      03/05/23



04.02.148 Isolat, kontaktsmitte, undersøkelse

Avklaringspunkter

1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Nye Aker



04.02.076
Garderobe
(15.0 m²)

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FTZ.001]
Speil veggfast, hovedartikkel

[016.003.06]
Personvekt, rullestol

[FSA.061.01]
Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800

04.02.031
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.02.081
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

[FXA.003]
Garderobestang, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.076 -  Garderobe

Nye AkerDato:      03/05/23



04.02.076 Garderobe

Avklaringspunkter

Nye Aker

1  Hva skal oppbevares i garderobeskapene? Er antall skap tegnet tilstrekkelig?
2  Er det behov for avlastningsbenk eller bord i garderoben?
3  Det er beskrevet rullestolvekt - ønskes den som fast plass eller mobil?
4  Er nåværende plassering av rullestolvekt i garderobe mest hensiktsmessig?
5  Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



04.02.075
Venteplass
(15.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.075 -  Venteplass

Nye AkerDato:      03/05/23



04.02.075 Venteplass

Avklaringspunkter

1 Er antall stoler tilstrekkelig?

2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Nye Aker
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