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(12.0 m²)
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09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.003
Granskning, 2 plasser

(12.0 m²)

09.02.027
Manøverrom

(12.0 m²)

09.02.029
Teknikk

(10.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

(2.0 m²)

94.03.018
UF-EL Gr.2

93.03.247
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.068
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

09.02.020
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.334
Lager, rene skop

(10.0 m²)

04.01.174
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

93.03.066
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.079
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

94.02.006
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.316
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.338
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.237
WC, personal

(2.0 m²)

93.03.006
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

80.04.021
Trapperom

(0.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.014
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.230
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

(12.0 m²)
94.03.006

UF-EL Gr.2

04.01.100
Hvileplasser

(40.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uro-/hysteroskopi

(25.0 m²)

04.01.213
Lager, rene skop

(17.0 m²)

95.03.029
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)04.01.108
Lager, rene skop

(15.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon

(9.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.107
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.109
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)04.01.293

WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

(5.0 m²)

04.01.216
Lager, urene skop

(8.0 m²)

04.01.111
Pause

(25.0 m²)
93.03.075
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.03.005
UF-EL Gr.2

04.01.093
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon

(15.0 m²)

93.03.490
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.123
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte

undersøkelse bronkoskopi
(35.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
bronkoskopi

(30.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

(7.0 m²)

04.02.136
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.289
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.290
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.296
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

04.01.137
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.138
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.05.216
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren
(0.0 m²)

94.02.110
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.114
Venteplass, desentralt

(30.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

(35.0 m²)

80.05.214
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.215
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom

(0.0 m²)

04.01.318
Stillerom, lite

(2.0 m²)
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93.03.070
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI

(10.0 m²)
94.03.015

UF-EL Gr.2

04.01.282
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

93.03.069
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

80.05.054
Heis, ren
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren
(0.0 m²)

94.02.007
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.295
WC, pasient

(2.0 m²)

94.03.014
UF-EL Gr.2

09.02.013
Pause

(15.0 m²)

09.02.028
Teknikk

(10.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.026
Manøverrom

(18.0 m²)

09.02.010
Manøverrom

(18.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.012
Manøverrom

(12.0 m²)

09.02.011
Manøverrom

(18.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

94.03.017
UF-EL Gr.2

09.02.015
Teknikk, PCI

(10.0 m²)

09.02.016
Teknikk, PCI

(10.0 m²)

94.03.016
UF-EL Gr.2

04.01.284
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.285
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.286
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell

røntgen
(50.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.045
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.109
Legemidler

(2.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.103
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

(2.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom

(12.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell
røntgen, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

04.01.294
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient

(2.0 m²)

04.02.128
Observasjonsplass, 7

plasser
(74.0 m²)

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.035
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.083
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.173
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.269
Pause

(30.0 m²)

04.01.056
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.325
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.092
Undersøkelse og

behandling, mikroskopi og
farging
(8.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7

plasser
(70.0 m²)

04.01.215
Lager, rent
(15.0 m²)

04.01.337
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.102
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
ERCP

(56.0 m²)
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04.01.336
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
pusteprøver, blodprøver

(16.0 m²)

04.01.328
Lager, urene skop

(5.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon

(15.0 m²)

04.01.229
WC, personal

(2.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr

(16.0 m²)

09.02.031
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

09.02.032
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

09.02.034
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

N
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Ø

V

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: As indicated

Dato:      08/05/23

04.01 -  Endoskopi utsnitt funksjonsplan

Nye Aker



04.01.093
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
bronkoskopi

(30.0 m²)

04.01.100
Hvileplasser

(40.0 m²)
04.01.108

Lager, rene skop
(15.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon

(9.0 m²)

04.01.213
Lager, rene skop

(17.0 m²)

04.01.107
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.111
Pause

(25.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.02.136
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.338
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.334
Lager, rene skop

(10.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

94.02.007
UF-EL

(0.0 m²)

04.01.282
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.284
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.285
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uro-/hysteroskopi

(25.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte

undersøkelse bronkoskopi
(35.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

04.01.296
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

04.01.295
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.294
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.293
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.289
WC, pasient

(2.0 m²)
04.01.290

WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.286
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

80.05.216
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren
(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS

(0.0 m²)
93.03.068
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.069
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.070
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.075
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

95.03.029
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

(7.0 m²)

04.01.237
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.05.054
Heis, ren
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren
(0.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.109
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

(2.0 m²)

94.03.005
UF-EL Gr.2

04.01.316
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.318
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.216
Lager, urene skop

(8.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

(5.0 m²)

99.99.006
IA, Disp.

80.05.234
Heis, ren

04.01.336
WC, besøkende

(2.0 m²)

09.02.030
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

04.01.325
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.215
Lager, rent
(15.0 m²)

04.01.328
Lager, urene skop

(5.0 m²)

04.01.092
Undersøkelse og

behandling, mikroskopi og
farging
(8.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
pusteprøver, blodprøver

(16.0 m²)

04.01.327
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

94.03.083
UF-EL Gr.2

80.07.147
Rørpost

04.01.337
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.331
Venteplass, desentralt

(7.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite

(2.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7

plasser
(70.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr

(16.0 m²)

04.01.090

04.01.091

04.01.092

04.01.280

04.01.095

04.01.28404.01.288

04.01.334

04.01.10804.01.213

04.01.328

04.01.216

04.01.100

04.02.137

04.01.116

04.01.331

80.06.396
Korridor, Poliklinikk

dagbehandling

04.01.281

09.02.035
Lager, utstyr

(16.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

09.02.031
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)
94.03.018

UF-EL Gr.2

09.02.034
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

09.02.032
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

(12.0 m²)94.03.006
UF-EL Gr.2

04.01.102
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
ERCP

(56.0 m²)
04.01.333

Teknikk, ERCP
(4.0 m²)

04.01.102

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200 04.01.02 -  Endoskopi oversiktsplan 1-200 RFP

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

Endoskopi

Behov for generelle avklaringer 
1  Følgende rom er i forprosjekt definert tilrettelagt for anestesi: 04.01.102 ERCP, 04.01.093 endoskopi + 04.01.095 endoskopi, og 04.01.281 isolat, lufstmitte, bronkoskop

2 Behov for generell avklaring av, om det skal være sykeromskanal og/eller uttakssentral på alle skopirom (inkl. isolat luftsmitte)

3 Behov for avklaring av, om det skal være diatermi og røykavsug på alle skopirom (inkl. isolat luftsmitte)



04.01.280
Undersøkelse og behandling, spesialrom

endoskopi
(25.0 m²)

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[061.003]
Modulbord

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[031.027]
Prosedyrevogn
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[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803
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[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[015.001.04]
Uttakssentral, akutt
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FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.280 -  UB spesialrom endoskopi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.280 Undersøkelse og behandling spesialrom endoskopi Standardrom, 3 forekomster

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
tralle?

Er det behov for avtrekk for diatermi?



04.01.095
Undersøkelse og behandling, spesialrom

endoskopi
(30.0 m²)
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[061.001]
Trillebord, rustfritt stål
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[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[G
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[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[015.001.04]
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FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.095 -  UB spesialrom endoskopi med anestesi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.095 Undersøkelse og behandling spesialrom endoskopi Avledet, 2 forekomster. Tilrettelagt for anestesi.

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
tralle?

Er det behov for avtrekk for diatermi?



04.01.091
Undersøkelse og

behandling,
spesialrom

pusteprøver,
blodprøver
(16.0 m²)

[GSA.001.01]
Skap kassebakke mobil, d=706 b=462
h=1803

[NYZ.001]
Servant forprosjekt
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Knagg, dobbel
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FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.091 -  UB spesialrom pusteprøve og blodprøve

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.091 Undersøkelse og behandling spesialrom pusteprøver, blodprøver Unik, 1 forekomst

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Behov for oppdatering av beskrivelsen og funksjonen til rommet. 
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 
Skal det være et arbeidsbord med hev/senk, eller en lab-
/arbeidsbenk i rommet?



04.01.102
Undersøkelse og behandling, spesialrom

ERCP
(56.0 m²)

04.01.333
Teknikk, ERCP

3.6 m²
(4.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

11.8 m²
(12.0 m²)

94.03.006
UF-EL Gr.2

1.4 m²

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.04]
Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[012.028]
Defibrillator

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[FBB.001.05]
Tavle, oppslag b=2005 h=1205

[061.003]
Modulbord

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[011.005]
Gjennomlysning [031.025]

Undersøkelse- og behandlingsbenk

[015.003]
Undersøkelseslampe

[015.006.02]
Oppheng, tak, monitor, 20-30"

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi, to armer

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[FSH.001.07]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, uten dør

[014.015]
Skopguide

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[FSH.001.07]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, uten dør
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[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600[GPZ.005]

Kontorstol, hovedartikkel

[012.037]
Anestesiapparat
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.102 -  UB Spesialrom Endoskopi ERCP - 1 av 2

Nye AkerDato:      08/05/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 04.01.1022 -  UB Spesialrom Endoskopi ERCP - 2 av 2

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.102 Undersøkelse og behandling spesialrom endoskopi ERCP Unik, 1 forekomst. Tilrettelagt for anestesi. 

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?
Her er det planlagt for mange hylleseksjoner i manøverrommet. 
Arkitekt foreslår å redusere fra 4 stk til 2 stk. 
Er det behov for et arbeidsbord og stol i selve behandlingsrommet i 
tillegg til mobil PC- tralle, når man har arbeidsbord i manøverrom i 
tillegg?

Skal det være fastmontert eller mobilt gjennomlysingsutstyr/C-bue?

Pasienten skal kunne tilbys anestesi i forbindelse med undersøkelse. 
Er det behov for anestesiapparat som står permanent i rommet?



04.01.284
Undersøkelse og behandling, spesialrom

uroskopi
(25.0 m²)

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[031.027]
Prosedyrevogn

[014.013]
Endoskopirack

[090.006.01.3]
Skjerm, vegghengt, standard, 65"

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[012.021]
Diatermiapparat

[015.001.04]
Uttakssentral, akutt
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]
U

nd
er

sø
ke

ls
e-

 o
g 

be
ha

nd
lin

gs
be

nk[015.003]
Undersøkelseslampe
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[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[061.003]
Modulbord

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.284 -  UB Spesialrom uroskopi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.284 Undersøkelse og behandling spesialrom uroskopi Standardrom, 6 forekomster

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen til 
uroskopiundersøkelser?

Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
tralle?

Er det behov for avtrekk for diatermi?



04.01.288
Undersøkelse og behandling, spesialrom

uro-/hysteroskopi
(25.0 m²)

[NYZ.001]
Servant forprosjekt
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[031.027]
Prosedyrevogn

[014.013]
Endoskopirack

[090.006.01.3]
Skjerm, vegghengt, standard, 65"

[012.021]
Diatermiapparat

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[FSH.001.04]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, glassdør

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar[G
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[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[061.003]
Modulbord

FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.288 -  UB Spesialrom uro-/Hystereoskopi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.288 Undersøkelse og behandling spesialrom uro-/hysteroskopi Standardrom, 1 forekomst

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen til 
uro-/hysteroskopi?

Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
tralle?

Er det behov for avtrekk for diatermi?



04.01.090
Undersøkelse og behandling, spesialrom

bronkoskopi
(30.0 m²)
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[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[015.001.04]
Uttakssentral, akutt[015.003]

Undersøkelseslampe

[031.025]
Undersøkelse- og behandlingsbenk
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Knagg, dobbel
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FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.090 -  UB spesialrom Bronkoskopi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.090 Undersøkelse og behandling spesialrom bronkoskopi Avledet, 1 forekomst

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
bronkoskopirommet?
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-
 
Skal det være undersøkelsesbenk eller seng?

Foregår det prosedyrer med behov for diatermi?
Er det prosessser som avgir lukt/forurensning? 



04.01.281
Isolat, luftsmitte undersøkelse bronkoskopi

(35.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

04.01.296
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

(5.0 m²)
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[031.025]
Undersøkelse- og behandlingsbenk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[015.003]
Undersøkelseslampe

[014.013]
Endoskopirack

[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803

[061.003]
Modulbord

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar
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FORELØPIG TEGNING

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.281 -  isolat

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.281 Isolat luftsmitte undersøkelse Bronkoskopi Avledet, 1 forekomst. Tilrettelagt for anestesi. 

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-

Er det behov for avtrekk for diatermi?

Er det behov for dusj på tilhørende bad luftsmitte 04.01.296, eller 
er et handicap-toalett med tilhørende vask tilstrekkelig?



04.01.092
Undersøkelse og

behandling,
mikroskopi og

farging
(8.0 m²)

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FBA.045.02]
Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1200
h=900

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.092 -  UB Mikroskopi

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.092 Undersøkelse og behandling, mikroskopi og farging Unik, 1 forekomst

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Behov for oppdatering av beskrivelsen/funksjonen til rommet. 
Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
Skal det være et arbeidsbord med hev/senk, eller en lab-
/arbeidsbenk i rommet?
Hvor mange jobber smatidig i rommet, og i hvor lang tid?

Er det behov for sentrifuge eller avtrekkskap?
Er det behov for en eller flere PC- skjermer?



[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol

04.01.100
Hvileplasser

(40.0 m²)
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Overvåkning

Observasjonsplasser

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.01.100 -  Hvileplasser

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.01.100 Hvileplasser Avledet, 1 forekomst

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
Kan det være behov for en åpen plass til pasient som kommer hit i 

Er det behov for hvilestoler eller senger i dette rommet? Hvis begge 
deler - hvor mange av hver?
Er det behov for annet utstyr her? (Rommet må ses i sammenheng 
med naborom, der det er to arbeidsplasser som overvåker 
Er det behov for veggskinner i rommet?
Er det behov for sykeromskanaler i rommet?



04.02.137
Observasjonsplass, 7 plasser

(70.0 m²)
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
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[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar
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Lese- og pleielampe
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[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.007.01]
Nattbord med plate b=430 b=560 h=X

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 04.02.137 -  Observasjonsplasser

Nye AkerDato:      08/05/23



Avklaringspunkter til rom

04.02.137 Observasjonsplass 7 plasser Avledet, 2 forekomster. Deles med andre funksjoner.

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
Kan det være behov for åpen plass til pasient som kommer hit i 

Er det behov for sykeromskanal?
Er det behov for veggskinner i rommet?

Er det behov for hvilestoler eller senger i dette rommet? Hvis begge 
deler - hvor mange av hver?
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