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Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

Apotekproduksjon plan U2
1 11.01.001 Sluse, cytostatika Unik Samme skjema som produksjon, cytostatika
1 11.01.015 Sluse, en-dose Kun utstyrsliste
1 11.01.003 Sluse, steril Samme skjema som produksjons steril
1 11.01.002 Produksjon, cytostatika Unik 
1 11.01.004 Produksjon, steril Unik 
1 11.01.006 Lager, forbruksvarer Avledet Samme skjema som produksjon, cytostatika
1 11.01.012 Lager, forbruksvarer Avledet Kun utstyrsliste
1 11.01.019 Lager, forbruksvarer Avledet Samme skjema som produksjon, steril
2 11.01.010 Vaskerom Unik Kun utstyrsliste
1 11.01.011 Arbeidsrom Unik 
1 11.01.013 Arbeidsrom Unik Samme skjema som produksjonsrom.
1 11.01.016 Produksjon, en-dose Unik Kun utstyrsliste - rommet vises/gjennomgås på oversiktstegning
1 11.01.005 Arbeidsrom Standard Er definert som standardrom, men må avledes. Kun utstyrsliste
1 11.02.013 Sykehusleveranser Unik Kun utstyrsliste
2 11.02.009 Lager, frysere Unik Kun utstyrsliste
2 11.02.010 Lager, brannfarlig Unik Kun utstyrsliste
1 11.04.013 Varemottak Unik Kun utstyrsliste
1 11.04.014 Vaskerom Unik Kun utstyrsliste
2 11.02.007 Lager Ikke opprettet Må endres til unikt rom. Kun utstyrsliste
2 11.02.011 Lager Unik Kun utstyrsliste

Apotekutsalg plan 01
1 11.03.005 Publikumsutsalg Unik 
1 11.03.001 Lager Avledet
2 11.03.006 Samtale Standard Kun utstyrsliste
2 11.03.004 Kontor Standard Kun utstyrsliste
2 11.03.009 Pause Avledet Kun utstyrsliste

Medvirkningsgruppe: Sykehusapoteket



11.01.001
Sluse, cytostatika

(8.0 m²)

11.01.002
Produksjon, cytostatika

(35.0 m²)

11.01.003
Sluse, steril

(8.0 m²)

11.01.004
Produksjon, steril

(35.0 m²)

11.01.005
Arbeidsrom
(16.0 m²)

11.01.006
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

11.01.007
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.008
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.009
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.010
Vaskerom
(6.0 m²)

11.01.011
Arbeidsrom

(6.0 m²)

11.01.012
Lager, forbruksvarer

(12.0 m²)

11.01.013
Arbeidsrom
(32.0 m²)

11.01.014
Kjølerom
(10.0 m²)

11.01.015
Sluse, en-dose

(8.0 m²)

11.01.016
Produksjon, en-dose

(30.0 m²)
11.02.001

Kontor, 1 person
(9.0 m²)

11.02.006
Stillerom
(5.0 m²)

11.02.007
Lager

(60.0 m²)

11.02.008
Kjølerom
(20.0 m²)

11.02.009
Lager, frysere

(10.0 m²)

11.02.010
Lager, brannfarlig

(10.0 m²)

11.02.012
Arbeidsrom, fleksible

plasser
(36.0 m²)

11.02.013
Sykehusleveranser

(98.0 m²)

11.04.001
Pause, stort

(45.0 m²)

11.04.002
Møte

(20.0 m²)

11.04.003
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.04.008
Kontor, 4 personer

(24.0 m²)

11.04.009
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

11.04.011
Kontor

(110.0 m²)

11.04.012
Stillerom, lite

(2.0 m²)

11.04.013
Varemottak
(40.0 m²)

11.04.014
Vaskerom
(10.0 m²)

11.04.015
WC, personal

(2.0 m²)11.04.017
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.018
WC, HC, personal

(5.0 m²)

11.04.019
Serverrom

(2.0 m²)11.01.017
WC, personal

(2.0 m²)

11.01.018
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.016
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.020
Møte

(12.0 m²)

80.04.034
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.043
Trapperom

(0.0 m²)

94.02.002
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.107
UF-EL
(0.0 m²)

80.05.196
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.197
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.202
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.203
Heis, Seng

(0.0 m²)

95.03.021
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

13.10.007
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.01.027
HF-EL
(0.0 m²)

80.06.052
Korridor, Sykehusapotek

(0.0 m²)

11.01.019
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

80.07.138
Rørpost

80.07.135
Rørpost

93.03.096
Sjakt, VVS

80.07.005
AGV-rom

11.02.014
Stillerom
(5.0 m²)

11.04.021
Stillerom, lite

(2.0 m²)

11.02.002
Arbeidsrom, fleksible

plasser
(24.0 m²)

13.07.050
Renhold
(4.0 m²)

13.07.051
Renhold
(4.0 m²)

94.01.168
Bryterrom

99.99.049
IA, Disp.

94.01.082
Nødlyssentral

80.06.295
Korridor, Ikke-medisinsk

funksjoner

80.06.292
Korridor, Apotekproduksjon

80.06.293
Korridor, Apotekproduksjon

13.10.015
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

11.02.011
Lager

(30.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200

Dato:      09.05.2023

11.01 og 11.02 . -  Apotek _ Produksjon og Sykehusleveranser, plan 02

Nye Aker



11.01.001
Sluse, cytostatika

(8.0 m²)

11.01.002
Produksjon, cytostatika

(35.0 m²)

11.01.003
Sluse, steril

(8.0 m²)

11.01.004
Produksjon, steril

(35.0 m²)

11.01.005
Arbeidsrom
(16.0 m²)

11.01.006
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

11.01.007
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.008
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.009
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.01.010
Vaskerom
(6.0 m²)

11.01.011
Arbeidsrom

(6.0 m²)

11.01.012
Lager, forbruksvarer

(12.0 m²)

11.01.013
Arbeidsrom
(32.0 m²)

11.01.014
Kjølerom
(10.0 m²)

11.01.015
Sluse, en-dose

(8.0 m²)

11.01.016
Produksjon, en-dose

(30.0 m²)
11.02.001

Kontor, 1 person
(9.0 m²)

11.02.006
Stillerom
(5.0 m²)

11.02.007
Lager

(60.0 m²)

11.02.008
Kjølerom
(20.0 m²)

11.02.009
Lager, frysere

(10.0 m²)

11.02.010
Lager, brannfarlig

(10.0 m²)

11.02.012
Arbeidsrom, fleksible

plasser
(36.0 m²)

11.02.013
Sykehusleveranser

(98.0 m²)

11.04.001
Pause, stort

(45.0 m²)

11.04.002
Møte

(20.0 m²)

11.04.003
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.04.008
Kontor, 3 personer

(18.0 m²)

11.04.009
Kontor, 3 personer

(18.0 m²)

11.04.011
Kontor

(110.0 m²)

11.04.012
Stillerom, lite

(2.0 m²)

11.04.013
Varemottak
(40.0 m²)

11.04.014
Vaskerom
(10.0 m²)

11.04.015
WC, personal

(2.0 m²)11.04.017
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.018
WC, HC, personal

(5.0 m²)

11.04.019
Serverrom

(2.0 m²)11.01.017
WC, personal

(2.0 m²)

11.01.018
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.016
WC, personal

(2.0 m²)

11.04.020
Møte

(12.0 m²)

80.04.034
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.043
Trapperom

(0.0 m²)

94.02.002
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.107
UF-EL
(0.0 m²)

80.05.196
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.197
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.202
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.203
Heis, Seng

(0.0 m²)

95.03.021
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

13.10.007
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.01.027
HF-EL
(0.0 m²)

80.06.052
Korridor, Sykehusapotek

(0.0 m²)

11.01.019
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

80.07.138
Rørpost

80.07.135
Rørpost

93.03.096
Sjakt, VVS

80.07.005
AGV-rom

11.02.014
Stillerom
(5.0 m²)

11.04.021
Stillerom, lite

(2.0 m²)

11.02.002
Arbeidsrom, fleksible

plasser
(24.0 m²)

13.07.050
Renhold
(4.0 m²)

13.07.051
Renhold
(4.0 m²)

94.01.168
Bryterrom

99.99.049
IA, Disp.

94.01.082
Nødlyssentral

80.06.295
Korridor, Ikke-medisinsk

funksjoner

80.06.292
Korridor, Apotekproduksjon

80.06.293
Korridor, Apotekproduksjon

13.10.015
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

10.01.002

11.01.011

10.01.004
11.02.011

Lager
(30.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200

Dato:      09.05.2023

11.01 og 11.02 -  Oversiktsplan Apotek _ Produksjon og Sykehusleveranser PLAN U2

Nye Aker



11.01.002
Produksjon, cytostatika

(35.0 m²)

11.01.013
Arbeidsrom
(32.0 m²)

11.01.006
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

11.01.001
Sluse, cytostatika

(8.0 m²)

[FAC.013]
Gjennomstikksskap, ventilert,
hovedartikkel

[062.001.09]
Avfallsbeholder, medikamentrester,
med lufttett forsegling

[FAF.001]
Sikkerhetskabinett kl .3, isolator

[FAF.001]
Sikkerhetskabinett kl .3, isolator

[FAC
.013.03]

G
jennom

stikkskap, rustfritt, ventilert
B600 D

y700 H
1800

[GFA.005.01]
Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm

[FSH
.001.01]

H
øyskap, kasse-bakke d=650 b=457

h=2100, tett dør

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[062.015]
Sekkestativ

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[062.015]
Sekkestativ

[FO
Z.001.03]

Sittebenk, garderobe, step-over

[FSJ.001]
H

øyskap labsystem
, hovedartikkel

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FTZ.001.01]
Speil veggfast, helkropps b=600
h=1800

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[FAC
.007]

D
ekkskap m

ed spritavtrekk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

Glassfelt /
Inntransport stort utstyr

[FAC
.007]

D
ekkskap m

ed spritavtrekk

[FAC
.007]

D
ekkskap m

ed spritavtrekk

stiplet linje=
cytostatica robot

[FSJ.002]
Underskap, labsystem, hovedartikkel

[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700

Søyle

[062.001.09]
Avfallsbeholder, medikamentrester,
med lufttett forsegling

Dør med sidefelt for
inntransport stort utstyr

VIN
D

U

VIN
D

U

[GBA.006.17]
Arbeidsbord  hev/senk d=600 b=1600

Arbeidsbenk 5,2 m

Arbeidsbenk 5,7 m

Arbeidsbenk 2,5 m
Arbeidsbenk 5 m

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 11.01.002 (1) -  Produksjon, cytostatika (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 11.01.002 (2) -  Produksjon cytostatica (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

11.01.001, 015 og 003 SLUSE

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Hvilken side av slusen skal skap stå og hvor mange skap er det 

behov for?
3 Hvilken side av slusen skal håndvasken stå?
4 Hvordan bør knaggene plasseres? Fordeling ren/uren side
5 Hvilken side av slusen skal sekkestativene stå?
6 Hvordan ønsker man at stepover-benken utformes? Oppbevaring av sko under?

7 Krav til renhet og overtrykk i sluse 11.01.003 Sluse, steril?



Avklaringspunkter til rom

11.01.002 PRODUKSJON, CYTOSTATIKA

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Isolator FAF.001 Ok plassering rygg mot rygg? Det er brukt 

samme dimensjoner som i Drammen, er det 
OK?

3 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 
utstyr

4 Er plassering av dekkskap ok?
5 Er plassering av gjennomstikkskap ok?
6 Bestykning medisinsk luft Er det behov for medisinsk luft i rommet?
7 Bestykning teknisk trykkluft Er det behov for teknisk trykkluft til annet 

enn til isolatorene?



Avklaringspunkter til rom

11.01.006 LAGER, FORBRUKSVARER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon i rommet?
2 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
3 Plassering av dekkskap ok?
4 Gjennomstikkskap Størrelse, antall og plassering ok?



Avklaringspunkter til rom

11.01.013 ARBEIDSROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?

2
Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
3 Er det behov for dekkskap eller punktavsug i dette rommet?
5 Hvor mange arbeidsplasser skal rommet tilrettelegges for?
6 Hvor mange personer er i dette rommet samtidig?
7 Hvilken type stoler har man behov for og hvor mange?
8 Er gjennomstikkskap hensiktsmessig plassert?
9 Behov for trillebord?



11.01.013
Arbeidsrom
(32.0 m²)

11.01.004
Produksjon, steril

(35.0 m²) 11.01.003
Sluse, steril

(8.0 m²)

11.01.019
Lager, forbruksvarer

(10.0 m²)

[FAC
.013]

G
jennom

stikksskap, ventilert,
hovedartikkel

[FAF.001]
Sikkerhetskabinett kl .3, isolator

[062.015]
Sekkestativ

[FAC
.013.03]

G
jennom

stikkskap, rustfritt, ventilert
B600 D

y700 H
1800

[G
FA.005.01]

Kjøleskap, m
edisin, ca. 85 cm

[FSH
.001.01]

H
øyskap, kasse-bakke d=650 b=457

h=2100, tett dør

[062.015]
Sekkestativ

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[FAF.001]
Sikkerhetskabinett kl .3, isolator

[FAC
.007]

D
ekkskap m

ed spritavtrekk

[FAC
.007]

D
ekkskap m

ed spritavtrekk

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[G
PZ.004]

Arbeidsstol, hovedartikkel

[FAC.007]
Dekkskap med spritavtrekk

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[FTZ.001.01]
Speil veggfast, helkropps b=600
h=1800

[FO
Z.001.03]

Sittebenk, garderobe, step-over

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[FBD
.001.02]

Labbord på ben, m
/m

anuell hev/senk
d=650 b=1500

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[FSJ.001]
H

øyskap labsystem
, hovedartikkel

Glassfelt Glassfelt

VIN
D

U

VIN
D

U

Arbeidsbenk 5,2 m

Arbeidsbenk 5,7 m

Arbeidsbenk 2,5 m

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 11.01.004 (1) -  Produksjon steril (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 11.01.004 (2) -  Produksjon, steril (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

11.01.004 PRODUKSJON, STERIL

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Isolator FAF.001 Ok plassering rygg mot rygg? 

Det er brukt samme dimensjoner som i 
Drammen, er det OK?

3 Plassering av utstyr ok? 
4 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
5 Dekkskap Kan to isolatorer dele ett dekkskap eller er 

det behov for to? Er plassering ok?
6 Gjennomstikkskap Antall, størrelse og plassering ok?
7 Er det riktig type sikkerhetsbenk som er lagt inn? Det er lagt inn sikkerhetsbenk klasse III - 

isolator, positiv



Avklaringspunkter til rom

11.01.019 LAGER, FORBRUKSVARER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
3 Er plassering av dekkskap ok?
4 Gjennomstikkskap Er størrelse, antall og plassering ok?



Avklaringspunkter til rom

11.01.012 LAGER, FORBRUKSVARER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
3 Plassering av dekkskap ok?
4 Gjennomstikkskap Størrelse, antall og plassering ok?



Avklaringspunkter til rom

11.01.010 VASKEROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er foreslått innredning og plassering av utstyr ok?
3 Tilsier aktiviteten i rommet våtromsutførelse?
4 Er det behov for nøddusj? Skal den evt plasseres på dette rommet?



11.01.011
Arbeidsrom

(6.0 m²)

[FAE.001]
Punktavsug

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[0
90

.0
05

.0
1.

1]
Sk

je
rm

, P
C

, s
ta

nd
ar

d,
 2

4"

[G
SZ

.0
12

]
Sa

fe

søyle

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 11.01.011 -  Arbeidsrom

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

11.01.011 ARBEIDSROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er foreslått innredning og plassering av utstyr ok?
3 Hva er bruksområdet for punktavsug og hvor bør det plasseres? Gjennomstikkskap er nevnt i i fm 

punktavsug i RFP, men ligger pt ikke i 
utstyrsliste. - Er dette et spritavtrekk / 
dekkskap?



Avklaringspunkter til rom

11.01.016 PRODUKSJON, ENDOSE

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er foreslått innredning og utstyrsplassering i rommet OK? Arbeidsbenker, oppbevaring/skap og annet 

utstyr
3 Hvordan bør utstyret plasseres i rommet for å oppnå god 

arbeidsflyt?
Ønsker beskrivelse av arbeidsflyt

4 Gjennomstikkskap Er antall og størrelse ok?
5 Hvilken bredde er det behov for på avtrekkskap? 1200 mm? Noen 

bestykning iform av uttak i avtrekkskap?
6 Er klasse D riktig? Skal det være overtrykk i rommet?



Avklaringspunkter til rom

11.01.005 ARBEIDSROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Kan arbeidsrom være åpent mot sykehusleveranser, som vist i 

oversiktstegning?
3 Ivaretar utstyret planlagt funksjon i rommet?
4 Er det behov for dekkskap eller punktavsug i dette rommet?
5 Hva har man behov for av arbeidsbenker og oppbevaring/skap?
6 Hvor mange arbeidsplasser skal rommet tilrettelegges for?
7 Hvor mange personer er i dette rommet samtidig?
8 Hvilken type stoler har man behov for og hvor mange?
9 Er gjennomstikkskap hensiktsmessig plassert?



Avklaringspunkter til rom

11.02.013 SYKEHUSLEVERANSER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Hvor mange arbeidsplasser er det behov for?
3 Hvilken type innredning er det behov for? Skap/hyller
4 Gjennomstikkskap Til hvilket rom skal det være gjennomstikk? 

Størrelse, antall og plassering? 

5 Sikkerhetskabinett Hvor bør dette plasseres?
6 Plassering av robot ok? størrelse ok?



Avklaringspunkter til rom

11.02.009 LAGER, FRYSERE

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?



Avklaringspunkter til rom

11.02.010 LAGER, BRANNFARLIG

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Er det behov for arbeidsbenk? ref. utstyrsliste
3 Hvilke typer kjemikalier, og i hvilket omfang, skal oppbevares i 

kjemikalieskap?



Avklaringspunkter til rom

11.04.013 VAREMOTTAK

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Hvilken type utstyr og innredning er det behov for i dette rommet? Benk, hyller, skap?



Avklaringspunkter til rom

11.04.014 VASKEROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Hvilken type innredning og utstyr er det behov for? Benk, hyller, skap?
2 Behov for kum?



Avklaringspunkter til rom

11.02.007 LAGER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Skal dette rommet ha annen funksjon enn lager?
2 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
3 Hvilken type innredning er det behov for i dette rommet? Skap/hyller?
4 Er det behov for arbeidsbenk?
5 Kan dette rommet være åpent mot korridor?



Avklaringspunkter til rom

11.02.011 Lager

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra gruppen
1 Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
2 Hvilken type innredning er det behov for? Skap/hyller?
3 Er det behov for arbeidsbenk?
4 Kan dette rommet være åpent mot korridor?



04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

80.02.006
Korridor
(0.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

(35.0 m²)

80.05.214
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.215
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom
(0.0 m²)

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.07.017
AGV-rom
(0.0 m²)

94.02.086
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.083
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.093
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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11.03.001
Arbeidsrom, lager

(47.0 m²)

11.03.005
Publikumsutsalg

(131.0 m²)

11.03.006
Samtale
(12.0 m²)

11.03.004
Kontor
(24.0 m²)

11.03.002
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.03.009
Pause
(15.0 m²)

13.06.007
Vaktsentral, arbeidsplass, 2

personer
(35.0 m²)

13.13.001
Resepsjon, vestibyle

(30.0 m²)

13.13.002
Kopi

(5.0 m²)

13.06.008
Tekjøkken, personal

(5.0 m²)

13.06.003
Resepsjon, 1 plass

(6.0 m²)

94.02.084
UF-EL
(0.0 m²)

13.06.001
Arbeidsrom
(5.0 m²)

93.03.084
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.13.004
Helsetorg
(50.0 m²)

13.13.008
Venteplass
(50.0 m²)94.02.085

UF-EL
(0.0 m²)

?

93.03.601
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.13.006
Oppstillingsplass,

forflytningshjelpemidler
(20.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.022
Kafé

(30.0 m²)

13.07.018
Renhold
(4.0 m²)
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09.01.045
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.103
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

(2.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell
røntgen, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

93.03.085
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

(24.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

04.01.330
Venteplass, sentralt

(15.0 m²)

80.07.151
AGV-rom

11.03. -  Apotekutsalg og lager 09.05.23

Nye Aker Nye Aker

Oversiktsplan med medvirkningfarger - PLAN 01  Apotekutsalg



11.03.001
Arbeidsrom, lager

(47.0 m²)

11.03.002
Kontor, 1 person

(9.0 m²)
11.03.004
Kontor
(24.0 m²)

11.03.005
Publikumsutsalg

(131.0 m²)

11.03.006
Samtale
(12.0 m²)

11.03.009
Pause
(15.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.093
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.102
WC, besøkende

(2.0 m²)

09.01.103
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.105
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.07.018
Renhold
(4.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

80.04.020
Trapperom
(0.0 m²)

13.13.006
Oppstillingsplass,

forflytningshjelpemidler
(20.0 m²)

80.05.214
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.215
Heis, Seng
(0.0 m²)

93.03.083
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.085
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.02.086
UF-EL
(0.0 m²)

80.07.017
AGV-rom
(0.0 m²)

80.06.056
Korridor, Apotekutsalg

(0.0 m²)

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

80.07.108
Rørpost

04.01.330
Venteplass, sentralt

(15.0 m²)

80.04.145
Trapperom

11.03.007
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

11.03.008
WC, personal

(2.0 m²)

80.03.002
Korridor

13.06.005
WC, personal

(2.0 m²)

80.03.112
Forrom, wc

80.03.110
Forrom, wc

80.03.111
Forrom, wc

80.07.151
AGV-rom

11.03.005 11.03.001

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

09.01.082
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200 11.03 -  Apotekutsalg og lager

Nye AkerDato:      05/04/23

Oversiktsplan medvirkning - PLAN 01 - Apotekutsalg



1.
5

11.03.005
Publikumsutsalg

(131.0 m²)

1.
2

2.72.0

Inngang 

Dør til 
AGV rom 

11.03.006
Samtale
(12.0 m²)

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.001.07]
Stol, besøk m/armlene

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 11.03.005 -  Publikumsutsalg (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23

Planutsnitt 11.03.005 Publikumsutsalg



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 11.03.006 -  Publikumsutsalg (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23

11.03.005 Publikumsutsalg



Avklaringspunkter til rom

11.03.005 PUBLIKUMSUTSALG

Avklaringen gjelder

1 Hvor mye skal legges inn av utstyr av ARK? 

2 Adkomst varer agv. Hvor er det mest hensiktsmessig å frakte varer? 

3 Kvalitetsikre størrelse på resepturdisker.



Avklaringspunkter til rom

11.03.006 SAMTALE

Avklaringen gjelder

1 Utstyr som det er plass til i rommet - er det ok? 

Kontorstol 1 stk

møteromsstol 2 stk

Knagg 2 stk

Arbeidsbord 1 stk

Hylleseksjon 1000x400 h.1200 mm 1 stk



RØRpost alt. 1

RØRpost alt. 1

11.03.001
Arbeidsrom, lager

(47.0 m²)

[FHA.002.04]
Hylle, laminat, tre i høyden, d=400
b=1200

[G
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[FAC.008]
Avtrekksbenk, ventilert nedover (uten
kum)

[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør

[GBA.006.08]
Arbeidsbord d=800 b=1200

[KKD.001.04]
Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[GSZ.012]
Safe

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[062.001.09]
Avfallsbeholder, medikamentrester,
med lufttett forsegling

[026.007]
Plukk- og varelagerrobot

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      09.05.23

11.03.001 -  Lager

Nye Aker

Planutsnitt 11.03.001 Lager, utstyr

11.03.001 Lager



Avklaringspunkter til rom

11.03.001 LAGER, UTSTYR
Publikumsutsalget

Avklaringen gjelder

1 Er det avtrekksbenk med nedadrettet sug det er behov for? Hvilken størrelse benk er det behov for? 1200 mm bredde?



Avklaringspunkter til rom

11.03.004 KONTOR

Avklaringen gjelder

Arealet gir plass til 4 arbeidsplasser, men det er opplyst at det skal være 2 arbeidsplasser. 



Avklaringspunkter til rom

11.03.009 PAUSE

Avklaringen gjelder

Hvordan skal pauserommet brukes? 
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