
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.005

Romnavn Arbeidsrom
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 2. may 2023 08:17

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.005

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Antall plasser 4

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 10,28
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

006 - Arbeidsrom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.005

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 2



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.011

Romnavn Arbeidsrom
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 15. february 2023 11:30

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.011

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romforklaring analyse/kontroll

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 6,00
Prosjektert 7,85
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

006 - Arbeidsrom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplass for analyse og kontroll av legemidler

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 3



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.011

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 4



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.011

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 1 Ja Nei INV IARK 0
062.001 Avfallsbøe 1 Nei Nei GRU HF 0
FBD.003 Benkeplate LAB vinkel hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
OTZ.005 Intercom 1 Ja Nei RIE 0
FBD.007.2 Labbord på ben, LAB m/manuell hev/senk

d=650 b=1500 IKKE BRUK
1 Ja Nei FIN ARK 0

091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 0
FAE.001 Punktavsug 1 Ja Nei VVS RIV 0
GSZ.012 Safe, medisinoppbevaring 1 Ja Ja GRU RUT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.029 Strekkodeleser 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 5



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.013

Romnavn Arbeidsrom
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 13. april 2023 13:26

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.013

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 32,00
Prosjektert 29,67
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

006 - Arbeidsrom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 6



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.013

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.001

Romnavn Arbeidsrom, lager
Plassering: 11 - Apotek / 03 - Publikumsutsalg
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 24. april 2023 16:10

Koding

Romfunksjonsnr: 11.03.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:14

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 47,00
Prosjektert 57,31
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.45 - Lager, utstyr

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass av legemidler og utstyr i hyller, skap eller lagerautomat.
Midlerdige arbeidsplasser.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 8



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.001

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 15 Maks 25 Temperaturovervåking
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 9



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.001

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.006.08 Arbeidsbord d=800 b=1200 1 Ja Nei INV IARK 0
031.043 Arbeidsstol, arbeid/operatør 1 Ja Nei MTU RUT 0
FAC.008 Avtrekksbenk, venlert nedover (uten kum) 1 Ja Nei VVS RIV 0
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,

hovedarkkel
3 Ja Nei FIN ARK 1

FSH.001.01 Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100,
te dør

4 Ja Nei FIN ARK 1

041.003 Kjøle- og fryseskap 1 Ja Nei GRU RUT 0
GFA.005.03 Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm 4 Ja Nei GRU RUT 0
026.007 Plukk- og varelagerrobot 1 Ja Ja MTU RUT 0
GSZ.012 Safe, medisinoppbevaring 2 Ja Ja GRU RUT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 10



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.004

Romnavn Kontor
Plassering: 11 - Apotek / 03 - Publikumsutsalg
RFP status Fra SRF.077.02
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 21. november 2021 18:35

Koding

Romfunksjonsnr: 11.03.004

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 2

Romforklaring Fleksible arbeidsplasser

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:14

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 24,00
Prosjektert 24,06
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 21 Kontorarbeidsplasser og
møterom

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

077.00 - Kontor

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 11



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.004

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 12



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.004

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.077.02

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.006.03 Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 2 Ja Nei INV IARK 1
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 Nei Nei GRU HF 1
GHA.001.01 Hylleseksjon, kontor, urekkbar, d=800 b=400

h=750
2 Ja Nei INV IARK 1

FXB.003 Knagg, hovedarkkel 2 Ja Nei FIN ARK 1
GPZ.005 Kontorstol, hovedarkkel 2 Ja Nei INV IARK 1
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 Nei Nei FIT IKT 1
GGB.011.01 Skjermvegg, arbeidsbord b=830 4 Ja Nei INV IARK 1
GGB.011.02 Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400 2 Ja Nei INV IARK 1
GPZ.001.04 Stol, besøk u/armlene, stablebar 2 Ja Nei INV IARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.007

Romnavn Lager
Plassering: 11 - Apotek / 02 - Sykehusleveranser
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 11.02.007

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 60,00
Prosjektert 70,29
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.00 - Lager

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for halvfabrikata legemidler og forbruksvarer.

Skap og hyllereoler'. Kjøleskap?

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 * l 22 * 6 d/u *
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.007

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur  * Min 18 * Maks 25 *
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.007

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.34

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.011

Romnavn Lager
Plassering: 11 - Apotek / 02 - Sykehusleveranser
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 8. may 2023 07:41

Koding

Romfunksjonsnr: 11.02.011

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:20:25

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 35,13
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for halvfabrikata legemidler og forbruksvarer.

Skap og hyllereoler'. Kjøleskap?

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 * l 22 * 6 d/u *
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.011

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur  * Min 18 * Maks 25 *
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.34
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.011

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.010

Romnavn Lager, brannfarlig
Plassering: 11 - Apotek / 02 - Sykehusleveranser
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 14. february 2023 13:29

Koding

Romfunksjonsnr: 11.02.010

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:03

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 8,19
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

096 - Medisin

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for oppbevaring av brannfarlige væsker.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.010

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.010

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FBA.041 Benkeplate, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
037.013 Brannskap kjemikalier, gulvstående 2 Ja Nei MTU RUT 0
FSH.003 Underskap, kasse-bakke, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.006

Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romforklaring cytostakaproduksjon

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 9,67
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

096 - Medisin

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer for cytostakaproduksjon i kasse-/bakkeskap eller lagerreoler.

Mulighet for beslling og moak av varer samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 * l 22 * 5 d/u *
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner  *

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.006

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.34
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.006

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.012

Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.012

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romforklaring en-dose

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 9,51
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

096 - Medisin

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer for en-doseproduksjon i kasse-/bakkeskap eller lagerreoler.

Mulighet for beslling og moak av varer samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.012

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.34
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.012

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.019

Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.019

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F

Romforklaring sterilproduksjon

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:20

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 8,19
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.40 - Lager, sterilt

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer for sterilproduksjon i kasse-/bakkeskap eller lagerreoler.

Mulighet for beslling og moak av varer samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.019

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.34
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.019

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.009

Romnavn Lager, frysere
Plassering: 11 - Apotek / 02 - Sykehusleveranser
RFP status Unik
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 14. february 2023 14:11

Koding

Romfunksjonsnr: 11.02.009

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:03

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 8,78
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.15 - Lager, frys

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for fryseskap - for oppbevaring av kjøleelementer.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Varemoak

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.009

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.009

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

061.001.02 Trillebord, med vulstkant 2 Ja Nei GRU RUT 0
041.004.03 Ultrafryser, -40 grader C 4 Ja Nei GRU RUT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.002

Romnavn Produksjon, cytostaka
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 20. april 2023 12:51

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.002

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romforklaring I

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 35,00
Prosjektert 40,11
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

085.51 - Laboratorium,
cytostaka

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sterilproduksjon av cytostaka. GMP-krav
Arbeidsplass for farmasøyt.
Arbeid i isolatorer.
Mulighet for cytostakarobot på et senere dspunkt (vil erstae en av isolatorene)
Veggfaste benker.
Oppbevaring av forbruksmateriell. Hyller over arbeidsbenk
Areal l råvarer/avfall inngår i rommet.
Gjennomskkskap l arbeidsrom - transport av varer inn og ut + dokumentasjon

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom dokumentasjon og varer
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom Mot arbeidsrom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.002

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Renrom

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

Til arbeidsrom og sluse

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 22
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

4

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 1 Må gjennomgås/
kvalitetssikres i
medvirkning

Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 4 Til utstyr - må

gjennomgås/kvalitetssikres
i medvirkning

Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 36



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.002

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 4 Ja Nei INV IARK 0
062.001.09 Avfallsbeholder, medikamentrester, med

lute forsegling
2 Ja Nei GRU RUT 0

062.001 Avfallsbøe 1 Nei Nei GRU HF 0
FBA.041.01 Benkeplate, rusri d=620 b=1200 2 Ja Nei FIN ARK 0
026.003 Cytostakarobot 1 Ja Ja MTU RUT 0
090.004.02.1 Datamus, trådløs, renrom 4 Nei Nei FIT IKT 0
FAC.007 Dekkskap bxdxh ca 600x600x50, spritavtrekk 2 Ja Nei VVS RIV 0
FAC.013 Gjennomskksskap, venlert, hovedarkkel 3 Ja Nei VVS ARK 0
061.001.06 Instrumentbord, hev/senk - hydraulisk, 1200 x

600mm
2 Ja Nei MTU RUT 0

OTZ.005 Intercom 1 Ja Nei RIE 0
GFA.005.01 Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm 1 Ja Nei GRU RUT 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 4 Nei Nei FIT IKT 0
062.015 Sekkestav 1 Ja Nei GRU RUT 0
FAF.001 Sikkerhetskabine kl.3, isolator, negav 2 Ja Ja RIV 0
090.012.04 Skriver, eke 2 Nei Nei FIT IKT 0
GPZ.001 Stol, hovedarkkel 4 Ja Nei INV IARK 0
090.029 Strekkodeleser 4 Nei Nei FIT IKT 0
090.003.01.1 Tastatur, trådløs, renrom 4 Nei Nei FIT IKT 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 13 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.016

Romnavn Produksjon, en-dose
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 5. january 2023 10:40

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.016

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 29,83
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

096 - Medisin

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Pakkerobot(er) for endoser.

Arbeidsbenker med hyller over.

Lagerhyller.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Arbeidsrom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør Lite vindu
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Renrom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.016

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

l arbeidsrom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 22
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 3 se utstyrsliste
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.016

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 3 Ja Nei INV IARK 0
026.001 Automasert pakkerobot 2 Ja Ja MTU RUT 0
FAC.001 Avtrekksskap 1 Ja Nei VVS RIV 0
FBA.041.01 Benkeplate, rusri d=620 b=1200 1 Ja Nei FIN ARK 0
090.004.02.1 Datamus, trådløs, renrom 2 Nei Nei FIT IKT 0
026.005 Deblisteringsmaskin 1 Ja Nei MTU RUT 0
FAC.013 Gjennomskksskap, venlert, hovedarkkel 1 Ja Nei VVS ARK 0
FSJ.001 Høyskap labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
OTZ.005 Intercom 1 Ja Nei RIE 0
FBD.007.2 Labbord på ben, LAB m/manuell hev/senk

d=650 b=1500 IKKE BRUK
2 Ja Nei FIN ARK 0

FHC.001 Laboratoriehylle, vegghengt hovedarkkel 2 Nei Nei 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 2 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
GPZ.001 Stol, hovedarkkel 4 Ja Nei INV IARK 0
090.029 Strekkodeleser 4 Nei Nei FIT IKT 0
038.005 Støvsuger 1 Nei Nei GRU RUT 0
090.003.01.1 Tastatur, trådløs, renrom 2 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 2 Ja Nei GRU RUT 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 3 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.004

Romnavn Produksjon, steril
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 20. april 2023 12:51

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.004

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romforklaring II

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 35,00
Prosjektert 33,67
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

009 - Autoklavering

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sterilproduksjon av legemidler. GMP-krav
Arbeidsplass for farmasøyt.
Arbeid i isolator
Veggfaste benker.
Oppbevaring av forbruksmateriell. Hyller over arbeidsbenk
Areal l råvarer/avfall inngår i rommet.
Gjennomskkskap l arbeidsrom - transport av varer inn og ut + dokumentasjon

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom dokumentasjon og varer
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom Mot arbeidsrom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør Lite vindu
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.004

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Renrom

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

sluse og arbeidsrom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 22
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Overtrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 2 l isolatorer
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.004

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 4 Ja Nei INV IARK 0
062.011.03 Avfallsbeholder, risikoavfall 2 Nei Nei GRU HF 0
062.001 Avfallsbøe 3 Nei Nei GRU HF 0
FBA.041.01 Benkeplate, rusri d=620 b=1200 4 Ja Nei FIN ARK 0
090.004.02.1 Datamus, trådløs, renrom 3 Nei Nei FIT IKT 0
FAC.007 Dekkskap bxdxh ca 600x600x50, spritavtrekk 2 Ja Nei VVS RIV 0
FAC.013 Gjennomskksskap, venlert, hovedarkkel 1 Ja Nei VVS ARK 0
OTZ.005 Intercom 1 Ja Nei RIE 0
GFA.005.01 Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm 1 Ja Nei GRU RUT 0
FBD.007 Labbord på ben LAB hovedarkkel IKKE BRUK 1 Ja Nei FIN ARK 0
FHC.001 Laboratoriehylle, vegghengt hovedarkkel 2 Nei Nei 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 3 Nei Nei FIT IKT 0
062.015 Sekkestav 1 Ja Nei GRU RUT 0
FAA.001 Sikkerhetsbenk 2 Ja Ja VVS RIV 0
090.012.04 Skriver, eke 2 Nei Nei FIT IKT 0
GPZ.001 Stol, hovedarkkel 4 Ja Nei INV IARK 0
090.029 Strekkodeleser 2 Nei Nei FIT IKT 0
090.003.01.1 Tastatur, trådløs, renrom 3 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 2 Ja Nei GRU RUT 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 10 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.005

Romnavn Publikumsutsalg
Plassering: 11 - Apotek / 03 - Publikumsutsalg
RFP status Unik
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 5. january 2023 09:23

Koding

Romfunksjonsnr: 11.03.005

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:14

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 131,00
Prosjektert 130,99
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

204 - Publikumsutsalg

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Salg av legemidler.

Inkluderer et venteområde med lliggende selvvalgsområde, innlevering av resepter og kasser.

I bakkant av arealet skal det være lagerareal med robot for oppbevaring av legemidler.

Beslling av varer på en skjermet arbeidsplass.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 12
Bruksd, normalt 08 l 18 6 d/u
Personer, maksimalt 20
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.005

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 25
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.005

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 5 Ja Nei INV IARK 0
062.001 Avfallsbøe 1 Nei Nei GRU HF 0
090.026 Betalingsterminal 8 Nei Nei BIT IKT 0
073.001 Kølapp-system apotek 1 Nei Nei BEL RIE 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 10 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.006

Romnavn Samtale
Plassering: 11 - Apotek / 03 - Publikumsutsalg
RFP status Fra SRF.130.00
Sist endret Koren, Thea, 7. july 2021 14:42

Koding

Romfunksjonsnr: 11.03.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:14

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 8,71
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

131 - Samtale

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell

Mulighet for visning av informasjon l pasient, f.eks via en større ekstra skjerm l PC.

Evt. lagringsmulighet - hyller/skap.
Håndspritdispenser ved døren.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 5
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.006

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.03.006

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.130.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.006.03 Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 1 Ja Nei INV IARK 1
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 Nei Nei GRU HF 1
GBA.005.12 Bord, møtebord, rundt Ø 1000 1 Ja Nei INV IARK 1
GHA.001.03 Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 1 Ja Nei INV IARK 1
FXB.003.01 Knagg, dobbel 2 Ja Nei FIN ARK 1
GPZ.005 Kontorstol, hovedarkkel 1 Ja Nei INV IARK 1
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 1
GPZ.001.01 Stol, møte 4 Ja Nei INV IARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.001

Romnavn Sluse, cytostaka
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, 4. january 2023 10:05

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 8,00
Prosjektert 10,24
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

142.00 - Sluse

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Innslusing l produksjonsrom.
Sikrer kontrollert lgang l produksjonsrommet. Inndeles i ren/uren sone med fysisk skille.
Oppbevaring av rent tøy.
Sekkestav for urent tøy.
Hylle for forbruksvarer.
Håndvask

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør Lite vindu
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.001

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.001

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.011.03 Avfallsbeholder, risikoavfall 1 Nei Nei GRU HF 0
FBB.002 Bakplate tekjøkken, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.003 Dispenser, papir 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 Ja Nei FIN ARK 0
FSJ.001 Høyskap labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.003.02 Knagg, enkel 17 Ja Nei FIN ARK 0
FHC.001 Laboratoriehylle, vegghengt hovedarkkel 1 Nei Nei 0
GXZ.007 Moppestav, veggfast 1 Nei Nei FIN ARK 0
062.015 Sekkestav 2 Ja Nei GRU RUT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
FOZ.001.03 Siebenk, garderobe, step-over 1 Ja Nei FIN ARK 0
FTZ.001.01 Speil veggfast, helkropps b=600 h=1800 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.002 Stav, hansker, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.015

Romnavn Sluse, en-dose
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, 4. january 2023 10:04

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.015

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 8,00
Prosjektert 9,80
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

142.00 - Sluse

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Innslusing l produksjonsrom.
Sikrer kontrollert lgang l produksjonsrommet. Inndeles i ren/uren sone med fysisk skille.
Oppbevaring av rent tøy.
Sekkestav for urent tøy.
Hylle for forbruksvarer.
Håndvask

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.015

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.015

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.011.03 Avfallsbeholder, risikoavfall 1 Nei Nei GRU HF 0
FBB.002 Bakplate tekjøkken, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.003 Dispenser, papir 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 Ja Nei FIN ARK 0
FSJ.001 Høyskap labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.003.02 Knagg, enkel 17 Ja Nei FIN ARK 0
FHC.001 Laboratoriehylle, vegghengt hovedarkkel 1 Nei Nei 0
GXZ.007 Moppestav, veggfast 1 Nei Nei FIN ARK 0
062.015 Sekkestav 2 Ja Nei GRU RUT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
FOZ.001.03 Siebenk, garderobe, step-over 1 Ja Nei FIN ARK 0
FTZ.001.01 Speil veggfast, helkropps b=600 h=1800 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.002 Stav, hansker, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.003

Romnavn Sluse, steril
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 10:04

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.003

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 8,00
Prosjektert 10,62
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Spesialrom 01 - Validering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

142.13 - Sluse, vare- (steril)

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Innslusing l produksjonsrom.
Sikrer kontrollert lgang l produksjonsrommet. Inndeles i ren/uren sone med fysisk skille.
Oppbevaring av rent tøy.
Sekkestav for urent tøy.
Hylle for forbruksvarer.
Håndvask

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.003

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.003

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.011.03 Avfallsbeholder, risikoavfall 1 Nei Nei GRU HF 0
FBB.002 Bakplate tekjøkken, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.003 Dispenser, papir 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 0
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 Ja Nei FIN ARK 0
FSJ.001 Høyskap labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.003.02 Knagg, enkel 17 Ja Nei FIN ARK 0
FHC.001 Laboratoriehylle, vegghengt hovedarkkel 1 Nei Nei 0
GXZ.007 Moppestav, veggfast 1 Nei Nei FIN ARK 0
062.015 Sekkestav 2 Ja Nei GRU RUT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
FOZ.001.03 Siebenk, garderobe, step-over 1 Ja Nei FIN ARK 0
FTZ.001.01 Speil veggfast, helkropps b=600 h=1800 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.002 Stav, hansker, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.013

Romnavn Sykehusleveranser
Plassering: 11 - Apotek / 02 - Sykehusleveranser
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 14. february 2023 13:33

Koding

Romfunksjonsnr: 11.02.013

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring Arbeidsplasser og lager

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:03

Arealer

Programmert 98,00
Prosjektert 95,87
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

005 - Arbeidsstasjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplasser med PC'er. Høye og lave, evt hev-/senkbare benker.
Moak og effektuering av besllinger ut fra apoteket.
Oppbevaring av legemidler i robotlager. Reoler for ferdigplukkede ordre/kasser.
Lager av A- og B-preparater
Lagring av halvfabrikata i åpne hyller
Sending og moak av rørpost
Beslling og moak av varer inn l apoteket.
Ladestasjon for strekkodelesere.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 8
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 15
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Lager

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.013

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 25
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

8

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.02.013

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

031.043 Arbeidsstol, arbeid/operatør 1 Ja Nei MTU RUT 0
062.001.09 Avfallsbeholder, medikamentrester, med

lute forsegling
1 Ja Nei GRU RUT 0

062.001.01 Avfallsbøe, brannfarlig avfall 1 Nei Nei GRU HF 0
FBD.013 Benkeplate LAB d=750, hovedarkkel 1 Nei Nei FIN ARK 0
FBD.002 Bæring LAB benkeplate hovedarkkel 1 Ja Nei ARK 0
026.003 Cytostakarobot 1 Ja Ja MTU RUT 0
090.004.02.1 Datamus, trådløs, renrom 1 Nei Nei FIT IKT 0
FAC.007 Dekkskap bxdxh ca 600x600x50, spritavtrekk 1 Ja Nei VVS RIV 0
FAC.013.02 Gjennomskkskap, rusri, venlert

cytostaka d=700 b=600 h=800
1 Ja Nei VVS ARK 0

FAC.013.01 Gjennomskkskap, rusri, venlert d=700
b=600 h=800

1 Ja Nei VVS ARK 0

061.001.06 Instrumentbord, hev/senk - hydraulisk, 1200 x
600mm

1 Ja Nei MTU RUT 0

OTZ.005 Intercom 1 Ja Nei RIE 0
GFA.005 Kjøleskap, medisin 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.001.02 PC, alt-i-e 1 Ja Nei FIT IKT 0
062.015 Sekkestav 1 Ja Nei GRU RUT 0
FAF.001 Sikkerhetskabine kl.3, isolator, negav 1 Ja Ja RIV 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.029 Strekkodeleser 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.003.01.1 Tastatur, trådløs, renrom 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSJ.002 Underskap, labsystem, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBD.001.01 Understell LAB type A fast siende 1 Nei Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.04.013

Romnavn Varemoak
Plassering: 11 - Apotek / 04 - Fellesfunksjoner
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 14. february 2023 13:25

Koding

Romfunksjonsnr: 11.04.013

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:03

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 30,23
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

183 - Varemoak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Varemoak for apoteket.
Noe utpakking, omlasng og forsendelse.
Håndtering av returmedisiner.
Hev-/senkbare benker med hyller over. Låsbart skap l returmedisiner plasseres under benken.
Oppsllingsplasser for vogner og trillebord.
Kassene lastes over på trillebord for videre bortrydding.
Arbeidsplass. Registrering av informasjon.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 22 6 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.04.013

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 18 Maks 25
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.04.013

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.012.04 Skriver, eke 1 Nei Nei FIT IKT 0
090.029 Strekkodeleser 1 Nei Nei FIT IKT 0

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 64



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.010

Romnavn Vaskerom
Plassering: 11 - Apotek / 01 - Produksjon
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 11:05

Koding

Romfunksjonsnr: 11.01.010

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:02

Arealer

Programmert 6,00
Prosjektert 6,01
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

186.00 - Vaskerom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rengjøring/desinfisering av utstyr som brukes i sykehusapotekets produksjonsavdeling

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 22 5 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l produksjonsrom

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.010

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

bjorntm, 9. may 2023 09:48 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 66



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.01.010

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FBC.002 Benkeplate med kum hovedarkkel 1 Ja Ja FIN ARK 0
FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
UZB.004 Nøddusj med øyespyler 1 Ja Nei RIV 0
FSH.002 Overskap, kasse-bakke, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
054.057.05 Vaskemaskin, kasser/bakker 1 Ja Ja GRU RUT 0
053.003 Vaskemaskin/tørketrommel, kombinert 1 Ja Ja GRU RUT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.04.014

Romnavn Vaskerom
Plassering: 11 - Apotek / 04 - Fellesfunksjoner
RFP status Unik
Sist endret Gudmundsen, Elisabeth, 17. april 2023 12:46

Koding

Romfunksjonsnr: 11.04.014

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 16:57:03

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 4,97
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U2 - Plan U2

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.2 - Apotek

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

186.00 - Vaskerom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sykehusapotek og legemiddelhåndtering

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 11.04.014

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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