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Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

2 10.01.004 Laboratorium mikrobiologi Unik 
1 10.01.005 Laboratorium, patologi Unik 
1 10.01.035 Utlevering blod Unik 
1 10.01.037 Vaskerom Unik 
2 10.01.056 Laboratorium, mikroskopi Unik Samme skjema som mikrobiologi
1 10.01.058 Arbeidsrom, IKT Unik 
1 10.01.059 Laboratorium, intrumentrom Unik Samme skjema som utlevering blod
2 10.01.060 Intrumentrom Unik Samme skjema som mikrobiologi
2 10.01.061 Arbeidsrom, vaktrom Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.003 Laboratorium, utprøving Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.040 Lager Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.038 Lager, forbruksvarer Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.039 Lager, forbruksvarer Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.057 Lager, kjemikalier Unik Kun utstyrsliste
2 10.01.065 Kontor, patolog Avledet

Prøvetaking
1 10.02.023 Laboratorium, prøvetaking Avledet
2 10.02.022 Prøvetaking Avledet

Øvrige laboratorier
1 10.01.001 Laboratorium, akuttmottak Unik 
2 10.03.019  Laboratorium, PNA Må avledes. Blodprøvetaking av nyfødte i barsel. Kun utstyrsliste

Medvirkningsgruppe: Laboratoriemedisin



10.01.053
Arbeidsrom, validering

28.7 m²
(30.0 m²)

10.01.003
Laboratorium, utprøving

(50.0 m²)

10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi

(68.0 m²)

10.01.006
Arbeidsrom, validering

(30.0 m²)

10.01.035
Utleveringsenhet, blod

(85.0 m²)

10.01.036
Prøvemottak
(120.0 m²)

10.01.037
Vaskerom
(20.0 m²)

10.01.038
Lager, forbruksvarer

(60.0 m²)

10.01.039
Lager, forbruksvarer

(70.0 m²)

10.01.040
Lager, forbruksvarer

(15.0 m²)

10.01.042
Møte

(40.0 m²)

10.01.043
Pause, stort

(50.0 m²)

10.01.044
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.045
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.046
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.047
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.048
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.049
WC, personal

(2.0 m²)

10.01.050
WC, HC, personal

(5.0 m²)

10.01.007
Laboratorium, analysehall

(519.0 m²)

10.01.005
Laboratorium, patologi

(75.0 m²)

94.01.021
HF-EL
(0.0 m²) 80.04.053

Trapperom
(0.0 m²)

80.04.089
Trapperom

(0.0 m²)

93.03.119
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.126
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.099
UF-EL
(0.0 m²)

80.06.050
Korridor
(0.0 m²)

80.06.055
Korridor
(0.0 m²)

80.06.058
Korridor
(0.0 m²)

93.03.114
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.345
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.347
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.069
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.239
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

10.01.052
Arbeidsrom, validering

(30.0 m²) 10.01.054
Kontorområde

(65.0 m²)

10.01.055
Kontorområde

(70.0 m²)

93.03.446
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

10.01.057
Lager, kjemikalier

(10.0 m²)

10.01.056
Laboratorium, mikroskopi

(6.0 m²)

10.01.061
Arbeidsrom, vaktrom

(30.0 m²)

10.01.058
Arbeidsrom, lager IKT

(15.0 m²)

10.01.062
Møte

(40.0 m²)

10.01.063
Møte

(40.0 m²)

10.01.059
Laboratorium,
instrumentrom

(15.0 m²)

10.01.060
Instrumentrom

(15.0 m²)

80.07.097
Rørpost

80.07.114
Rørpost

80.07.141
Rørpost

10.01.064
Kontor

(24.0 m²)

10.01.041
Kontorområde

(79.0 m²)

93.03.374
Sjakt, VVS

80.07.153
Rørpost

80.06.327
Korridor, Sluse

Kontor, 2 personer
(12.0 m²)

99.99.079
IA, Disp.

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200

Dato:      09.05.2023

10.01. -  Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03

Nye Aker
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200

Dato:      09.05.2023

10.01 -  Laboratoriemedisin, Analyse plan 03

Nye Aker



10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi

(68.0 m²)

10.01.059
Laboratorium, instrumentrom
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Laboratorium, mikroskopi
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.004 (1) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.004 (2) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.004 LABORATORIUM, MIKROBIOLOGI

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Sentrifuger Skal det benyttes egne bordtyper for 

sentrifuger?
2 Hvor mange skal jobbe her samtidig? Inkl. UIO
3

Sikkerhetsbenk

Bør sikkerhetsbenkene samles eller kan de 
plasseres på hver side av rommet, som vist 
i skissen?
Hvilken funksjon (aktivitet) skal 
sikkerhetsbenkene ivareta?
Størrelse på sikkerhetsbenken?

4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 

Er foreslått løsning hensiktsmessig med 
tanke på arbeidsflyt?

5 Renset vann - type I Er det behov for vannbehandlingsenhet 
lokalt i lab eller hentes det fra nærliggende 
rom? pt ligger ingen vannrenseenhet i 

6 Type og plassering punktavsug FAE.001 / Punktavsug Hva brukes punktavsuget til?



Avklaringspunkter til rom

10.01.056 LABORATORIUM, MIKROSKOPI

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilket type innredning er det behov for å oppfylle funksjonen til 

rommet? 
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.060 INSTRUMENTROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
3 I automasjonsfane i RFP står det at gassdeteksjon må avklares Hvilke gasser skal detekteres og 

hvor/hvordan oppstår de i rommet?
4 I automasjonsfane i RFP er det haket av for deteksjon på 

temperatur
Vil det være spesielle temperaturkrav i 
rommet?
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Laboratorium, patologi

(75.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.005 (2) -  Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.005 LABORATORIUM, PATOLOGI

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Gjennomstikk høyskap fra korridor FSB.001 Ikke angitt i drofus, men tegnet. Er antall 

og plasseringen ok? Størrelse? Skal prøver 
inn  og prøver ut  være mer adskilt? Skal 
skapet være ventilert?

2 Avtrekkskap FAC.001 Avtrekkskap er plassert samlet på samme 
side av rommet. Ok plassering eller 1 stk på 
hver side? Størrelse?

3 Makrobenk FAC.010 Plassering, størrelse, antall? Kum i benk? 
4 Punktavsug FAE.001 Hensiktsmessig plassering? 

Over spesifikt utstyr eller arbeidsbenk?
Hva brukes punktavsuget til?

5 Sentrifuger Skal det benyttes egne typer bord / benk 
for sentrifuger?

6 Hvor mange personer jobber her samtidig? (MIN/ MAKS)
7 Skal noe av utstyret plasseres i nærhet til kum eller punktavsug?
8 Spesialavfall Egne beholdere? plassbehov?
9 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
Er foreslått løsning hensiktsmessig med 
tanke på arbeidsflyt?

10 Type og størrelse kjemikalieskap FAC.011 / Kjemikalieskap Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i 
rommet?

11 Funksjon og plassering avtrekkshette Hva er bruksområde og egnet plassering for 
avtrekkshette? Ligger pt ikke i utstyrsliste.

12 Utstyr tilknyttet avtrekk Skal utstyr utover 
utstyr for beskyttelsesventilasjon tilknyttes 
avtrekk?

13 Type I vann Benyttes type I vann kun til 022.028 
Fargemaskin?
Er det manuell påfylling og evt tømming av 
denne? 
Hentes type I vann fra tilliggende rom? pt 
ligger ingen vannrenseenhet i utstyrslisten.

14 For tilkoblinger tappevann og avløp er det oppført "spesifiseres 
senere"

Pt er det kun servant som har tilknytning til 
tappevann og avløp - er det ytterligere 
behov?

15 Makrobenk er angitt med avløp med spesielle rensekrav mhp 
kjemikalier (formalin, alkohol, fargestoffer)

Oppstår avløp med rensekrav kun i 
makrobenk? Hvilke mengder er det snakk 
om? 
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.035 (1) -  Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.035 (2) -  Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.2023

10.01.035 Utleveringsenhet blod



Avklaringspunkter til rom

10.01.035 UTLEVERING BLOD

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Plassering rørpost Hvor bør den plasseres? 
2 Behov for avtrekkskap/punktavsug eller lignende?
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
Er foreslått løsning hensiktsmessig med 
tanke på arbeidsflyt?



Avklaringspunkter til rom

10.01.059 LABORATORIUM, INTRUMENTROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.037 -  Vaskerom

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.037 VASKEROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Type og plassering av punktavsug? Hva brukes punktavsuget til?
2 Brannskap FSD.005 Hvilken funksjon har dette og hvor bør det 

plasseres?
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
Er foreslått løsning hensiktsmessig med 
tanke på arbeidsflyt?

4 Er det korrekt angivelse av type II vann til laboratorievaskemaskin, 
ikke type III? 

Type I vannrenseanlegg i utstyrsliste.

5 Hvilken bredde er det behov for på avtrekkskap? Hva skal 
avtrekkskapet bestykkes med mhp uttak?

6 Type og størrelse kjemikalieskap FAC.011 / Kjemikalieskap Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i 
rommet?
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Arbeidsrom, lager IKT
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.058 -  Arbeidsrom, lager IKT

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.058 ARBEIDSROM, IKT

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.061 ARBEIDSROM, VAKTROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Hvor mange personer?
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.003 LABORATORIUM, UTPRØVING

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr er det behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Antall personer i rommet?
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.040 LAGER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Fordeling kjøl/frys mellom lagre? Type og antall
2 Behov for hyller/skap? Type og antall
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.038 LAGER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Fordeling kjøl/frys mellom lagre? Type og antall
2 Behov for hyller/skap? Type og antall
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.039 LAGER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Fordeling kjøl/frys mellom lagre? Type og antall
2 Behov for hyller/skap? Type og antall
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

10.01.057 LAGER, KJEMIKALIER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning og utstyr har man behov for å ivareta 

funksjonen i rommet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
3 Type og størrelse kjemikalieskap FAC.011 / Kjemikalieskap Hvilke kjemikalier og mengder oppbevares i 

rommet?
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.065 -  Kontor, 2 personer (Patologi)

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.065 KONTOR, PATOLOG

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
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80.07.131
Rørpost

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200 10.02. -  Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01

Nye AkerDato:      09.05.2023
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200 10.02 -  Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01

Nye AkerDato:      09.05.2023
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Laboratorium, PNA
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Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.02.023 -  Laboratorium, Prøvetaking

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.02.022 PRØVETAKING

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.02.022 -  Prøvetaking

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.02.023 LABORATORIUM, PRØVETAKING

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Spesifisert håndvask og utslagsvask i dRofus. Hva er behovet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
3 Kaldtvannstappekran på vegg i utstyrsliste, men ikke i RFP. Hva 

skal denne benyttes til? 
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Laboratorium, akuttmottak

(30.0 m²)

[0
21

.0
04

]
An

al
ys

at
or

 h
em

at
ol

og
i

[0
22

.0
01

.0
1]

Se
nt

rif
ug

e,
 b

or
dm

od
el

l

[G
FA

.0
06

]
Kj

øl
es

ka
p,

 la
bo

ra
to

riu
m

[0
21

.0
05

]
An

al
ys

at
or

 u
rin

[0
21

.0
38

.0
7]

An
al

ys
at

or
 P

C
R

, h
el

au
to

m
at

is
k,

hu
rti

gd
ia

gn
os

tik
k

[0
21

.0
16

]
An

al
ys

at
or

 b
lo

dg
as

s

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[021.019]
Analysator koagulasjon

[FAE.001]
Punktavsug

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[G
BA

.0
06

.2
2]

Ar
be

id
sb

or
d 

d=
60

0 
b=

12
00

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[F
SA

.0
13

.0
1]

O
ve

rs
ka

p,
 g

en
er

el
l d

=3
50

 b
=6

00
h=

70
0

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.001 -  Laboratorium, akuttmottak

Nye AkerDato:      09.05.2023



Avklaringspunkter til rom

10.01.001 Laboratorium, akuttmottak

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Punktavsug FAE.001 hvor bør dette plasseres? Over spesifikt 

utstyr eller arbeidsbenk?
2 Sentrifuge Skal det benyttes eget type bord / benk for 

sentrifuge?
3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
Er foreslått løsning hensiktsmessig med 
tanke på arbeidsflyt?



Avklaringspunkter til rom

10.03.019 Laboratorium, PNA (barsel)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
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	10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)
	10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)
	10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)
	10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)
	10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)
	10.01.037 - Vaskerom
	10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT
	10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)


	Romskjema 10-01-065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
	Sheets
	10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)
	10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)
	10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)
	10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)
	10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)
	10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)
	10.01.037 - Vaskerom
	10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT
	10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)


	Romskjema 10-02-022 - Prøvetaking
	Sheets
	10.02.022 - Prøvetaking
	10.02.023 - Laboratorium, Prøvetaking


	Romskjema 10-02-023 - Laboratorium, Prøvetaking
	Sheets
	10.02.022 - Prøvetaking
	10.02.023 - Laboratorium, Prøvetaking


	Romskjema 10-01-035 - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2).pdf
	Sheets
	10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)
	10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)
	10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)
	10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)
	10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)
	10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)
	10.01.037 - Vaskerom
	10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT
	10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)


	Romskjema 10-01-035 - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2).pdf
	Sheets
	10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)
	10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)
	10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)
	10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)
	10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)
	10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)
	10.01.037 - Vaskerom
	10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT
	10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)


	10.02 - Laboratoriemedisin, Prøvetaking plan 01.pdf
	Sheets
	10.02. - Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01


	10.02 -- Laboratoriemedisin, Prøvetaking plan 01.pdf
	Sheets
	10.02 - Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01


	10-01 - Laboratoriemedisin, Analyse plan 03.pdf
	Sheets
	10.01 - Laboratoriemedisin, Analyse plan 03
	10.01. - Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03


	10-01- - Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03.pdf
	Sheets
	10.01 - Laboratoriemedisin, Analyse plan 03
	10.01. - Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03






10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi


(68.0 m²)


10.01.059
Laboratorium, instrumentrom


(15.0 m²)


10.01.056
Laboratorium, mikroskopi


(6.0 m²)


[022.002]
Inkubator


[021.043]
Analysator blodkultur


[FAA.001]
Sikkerhetsbenk


[F
AA


.0
01


]
Si


kk
er


he
ts


be
nk


[0
21


.0
38


.0
7]


An
al


ys
at


or
 P


C
R


, h
el


au
to


m
at


is
k,


hu
rti


gd
ia


gn
os


tik
k


[0
22


.0
01


.0
1]


Se
nt


rif
ug


e,
 b


or
dm


od
el


l


[022.028]
Fargemaskin


[FAE.001]
Punktavsug


[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200


[G
FA


.0
06


]
Kj


øl
es


ka
p,


 la
bo


ra
to


riu
m


[0
41


.0
02


.0
1]


Fr
ys


es
ka


p,
 la


bo
ra


to
riu


m


[090.005.01]
Skjerm, PC, standard


[N
YZ


.0
01


]
Se


rv
an


t f
or


pr
os


je
kt


LAB-benk b=3600


ENDBENK MED KUM? ENDBENK MED KUM?


LAB-benk b=3600


Labbord/ benk


Labbord


Lab-benk


La
b-


bo
rd


 b
= 


18
00


La
b-


be
nk


/ o
pp


st
ill


in
g


La
b-


be
nk


/ o
pp


st
ill


in
g


TETT VEGG UTEN VINDUER


[F
SA


.0
13


.0
1]


O
ve


rs
ka


p,
 g


en
er


el
l d


=3
50


 b
=6


00
h=


70
0


[F
SA


.0
13


.0
1]


O
ve


rs
ka


p,
 g


en
er


el
l d


=3
50


 b
=6


00
h=


70
0


Glassfelt


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.004 (1) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)








FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.004 (2) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)








FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.005 (2) -  Laboratorium, patologi (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.035 (1) -  Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)








FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.035 (2) -  Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      09.05.2023


10.01.035 Utleveringsenhet blod





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.037 -  Vaskerom


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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Arbeidsrom, lager IKT
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.058 -  Arbeidsrom, lager IKT


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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Kontor, 2 personer
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.065 -  Kontor, 2 personer (Patologi)


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.01.004 (1) - Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

		10.01.004 (2) - Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

		10.01.005 (1) - Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

		10.01.005 (2) - Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

		10.01.035 (1) - Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

		10.01.035 (2) - Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

		10.01.037 - Vaskerom

		10.01.058 - Arbeidsrom, lager IKT

		10.01.065 - Kontor, 2 personer (Patologi)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.02.022 -  Prøvetaking


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.02.022 - Prøvetaking

		10.02.023 - Laboratorium, Prøvetaking
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Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.02.023 -  Laboratorium, Prøvetaking


Nye AkerDato:      09.05.2023





		Sheets

		10.02.022 - Prøvetaking

		10.02.023 - Laboratorium, Prøvetaking







