
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.004

Romnavn Avfall
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Fra SRF.010.00
Sist endret Koren, Thea, 25. april 2023 05:51

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.004

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 12,68
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 12 Logiskk, vare- og
distribusjonssentral,
portørtjeneste og
tøyhåndtering

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

010.00 - Avfall

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppsllingsplass på både gulv og vegger for utstyr og forbruksarkler l håndtering, oppbevaring og transport av ulike avfallsfraksjoner,
ombruksmateriell og urent tøy.
Det skal være plass for lgang l nedkastsjakt for tøy og avfall.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l renholdsrom

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.004

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.004

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall risikoavfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.010.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

HCZ.001.06 AGV vogn, forbruksvarer/avfall 2 Ja Nei GRU RUT 1
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 1
FHZ.024 Hylle, sortering, miljøstasjon, hovedarkkel 1 Ja Nei ARK 1
062.015 Sekkestav 1 Ja Nei GRU RUT 1
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 1
FXB.002 Stav, hansker, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.003

Romnavn Kafé
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Rein, Niels, 27. april 2023 19:39

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.003

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Sieareal

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 70,00
Prosjektert 69,80
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

7.3 - Næringsvirksomhet

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

065 - Kafé

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
område med sieplasser og kafé

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 30
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 40
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

nærhet l kiosk

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.003

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

20

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.003

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.037 Avfall, kildesortering innmangsbenk med tre
hull

1 Ja Nei KJK RKJ 0

GBA.005 Bord, hovedarkkel 10 Ja Nei INV IARK 0
GBA.005.02 Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 1 Ja Nei INV IARK 0
FDA.006 Disk, med drikkeautomat 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.058 Drikkevannkjøler m/tappekran 1 Ja Ja VVS RIV 0
063.001 Kaffemaskin, avansert 1 Ja Nei KJK HF 0
GMA.002 Mikrobølgeovn hovedarkkel 1 Ja Nei KJK ARK 0
GOZ.006 Siebenk, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN IARK 0
GPZ.001.02 Stol, kanne 30 Ja Nei INV IARK 0
GMZ.004 Vanndispenser kjøleenhet 1 Ja Ja KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.022

Romnavn Kafé
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 2. january 2023 14:56

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.022

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Sieareal

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:47

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 30,19
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

7.3 - Næringsvirksomhet

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

065 - Kafé

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
sieområde lknyet kafe

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

kafe

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.022

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.022

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.005.09 Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 1 Ja Nei INV IARK 0
GOZ.008 Sofa, hovedarkkel 2 Ja Nei INV IARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.019

Romnavn Kanne, besøkende
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 24. april 2023 16:16

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.019

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 140,00
Prosjektert 160,90
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

067 - Kanne

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
"offentlig" del av kanne som både personalet og besøkende kan benyet.
Sieplasser for ca 200 personer.
Oppslling av diverse utstyr.
Mulighet for møter

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 100
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 187
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.019

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.019

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.005 Bord, hovedarkkel 31 Ja Nei INV IARK 0
FDA.005 Disk, buffet, med varme 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.058 Drikkevannkjøler m/tappekran 1 Ja Ja VVS RIV 0
GMA.002 Mikrobølgeovn hovedarkkel 1 Ja Nei KJK ARK 0
AVD.007 Romdelemodul_høy 1 Ja Ja ARK 0
GPZ.001.02 Stol, kanne 200 Ja Nei INV IARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.026

Romnavn Kanne, personal
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 24. april 2023 16:15

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.026

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:50

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 110,00
Prosjektert 99,73
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Del av kanne som er sa av l ansae.
Mulighet for å holde møter.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 50
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 117
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.026

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.026

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GBA.005 Bord, hovedarkkel 1 Ja Nei INV IARK 0
GPZ.001.02 Stol, kanne 1 Ja Nei INV IARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.001

Romnavn Kiosk
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Rein, Niels, 27. april 2023 19:43

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 49,90
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

7.3 - Næringsvirksomhet

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

069 - Kiosk

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Område med kioskdri. Betjener pasienter, publikum og personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.001

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

6

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.001

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.057

Romnavn Kjøkken, PHA
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.071.09
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.057

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 11:05:48

Romforklaring PHA

Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 46,66
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Sør

Bygg E2 - Bygg E2

Plan U1 - Plan U1

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppvarming, anretning, pakking av maraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dieer l døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientakvitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 06 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

lager kjøl, lager mat

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør grunnet sikkerhet
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.057

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Romnavn Kjøkken, PHA
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.071.09
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring PHA

Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 10:56:34

Modellnavn fra Revit NSA_B2_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 28,00
Prosjektert 32,19
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Midt

Bygg B2 - Bygg B2

Plan 01 - Plan 01

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppvarming, anretning, pakking av maraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dieer l døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientakvitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 06 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

lager kjøl, lager mat

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør grunnet sikkerhet
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.001

Romnavn Kjøkken, desentralt
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRF.071.05
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring Infeksjonsmedisin

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:18

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 12,61
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 02 - Plan 02

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klargjøring av mat og drikke l pasientene.

Oppbevaring av matvarer i kjøle-/frysedisk.

Tilberedning av enkle målder, oppvarming av mat og drikke (1-2-3 servér).  *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Skal ligge sammen med Oppvask, buffet. *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Serveringsdisk mot opphold,
spis

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.001

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.001

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.071.05

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.085 Benk med kum, hev/senk, L2600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFB.004 Fryseskap underbenk, L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.087 Induksjon koketopp, 2 soner 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.080 Kjølebenk og kjølt monter, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.089 Kjølebenk, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.013 Kjøleskap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMA.002.01 Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262 1 Ja Nei KJK ARK 0
GMZ.084 Overskap, L500 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.077 Overskap, L800 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.076 Overskap, for micro, L500 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 1
GMZ.078 Venlasjonsenhet, kullfilter 1 Ja Ja KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.009

Romnavn Kjøkken, desentralt
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRF.071.05
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.009

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:36:41

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 8,45
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klargjøring av mat og drikke l pasientene.

Oppbevaring av matvarer i kjøle-/frysedisk. Det skal være en kjøledisk/serveringssone mot oppholds-/spiserom for lgang på mat/drikke.

Tilberedning av enkle målder, oppvarming av mat og drikke (1-2-3 servér).

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Serveringsdisk mot opphold, spis. Skal ligge sammen med Oppvask, buffet.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Serveringsdisk mot opphold,
spis

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.009

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.009

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.071.05

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.085 Benk med kum, hev/senk, L2600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFB.004 Fryseskap underbenk, L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.087 Induksjon koketopp, 2 soner 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.080 Kjølebenk og kjølt monter, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.089 Kjølebenk, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.013 Kjøleskap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMA.002.01 Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262 1 Ja Nei KJK ARK 0
GMZ.084 Overskap, L500 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.077 Overskap, L800 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.076 Overskap, for micro, L500 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 1
GMZ.079 Serveringsdisk, L1000 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.078 Venlasjonsenhet, kullfilter 1 Ja Ja KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.014

Romnavn Kjøkken, desentralt
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRF.071.05
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.014

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring intermediær, K2

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:18

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 7,92
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 02 - Plan 02

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klargjøring av mat og drikke l pasientene.

Oppbevaring av matvarer i kjøle-/frysedisk.

Tilberedning av enkle målder, oppvarming av mat og drikke (1-2-3 servér).  *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Skal ligge sammen med Oppvask, buffet. *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Serveringsdisk mot opphold,
spis

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 29



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.014

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.014

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.071.05

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.085 Benk med kum, hev/senk, L2600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFB.004 Fryseskap underbenk, L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.087 Induksjon koketopp, 2 soner 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.080 Kjølebenk og kjølt monter, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.089 Kjølebenk, L1200 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.013 Kjøleskap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMA.002.01 Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262 1 Ja Nei KJK ARK 0
GMZ.084 Overskap, L500 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.077 Overskap, L800 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.076 Overskap, for micro, L500 D400 1 Ja Ja KJK RKJ 0
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 Nei Nei FIT IKT 1
GMZ.078 Venlasjonsenhet, kullfilter 1 Ja Ja KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.017

Romnavn Kjøkken, kanne
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 2. january 2023 13:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.017

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 55,00
Prosjektert 65,66
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

071.00 - Kjøkken

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Produksjonskjøkken for kanne, kafeteria og funksjonsområder uten avdelingskjøkken.
Skal også betjene møter- og seminarrom med mat og drikke.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 07 l 17 5 d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.017

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.017

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FBA.072 Benk kjøkken med dobbeltkum, rusri, heve
senke

1 Ja Ja KJK RKJ 0

GFB.003.03 Fryseskap, matvarer 625 L 1 Ja Ja KJK RKJ 0
UZE.001 Generator Skum 1 Ja Nei RIV 0
GMZ.057 Hygienestasjon hånd 1 Ja Ja VVS RKJ 0
063.001.03 Kaffemaskin, dobbel termostrakter med

tevannsuak
1 Ja Nei KJK HF 0

GFA.014 Kjølebenk, 4 skap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.016 Kjøleskap, mat roll-in 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.103 Koketopp, induksjon 4 soner 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.105 Kombiovn 20 GN 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.118 Matvogn, med hyller 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.138 Stekebord, Cooking senter 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.136 Tallerkendispenser uten varme 1 Ja Nei KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.006

Romnavn Lager, frys
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Fra SRMAL.087.15
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:27

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.006

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring mat

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 12,34
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.15 - Lager, frys

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Fryserom. Oppbev. mat f/kjøkken/kanne, eller frysevarer for andre funksjonsområder.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.006

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min -25 Maks -20
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.15
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.006

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.002

Romnavn Lager, kiosk
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.002

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,71
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

7.3 - Næringsvirksomhet

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.00 - Lager

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares varer knyet l kiosk.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.002

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.002

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.087.34

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Romnavn Lager, kjøl
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.087.22
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 11:05:48

Romforklaring PHA

Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 15,03
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Sør

Bygg E2 - Bygg E2

Plan U1 - Plan U1

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.22 - Lager, kjøl

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kjølerom lpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppslling av vogner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 41



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Kondensavløp

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 4
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.22

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 42



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 43



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Romnavn Lager, kjøl
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.087.22
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring PHA

Modellnavn fra Revit NSA_B2_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 10:56:34

Arealer

Programmert 6,00
Prosjektert 5,32
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Midt

Bygg B2 - Bygg B2

Plan 01 - Plan 01

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.22 - Lager, kjøl

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kjølerom lpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppslling av vogner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 44



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Kondensavløp

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 4
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.22

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 45



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 46



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.020

Romnavn Lager, kjøl
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Fra SRMAL.087.22
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.020

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring mat

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 27,30
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.22 - Lager, kjøl

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kjølerom lpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppslling av vogner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 47



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.020

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Kondensavløp

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 4
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.22

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 48



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.020

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 49



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Romnavn Lager, mat
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.087.23
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:27

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 11:05:48

Romforklaring tørrvarer, PHA

Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 15,20
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Sør

Bygg E2 - Bygg E2

Plan U1 - Plan U1

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.23 - Lager, mat

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for  tørrvarer

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 50



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.23

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 51



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 52



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Romnavn Lager, mat
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRMAL.087.23
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:27

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring tørrvarer, PHA

Modellnavn fra Revit NSA_B2_AM_ARK_00_LKS

Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 10:56:34

Arealer

Programmert 6,00
Prosjektert 5,65
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Midt

Bygg B2 - Bygg B2

Plan 01 - Plan 01

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.23 - Lager, mat

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for  tørrvarer

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 53



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRMAL.087.23

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 54



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001.01 Hyllereol, rusri d=400 b=800 h=2100 1 Ja Nei FIN ARK 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 55



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.014

Romnavn Lager, tørrmat
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Fra SRMAL.087.34
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:28

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.014

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,57
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.23 - Lager, mat

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskrismessig i tee skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha te glassdør.

En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.014

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.014

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.087.34

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.004 Datamus 1 Nei Nei FIT IKT 0
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedarkkel 5 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.01.2 PC, stasjonær liten/tynnklient 1 Nei Nei FIT IKT 0
091.008 Pakke, PC – Vegghengt 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.005.01 Skjerm, PC, standard 1 Ja Nei FIT IKT 0
090.003 Tastatur 1 Nei Nei FIT IKT 0
061.001 Trillebord, rusri stål 1 Ja Nei GRU RUT 0
090.035 Veggoppheng PC 1 Nei Nei FIT IKT 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.005

Romnavn Lager, varevogner
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 2. january 2023 13:48

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.005

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 10,40
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.46 - Lager, vogner

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
oppbevaring av varevogner

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.005

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Romnavn Lager, vogner
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRA.087.46
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 4. january 2023 09:25

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 11:05:48

Romforklaring PHA

Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 12,08
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

PHA lokasjoner FP Sør

Bygg E2 - Bygg E2

Plan U1 - Plan U1

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.46 - Lager, vogner

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lager for utstyr l akvitetsrom PHA, samt oppbevaringsbokser for begrenset mengde pasienteiendeler.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRA.087.46
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FSA.021.04 Garderobeskap d=550 b=400 5-delt 2 Ja Nei FIN ARK 0
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,

hovedarkkel
1 Ja Nei FIN ARK 1

FSA.069 Høyskap, generelt 1 Ja Nei FIN ARK 0
KSA.002.01 Veggskinne, utstyr 1 Ja Nei FIN ARK 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Romnavn Oppvask
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRMAL.110.00
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 11:05:48

Romforklaring PHA

Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 15,03
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Sør

Bygg E2 - Bygg E2

Plan U1 - Plan U1

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppvask av kjøkkenutstyr, servise

Avskylling, oppvask service, beskk, fra kjøkken og kanner, annet utstyr internt for kjøkkenet.

Moak av buffeter f/tømming matrester.

Avskylling, oppvask utstyr s/brukes i produksjon i varm-, kald-mat kjøkken.

Vask, desinfeksjon buffeter.

Sortering eer oppvask  - lbakeseng av rent service.

Oppbev. oppvaskmidler/-utstyr. Oppslling rullebord urent- og rullebord/dispenser rent utstyr. Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk + slukrenne ved dører

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.110.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GYZ.001 Avfallsbeholder 1 Nei Nei GRU RUT 0
HBZ.004 Avryddingstralle 2 Ja Ja KJK RKJ 0
FBA.014 Forskyllerbenk 1 Ja Ja KJK RKJ 0
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,

hovedarkkel
2 Ja Nei FIN ARK 0

GMZ.106 Kurvvogn for oppvask 1 Ja Ja KJK RKJ 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Romnavn Oppvask
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRMAL.110.00
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring PHA

Dato synkronisert fra
modell

03-05-2023 10:56:34

Modellnavn fra Revit NSA_B2_AM_ARK_00_LKS

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 10,35
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Midt

Bygg B2 - Bygg B2

Plan 01 - Plan 01

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppvask av kjøkkenutstyr, servise

Avskylling, oppvask service, beskk, fra kjøkken og kanner, annet utstyr internt for kjøkkenet.

Moak av buffeter f/tømming matrester.

Avskylling, oppvask utstyr s/brukes i produksjon i varm-, kald-mat kjøkken.

Vask, desinfeksjon buffeter.

Sortering eer oppvask  - lbakeseng av rent service.

Oppbev. oppvaskmidler/-utstyr. Oppslling rullebord urent- og rullebord/dispenser rent utstyr. Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk + slukrenne ved dører

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.110.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GYZ.001 Avfallsbeholder 1 Nei Nei GRU RUT 0
HBZ.004 Avryddingstralle 2 Ja Ja KJK RKJ 0
FBA.014 Forskyllerbenk 1 Ja Ja KJK RKJ 0
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner,

hovedarkkel
2 Ja Nei FIN ARK 0

GMZ.106 Kurvvogn for oppvask 1 Ja Ja KJK RKJ 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 69



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.021

Romnavn Oppvask
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 11:05

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.021

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 39,65
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Grovvask, rengjøring av alt utstyr.
Oppvaskmaskiner.
Egen sone for vask av gryter etc.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 06 l 22 5 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.021

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Slukrenne

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Berøringsfri armatur
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.021

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.036 Avfallstralle med rektangulære bøer 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.085 Benk med kum, hev/senk, L2600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
FDA.009 Disk, tallerkendispenser uten varme 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.111 Forskyllerbasseng før oppvasktunell 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.098 Forspylerdusj 1 Ja Ja VVS RIV 0
UZE.001 Generator Skum 1 Ja Nei RIV 0
GMZ.057 Hygienestasjon hånd 1 Ja Ja VVS RKJ 0
GMZ.106 Kurvvogn for oppvask 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.118 Matvogn, med hyller 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.010.02 Oppvask, instusjon, RKJ grovvask 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.010.03 Oppvask, instusjon, RKJ tunell 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.119 Tralle, bre 1 Ja Nei KJK RKJ 0
FBA.075 Utmatningsbenk oppvask, ruller og avløp 1 Ja Ja KJK RKJ 0
FBA.075.01 Utmatningsbenk oppvask, ruller og

avløp,vinklet
1 Ja Ja KJK RKJ 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.043

Romnavn Oppvask, buffet
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Fra SRF.110.01
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.043

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:36:48

Arealer

Programmert 5,00
Prosjektert 4,39
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Avskylling og oppvask av kjøkkenutstyr og servise fra postkjøkken. Sortering eer oppvask.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr. Oppslling av traller for urent og rent utstyr.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Opphold, spis og Kjøkken, buffet

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.043

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.043

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.110.01

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.093 Oppvaskmaskin, hee 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.096 R.F. Avfallsvogn 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.094 R.F. Benk med kum, L1900 låsbart skap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.090 R.F. Reol, L550 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.095 R.F. Vegghylle for kurver L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.091 R.F. Vegghylle, L500, 2 ribb 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.092 RF Benk for kurver ut 1 Ja Nei KJK RKJ 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.045

Romnavn Oppvask, buffet
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRF.110.01
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.045

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring intermediær, K2

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:38

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 5,00
Prosjektert 4,70
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 02 - Plan 02

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Avskylling og oppvask av kjøkkenutstyr og servise fra postkjøkken. Sortering eer oppvask.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr. Oppslling av traller for urent og rent utstyr.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Kjøkken, buffet *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.045

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.045

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.110.01

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.093 Oppvaskmaskin, hee 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.096 R.F. Avfallsvogn 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.094 R.F. Benk med kum, L1900 låsbart skap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.090 R.F. Reol, L550 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.095 R.F. Vegghylle for kurver L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.091 R.F. Vegghylle, L500, 2 ribb 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.092 RF Benk for kurver ut 1 Ja Nei KJK RKJ 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.050

Romnavn Oppvask, buffet
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status Avledet fra SRF.110.01
Sist endret Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58

Koding

Romfunksjonsnr: 13.05.050

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:38

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 5,00
Prosjektert 6,50
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 15 Mathåndtering inkl.
kanne og kiosk

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 02 - Plan 02

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.9 - Normalsengeområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

110 - Oppvask

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Avskylling og oppvask av kjøkkenutstyr og servise fra postkjøkken. Sortering eer oppvask.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr. Oppslling av traller for urent og rent utstyr.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Kjøkken, buffet *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.050

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 80



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.050

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.110.01

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

GMZ.093 Oppvaskmaskin, hee 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.096 R.F. Avfallsvogn 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.094 R.F. Benk med kum, L1900 låsbart skap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.090 R.F. Reol, L550 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.095 R.F. Vegghylle for kurver L600 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.091 R.F. Vegghylle, L500, 2 ribb 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.092 RF Benk for kurver ut 1 Ja Nei KJK RKJ 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 Ja Ja VVS RIV 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.007

Romnavn Renhold
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Fra SRF.124.00
Sist endret Katle, Anne-Lise, 15. march 2023 12:28

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.007

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Arealer

Programmert 4,00
Prosjektert 4,24
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 13 Renhold inkl.
sengehåndtering

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

124 - Renhold

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av mopp og bøe på enkelt stav. Lagring av renholdsutstyr og hygienearkler på hyller.

Oppbevaring av diverse kjemikalier i rommet.

Utslagsvask med tappekran.

Plass for lading av utstyr.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l miljøstasjon

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

bjorntm, 9. may 2023 09:30 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 82



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.007

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.007

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Fra SRF.124.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FBA.041 Benkeplate, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 1
GXZ.006 Dispenser, sprit 1 Ja Nei FIN ARK 1
038.001.01 Gulvvaskemaskin, liten 1 Ja Nei GRU RUT 1
GXZ.007 Moppestav, veggfast 1 Nei Nei FIN ARK 1
FSA.013.01 Overskap, generell d=350 b=600 h=700 1 Ja Nei FIN ARK 1
038.014 Renholdsvogn 1 Ja Nei GRU RUT 1
UVZ.011 Tappekran på vegg, vv 1 Nei Nei RIV 1
FSA.011.02 Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900 1 Ja Nei FIN ARK 1
NYZ.010 Utslagsvask 1 Ja Ja VVS RIV 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.018

Romnavn Salgsområde
Plassering: 13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kanne
RFP status Unik
Sist endret Katle, Anne-Lise, 2. january 2023 14:09

Koding

Romfunksjonsnr: 13.12.018

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

04.05.2023 17:24:19

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 115,00
Prosjektert 114,64
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

6.5 - Kanne

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

067 - Kanne

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Skal betjene kanne  kafeteria.
Rommet bør innredes slik at det blir en sone for kald mat og en sone for varm mat.
Skal innholde;
oppsllingsplass for rent servise ( ved inngangen)
Salatdisk (midt i rommet)
Betjent disk med varm mat ( mot kjøkkenarealet)
Kald og varm drikke.
Kassefunksjon.
Infoskjermer.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.018

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Kanne og kjøkken NSA RFP og utstyrslister

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.018

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

090.026 Betalingsterminal 1 Nei Nei BIT IKT 0
FDA.014 Brebane, hovedarkkel 1 Ja Nei KJK RKJ 0
FDA.009 Disk, tallerkendispenser uten varme 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.053.01 Dispenserstav for kopper/glass 1 Ja Ja KJK RKJ 0
063.001.03 Kaffemaskin, dobbel termostrakter med

tevannsuak
1 Ja Nei KJK HF 0

GFA.009 Kjølemonter, veggreol bukkmodell 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.010 Kjølemonter/disk, kjølebrønn og kjøleskap 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GFA.008 Kjølemonter/disk, smørbrød 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.052 Stasjon for servise/beskk 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.051 Suppebeholder komple 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.137 Tallerkendispenser med varme, to rør 1 Ja Ja KJK RKJ 0
GMZ.119 Tralle, bre 1 Ja Nei KJK RKJ 0
FBA.074 Varmebenk, varm mat 1 Ja Nei KJK RKJ 0
GMZ.125 Vogn, trillebord, nedfelt suppeterrin 1 Ja Nei KJK RKJ 0
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