
Dato: 12-05-2023

NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

Gruppe G Nyfødtintensiv



Dato: 12-05-2023

Nyfødtintensiv - Medvirkning F1 2023

03001-J0-05_a Forside
03001-J0-05_b Innhold
J1-06-05.01 Plantegning funksjonsområde Etasje 06
J2J3-06-05.01 Plantegning funksjonsområde Etasje 06
J4-06-05.01 Plantegning funksjonsområde Etasje 06
03001-J0-05_c Oversikt rom til medvirkning etasje 06
Rom 05.01.075 Overnatting Pårørende luftsmitteisolat
Rom 05.01.081 Overnatting Pårørende kontaktsmitte isolat
Rom 06.01.045 Behandling Asfyksi - Føde og barsel
Rom 08.01.177 Behandling Asfyksi - Operasjon
Rom 05.01.132 Ekspedisjon
Rom 05.01.165 Seremonirom
Rom 13.08.008 Vaskerom Kuvøse



Trapperom
80.04.041
0,0 m²

Trapperom
80.04.042
0,0 m²

Trapperom
80.04.040
0,0 m²

Trapperom
80.04.038
0,0 m²

Heis 12
80.05.061
person
0,0 m²

Heis 11
80.05.060
person
0,0 m²

Heis 15
80.05.063
seng
0,0 m²

Heis 14
80.05.051

person og AGV
0,0 m²

Heis 13
80.05.053

person og AGV
0,0 m²

Sjakt
93.03.032
VVS
0,0 m²

Sluse
80.03.042
0,0 m²

Sluse brann
80.03.115
0,0 m²

Oppstillingsplass
80.07.009
agv
0,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.007
0,0 m²

UF-EL
94.02.066
0,0 m²

Sjakt
93.03.396
VVS
0,0 m²

Avfall
13.10.015
miljøstasjon
10,0 m²

Korridor
80.06.032
0,0 m²

Sengeautomat
80.07.074
0,0 m²

Sjakt
93.03.501
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.169
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.170
VVS
0,0 m²

Sluse
80.03.138
0,0 m²

Renhold
13.07.023
4,0 m²

Laboratorium
10.03.001
PNA
6,0 m²

Rørpost
80.07.143
0,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.037
0,0 m²

Bad
05.01.094
5,0 m²

Bad
05.01.083
5,0 m²

Bad
05.01.084
5,0 m²

Bad
05.01.085
5,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.131
0,0 m²

Sengerom
05.01.056
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.055
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.054
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.052
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.057
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.051
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.058
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.049
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.050
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Sengerom
05.01.053
nyfødtintensiv
familie
20,0 m²

Bad
05.01.098
5,0 m²

Sengerom
05.01.010
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.044
nyfødtintensiv
30,0 m²

Forrom
05.01.192
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
05.01.194
kontaktsmitte
4,0 m²

Bad
05.01.179
kontaktsmitte
6,0 m²

Bad
05.01.185
kontaktsmitte
6,0 m²

Overnatting
05.01.189
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Overnatting
05.01.188
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.197
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.203
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.134
0,0 m²

Overnatting
05.01.029
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.032
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.036
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.047
pårørende
10,0 m²

Bad
05.01.107
5,0 m²

Bad
05.01.109
5,0 m²

Bad
05.01.091
5,0 m²

Bad
05.01.112
5,0 m²

Arbeidsrom
05.01.139
tverrfaglig
18,0 m²

Bad
05.01.088
5,0 m²

Bad
05.01.111
5,0 m²

Bad
05.01.087
5,0 m²

Grupperom
14.02.019
10,0 m²

Korridor
80.06.206
0,0 m²

Melkekjøkken
05.01.167
30,0 m²

Opphold
05.01.154
20,0 m²

Lager
05.01.152
utstyr
20,0 m²

Kontor
16.01.142
6 personer
36,0 m²

Korridor
80.06.143
0,0 m²

Korridor
80.06.144
0,0 m²

Sengerom
05.01.005
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.004
nyfødtintensiv
20,0 m²

Samtale
05.01.155
12,0 m²

Bad
05.01.086
5,0 m²

Lager
05.01.148
rent
15,0 m²

Desinfeksjon
05.01.131
8,0 m²

Kontor
05.01.160
2 personer
12,0 m²

Legemidler
05.01.204
4,0 m²

Møte
16.01.255
20,0 m²

Korridor
80.06.223
0,0 m²

Korridor
80.06.221
0,0 m²

UF-EL
94.02.008
0,0 m²

Rørpost vifte
80.07.191
0,0 m²

Rørpost vifte
80.07.190
0,0 m²

Rørpost
80.07.182
0,0 m²

UF-EL
94.02.141
0,0 m²

Sluse
80.06.247
heis
0,0 m²

Korridor
80.06.225
0,0 m²

Undersøkelse
og behandling
15.02.020
stort
20,0 m²

WC
05.01.168
HC
5,0 m²

Kontor
05.01.161
2 personer
12,0 m²

Lager
05.01.210
tøy
2,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.133
ytre sone
6,0 m²

Pause
05.01.158
25,0 m²

Heis 19
80.05.087

seng og person

Heis 18
80.05.168

seng og person

Stillerom
05.01.218
lite
2,0 m²

Sjakt
93.03.146
VVS

Sjakt
93.03.060
VVS

Stillerom
16.01.335
5,0 m²

Grupperom
16.01.231
undervisning
16,0 m²

Sjakt
93.03.463
VVS

Lager
13.08.015
kuvøser
6,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.019

Bad
05.01.097
5,0 m² Vaskerom

13.08.008
kuvøse
35,0 m²

UF-EL
94.02.366

Sjakt
93.03.335
VVS

Nisje
80.06.426
sitte

Sjakt
93.03.312
VVS

WC
13.02.176
personal
2,0 m²WC
13.02.198
personal
2,0 m²

Oppstilling
senger
80.07.201

Oppstillingsplass
07.02.011
akuttutstyr
2,0 m²

Hovedfunksjon
Barn og ungdom
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kontorarbeidsplasser og møterom
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

WC
13.01.033
2,0 m²

Overnatting
13.01.004
pårørende
10,0 m²

Overnatting
13.01.001
pårørende
10,0 m²

Overnatting
13.01.002
pårørende
10,0 m²

Overnatting
13.01.003
pårørende
10,0 m²

Bad
13.01.008
pårørende
5,0 m²

Bad
13.01.009
pårørende
5,0 m²

Bad
13.01.007
pårørende
5,0 m²

Bad
13.01.010
pårørende
5,0 m²

Legemidler
05.01.206
4,0 m²

Lager
05.01.213
rent, lite
2,0 m²

Overnatting
13.01.024
pårørende
10,0 m²

Bad
13.01.027
pårørende
5,0 m²

Kontor
16.01.378
2 personer
12,0 m²

Kontor
16.01.008
2 personer
12,0 m²

Grupperom
14.02.005
stort
25,0 m²

Ekspedisjon
05.01.132
12,0 m²

Nisje
80.06.252
sitte
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Trapperom
80.04.039
0,0 m²

Trapperom
80.04.037
0,0 m²

Trapperom
80.04.041
0,0 m²

Trapperom
80.04.038
0,0 m²

Heis 12
80.05.061
person
0,0 m²

Heis 11
80.05.060
person
0,0 m²

Heis 05
80.05.058
person
0,0 m²

Heis 06
80.05.188
person
0,0 m²

Heis 09
80.05.055
Akutt
0,0 m²

Heis 04
80.05.057
seng
0,0 m²

Heis 08
80.05.052

person og AGV
0,0 m²

Sjakt
93.03.040
VVS
0,0 m²

UF-EL
94.02.064
0,0 m²

UF-EL
94.02.065
0,0 m²

Forrom
80.03.040
0,0 m²

Sluse brann
80.03.115
0,0 m²

Forrom
80.03.116
0,0 m²

Sluse brann
80.03.037
0,0 m²

Forrom
80.03.039
0,0 m²

Oppstillingsplass
80.07.010
agv
0,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.008
0,0 m²

Sjakt
93.03.396
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.600
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.170
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.158
VVS
0,0 m²

Heis 10
80.05.081
Akutt
0,0 m²

Heis 03
80.05.319
seng
0,0 m²

Laboratorium
10.03.001
PNA
6,0 m²

Rørpost
80.07.143
0,0 m²

Heis 07
80.05.309

person og AGV
0,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.006
0,0 m²

Sjakt
93.03.242
VVS
0,0 m²

Isolat
05.01.060
luftsmitte

nyfødtintensiv
20,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.056
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.054
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.131
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.132
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.133
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.049
0,0 m²

Sluse
05.01.065
luftsmitte
5,0 m²

Bad
05.01.118
luftsmitte
6,0 m²

Overnatting
05.01.075
pårørende
luftsmitteisolat
10,0 m²

Sengerom
05.01.010
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.044
nyfødtintensiv
30,0 m²

Sengerom
05.01.043
nyfødtintensiv
30,0 m²

Sengerom
05.01.006
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.200
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.201
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.198
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Overnatting
05.01.081
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Overnatting
05.01.186
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Overnatting
05.01.082
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Bad
05.01.181
kontaktsmitte
6,0 m²

Bad
05.01.180
kontaktsmitte
6,0 m²

Forrom
05.01.193
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
05.01.190
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
05.01.191
kontaktsmitte
4,0 m²

Bad
05.01.183
kontaktsmitte
6,0 m²

Overnatting
05.01.029
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.032
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.036
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.047
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.027
pårørende
10,0 m²

Bad
05.01.108
5,0 m²

Bad
05.01.107
5,0 m²

Bad
05.01.109
5,0 m²

Bad
05.01.106
5,0 m²

Overnatting
05.01.028
pårørende
10,0 m²

Bad
05.01.091
5,0 m²

Bad
05.01.112
5,0 m²

Arbeidsrom
05.01.139
tverrfaglig
18,0 m²

Grupperom
14.02.006
stort
25,0 m²

Grupperom
14.02.019
10,0 m²

Ferdighetsrom
14.02.038
simulering
35,0 m²

Korridor
80.06.141
0,0 m²

Korridor
80.06.206
0,0 m²

Opphold
SRF.108.03
Sanitær: Yes

Pause
05.01.156
25,0 m²

Lager
05.01.128
forbruksvarer
15,0 m²

Laboratorium
10.03.027
PNA
6,0 m²

Renhold
13.07.019
4,0 m²

Kontor
16.01.142
6 personer
36,0 m²

Korridor
80.06.020
0,0 m²

Korridor
80.06.028
0,0 m²

Korridor
80.06.040
0,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.135
indre sone
22,0 m²

Seremonirom
05.01.165
16,0 m²

Sengerom
05.01.005
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.004
nyfødtintensiv
20,0 m²

Lager
05.01.147
rent
15,0 m²

Lager
05.01.150
rent
15,0 m²

Desinfeksjon
05.01.130
8,0 m²

Lager
05.01.151
utstyr
20,0 m²

WC
05.01.176
2,0 m²

Overnatting
13.02.112
personal
9,0 m²

WC
05.01.171
2,0 m²

Kontor
05.01.162
2 personer
12,0 m²

Kontor
05.01.159
2 personer
12,0 m²

WC
05.01.172
2,0 m²

Kontor
05.01.163
2 personer
12,0 m²

Legemidler
05.01.204
4,0 m²

Korridor
80.06.223
0,0 m²

UF-EL
94.02.008
0,0 m²

Rørpost
80.07.125
0,0 m²

Nisje
80.06.265
sitte

Rørpost vifte
80.07.192
0,0 m²

Rørpost vifte
80.07.191
0,0 m²

Avfall
13.10.014
miljøstasjon
10,0 m²

WC
05.01.169
HC
5,0 m²

WC
05.01.175
2,0 m²

Farmasitun
11.01.010

sammenstilling
30,0 m²

Sluse
80.03.279

Stillerom
05.01.218
lite
2,0 m²

Farmasitun
11.01.012
lager
25,0 m²

Farmasitun
11.01.011
tilberedning
15,0 m²

Stillerom
05.01.220
lite
2,0 m²

Stillerom
05.01.221
lite
2,0 m²

Stillerom
05.01.222
lite
2,0 m²

Stillerom
05.01.223
5,0 m²

Legemidler
05.01.205
4,0 m²

Møte
16.01.257
20,0 m²

Korridor
80.06.095

Sjakt
93.03.485
VVS

Sjakt
93.03.146
VVS

Stillerom
16.01.335
5,0 m²

Sjakt
93.03.463
VVS

Sjakt
93.03.509
VVS

Nisje
80.06.252
sitte

Nisje
80.06.258
sitte

Arbeidsrom
05.01.138
tverrfaglig
18,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.137
indre sone
22,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.134
ytre sone
6,0 m²

Sengerom
05.01.001
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.002
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.003
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.007
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.008
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.009
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.011
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.012
nyfødtintensiv
20,0 m²

Overnatting
05.01.021
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.030
pårørende
10,0 m²

Bad
05.01.104
5,0 m²

Bad
05.01.105
5,0 m²

Isolat
05.01.072
beskyttende
20,0 m²

Overnatting
05.01.078
pårørende
beskyttende
isolat
10,0 m²

Bad
05.01.124
beskyttende
6,0 m²

Forrom
05.01.074
beskyttende
5,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.202
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Overnatting
05.01.080
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Bad
05.01.184
kontaktsmitte
6,0 m²

Forrom
05.01.196
kontaktsmitte
4,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.026

UF-EL Gr. 2
94.03.032

UF-EL Gr. 2
94.03.033

UF-EL Gr. 2
94.03.034

UF-EL Gr. 2
94.03.039

Møte
16.01.383
20,0 m²

Korridor
80.06.127

Korridor
80.06.403

Samtale
05.01.227
12,0 m²

Samtale
05.01.226
12,0 m²

IA
99.99.082

UF-EL
94.02.366

?
?
?
?

Nisje
80.06.426
sitte

Nisje
80.06.427
sitte

UF-EL Gr. 2
94.03.107

Sjakt
93.03.332
VVS

WC
13.01.034
2,0 m²

WC
13.02.174
personal
2,0 m²

WC
13.02.175
personal
2,0 m²

Nisje
80.06.417
sitte

Korridor
80.06.360

Oppstillingsplass
07.02.011
akuttutstyr
2,0 m²

Hovedfunksjon
Apotek
Barn og ungdom
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kontorarbeidsplasser og møterom
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Midlertidig
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

Grupperom
15.02.014
25,0 m²

Grupperom
15.02.007
25,0 m²

Ferdighetsrom
14.02.034
simulering
35,0 m²

Opphold
05.01.153
20,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.012
akuttutstyr
2,0 m²
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Trapperom
80.04.044
0,0 m²

Trapperom
80.04.037
0,0 m²

Heis 04
80.05.057
seng
0,0 m²

UF-EL
94.02.064
0,0 m²

UF-EL
94.02.065
0,0 m²

UF-EL
94.02.068
0,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.082
0,0 m²

Trapperom
80.04.043
0,0 m²

Forrom
80.03.066
0,0 m²

Forrom
80.03.041
0,0 m²

Sjakt
93.03.512
VVS
0,0 m²

Heis 03
80.05.319
seng
0,0 m²

Heis 02
80.05.320
Akutt
0,0 m²

Heis 01
80.05.318
Akutt
0,0 m²

Sjakt
93.03.242
VVS
0,0 m²

Isolat
05.01.059
luftsmitte

nyfødtintensiv
20,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.055
0,0 m²

Sluse
05.01.066
luftsmitte
5,0 m²

Overnatting
05.01.076
pårørende
luftsmitteisolat
10,0 m²

Bad
05.01.119
luftsmitte
6,0 m²

Laboratorium
10.03.027
PNA
6,0 m²

Lager
05.01.127
forbruksvarer
15,0 m²

Korridor
80.06.033
0,0 m²

Korridor
80.06.041
0,0 m²

Pause
05.01.157
25,0 m²

Lager
05.01.150
rent
15,0 m²

Desinfeksjon
05.01.129
8,0 m²

Overnatting
05.01.077
pårørende
luftsmitteisolat
10,0 m²

Bad
05.01.117
luftsmitte
6,0 m²

Isolat
05.01.061
luftsmitte

nyfødtintensiv
20,0 m²

Sluse
05.01.067
luftsmitte
5,0 m²

WC
05.01.174
2,0 m²

Overnatting
13.02.112
personal
9,0 m²

Overnatting
13.02.113
personal
9,0 m²

WC
05.01.173
2,0 m²

Rørpost
80.07.125
0,0 m²

VVS
93.05.454
0,0 m²

Rørpost
80.07.184
0,0 m²

Rørpost vifte
80.07.193
0,0 m²

Rørpost vifte
80.07.192
0,0 m²

Overnatting
05.01.022
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.023
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.024
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.025
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.026
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.031
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.045
pårørende
10,0 m²

Bad
05.01.092
5,0 m²

Bad
05.01.093
5,0 m²

Bad
05.01.096
5,0 m²

Bad
05.01.099
5,0 m²

Bad
05.01.100
5,0 m²

Bad
05.01.101
5,0 m²

Bad
05.01.110
5,0 m²

Farmasitun
11.01.010

sammenstilling
30,0 m²

UF-EL
94.02.317

Farmasitun
11.01.012
lager
25,0 m²

Farmasitun
11.01.011
tilberedning
15,0 m²

Legemidler
05.01.205
4,0 m²

Korridor
80.06.339

Møte
16.01.257
20,0 m²

Sjakt
93.03.509
VVS

Sjakt
93.03.023
VVS Stillerom

05.01.219
lite
2,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.137
indre sone
22,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.134
ytre sone
6,0 m²

Sengerom
05.01.008
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.009
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.011
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.012
nyfødtintensiv
20,0 m²

Overnatting
05.01.021
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.033
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.034
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.046
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.048
pårørende
10,0 m²

Overnatting
05.01.035
pårørende
10,0 m²

Sengerom
05.01.013
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.014
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.015
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.016
nyfødtintensiv
20,0 m²

Isolat
05.01.071
beskyttende
20,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.199
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Sengerom
05.01.041
nyfødtintensiv
30,0 m²

Overnatting
05.01.079
pårørende
beskyttende
isolat
10,0 m²

Sengerom
05.01.042
nyfødtintensiv
30,0 m²

Bad
05.01.089
5,0 m²

Bad
05.01.090
5,0 m²

Bad
05.01.095
5,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.209
ytre sone
6,0 m²

Arbeidsstasjon
05.01.136
indre sone
22,0 m²

Overnatting
05.01.187
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Bad
05.01.123
beskyttende
6,0 m²

Bad
05.01.182
kontaktsmitte
6,0 m²

Forrom
05.01.195
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
05.01.073
beskyttende
5,0 m²

Bad
05.01.102
5,0 m²

Bad
05.01.103
5,0 m²

Bad
05.01.104
5,0 m²

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.202
kontaktsmitte
nyfødtintensiv
20,0 m²

Overnatting
05.01.080
pårørende
kontaktsmitte
isolat
10,0 m²

Bad
05.01.184
kontaktsmitte
6,0 m²

Forrom
05.01.196
kontaktsmitte
4,0 m²

Arbeidsrom
05.01.140
tverrfaglig
18,0 m²

Kontor
05.01.164
2 personer
12,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.033

UF-EL Gr. 2
94.03.034

UF-EL Gr. 2
94.03.035

UF-EL Gr. 2
94.03.036

Lager
05.01.145
rent, lite
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.038

UF-EL Gr. 2
94.03.037

Lager
05.01.146
rent, lite
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.039

Kontor
16.01.047
3 personer
18,0 m²

Korridor
80.06.096

?
?
?
?

Samtale
05.01.226
12,0 m²

Lager
05.01.143
tøy
2,0 m²

Lager
05.01.212
tøy
2,0 m²

IA
99.99.030

Korridor
80.06.389

WC
13.02.174
personal
2,0 m²

WC
13.02.175
personal
2,0 m²

IA
99.99.049

Nisje
80.06.417
sitte

WC
13.02.177
personal
2,0 m²

Renhold
13.07.064
4,0 m²

Hovedfunksjon
Apotek
Barn og ungdom
Ikke-medisinsk service
Kontorarbeidsplasser og møterom
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Midlertidig
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

Lager
05.01.128
forbruksvarer
15,0 m²

Grupperom
16.01.230
undervisning
16,0 m²

Dato:Mål:  1 : 200 12-05-2023
J4-06-05.01 -  Plantegning funksjonsområde
Etasje 06



Trapperom
80.04.039

Trapperom
80.04.044

Trapperom
80.04.037

Trapperom
80.04.041

Trapperom
80.04.042

Trapperom
80.04.040

Trapperom
80.04.038

Heis 12
80.05.061
person

Heis 11
80.05.060
person

Heis 05
80.05.058
person

Heis 06
80.05.188
person

Heis 09
80.05.055
Akutt

Heis 04
80.05.057
seng

Heis 15
80.05.063
seng

Heis 14
80.05.051

person og AGV

Heis 13
80.05.053

person og AGV

Heis 08
80.05.052

person og AGV

Sjakt
93.03.032
VVS

Sluse
80.03.042

Sjakt
93.03.040
VVS

UF-EL
94.02.064

UF-EL
94.02.065

UF-EL
94.02.068

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.082

Trapperom
80.04.043

Forrom
80.03.040

Forrom
80.03.066

Sluse brann
80.03.115

Forrom
80.03.116

Sluse brann
80.03.037

Forrom
80.03.039

Forrom
80.03.041

Oppstillingsplass
80.07.009
agv

Oppstillingsplass
80.07.010
agv

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.007

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.008

UF-EL
94.02.066

Sjakt
93.03.396
VVS

Sjakt
93.03.600
VVS

Avfall
13.10.015
miljøstasjon

Korridor
80.06.032

Sengeautomat
80.07.074

Sjakt
93.03.501
VVS

Sjakt
93.03.169
VVS

Sjakt
93.03.170
VVS

Sjakt
93.03.158
VVS

Heis 10
80.05.081
Akutt

Sjakt
93.03.512
VVS

Heis 03
80.05.319
seng

Heis 02
80.05.320
Akutt

Heis 01
80.05.318
Akutt

Sluse
80.03.138

Renhold
13.07.023

Laboratorium
10.03.001
PNA

Rørpost
80.07.143

Heis 07
80.05.309

person og AGV

Nedkastsjakt
93.07.006

Nedkastsjakt
93.07.037

Bad
05.01.094

Bad
05.01.083

Bad
05.01.084

Bad
05.01.085

Sjakt
93.03.242
VVS

Isolat
05.01.059
luftsmitte

nyfødtintensiv

Isolat
05.01.060
luftsmitte

nyfødtintensiv

UF-EL Gr. 2
94.03.056

UF-EL Gr. 2
94.03.055

UF-EL Gr. 2
94.03.054

UF-EL Gr. 2
94.03.131

UF-EL Gr. 2
94.03.132

UF-EL Gr. 2
94.03.133

UF-EL Gr. 2
94.03.049

Sluse
05.01.065
luftsmitte

Sluse
05.01.066
luftsmitte

Bad
05.01.118
luftsmitte

Overnatting
05.01.075
pårørende
luftsmitteisolat

Overnatting
05.01.076
pårørende
luftsmitteisolat

Bad
05.01.119
luftsmitte

Sengerom
05.01.056
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.055
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.054
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.052
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.057
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.051
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.058
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.049
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.050
nyfødtintensiv
familie

Sengerom
05.01.053
nyfødtintensiv
familie

Bad
05.01.098

Sengerom
05.01.010
nyfødtintensivSengerom

05.01.044
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.043
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.006
nyfødtintensiv

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.200
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.201
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.198
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

Overnatting
05.01.081
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Overnatting
05.01.186
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Overnatting
05.01.082
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Bad
05.01.181
kontaktsmitte

Bad
05.01.180
kontaktsmitte

Forrom
05.01.193
kontaktsmitte

Forrom
05.01.190
kontaktsmitte

Forrom
05.01.191
kontaktsmitte

Bad
05.01.183
kontaktsmitte

Forrom
05.01.192
kontaktsmitte

Forrom
05.01.194
kontaktsmitte

Bad
05.01.179
kontaktsmitte

Bad
05.01.185
kontaktsmitte

Overnatting
05.01.189
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Overnatting
05.01.188
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.197
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.203
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

UF-EL Gr. 2
94.03.134

Overnatting
05.01.029
pårørende

Overnatting
05.01.032
pårørende

Overnatting
05.01.036
pårørendeOvernatting

05.01.047
pårørende

Overnatting
05.01.027
pårørende

Bad
05.01.108

Bad
05.01.107

Bad
05.01.109

Bad
05.01.106

Overnatting
05.01.028
pårørende

Bad
05.01.091

Bad
05.01.112

Arbeidsrom
05.01.139
tverrfaglig

Bad
05.01.088

Bad
05.01.111

Bad
05.01.087

Grupperom
14.02.006
stort

Grupperom
14.02.019

Ferdighetsrom
14.02.038
simulering

Korridor
80.06.141

Korridor
80.06.206

Melkekjøkken
05.01.167

Opphold
05.01.154

Pause
05.01.156

Laboratorium
10.03.027
PNA

Renhold
13.07.019

Opphold
05.01.153

Lager
05.01.127
forbruksvarer

Lager
05.01.152
utstyr

Kontor
16.01.142
6 personer

Korridor
80.06.020

Korridor
80.06.028

Korridor
80.06.033

Korridor
80.06.040

Korridor
80.06.041

Arbeidsstasjon
05.01.135
indre sone

Pause
05.01.157

Seremonirom
05.01.165

Korridor
80.06.143

Korridor
80.06.144

Sengerom
05.01.005
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.004
nyfødtintensiv

Samtale
05.01.155

Bad
05.01.086

Lager
05.01.147
rent

Lager
05.01.150
rent

Lager
05.01.148
rent

Desinfeksjon
05.01.129

Desinfeksjon
05.01.130

Lager
05.01.151
utstyr

Desinfeksjon
05.01.131

Overnatting
05.01.077
pårørende
luftsmitteisolat

Bad
05.01.117
luftsmitte

Isolat
05.01.061
luftsmitte

nyfødtintensiv

Sluse
05.01.067
luftsmitte

WC
05.01.174

WC
05.01.176

Overnatting
13.02.112
personal

Overnatting
13.02.113
personal

WC
05.01.171

WC
05.01.170

WC
05.01.173

Kontor
05.01.162
2 personer

Kontor
05.01.160
2 personer

Kontor
05.01.159
2 personer

WC
05.01.172

Kontor
05.01.163
2 personer

Legemidler
05.01.204

Møte
16.01.255

Korridor
80.06.223

Korridor
80.06.221

UF-EL
94.02.008

Rørpost
80.07.125

VVS
93.05.454

Nisje
80.06.265
sitte

Rørpost
80.07.184

Rørpost vifte
80.07.193

Rørpost vifte
80.07.192

Rørpost vifte
80.07.191

Rørpost vifte
80.07.190

Rørpost
80.07.182

UF-EL
94.02.141

Sluse
80.06.247
heis

Korridor
80.06.225

Undersøkelse
og behandling
15.02.020
stort

Avfall
13.10.014
miljøstasjon

WC
05.01.168
HC

WC
05.01.169
HC

WC
05.01.175

Overnatting
05.01.022
pårørende

Overnatting
05.01.023
pårørende

Overnatting
05.01.024
pårørende

Overnatting
05.01.025
pårørende

Overnatting
05.01.026
pårørende

Overnatting
05.01.031
pårørende

Overnatting
05.01.045
pårørende

Bad
05.01.092

Bad
05.01.093

Bad
05.01.096

Bad
05.01.099

Bad
05.01.100

Bad
05.01.101

Bad
05.01.110

Farmasitun
11.01.010

sammenstilling

Kontor
05.01.161
2 personer

Lager
05.01.210
tøy

Arbeidsstasjon
05.01.133
ytre sone

Pause
05.01.158

Heis 19
80.05.087

seng og person

Heis 18
80.05.168

seng og person

UF-EL
94.02.317

Sluse
80.03.279

Stillerom
05.01.218
lite

Farmasitun
11.01.012
lager

Farmasitun
11.01.011
tilberedning

Stillerom
05.01.220
lite

Stillerom
05.01.221
lite

Stillerom
05.01.222
lite

Stillerom
05.01.223

?
?
?

Legemidler
05.01.205

Korridor
80.06.339

Møte
16.01.257

Korridor
80.06.095

Sjakt
93.03.485
VVS

Sjakt
93.03.146
VVS

Sjakt
93.03.060
VVS

Stillerom
16.01.335

Grupperom
16.01.231
undervisning

Sjakt
93.03.463
VVS

Sjakt
93.03.509
VVS

Sjakt
93.03.023
VVS

Nisje
80.06.252
sitte

Stillerom
05.01.219
lite

Nisje
80.06.258
sitte

Lager
13.08.015
kuvøser

UF-EL Gr. 2
94.03.019

Bad
05.01.097

Arbeidsrom
05.01.138
tverrfaglig

Arbeidsstasjon
05.01.137
indre sone

Arbeidsstasjon
05.01.134
ytre sone

Sengerom
05.01.001
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.002
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.003
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.007
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.008
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.009
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.011
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.012
nyfødtintensiv

Overnatting
05.01.021
pårørende

Overnatting
05.01.030
pårørende

Overnatting
05.01.033
pårørende

Overnatting
05.01.034
pårørende

Overnatting
05.01.046
pårørende

Overnatting
05.01.048
pårørende

Overnatting
05.01.035
pårørende

Sengerom
05.01.013
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.014
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.015
nyfødtintensiv

Sengerom
05.01.016
nyfødtintensiv

Isolat
05.01.071
beskyttende

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.199
kontaktsmitte
nyfødtintensivSengerom

05.01.041
nyfødtintensiv

Overnatting
05.01.079
pårørende
beskyttende
isolat

Sengerom
05.01.042
nyfødtintensiv

Bad
05.01.089

Bad
05.01.090

Bad
05.01.095

Arbeidsstasjon
05.01.209
ytre sone

Arbeidsstasjon
05.01.136
indre sone

Overnatting
05.01.187
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Bad
05.01.123
beskyttende

Bad
05.01.182
kontaktsmitteForrom

05.01.195
kontaktsmitte

Forrom
05.01.073
beskyttende

Bad
05.01.102

Bad
05.01.103

Bad
05.01.104

Bad
05.01.105

Isolat
05.01.072
beskyttende

Overnatting
05.01.078
pårørende
beskyttende
isolat

Bad
05.01.124
beskyttende

Forrom
05.01.074
beskyttende

Sengerom,
nyfødtintensiv
05.01.202
kontaktsmitte
nyfødtintensiv

Overnatting
05.01.080
pårørende
kontaktsmitte
isolat

Bad
05.01.184
kontaktsmitte

Forrom
05.01.196
kontaktsmitte

Arbeidsrom
05.01.140
tverrfaglig

Kontor
05.01.164
2 personer

UF-EL Gr. 2
94.03.026

UF-EL Gr. 2
94.03.032

UF-EL Gr. 2
94.03.033

UF-EL Gr. 2
94.03.034

UF-EL Gr. 2
94.03.035

UF-EL Gr. 2
94.03.036

Lager
05.01.145
rent, lite

UF-EL Gr. 2
94.03.038

UF-EL Gr. 2
94.03.037

Lager
05.01.146
rent, lite

UF-EL Gr. 2
94.03.039

Kontor
16.01.047
3 personer

Korridor
80.06.096

Korridor
80.06.127

?
?
?

Korridor
80.06.403

Samtale
05.01.227

Samtale
05.01.226

IA
99.99.082

Lager
05.01.143
tøy

Lager
05.01.212
tøy

Vaskerom
13.08.008
kuvøse

Overnatting
13.01.004
pårørende

UF-EL
94.02.366

Sjakt
93.03.335
VVS

Nisje
80.06.426
sitte

Nisje
80.06.427
sitte

UF-EL Gr. 2
94.03.107

?
?
?

IA
99.99.030

Korridor
80.06.389

Sjakt
93.03.332
VVS

WC
13.01.033

WC
13.01.034

WC
13.02.174
personal

WC
13.02.175
personal

IA
99.99.049

Sjakt
93.03.312
VVS

Nisje
80.06.417
sitte

Korridor
80.06.360

WC
13.02.176
personal

WC
13.02.198
personal

WC
13.02.177
personal

Renhold
13.07.064

Oppstilling
senger
80.07.201

Oppstillingsplass
07.02.011
akuttutstyr

Oppstillingsplass
07.02.012
akuttutstyr

Overnatting
13.01.024
pårørende

Bad
13.01.027
pårørende

Bad
13.01.010
pårørende

Bad
13.01.007
pårørende

Bad
13.01.009
pårørende

Bad
13.01.008
pårørende

Kontor
16.01.378
2 personer

Overnatting
13.01.003
pårørende

Overnatting
13.01.002
pårørende

Overnatting
13.01.001
pårørende

Grupperom
14.02.005
stort

Grupperom
15.02.007

Ferdighetsrom
14.02.034
simulering

Ferdighetsrom
14.02.034
simulering

Lager
05.01.128
forbruksvarer

Møte
16.01.383

Legemidler
05.01.206

Ekspedisjon
05.01.132

Oversiktstegning medvirkningsmøte F1

Plassering avklart; yttervegger, sjakter, tekniske rom og 
standardrom.

Standardrom som har vært i medvirkning tidligere, men 
som gjennomgåes på ny.

Unike rom eller standardrom som ikke er medvirket på 
ennå.

Rev. status:Rev. nr.:Dato:
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Isolat
05.01.060
luftsmitte nyfødtintensiv
20 m²

Overnatting
05.01.075
pårørende luftsmitteisolat
10 m²

Bad
05.01.118
luftsmitte
6 m²

Sluse
05.01.065
luftsmitte
5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.049
0 m²
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Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 05.01.075 -  Overnatting
Pårørende luftsmitteisolat

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Er det behov for dekontaminator på bad til pårørende?



Overnatting
05.01.081
pårørende kontaktsmitte isolat
10 m²

Bad
05.01.183
kontaktsmitte
6 m²

Forrom
05.01.191
kontaktsmitte
4 m²

Sengerom, nyfødtintensiv
05.01.198
kontaktsmitte nyfødtintensiv
20 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.056
0 m²
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Bord

[GPZ.001]
Stol

[090.037]
TV 50-55''

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 05.01.081 -  Overnatting
Pårørende kontaktsmitte isolat

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Er det behov for dekontaminator på bad til pårørende?



Behandling
06.01.045
asfyksi
30 m²

Oppstillingsplass
06.01.073
utstyr
2 m²

[NYZ.001]
Servant

[031.020]
Akuttvogn

[062.015]
Sekkestativ

[091.008]
Pakke PC vegghengt

[061.003]
Modulbord

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite

bord

[013.125]
Asfyksibord

[013.125]
Asfyksibord

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite

bord

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3

- avansert

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3

- avansert

[?]
?
?
[?]
?
?

[?]
?
?
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?
?

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 06.01.045 -  Behandling
Asfyksi - Føde og barsel

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Er det behov for spesialisert overvåkning til resuscitering av neonatale istedenfor nivå 3
avansert med stor monitor?



Behandling
08.01.177
asfyksi
20 m²

[017.001]
Pasientovervåking nivå 1

[NYZ.001]
Servant

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul
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Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 08.01.177 -  Behandling
Asfyksi - Operasjon

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Hvordan håndters babyer hvis det er trillinger eller tvillinger på begge operasjonsstuer?
(3) Er det behov for spesialisert overvåkning til resuscitering av neonatale istedenfor nivå 3
avansert med stor monitor?



Ekspedisjon
05.01.132
12 m²
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[GPZ.005]
Kontorstol

[GPZ.005]
Kontorstol

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 05.01.132 -  Ekspedisjon

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Kan funksjonen beskrives og med særlig fokus på hvordan det er tenkt å ta i mot besøkende. Er
det med bemannet skranke, luke eller er det digital innmelding?



[GOZ.008.01]
Sofa 2-seter
[GBA.005.03]
Sofabord

[G
PZ
.0
06
]

Le
ne
st
ol
 h
ov
ed
ar
tik
ke
l

[G
PZ
.0
06
]

Le
ne
st
ol
 h
ov
ed
ar
tik
ke
l

Seremonirom
05.01.165
16 m²

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 05.01.165 -  Seremonirom

Forberedende spørsmål

(1) Beskriv hva slags akivitet som skal foregå  dette rommet. Eksempelvis om det skal avsluttes
her?

(2) Det bør avklares hvem som skal bruke rommet. Er det barsel og intensiv barn i tillegg til
nyfødtinetnsiv?

(3) Dette rommet skal ha særlig arkitektonisk kvalitet. Hvilke funksjoner skal eventuelt gjemmes i et
møbel?
Eksempelvis servant, religiøse effekter og interiørartikler, retningsbestemmelser osv.

(4) Angående kjøling av mors. Hvordan skal det foregå? Er det kjøleskap som i dag, kjøleelement i
seng eller kjøling av hele rommet.



Vaskerom
13.08.008
kuvøse
35 m²

?

[013.025.01]
Kuvøse, intensiv

[013.025.01]
Kuvøse, intensiv

Lager
13.08.015
kuvøser
6 m²

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[KSA.002.01]
Veggskinne utstyr

[FHA.002.03]
Hylle

[FHA.002.03]
Hylle
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Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 13.08.008 -  Vaskerom
Kuvøse

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
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