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08.01.001
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.002
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.003
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.004
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.005
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.006
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.007
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.008
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.009
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.010
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.011
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.012
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.013
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.014
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.016
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.017
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.020
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.023
Operasjon, hybrid

(70.0 m²)

08.01.024
Operatørrom, hybrid

(12.0 m²)

08.01.025
Teknikk, hybrid

(10.0 m²)

08.01.027
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.028
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.029
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.030
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.032
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.033
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.034
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.035
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.036
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.037
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.045
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.047
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.048
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.049
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.050
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.051
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.052
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.053
MTU/IKT
(2.0 m²) 08.01.054

MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.055
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.056
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.057
MTU/IKT
(2.0 m²)
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MTU/IKT
(2.0 m²)
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08.01.065
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.066
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.071
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.01.072
Lager, sterilt

(50.0 m²)
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Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)
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Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)
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08.01.095
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.099
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)
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08.01.102
Lager, operasjonsbord og

leiringsutstyr
(50.0 m²)

08.01.106
Arbeidsstasjon,

kommandosentral
(18.0 m²)
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08.01.108
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

08.01.109
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)
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08.01.114
Diktering
(2.0 m²)

08.01.115
Diktering
(2.0 m²)

08.01.116
Diktering
(2.0 m²)

08.01.119
Pause, stort

(45.0 m²)

08.01.120
Pause, stort

(45.0 m²)

08.01.121
Møte

(30.0 m²)
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08.01.128
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.131
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.132
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.02.001
Samtale
(9.0 m²)

08.02.002
Samtale
(9.0 m²)

08.02.008
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.009
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.010
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.01.018
Operasjon
(80.0 m²)

08.01.070
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.01.104
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²)
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08.01.015
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.021
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.026
Behandling, asfyksi

(20.0 m²)
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²) 08.01.069

Lager, utstyr
(30.0 m²)

08.01.122
Møte

(30.0 m²)

08.01.129
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.062
MTU/IKT
(2.0 m²)

08.01.019
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.113
Diktering
(2.0 m²)

08.01.118
Diktering
(2.0 m²)

07.01.043
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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08.02.015
Lager, tøy
(2.0 m²)

13.07.022
Renhold
(4.0 m²)

13.07.030
Renhold, operasjon

(10.0 m²)

80.04.008
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.009
Trapperom

(0.0 m²)
80.04.010
Trapperom

(0.0 m²)
13.03.024

Verksted, medisinsk
teknologi
(45.0 m²)

15.01.016
Smågrupperom

(25.0 m²)

14.01.024
Grupperom
(10.0 m²)

13
.0

7.
03

1
R

en
ho

ld
, o

pe
ra

sj
on

(1
0.

0 
m

²)

94.02.009
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.030
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.031
Sjakt, VVS

(0.0 m²) 93.03.033
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.035
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.037
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.038
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.039
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.040
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.042
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.043
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.044
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.045
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.046
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.047
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.048
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

80.05.007
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.008
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.222
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.223
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.224
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.225
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.232
Heis, Seng

(0.0 m²)

08.01.133
Legemidler

(2.0 m²)

08.01.134
Legemidler

(2.0 m²)

08.01.135
Legemidler

(2.0 m²)

08.01.139
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.140
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.141
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.142
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.143
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

80.07.011
AGV-rom
(0.0 m²)

93.03.106
Sjakt, VVS

(0.0 m²)
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94.02.089
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.021
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.034
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

95.03.035
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

94.02.112
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.088
UF-EL
(0.0 m²)

08.01.136
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.137
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)
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08.01.042
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.043
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.044
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

93.03.531
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.489
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

08.01.046
MTU/IKT
(2.0 m²)

80.05.060
Heis, ren
(0.0 m²)

80.05.063
Heis, ren
(0.0 m²)

13.10.006
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

08.01.130
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.144
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

94.02.034
UF-EL

94.03.051
UF-EL Gr.2
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UF-EL Gr.2

94.03.054
UF-EL Gr.2

94.03.045
UF-EL Gr.2
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UF-EL Gr.2

94.03.069
UF-EL Gr.2

94.03.068
UF-EL Gr.2
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UF-EL Gr.2
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94.03.056
UF-EL Gr.2

08.01.146
Utpakking
(14.0 m²)

93.03.218
Sjakt, VVS

93.03.586
Sjakt, VVS

08.01.138
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.150
Sluse, utpakking

(6.0 m²)

08.01.148
Lager, sterilt

(40.0 m²)

08.01.149
Desinfeksjon

(8.0 m²)

08.01.147
Lager, sterilt

(30.0 m²)

08.01.151
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

08.02.003
Omkledning

(2.0 m²)
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08.01.117
Diktering
(2.0 m²)

08.01.152
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

80.05.135
Heis, ren

80.07.146
Rørpost

80.07.145
Rørpost

80.03.073
Forrom, Uren

80.06.301
Korridor, Operasjon 80.06.300

Korridor, Operasjon

80.06.302
Korridor, Operasjon

80.06.308
Korridor, Operasjon

80.06.307
Korridor, Operasjon

80.06.305
Korridor, Operasjon

80.06.303
Korridor, Operasjon

99.99.073
IA, Disp.

08.01.154
Samtale
(10.0 m²)

08.01.153
Kontor, 1 person

(9.0 m²)
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08.01.156
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.157
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.158
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.155
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08
.0

1.
15

9
W

C
, p

er
so

na
l

(2
.0

 m
²)

08.01.182
Forrom, garderobe personal

(5.0 m²)

08.01.183
Skogang, garderobe

personal
(5.0 m²)

08.02.019
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.020
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.021
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.022
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.024
Omkledning, HC

(5.0 m²)

08.02.026
Omkledning, forrom

(10.0 m²) 08
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08.02.028
Lager, pasienteiendeler

(8.0 m²)

08.02.027
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

08.02.018
Samtale
(9.0 m²)

1970

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200

Dato:      12.05.2023

08.01 -  Operasjon

Nye Aker



08.01.020
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.027
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.001
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.003
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.033
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.005
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.004
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.034
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.019
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.011
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.018
Operasjon
(80.0 m²)

08.01.029
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.012
Operasjon
(60.0 m²)

13.03.024
Verksted, medisinsk

teknologi
(45.0 m²)
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08.01.026
Behandling, asfyksi

(20.0 m²)

08.01.010
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.032
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.007
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.006
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.035
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.015
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.023
Operasjon, hybrid

(70.0 m²)

08.01.016
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.024
Operatørrom, hybrid

(12.0 m²)

08.01.025
Teknikk, hybrid

(10.0 m²)

08.01.113
Diktering
(2.0 m²)

08.01.114
Diktering
(2.0 m²)

08.01.115
Diktering
(2.0 m²)

08.01.030
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.021
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.072
Lager, sterilt

(50.0 m²)

08.01.120
Pause, stort

(45.0 m²)

08.01.121
Møte

(30.0 m²)08
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08.01.119
Pause, stort

(45.0 m²)
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08.01.133
Legemidler

(2.0 m²)
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13.10.006
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

08.01.104
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²)

13.07.030
Renhold, operasjon

(10.0 m²)
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08.01.102
Lager, operasjonsbord og

leiringsutstyr
(50.0 m²)

08.01.109
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

08.01.122
Møte

(30.0 m²)
15.01.016

Smågrupperom
(25.0 m²)

08.01.009
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.008
Operasjon
(60.0 m²)
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08.01.013
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.017
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.014
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.028
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.002
Operasjon
(60.0 m²)

08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.01.037
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.036
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.106
Arbeidsstasjon,

kommandosentral
(18.0 m²)
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7
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08.01.070
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.02.002
Samtale
(9.0 m²)

08.02.001
Samtale
(9.0 m²)

08.02.009
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.008
WC, pasient

(2.0 m²)

08.01.116
Diktering
(2.0 m²)

08.01.118
Diktering
(2.0 m²)

UF

UF

08.01.069
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.01.071
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.01.078
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.079
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.080
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.081
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.082
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.085
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.086
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.088
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.090
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.094
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.095
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.099
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.100
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08
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08.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.128
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.131
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.132
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.02.010
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.01.129
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.002
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.016
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.026
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.006
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.042
Bad, stort
(8.0 m²)

07.01.036
Lager, væske

(20.0 m²)

07.01.035
Lager, utstyr

(24.0 m²)

07.01.043
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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08.02.015
Lager, tøy
(2.0 m²)

13.07.022
Renhold
(4.0 m²)

Trapperom

80.04.009
Trapperom

(0.0 m²)Trapperom

14.01.024
Grupperom
(10.0 m²)

01.04.037
WC, personal

(2.0 m²)

01.04.038
WC, personal

(2.0 m²)

UF-EL

Sjakt, VVS
Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Teknisk rom, KR, IKT

Sjakt, VVS

80.05.007
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.008
Heis, Akutt

(0.0 m²)

Heis, Seng Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, uren Heis, uren

Heis, Seng

08.01.134
Legemidler

(2.0 m²)

08.01.135
Legemidler

(2.0 m²)

08.01.139
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.140
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.141
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.142
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.143
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

AGV-rom

Sjakt, VVS

08.01.096
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

UF-EL

UF-EL

Teknisk rom, KR, IKT

Teknisk rom, KR, IKT

Sengeautomat

UF-EL

01.04.043
Samtale
(12.0 m²)

01.04.045
Lager, utstyr

(15.0 m²)

01.04.041
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

UF-EL

01.04.042
Arbeidsrom, tverrfaglig

(12.0 m²)

07.01.056
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.057
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

08.01.136
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.137
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.101
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.042
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

Kirurgisk håndvask

08.01.044
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

Sjakt, VVS Sjakt, VVS

Heis, ren Heis, ren

Korridor

08.01.130
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.144
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

UF-EL

UF-EL Gr.2

UF
-E

L 
G

r.2
UF

-E
L 

G
r.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

94.03.045
UF-EL Gr.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF
-E

L 
G

r.2
UF

-E
L 

G
r.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2
UF-EL Gr.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF
-E

L 
G

r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

01.04.050
Lager, rent
(15.0 m²)01.04.049

Desinfeksjon
(8.0 m²)

01.04.005
Bad

(5.0 m²)

01.04.052
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.146
Utpakking
(14.0 m²)

Korridor, Operasjon

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

08.01.138
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)
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08.01.148
Lager, sterilt

(40.0 m²)

08.01.149
Desinfeksjon

(8.0 m²)

08.01.147
Lager, sterilt

(30.0 m²)

08.01.151
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

Korridor, Operasjon

08.01.153
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

08.01.154
Samtale
(10.0 m²)

08.02.027
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

08.02.018
Samtale
(9.0 m²)

08.02.024
Omkledning, HC

(5.0 m²)

08.02.028
Lager, pasienteiendeler

(8.0 m²)
08.02.026

Omkledning, forrom
(10.0 m²)

08.02.019
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.020
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.003
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.022
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.021
Omkledning

(2.0 m²)

08
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C
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08.01.155
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.156
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.157
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.158
WC, personal

(2.0 m²)
80.07.146
Rørpost

08.01.117
Diktering
(2.0 m²)

07.01.078
Lager, utstyr

(12.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200

Dato:      12.05.23

08-01 -  Operasjon

Nye Aker



Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

1 08.01.068 Laboratorium, preparatrom SRMAL
1 08.01.038 Desinfeksjonsrom Standard Er definert som standardrom, men må avledes.
1 08.01.021 Operasjon Standard Inkl. oppdekkingsrom og kirurgisk håndvask
1 08.01.018 Operasjon, ortopedi Avledet Implantat‐stue (Orto). sammarbeid med NRH.
1 08.01.106 Arbeidsstasjon, kommandosentral Avledet
2 08.01.146 Utpakking Unik Kun utstyrsliste
2 08.01.150 Sluse Unik Kun utstyrsliste
2 08.01.122 Møterom Standard Er definert som standardrom, men må avledes pga. tilrettelegging for arbeidsplasser.
1 08.01.016 Operasjon, robot SRMAL sammarbeid med NRH. Kun utstyrsliste.
1 08.01.010 Operasjon, sectio sammarbeid med NRH. Kun utstyrsliste.
1 08.01.015 Operasjon, urologi sammarbeid med NRH. Kun utstyrsliste.

Medvirkningsgruppe: Operasjon og sammedagsmottak



08.01.068
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²)

[FAC.008]
Avtrekksbenk, ventilert nedover (uten
kum)

[FBC.003.04]
Arbeidsbenk på ben med kum d=650
b=1200 h=900 rustfri

[054.052]
Dekontaminator, spyl

[FAC.011]
Kjemikalieskap
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[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.01.068 -  Laboratorium, preperatrom

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.068 LAB., PREPARATROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Arbeidsbenk/innredning FBC.003.04 - Arbeidsbenk 

med kum 
Er det tegnet inn tilstrekkelig med 
arbeidsbenk? Er det behov for oppbevaring i 
skap eller på hyller?

2 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 
rommet?

3 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 

5 Hvordan foregår arbeidet med formalin? FAC.008 - Avtrekksbenk 
ventilert nedover. 

6 Er det behov for oksygendeteksjon i rommet?



08.01.038
Desinfeksjon

(8.0 m²)

[FSA.013]
Overskap, generell, hovedartikkel

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel
[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FBC.003.05]
Arbeidsbenk på ben med kum og skap
d=650 b=1600 h=900 laminat

[054.057.05]
Vaskemaskin, kasser/bakker

[054.052]
Dekontaminator, spyl

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.01.038 -  Desinfeksjonsrom

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.038 DESINFEKSJONSROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?



08.01.033
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

[015.005.01]
Operasjonsbord, mobilt, universalt

[015.001.02]
Uttakssentral, kirurgi

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[031.021]
Anestesivogn

[090.001]
PC

[FBA.068.02]
Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk
med lite bord

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[031.027]
Prosedyrevogn

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[061.003]
Modulbord

[012.021]
Diatermiapparat

[039.012]
Opptrinn

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi, to armer

[012.031]
Infusjonsrack

[012.037]
Anestesiapparat

[015.002.07]
Operasjonslampe, med monitorarm

[039.015]
Kompressoppsamler

[090.006.01.3]
Skjerm, vegghengt, standard, 65"

08.01.042
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

94.03.051
UF-EL Gr.2

93.03.040
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

08.01.021
Operasjon
(60.0 m²)

[090.039]
Display, operasjon,  stor

[017.001.03]
Pasientovervåking, nivå 3 - avansert

Transportvogn 

Avsettingsplass til C-bue 

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.01.021 -  Operasjon (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 08.01.021.1 -  Operasjon Aksometri (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.021 OPERASJON

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?



[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.001]
PC

[FBA.068.02]
Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[012.037]
Anestesiapparat

[031.021]
Anestesivogn

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"
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[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[015.005.01]
Operasjonsbord, mobilt, universalt

[015.002.07]
Operasjonslampe, med monitorarm

[012.021]
Diatermiapparat

[061.003]
Modulbord

[039.012]
Opptrinn

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi, to armer

[012.031]
Infusjonsrack

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

94.03.052
UF-EL Gr.2

1.5 m²

[015.001.02]
Uttakssentral, kirurgi

[090.039]
Display, operasjon,  stor

Transportvogn 

Avsettingsplass for C-bue 
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[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

08.01.018
Operasjon
(80.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.01.018 -  Operasjon, ortopedi (implantant) (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 08.01.018.1 -  Operasjon, ortopedi (implantat) aksometri (side 2
av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.018 OPERASJON, ORTOPEDI (IMPLANTAT)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?

4 Er det behov for navigasjonssystem?



08.01.106
Arbeidsstasjon, kommandosentral

(18.0 m²)
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[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
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[FXB.003.01]
Knagg, dobbel
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 50 08.01.106 -  Arbeidsstasjon, kommandosentral

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.106 KOMMANDOSENTRAL

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?



[090.006.01.3]
Skjerm, vegghengt, standard, 65"

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

08.01.122
Møte

30.3 m²

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[GBA.005.01]
Bord, møte d=1000 b=1800 h=700

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[092.001.02]
AV-pakke, møterom/grupperom/skype

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.01.122 -  Møterom

Nye AkerDato:      12.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.01.122 MØTEROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet
1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Skal rommet bestykkes for arbeidsplasser? 

4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet?
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