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10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

(30.0 m²)

04.01.192
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.177
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.172
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.069
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.062
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.063
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.048
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.055
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.064
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.065
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.008
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.009
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.147
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.133
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.134
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.148
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.198
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.01.236
Ekspedisjon

(30.0 m²)

04.01.241
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.234
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.001
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.005
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.009
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.038
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.042
Manøverrom

(18.0 m²)

13.07.003
Renhold
(4.0 m²)

13.07.037
Pause, stort, stort

(40.0 m²)

13.07.038
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.07.039
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.07.040
Arbeidsrom
(14.0 m²)

13.07.041
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

13.05.002
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

03.01.066
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.029
Undersøkelse, akuttrom

(40.0 m²)

03.01.053
Observasjon, retriage

(130.0 m²)

03.01.058
Observasjon, avklaring

(100.0 m²)

03.01.031
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.026
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.027
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.057
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.060
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.061
Undersøkelse

(16.0 m²)
03.01.062

Undersøkelse
(16.0 m²)

03.01.030
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.084
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.085
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.086
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.050
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.016
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.015
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.073
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.074
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.075
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.076
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.077
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.078
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.079
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.080
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.081
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.059
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.009
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.010
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.017
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.018
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.019
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.032
Undersøkelse, kontaktsmitte

(16.0 m²)

03.01.011
Behandling, avrusning

(20.0 m²)

03.01.012
Bad

(10.0 m²)

03.01.024
Samtale
(12.0 m²)

03.01.028
Ambulanseinngang

(40.0 m²)

03.01.006
Desinfeksjon,

ambulanseutstyr
(16.0 m²)

03.01.020
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.049
Venteplass

(6.0 m²)

03.01.082
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.083
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.044
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.045
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.046
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.01.068
Desinfeksjon

(8.0 m²)

03.01.063
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.064
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.041
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.069
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.070
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.089
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.090
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.054
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.055
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.056
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.007
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.008
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.091
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.038
Ekspedisjon

(18.0 m²)

03.01.033
Arbeidsstasjon

(28.0 m²) 03.01.088
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.051
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(36.0 m²)

03.01.052
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.039
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

03.01.040
Kopi

(4.0 m²)

03.01.065
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.036
Pause, stort

(45.0 m²)

03.01.042
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.043
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.071
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.072
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.031
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.058
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.060
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.062
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.030
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.032
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.033
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.034
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.035
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.036
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.037
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.039
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.041
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.043
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.012
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.013
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.016
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.017
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.018
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.019
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.020
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.021
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.022
Bad

(5.0 m²)

03.02.023
Bad

(5.0 m²)

03.02.024
Bad

(5.0 m²)

03.02.025
Bad

(5.0 m²)

03.02.026
Bad

(5.0 m²)

03.02.027
Bad

(5.0 m²)

03.02.052
Bad

(5.0 m²)

03.01.112
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.113
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.114
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.115
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.116
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.01.117
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.02.002
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.02.009
Lager, rent
(15.0 m²)

03.02.006
Desinfeksjon

(8.0 m²)
03.02.014

Arbeidsstasjon, ytre sone
(16.0 m²)

03.02.051
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.02.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

03.02.046
Pause

(25.0 m²)

03.02.049
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.010
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.011
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.104
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.105
Isolat, luftsmitte akuttrom

(36.0 m²)

03.01.106
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.107
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

13.02.044
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.054
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.055
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.080
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.091
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.100
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.106
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.129
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.130
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.06.009
Teknisk driftsentral, 8

arbeidsplasser
(48.0 m²)

13.06.011
Pause

(15.0 m²)
13.06.012

Kontor, 2 personer
(12.0 m²)

13.06.013
Kontor, 6 personer

(36.0 m²)

13.06.014
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.06.015
Stillerom
(5.0 m²)

13.06.016
Stillerom
(5.0 m²)

13.06.020
Lager, VVS
(15.0 m²)

13.06.021
WC, personal

(2.0 m²)

13.06.023
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.06.024
Lager, utstyr

(24.0 m²)

13.11.001
Vaktrom
(25.0 m²)

13.11.003
Kontor, 4 personer

(24.0 m²)

13.11.004
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.11.005
Kopi

(5.0 m²)

13.11.008
Lager

(15.0 m²)

13.08.005
Lager, kuvøser

(20.0 m²)

13.01.009
Bønnerom
(15.0 m²)

13.10.003
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.02.108
UF-EL
(0.0 m²)

10.03.003
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

10.03.004
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

03.02.063
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.064
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.02.068
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)
03.02.065

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

03.02.066
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

13.06.017
Kopi

(4.0 m²)

03.01.035
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.108
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.01.014
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

02.07.038
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

02.07.039
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

14.01.005
Grupperom, stort

(25.0 m²)

15.01.011
Smågrupperom

(25.0 m²)

80.04.027
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.025
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.026
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.030
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.031
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.032
Trapperom

(0.0 m²)

04.01.197
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.01.011
Venterom, inngangshall

(10.0 m²)

03.01.110
Venteplass
(12.0 m²)

03.01.111
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

80.04.046
Trapperom

(0.0 m²)

80.05.003
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.004
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.043
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.044
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.088
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.089
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.090
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.152
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.153
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.206
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.207
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.208
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.209
Heis, uren
(0.0 m²)

80.03.059
Forrom, akuttheis

(0.0 m²)

80.07.028
Sengeautomat

(0.0 m²)

80.07.029
Sengeautomat

(0.0 m²)

80.07.002
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.003
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.004
AGV-rom
(0.0 m²)

93.03.308
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.309
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.310
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.311
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.315
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.316
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.317
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.318
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.319
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.320
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.321
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.322
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.323
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.331
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.332
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.333
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.334
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.337
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.042
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.014
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.024
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

95.03.026
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

80.06.062
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

80.06.063
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

80.06.067
Korridor, Poliklinikk

(0.0 m²)

80.06.070
Korridor, Renhold

(0.0 m²)

80.06.074
Korridor, Teknisk

Driftssentral
(0.0 m²)

80.06.075
Korridor, Teknisk

Driftssentral
(0.0 m²)

80.02.010
Korridor
(0.0 m²)

93.03.479
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.082
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.083
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.015
UF-EL
(0.0 m²)

80.07.083
Avfallssjakt

(0.0 m²)

04.01.301
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.01.300
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.01.304
Venteplass
(50.0 m²)

04.01.036
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

13.01.014
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.01.109
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

03.02.069
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.065
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

80.06.066
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

13.02.095
WC, personal

(2.0 m²)

13.06.022
WC, personal

(2.0 m²)

13.06.010
Lager

(20.0 m²)

80.05.045
Heis, ren
(0.0 m²)

03.02.070
Stillerom
(8.0 m²)

13.10.005
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.06.037
Korridor, Kontorer

(0.0 m²)

93.03.017
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.270
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

80.06.064
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

40.01.004
Leietaker
(0.0 m²)

94.01.009
Transformatorrom

94.01.008
Transformatorrom

94.01.166
Bryterrom

93.03.481
Sjakt, VVS

93.03.447
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.473
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.238
WC, personal

(2.0 m²)

72.01.002
Sanering

72.01.001
Ambulansehall

94.03.001
UF-EL Gr.2

94.03.002
UF-EL Gr.2 94.03.003

UF-EL Gr.2

94.03.004
UF-EL Gr.2

93.01.065
Ventilasjonsrom,
ambulansehall

93.03.476
Sjakt, VVS

93.03.475
Sjakt, VVS

13.12.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.12.013
Pause

(15.0 m²)

13.02.145
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.131
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.034
Overnatting, personal

(8.0 m²) 13.02.030
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.01.012
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.01.013
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.312
Stillerom
(5.0 m²)

04.01.311
Stillerom
(5.0 m²)

13.02.021
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.XXX
Lager, tøy

13.02.031
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.012
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.032
Overnatting, personal

(8.0 m²)
13.02.043

Konsultasjon/kontor
(12.0 m²)

13.02.003
Bad, personal

(5.0 m²)

13.06.012
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.037
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.047
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.068
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.264
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.02.103
WC, personal

(2.0 m²)

14.01.008
Grupperom, stort

(25.0 m²)

13.02.039
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.040
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.020
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

03.01.120
Dusj

(2.0 m²) 03.01.119
WC, personal

(2.0 m²)

13.07.042
WC, personal

(2.0 m²)

13.07.043
WC, personal

(2.0 m²)

95.03.025
Teknisk rom, KR, IKT

16.02.002
Møte, stort
(35.0 m²)

16.02.020
Møte

(25.0 m²)

16.02.027
Møte

(25.0 m²)

16.02.038
Møte

(20.0 m²)

03.01.123
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.124
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.025
Samtale
(12.0 m²)

03.01.125
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.121
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

03.01.122
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

03.01.118
Stillerom
(2.0 m²)

80.07.112
Rørpost
(0.0 m²)

03.02.071
Stillerom, lite

(2.0 m²)

13.01.010
Kapell

(20.0 m²)

80.06.380
Korridor

80.07.129
Rørpost

16.02.022
Møte

(25.0 m²)

13.06.019
Lager, utstyr

(30.0 m²)

13.06.018
Lager, urent

(14.0 m²)

13.11.009
Post

(24.0 m²)

16.02.001
Møte, stort
(40.0 m²)

03.02.072
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

03.02.073
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

94.02.005
UF-EL

94.01.001
Transformatorrom 94.01.002

Transformatorrom
94.01.003

Transformatorrom
94.01.159
Bryterrom

94.01.160
Bryterrom

94.01.161
Bryterrom

80.05.132
Heis, ren

80.05.136
Heis, ren

02.07.069
Bad, HC, PHA

(6.0 m²)
02.07.070

Arbeidsstasjon
(14.0 m²)

09.01.126
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

(18.0 m²) 09.01.125
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.128
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

80.07.143
Rørpost

80.07.144
Rørpost

93.03.388
Sjakt, VVS

80.03.016
Korridor

80.06.318
Korridor, Personalservice

80.06.317
Korridor, Personalservice

80.06.073
Korridor

80.06.331
Korridor, Akutt

80.06.093
Korridor, Akutt

80.06.054
Korridor, Akutt

80.06.332
Korridor, Observasjon

80.06.334
Korridor, Akutt

80.06.333
Korridor, Akutt

80.03.074
Forrom, heis

80.03.075
Forrom, heis

80.06.385
Korridor 80.06.383

Korridor

03.01.126
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.343
Korridor, Akutt

80.06.344
Korridor, Akutt

80.03.015
Korridor

80.03.070
Korridor

13.02.178
WC, personal

13.02.180
WC, personal

94.02.225
UF-EL

04.01.310
Stillerom
(5.0 m²)

80.03.113
Korridor

80.06.364
Korridor

80.06.369
Korridor

80.06.365
Korridor

80.06.366
Korridor

80.06.370
Korridor

80.06.367
Korridor

94.01.151
Teknisk sjakt, Strømskinner

94.01.141
Teknisk sjakt, Strømskinner

03.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.067
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²) 13.02.071
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

Dusj, personalgarderobe
(8.0 m²)

13.02.077
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

80.06.378
Korridor, Akutt

03.01.128
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

(13.0 m²)

03.02.077
Lager, tøy
(2.0 m²)

03.02.078
Lager, tøy
(2.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING

Mål:  1 : 200

Dato:      12.05.2023

03.01 og 03.02. -  Akuttmottak og OBSpost

Nye Aker



10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

(30.0 m²)

09.01.001
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.005
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.009
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.038
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.042
Manøverrom

(18.0 m²)

13.05.002
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

03.01.066
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.029
Undersøkelse, akuttrom

(40.0 m²)

03.01.053
Observasjon, retriage

(130.0 m²)

03.01.058
Observasjon, avklaring

(100.0 m²)

03.01.031
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.026
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.027
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.057
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.060
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.061
Undersøkelse

(16.0 m²)03.01.062
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.030
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.084
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.085
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.086
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.050
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.016
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.015
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.073
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.074
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.075
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.076
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.077
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.078
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.079
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.080
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.081
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.059
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.009
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.010
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.017
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.018
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.019
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.032
Undersøkelse, kontaktsmitte

(16.0 m²)

03.01.011
Behandling, avrusning

(20.0 m²)

03.01.012
Bad

(10.0 m²)

03.01.024
Samtale
(12.0 m²)

03.01.028
Ambulanseinngang

(40.0 m²)

03.01.006
Desinfeksjon,

ambulanseutstyr
(16.0 m²)

03.01.020
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.049
Venteplass

(6.0 m²)

03.01.082
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.083
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.044
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.045
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.046
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.01.068
Desinfeksjon

(8.0 m²)

03.01.063
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.064
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.041
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.069
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.070
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.089
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.090
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.054
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.055
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.056
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.007
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.008
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.091
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.038
Ekspedisjon

(18.0 m²)

03.01.033
Arbeidsstasjon

(28.0 m²) 03.01.088
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.051
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(36.0 m²)

03.01.052
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)
03.01.039

Kontor, 2 personer
(12.0 m²)

03.01.040
Kopi

(4.0 m²)

03.01.065
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.036
Pause, stort

(45.0 m²)

03.01.042
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.043
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.071
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.072
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.031
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.058
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.060
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.062
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.030
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.032
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.033
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.034
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.035
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.036
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.037
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.039
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.041
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.043
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.012
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.013
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.016
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.017
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.018
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.019
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.020
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.021
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.022
Bad

(5.0 m²)

03.02.023
Bad

(5.0 m²)

03.02.024
Bad

(5.0 m²)

03.02.025
Bad

(5.0 m²)

03.02.026
Bad

(5.0 m²)

03.02.027
Bad

(5.0 m²)

03.02.052
Bad

(5.0 m²)

03.01.112
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.113
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.114
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.115
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.116
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.01.117
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.02.002
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.02.009
Lager, rent
(15.0 m²)

03.02.006
Desinfeksjon

(8.0 m²)
03.02.014

Arbeidsstasjon, ytre sone
(16.0 m²)

03.02.051
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.02.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

03.02.046
Pause

(25.0 m²)

03.02.049
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.010
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.011
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.104
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.105
Isolat, luftsmitte akuttrom

(36.0 m²)

03.01.106
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.107
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

10.03.003
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

10.03.004
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

03.02.063
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.064
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.02.068
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)
03.02.065

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

03.02.066
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

03.01.035
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.108
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.01.014
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

02.07.038
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

02.07.039
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

14.01.005
Grupperom, stort

(25.0 m²)

15.01.011
Smågrupperom

(25.0 m²)

80.04.027
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.025
Trapperom

(0.0 m²)

03.01.110
Venteplass
(12.0 m²)

03.01.111
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

80.05.003
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.004
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.03.059
Forrom, akuttheis

(0.0 m²)

93.03.308
Sjakt, VVS

(0.0 m²)
93.03.309
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.310
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.311
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.316
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.317
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.318
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.319
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.320
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.321
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.322
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.332
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.014
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.024
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)80.06.062
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

80.06.063
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

94.02.015
UF-EL
(0.0 m²)

03.01.109
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

03.02.069
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.065
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

80.06.066
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

80.05.045
Heis, ren
(0.0 m²)

03.02.070
Stillerom
(8.0 m²)

80.06.064
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

72.01.002
Sanering

72.01.001
Ambulansehall

94.03.001
UF-EL Gr.2

94.03.002
UF-EL Gr.2

94.03.003
UF-EL Gr.2

94.03.004
UF-EL Gr.2

93.01.065
Ventilasjonsrom,
ambulansehall

03.01.120
Dusj

(2.0 m²) 03.01.119
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.123
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.124
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.025
Samtale
(12.0 m²)

03.01.125
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.121
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

03.01.122
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

03.01.118
Stillerom
(2.0 m²)

80.07.112
Rørpost
(0.0 m²)

03.02.071
Stillerom, lite

(2.0 m²)

80.07.129
Rørpost

03.02.072
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

03.02.073
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

94.02.005
UF-EL

80.05.132
Heis, ren

80.05.136
Heis, ren

02.07.069
Bad, HC, PHA

(6.0 m²)

02.07.070
Arbeidsstasjon

(14.0 m²)

09.01.126
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

(18.0 m²)

09.01.125
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.128
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

80.07.143
Rørpost

80.07.144
Rørpost

93.03.388
Sjakt, VVS

80.06.331
Korridor, Akutt

80.06.093
Korridor, Akutt

80.06.054
Korridor, Akutt

80.06.332
Korridor, Observasjon

80.06.334
Korridor, Akutt

80.06.333
Korridor, Akutt

03.01.126
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.343
Korridor, Akutt

80.06.344
Korridor, Akutt

94.02.225
UF-EL

94.01.141
Teknisk sjakt, Strømskinner

03.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.032

03.01.009

03.01.01103.01.053 (1) 03.01.058 (1)

03.01.029

03.01.112 (1)

03.01.105

10.01.001

03.01.038 (1)

03.01.128
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

(13.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200

Dato:      12.05.2023

03.01 og 03.02 -  Akuttmottak og OBSpost

Nye Aker



03.01.038
Ekspedisjon

(18.0 m²)

03.01.088
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.028
Ambulanseinngang

(40.0 m²)

Ekspedisjonsluke i glass mot ventesone
Glassfelt brystningshøyde 700mm

Glassfelt brystningshøyde 700mm

Tettfelt med dør 
(skjerming mot innsyn ventesone)

Glassfelt

Glassfelt brystningshøyde 700mm

Tettfelt med dør

[GHA.001.08]
Hylleseksjon med skyvedører d=400
b=1200 h=900

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[090.006]
Skjerm, vegghengt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[GGB.011.01]
Skjermvegg, arbeidsbord b=830

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000

Glassfelt brystningshøyde 700mm
Arbeidsrom fremskutt base leger

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.038 (1) -  Ekspedisjon (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 03.01.038 (2) -  Ekspedisjon (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



03.01.038 Ekspedisjon og 03.01.088 Tverrfaglig arbeidsrom

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Er det sikkerhetskrav til funksjonen?

5 Er det behov for skrankeløsning i ekspedisjon eller er det tilstrekkelig med glassfelt og arbeidsbord?

6 Er det behov ekspedisjonsluke i glasset mellom ekspedisjon og ventesone?

7 Beskriv behov for antall skjermer/monitorer og plassering i rommene?



03.01.053
Observasjon, retriage

(130.0 m²)

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[061.003]
Modulbord

[017.001.04]
Pasientovervåking, MR-kompatibel

[KKD.001]
Sykeromskanal

[031.007]
Sykehusseng

[015.003.02]
Undersøkelseslampe, takmontert

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør

[GPZ.001.05]
Stol, venteområde, stablebar

[GPZ.001.05]
Stol, venteområde, stablebar

[NYZ.001]
Servant

[FBA.041.32]
Benkeplate, rustfri d=620 b=1600

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.053 (1) -  Observasjon, retriage (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 03.01.053 (2) -  Observasjon, retriage (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.053 Observasjon retriage

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Er det behov for arbeidsstasjoner i rommet?



03.01.058
Observasjon, avklaring

(100.0 m²)

[NYZ.001]
Servant

[KKD.001]
Sykeromskanal

[015.003.02]
Undersøkelseslampe, takmontert

[017.001.04]
Pasientovervåking, MR-kompatibel

[061.003]
Modulbord

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[031.007]
Sykehusseng

[FSH.001.07]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, uten dør

[061.004]
Medisinvogn, låsbar

[FBA.041.32]
Benkeplate, rustfri d=620 b=1600

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.058 (1) -  Observasjon, avklaring

Nye AkerDato:      12.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 03.01.058 (2) -  Observasjon, avklaring (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.058 Observasjon avklaring

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Er det hensiktsmessig at utstyr sambrukes?



[NYZ.001]
Servant

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[061.003]
Modulbord

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.03]
Sykeromskanal, overvåking

[031.007]
Sykehusseng

[015.003]
Undersøkelseslampe

[012.031]
Infusjonsrack

[031.052]
Tralle, PC (enkel)

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[090.006.07]
Skjerm, standard, 55''

03.01.029
Undersøkelse, akuttrom

(40.0 m²)

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[015.001.04]
Uttakssentral, akutt

[013.002.01]
Respirator, transport

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GFA.005.01]
Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.029 -  Undersøkelse akuttrom (40m2)

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.029 Undersøkelse akuttrom

Avklaringspunkter

1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er angivelse av antall personer riktig med 6 normalt og 12 maksimalt.

4 Vil det bli benyttet varmeavgivende utstyr i dette rommet ikke spesifisert på utstyrslisten?



03.01.105
Isolat, luftsmitte akuttrom

(36.0 m²)

03.01.108
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

[NYZ.001]
Servant

[FSA.013]
Overskap, generell, hovedartikkel

[062.015.05]
Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[013.002.01]
Respirator, transport

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[031.052]
Tralle, PC (enkel)

[NYZ.001]
Servant

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[061.003]
Modulbord

[GFA.005.01]
Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm

[015.003]
Undersøkelseslampe

[015.001.04]
Uttakssentral, akutt

[012.031]
Infusjonsrack

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[031.007]
Sykehusseng

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[090.006.07]
Skjerm, standard, 55''

[FSH.001.02]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, tett dør

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[FSH.001.02]
Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657
h=2100, tett dør

[FHA.003.02]
Hylle, enkel, d=400 b=800

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[KKD.001.03]
Sykeromskanal, overvåking

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.105 -  Isolat, luftsmitte akuttrom

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.105 Isolat luftsmitte, akuttrom

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er det aktiviteter rommet som er knyttet til akuttfunksjonen som gir behov utover standardrommet?

4 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



03.01.032
Undersøkelse, kontaktsmitte

(16.0 m²)

03.01.014
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

03.01.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

[FIZ.004]
Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og
dusj

[NYZ.001]
Servant

[GSA.001.01]
Skap kassebakke mobil, d=706 b=462
h=1803

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[031.025]
Undersøkelse- og behandlingsbenk

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.02]
Sykeromskanal, poliklinikk standard

[015.003]
Undersøkelseslampe

[061.003]
Modulbord

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet -
Hovedartikkel

[054.052]
Dekontaminator, spyl

[NYZ.001]
Servant

[FSA.013]
Overskap, generell, hovedartikkel

[FHA.003.02]
Hylle, enkel, d=400 b=800

[062.015.05]
Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter

[031.037]
Toalett-/dusjstol

[FXC.001.02]
Støttehåndtak dusj, vegghengt

[NYZ.001.03]
Servant forprosjekt ergonomisk

[FHA.001]
Hylle bad, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.032 -  Undersøkelse, kontaktsmitte

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.032 Undersøkelse kontaktsmitte

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



03.01.009
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

[031.052]
Tralle, PC (enkel)

[NYZ.001]
Servant [KKD.001.03]

Sykeromskanal, overvåking[031.007]
Sykehusseng

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[GPZ.006.08]
Lenestol, lett med armlener

[015.003]
Undersøkelseslampe

[FSH.002.04]
Overskap, kasse-bakke d=350 b=655
h=580, glassdør

[FSH.003.07]
Underskap, kasse-bakke 3 skuffer
d=650 b=457 h=800

[FBA.041.32]
Benkeplate, rustfri d=620 b=1600

[061.003]
Modulbord

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[NYZ.002]
Servant, universelt utformet

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet - Hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FXC.001.01]
Støttehåndtak toalett, vegghengt

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.009 -  Behandling, spesialrom

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.009 Behandling spesialrom

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



03.01.011
Behandling, avrusning

(20.0 m²)

[031.007]
Sykehusseng

[GPZ.006.08]
Lenestol, lett med armlener

[031.052]
Tralle, PC (enkel)

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[015.003]
Undersøkelseslampe

[062.015]
Sekkestativ

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[FSH.002.04]
Overskap, kasse-bakke d=350 b=655
h=580, glassdør

[061.003]
Modulbord

[FBA.041.32]
Benkeplate, rustfri d=620 b=1600

[FSH.003.07]
Underskap, kasse-bakke 3 skuffer
d=650 b=457 h=800

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[NYZ.001]
Servant

[KKD.001.03]
Sykeromskanal, overvåking

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet -
Hovedartikkel

[FXC.001.01]
Støttehåndtak toalett, vegghengt

[NYZ.002]
Servant, universelt utformet

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.011 -  Behandling, avrusning

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.011 Behandling avrusning

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Behov for robusthetsnivå for rommet?



03.01.112
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.117
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.01.115
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

[FSA.083.01]
Koffertskap, lavt, med bakplate

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310
h=200

[092.001.03]
AV-pakke, sengerom

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[062.015.05]
Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter

[NYZ.001]
Servant

[FSA.013]
Overskap, generell, hovedartikkel

[GPZ.006]
Lenestol, hovedartikkel

[GBA.005.04]
Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700

[GBA.007]
Nattbord, hovedartikkel

[UPD.005]
Lese- og pleielampe

[031.007]
Sykehusseng[KKD.001]

Sykeromskanal

[UPD.005]
Lese- og pleielampe[KSA.002.01]

Veggskinne, utstyr

[061.003]
Modulbord

[FIZ.004]
Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og
dusj

[054.052.03]
Dekontaminator, spyl, enkel med plass
for des midler

[NYZ.002]
Servant, universelt utformet

[FHA.003.02]
Hylle, enkel, d=400 b=800

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

Ytterdør
Direkte inntransport fra utside

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 03.01.112 (1) -  Isolat, luftsmitte

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

03.01.112 Isolat luftsmitte

Avklaringspunkter

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Er det aktiviteter rommet som er knyttet til akuttfunksjonen som gir behov for utover standardrommet?



10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

(30.0 m²)
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[021.019]
Analysator koagulasjon

[NYZ.001]
Servant[FAE.001]

Punktavsug

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.001 -  Laboratorium, akuttmottak

Nye AkerDato:      12.05.2023



Mål: 03.03.031 -  Unnamed

Nye AkerDato:      05/05/2312.05.2023

10.01.001 Laboratorium

Avklaringspunker

1 Er RFP beskrivelser riktige og i henhold til planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

3 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

4 Hva benyttes punktavsuget til?
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