
Dato: 12-05-2023

NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 1

Gruppe B Akuttfunksjoner inkl Obspost



Dato: 12-05-2023

Akuttfunksjoner - Medvirkning F1 2023

03001-J0-03_a Forside
03001-J0-03_b Innhold
J1-U1-03 Plantegning funksjonsområde Etasje U1
J2J3-U1-03 Plantegning funksjonsområde Etasje U1
03001-J0-03_c Oversikt rom til medvirkning etasje U1
Rom 03.01.006_a Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - Plan Indre sone
Rom 03.01.006_b Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - 3D Indre sone
Rom 03.01.010_a Isolat - Plan Luftsmitte akuttrom
Rom 03.01.010_b Isolat - 3D Luftsmitte akuttrom
Rom 03.01.013_a Observasjonsplass - Plan Retriage
Rom 03.01.013_b Observasjonsplass - 3D Retriage
Rom 03.01.018 Undersøkelse og behandling
Rom 03.01.050_a Observasjonsplass - Plan Avklaring
Rom 03.01.050_b Observasjonsplass - 3D Avklaring
Rom 03.01.129 Undersøkelse og behandling Stort
Rom 03.01.142_a Isolat - Plan Akutt
Rom 03.01.142_b Isolat - 3D
Rom 03.01.114_a Laboratorium - Plan CT
Rom 03.01.114_b Laboratorium - 3D CT
Rom 03.01.117_a Laboratorium - Plan CT
Rom 03.01.117_b Laboratorium - 3D CT
Rom 03.01.121_a Laboratorium - Plan MR
Rom 03.01.121_b Laboratorium - 3D MR
Rom 03.01.127 Laboratorium Generell røntgen



Kontor
03.01.087
4 personer
24,0 m²

WC
03.01.051
2,0 m²

Avfall
13.10.054
miljøstasjon
10,0 m²

UF-EL
94.02.059
0,0 m²

Sjakt
93.03.612
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.619
VVS
0,0 m²

Bad
03.01.074
luftsmitte
6,0 m²

Bad
03.01.073
luftsmitte
6,0 m²

Sluse
03.01.071
luftsmitte
5,0 m²

Isolat
03.01.069
luftsmitte
18,0 m²

Isolat
03.01.070
luftsmitte
18,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.033
stort
20,0 m²

WC
03.01.054
2,0 m²

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte,
undersøkelse
16,0 m²

WC
03.01.044
2,0 m²

WC
03.01.047
2,0 m²

Arbeidsrom
03.01.096

tverrfaglig stort
24,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr
2,0 m²

Diktering
03.01.093
3,0 m²

Møte
03.01.092
30,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr
2,0 m²

WC
03.01.056
2,0 m²

Samtale
03.01.066
12,0 m²

Arbeidsrom
03.01.095

tverrfaglig stort
24,0 m²

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig
18,0 m²

Arbeidsrom
03.01.100
tverrfaglig
18,0 m²

Bad
03.01.016
kontaktsmitte
5,0 m²

WC
03.01.062
HC
5,0 m²

Pause
03.01.091
stort
50,0 m²

Lager
03.01.102
forbruksvarer
12,0 m²

Lager
03.01.106
væske
12,0 m²

Desinfeksjon
03.01.113
8,0 m²

Forberedelse
03.01.122
MR
30,0 m²

Teknikk
03.01.123
MR
8,0 m²

Lager
03.01.139
rent
15,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.021
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.023
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.031
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.129
stort
20,0 m²

Heis 14
80.05.143

person og AGV
0,0 m²

Heis 11
80.05.149
person
0,0 m²

Heis 13
80.05.141

person og AGV
0,0 m²

Heis 12
80.05.151
person
0,0 m²

Trapperom
80.04.097
0,0 m²

Trapperom
80.04.099
0,0 m²

Trapperom
80.04.100
0,0 m²

Trapperom
80.04.101
0,0 m²

Lager
03.01.107
kopi
10,0 m²

Granskning
03.01.124
4 plasser
24,0 m²

Sluse
03.01.144
luftsmitte
5,0 m²

WC
03.02.090
2,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.012
0,0 m²

Sjakt
93.03.830
VVS
0,0 m²

Heis 15
80.05.291
seng
0,0 m²

Pause
03.02.080
25,0 m²

Nettstasjon
94.01.043

AK1 11/0,4 kV
0,0 m²

Nettstasjon
94.01.045

AK2, 11/0,4 kV
0,0 m²

Sluse
80.06.139
0,0 m²

Heis 17
80.05.260
Akutt
0,0 m²

Korridor
80.06.070
0,0 m²

Rørpost
80.07.137
0,0 m²

Korridor
80.06.053
0,0 m²

Oppstillingsplass
80.07.023
agv
0,0 m²

Sluse brann
80.03.081
0,0 m²

Sluse
80.03.079
0,0 m²

UF-EL
94.02.051
0,0 m²

Sjakt
93.03.611
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.839
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.621
VVS
0,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.001
akuttutstyr
2,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr
2,0 m²

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte
4,0 m²

WC
03.01.059
2,0 m²

Legemidler
03.01.148
6,0 m²

Renhold
13.07.004
4,0 m²

WC
03.01.165
HC
5,0 m²

Trapperom
80.04.057
0,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr
2,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.024
0,0 m²

Kontor
03.01.088
4 personer
24,0 m²

Arbeidsrom
03.01.098
tverrfaglig
18,0 m²

Pause
03.01.140
15,0 m²

Sjakt
93.03.534
VVS
0,0 m²

Kulvert
80.02.012
0,0 m²

UF-EL
94.02.177
0,0 m²

Sluse
80.06.151
heis
0,0 m²

Korridor
80.06.105
0,0 m²

Kulvert
80.02.028
0,0 m²

Grupperom
14.02.033
10,0 m²

Korridor
80.06.145
0,0 m²

Grupperom
14.02.017
10,0 m²

Grupperom
14.02.011
stort
25,0 m²

Opphold
03.02.086
spis
25,0 m²

WC
03.01.036
2,0 m²

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone
22,0 m²

Bad
03.02.043
5,0 m²

Bad
03.02.044
5,0 m²

Bad
03.02.045
5,0 m²

Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone
6,0 m²

Samtale
03.02.079
12,0 m²

Sengerom
03.02.010
15,0 m²

Sengerom
03.02.011
15,0 m²

Sengerom
03.02.012
15,0 m²

Korridor
80.06.241
0,0 m²

Bad
03.02.046
5,0 m²

Bad
03.02.047
5,0 m²

Bad
03.02.048
5,0 m²

Bad
03.02.049
5,0 m²

Sengerom
03.02.013
15,0 m²

Sengerom
03.02.014
15,0 m²

Sengerom
03.02.015
15,0 m²

Sengerom
03.02.016
15,0 m²

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone
22,0 m²

Bad
03.02.050
5,0 m²

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone
6,0 m²

Sengerom
03.02.017
15,0 m²

Lager
03.02.065
rent, lite
2,0 m²

Desinfeksjon
03.02.083
8,0 m²

Lager
03.02.081
rent
15,0 m²

Bad
03.02.052
5,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.02.078
16,0 m²

WC
03.02.087
HC
5,0 m²

WC
03.02.089
2,0 m²

Sengerom
03.02.018
15,0 m²

Sengerom
03.02.019
15,0 m²

Kjøkken
13.05.003
desentralt
10,0 m²

Grupperom
15.02.013
25,0 m²

Grupperom
15.02.022
10,0 m²

Korridor
80.06.242
0,0 m²

Oppvask
13.05.053
buffet
5,0 m²

Korridor
80.03.204

Heis 19
80.05.100

seng og person

Heis 18
80.05.045

seng og person

Isolat
03.02.093
kontaktsmitte
15,0 m²

Isolat
03.02.094
kontaktsmitte
15,0 m²

Isolat
03.02.095
kontaktsmitte
15,0 m²

Isolat
03.02.096
kontaktsmitte
15,0 m²

Bad
03.02.099
kontaktsmitte
6,0 m²

Bad
03.02.100
kontaktsmitte
6,0 m²

Bad
03.02.101
kontaktsmitte
6,0 m²

Forrom
03.02.104
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
03.02.105
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
03.02.106
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
03.02.107
kontaktsmitte
4,0 m²

Forrom
03.02.108
kontaktsmitte
4,0 m²

Lager
03.02.064
rent, lite
2,0 m²

Renhold
13.07.003
4,0 m²

Sengerom
03.02.001
15,0 m²

Sengerom
03.02.002
15,0 m²

Sengerom
03.02.003
15,0 m²

Sengerom
03.02.004
15,0 m²

Isolat
03.02.092
kontaktsmitte
15,0 m²

Bad
03.02.034
5,0 m²

Bad
03.02.035
5,0 m²

Bad
03.02.036
5,0 m²

Bad
03.02.037
5,0 m²

Bad
03.02.098
kontaktsmitte
6,0 m²

Bad
03.02.102
kontaktsmitte
6,0 m²

Korridor
80.06.125

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte
4,0 m²

Diktering
03.01.169
3,0 m²

Korridor
80.06.067

Lysgård
80.06.253

Lysgård
80.06.254

Diktering
03.01.171
3,0 m²
Diktering
03.01.172
3,0 m²

Diktering
03.01.170
3,0 m²

Diktering
03.01.168
3,0 m²

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
5,0 m²

Stillerom
03.02.112
lite
2,0 m²

Korridor
80.06.167

WC
03.01.043
2,0 m²

Laboratorium
03.01.127

generell røntgen
30,0 m²

Manøverrom
03.01.128
3 plasser
18,0 m²

WC
03.01.035
2,0 m²

Teknikk
03.01.120
CT

10,0 m²

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
24,0 m²

Laboratorium
03.01.117
CT

50,0 m²

WC
03.01.164
HC
5,0 m²

Samtale
03.01.067
12,0 m²

Venteplass
03.01.004
20,0 m²

Sjakt
93.03.019
VVS

Laboratorium
10.03.028
PNA
6,0 m²

Sengeautomat
80.07.060

WC
03.01.049
2,0 m²

Korridor
80.06.109

Sjakt
93.03.267
VVS

Sjakt
93.03.921
VVS

Trapperom
80.04.190

Sluse brann
80.03.287

UF-EL Gr. 2
94.03.016

Kontor
03.02.076
2 personer
12,0 m²

Omkledning
03.01.184
akuttmottak
2,0 m²

Omkledning
03.01.185
akuttmottak
2,0 m²

IA
99.99.052

UF-EL
94.02.010

Rørpost sjakt
80.07.153

Sjakt
93.03.002
VVS

Lager
03.02.082
utstyr
15,0 m²

WC
03.01.041
2,0 m²

IA
99.99.080

Sjakt
93.03.079
VVS

Sjakt
93.03.105
VVS

Sjakt
93.03.356
VVS

Bad
03.02.051
5,0 m²

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
24,0 m²

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte,
undersøkelse
16,0 m²

Bad
03.01.015
kontaktsmitte
5,0 m²

Korridor
80.03.212

Venteplass
03.01.152
20,0 m²

Oppstilling
senger
80.07.211

Sjakt
93.03.397
VVS

Korridor
80.06.124

Sjakt
93.03.302
VVS

Sjakt
93.03.313
VVS

Hovedfunksjon
Akuttfunksjoner
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Midlertidig
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

Laboratorium
03.01.121
MR
50,0 m²
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UF-EL
94.02.058
0,0 m²

UF-EL
94.02.056
0,0 m²

UF-EL
94.02.055
0,0 m²

UF-EL
94.02.059
0,0 m²

Sjakt
93.03.626
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.619
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.618
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.622
VVS
0,0 m²

Heis 10
80.05.144
Akutt
0,0 m²

Heis 09
80.05.145
Akutt
0,0 m²

Sjakt
93.03.628
VVS
0,0 m²

Manøverrom
03.01.115
4 plasser
24,0 m²

Traumerom
03.01.068
160,0 m²

Laboratorium
03.01.114
CT

50,0 m²

Isolat
03.01.010
luftsmitte
akuttrom
36,0 m²

Undersøkelse
03.01.012
akuttrom
36,0 m²

Undersøkelse
03.01.008
triage
20,0 m²

Bad
03.01.074
luftsmitte
6,0 m²

Bad
03.01.073
luftsmitte
6,0 m²

Sluse
03.01.071
luftsmitte
5,0 m²

Isolat
03.01.069
luftsmitte
18,0 m²

Teknikk
03.01.116
CT

10,0 m²

Isolat
03.01.070
luftsmitte
18,0 m²

Undersøkelse
03.01.011
akuttrom
36,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.033
stort
20,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.024
16,0 m²

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte,
undersøkelse
16,0 m²

Observasjonsplass
03.01.013
retriage
120,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.028
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.029
16,0 m²

WC
03.01.042
2,0 m²

WC
03.01.045
2,0 m²

WC
03.01.046
2,0 m²

WC
03.01.047
2,0 m²

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring
100,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.080
utstyr
2,0 m²

IA
99.99.183
0,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr
2,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.084
utstyr
2,0 m²

Diktering
03.01.093
3,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.078
utstyr
2,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.082
utstyr
2,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr
2,0 m²

WC
03.01.056
2,0 m²

WC
03.01.058
2,0 m²

Bad
03.01.065
multifunksjon
10,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.034
stort
20,0 m²

Bad
03.01.016
kontaktsmitte
5,0 m²

WC
03.01.060
2,0 m²

WC
03.01.064
HC
5,0 m²

Lager
03.01.105
utstyr
15,0 m²

Desinfeksjon
03.01.113
8,0 m²

Forberedelse
03.01.122
MR
30,0 m²

Lager
03.01.139
rent
15,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.018
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.021
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.022
16,0 m²

WC
03.01.037
2,0 m²

WC
03.01.039
2,0 m²

WC
03.01.040
2,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.023
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.031
16,0 m²

Ekspedisjon
03.01.006
30,0 m²

Desinfeksjon
03.01.112
8,0 m²

Operasjon
03.01.125
hybrid
80,0 m²

WC
03.01.048
2,0 m²

Sjakt
93.03.608
VVS
0,0 m²

Heis 08
80.05.142

person og AGV
0,0 m²

Heis 06
80.05.146
person
0,0 m²

Heis 03
80.05.147
seng
0,0 m²

Heis 11
80.05.149
person
0,0 m²

Heis 07
80.05.140

person og AGV
0,0 m²

Heis 12
80.05.151
person
0,0 m²

Trapperom
80.04.095
0,0 m²

Trapperom
80.04.097
0,0 m²

Trapperom
80.04.099
0,0 m²

Trapperom
80.04.102
0,0 m²

Lager
03.01.143
rent
15,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.086
seng
20,0 m²

Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
18,0 m²

Arbeidsrom
03.01.099
tverrfaglig
18,0 m²

Lager
03.01.108
beredskap
10,0 m²

Sluse
03.01.144
luftsmitte
5,0 m²

WC
03.02.090
2,0 m²

Korridor
80.06.048
0,0 m²

Trapperom
80.04.173
0,0 m²

Trapperom
80.04.177
0,0 m²

Korridor
80.06.054
0,0 m²

Avfall
13.10.033
miljøstasjon
10,0 m²

Heis 05
80.05.153
person
0,0 m²

Heis 04
80.05.154
seng
0,0 m²

Korridor
80.06.056
0,0 m²

Sjakt
93.03.835
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.834
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.614
VVS
0,0 m²

Undersøkelse
03.01.007
triage
20,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.002
0,0 m²

Sjakt
93.03.830
VVS
0,0 m²

Bad
03.01.014
5,0 m²

WC
03.01.055
2,0 m²

Bad
03.01.145
luftsmitte
6,0 m²Nettstasjon

94.01.044
AK1 11/0,4 kV
0,0 m²

Korridor
80.06.009
0,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.027
16,0 m²

Undersøkelse
03.01.009
triage
20,0 m²

Rørpost
80.07.134
0,0 m²

Rørpost
80.07.137
0,0 m²

WC
03.01.052
2,0 m²

Oppstillingsplass
80.07.024
agv
0,0 m²

Sluse brann
80.03.081
0,0 m²

Forrom
80.03.082
0,0 m²

Sluse brann
80.03.162
0,0 m²

Forrom
80.03.163
0,0 m²

Sjakt
93.03.609
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.611
VVS
0,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.019
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.020
16,0 m²

Undersøkelse
og behandling
03.01.026
16,0 m²

WC
03.01.053
2,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr
2,0 m²

Sjakt
93.03.890
VVS
0,0 m²

Venteplass
03.01.153
20,0 m²

Venteplass
03.01.154
20,0 m²

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte
4,0 m²

Kirurgisk
håndvask
03.01.156
2,0 m²

WC
03.01.057
2,0 m²

Legemidler
03.01.148
6,0 m²

Renhold
13.07.005
4,0 m²

WC
03.01.038
2,0 m²

WC
03.01.165
HC
5,0 m²

Manøverrom
03.01.157
2 plasser
12,0 m²

Teknikk
03.01.159
hybrid
8,0 m²

MTU/IKT
03.01.160
2,0 m²

MTU/IKT
03.01.163
2,0 m²

Sjakt
93.03.217
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.214
VVS
0,0 m²

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr
2,0 m²

Korridor
80.06.146
0,0 m²

Korridor
80.06.147
0,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.002
0,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.023
0,0 m²

Korridor
80.06.211
0,0 m²

Kulvert
80.02.028
0,0 m²

Kulvert
80.02.030
0,0 m²

Lager
03.01.101
forbruksvarer
12,0 m²

WC
03.01.036
2,0 m²

Korridor
80.03.255
0,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.101

WC
03.01.061
HC
5,0 m²

Korridor
80.02.003

Korridor
80.06.050

Korridor
80.03.226

Laboratorium
03.01.179
analyser
5,0 m²

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte
4,0 m²

Diktering
03.01.169
3,0 m²

Sluse
03.01.178
operasjon
5,0 m²

Laboratorium
10.03.023
PNA
6,0 m²

Korridor
80.02.002

Korridor
80.06.043

WC
03.01.063
HC
5,0 m²

Diktering
03.01.171
3,0 m²
Diktering
03.01.172
3,0 m²

Diktering
03.01.173
3,0 m²

Diktering
03.01.170
3,0 m²

Diktering
03.01.168
3,0 m²

Stillerom
03.01.166
lite
2,0 m²

Stillerom
03.01.167
lite
2,0 m²

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
5,0 m²

Ventilasjon
93.01.039

Lager
03.01.110
væske
6,0 m²

Sjakt
93.03.267
VVS

Sjakt
93.03.266
VVS

Trapperom
80.04.170

Trapperom
80.04.190

UF-EL Gr. 2
94.03.018

Sluse
03.01.180
5,0 m²

Omkledning
03.01.184
akuttmottak
2,0 m²

Omkledning
03.01.185
akuttmottak
2,0 m²

Laboratorium
03.01.181
analyser
15,0 m²

Sjakt
93.03.672
VVS

Sjakt
93.03.079
VVS

Sjakt
93.03.105
VVS

Sluse brann
80.03.044

UF-EL Gr. 2
94.03.015

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
24,0 m²

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte,
undersøkelse
16,0 m²

Bad
03.01.015
kontaktsmitte
5,0 m²

Korridor
80.03.130

Korridor
80.03.212

Sjakt
93.03.098
VVS

Sjakt
93.03.111
VVS

UF-EL Gr. 2
94.03.021

Hovedfunksjon
Akuttfunksjoner
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Midlertidig
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Utendørs logistikk

Lager
03.01.103
tøy
10,0 m²

Laboratorium
10.03.029
PNA lite
4,0 m²

Legemidler
03.01.149
6,0 m²

Diktering
03.01.094
3,0 m²

Traumerom
03.01.182
40,0 m²

WC
16.01.276
HC
5,0 m²

IA
99.99.025

Dato:Mål:  1 : 200 12-05-2023
J2J3-U1-03 -  Plantegning funksjonsområde
Etasje U1



Kontor
03.01.087
4 personer

WC
03.01.051

Avfall
13.10.054
miljøstasjon

UF-EL
94.02.058

UF-EL
94.02.056

UF-EL
94.02.055

UF-EL
94.02.059

Sjakt
93.03.610
VVS

Sjakt
93.03.626
VVS

Sjakt
93.03.612
VVS

Sjakt
93.03.619
VVS

Sjakt
93.03.618
VVS

Sjakt
93.03.622
VVS

Heis 10
80.05.144
Akutt

Heis 09
80.05.145
Akutt

Sjakt
93.03.628
VVS

Manøverrom
03.01.115
4 plasser

Traumerom
03.01.068

Laboratorium
03.01.114
CT

Isolat
03.01.010
luftsmitte
akuttrom

Undersøkelse
03.01.012
akuttrom

Undersøkelse
03.01.008
triage

Bad
03.01.074
luftsmitte

Bad
03.01.073
luftsmitte

Sluse
03.01.071
luftsmitte

Isolat
03.01.069
luftsmitte

Teknikk
03.01.116
CT

Isolat
03.01.070
luftsmitte

Sluse
03.01.072
luftsmitte

Undersøkelse
03.01.011
akuttrom

Undersøkelse
og behandling
03.01.033
stort

WC
03.01.054

Undersøkelse
og behandling
03.01.024

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte,
undersøkelse

Observasjonsplass
03.01.013
retriage

Undersøkelse
og behandling
03.01.028

Undersøkelse
og behandling
03.01.029

WC
03.01.042

WC
03.01.044

WC
03.01.045

WC
03.01.046

WC
03.01.047

Lager
03.01.104
forbruksvarer

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring

Arbeidsrom
03.01.096

tverrfaglig stort

Oppstillingsplass
03.01.080
utstyr

IA
99.99.183

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr

Oppstillingsplass
03.01.084
utstyr

Diktering
03.01.093

Møte
03.01.092

Oppstillingsplass
03.01.078
utstyr

Oppstillingsplass
03.01.082
utstyr

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr

WC
03.01.056

Samtale
03.01.066

Arbeidsrom
03.01.095

tverrfaglig stort

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig

Arbeidsrom
03.01.100
tverrfaglig

WC
03.01.058

Bad
03.01.065
multifunksjon

Undersøkelse
og behandling
03.01.034
stort

Bad
03.01.016
kontaktsmitte

WC
03.01.060

WC
03.01.062
HC

WC
03.01.064
HC

Pause
03.01.091
stort

Lager
03.01.102
forbruksvarer

Lager
03.01.105
utstyr

Lager
03.01.106
væske

Desinfeksjon
03.01.113

Forberedelse
03.01.122
MR

Teknikk
03.01.123
MR

Lager
03.01.139
rent

Undersøkelse
og behandling
03.01.018

Undersøkelse
og behandling
03.01.021

Undersøkelse
og behandling
03.01.022

WC
03.01.037

WC
03.01.039

WC
03.01.040

Undersøkelse
og behandling
03.01.023

Undersøkelse
og behandling
03.01.031

Ekspedisjon
03.01.006

Desinfeksjon
03.01.112

Undersøkelse
og behandling
03.01.129
stort

Operasjon
03.01.125
hybrid

WC
03.01.048

Sjakt
93.03.608
VVS

Heis 08
80.05.142

person og AGV

Heis 14
80.05.143

person og AGV

Heis 06
80.05.146
person

Heis 03
80.05.147
seng

Heis 11
80.05.149
person

Heis 02
80.05.150
Akutt

Heis 07
80.05.140

person og AGV

Heis 13
80.05.141

person og AGV

Heis 12
80.05.151
person

Trapperom
80.04.094

Trapperom
80.04.095

Trapperom
80.04.097

Trapperom
80.04.098

Trapperom
80.04.099

Trapperom
80.04.100

Trapperom
80.04.101

Trapperom
80.04.102

Lager
03.01.143
rent

Lager
03.01.107
kopi

Oppstillingsplass
03.01.086
seng

Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone

Isolat
03.01.142
akutt

Arbeidsrom
03.01.099
tverrfaglig

Lager
03.01.108
beredskap

Granskning
03.01.124
4 plasser

Sluse
03.01.144
luftsmitte

WC
03.02.090

Korridor
80.06.048

Trapperom
80.04.173

Trapperom
80.04.177

Korridor
80.06.054

Ambulansehall
72.01.002

Avfall
13.10.033
miljøstasjon

Heis 05
80.05.153
person

Sluse brann
80.06.102

Heis 04
80.05.154
seng

Korridor
80.06.056

Sjakt
93.03.835
VVS

Sjakt
93.03.834
VVS

Sjakt
93.03.614
VVS

Undersøkelse
03.01.007
triage

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.012

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.002

Sjakt
93.03.830
VVS

Bad
03.01.014

WC
03.01.055

Bad
03.01.145
luftsmitte

Nettstasjon
94.01.044

AK1 11/0,4 kV

Nettstasjon
94.01.046

AK2, 11/0,4 kV

Heis 01
80.05.292
Akutt

Heis 15
80.05.291
seng

Korridor
80.06.009

Pause
03.02.080

Undersøkelse
og behandling
03.01.027

Nettstasjon
94.01.043

AK1 11/0,4 kV

Nettstasjon
94.01.045

AK2, 11/0,4 kV

Sluse
80.06.139

Heis 17
80.05.260
Akutt

Korridor
80.06.070

Undersøkelse
03.01.009
triage

Sprinklersentral
93.02.036

Sjakt
93.03.625
VVS

Rørpost
80.07.134

Rørpost
80.07.137

WC
03.01.052

Korridor
80.06.053

Oppstillingsplass
80.07.023
agv

Oppstillingsplass
80.07.024
agv

Sluse brann
80.03.081

Forrom
80.03.082

Sluse brann
80.03.162

Forrom
80.03.163

Sluse
80.03.079

UF-EL
94.02.051

Sjakt
93.03.609
VVS

Sjakt
93.03.611
VVS

Sjakt
93.03.470
VVS

Sjakt
93.03.839
VVS

Sjakt
93.03.621
VVS

Undersøkelse
og behandling
03.01.019

Undersøkelse
og behandling
03.01.020

Undersøkelse
og behandling
03.01.026

Oppstillingsplass
07.02.001
akuttutstyr

WC
03.01.053

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr

Sjakt
93.03.890
VVS

Sjakt
93.03.891
VVS

Venteplass
03.01.153

Venteplass
03.01.154

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte

Kirurgisk
håndvask
03.01.156

WC
03.01.057

WC
03.01.059

Legemidler
03.01.148

Renhold
13.07.004

Renhold
13.07.005

WC
03.01.038

Sjakt
93.03.103
VVS

WC
03.01.165
HC

Manøverrom
03.01.157
2 plasser

Teknikk
03.01.159
hybrid

MTU/IKT
03.01.160

MTU/IKT
03.01.163

Trapperom
80.04.057

Sjakt
93.03.217
VVS

Sjakt
93.03.214
VVS

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr

Korridor
80.06.146

Korridor
80.06.147

UF-EL Gr. 2
94.03.002

Nedkastsjakt
93.07.023

Nedkastsjakt
93.07.024

Kontor
03.01.088
4 personer

Arbeidsrom
03.01.098
tverrfaglig

Pause
03.01.140

Sjakt
93.03.534
VVS

Kulvert
80.02.012

Korridor
80.06.029

UF-EL
94.02.177

Sluse
80.06.151
heis

Korridor
80.06.105

Ambulansegård
72.01.001

Korridor
80.06.211

Kulvert
80.02.028

Kulvert
80.02.030

Lager
03.01.101
forbruksvarer

Grupperom
14.02.033

Korridor
80.06.145

Grupperom
14.02.017

Grupperom
14.02.011
stort

Opphold
03.02.086
spis

WC
03.01.036

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone

Bad
03.02.043

Bad
03.02.044

Bad
03.02.045

Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone

Samtale
03.02.079

Sengerom
03.02.010

Sengerom
03.02.011

Sengerom
03.02.012

Korridor
80.06.241

Bad
03.02.046

Bad
03.02.047

Bad
03.02.048

Bad
03.02.049

Sengerom
03.02.013

Sengerom
03.02.014

Sengerom
03.02.015

Sengerom
03.02.016

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone

Bad
03.02.050

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone

Sengerom
03.02.017

Lager
03.02.065
rent, lite

Desinfeksjon
03.02.083

Lager
03.02.081
rent Bad

03.02.052

Undersøkelse
og behandling
03.02.078

WC
03.02.087
HC

WC
03.02.089

Sengerom
03.02.018

Sengerom
03.02.019

Kjøkken
13.05.003
desentralt

Grupperom
15.02.013

Grupperom
15.02.022

Korridor
80.03.255

UF-EL
94.02.001

Korridor
80.06.242

Oppvask
13.05.053
buffet

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.101

WC
03.01.061
HC

Korridor
80.02.003

Korridor
80.06.050

Korridor
80.03.204

Korridor
80.03.226

Heis 19
80.05.100

seng og person

Heis 18
80.05.045

seng og person

Isolat
03.02.093
kontaktsmitte

Isolat
03.02.094
kontaktsmitte

Isolat
03.02.095
kontaktsmitte

Isolat
03.02.096
kontaktsmitte

Bad
03.02.099
kontaktsmitte

Bad
03.02.100
kontaktsmitte

Bad
03.02.101
kontaktsmitte

Forrom
03.02.104
kontaktsmitte

Forrom
03.02.105
kontaktsmitte

Forrom
03.02.106
kontaktsmitte

Forrom
03.02.107
kontaktsmitte

Forrom
03.02.108
kontaktsmitte

Lager
03.02.064
rent, lite

Lager
03.01.109
utstyr

Renhold
13.07.003

Sengerom
03.02.001

Sengerom
03.02.002

Sengerom
03.02.003

Sengerom
03.02.004

Isolat
03.02.092
kontaktsmitte

Bad
03.02.034

Bad
03.02.035

Bad
03.02.036

Bad
03.02.037

Bad
03.02.098
kontaktsmitte

Bad
03.02.102
kontaktsmitte

Korridor
80.06.125

Laboratorium
03.01.179
analyser

Sanering
03.01.175
dekontaminert
pasient

Ambulansehall
72.01.003

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte

Diktering
03.01.169

Sluse
03.01.178
operasjon

Laboratorium
10.03.023
PNA

Korridor
80.02.002

Korridor
80.06.043

Korridor
80.06.067

WC
03.01.063
HC

Lysgård
80.06.253

Lysgård
80.06.254

WC/dusj
03.01.176

Diktering
03.01.171

Diktering
03.01.172

Diktering
03.01.173

Diktering
03.01.170

Diktering
03.01.168

Stillerom
03.01.166
lite

Stillerom
03.01.167
lite

Omkledning
03.01.183
akuttmottak

Ventilasjon
93.01.039

Stillerom
03.02.112
lite

Korridor
80.06.167

WC
03.01.043

Laboratorium
03.01.127

generell røntgen

Manøverrom
03.01.128
3 plasser

WC
03.01.035

Lager
03.01.110
væske

Teknikk
03.01.120
CT

Manøverrom
03.01.119
4 plasser

Laboratorium
03.01.117
CT

WC
03.01.164
HC

Samtale
03.01.067

Venteplass
03.01.004

Sjakt
93.03.019
VVS

Laboratorium
10.03.028
PNA

Sluse
03.01.177
luftsmitte

Sengeautomat
80.07.060

WC
03.01.049

Korridor
80.06.109

Sjakt
93.03.267
VVS

Sjakt
93.03.266
VVS

Sjakt
93.03.921
VVS

Trapperom
80.04.170

Trapperom
80.04.190

Sluse brann
80.03.287

UF-EL Gr. 2
94.03.016

UF-EL Gr. 2
94.03.018

Kontor
03.02.076
2 personer

Sluse
03.01.180

Omkledning
03.01.184
akuttmottak

Omkledning
03.01.185
akuttmottak

Laboratorium
03.01.181
analyser

IA
99.99.052

UF-EL
94.02.010

Rørpost sjakt
80.07.153

Sjakt
93.03.002
VVS

Lager
03.02.082
utstyr

WC
03.01.041

Sjakt
93.03.672
VVS

IA
99.99.080

Heis 39
80.05.366
steril

Heis 38
80.05.369
steril

Sjakt
93.03.079
VVS

Sjakt
93.03.105
VVS

Sjakt
93.03.356
VVS

Sjakt
93.03.108
VVS

Sluse brann
80.03.044

Bad
03.02.051

UF-EL Gr. 2
94.03.015

Trapperom
80.04.018

Trapperom
80.04.069

Manøverrom
03.01.151
4 plasser

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte,
undersøkelse

Bad
03.01.015
kontaktsmitte

Korridor
80.03.130

Korridor
80.03.212

Venteplass
03.01.152

Sjakt
93.03.098
VVS

Sjakt
93.03.111
VVS

Oppstilling
senger
80.07.211

Sluse
80.03.083

Sjakt
93.03.397
VVS

Korridor
80.06.124

UF-EL Gr. 2
94.03.021

Sjakt
93.03.302
VVS

Sjakt
93.03.313
VVS

Laboratorium
03.01.121
MR

Stillerom
03.02.113
lite

Lager
03.01.103
tøy

WC
16.01.276
HC
5,0 m²

Laboratorium
10.03.029
PNA lite

Legemidler
03.01.149

Diktering
03.01.094

Traumerom
03.01.182

IA
99.99.025

Oversiktstegning medvirkningsmøte F1

Plassering avklart; yttervegger, sjakter, tekniske rom og 
standardrom.

Standardrom som har vært i medvirkning tidligere, men 
som gjennomgåes på ny.

Unike rom eller standardrom som ikke er medvirket på 
ennå.

Rev. status:Rev. nr.:Dato:

Revision:Tegningsnr.:Tegningsemne:

Mål:  1 : 200
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03001-J0-03_cOversikt rom til medvirkning etasje U1
/ 03 - Akuttfunksjoner



Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
18 m²

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.06]
Hylleseksjon med
sjalusidør

[GHA.001.06]
Hylleseksjon med
sjalusidør

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[FDB.003.04]
Skranke

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[FDB.003.04]
Skranke

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk[GPZ.005]

Kontorstol

Ekspedisjon
03.01.006
30 m²

Venteplass
03.01.153
20 m²

Venteplass
03.01.154
20 m²

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.006_a -  Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - Plan
Indre sone

Forberedende spørsmål

(1) Vil flyten og funksjonen i rommet kunne ivaretas med den innplassering og det utstyret som nå
er presentert her?

(2) Hvordan vurderes  fortrolighet med pasient/pårørende mot venterom for selvhenvendere og
akuttinngang

(3) Beskriv ønsket tilrettelegging for koordineringsfunksjon Akutt (tilknytning AMK)
(4) Er der spesielle sikkerhetskrav som må ivaretas?  Eksempel skranke, glass, alarmer



Dato:Mål: 12-05-2023
Rom 03.01.006_b -  Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - 3D
Indre sone



Isolat
03.01.010
luftsmitte akuttrom
36 m²

[031.007]
Sykehusseng

[031.052]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[G
BA
.0
06
.1
4]

Ar
be
id
sb
or
d 
he
v/
se
nk

[G
BA
.0
06
.1
4]

Ar
be
id
sb
or
d 
he
v/
se
nk

[GPZ.004]
Arbeidsstol[GPZ.004]

Arbeidsstol

[012.031]
Infusjonsrack

[013.002]
Respirator

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

[0
62
.0
15
.0
2]

Se
kk
es
ta
tiv
 4
 h
ju
l

[0
62
.0
15
.0
2]

Se
kk
es
ta
tiv
 4
 h
ju
l

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[0
90
.0
06
.0
7]

Sk
je
rm
 5
5"

[K
SA
.0
02
.0
1]

Ve
gg
sk
in
ne
 u
ts
ty
r

[NYZ.001]
Servant

[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
ro
m
sk
an
al

[0
17
.0
01
]

Pa
si
en
to
ve
rv
åk
in
g 
ni
vå
 1

[015.003]
Undersøkelseslampe

[015.001.04]
Uttakssentral akutt

[G
PZ
.0
01
.0
4]

St
ol
 b
es
øk

Sluse
03.01.180
5 m²

[GGB.012]
Skjermvegg

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.010_a -  Isolat - Plan
Luftsmitte akuttrom

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Beskriv hvilke funksjonskrav en må sette til rommet og tilliggende rom for å få en
tilfredsstillende isolatfunksjon. Det henvises til tidligere referat fra forprosjekt som beskriver dør
mot naborommet og  medførende avvik i forhold til luftsmittefunksjonalitet.



Dato:Mål: 12-05-2023
Rom 03.01.010_b -  Isolat - 3D
Luftsmitte akuttrom



[031.007]
Sykehusseng

[090.005.04]
Skjerm PC medisinsk
godkjent

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[0
17
.0
01
.0
3]

Pa
si
en
to
ve
rv
åk
in
g 
ni
vå
 3

- a
va
ns
er
t

Observasjonsplass
03.01.013
retriage
120 m²

Bad
03.01.014
5 m²
[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
ro
m
sk
an
al

[031.007]
Sykehusseng

[GPZ.004]
Arbeidsstol [031.007]

Sykehusseng

[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
ro
m
sk
an
al

[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
ro
m
sk
an
al

[031.007]
Sykehusseng

[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
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Nattbord enkelt m/vipp

[K
KD
.0
01
.0
3]

Sy
ke
ro
m
sk
an
al

[0
15
.0
03
.0
4]

U
nd
er
sø
ge
ls
es
la
m
pe

[0
17
.0
01
.0
3]

Pa
si
en
to
ve
rv
åk
in
g 
ni
vå
 3

- a
va
ns
er
t

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.013_a -  Observasjonsplass - Plan
Retriage

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Er det mest hensiktsmessig med fast eller mobil arbeidsstasjon i rommet?
(3) Skal alle plassene være sengeplasser, eller bør noen av plassene være stoler?



Dato:Mål: 12-05-2023
Rom 03.01.013_b -  Observasjonsplass - 3D
Retriage



Undersøkelse og behandling
03.01.018
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WC
03.01.039
2 m²

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.018 -  Undersøkelse og behandling

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Dette rommet er et standardrom 
som gjenbesøkes
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Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.050_a -  Observasjonsplass - Plan
Avklaring

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Hvilken type belysning er det behov for hver pasient?

- Det er lagt inn stoler på den 
ene siden av rommet, og stilpet 
markering viser stol i liggende 
possisjon.
-Forheng er takhengt og går 
hele veien rundt sengen.



Dato:Mål: 12-05-2023
Rom 03.01.050_b -  Observasjonsplass - 3D
Avklaring



[NYZ.001]
Servant

[KKD.001.02]
Sykeromskanal
poliklinikk standard

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.025]
Undersøkelse- og
behandlingsbenk

[017.001]
Pasientovervåking nivå 1

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

[073.003]
Tralle PC hev-senk

[015.003]
Undersøkelseslampe

Undersøkelse og behandling
03.01.129
stort
20 m²

[011.015.06]
Ultralyd

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.129 -  Undersøkelse og behandling
Stort

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Dette rommet er et standardrom 
som gjenbesøkes



Sluse
03.01.072
luftsmitte
5 m²

Heis 02
80.05.150
Akutt
0 m²

Isolat
03.01.142
akutt
36 m²

Bad
03.01.145
luftsmitte
6 m²

UF-EL
94.02.001
0 m²

Sluse
03.01.177
luftsmitte
5 m²

?

[031.007]
Sykehusseng

[031.052]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk
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Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[013.002]
Respirator

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[015.003]
Undersøkelseslampe

[015.001.04]
Uttakssentral akutt

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[FBA.058.03]
Arbeidsbenk

[NYZ.001]
Servant

[090.006.07]
Skjerm 55"

[017.001]
Pasientovervåking nivå 1

Ambulansehall
72.01.002
0 m²

[GFA.005.01]
Kjøleskap medisin ca

85cm

[012.031]
Infusionsrack

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.142_a -  Isolat - Plan
Akutt

Forberedende spørsmål

(1) Beskriv hvilke primære arbeijdsopgaver som skal  foregå i rommet.



Manøverrom
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4 plasser
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Laboratorium
03.01.114
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50 m²
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Sekkestativ
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Arbeidsbord hev/senk

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.114_a -  Laboratorium - Plan
CT

Forberedende spørgmål

(1) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Er uttakssentral/søyle for anestesi hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidsprosessene i rommet?
(3) Er det behov for ytterligere utstyr ift akuttfunksjoner?



Dato:Mål: 12-05-2023
Rom 03.01.114_b -  Laboratorium - 3D
CT



Laboratorium
03.01.117
CT
50 m²
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Stol besøk
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Anestesivogn
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[NYZ.001]
Servant

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
24 m²

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk
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Kontorstol
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[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk
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Hylleseksjon
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Hylleseksjon

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

Dato:Mål:  1 : 50 12-05-2023
Rom 03.01.117_a -  Laboratorium - Plan
CT

Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Er uttakssentral/søyle for anestesi hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidsprosessene i

rommet?
(3) Er det behov for ytterligere utstyr ift akuttfunksjoner?
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Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

(2) Er det behov for ytterligere utstyr ift akuttfunksjoner?
(3) Er anestesifunksjonen i forberedelsesrommet ivaretatt?
(4) Hvordan er arbeidsprosessen for pasienter med behov for anestesi

inne i dette rommet?
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Forberedende spørsmål

(1) Er utstyr/inventar i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Er det behov ytterligere utstyr ift akuttfunksjoner?
(3) Er plassering av veggbucky hensiktsmessig?


	03001-J0-03_a - Forside
	03001-J0-03_b - Innhold
	J1-U1-03 - Plantegning funksjonsområde
	J2J3-U1-03 - Plantegning funksjonsområde
	03001-J0-03_c - Oversikt rom til medvirkning etasje U1
	Rom 03.01.006_a - Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - Plan
	Rom 03.01.006_b - Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - 3D
	Rom 03.01.010_a - Isolat - Plan
	Rom 03.01.010_b - Isolat - 3D
	Rom 03.01.013_a - Observasjonsplass - Plan
	Rom 03.01.013_b - Observasjonsplass - 3D
	Rom 03.01.018 - Undersøkelse og behandling
	Rom 03.01.050_a - Observasjonsplass - Plan
	Rom 03.01.050_b - Observasjonsplass - 3D
	Rom 03.01.129 - Undersøkelse og behandling
	Rom 03.01.142_a - Isolat - Plan
	Rom 03.01.114_a - Laboratorium - Plan
	Rom 03.01.114_b - Laboratorium - 3D
	Rom 03.01.117_a - Laboratorium - Plan
	Rom 03.01.117_b - Laboratorium - 3D
	Rom 03.01.121_a - Laboratorium - Plan
	Rom 03.01.121_b - Laboratorium - 3D
	Rom 03.01.127 - Laboratorium

