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08.01.020
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.027
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.001
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.003
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.033
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.005
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.004
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.034
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.019
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.011
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.018
Operasjon
(80.0 m²)

08.01.029
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.012
Operasjon
(60.0 m²)

13.03.024
Verksted, medisinsk

teknologi
(45.0 m²)

14.01.010
Grupperom, stort

(25.0 m²)

14.01.020
Simulering
(35.0 m²)
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08.01.026
Behandling, asfyksi

(20.0 m²)

08.01.010
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.032
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.007
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.006
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.035
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.015
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.023
Operasjon, hybrid

(70.0 m²)

08.01.016
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.024
Operatørrom, hybrid

(12.0 m²)

08.01.025
Teknikk, hybrid

(10.0 m²)

08.01.113
Diktering
(2.0 m²)

08.01.114
Diktering
(2.0 m²)

08.01.115
Diktering
(2.0 m²)

08.01.030
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.021
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.072
Lager, sterilt
(50.0 m²)

08.01.120
Pause, stort
(45.0 m²)

08.01.121
Møte

(30.0 m²)
08.01.108

Arbeidsrom, tverrfaglig stort
(24.0 m²)

08.01.119
Pause, stort
(45.0 m²)

13.07.031
Renhold, operasjon

(10.0 m²)

08.01.112
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.133
Legemidler
(2.0 m²)

08.01.111
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.068
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²)

13.10.006
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

08.01.104
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²) 13.07.030
Renhold, operasjon

(10.0 m²)

08.01.038
Desinfeksjon
(8.0 m²)

08.01.110
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.102
Lager, operasjonsbord og

leiringsutstyr
(50.0 m²)

08.01.109
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

08.01.122
Møte

(30.0 m²) 15.01.016
Smågrupperom

(25.0 m²)

08.01.009
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.008
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.145
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

08.01.013
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.017
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.014
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.028
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.002
Operasjon
(60.0 m²)

08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.01.037
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.036
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.106
Arbeidsstasjon,
kommandosentral

(18.0 m²)

08.01.107
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

08.01.070
Lager, utstyr
(30.0 m²)

08.02.002
Samtale
(9.0 m²)

08.02.001
Samtale
(9.0 m²)

08.02.009
WC, pasient
(2.0 m²)

08.02.008
WC, pasient
(2.0 m²)

08.03.099
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

08.01.116
Diktering
(2.0 m²)

08.01.118
Diktering
(2.0 m²)

08.01.105
Ekspedisjon
(18.0 m²)

08.01.069
Lager, utstyr
(30.0 m²)

08.01.071
Lager, utstyr
(30.0 m²)

08.01.078
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.079
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.080
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.081
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.082
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.085
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.086
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.088
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.090
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.094
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.095
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.099
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.100
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)
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08.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.128
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.131
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.132
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.02.010
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.03.026
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.033WC, HC, besøkende(5.0 m²)

WC, personal

WC, personal

08.03.082WC, HC, pasient(5.0 m²)
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08.01.129
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.001
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.002
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.003
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.004
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.005
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.007
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.009
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)
07.01.011

Sengerom, intensiv
(25.0 m²)

07.01.013
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.014
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.015
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.016
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.017
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.018
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.020
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.023
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.024
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.025
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)
07.01.026

Sluse, luftsmitte
(5.0 m²)
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07.01.044
Samtale
(12.0 m²)

07.01.045
Opphold, pårørende

(20.0 m²)

07.01.050
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

07.01.051
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

07.01.052
Pause, stort
(30.0 m²)

07.01.010
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.006
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.008
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.019
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.042
Bad, stort
(8.0 m²)
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WC, HC
5.0 m²

WC

07.01.037
Desinfeksjon
(8.0 m²)

07.01.036
Lager, væske
(20.0 m²)

07.01.030
Lager, rent
(15.0 m²)

07.01.035
Lager, utstyr
(24.0 m²)

07.01.038
Desinfeksjon
(8.0 m²)07.01.029

Lager, rent
(15.0 m²)
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Lager, rent, lite

07.01.043
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

WC

08.03.020
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)
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08.03.083
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

08.03.010
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.014
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.096WC, HC, pasient(5.0 m²)

08.03.035
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.03.034WC, HC, besøkende(5.0 m²)

08.03.102Lager, rent(15.0 m²)

08.03.113
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.115
WC, personal

(2.0 m²)
08.03.114

WC, personal
(2.0 m²)
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08.03.046Arbeidsstasjon(26.0 m²)

08.03.049
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)
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Pause, stort
(40.0 m²)
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08.03.040Lager, væske(8.0 m²)

08.03.041
Lager, utstyr
(12.0 m²)

08.02.014
WC, pasient
(2.0 m²)

08.02.013
WC, pasient
(2.0 m²)
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08.03.032
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.031
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.030
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.081Isolat, kontaktsmitte(15.0 m²)

08.03.105
Lager, tøy
(2.0 m²)

08.03.036Bad, kontaktsmitte(6.0 m²)

08.03.101Desinfeksjon(8.0 m²)

08.02.015
Lager, tøy
(2.0 m²)

08.03.088
Samtale
(9.0 m²)

08.03.038Desinfeksjon(8.0 m²)

08.03.103
Lager, utstyr
(12.0 m²)

08.03.039Lager, rent(15.0 m²)

08.03.087
Samtale
(9.0 m²)

01.03.035
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.03.039
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.03.040
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.03.041
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.03.044
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.03.047
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.03.052
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.03.053
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.03.057
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.03.059
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.03.064
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.03.065
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.03.071
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

01.03.120
Lager, rent
(15.0 m²)

01.03.032
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.03.050
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.01.128
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.03.021
WC, personal

(2.0 m²)

03.03.023
Laboratorium, IN2

(36.0 m²)

03.03.024
Laboratorium, IN4

(40.0 m²)

03.03.025
Lager, utstyr
(12.0 m²)

03.03.026
Lager, rent
(12.0 m²) 03.03.031

Pause
(25.0 m²)

03.03.034
Vaktrom
(12.0 m²)

13.07.022
Renhold
(4.0 m²)

13.07.020
Renhold
(4.0 m²)

80.04.012
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.001
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.002
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.003
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.006
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.009
Trapperom
(0.0 m²)Trapperom

13.03.019
Pause, møte
(25.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr
(15.0 m²)

13.03.011
WC, personal

(2.0 m²)

14.01.023
Grupperom
(10.0 m²)

14.01.024
Grupperom
(10.0 m²)

01.04.023
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.04.022
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.04.021
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.04.017
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.04.020
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.04.016
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.04.019
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

01.04.018
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)
01.04.015

Bad, kontaktsmitte
(6.0 m²)

01.04.024
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.025
Sengerom
(15.0 m²) 01.04.026

Sengerom
(15.0 m²)

01.04.027
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.004
Bad

(5.0 m²)

01.04.006
Bad

(5.0 m²)

01.04.030
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)
01.04.031

Sengerom, 2-sengs
(30.0 m²)

01.04.032
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01.04.033
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)
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13.10.013
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.06.002
Korridor, Intermediær

(0.0 m²)

80.06.010
Korridor, Post-op

(0.0 m²)

Sjakt

93.03.058Sjakt, VVS(0.0 m²)

80.04.028
Trapperom
(0.0 m²)

80.05.007
Heis, Akutt
(0.0 m²)

80.05.008
Heis, Akutt
(0.0 m²)

08.01.134
Legemidler
(2.0 m²)

08.01.135
Legemidler
(2.0 m²)

08.01.139
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.140
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.141
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.142
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.143
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

AGV-rom
08.01.096

Oppstillingsplass, seng
(2.0 m²)

01.04.044
Pause
(25.0 m²)

01.04.043
Samtale
(12.0 m²)

01.04.045
Lager, utstyr
(15.0 m²)

01.04.039
Lager, tøy
(2.0 m²) Lager, rent, lite

Lager, rent, lite

01.04.042
Arbeidsrom, tverrfaglig

(12.0 m²)

08.03.079
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

Legemidler

07.01.056
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.057
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.058
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.059
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

WC, HC
5.0 m²

07.01.061
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

08.01.136
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.137
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.101
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.042
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.044
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)
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01.04.009
Bad

(5.0 m²)
93.03.064
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

99.99.019
IA, Disp.

80.06.104
Korridor, Post-op

(0.0 m²)

13.02.011
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.002
Bad, personal

(5.0 m²)99.99.021
IA, Disp.

08.01.130
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.144
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

04.01.232
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.042
Lager, tøy
(2.0 m²)

01.04.046
WC, HC, personal

(5.0 m²)

94.03.045
UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

94.03.044
UF-EL Gr.2

04.01.135
WC, pasient
(2.0 m²)
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Laboratorium, PNA, nisje

10.03.010
Laboratorium, PNA

(6.0 m²)

01.04.054
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)
01.04.053

Kontor, 1 person
(9.0 m²)

01.04.003
Bad

(5.0 m²)

07.01.063
Samtale
(12.0 m²)

01.04.050
Lager, rent
(15.0 m²)

01.04.049
Desinfeksjon
(8.0 m²)

01.04.005
Bad

(5.0 m²)

01.04.051
Legemidler
(4.0 m²)

Oppstillingsplass, akuttutstyr

08.01.146
Utpakking
(14.0 m²)

07.01.068
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

07.01.069
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

Legemidler
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16.01.018
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

16.01.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

O
pp
st
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ng
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ss

Lager, tøy

Lager, tøy Legemidler

80.07.090Rørpost

80.07.093
Rørpost

R
ør
po
st

R
P1

1

93.03.418
Sjakt, VVS

93.03.159Sjakt, VVS

08.01.138
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.150
Sluse, utpakking

(6.0 m²)

08.01.148
Lager, sterilt
(40.0 m²)

08.01.149
Desinfeksjon
(8.0 m²)

08.01.147
Lager, sterilt
(30.0 m²)

08.01.151
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

13.05.014
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

07.01.012
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.046
Arbeidsstasjon

(28.0 m²)

Trapperom

Trapperom

UF-EL

UF-EL
UF-EL

Sjakt, VVS Sjakt, VVS
Sjakt, VVS

Sjakt, VVS Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Teknisk rom, KR, IKT

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Heis, Seng Heis, Seng

Heis, Person Heis, Person Heis, Person

Heis, Seng Heis, Seng

Heis, Seng Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, uren

Heis, uren

Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, Seng

AGV-rom

AGV-rom

AGV-rom

Korridor

Sjakt, VVS

UF-EL

UF-EL

UF-EL

Teknisk rom, KR, IKT

Teknisk rom, KR, IKT

Teknisk rom, KR, IKT

Teknisk rom, KR, IKT

Sengeautomat

Sengeautomat

UF-EL

UF-EL

Kirurgisk håndvask

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Heis, ren Heis, ren

Sjakt, VVS

Korridor

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS
Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

UF-EL

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2 UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

U
F-
EL

 G
r.2

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

U
F-
EL

 G
r.2

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

Sjakt, VVS

Korridor, Operasjon

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS
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N

O
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R
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07.01.071
Pause, stort
(30.0 m²)

07.01.070
Stillerom
(3.0 m²)

07.01.076
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

R
ør
po
st

07.01.047
Arbeidsstasjon

(28.0 m²)

13.10.016
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

UF-EL Gr.2

08.03.064
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²) 08.03.061
Overvåkingsplass, 6 plasser

(72.0 m²)

08.03.070
Overvåkingsplass, 6 plasser

(72.0 m²)

08.03.065
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.120Forrom, kontaktsmitte(4.0 m²)

08.03.004
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.001
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.002
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.02.018
Samtale
(9.0 m²)

08.02.027
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

08.02.028
Lager, pasienteiendeler

(8.0 m²)

08.02.026
Omkledning, forrom

(10.0 m²)

08.02.024
Omkledning, HC

(5.0 m²)

08.02.019
Omkledning
(2.0 m²)

08.02.020
Omkledning
(2.0 m²)

08.02.003
Omkledning
(2.0 m²)
08.02.022
Omkledning
(2.0 m²)

08.02.021
Omkledning
(2.0 m²)

08.02.017
Legemidler
(2.0 m²)

07
.0
1.
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4

O
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ld
, p
år
ør
en
de

(1
5.
0 
m
²)

07.01.073
Opphold, pårørende

(15.0 m²)

07
.0
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2

O
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(1
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0 
m
²)

01.04.057
Arbeidsstasjon, intermediær

(5.0 m²)

01.04.056
Arbeidsstasjon, intermediær

(5.0 m²)

01.04.059
WC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.078
Lager, utstyr
(12.0 m²)

07.01.075
Lager, utstyr
(12.0 m²)

07.01.077
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)
O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, a
ku
ttu
ts
ty
r

13.07.056
Renhold
(4.0 m²)

Lager, tøy

08
.0
3.
11
8

O
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st
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ak
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ty
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(2
.0
 m
²)

80.07.142
Rørpost
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0m 10m 20m 30m 40m

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: As indicated
Dato:      16.05.2023

07.01-08.02-08.03 -  Intensiv, K2 og Post-op

Nye Aker



08.02.001
Samtale
(9.0 m²)

08.02.008
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.009
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.010
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.03.026
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.033WC, HC, besøkende(5.0 m²)

08.03.051
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.052
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.082WC, HC, pasient(5.0 m²)

08.03.099Tekjøkken, pasient(5.0 m²)
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²)

08.01.105
Ekspedisjon

(18.0 m²)

07.01.001
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.002
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.003
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.004
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.005
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.007
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.009
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.011
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.013
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.014
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.015
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.016
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.017
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.018
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.020
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.023
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.024
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.025
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.026
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07
.0

1.
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4
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r, 
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y

(4
.0

 m
²)

07.01.044
Samtale
(12.0 m²)

07.01.045
Opphold, pårørende

(20.0 m²)

07.01.050
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

07.01.051
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

07.01.052
Pause, stort

(30.0 m²)

07.01.010
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.006
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.008
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.019
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.042
Bad, stort
(8.0 m²)
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2
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r, 
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(2
.0

 m
²)

07.01.054
WC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.055
WC, personal

(2.0 m²)

07.01.037
Desinfeksjon

(8.0 m²)

07.01.036
Lager, væske

(20.0 m²)

07.01.030
Lager, rent
(15.0 m²)

07.01.035
Lager, utstyr

(24.0 m²)

07.01.038
Desinfeksjon

(8.0 m²)07.01.029
Lager, rent
(15.0 m²)
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²)

07.01.031
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

07.01.043
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

07.01.053
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.020
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.044
Arbeidsstasjon, ytre sone(8.0 m²)

08.03.083WC, HC, pasient(5.0 m²)

08.03.010
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.014
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.096WC, HC, pasient(5.0 m²)

08.03.035
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.03.034WC, HC, besøkende(5.0 m²)

08.03.102Lager, rent(15.0 m²)

08.03.113
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.115
WC, personal

(2.0 m²)
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08.03.046Arbeidsstasjon(26.0 m²)
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08.03.110
Pause, stort

(40.0 m²)
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08.03.040Lager, væske(8.0 m²)

08.03.041
Lager, utstyr

(12.0 m²)
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08.03.104Lager, tøy(2.0 m²)

08.03.032
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.031
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.030
Overvåkingsplass, enerom

(15.0 m²)

08.03.081Isolat, kontaktsmitte(15.0 m²)

08.03.105Lager, tøy(2.0 m²)

08.03.036Bad, kontaktsmitte(6.0 m²)

08.03.101Desinfeksjon(8.0 m²)

08.02.015
Lager, tøy
(2.0 m²)

08.03.088Samtale(9.0 m²)

08.03.038Desinfeksjon(8.0 m²)

08.03.103
Lager, utstyr

(12.0 m²)

08.03.039Lager, rent(15.0 m²)

08.03.087
Samtale
(9.0 m²)

13.07.022
Renhold
(4.0 m²)

80.04.012
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.001
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.002
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.011
Trapperom

(0.0 m²)

14.01.010
Grupperom, stort

(25.0 m²)

14.01.023
Grupperom
(10.0 m²)01.04.023

Isolat, kontaktsmitte
(15.0 m²)

01.04.022
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.04.021
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

01.04.017
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01
.0

4.
02

0
Fo

rro
m

, k
on

ta
kt

sm
itt

e
(4

.0
 m

²)

01.04.016
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)
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²)01.04.015
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

01.04.024
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.025
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.026
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.027
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.004
Bad

(5.0 m²)

01.04.006
Bad

(5.0 m²)

01.04.030
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01.04.031
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01.04.033
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01
.0

4.
00

1
Ar

be
id

ss
ta

sj
on

, i
nd

re
 s

on
e

(2
4.

0 
m

²)

01.04.037
WC, personal

(2.0 m²)

01.04.038
WC, personal

(2.0 m²)

13.10.016
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.02.113
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.008
UF-EL
(0.0 m²)

80.06.001
Korridor, Intensiv

(0.0 m²)

80.06.002
Korridor, Intermediær

(0.0 m²)

80.06.009Korridor, Post-op(0.0 m²)

80.06.010
Korridor, Post-op

(0.0 m²)

93.03.027
Sjakt, VVS

(0.0 m²)
93.03.028
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.029
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.032
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.034
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.036
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.041
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.058Sjakt, VVS(0.0 m²)

80.04.028Trapperom(0.0 m²)

80.05.007
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.008
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.220
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.221
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.226
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.227
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.232
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.03.061
Forrom, akuttheis

(0.0 m²)

80.07.010
AGV-rom
(0.0 m²)

93.03.106
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

95.03.033
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

01.04.044
Pause

(25.0 m²)

01.04.043
Samtale
(12.0 m²)

01.04.045
Lager, utstyr

(15.0 m²)

01.04.039
Lager, tøy
(2.0 m²)

01.04.040
Lager, rent, lite

(2.0 m²) 01.04.041
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

01.04.042
Arbeidsrom, tverrfaglig

(12.0 m²)

08.03.079
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

08.03.117Legemidler(2.0 m²)

07.01.056
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.057
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

07.01.058
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.059
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.060
WC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.061
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)
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01.04.009
Bad

(5.0 m²)

80.05.060
Heis, ren
(0.0 m²)

80.05.063
Heis, ren
(0.0 m²)

80.06.091
Korridor, Intensiv

(0.0 m²)

80.06.087
Korridor, Intensiv

(0.0 m²)

80.06.059
Korridor, Intensiv

(0.0 m²)

93.03.025
Sjakt, VVS

(0.0 m²)
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²)

99.99.019
IA, Disp.

93.03.152Sjakt, VVS(0.0 m²)

80.06.104Korridor, Post-op(0.0 m²)

99.99.021IA, Disp.

94.02.034
UF-EL

01.04.046
WC, HC, personal

(5.0 m²)

94.03.021
UF-EL Gr.2

94.03.022
UF-EL Gr.2

94.03.023
UF-EL Gr.2
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94.03.041
UF-EL Gr.2

94.03.042
UF-EL Gr.2
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3
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94.03.044
UF-EL Gr.2

94.03.030
UF-EL Gr.2

94.03.031
UF-EL Gr.2

93.03.477
Sjakt, VVS

10.03.007
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

10.03.008
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)
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01.04.003
Bad

(5.0 m²)

07.01.063
Samtale
(12.0 m²)

01.04.050
Lager, rent
(15.0 m²)

01.04.049
Desinfeksjon

(8.0 m²)

01.04.005
Bad

(5.0 m²)

01.04.051
Legemidler

(4.0 m²)

01.04.052
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)
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07.01.066
Legemidler

(2.0 m²)

07.01.067
Legemidler

(2.0 m²)

07.01.064
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

16.01.018
Kontor, 1 person

(9.0 m²) 16.01.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

07.01.065
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.03.042Lager, tøy(2.0 m²)

08.03.043Lager, tøy(2.0 m²)
08.03.116Legemidler(2.0 m²)

80.07.090Rørpost

80.07.093
Rørpost

80.07.094
Rørpost

93.03.418
Sjakt, VVS

93.03.159Sjakt, VVS

08.02.003
Omkledning

(2.0 m²)
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08.03.119Oppstillingsplass,akuttutstyr(2.0 m²)
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01.04.056
Arbeidsstasjon, intermediær

(5.0 m²)

01.04.057
Arbeidsstasjon, intermediær

(5.0 m²)

01.04.055
Lager, tøy
(2.0 m²)

13.07.056
Renhold
(4.0 m²)

80.05.135
Heis, ren
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07.01.077
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

07.01.076
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

07.01.075
Lager, utstyr

(12.0 m²)

07.01.071
Pause, stort

(30.0 m²)

13.05.045
Oppvask, buffet

(5.0 m²)

13.05.014
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

07.01.070
Stillerom
(3.0 m²)

80.07.142
Rørpost

07.01.078
Lager, utstyr

(12.0 m²)
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80.06.297
Korridor, Intensiv

80.06.298
Korridor, Intensiv

80.06.299
Korridor,

K2-senger/intermediær

80.06.312Korridor, Postop

80.06.310Korridor, Postop

80.06.316
Korridor, Intensiv

94.02.119
UF-EL
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S

80.06.311Korridor, Postop

80.06.329
Korridor, Intensiv

80.06.328
Korridor, Intensiv

80.06.330
Korridor, Intensiv

80.06.340
Korridor, Intensiv

08.03.001
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.002
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.064
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

08.03.065
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)
08.03.070

Overvåkingsplass, 6 plasser
(72.0 m²)

08.03.061
Overvåkingsplass, 6 plasser

(72.0 m²)

08.03.004
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

07.01.046
Arbeidsstasjon

(28.0 m²)

07.01.047
Arbeidsstasjon

(28.0 m²)

07.01.012
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

08.03.120Forrom, kontaktsmitte(4.0 m²)

01.04.059
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.02.019
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.020
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.021
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.022
Omkledning

(2.0 m²)

08.02.024
Omkledning, HC

(5.0 m²)

08.02.026
Omkledning, forrom

(10.0 m²) 08
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08.02.028
Lager, pasienteiendeler

(8.0 m²)

08.02.027
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

94.03.085
UF-EL Gr.2

01.04.032
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

08.02.028

13.05.014 og 13.05.045

08.02.018
Samtale
(9.0 m²)

1970

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200
Dato:      16.05.2023

08.03 og 07.01 -  Intensiv, K2, Post-operativ

Nye Aker



Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

Intensiv
1 07.01.007 og 07.01.001 Sengerom, intensiv Standard Avvikende geometri fra standardrom
1 07.01.016 og 07.01.006 Sengerom, intensiv Standard Avvikende geometri fra standardrom
2 07.01.046 Arbeidsstasjon Standard Er definert som standardrom, men må avledes.
2 07.01.045 Opphold pårørende Standard Er definert som standardrom, men må avledes. 
2 07.01.072 Opphold pårørende Standard Er definert som standardrom, men må avledes. Samme som 07.01.073 og 074
1 07.01.042 Bad, stort SRMAL

K2
1 01.04.030 og 01.04.031 Sengerom 2-sengs SRMAL
2 01.04.042 Arbeidsrom, tverrfaglig Standard Er definert som standardrom, men må avledes. 
2 01.04.001 Arbeidsstasjon, indre sone Standard Er definert som standardrom, men må avledes. 

Postoperativ dag/døgn
1 08.03.001 Overvåkingsplass, 4 plasser SRMAL
1 08.03.020 Overvåkingsplass, 3 plasser SRMAL
1 08.03.070 Overvåkingsplass, 6 plasser SRMAL
2 08.03.087 Samtale Standard Er definert som standardrom, men må avledes. Samme som 08.03.088.
2 08.03.108 Arbeidsstasjon Standard Er definert som standardrom, men må avledes. Samme som 08.03.107.

Sammedagsmottak
1 08.02.011 og 08.02.027 Venteplass og arbeidsstasjon Standard Er definert som standardrom, men må avledes. 
2 08.02.028 Lager, pasienteiendeler Unik

Medvirkningsgruppe: Intensiv, K2 og postoperativ



07.01.007
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.001
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)94.03.023
UF-EL Gr.2

1.4 m²

[GPZ.006.06]
Lenestol, mobilisering

[MVB.010.01]
Dialysepanel, lavt

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[017.001.03]
Pasientovervåking, nivå 3 - avansert

[FXB.003.05]
Knaggrekke 4 knagger

[062.015]
Sekkestativ

[GSA.001.05]
Skap kassebakke mobil, d=706 b=462
h=1205
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Intensivseng

[015.003]
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Respirator
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[012.031]
Infusjonsrack
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.007 og 07.01.001 -  Sengerom Intensiv_alt. 1

Nye AkerDato:      16.05.2023

Sengerom, intensiv 07.01.001+07.01.007



Avklaringspunkter til rom

07.01.007 og 07.01.001 SENGEROM, INTENSIV

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?

3 Er avstand hodeende seng til vegg akseptabel?

4 Er det særskilte må-krav  til plassering av sykeromskanal og utstyrsskinne(r)? 
F.eks. høyde på vegg?

5 Skyvedør mellom rom oppfyller ikke lydkrav som normalt settes mellom ordinære  
pasientrom. Er det akseptabelt med lavere lydkrav mellom disse rommene?



07.01.006
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.016
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

750

[FXB.003.05]
Knaggrekke 4 knagger

[FBA.041.05]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=620
b=1200

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

[031.022]
Intensivvogn
[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GSA.001.05]
Skap kassebakke mobil, d=706 b=462
h=1205

[062.015]
Sekkestativ
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Infusjonsrack
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Uttakssentral, intensiv
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Respirator
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Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m
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[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

94.03.022
UF-EL Gr.2

1.3 m²

2500

[015.003]
Undersøkelseslampe

[061.003]
Modulbord

søyle

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.016 og 07.01.006 -  Sengerom intensiv_alt. 2

Nye AkerDato:      16.05.2023

Planutsnitt 07.01.006+07.0.01.016 Sengerom intensiv Sengerom, intensiv 07.01.006+07.01.016



Avklaringspunkter til rom

07.01.016 og 07.01.006 SENGEROM, INTENSIV

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?

3 Vil plassering av seng med hodeende mot/under vindu fungere? Dersom sengen 
dreies med siden mot vinduet, vil fritt rom til fordeling mellom hodeende og 
fotende bli 1850 mm (dvs. f.eks. 35 cm ved hodeende og 1,5 m ved fotende)

4 Er det særskilte må-krav  til plassering av sykeromskanal og utstyrsskinne(r)? 
F.eks. høyde på vegg?

5 Skyvedør mellom rom oppfyller ikke lydkrav som normalt settes mellom ordinære  
pasientrom. Er det akseptabelt med lavere lydkrav mellom disse rommene?



07.01.046
Arbeidsstasjon

(28.0 m²)

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FBB.001.01]
Tavle, whiteboard b=1205 h=1005

[090.006.07]
Skjerm, standard, 55''

[GBA.006.12]
Arbeidsbord d=800 b=2000
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[GPZ.001]
Stol, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.046 -  Arbeidsstasjon

Nye AkerDato:      16.05.2023

Arbeidsstasjon 07.01.046



Avklaringspunkter til rom

07.01.046 ARBEIDSSTASJON

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?
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Opphold, pårørende

(20.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.045 -  Opphold, pårørende

Nye AkerDato:      16.05.2023

Opphold, pårørende 07.01.045Planutsnitt 07.01.045 Opphold, pårørende



Avklaringspunkter til rom

07.01.045 OPPHOLD, PÅRØRENDE

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Evt. lekesone, spesifiser hvilke type møbler / utstyr - og omfang av 
dette - er ønskelig i rommet?



07.01.074
Opphold, pårørende

14.1 m²
(15.0 m²)

07.01.072
Opphold, pårørende

(15.0 m²)

[G
O

Z.
00

8.
01

]
So

fa
, 2

-s
et

er

[G
BA

.0
05

.0
3]

Bo
rd

, s
of

ab
or

d 
ru

nd
t d

=6
00

 h
=5

20

[G
BA

.0
05

.0
2]

Bo
rd

, s
pi

se
bo

rd
 d

=7
00

 b
=1

20
0 

h=
70

0

[G
PZ

.0
01

]
St

ol
, h

ov
ed

ar
tik

ke
l

07.01.073
Opphold, pårørende
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[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.072 -  Opphold, pårørende

Nye AkerDato:      16.05.2023

Opphold, pårørende 07.01.072Planutsnitt 07.01.072 Opphold, pårørende



Avklaringspunkter til rom

07.01.072 OPPHOLD, PÅRØRENDE

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet? Se også på utkast til møblering av rommene 
07.01.073 og .074. Bør møblering være likt i rommene? Evt. hvilke 
variasjoner er ønskelig? Behov for te-kjøkken i ett, eller i alle?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?



07.01.042
Bad, stort
(8.0 m²)

[035.003.01.2.1]
Pasientløfter, mobil, passiv, bariatrisk

[NYZ.018]
Håndvask, ergonomisk, bredde 1000,
høyre

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[FHA.001]
Hylle bad, hovedartikkel
[031.037]
Toalett-/dusjstol

[FXC.001.02]
Støttehåndtak dusj, vegghengt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FTZ.001.04]
Speil veggfast, b=800 h=1000

[FXC.001.01]
Støttehåndtak toalett, vegghengt

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet -
Hovedartikkel

[NXZ.010]
Toalettgarnityr [FIZ.004]

Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og
dusj
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 07.01.042 -  Bad

Nye AkerDato:      16.05.2023

Planutsnitt 07.01.042 Bad, stort Bad, stort 07.01.042



Avklaringspunkter til rom

07.01.042 Bad, stort

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?



01.04.030
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01.04.003
Bad

(5.0 m²)

01.04.056
Arbeidsstasjon, intermediær

(5.0 m²)

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.01]
Sykeromskanal, sengerom

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[GBA.007.02]
Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920

[031.007]
Sykehusseng

[GPZ.010]
Stol, klapp løs hovedartikkel

[FSA.083.01]
Koffertskap, lavt, med bakplate

[092.001.03]
AV-pakke, sengerom

[GPZ.006]
Lenestol, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[061.003]
Modulbord

[017.002.01]
Pasientovervåkingssentral, 8 pasienter

[031.052]
Tralle, PC (enkel)

[FTZ.001.04]
Speil veggfast, b=800 h=1000

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.06]
Arbeidsbord  hev/senk b=800 b=2000

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[FHA.001]
Hylle bad, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel
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[UPD.005]
Lese- og pleielampe

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

3000

UTSTYRSSKINNEUTSTYRSSKINNE

SENG SENG

SYKEROMSKANAL

VINDU VINDU

FENDRINGSPLATE?

1600

200
1400

400UTSTYRSSKINNE ? UTSTYRSSKINNE ?

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 01.04.030 og 01.04.031_01 -  Sengerom, 2-sengs (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.23

Oppriss 2-sengsrom_horisontal kanal



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 01.04.030 og 01.04.031_02 -  Sengerom, 2-sengs (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.2023

Sengerom, 2-sengs 01.04.030



Avklaringspunkter til rom

01.04.030 og 031 SENGEROM, 2-SENGS

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er det særskilte må-krav  til plassering av sykeromskanal og 
utstyrsskinne(r)? F.eks. høyde på vegg?



01.04.042
Arbeidsrom, tverrfaglig

(12.0 m²)

01.04.001
Arbeidsstasjon, indre sone

(24.0 m²)

[GHA.001.08]
Hylleseksjon med skyvedører d=400
b=1200 h=900

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GGB.011.01]
Skjermvegg, arbeidsbord b=830

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel
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[GBA.005.02]
Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[090.006]
Skjerm, vegghengt
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Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 01.04.042+01.04.001 -  Arbeidsrom, tverrfaglig,
stort+Arbeidsstasjon, indre sone

Nye AkerDato:      16.05.2023

Arbeidsrom, tverrfaglig 01.04.042



Avklaringspunkter til rom

01.04.042 ARBEIDSROM, TVERRFAGLIG

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Er det behov for henvendelsespunkt som skranke eller lignende i 
dette rommet? (åpenhet vs. skjerming)



Avklaringspunkter til rom

01.04.001 ARBEIDSSTASJON, INDRE SONE

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?

3 Er det behov for henvendelsespunkt som skranke eller lignende i dette 
rommet? (åpenhet vs. skjerming)



08.03.001
Overvåkingsplass, 4 plasser

(48.0 m²)

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[061.003]
Modulbord

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001.03]
Sykeromskanal, overvåking

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[031.002.01]
Infusjonsoppheng, for takskinne

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.03.001 -  Overvåkingsplass, 4 plasser

Nye AkerDato:      16.05.2023

Overvåkningsplass, 4 plasser 08.03.001



Avklaringspunkter til rom

08.03.001 OVERVÅKINGSPLASS, 4 PLASSER

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet 

i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?

3 Ber om kommentar til om det er hensiktsmessig med glassvegger/glass i 
dør?



08.03.020
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)
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[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[031.007]
Sykehusseng
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.03.020 -  Overvåkingsplass, 3 plasser

Nye AkerDato:      16.05.2023

Overvåkningsplass, 3 plasser 08.03.020



Avklaringspunkter til rom

08.03.020 OVERVÅKINGSPLASS, 3 PLASSER

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?



08.03.070
Overvåkingsplass, 6 plasser

(72.0 m²)
[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.001.03]
PC, medisinsk godkjent

[061.003]
Modulbord

[031.007]
Sykehusseng

[031.002.01]
Infusjonsoppheng, for takskinne

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[KKD.001.03]
Sykeromskanal, overvåking

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[017.001.02]
Pasientovervåking, nivå 2 - medium

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[GGB.010]
Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.03.070_01 -  Overvåkningsplass, 6 plasser (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 08.03.070_02 -  Overvåkingsplass, 6 plasser (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.2023

Overvåkningsplass, 6 plasser 08.03.070



Avklaringspunkter til rom

08.03.070 OVERVÅKINGSPLASS, 6 PLASSER

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i 

rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og 
funksjonen i rommet?



08.03.087
Samtale
(9.0 m²)

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.001.06]
Stol, robust, stablebar m/armlene

[GBA.005.13]
Bord, samtale, rundt Ø600 h=730

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.03.087 -  Samtale

Nye AkerDato:      16.05.2023

Samtale 08.03.087



Avklaringspunkter til rom

08.03.087 SAMTALE

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?



08.03.108
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GGB.011.01]
Skjermvegg, arbeidsbord b=830

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

søyle

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.03.108 -  Arbeidsstasjon

Nye AkerDato:      16.05.2023

Arbeidsstasjon 08.03.108



Avklaringspunkter til rom

08.03.108 ARBEIDSSTASJON

Avklaringen gjelder
1 Hva er rommets primærfunksjon? Er RFP beskrivelse, avkryssing og 

utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?



08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.02.027
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)
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[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 08.02.011_1 -  Venteplass, sammedagsmottak (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 08.02.011_2 -  Venteplass, sammedagsmottak (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      16.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.02.011 VENTEPLASS OG 08.02.027 ARBEIDSSTASJON

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt aktivitet i rommene?

2 Er utstyr i rommene hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommene?

3 Er det behov for skjermede venteplasser, som vist i romskissen?

4 Er det behov for venteplass for seng?



08.02.028
Lager, pasienteiendeler

(8.0 m²)

[FHB.001]
Hyllereol, hovedartikkel

[FSA.021]
Garderobeskap d=550 b=400
hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 50 08.02.028 -  Lager, pasienteiendeler

Nye AkerDato:      16.05.2023



Avklaringspunkter til rom

08.02.028 LAGER, PASIENTEIENDELER

Avklaringen gjelder
1 Er RFP beskrivelse, avkryssing og utstyrsliste riktig og iht planlagt 

aktivitet i rommet?

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert riktig for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?
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