
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.009

Romnavn Arbeidsstasjon, ytre sone
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 03 - Sammedagsmoak
RFP status Avledet fra SRF.005.01
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding

Romfunksjonsnr: 08.03.009

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Arb.stasj. ytre

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Romforklaring SDI

Antall plasser 3

Dato synkronisert fra
modell

11-05-2023 15:15:12

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 6,04
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

006 - Arbeidsrom

MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kontaktpunkt mellom ansae og pasient, pårørende og besøkende.

Midlerdige arbeidsplasser for kliniske arbeidsområder, tverrfaglig arbeid. Arbeidsplassene lreelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og
besøkende.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

I forkant av arbeidsstasjon, indre sone

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom Arbeidsstasjon, indre sone

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.009

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Kun moak

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.009

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.002

Romnavn Garderobe, pasienter
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 03 - Sammedagsmoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 12:32

Koding

Romfunksjonsnr: 08.03.002

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-

NA-002
Romforklaring SDI

Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

ja

Dato synkronisert fra
modell

11-05-2023 15:15:11

Arealer

Programmert 11,00
Prosjektert 8,91
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

048.00 - Garderobe

MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Garderobe for pasienter l Sammedagskirurgi

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l Venteområde for pasienter, før omkledning og Venteområde for pasienter eer omkledning

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.002

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.002

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.011 Avfallsbeholder 1 Nei Nei GRU HF 0
FSA.021 Garderobeskap d=550 b=400 hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FXB.003 Knagg, hovedarkkel 1 Nei Nei FIN ARK 0
NYZ.001 Servant 1 Ja Ja VVS RIV 0
FOZ.001.02 Siebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430 1 Ja Nei FIN ARK 0
FTZ.001 Speil veggfast, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.001

Romnavn Venteplass
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 03 - Sammedagsmoak
RFP status Fra SRF.189.00
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding

Romfunksjonsnr: 08.03.001

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring SDI, pasient før omkledning

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Dato synkronisert fra
modell

11-05-2023 15:15:11

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 11,84
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 16 Garderobe, pasient-
og personalservice og
velferdsltak

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

189 - Venteplass

MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet l ekspedisjoner/resepsjoner og toaleer.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smievern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for lpasning l den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4
Bruksd, normalt 07 l 19 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.001

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.001

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 Nei Nei GRU HF 1
GBA.005.03 Bord, sofabord rundt d=600 h=520 3 Ja Nei INV IARK 1
090.006.01.2 Skjerm, vegghengt, standard, 55" 1 Ja Ja FIT IKT 1
GPZ.001.05 Stol, venteområde, stablebar 10 Ja Nei INV IARK 1
UVZ.001 Vanndispenser for kaldt drikkevann 1 Ja Nei GRU RUT 1
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.003

Romnavn Venteplass
Plassering: 08 - Operasjon og postoperav / 03 - Sammedagsmoak
RFP status Fra SRF.189.00
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding

Romfunksjonsnr: 08.03.003

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring SDI pasient, eer omkledning

Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-
NA-002

Dato synkronisert fra
modell

11-05-2023 15:15:12

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 31,17
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 16 Garderobe, pasient-
og personalservice og
velferdsltak

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg J3 - Bygg J3

Plan 03 - Plan 03

Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

189 - Venteplass

MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet l ekspedisjoner/resepsjoner og toaleer.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smievern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for lpasning l den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4
Bruksd, normalt 07 l 19 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.003

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann 0

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet
Sammedagsmoak (SDI)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.03.003

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 Nei Nei GRU HF 1
GBA.005.03 * Avledet Bord, sofabord rundt d=600 h=520 1 Ja Nei INV IARK 1
GPZ.006.04 * Avledet Lenestol, hvilestol, justerbar 4 Ja Nei INV IARK 0
090.006.01.2 Skjerm, vegghengt, standard, 55" 1 Ja Ja FIT IKT 1
UVZ.001 Vanndispenser for kaldt drikkevann 1 Ja Nei GRU RUT 1
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