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P - MEDISINSK TEKNOLOGISK AVDELING



80.04.007
Trapperom

(0.0 m²)

13.03.021
Verksted, medisinsk

teknologi
(60.0 m²)

13.03.020
Verksted, medisinsk

teknologi
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

(30.0 m²)

13.03.010
Verksted, medisinsk

teknologi
(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

(15.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

(12.0 m²)

13.03.009
Kopi

(4.0 m²)

13.03.013
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

(15.0 m²)

13.03.023
Stillerom
(5.0 m²)

80.05.158
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.159
Heis, Seng

(0.0 m²)

93.03.005
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.023
UF-EL
(0.0 m²)

13.03.025
Verksted, medisinsk

teknologi
(60.0 m²)

13.03.026
Verksted, medisinsk

teknologi
(45.0 m²)

13.03.012
WC, HC, personal 15.02.169

WC, personal

15.02.170
WC, personal

15.02.171
WC, personal

15.02.172
WC, personal

15.02.173
WC, personal

15.02.168
Forrom, wc

(8.0 m²)

13.03.027
Stillerom, lite

(2.0 m²)

15.02.190
Stillerom, lite

(2.0 m²)

93.03.001
Sjakt, VVS

13.03.029
Stillerom
(5.0 m²)

13.03.028
Stillerom
(5.0 m²)

94.01.147
Teknisk sjakt, Strømskinner

13.03.030
Lager, forbruksvarer

(17.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200 13.03 -  MTA

Nye AkerDato:      16.05.2023



04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

80.04.007
Trapperom

(0.0 m²)

13.03.021
Verksted, medisinsk

teknologi
(60.0 m²)

13.03.020
Verksted, medisinsk

teknologi
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

(15.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

(12.0 m²)

13.03.009
Kopi

(4.0 m²)

13.03.013
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

(15.0 m²)

13.03.023
Stillerom
(5.0 m²)

80.06.006
Korridor, MTA

(0.0 m²)

Heis, Seng

Sjakt, VVS

AGV-rom

94.02.023
UF-EL
(0.0 m²)

80.03.009
Korridor
(0.0 m²)

Korridor

13.03.025
Verksted, medisinsk

teknologi
(60.0 m²)

13.03.026
Verksted, medisinsk

teknologi
(45.0 m²)

13.03.012
WC, HC, personal

(5.0 m²)

15.02.120
Kontor, 6 personer

(36.0 m²)

15.02.100
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

15.02.102
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

15.02.107
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

15.02.114
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

15.02.118
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

15.02.163
Møte

(20.0 m²)

15.02.169
WC, personal

(2.0 m²)

15.02.170
WC, personal

(2.0 m²)

15.02.171
WC, personal

(2.0 m²)

15.02.172
WC, personal

(2.0 m²)

15.02.173
WC, personal

(2.0 m²)

15.02.168
Forrom, wc

(8.0 m²)

15.02.167
Pause, vrimleområde

(20.0 m²)
13.03.030

Lager, forbruksvarer
(17.0 m²)

13.03.027
Stillerom, lite

(2.0 m²)

13.03.029
Stillerom
(5.0 m²)

13.03.028
Stillerom
(5.0 m²)

13.03.010
Verksted, medisinsk

teknologi
(30.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200 13-03 -  MTA

Nye AkerDato:      16.05.2023



Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

1 13.03.026 Verksted Avledet
1 13.03.014 Ekspedisjon Avledet
1 13.03.015 Oppstillingsplass, utstyr Unik Samme skjema som ekspedisjon
1 13.03.020 Verksted, stråleskjerming Unik
1 13.03.018 Lager, utstyr Avledet Kun utstyrsliste

Medvirkningsgruppe: MTA



13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

(45.0 m²)
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[FBA.051.03]
Arbeidsbenk verksted, med
verktøytavle og hylle

[031.043]
Arbeidsstol, arbeid/operatør

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
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[FAE.001]
Punktavsug

[UPD.004]
Arbeidslampe
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 13.03.026 -  Verksted

Nye AkerDato:      16.05.2023



Avklaringspunkter til rom

13.03.026 VERKSTED

Avklaringen gjelder Kommentar / annet
1 Arbeidsbord Skal det ene arbeidsbordet plasseres mot 

vegg i forlengelse av verkstedbenken? Dette 
for å oppnå et mer åpent areal midt i 
rommet for utstyrsflyt etc. Se stiplet 
område på tegning. 

2 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?

3 Vertikal kanal Hvor er det mest hensiktismessig å plassere 
Vertikal kanal med uttak for EL og gass?
Hvilke typer gass og hvilket antall uttak per 
gass er det behov for?

4

Type og plassering punktavsug Er veggmontert over verkstedbenk egnet 
plassering?



13.03.014
Ekspedisjon

(12.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

(15.0 m²)

13.03.009
Kopi

(4.0 m²)
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[FDB.003]
Skranke, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel
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[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i høyden på
skinner, hovedartikkel

[KKD.001]
Sykeromskanal
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 13.03.014 og 13.03.015 -  Ekspedisjon og oppstillingsplass,
utstyr

Nye AkerDato:      16.05.2023



Avklaringspunkter til rom

13.03.014 EKSPEDISJON

Avklaringen gjelder Kommentar / annet
1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 

flyten og funksjonen i rommet?



Avklaringspunkter til rom

13.03.015 OPPSTILLINGSPLASS, UTSTYR

Avklaringen gjelder Kommentar / annet
1 Hva slags utstyr skal oppbevares her? Er det nødvendig med mange hyllereoler 

eller prioritere gulvplass til større 
gulvstående utstyr?

2 Er det nødvendig med dør inn/ut fra begge sider?

3 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 
flyten og funksjonen i rommet?



13.03.020
Verksted, medisinsk

teknologi
(20.0 m²)
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[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[031.043.01]
Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt
regulering, medium høyde

[FSA.012.05]
Skuffeseksjon, fast, 3 skuffer, d=600
b=450 h= 600, uten sokkel, monteres i
benk

[FBA.051.03]
Arbeidsbenk verksted, med
verktøytavle og hylle

[0
90

.0
05

.0
1.

1]
Sk

je
rm

, P
C

, s
ta

nd
ar

d,
 2
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[UPD.004]
Arbeidslampe

[FAE.001]
Punktavsug

KKD.002
Sykeromskanal, vertikal

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 13.03.020 -  Verksted, stråleskjerming

Nye AkerDato:      16.05.2023



Avklaringspunkter til rom

13.03.020 VERKSTED, STRÅLESKJERMING

Avklaringen gjelder Kommentar / annet
1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 

flyten og funksjonen i rommet?

2 Type og plassering punktavsug Er veggmontert over verkstedbenk egnet 
plassering?

3 Hva innebærer "stråleskjermet verksted med dekontaminering"? Beskrivelse legges inn i Beskrivelsesfane i 
RFP

4 Vertikal kanal Hvor er det mest hensiktismessig å plassere 
Vertikal kanal med uttak for EL og gass?
Hvilke typer gass og hvilket antall uttak per 
gass er det behov for?



Avklaringspunkter til rom

13.03.018 Lager, utstyr

Avklaringen gjelder Kommentar / annet
1 Er utstyr i rommet hensiktsmessig og plassert effektivt for å ivareta 

flyten og funksjonen i rommet?



KristensenRalf
Plassert bilde
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