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Trapperom
80.04.031
0,0 m²

Trapperom
80.04.028
0,0 m²

Trapperom
80.04.032
0,0 m²

Trapperom
80.04.033
0,0 m²

Heis 11
80.05.048
person
0,0 m²

Heis 15
80.05.046
seng
0,0 m²

Heis 12
80.05.047
person
0,0 m²

Sjakt
93.03.001
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.010
VVS
0,0 m²

UF-EL
94.02.009
0,0 m²

UF-EL
94.02.003
0,0 m²

Korridor
80.02.001
0,0 m²

Avfall
13.10.038
miljøstasjon
10,0 m²

Sluse brann
80.03.027
0,0 m²

Sluse
80.03.026
0,0 m²

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.009
0,0 m²

UF-EL
94.02.007
0,0 m²

Sjakt
93.03.899
VVS
0,0 m²

Sengeautomat
80.07.072
0,0 m²

Sjakt
93.03.866
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.020
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.026
VVS
0,0 m²

Sjakt
93.03.788
VVS
0,0 m²

Pause
13.11.001
25,0 m²

Arbeidsrom
13.11.009

tverrfaglig stort
24,0 m²

Kontor
13.11.004
1 person
9,0 m²

Kontor
13.11.010
1 person
9,0 m²

Kontor
13.11.011
2 personer
12,0 m²

Lager
13.11.008
forbruksvarer
15,0 m²

Arbeidsrom
13.06.005
65,0 m²

Arbeidsrom
13.06.007
30,0 m²

Stillerom
13.06.008
5,0 m²

Sluse
80.03.036
0,0 m²

WC
13.03.004
2,0 m²

Korridor
80.06.130
0,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.018
0,0 m²

Oppstillingsplass
80.07.012
agv
0,0 m²

Korridor
80.06.153
0,0 m²

Korridor
80.06.222
0,0 m²

Lager
13.11.013
forbruksvarer
15,0 m²

Overnatting
15.02.032
personal
8,0 m²

Rørpost sjakt
80.07.152
0,0 m²

Overnatting
15.02.033
personal
8,0 m²

Rørpost
80.07.178
0,0 m²

Renhold
13.07.030
4,0 m²

UF-EL
94.02.138
0,0 m²

WC
13.03.003
2,0 m²

Sluse
80.06.231
heis
0,0 m²

Kontor
13.03.007
1 person
9,0 m²

Verksted
13.03.015
medisinsk
teknologi
60,0 m²

Oppstillingsplass
13.03.009
utstyr
20,0 m² Ekspedisjon

13.03.008
12,0 m²

Lager
13.03.010
utstyr
35,0 m²

Dekontaminering
13.03.023
utstyr
10,0 m²

Verksted
13.03.012
medisinsk
teknologi
20,0 m²

Verksted
13.03.013
medisinsk
teknologi
60,0 m²

Lager
13.03.027
utstyr
24,0 m²

Heis 19
80.05.085

seng og person

Heis 18
80.05.263

seng og person

WC
13.03.026
HC
5,0 m² Korridor

80.06.324

IA
99.99.058

Overnatting
13.01.022
pårørende
10,0 m²

Overnatting
13.01.023
pårørende
10,0 m²

Sjakt
93.03.276
VVS

Sjakt
93.03.975
VVS

UF-EL
94.02.323

Observasjonsplass
14.01.002
2 plasser
24,0 m²

Laboratorium
14.01.010
forskning
15,0 m²

Bad
14.01.009
5,0 m²

Bad
14.01.029
5,0 m²

Observasjonsplass
14.01.003
2 plasser
24,0 m²

Lager
13.02.091
tøy
2,0 m²

Bad
13.01.028
pårørende
5,0 m²

Bad
13.01.026
pårørende
5,0 m²

Overnatting
13.01.005

pårørende stort
14,0 m²

Overnatting
13.01.006

pårørende stort
14,0 m²

Overnatting
13.01.025

pårørende stort
14,0 m²

Bad
13.01.011

stort, pårørende
6,0 m²

Bad
13.01.012

stort, pårørende
6,0 m²

Bad
13.01.029

stort, pårørende
6,0 m²

WC
15.01.135
HC
5,0 m²

Stillerom
13.03.024
5,0 m²

Stillerom
13.03.025
5,0 m²

Verksted
13.03.014
medisinsk
teknologi
60,0 m²

Møte
13.03.011
stort
40,0 m²

Pause
13.03.002
stort
40,0 m²

Lager
13.03.032
utstyr
30,0 m²

Stillerom
13.03.033
5,0 m²

Opphold
07.01.217
lek

10,0 m²

Overnatting
15.02.034
personal
8,0 m²

Sjakt
93.03.348
VVS

Kontor
16.01.126
6 personer
36,0 m²

Kontor
16.01.346
6 personer
36,0 m²

Kontor
16.01.249
6 personer
36,0 m²

Kontor
16.01.330
2 personer
12,0 m²
Møte

16.01.254
20,0 m²

WC
16.01.280
HC
5,0 m²

Stillerom
16.01.355
5,0 m²

Nisje
80.06.272
sitte

Oppstilling
senger
80.07.203

Undersøkelse
og behandling
15.02.017
stort
20,0 m²

Opphold
07.01.200
pårørende
20,0 m²

Lager
07.01.132
utstyr
20,0 m²

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kontorarbeidsplasser og møterom
Kommunikasjonsarealer
Midlertidig
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

Heis 14
80.05.054

person og AGV
0,0 m²

Heis 13
80.05.040

person og AGV
0,0 m²WC

13.02.032
2,0 m²

Sjakt
93.03.010
VVS
0,0 m²

Korridor
80.02.004
0,0 m²

Korridor
80.02.004
0,0 m²
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Trapperom
80.04.031

Trapperom
80.04.028

Trapperom
80.04.032

Trapperom
80.04.033

Heis 13
80.05.040

person og AGV

Heis 14
80.05.054

person og AGV

Heis 11
80.05.048
person

Heis 15
80.05.046
seng

Heis 12
80.05.047
person

Sjakt
93.03.001
VVS

Sjakt
93.03.010
VVS

UF-EL
94.02.009

UF-EL
94.02.003

Korridor
80.02.001

Avfall
13.10.038
miljøstasjon

Sluse brann
80.03.027

Sluse
80.03.026

Teknisk rom,
KR, IKT
95.03.009

UF-EL
94.02.007

Sjakt
93.03.899
VVS

Sengeautomat
80.07.072

Sjakt
93.03.866
VVS

Sjakt
93.03.020
VVS

Sjakt
93.03.026
VVS

Sjakt
93.03.788
VVS

Pause
13.11.001

Arbeidsrom
13.11.009

tverrfaglig stort

Kontor
13.11.004
1 person

Kontor
13.11.010
1 person

Kontor
13.11.011
2 personer

Lager
13.11.008
forbruksvarer

Arbeidsrom
13.06.005

Arbeidsrom
13.06.007

Stillerom
13.06.008

Sluse
80.03.036

WC
13.03.004

Korridor
80.06.130

Nedkastsjakt
93.07.018

Oppstillingsplass
80.07.012
agv

Korridor
80.02.004

Korridor
80.06.153

Korridor
80.06.222

Lager
13.11.013
forbruksvarer

Overnatting
15.02.032
personal

Rørpost sjakt
80.07.152

Overnatting
15.02.033
personal

Rørpost
80.07.178

Renhold
13.07.030

UF-EL
94.02.138

WC
13.03.003

Sluse
80.06.231
heis

Kontor
13.03.007
1 person

Verksted
13.03.015
medisinsk
teknologi

Oppstillingsplass
13.03.009
utstyr

Ekspedisjon
13.03.008

Lager
13.03.010
utstyr

Dekontaminering
13.03.023
utstyr

Verksted
13.03.012
medisinsk
teknologi

Verksted
13.03.013
medisinsk
teknologi

Lager
13.03.027
utstyr

Heis 19
80.05.085

seng og person

Heis 18
80.05.263

seng og person

WC
13.03.026
HC

Korridor
80.06.324

IA
99.99.058

Overnatting
13.01.022
pårørende

Overnatting
13.01.023
pårørende

Sjakt
93.03.276
VVS

Sjakt
93.03.975
VVS

UF-EL
94.02.323

Observasjonsplass
14.01.002
2 plasser

Laboratorium
14.01.010
forskning

Bad
14.01.009

Bad
14.01.029

Observasjonsplass
14.01.003
2 plasser

Lager
13.02.091
tøy

Bad
13.01.028
pårørende

Bad
13.01.026
pårørende

Overnatting
13.01.005

pårørende stort

Overnatting
13.01.006

pårørende stort

Overnatting
13.01.025

pårørende stort

Bad
13.01.011

stort, pårørende

Bad
13.01.012

stort, pårørende

Bad
13.01.029

stort, pårørende

WC
15.01.135
HC

Stillerom
13.03.024

Stillerom
13.03.025

Verksted
13.03.014
medisinsk
teknologi

Møte
13.03.011
stort

Pause
13.03.002
stort

Lager
13.03.032
utstyr

Stillerom
13.03.033

Opphold
07.01.217
lek

Overnatting
15.02.034
personal

Overnatting
15.02.035
personal

Sjakt
93.03.348
VVS

WC
13.02.032

Kontor
16.01.126
6 personer

Kontor
16.01.346
6 personer

Kontor
16.01.249
6 personer

Kontor
16.01.330
2 personer

Møte
16.01.254

WC
16.01.280
HC

Stillerom
16.01.355

Nisje
80.06.272
sitte

Oppstilling
senger
80.07.203

Undersøkelse
og behandling
15.02.017
stort

Opphold
07.01.200
pårørende

Lager
07.01.132
utstyr

Oversiktstegning medvirkningsmøte F1

Plassering avklart; yttervegger, sjakter, tekniske rom og 
standardrom.

Standardrom som har vært i medvirkning tidligere, men 
som gjennomgås på ny.

Unike rom eller standardrom som ikke er medvirket på 
ennå.

Dato:Mål:  1 : 200 16-05-2023
03001-J0-P_c -  Oversikt rom til medvirkning etasje 05



Dekontaminering
13.03.023
utstyr
10 m²
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[FHB.001.01]
Hyllereol rustfri

Dato:Mål:  1 : 50 16-05-2023
Rom 13.03.023 -  Dekontaminering
Utstyr

Forberedende Spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Vann og sanitær: Krav til sluk?
(3) Vann og sanitær: Behov for dekontaminator og/eller lab. Oppvaskmaskin?
(4) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(4) Ventilasjon: Undertrykk: Behov for spalte under dør for overstrømning (evt.

overstrømningsventil i himling).



Verksted
13.03.012
medisinsk teknologi
20 m²
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[031.043]
Arbeidsstol

arbeid/operatør

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant

[FSA.012.05]
Skuffeseksjon

[FAE.001]
Punktavsug

[FBA.051.02]
Arbeidsbenk verksted

[0
91
.0
07
]

PC
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Dato:Mål:  1 : 50 16-05-2023
Rom 13.03.012 -  Verksted
Medisinsk teknologi

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Hva er kravene til det bygningsmessig som blyekvivalens i vegger, himling osv.
(3) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Forberedende spørsmål



Lager
13.03.010
utstyr
35 m²

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[061.001]
Trillebord

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[FSH.003.05]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

Stillerom
13.03.033
5 m²

[GGB.011.01]
Skjermvegg
[GBA.006.03]

Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

Dato:Mål:  1 : 50 16-05-2023
Rom 13.03.010 -  Lager
Utstyr

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?
(2) Midlertidig arbeidsplass er vist med skrivebord og stol. Skal det inn med pc?

Forberedende spørsmål



Verksted
13.03.014
medisinsk teknologi
60 m²
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Arbeidsbord hev/senk
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Arbeidsstol

arbeid/operatør
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Trillebord med vulstkant
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[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[FSA.012.06]
Skuffeseksjon fast
verktøy

[FSA.012.06]
Skuffeseksjon fast
verktøy

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol
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[FBA.051.02]
Arbeidsbenk verksted
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Arbeidsbenk verksted
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Skuffeseksjon

[FBA.051.02]
Arbeidsbenk verksted

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[0
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[091.007]
PC standard
kontorløsning

[091.007]
PC standard
kontorløsning

Dato:Mål:  1 : 50 16-05-2023
Rom 13.03.014_a -  Verksted - Plan
Medisinsk teknologi

Forberedende spørsmål

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Ventilasjon: Avtrekk over utstyr: Punktavsug? Av/på eller i konstant drift?
(3) Ventilasjon: Omfang av punktavsug, skal det sveises i alle verkstedene?
(4) Uoverensstemmelse mellom Utstyr i rom og RFP
(5) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?



Dato:Mål: 16-05-2023
Rom 13.03.014_b -  Verksted - 3D



Ekspedisjon
13.03.008
12 m²

Lager
13.03.032
utstyr
30 m²

Oppstillingsplass
13.03.009
utstyr
20 m²

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart
[GGB.011.01]
Skjermvegg
[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GGB.011.01]
Skjermvegg

[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart
[GGB.011.01]
Skjermvegg
[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GGB.011.01]
Skjermvegg

[GGB.011.02]
Skjermvegg m/oppslag

[GGB.011.02]
Skjermvegg m/oppslag

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke
[GSA.001.01]

Høyskap på hjul
kasse-bakke
[GSA.001.01]

Høyskap på hjul
kasse-bakke
[GSA.001.01]

Høyskap på hjul
kasse-bakke

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

Dato:Mål:  1 : 50 16-05-2023
Rom 13.03.008 -  Ekspedisjon

(1) Ivaretar utstyret planlagt funksjon og flyt i rommet?
(2) Rommet er programmert som et standard ekspedisjon, men dette er muligens en litt annen

funksjon? Eksempelvis er det ingen pasienter som skal hit, så da må beskrivelsen endre.
(3) Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

Forberedende spørsmål



KristensenRalf
Plassert bilde
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