
Byggherre felles

Q Forskning og undervisning, UiO  - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

30.05.2023 12:09

Ansvarlig

Ralf Kristensen

Beskrivelse

Møte 1, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator
- Status for funksjonsområdet v/fasilitator
- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål
som er oversendt
- Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram
og utstyrsliste (for unike rom og rom med avvik)
- Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker)
- Eventuelt
Møte 01 pulje 1 - Q Forskning og undervisning, UiO  - NSA

002 Deltagere

Se vedlagt liste over deltagere i møtet.

Deltagere medvirkningsgrupper møte 1 UiO.pdf

003 15.02.016 Kurssal, mikroskopi

Rommet skal primært benyttes til kursing i mikrobiologi. 
Dagens kurssal på NRH fungerer fint. 
Studentene skal skifte til frakk. 
Garderobene bør primært benyttes for jakker og sekker. 
Benyttes propangass ala Flameboy. Må oppbevares i brannsikkert
skap.
Whitebord pluss vanlige storskjerm. 
Manuell føring av journal, dette pga smitte. Eventuelt nettbrett.
96 mikroskop i dag. Må være 1 pr person. Må finnes en lagringsplass
for dette i tillegg. Er i dag oppbevart i egne skap under benk. 
Ønsker flest mulig plasser. 
Behov for flere vasker. 1 vask pr ca. 2 plasser. 
Whiteboard på sideveggene øverst i lokalet. 
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15.05.2023 13:26:54

1. Beskrivelse av hvordan undervisningen foregår Kent Roger Bjørklund
06 jun 202305.06.2023 15:07:27

Plenumsforelesning med innføring i de praktiske oppgavene.
Praktiske oppgaver på benkene med studie assistent. (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 13:26:30

2. Skissen har tatt utgangspunkt i planlagt kurssal for mikrobiologi ved
livsvitenskapsbygget. Arkitekt ønsker tilbakemelding på om vist oppsett
er det gruppen ønsker seg.
Punktet ble ikke lukket i møtet. Avtalt i møtet at ARK lager en ny skisse
over rommet hvor arbeidsplassene til studentene er vendt mot
foreleser.

Emilie Lamer
Schjetlein

15.05.2023 13:26:03

3. NB! det er 4 søyler i rommet som må hensyntas ved møblering av
rom (vist som kvadrater i rekkene med arbeidsstoler)

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:54:23

ARK lager et forslag med alle arbeidsplasser vendt mot
kateter.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:25:36

4. Gruppen har meldt inn behov for 100 plasser. Skissen viser 94
plasser med 0,8 meter pr plass. Svarer foreslått møblering til behovet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:07:22

Behovet er flest mulig plasser. Ønsker 96 plasser (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 13:25:15

5. Er foreslåtte dimensjoner på undervisningsbenkene og
foreleserbenker ok (dybde=750 mm)?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:36:36

Det er planlagt med en studietur til NMBU før sommeren, da de
nylig har bygget ny mikroskopisal. Miljøet ønsker å
gjennomføre denne turen før de lander endelig anbefaling
knyttet til utforming.  (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:24:51

6. Er det behov for 4 håndvasker i rommet eller kan dette reduseres? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 13:55:09

Er behov for ca. 10 håndvasker i rommet. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:24:27

7. Er håndvaskene hensiktsmessig plassert? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 14:09:38

Ja, men trengs flere (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:24:05

8. Er det riktig at det ligger inne 30 PC-pakker? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202306.06.2023 13:40:40

Dette må ses i forhold til funksjonaliteten knyttet til PC-pakken.
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Er den ment for grupper eller enkeltstudenter? Som for pkt. 5
så ønsker miljøet å gjennomføre en studietur til NMBU for å
sikre at de har sett flere løsninger.  (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:23:43

9. Hva slags utstyr skal det være ved hver undervisningsplass? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 18:48:04

Ble svart ut i møtet. Arbeidsbord med underskap for
oppbevaring av mikroskop. Ellers standard utstyr til
mikrobiologisk lab.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:23:21

10. Er det behov for nøddusjer? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202306.06.2023 13:40:56

Ja (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:22:58

11. Hva slags utstyr har foreleser behov for? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202306.06.2023 13:42:00

Whitebord pluss vanlige storskjerm. 2 nettverkspunkt ved
kateter.

Mikrofon, pointer, tavle (whiteboard), PC (både UiO og OUS,
krever to nettverkspunkter), mulighet for opptak, mulighet for å
koble til laptop. I tillegg ønske om tavle (whiteboard) i hjørner
der instruktører/hjelpelærere kan gå gjennom oppgaver etc. i
mindre grupper
 (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:22:39

12. Er det behov for whiteboard/tavle i tillegg til skjerm ved
foreleserplass?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

05.06.2023 12:35:06

Ja, dette er et behov for Whitebord pluss vanlige storskjerm på
vegg.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:22:16

13. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:08:55

Behov for blending. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:21:29

14. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:09:07

Se svarene på de andre spørmsålene. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:21:07

15. Hvordan type mikroskop er det behov for? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202306.06.2023 13:53:36

Lysmikroskoper (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:20:28

16. "Lokal bruk av propangass avklares. Ønskes ved hver plass, med
mobil gassbrenner (flameboy)". Må avklares videre med brannrådgiver.
Dersom det tilkommer krav om ventilert, ubrennbar oppbevaring av
100 stk flameboy - hvor er aktuell plassering av kjemikalieskap?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:15:15

Hvis brannrådgiver mener det er behov for brannskap til lokal
bruk av propangass må dette tilrettelegges av ARK i rommet. 
(Ralf Kristensen)

004 15.02.194 Laboratorium, mikroskopi

Se skissen rom 15.02.016.
Behov for 2 sikkerhetskabinett, da det skal jobbes med mykologi. Hvis
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arealet må økes så må arealet tas av kurs salen. 

30.05.2023 18:46:31

Må avklares om rommet er stort nok til 2 sikkerhetskabinett. Emilie Lamer
Schjetlein

15.05.2023 13:30:43

1. Dette er et rom som ligger mørkt (tilknyttet kurssal, mikroskopi),
antar at de 2 arbeidsplassene som er beskrevet kun er kortvarige og til
preparering av materiale til undervisning og ikke faste arbeidsplasser?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:59:41

Ikke faste arbeidsplasser (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:30:15

2. Kan gruppen beskrive hvordan dette rommet skal brukes? Skissen
viser kun eksempel på møblering med lab.benk og muligheter for
oppbevaring i høyskap eller med over-/underskap

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

05.06.2023 12:40:46

Rommet benyttes til klargjøring  og etterarbeid etter kurs i
mikrobiologi. Ønsker at rommet også kan benyttes til å jobbe
med sopp i sikkerhetskabinettene. Ønske om underskap på
arbeidsplassene. Høyskap i ytterkant av rommet.  (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 13:29:42

3. Beskrevet behov for kjølerom (+4 grader), menes det kjøleskap? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 14:07:43

Kun kjøleskap.
 (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:28:04

4. Stemmer det at det normalt skal være 3 personer i dette rommet
samtidig?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:01:40

Kun midlertidige plasser i forbindelse med kurs. (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 13:27:46

5. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:08:02

Se svarene over. (Ralf Kristensen)

005 15.02.001 Undervisning, radiologi

Kurssal med arbeidsstasjoner. 2 studenter pr arbeidsstasjon. Radiologi
(PACS). Gjennomgang av røntgen og MR bilder. Mønstergjenkjenning
osv. 
Tatt høyde for mange studenter (ca. 20-30) men vanligst i mindre
grupper a ca. 8 personer. 2 store skjermer med fysisk PC på stasjonert
bord, 2 stoler og en konsoll. 
Kun trådløst UiO nett. PACS går via kablet OUS nett. 
Stor skjerm med god oppløsning til foreleser.
10 stikk og 3 nett pr arbeidsplass (2 pers). 
Ryggstøtte på stolene til studentene. 
Talerstol, hev og senk.
Flatt gulv i rommet. 
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15.05.2023 13:33:55

1. Beskrivelse av hvordan undervisningen foregår Kent Roger Bjørklund
06 jun 202305.06.2023 12:42:19

Læringen er gjennomgang av røntgen og MR bilder.
Mønstergjenkjenning osv. Dette utføres på arbeidsplassen til
studentene. I tillegg stor god skjerm for foreleser for
gjennomgang. Rommet vil være godt egnet til all type digital
undervisning og opplæring.
 (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:33:32

2. Skal møbleringen være som vist i skisse? Klasseromsoppsett med 1
bord + 1 skjerm pr elev

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:02:00

Et bord, med to skjermer pr 2 studenter. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:33:07

3. Hvilke behov har undervisningsplass/foreleser? Kent Roger Bjørklund
07 jun 202305.06.2023 12:42:41

Gode store skjermer for foreleser på vegg. 3 skjerms løsning
fra PACS til foreleser. Gjerne litt sideplassert slik at det ikke
skjermes for de store skjermene på vegg.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:32:46

4. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:01:38

Behov for blending. Ikke 100 % blending.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:32:18

5. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:17:58

Er svart ut i punktene over. (Ralf Kristensen)

006 15.02.002 Undervisning, ultralyd

Mye varmavgivende utstyr. 
Behov for støyskjerming i rommet. 
Lagringsplass til utstyr til papir, gel osv. 
Må være en større dør, for inntransport av seng. 
Totalt 23 personer. 
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15.05.2023 13:49:30

1. Beskrivelse av hvordan undervisningen foregår Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 13:37:25

Ultralyd undervisning med studenter som utfører ultralyd på
hverandre. Skjermundervisning fra en av plassene på
storskjerm.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:49:13

2. Er det riktig med 2 arbeidsstoler til hver undersøkelsesbenk?
Tilsammen ligger det 35 arbeidsstoler i rommet

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:32:25

Det skal kun være 1 arbeidsplass (stol) i tillegg til
undersøkelsesbenken.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:48:51

3. Trengs det skjermvegg mellom hver plass? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 13:30:37

Det er et behov. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:48:05

4. Skal det være 11 PC-pakker? dvs 1 PC-pakke pr plass Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 13:32:48

Ja, 1 PC-pakke pr plass. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:47:31

5. Hva skal PCene brukes til? Skal de stå på bord eller henge på
vegg?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:36:00

Ikke behov for egen PC.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:47:08

6. Er det riktig med 20 doble knagger i rommet? Skal knaggene være
ved hver plass?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:35:01

Knagger ved hver plass.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:46:37

7. Undervisningsplass: skal denne ha samme utstyr som
elevplassene?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:38:06

Må ha storskjerm til foreleser. Ellers samme utstyr som
elevplassene. I tillegg til kateter med PC (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:46:15

8. Manøvreringsareal rundt utstyr. Er det utstyr som har spesielle krav
til manøvreringsareal?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:33:04

Er tilfredsstillende på skissen.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:45:42

9. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:25:59
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Det er behov for blending.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:40:15

10. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:36:38

Svart ut i de andre punktene. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:36:48

11. Varmeavgivelse fra ultralydmaskiner gir stor total varmelast til
rommet. Har UiO referanse på tilsvarende undervisningsrom mhp
klimatisering?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 13:27:00

Har ikke fungerende rom i dag.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:35:44

12. Effektbehov ultralyd, eller tilsvarende? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 18:14:33

Er oppgitt ut utstyret i dRofus (Ralf Kristensen)

007 15.02.010 Auditorium

Ideelt burde det vært plass til 132 plasser. 
Rommet er primært et gruppearbeidsauditorium. 
Vurdere om kateteret kan gjøres større. Ønsker talerstol.
Switchboks for enkelt tilkobling til skjerm.

Legges inn knagger til klær for besøkende ved inngangsparti. 

15.05.2023 13:53:41

1. Rommet er tegnet med gruppebord (8 pers) da dette tidligere er
innmeldt som ønske fra gruppen. Oppsettet gir færre plasser enn et
klassisk amfiauditorium, og færre enn de 200 programmerte plassene.
Vi har forsøkt å få inn så mange plasser som mulig, skissen viser 120
plasser. Gruppen bes komme med med tilbakemelding på om dette
svarer ut behovet.
På første rekke (ved foreleser) er det pga behov for gangareal vist 2
bord a 4 personer i midten. Tanken er at disse kan slås sammen ved
gruppearbeid med 8 pers.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:25:30

MVG aksepterer av det legges opp til 120 plasser i rommet.
(Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:52:58

2. Er det annet utstyr enn TV-skjerm som skal legges inn til hvert
gruppebord? Feks whiteboard eller lignende?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

05.06.2023 12:46:54

Kun 1 skjerm på gruppebord. Behov for mikrofon pr
gruppebord.  Strøm til alle sitteplasser.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:52:34

3. Er det behov for annet utstyr ved kateter enn det som er vist i Kent Roger Bjørklund
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skissen? 06 jun 2023

05.06.2023 12:46:30

Whiteboard og store skjermer (eller projektor).  (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 13:52:13

4. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:46:43

Er behov for blending. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:51:48

5. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:41:02

Se punktene over.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:51:25

6. Gulvboksoppsett i front for fleksibel løsning? Antall? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 14:47:07

Kateter vil stå fast slik at det ikke er behov for fleksibilitet. (Ralf
Kristensen)

008 15.02. 011 Auditorium

UiO og OUS nett i rommet. 
Bør være Creston paneler (eller tilsvarende) både framme ved kateter
og i bakkant i rommet ved AV-panel.
Hjelpemiddel for svakhørte er ivaretatt (via Bluethooth). 

15.05.2023 13:59:36

1. Dette er et auditorium som ikke går over to plan. Gruppen har i
forprosjektet meldt inn ønske om at dette blir et "Harvard"-type
auditorium som kan brukes feks til disputaser. Denne typen møblering
er ikke like effektiv som et standard amfi-oppsett og gir færre plasser
enn 150. Skissen viser 132 plasser. Svarer dette til behovet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:48:13

MVG aksepterer 132 plasser.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:59:10

2. Pga rommets plassering i bygget er det kun mulig å komme inn på
nederste nivå flatt. dvs at slik det er tegnet nå vil det kun være mulig
med HC-plasser på 1. rad.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:50:39

MVG aksepterer dette. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:58:46

3. Hvor fleksibel skal scene/plass til foreleser være? Feks.: skal
kateter/bord til foreleser kunne flyttes på for å gi plass til annen
møblering eller vil rommet i stor grad være låst til vist oppsett?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:58:00

Fleksibel talerstol med to gulvbrønner. Fast kateter. (Ralf
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Kristensen)

15.05.2023 13:56:25

4. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:53:38

Behov for blending.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:55:49

5. Skal det være plass til lap top på bordplate ved hver stol? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202306.06.2023 13:56:04

Ja, med tilhørende stikkontakt per plass. 

Fra Nye OUS:
- Stoler: 
      Stol- og stoffkvaliteten må være av en art som tåler
vask/rens på høy temperatur
      Det må være mulig å skifte trekk, puter eller andre deler
enkeltvis.

- Bord ved stolene:
      Bordplaten må være i et materiale som tåler sprit og vask
(treverk sprekker opp)
 (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 13:55:29

6. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 14:54:58

Se svar på de andre spørsmålene. (Ralf Kristensen)

15.05.2023 13:55:05

7. Uttak under stoler? Kent Roger Bjørklund
06 jun 202330.05.2023 14:52:40

Behov for strøm til plassene. (Ralf Kristensen)

009 15.02.023 Vrimleområde, studenter

15.05.2023 14:05:43

1. Arkitekt foreslår at dette området formes i sammenheng med
trappen. Feks med opplegg for en miniscene i midten med
benker/sitteplasser rundt, mulighet for å sitte/stå i trappen og se på det
som foregår i midten, integrere hyller e.l. i trappen for å definere en
sone i midten. Har gruppen andre ønsker for dette området?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:09:14

Ingen innspill gitt utover forslaget i spørsmålet. (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 14:02:58
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2. Øvrig område rundt vrimlesonen/trappen kan det møbleres med løs
møblering. Langs 2 av veggene (se skisse) foreslår vi å lage nisjer som
kan brukes til en type åpne lesesalsplasser, minigruppearbeid osv.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:09:42

Støttes av medvirkningsgruppen. (Ralf Kristensen)

010 15.02.094 Læringssenter

Mest mulig åpent rom. Skal ikke kunne lukkes av. 
Det meste av aktiviteten vil være digital. Mulighet for oppkobling mot
eksterne skranker via skjermer.  
Ingen bokhyller. 
Rommet bør endre navn til Bibliotek. 

30.05.2023 15:27:00

Endre navn til Bibliotek. Tina Sønnichsen 06
jun 202331.05.2023 07:29:32

Navn er endret i dRofus. (Tina Sønnichsen)

15.05.2023 15:46:14

1. Arkitekt ser dette rommet som en forlengelse av vrimlearealet
utenfor og området som pt heter "bibliotek" på plan 2, dvs at disse
arealene kan utfylle hverandre for å få en variasjon i steder studenter
kan "henge og slenge", lese, gjøre gruppearbeid osv.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:06:26

Støttes av medvirkningsgruppen (Ralf Kristensen)

15.05.2023 15:45:47

2. Beskriv gjerne bruken av rommet utover det som er nevnt over. Hva
brukes rommet til? Utlån av bøker? PC'er hvor studenter kan søke opp
ting selv? Er det en person/bibliotekar til stede, som feks trenger en
disk el.?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:08:41

En fleksibel sone for å søke informasjon. Kontakt med betjent
bibliotek via flyttbar skjerm. Flyttbar infoskranke som benyttes
ved tilstedeværelse.  (Ralf Kristensen)

15.05.2023 15:45:14

3. Hva slags møblering ønskes i dette rommet? Hyller?
Sitteplasser/leseplasser, sofaer, "loungemøblering"? Disk?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:06:09

Infopunkt på hjul. Ingen faste møbleringer. Møblere løst i
arealet.  (Ralf Kristensen)

011 15.02.024 Bibliotek

Behov for kontorarbeidsplasser for ansatt til biblioteket. Læringssenter
(094) bør samles med Bibliotek (024). Vrimlearealet til biblioteket bør
legges til plan 2 hvor bibliotek ligger nå. 
Endre navn til bibliotek, vrimleplass.
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15.05.2023 15:48:18

1. Arkitekt foreslår å bruke dette arealet til en type åpne
lesesalsplasser, som supplement til lesesalene i paviljongbyggene og
for å få en variasjon i type arbeidsplasser for studenter. Rommet
bibliotek ble i forprosjektet delt i 2, hvorav det ene ble omdøpt til
"læringssenter". Gruppen var da fornøyd med at del 2 av arealet ble
brukt til åpne lesesalsplasser. Stille leseplasser ligger i
paviljongbyggene (skal ikke gjennomgås i denne møterunden).

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:11:40

Ingen innspill gitt utover forslaget i spørsmålet. (Ralf
Kristensen)

15.05.2023 15:47:48

2. Arkitekt foreslår benkeplate med stikk, enkel stol og evt bordlampe
så studenter kan bruke disse plassene til samtaler, gruppearbeid eller
annet.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

30.05.2023 15:11:55

Støttes av medvirkningsgruppen. (Ralf Kristensen)

012 15.02.007 Seminarrom

15.05.2023 15:50:59

1. I standardrommet "seminarrom" er det lagt opp til mulighet for å dele
rommet i 2 (40 plasser i hver del) med en foldevegg. Pga byggets
geometri er dette vanskelig å få til 2 adkomster til i 4 av 5 seminarrom
på Aker. Er mulighet for oppdeling av rommet veldig viktig for bruken?
Merk at en foldevegg ofte har "brukerfeil" - de er ofte vanskelige å
bruke i praksis, vil ikke gi samme lydtetthet som en vanlig vegg og kan
gi dårligere akustikk inne i rommene når det ikke er delt.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:57:08

Det er avklart at det ikke er nødvendig å jobbe videre med å
sikre deling av de rommene som nå ikke lar seg dele.  (Kent
Roger Bjørklund)

15.05.2023 15:50:36
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2. Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se
inn fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:57:25

Ja, blending ift lys vil være nødvendig. Ikke viktig med mulighet
for ikke å se inn. (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 15:50:11

3. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:57:57

Ja antakelig, men fagmiljøet ønsker at dette gjennomgås i sin
helhet på et senere tidspunkt (Kent Roger Bjørklund)

013 15.02.009 Seminarrom

15.05.2023 15:53:05

1. Dette rommet kan deles opp i 2 dersom brukerne ønsker det. Det
kan enten deles med en fastvegg eller en foldevegg. Med vist
møblering vil det gi 40 plasser i hver del.

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:59:19

Ønskelig å opprettholde mulighet for deling (ikke fastvegg) i
dette seminarrommet hvor det er mulig, hvilket betyr at det i
dette ene seminarrommet må være storskjerm og PCx2 (UiO +
OUS) i begge de avdelte rom. (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 15:52:39

Er det behov for blending? F eks ved glass i dør, mulighet for å se inn
fra korridor? Er det viktig at det IKKE er mulighet for å se inn?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:58:34

Ja, blending ift lys vil være nødvendig. Ikke viktig med mulighet
for ikke å se inn. (Kent Roger Bjørklund)

15.05.2023 15:52:14

3. Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i
rommet?

Kent Roger Bjørklund
06 jun 2023

06.06.2023 13:58:39

Ja antakelig, men fagmiljøet ønsker at dette gjennomgås i sin
helhet på et senere tidspunkt (Kent Roger Bjørklund)

014 Eventuelt

015 Tilbakemelding fra OUS
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Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede

UiO Jorun Ur Arealkoordinator Klinmed Gruppeleder UiO X

UiO Knut Lundin Utdanningsleder Klinmed Gruppeleder UiO X

MED Vibeke Bratseth Forsker Fagperson NSA

EIE Kine Halvorsen Hjelkerud Leder Fagperson UiO

UiO Tor Henry Wold IT-leder Klinmed IKT/AV X

UiO Eric Erlendson IKT/AV X
UiO Venke Jenssen Modulkoordinator Klinmed Undervisningsplanlegging X
UiO Elisabeth Qvigstad Førsteamanuensis Klinmed Undervisning Klinmed X

UiO Charlotte Windel Stang Seniorarkitekt Eiendomsavdelingen UiO Koordinering mot UiO sentralt X

UiO Fredrik Müller Professor og avdelingsleder mikrobiologi Fagperson/underviser mikrobiologi X

UiO Mona Beyer Professor for forskningsleder radiologi Fagperson/underviser radiologi X

UiO Knut Håkon Hole Undervisningsleder radiologi Fagperson/underviser radiologi X

UiO Sara Clarke Seksjonssjef medisinsk bibliotek Fagperson bibliotek
UiO Heidi Rustad Seksjonsleder Universitetsbiblioteket Fagperson bibliotek X
UiO Dan Atar Forskningsleder MDK Arbeidsgruppe ULNA(møte 2)

UiO Ida Gjervold Lunde Professor II MDK Arbeidsgruppe ULNA(møte 2)

UiO Mette Sannes Enhetsleder OUS/MED Arbeidsgruppe ULNA(møte 2)

NYE OUS Kent Roger Bjørklund Intensivsykepleier Fagkoordinator NSA X

NYE OUS Trine Ertzeid Sykepleier Fagkoordinator NRH X

HSØ PO Tina Sønnichsen Fasilitator NSA X

HSØ PO Ralf Kristensen Referent NSA X

PG Emilie L. Schjetlein Arkitekt NSA X

PG Steinar Thomassen Arkitekt NSA X

RUT Niels Rein Utstyrsrådgiver NSA X

PG Guro Urdahl Rådgiver VVS/NSA-UIO X

PG Øyvind Antonsen Rådgiver R-IKT X

Gruppe Q - Forskning og undervisning UiO

Deltagere medvirkningsgrupper møte 1 UiO.pdf (002 - Deltagere)



15.02.016.PNG (003 - 15.02.016 Kurssal, mikroskopi)



15.02.001.PNG (005 - 15.02.001 Undervisning, radiologi)



15.02.002.PNG (006 - 15.02.002 Undervisning, ultralyd)



15.02.010.PNG (007 - 15.02.010 Auditorium)



15.02.011.PNG (008 - 15.02. 011 Auditorium)



15.02.023.PNG (009 - 15.02.023 Vrimleområde, studenter)



15.02.094.PNG (010 - 15.02.094 Læringssenter)



15.02.024.PNG (011 - 15.02.024 Bibliotek)



15.02.007.PNG (012 - 15.02.007 Seminarrom)



15.02.009.PNG (013 - 15.02.009 Seminarrom)


