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Nye AkerDato:      06.09.2023

Innholdfortegnelse  
Endring siden møte 1, funksjonsfarger
Plantegning MTA 02, funksjonsfarger
Plantegning MTA Lab 03, funksjonsfarger
Plantegning MTA Bilde 01, funksjonsfarger 
Plantegning MTA Dialyse 10, funksjonsfarger
Plantegning MTA 02, funksjonsområde, Handlingsrom 
Flytskjema, MTA 02, Lagerflyt
Flytskjema, MTA 02, Personalflyt
Hvit plan, MTA 02 (Arbeidsunderlag for medvirkningsgruppen)
Plantegning 02, Korridorbredder 
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04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

23.7 m²
(24.0 m²)

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

5.2 m²
(5.0 m²)

80.04.006
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

80.04.007
Trapperom

17.2 m²
(0.0 m²)

13.03.021
Verksted, medisinsk teknologi

60.1 m²
(60.0 m²)

13.03.020
Verksted, medisinsk teknologi

20.1 m²
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

28.9 m²
(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

23.5 m²
(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

15.9 m²
(19.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

15.7 m²
(12.0 m²)

13.03.013
Kontor, 1 person

7.5 m²
(9.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

19.6 m²
(15.0 m²)

13.03.023
Stillerom
5.2 m²

(5.0 m²)

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

10.2 m²
(10.0 m²)

80.06.006
Korridor, MTA

78.7 m²
(0.0 m²)

95.03.036
Teknisk rom, KR, IKT

21.4 m²
(0.0 m²)

93.03.051
Sjakt, VVS

13.3 m²
(0.0 m²)

80.05.158
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.159
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.005
Sjakt, VVS

10.1 m²
(0.0 m²)

80.07.012
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

94.02.023
UF-EL
7.8 m²

(0.0 m²)

80.07.039
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

04.01.228
WC, besøkende

2.9 m²
(2.0 m²)

93.03.003
Sjakt, VVS

4.3 m²

80.03.009
Korridor
141.7 m²
(0.0 m²)

80.03.014
Korridor
39.7 m²
(0.0 m²)

13.03.025
Verksted, medisinsk teknologi

57.7 m²
(60.0 m²)

13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

43.6 m²
(45.0 m²)

13.03.012
WC, HC, personal

5.4 m²
(5.0 m²)

15.02.167
Pause, vrimleområde

18.0 m²
(20.0 m²)

13.03.027
Stillerom, lite

3.1 m²
(2.0 m²)

15.02.190
Stillerom, lite

2.2 m²
(2.0 m²)

93.03.002
Sjakt, VVS

1.8 m²

93.03.001
Sjakt, VVS

10.1 m²

15.02.125
Tekjøkken, personal

5.0 m²
(5.0 m²)

13.03.029
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

13.03.028
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

04.01.305
Venteplass

15.2 m²
(15.0 m²)

13.03.030
Lager, forbruksvarer

16.1 m²
(17.0 m²)

Mål:  1 : 200

Dato:      06/09/23

M2 - P00 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 02 MTA ENDRING

Nye Aker

MEDISINSK TEKNOLOGISK AVDELING - MØTE 1 MEDISINSK TEKNOLOGISK AVDELING - MØTE 2
Rom 13.03.010 Verksted, Lab er flyttet opp til plan 03 (Se plantegning på side 6)

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede 
areal slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
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men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.



04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

23.7 m²
(24.0 m²)

80.04.006
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

80.04.007
Trapperom

17.2 m²
(0.0 m²)

13.03.021
Verksted, medisinsk teknologi

60.1 m²
(60.0 m²)

13.03.020
Verksted, medisinsk teknologi

20.1 m²
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

28.9 m²
(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

23.5 m²
(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

15.9 m²
(19.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

15.7 m²
(12.0 m²)

13.03.013
Kontor, 1 person

7.5 m²
(9.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

19.6 m²
(15.0 m²)

13.03.023
Stillerom
5.2 m²

(5.0 m²)

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

10.2 m²
(10.0 m²)

80.06.006
Korridor, MTA

78.7 m²
(0.0 m²)

95.03.036
Teknisk rom, KR, IKT

21.4 m²
(0.0 m²)

93.03.051
Sjakt, VVS

13.3 m²
(0.0 m²)

80.05.158
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.159
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.005
Sjakt, VVS

10.1 m²
(0.0 m²)

80.07.012
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

94.02.023
UF-EL
7.8 m²

(0.0 m²)

80.07.039
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)
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80.03.009
Korridor
141.7 m²
(0.0 m²)

80.03.014
Korridor
39.7 m²
(0.0 m²)

13.03.025
Verksted, medisinsk teknologi

57.7 m²
(60.0 m²)

13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

43.6 m²
(45.0 m²)

13.03.012
WC, HC, personal

5.4 m²
(5.0 m²)

15.02.167
Pause, vrimleområde

18.0 m²
(20.0 m²)

13.03.027
Stillerom, lite

3.1 m²
(2.0 m²)

15.02.190
Stillerom, lite

2.2 m²
(2.0 m²)
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93.03.001
Sjakt, VVS

10.1 m²

15.02.125
Tekjøkken, personal

5.0 m²
(5.0 m²)

13.03.029
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

13.03.028
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

04.01.305
Venteplass

15.2 m²
(15.0 m²)

13.03.030
Lager, forbruksvarer

16.1 m²
(17.0 m²)

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede 
areal slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 

Mål:  1 : 200 M2 - P01 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 02 MTA

Nye AkerDato:      06/09/23
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men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.



06.01.027
Undersøkelsesrom

18.4 m²
(16.0 m²)

10.01.003
Laboratorium, utprøving

55.8 m²
(50.0 m²)

10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi

73.0 m²
(68.0 m²)

10.01.006
Arbeidsrom, validering

29.4 m²
(30.0 m²)

10.01.035
Utleveringsenhet, blod

79.4 m²
(85.0 m²)

10.01.036
Prøvemottak

142.4 m²
(120.0 m²)

10.01.037
Vaskerom
23.6 m²

(20.0 m²)

10.01.038
Lager, forbruksvarer

51.7 m²
(60.0 m²)

10.01.039
Lager, forbruksvarer

75.1 m²
(70.0 m²)

10.01.040
Lager, forbruksvarer

24.3 m²
(15.0 m²)

10.01.042
Møte

30.3 m²
(30.0 m²)

10.01.043
Pause, stort

49.8 m²
(50.0 m²)

13.07.019
Renhold
8.7 m²

(4.0 m²)

10.01.007
Laboratorium, analysehall

478.3 m²
(517.0 m²)

10.01.005
Laboratorium, patologi

72.3 m²
(75.0 m²)

04.01.245
Kontor, 1 person

9.0 m²
(9.0 m²)

93.01.027
Ventilasjonsrom, nord

1349.3 m²
(0.0 m²)

13.10.019
Miljøstasjon, avfall

10.1 m²
(10.0 m²)

94.01.026
HF-EL
32.9 m²
(0.0 m²)

80.04.053
Trapperom

22.8 m²
(0.0 m²)

80.04.055
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.04.089
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.05.009
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.010
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.052
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.053
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.101
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.102
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.103
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.161
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.162
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.231
Heis, Seng

10.8 m²
(0.0 m²)

80.07.015
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

80.07.016
AGV-rom
29.5 m²
(0.0 m²)

93.03.119
Sjakt, VVS

11.7 m²
(0.0 m²)

93.03.123
Sjakt, VVS

13.3 m²
(0.0 m²)

93.03.126
Sjakt, VVS

4.4 m²
(0.0 m²)

94.02.099
UF-EL
7.3 m²

(0.0 m²)

95.03.044
Teknisk rom, KR, IKT

21.4 m²
(0.0 m²)

80.06.050
Korridor
49.2 m²
(0.0 m²)

80.06.055
Korridor
18.7 m²
(0.0 m²)

80.06.057
Korridor
93.7 m²
(0.0 m²)

80.06.058
Korridor
235.3 m²
(0.0 m²)

80.07.041
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

93.03.114
Sjakt, VVS

4.0 m²
(0.0 m²)

93.03.345
Sjakt, VVS

4.0 m²
(0.0 m²)

93.03.347
Sjakt, VVS

6.5 m²
(0.0 m²)

94.02.069
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

10.01.052
Arbeidsrom, validering

29.6 m²
(30.0 m²)

10.01.053
Arbeidsrom, validering

28.7 m²
(30.0 m²)

10.01.054
Kontorområde

82.7 m²
(60.0 m²)

10.01.055
Kontorområde

116.9 m²
(100.0 m²)

93.03.446
Sjakt, VVS

11.5 m²
(0.0 m²)

80.04.100
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

93.03.454
Sjakt, VVS

1.8 m²
(0.0 m²)

93.03.457
Sjakt, VVS

1.8 m²
(0.0 m²)

80.06.106
Korridor, Poliklinikk føde-gyn

96.1 m²

10.01.057
Lager, kjemikalier

10.9 m²
(10.0 m²)

10.01.056
Laboratorium, mikroskopi

7.8 m²
(6.0 m²)

10.01.061
Arbeidsrom, vaktrom

33.1 m²
(30.0 m²)

10.01.058
Arbeidsrom, lager IKT

14.6 m²
(15.0 m²)

10.01.062
Møte

15.5 m²
(15.0 m²)

10.01.063
Møte

45.2 m²
(40.0 m²)

10.01.059
Laboratorium, instrumentrom

15.4 m²
(15.0 m²)

10.01.060
Instrumentrom

12.1 m²
(15.0 m²)

80.07.097
Rørpost
1.0 m²

80.07.114
Rørpost
1.6 m²

80.07.141
Rørpost
1.6 m²

10.01.064
Kontor
13.0 m²

(12.0 m²)

10.01.041
Kontorområde

13.5 m²
(12.0 m²)

93.03.374
Sjakt, VVS

7.9 m²

80.07.153
Rørpost
1.6 m²

80.03.076
Forrom, heis

39.8 m²

80.03.077
Forrom, heis

39.7 m²

80.06.327
Korridor, Sluse

9.9 m²

94.01.144
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.6 m²

80.06.408
Korridor
72.2 m²

80.06.400
Korridor
4.0 m²

93.03.928
Sjakt, VVS

4.1 m²

10.01.065
Kontor, 2 personer

13.4 m²
(12.0 m²)

10.01.066
Kontor, 2 personer

13.4 m²
(18.0 m²)

10.01.067
Kontor, 2 personer

13.0 m²
(12.0 m²)

10.01.072
Stillerom
7.5 m²

(5.0 m²)

10.01.073
Kopi

4.5 m²
(4.0 m²)

10.01.075
Møte

14.5 m²
(20.0 m²)

10.01.074
Stillerom
5.5 m²

(5.0 m²)

10.01.069
Stillerom
5.6 m²

(5.0 m²)

RØRPOSTSTASJON 

13.03.010
Verksted, medisinsk teknologi

30.3 m²
(30.0 m²)

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede 
areal slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 

Mål:  1 : 200

Dato:      06/09/23

M2 - P02 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 03 MTA UTSNITT LAB

Nye Aker
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men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.



09.01.002Laboratorium, CT38.6 m²(40.0 m²)

09.01.003Laboratorium, CT39.7 m²(40.0 m²)

09.01.004Laboratorium, CT40.6 m²(40.0 m²)

09.01.006Teknikk, CT8.0 m²(8.0 m²)

09.01.007Teknikk, CT8.0 m²(8.0 m²)

09.01.008Teknikk, CT7.9 m²(8.0 m²)

09.01.010Manøverrom25.2 m²(18.0 m²)

09.01.011Manøverrom25.6 m²(18.0 m²)

09.01.012Manøverrom17.0 m²(12.0 m²)

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

23.3 m²(24.0 m²)

09.01.014
Venteplass, CT

9.2 m²
(10.0 m²)

09.01.015Omkledning, CT1.7 m²(2.0 m²)

09.01.016Omkledning, CT1.7 m²(2.0 m²)

09.01.018Laboratorium, MR40.6 m²(40.0 m²)

09.01.019Laboratorium, MR40.8 m²(40.0 m²)

09.01.020
Laboratorium, MR

47.7 m²
(40.0 m²)

09.01.021Teknikk, MR7.1 m²(10.0 m²)

09.01.022Teknikk, MR10.2 m²(10.0 m²)
09.01.023

Teknikk, MR
10.7 m²

(10.0 m²)

09.01.024Manøverrom29.6 m²(18.0 m²)

09.01.025Manøverrom28.7 m²(18.0 m²)

09.01.026Manøverrom28.4 m²(18.0 m²)

09.01.027
Venteplass, MR

15.0 m²
(10.0 m²)

09.01.028Forberedelse, MR28.2 m²(28.0 m²)

09.01.029Omkledning, MR1.8 m²(2.0 m²)

09.01.030Omkledning, MR1.8 m²(2.0 m²)

09.01.031
Omkledning, MR

1.5 m²
(2.0 m²)

09.01.032
Granskning, MR, 4 plasser

26.8 m²(24.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

10.6 m²(10.0 m²)

09.01.034
Manøverrom

13.9 m²
(12.0 m²)

09.01.035Laboratorium, MR40.1 m²(40.0 m²)

09.01.036
Omkledning, MR

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

52.3 m²
(50.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell røntgen

36.5 m²
(30.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell røntgen

36.0 m²
(30.0 m²)
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09.01.046
Manøverrom

17.2 m²
(12.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell røntgen, 4

plasser
27.0 m²

(24.0 m²)
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09.01.054
Granskning, gjennomlysning, 4

plasser
26.0 m²

(24.0 m²)
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09.01.062
Laboratorium, ultralyd

23.2 m²
(24.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

22.8 m²
(24.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

54.6 m²
(55.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

53.3 m²
(55.0 m²)

09.01.066
Manøverrom

11.7 m²
(12.0 m²)

09.01.067
Manøverrom

11.9 m²
(12.0 m²)

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4 plasser

23.9 m²
(24.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

9.4 m²
(8.0 m²)

09.01.070
Teknikk, intervensjon

10.9 m²
(8.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

28.1 m²
(30.0 m²)

09.01.075
Arbeidsrom, tverrfaglig

21.6 m²
(18.0 m²)

09.01.077Arbeidsrom, tverrfaglig19.1 m²(18.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

17.7 m²
(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

8.8 m²
(9.0 m²)

?
?
?

(?)

09.01.081Kontor, 2 personer13.6 m²(12.0 m²)

09.01.083Kontor, 2 personer14.9 m²(12.0 m²)

09.01.085Pause, stort43.8 m²(45.0 m²)

09.01.086
Desinfeksjon

11.2 m²
(8.0 m²)

09.01.087Møte, demonstrasjon25.3 m²(30.0 m²)

09.01.088Lager, kontrast10.5 m²(15.0 m²)

09.01.089
Lager, rent

14.8 m²
(15.0 m²)

09.01.090
Lager, rent

17.6 m²
(15.0 m²)

09.01.091Lager, utstyr22.7 m²(15.0 m²)

09.01.092
Lager, utstyr

18.0 m²
(15.0 m²)

09.01.095
WC, HC, besøkende

5.0 m²
(5.0 m²)

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

4.0 m²
(4.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

16.3 m²
(16.0 m²)
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09.02.005
Laboratorium, PCI

47.9 m²
(50.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

48.8 m²
(50.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

48.1 m²
(50.0 m²)
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09.02.013
Pause
21.0 m²

(25.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI

9.8 m²
(10.0 m²)

13.03.008
Verksted, medisinsk teknologi

30.6 m²
(30.0 m²)

80.04.014
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

?
?
?

(?)

80.04.015
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.016
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.04.017
Trapperom

19.9 m²
(0.0 m²)

80.05.005
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.006
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.046
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.047
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.093
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.155
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.03.060
Forrom, akuttheis

34.3 m²
(0.0 m²)

80.07.007
AGV-rom
29.5 m²
(0.0 m²)

80.07.008
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

93.03.066
Sjakt, VVS

11.3 m²
(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

93.03.068
Sjakt, VVS

8.6 m²
(0.0 m²)

93.03.070
Sjakt, VVS

8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS

5.5 m²
(0.0 m²)

93.03.081
Sjakt, VVS

10.9 m²
(0.0 m²)

93.03.091
Sjakt, VVS

11.5 m²
(0.0 m²)93.03.093Sjakt, VVS17.4 m²(0.0 m²)

93.03.094
Sjakt, VVS

8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.098Sjakt, VVS9.0 m²(0.0 m²)

80.06.044
Korridor, Bildediagnostikk

80.0 m²
(0.0 m²)

94.02.043
UF-EL
8.8 m²

(0.0 m²)

95.03.032
Teknisk rom, KR, IKT

21.5 m²
(0.0 m²)

80.07.036
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

80.05.054
Heis, ren

3.6 m²
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren

3.6 m²
(0.0 m²)

09.02.024
Laboratorium, pacemaker

54.0 m²
(50.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

47.7 m²
(50.0 m²)
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93.03.247
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

?
?
?

(?)

09.01.112Omkledning, MR1.8 m²(2.0 m²)

09.01.113Omkledning, MR3.4 m²(2.0 m²)

94.03.007UF-EL Gr.22.0 m²

94.03.008
UF-EL Gr.2

1.6 m²

94.03.009UF-EL Gr.22.4 m²

94.03.012
UF-EL Gr.2

1.7 m²
94.03.013

UF-EL Gr.2
1.7 m²

94.03.010
UF-EL Gr.2

1.7 m²

09.02.028
Teknikk
9.7 m²

(10.0 m²)

09.02.029
Teknikk
9.6 m²

(10.0 m²)

80.06.040
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

18.4 m²

80.05.234
Heis, ren

3.6 m²

09.01.122
Omkledning, MR

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.123
Omkledning, MR

1.5 m²
(2.0 m²)

09.01.121Oppstillingsplass, seng3.2 m²(2.0 m²)

09.02.033
Forrom
5.6 m²

(4.0 m²)

09.01.124
Oppstillingsplass, akuttutstyr

2.3 m²(2.0 m²)

13.07.049
Renhold
4.8 m²

(4.0 m²)

80.06.253
Korridor, Poliklinikk

107.2 m²

94.03.024UF-EL Gr.21.4 m²

?
?
?

(?)

80.06.288
Korridor, Bildediagnostikk

49.9 m²

80.06.287
Korridor, Bildediagnostikk

165.1 m²

09.01.133
Oppstillingsplass, seng

2.9 m²
(2.0 m²)

09.01.129Oppstillingsplass, seng3.8 m²(2.0 m²)

80.06.313
Korridor, Bildediagnostikk

2.8 m²

80.06.324
Korridor, Bildediagnostikk

34.3 m²

80.03.102
Forrom, heis

39.7 m²

80.03.103
Forrom, heis

39.8 m²

94.01.148
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.4 m²

80.06.468
Korridor, Bildediagnostikk

21.0 m²
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93.03.610
Sjakt, VVS

0.2 m²

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede 
areal slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 

Mål:  1 : 200

Dato:      06/09/23

M2 - P03 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01 MTA UTSNITT BILDEDIAGNOSTIKK

Nye Aker

6

men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.



95.03.063
Teknisk rom, KR, IKT

21.5 m²
(0.0 m²)

13.10.023
Miljøstasjon, avfall

10.1 m²
(10.0 m²)

80.04.131
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

80.04.076
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.04.077
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.04.086
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.05.026
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.023
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.106
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.108
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.112
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.073
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.074
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.132
Sjakt, VVS

8.9 m²
(0.0 m²)

93.03.141
Sjakt, VVS

13.0 m²
(0.0 m²)

93.03.142
Sjakt, VVS

9.0 m²
(0.0 m²)

93.03.145
Sjakt, VVS

13.2 m²
(0.0 m²)

93.03.158
Sjakt, VVS

13.3 m²
(0.0 m²)

94.02.033
UF-EL
7.2 m²

(0.0 m²)

80.07.031
AGV-rom
27.6 m²
(0.0 m²)

80.07.040
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

93.03.592
Sjakt, VVS

14.2 m²
(0.0 m²)

93.03.448
Sjakt, VVS

1.8 m²
(0.0 m²)

80.06.437
Korridor, Døgnområde

83.5 m²

80.03.089
Forrom, heis

39.7 m²

04.02.098
Vannrenseanlegg, dialyse

23.2 m²
(24.0 m²)

04.02.079
Lager, rent

9.9 m²
(11.0 m²)

04.02.147
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

18.2 m²
(15.0 m²)

04.02.148
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

17.9 m²
(15.0 m²)

04.02.149
Forrom, kontaktsmitte

4.8 m²
(4.0 m²)

04.02.150
Forrom, kontaktsmitte

4.6 m²
(4.0 m²)

04.02.152
Bad, kontaktsmitte

5.6 m²
(6.0 m²)

04.02.151
Bad, kontaktsmitte

5.6 m²
(6.0 m²)

04.02.160
Stillerom, lite

2.4 m²
(2.0 m²)

04.02.001
Dagplass, dialyse

61.4 m²
(60.0 m²)

04.02.003
Dagplass, dialyse

62.1 m²
(60.0 m²)

04.02.019
Dagplass, dialyse

15.9 m²
(15.0 m²)

04.02.065
Dagplass, dialyse

15.5 m²
(15.0 m²)

04.02.066
Dagplass, dialyse

15.5 m²
(15.0 m²)04.02.074

Arbeidsstasjon, indre sone
19.6 m²

(22.0 m²)

04.02.064
Arbeidsstasjon, ytre sone

7.7 m²
(6.0 m²)

04.02.082
Samtale
15.1 m²

(12.0 m²)

04.02.078
Kontor, 1 person

10.3 m²
(9.0 m²)

04.02.031
WC, HC, pasient

5.8 m²
(5.0 m²)

04.02.081
WC, HC, pasient

5.9 m²
(5.0 m²)

04.02.076
Garderobe

14.6 m²
(15.0 m²)

04.02.075
Venteplass

19.2 m²
(15.0 m²)

04.02.077
Tekjøkken, pasient

4.7 m²
(5.0 m²)

04.02.163
Varmedesinfeksjon, dialysemaskiner

15.0 m²
(12.0 m²)

04.02.159
Stillerom, lite

2.1 m²
(2.0 m²)

13.03.006
Verksted, medisinsk teknologi

33.5 m²
(38.0 m²)

04.02.002
Dagplass, dialyse

64.1 m²
(60.0 m²)

04.02.042
Pause
26.1 m²

(25.0 m²)

04.02.080
Lager, utstyr

11.9 m²
(15.0 m²)

80.06.341
Korridor, Dialyse

97.4 m²

80.06.342
Korridor, Dialyse

97.3 m²

01.02.715
Lager, utstyr

3.8 m²
(5.0 m²)

04.02.170
Lager, rent lite

4.0 m²
(4.0 m²)

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede 
areal slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 

Mål:  1 : 200

Dato:      06/09/23

M2 - P04 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 10 MTA UTSNITT DIALYSE

Nye Aker
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men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.



08.01.013
Operasjon

68.6 m²
(60.0 m²)

04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

23.7 m²
(24.0 m²)

80.04.006
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

80.04.007
Trapperom

17.2 m²
(0.0 m²)

13.03.021
Verksted, medisinsk teknologi

60.1 m²
(60.0 m²)

13.03.020
Verksted, medisinsk teknologi

20.1 m²
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

28.9 m²
(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

23.5 m²
(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

15.9 m²
(19.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

15.7 m²
(12.0 m²)

13.03.013
Kontor, 1 person

7.5 m²
(9.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

19.6 m²
(15.0 m²)

13.03.023
Stillerom
5.2 m²

(5.0 m²)

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

10.2 m²
(10.0 m²)

80.06.006
Korridor, MTA

78.7 m²
(0.0 m²)

95.03.036
Teknisk rom, KR, IKT

21.4 m²
(0.0 m²)

93.03.051
Sjakt, VVS

13.3 m²
(0.0 m²)

80.05.158
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.159
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.005
Sjakt, VVS

10.1 m²
(0.0 m²)

80.07.012
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

94.02.023
UF-EL
7.8 m²

(0.0 m²)

80.07.039
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

?
?
?

(?)

93.03.003
Sjakt, VVS

4.3 m²

80.03.014
Korridor
39.7 m²
(0.0 m²)

13.03.025
Verksted, medisinsk teknologi

57.7 m²
(60.0 m²)

13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

43.6 m²
(45.0 m²)

94.03.048
UF-EL Gr.2

1.5 m²

16.01.032
Kontor, 5 personer

30.5 m²
(30.0 m²)

15.02.120
Kontor, 6 personer

32.5 m²
(36.0 m²)

15.02.102
Kontor, 2 personer

14.2 m²
(12.0 m²)

15.02.107
Kontor, 1 person

9.0 m²
(9.0 m²)

15.02.114
Kontor, 1 person

9.3 m²
(9.0 m²)

15.02.163
Møte

20.4 m²
(20.0 m²)

15.02.167
Pause, vrimleområde

18.0 m²
(20.0 m²)

13.03.027
Stillerom, lite

3.1 m²
(2.0 m²)

15.02.190
Stillerom, lite

2.2 m²
(2.0 m²)

15.02.182
Kopi

3.5 m²
(4.0 m²)

93.03.002
Sjakt, VVS

1.8 m²

93.03.001
Sjakt, VVS

10.1 m²

16.01.067
Kontor, 1 person

9.2 m²
(9.0 m²)

16.01.049
Kontorlandskap, 7 personer

42.0 m²
(42.0 m²)
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13.03.029
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

13.03.028
Stillerom
5.1 m²

(5.0 m²)

04.01.305
Venteplass

15.2 m²
(15.0 m²)
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13.03.030
Lager, forbruksvarer

16.1 m²
(17.0 m²)

93.03.916
Sjakt, VVS

0.2 m²

Kontor, 5 personer
29.8 m²

(30.0 m²)

GRÅ: 
Konstruksjoner og rom er endelig plassert og kan ikke flyttes.

GUL: 
Rom som er endelig plassert. Endringer og omdisponeringer 
kan vurderes, men har konsekvenser for prosjektet.

GRØNN: 
Rom som er plassert, men som kan flyttes uten større 
konsekvenser.

MULIGHETSROM:

Målet med møtet er å få bekreftet at rommene innenfor 
funksjonen er riktig plassert, og at vare- og personflyt 
fungerer.

Innenfor de enkelte funksjonsområdene vil det være rom som 
er endelig plassert og som ikke kan flyttes (som for eksempel 
operasjonsrom og MR-laber).

Mål: As indicated M2 - P05 -  OVERSIKTSPLAN 02 - GRÅ-GUL-GRØNN - MTA

Nye AkerDato:      06/09/23
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13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

13.03.018
Lager, utstyr

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

80.07.012
AGV-rom

?
?

08.01.101
Oppstillingsplass, akuttutstyr

13.03.030
Lager, forbruksvarer

1

2

3

4 5

6

2

7

Flyt

Avfallsrom/miljøstasjon 

AGV

Akutt

Akutt tynn

Kantine

Lager forbruksvarer

Lager utstyr

Lager væske

Legemidler

PCI

Personale

Pårørende

Renhold

Sterilforsyning 

Lager rent 

Senge

Sengeautomat

Tøy

Urent

Varer

Kjøkken

Medisin til Farmasitun 

Mål: As indicated M2 - P06 -  FLYTSKJEMA LAGERFLYT - MTA plan 2

Nye AkerDato:      06/09/23

9

(1)  Utstyr og forsyninger fraktes fra VDS til AGV-rom
(2)  Utstyr og forbruksvarer fra AGV-rom til lagerarealer
(3)  Avfall fra medisinsk teknologisk avdeling til miljøstasjon og avfallssug

(4)  Levering og henting av utstyr fra Intensiv til lager, utstyr
(5)  Utstyr hentes fra lager til Medisinsk teknologisk verksted
(6)  Mindre utstyr leveres til oppstillingsplass fra ulike områder i sykehuset
(7)  Mindre utstyr hentes av personal og fraktes til verksteder for reperasjon



04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

80.04.006
Trapperom

80.04.007
Trapperom

13.03.021
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.020
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

13.03.019
Pause, møte

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

13.03.014
Ekspedisjon

13.03.013
Kontor, 1 person

13.03.018
Lager, utstyr

13.03.023
Stillerom

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

80.06.006
Korridor, MTA

80.05.097
Heis, Person

80.05.098
Heis, Person

80.05.099
Heis, Person

80.05.158
Heis, Seng

80.05.159
Heis, Seng

93.03.005
Sjakt, VVS

80.07.012
AGV-rom

94.02.023
UF-EL

04.01.228
WC, besøkende

93.03.003
Sjakt, VVS

13.03.025
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

15.02.167
Pause, vrimleområde

13.03.027
Stillerom, lite

15.02.190
Stillerom, lite

93.03.002
Sjakt, VVS

93.03.001
Sjakt, VVS

15.02.125
Tekjøkken, personal

13.03.029
Stillerom

13.03.028
Stillerom

13.03.030
Lager, forbruksvarer

2

2

(2)Personal fra garderober i U1 til Medisinsk teknologisk avdeling  

Flyt

Avfallsrom/miljøstasjon 

AGV

Akutt

Akutt tynn

Kantine

Lager forbruksvarer

Lager utstyr

Lager væske

Legemidler

PCI

Personale

Pårørende

Renhold

Sterilforsyning 

Lager rent 

Senge

Sengeautomat

Tøy

Urent

Varer

Kjøkken

Medisin til Farmasitun 

Mål: As indicated M2 - P07 -  FLYTSKJEMA PERSONFLYT - MTA plan 2

Nye AkerDato:      08/10/23

10



08.01.013
Operasjon

08.01.029
Oppdekking, sterilt
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08.02.002
Samtale

08.01.105
Ekspedisjon

08.01.118
Diktering

07.01.043
WC, HC, besøkende

04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

13.07.022
Renhold

80.04.006
Trapperom

80.04.007
Trapperom

13.03.021
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.020
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

13.03.019
Pause, møte

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

13.03.014
Ekspedisjon

13.03.013
Kontor, 1 person

13.03.018
Lager, utstyr

13.03.023
Stillerom

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

80.06.006
Korridor, MTA

93.03.046
Sjakt, VVS

93.03.047
Sjakt, VVS

95.03.036
Teknisk rom, KR, IKT

93.03.051
Sjakt, VVS

80.05.097
Heis, Person

80.05.098
Heis, Person

80.05.099
Heis, Person

80.05.158
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.159
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.005
Sjakt, VVS

80.07.012
AGV-rom

93.03.106
Sjakt, VVS

94.02.023
UF-EL

80.07.039
Sengeautomat

19.5 m²
(0.0 m²)

08.01.101
Oppstillingsplass, akuttutstyr

08.01.043
Kirurgisk håndvask

04.01.228
WC, besøkende

93.03.003
Sjakt, VVS

80.03.009
Korridor

80.03.014
Korridor

13.03.025
Verksted, medisinsk teknologi

13.03.026
Verksted, medisinsk teknologi

94.03.069
UF-EL Gr.2

94
.0

3.
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8
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94.03.059
UF-EL Gr.2

94.03.056
UF-EL Gr.2

16.01.032
Kontor, 5 personer

80.06.005
Korridor, Operasjon

07.01.068
Farmasitun, tilberedning

15.02.120
Kontor, 6 personer

15.02.107
Kontor, 1 person

15.02.118
Kontor, 2 personer

15.02.163
Møte

80.07.093
Rørpost

15.02.168
Forrom, wc

15.02.167
Pause, vrimleområde

13.03.027
Stillerom, lite

15.02.190
Stillerom, lite

15.02.182
Kopi

93.03.002
Sjakt, VVS

93.03.001
Sjakt, VVS

16.01.017
Kontor, 1 person

16.01.067
Kontor, 1 person

16.01.049
Kontorlandskap, 7 personer

15
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13.03.029
Stillerom

13.03.028
Stillerom

99.99.073
IA, Disp.

08.02.017
Legemidler

04.01.305
Venteplass

94.01.143
Teknisk sjakt, Strømskinner

08.01.176
Gjennomstikkskap

08.01.177
Gjennomstikkskap

08.02.025
WC, pasient

13.03.030
Lager, forbruksvarer

80.06.469
Korridor

93.03.913
Sjakt, VVS

Mål:  1 : 200 M2 - P09 -  HVIT PLAN 2  MTA

Nye AkerDato:      08/10/23

Gruppen gjennomgår ulike flyter innenfor sitt funksjonsområde. 
Dette som grunnlag for å verifisere rommenes plassering. 
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Bredde 2200 mm 

Bredde 2500 mm 
Bredde 2800 mm 

Bredere enn 3000 mm 

Bredde 1800 mm 
Bredde 1500 mm

Mål: As indicated

Dato:      06/09/23

M2 - 02 - Korridorbredder -  Plan 02

Nye Aker
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