
Dato: 13-09-2023

NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 2

Gruppe H  Operasjon



Dato: 13-09-2023

Gruppe H - Operasjon - Medvirkning F2 2023

03001-F2-J0-H_a Forside
03001-F2-J0-H_b Innhold
03001-F2-J0-H_c Handlingsrom etasje 03
03001-F2-J0-H_d Handlingsrom etasje 04
03001-F2-J0-H_e Funksjoner etasje 03
03001-F2-J0-H_f Funksjoner etasje 04
03001-J0-H_uff_104 Funksjonstyper Etasje 03
03001-J0-H_uff_105 Funksjonstyper Etasje 04
X-420 - Etasje 03 Korridorbredder Plan - Analyser
X-420 - Etasje 04 Korridorbredder Plan - Analyser
03001-J0-00-04-A-200-70-001 Avfall-renhold-flyt Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-002 Legemidler-PNA-Rørpost-flyt Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-004 Sengeautomat flyt Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-005 Tøy-flyt Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-006 Pasienter SDI og PO- flyt Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-007 Flyt steril gods Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-009 Flyt til CT Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-06-A-200-70-003 Rent-utstyr-væske flyt Prinsippdiagrammer Flyt

03001-J0-00-03-A-200-70-023 Hvit Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J0-00-04-A-200-70-024 Hvit Prinsippdiagrammer Flyt

Målet med møtet er å få bekreftet at rommene innenfor 
funksjonen er riktig plassert, og at vare- og personflyt fungerer. 
Innenfor de enkelte funksjonsområdene vil det være rom som er 
endelig plassert og som ikke kan flyttes (som for eksempel 
operasjonsrom og MR-laber).

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon.

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal 
slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.

03001-J0-00-06-A-200-70-008 Flyt til operasjon Prinsippdiagrammer Flyt
03001-J2-00-07-A-200-70-011 Flyt Føde - Akuttsectio Prinsippdiagrammer Flyt



Oversiktstegning medvirkningsmøte F2

Konstruksjoner og rom som er endelig plassert og ikke kan 
flyttes.

Rom som endelig er plassert. Endringer eller omdisponeringer 
kan vurderes men får konsekvenser for prosjektet.

Rom som er plassert men kan flyttes uten store 
konsekvenser.

UF-EL
94.02.026

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.030

7,8 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.022
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.015

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.014

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.020
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.023

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.024

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.012

18,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)Trapperom
80.04.011

18,6 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.012

44,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.06.013

12,5 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.109

60,5 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.110

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.160

42,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.025

7,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.02.074

1,8 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002

46,9 m²/ (50,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113

1,6 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.029

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (40,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.081

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

MTU/IKT
08.01.064

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004

2,0 m²/ (0,0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi

15,9 m²/ (20,0 m²)

MTU/IKT
08.01.082

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065

2,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080

22,7 m²/ (0,0 m²)

Grupperom
14.02.024

17,0 m²/ (10,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047

8,8 m²/ (10,0 m²)
Arbeidsstasjon
08.01.158

kommandosentral
18,3 m²/ (12,0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.070

8,8 m²/ (8,0 m²)
Lager
08.02.065
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig

17,5 m²/ (18,0 m²)

WC
08.02.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

Rørpost
80.07.132

1,5 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.066

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.065

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.063

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.062

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123

2,0 m²/ (0,0 m²)

Lager
08.02.087
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

WC
08.01.144

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.146

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.078

1,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.139

3,3 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.159

24,4 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.157

97,6 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.169

30,8 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.170

61,1 m²/ (0,0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite

3,9 m²/ (4,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.086

10,7 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.090

7,9 m²/ (12,0 m²)

Sluse
80.03.129

48,0 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

Legemidler
08.01.182

5,2 m²/ (4,0 m²)

Renhold
13.07.006

5,1 m²/ (4,0 m²)

Diktering
08.01.136

3,2 m²/ (2,0 m²)

Pause
08.02.089

25,1 m²/ (25,0 m²)

Korridor
80.06.194

24,7 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034

3,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Pause
08.01.141
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

Rørpost
80.07.171

3,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030

2,1 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.059

115,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.134

6,0 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.150

3,8 m²/ (5,0 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi

34,9 m²/ (20,0 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer

11,5 m²/ (12,0 m²)

MTU/IKT
08.01.164

2,0 m²/ (2,0 m²)

Garderobe
08.01.154
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²/

Korridor
80.06.343
24,6 m²/

Korridor
80.06.344
58,1 m²/

Korridor
80.06.341
43,8 m²/

Sluse brann
80.03.282
10,3 m²/

Sjakt
93.03.281
VVS
6,5 m²/

Sjakt
93.03.279
VVS
6,8 m²/

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass

17,1 m²/ (15,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007

83,0 m²/ (75,0 m²)

MTU/IKT
08.01.079

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.067

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²/

Pause
07.01.145

37,3 m²/ (40,0 m²)

Møte
07.01.149
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.110

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer

11,1 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer

11,6 m²/ (12,0 m²)

Møte
08.01.142
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Operasjon
08.01.012

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.011

60,7 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.007

58,9 m²/ (60,0 m²) Operasjon
08.01.008

60,7 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.039

steril oppdekning
31,8 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.021

62,6 m²/ (60,0 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi

40,4 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.019

62,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.009

62,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.010

62,4 m²/ (60,0 m²)

Venteplass
08.03.001

11,7 m²/ (15,0 m²)

Operasjon
08.01.014

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.015

60,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.017

62,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.187

steril oppdekning
17,1 m²/ (20,0 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter

8,9 m²/ (11,0 m²)
Venteplass
08.03.003

30,9 m²/ (15,0 m²)

WC
08.03.006
HC

5,3 m²/ (5,0 m²)

WC
08.03.004

3,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.03.010

pasienteiendeler
2,5 m²/ (4,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone

6,0 m²/ (12,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig

31,9 m²/ (18,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig

19,0 m²/ (18,0 m²)

WC
08.03.005

1,9 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.02.080

2,1 m²/ (4,0 m²)

Korridor
80.06.329
15,8 m²/

Lager
08.01.085
utstyr

15,2 m²/ (25,0 m²)

Operasjon
08.01.020

62,4 m²/ (60,0 m²)

MTU/IKT
08.01.083

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.056

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,9 m²/

Laboratorium
08.01.084
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Korridor
80.06.333
119,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.108
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051

2,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng

2,5 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.088
utstyr

22,5 m²/ (25,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060

2,3 m²/ (2,0 m²)
Lager
08.01.096
væske

7,2 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
2,1 m²/

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²/

Korridor
80.06.358
30,6 m²/

Lager
08.01.094
sterilt

61,6 m²/ (50,0 m²)

WC/dusj
08.01.149

3,8 m²/ (5,0 m²)

Legemidler
08.01.178

3,9 m²/ (4,0 m²)

Lager
08.01.184
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Kontor
16.01.089
2 personer

12,6 m²/ (12,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006

68,9 m²/ (75,0 m²)

WC
16.01.319

2,5 m²/ (2,0 m²)

WC
16.01.318

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²/

Lager
08.01.188
forbruksvarer

22,4 m²/ (15,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.102
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Undersøkelse og
behandling
08.03.011

15,1 m²/ (16,0 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,9 m²/

IA
99.99.062
8,4 m²/

Overnatting
13.02.106
personal

9,7 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.03.025
86,0 m²/

IA
99.99.160
3,8 m²/

Kirurgisk håndvask
08.01.053

2,1 m²/ (2,0 m²)

WC
07.01.182

1,6 m²/ (2,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.002

forsyning sterilt gods
30,1 m²/ (30,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.005

forsyning sterilt gods
19,4 m²/ (20,0 m²)

Heis 39
80.05.362
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.371
steril
6,9 m²/

Forrom
80.03.077
17,1 m²/

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.753
VVS
1,6 m²/

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036

3,2 m²/ (3,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr

4,1 m²/ (2,0 m²)

IA
99.99.137
4,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.005
2,1 m²/

WC
13.02.020

2,4 m²/ (2,0 m²)
WC

13.02.160
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.161
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)WC
13.02.162
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.172
HC

2,2 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.173
HC

4,8 m²/ (5,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.031
2,0 m²/

Renhold
08.01.192

5,6 m²/ (4,0 m²)

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²/

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.340
25,8 m²/

Omkledning
08.03.012

1,9 m²/ (2,0 m²)

Omkledning
08.03.013

1,9 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.105
personal

10,5 m²/ (9,0 m²)

IA
99.99.015
1,3 m²/
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Handlingsrom etasje 03



Oversiktstegning medvirkningsmøte F2

Konstruksjoner og rom som er endelig plassert og ikke kan 
flyttes.

Rom som endelig er plassert. Endringer eller omdisponeringer 
kan vurderes men får konsekvenser for prosjektet.

Rom som er plassert men kan flyttes uten store 
konsekvenser.

Avfall
13.10.017
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

UF-EL
94.02.015

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.014

7,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.012

7,9 m²/ (0,0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.028

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.027

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.033
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.032
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.022

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.021

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.020

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.019

18,6 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Forberedelse
08.01.038

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Pause
08.01.140
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052

2,4 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.068

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.069

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.072

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.074

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.076

1,8 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.147

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.077

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017

2,4 m²/ (0,0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

MTU/IKT
08.01.071

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.070

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159

kommandosentral
15,0 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.138

2,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.01.153

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sluse
80.03.157

12,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.171

34,8 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.028

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (45,0 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje

3,9 m²/ (3,0 m²)

Korridor
80.06.089

47,9 m²/ (0,0 m²)

WC
08.01.145

1,9 m²/ (2,0 m²)

Rørpost
80.07.129

1,5 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.023

61,3 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.024

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.021

41,3 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.073

2,0 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.088
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Korridor
80.06.084

24,9 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.175

23,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.047

44,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.044

61,1 m²/ (0,0 m²)

Legemidler
08.01.179

3,9 m²/ (4,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010

23,1 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS

15,1 m²/ (0,0 m²)
Sjakt

93.03.729
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Renhold
13.07.022

5,1 m²/ (4,0 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.151

3,8 m²/ (5,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003

3,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering

33,7 m²/ (35,0 m²)

Grupperom
14.02.026

8,5 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS

11,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS

1,5 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.170

2,8 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.135

6,0 m²/ (0,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Møte
08.01.186
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Korridor
80.06.079

37,8 m²/ (0,0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.01.086
utstyr

22,7 m²/ (25,0 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi

24,7 m²/ (20,0 m²)

WC/dusj
08.01.148

3,8 m²/ (5,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²/

Sluse brann
80.03.284
101,6 m²/

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig

17,3 m²/ (18,0 m²)

Lager
08.02.064
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.085

8,8 m²/ (8,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.060

12,4 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.062

12,4 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer

10,9 m²/ (12,0 m²)

Pause
08.02.061

24,0 m²/ (25,0 m²)

WC
08.02.072

1,8 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014

83,0 m²/ (75,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001

46,9 m²/ (50,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass

17,0 m²/ (15,0 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²/

Korridor
80.06.342
58,1 m²/

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
2,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,5 m²/

Kontor
07.01.156
2 personer

10,7 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Møte
07.01.150
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Pause
07.01.144

37,3 m²/ (40,0 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer

11,8 m²/ (12,0 m²)

Korridor
80.06.131
31,1 m²/

Operasjon
08.01.001
hybrid

81,7 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid

82,0 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid

84,5 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid

82,9 m²/ (80,0 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser

11,2 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser

12,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser

12,8 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser

15,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser

14,7 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser

15,9 m²/ (12,0 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid

14,7 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid

7,9 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid

8,0 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid

8,3 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid

3,4 m²/ (8,0 m²)

Operasjon
08.01.163

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.022

60,8 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.037

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.018

60,8 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.016

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.023

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.013

60,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.036

steril oppdekning
18,9 m²/ (20,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010

68,6 m²/ (75,0 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid

4,5 m²/ (8,0 m²)

Forberedelse
08.01.043
anestesi

23,6 m²/ (20,0 m²)

Korridor
80.06.330
15,8 m²/

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²/

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²/

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.726
VVS
2,6 m²/

Legemidler
08.02.079

2,1 m²/ (4,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.093
sterilt

36,7 m²/ (50,0 m²)

MTU/IKT
08.01.061

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059

2,1 m²/ (2,0 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.048

8,8 m²/ (10,0 m²)

MTU/IKT
08.01.080

1,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.185
væske

5,3 m²/ (6,0 m²)

Korridor
80.06.352
75,0 m²/

Korridor
80.06.336
99,5 m²/

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²/

Oppstillingsplass
08.01.103
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng

2,1 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr

2,3 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²/

WC
08.01.152
HC

2,3 m²/ (5,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.095
væske

4,5 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
2,2 m²/

Lager
08.01.087
utstyr

21,0 m²/ (25,0 m²)

WC
16.01.296

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
08.02.073

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer

15,2 m²/ (15,0 m²)

Overnatting
13.02.107
personal

10,1 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.06.375
92,8 m²/

WC
07.01.181

1,4 m²/ (2,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.001

forsyning sterilt gods
30,5 m²/ (20,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.003

forsyning sterilt gods
19,9 m²/ (20,0 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,5 m²/

WC
13.02.163
personal

1,4 m²/ (2,0 m²)

Forrom
80.03.187
16,7 m²/

Heis 39
80.05.357
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.361
steril
6,9 m²/

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.095
VVS
6,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr

3,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr

3,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.164
HC

2,4 m²/ (5,0 m²)WC
13.02.165
HC

2,6 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.166
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.167
personal

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.168
personal

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.171
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

Renhold
08.01.191

5,6 m²/ (4,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.040
2,0 m²/

Kontor
07.01.163
2 personer

12,5 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.02.066
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²/

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²/

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.01.180

5,2 m²/ (4,0 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034

3,2 m²/ (3,0 m²)

Diktering
08.01.137

2,0 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.111
personal

9,5 m²/ (9,0 m²)
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Hovedfunksjon

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

UF-EL
94.02.027

8,4 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.026

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.024

7,9 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.030

7,8 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.021

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.017

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.022
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.016

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 14
80.05.012

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 13
80.05.013

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.015

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.014

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.020
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.023

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.024

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.013

18,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.012

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS

21,1 m²/ (0,0 m²)

Heis 12
80.05.018
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)Trapperom
80.04.011

18,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.010

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.710
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.012

44,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 11
80.05.256
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.06.013

12,5 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.161

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015

17,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016

22,7 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.013

60,9 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.108

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.109

60,5 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.110

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.159

99,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.160

42,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.028

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS

21,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.025

7,0 m²/ (0,0 m²)

Sengeautomat
80.07.067

17,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS

16,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Isolat
07.01.050

luftsmitte intensiv
24,5 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Isolat
07.01.054

luftsmitte intensiv
24,7 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)Isolat
07.01.053

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv

27,2 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone

7,7 m²/ (6,0 m²)
Sengerom
07.01.015
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076

2,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende

16,7 m²/ (20,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.02.074

1,8 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002

46,9 m²/ (50,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113

1,6 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.029

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (40,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.081

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

MTU/IKT
08.01.064

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004

2,0 m²/ (0,0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi

15,9 m²/ (20,0 m²)

MTU/IKT
08.01.082

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065

2,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080

22,7 m²/ (0,0 m²)

Grupperom
14.02.024

17,0 m²/ (10,0 m²)

Rørpost
80.07.130

1,5 m²/ (0,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047

8,8 m²/ (10,0 m²)
Arbeidsstasjon
08.01.158

kommandosentral
18,3 m²/ (12,0 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.070

8,8 m²/ (8,0 m²)
Lager
08.02.065
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig

17,5 m²/ (18,0 m²)

Isolat
07.01.056

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.097

8,7 m²/ (8,0 m²)

Lager
07.01.126
rent

14,5 m²/ (15,0 m²)

WC
08.02.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.066

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.065

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.063

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.062

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123

2,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.032

12,2 m²/ (0,0 m²)

Lager
08.02.087
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

WC
08.01.144

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.146

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.078

1,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.139

3,3 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.165

109,1 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.164

72,2 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.166

43,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.163

23,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.162

67,3 m²/ (0,0 m²)
Korridor
80.06.160

45,3 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.159

24,4 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.157

97,6 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.169

30,8 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.170

61,1 m²/ (0,0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite

3,9 m²/ (4,0 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA

9,2 m²/ (6,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.086

10,7 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.090

7,9 m²/ (12,0 m²)

Samtale
07.01.140

12,1 m²/ (12,0 m²)

Sluse
80.03.129

48,0 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

Legemidler
08.01.182

5,2 m²/ (4,0 m²)

Renhold
13.07.006

5,1 m²/ (4,0 m²)

Diktering
08.01.136

3,2 m²/ (2,0 m²)

Pause
08.02.089

25,1 m²/ (25,0 m²)

Korridor
80.06.194

24,7 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020

2,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033

3,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034

3,4 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon

9,8 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Pause
08.01.141
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

WC
07.01.171
HC

4,8 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.174
HC

4,5 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.183

1,4 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.219

62,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011

2,3 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.171

3,1 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.176

2,3 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.176

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030

2,1 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.059

115,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.134

6,0 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.150

3,8 m²/ (5,0 m²)

Sluse
80.06.129
heis

20,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079

2,0 m²/ (0,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone

20,2 m²/ (22,0 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi

34,9 m²/ (20,0 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer

11,5 m²/ (12,0 m²)

MTU/IKT
08.01.164

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
07.01.173
HC

6,3 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.185

4,9 m²/ (2,0 m²)

Garderobe
08.01.154
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²/

Heis 19
80.05.270

seng og person
9,7 m²/

Heis 18
80.05.062

seng og person
9,7 m²/

Korridor
80.06.343
24,6 m²/

Korridor
80.06.344
58,1 m²/

Korridor
80.06.341
43,8 m²/

Sluse brann
80.03.282
10,3 m²/

Sjakt
93.03.281
VVS
6,5 m²/

Sjakt
93.03.279
VVS
6,8 m²/

Sjakt
93.03.099
VVS
8,3 m²/

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass

17,1 m²/ (15,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007

83,0 m²/ (75,0 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²/

MTU/IKT
08.01.079

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.067

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²/

Pause
07.01.145

37,3 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv

31,2 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv

29,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv

29,3 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone

7,1 m²/ (6,0 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone

20,2 m²/ (22,0 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv

25,8 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv

25,1 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Møte
07.01.149
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.110

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer

11,1 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer

11,6 m²/ (12,0 m²)

Lager
07.01.129
rent

19,2 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.099

11,3 m²/ (8,0 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer

16,8 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.112

tverrfaglig stort
21,3 m²/ (24,0 m²)

Lager
07.01.131
utstyr

16,6 m²/ (20,0 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.008
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.014
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.021
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.036
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.111

tverrfaglig stort
22,5 m²/ (24,0 m²)

Pause
07.01.146

40,6 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv

25,3 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Renhold
13.07.026

4,7 m²/ (4,0 m²)

Lager
07.01.186
utstyr

3,7 m²/ (5,0 m²) WC
07.01.179

2,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
2,2 m²/

Lager
07.01.189
utstyr

8,7 m²/ (5,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
2,3 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.010
2,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.013
2,7 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.014
2,2 m²/

Arbeidsrom
07.01.113

tverrfaglig stort
23,3 m²/ (24,0 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer

10,3 m²/ (15,0 m²)

Møte
08.01.142
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Operasjon
08.01.012

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.011

60,7 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.007

58,9 m²/ (60,0 m²) Operasjon
08.01.008

60,7 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.039

steril oppdekning
31,8 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.021

62,6 m²/ (60,0 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi

40,4 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.019

62,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.009

62,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.010

62,4 m²/ (60,0 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv

25,8 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.042
intensiv

25,9 m²/ (25,0 m²)

Venteplass
08.03.001

11,7 m²/ (15,0 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer

14,9 m²/ (12,0 m²)

Stillerom
07.01.209

4,9 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.210

5,1 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.213
lite

2,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer

11,8 m²/ (12,0 m²)

Operasjon
08.01.014

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.015

60,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.017

62,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.187

steril oppdekning
17,1 m²/ (20,0 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter

8,9 m²/ (11,0 m²)
Venteplass
08.03.003

30,9 m²/ (15,0 m²)

WC
08.03.006
HC

5,3 m²/ (5,0 m²)

WC
08.03.004

3,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.03.010

pasienteiendeler
2,5 m²/ (4,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone

6,0 m²/ (12,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig

31,9 m²/ (18,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig

19,0 m²/ (18,0 m²)

WC
08.03.005

1,9 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.02.080

2,1 m²/ (4,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
2,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.082
2,4 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.110
2,2 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.081
2,5 m²/

Korridor
80.06.329
15,8 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.111
2,3 m²/

Lager
08.01.085
utstyr

15,2 m²/ (25,0 m²)

Operasjon
08.01.020

62,4 m²/ (60,0 m²)

MTU/IKT
08.01.083

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.056

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,9 m²/

Laboratorium
08.01.084
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Korridor
80.06.333
119,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.108
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051

2,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng

2,5 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.088
utstyr

22,5 m²/ (25,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060

2,3 m²/ (2,0 m²)
Lager
08.01.096
væske

7,2 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
2,1 m²/

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²/

Korridor
80.06.358
30,6 m²/

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²/

Lager
08.01.094
sterilt

61,6 m²/ (50,0 m²)

WC/dusj
08.01.149

3,8 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.166
HC

1,9 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.184

2,3 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.01.178

3,9 m²/ (4,0 m²)

Lager
08.01.184
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Kontor
16.01.089
2 personer

12,6 m²/ (12,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006

68,9 m²/ (75,0 m²)

WC
16.01.319

2,5 m²/ (2,0 m²)

WC
16.01.318

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²/

IA
99.99.012
2,5 m²/

Lager
08.01.188
forbruksvarer

22,4 m²/ (15,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.102
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Opphold
07.01.216
lek

21,8 m²/ (10,0 m²)

Undersøkelse og
behandling
08.03.011

15,1 m²/ (16,0 m²)

WC
08.02.091
HC

6,4 m²/ (5,0 m²)

Bad
08.02.047

12,4 m²/ (10,0 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,9 m²/

IA
99.99.062
8,4 m²/

Overnatting
13.02.106
personal

9,7 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.03.025
86,0 m²/

IA
99.99.160
3,8 m²/

Kirurgisk håndvask
08.01.053

2,1 m²/ (2,0 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220

8,2 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.182

1,6 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.03.241
17,2 m²/

Vognoppstilling
13.15.002

forsyning sterilt gods
30,1 m²/ (30,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.005

forsyning sterilt gods
19,4 m²/ (20,0 m²)

Heis 39
80.05.362
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.371
steril
6,9 m²/

Forrom
80.03.077
17,1 m²/

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.304
VVS
2,9 m²/

Sjakt
93.03.753
VVS
1,6 m²/

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036

3,2 m²/ (3,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr

4,1 m²/ (2,0 m²)

IA
99.99.137
4,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.005
2,1 m²/

WC
13.02.020

2,4 m²/ (2,0 m²)
WC

13.02.160
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.161
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)WC
13.02.162
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.172
HC

2,2 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.173
HC

4,8 m²/ (5,0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
1,7 m²/

Korridor
80.03.250
79,3 m²/

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²/

Korridor
80.03.300
24,7 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.031
2,0 m²/

Renhold
08.01.192

5,6 m²/ (4,0 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer

8,9 m²/ (12,0 m²)

Korridor
80.06.394
63,9 m²/

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²/

Nisje
80.06.409
sitte
3,8 m²/

Legemidler
07.01.218

6,6 m²/ (4,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr

2,0 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.340
25,8 m²/

Sjakt
93.03.068
VVS
1,4 m²/

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037

1,9 m²/ (3,0 m²)

Sjakt
93.03.360
VVS
7,1 m²/

Omkledning
08.03.012

1,9 m²/ (2,0 m²)

Omkledning
08.03.013

1,9 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.105
personal

10,5 m²/ (9,0 m²)

IA
99.99.015
1,3 m²/

Lager, rent
08.01.195

9,0 m²/ (10,0 m²)
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Hovedfunksjon

Apotek

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Avfall
13.10.017
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

UF-EL
94.02.017

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.016

8,4 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.015

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.013

7,9 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.014

7,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.012

7,9 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS

21,1 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096

8,7 m²/ (8,0 m²)

Isolat
07.01.049

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Isolat
07.01.051

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Isolat
07.01.052

luftsmitte intensiv
24,7 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sjakt
93.03.643
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Heis 11
80.05.037
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 14
80.05.026

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 13
80.05.025

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.024

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.028

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.027

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.023

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.033
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.032
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.022

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.021

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.020

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.019

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.657
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Forberedelse
08.01.038

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Pause
08.01.140
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052

2,4 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054

2,1 m²/ (2,0 m²)

Pause
07.01.147

39,0 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv

29,3 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv

31,6 m²/ (25,0 m²)

MTU/IKT
08.01.068

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.069

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.072

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.074

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.076

1,8 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.147

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon

9,8 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.077

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017

2,4 m²/ (0,0 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser

23,7 m²/ (18,0 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.043
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.046
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.009
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089

2,2 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087

2,6 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106

2,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108

2,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.015

26,9 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.025

18,6 m²/ (0,0 m²)

Isolat
07.01.055

luftsmitte intensiv
24,2 m²/ (25,0 m²)

Lager
07.01.127
rent

14,5 m²/ (15,0 m²)

Trapperom
80.04.027

18,6 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.071

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.070

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159

kommandosentral
15,0 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.138

2,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.01.153

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122

2,3 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv

27,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.047
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.003
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.005
intensiv

25,1 m²/ (25,0 m²)

WC
07.01.172
HC

1,4 m²/ (5,0 m²)

Sluse
80.03.157

12,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.171

34,8 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.028

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (45,0 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje

3,9 m²/ (3,0 m²)

Korridor
80.06.089

47,9 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv

31,2 m²/ (25,0 m²)

WC
08.01.145

1,9 m²/ (2,0 m²)

Rørpost
80.07.128

1,5 m²/ (0,0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT

10,2 m²/ (8,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.018

61,3 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.019

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.023

61,3 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.024

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.021

41,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.016

97,6 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014

17,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095

22,7 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081

19,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.020

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

Sengeautomat
80.07.069

17,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS

21,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS

16,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS

3,1 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 12
80.05.336
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.092

11,9 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.073

2,0 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.088
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende

12,1 m²/ (10,0 m²)

Korridor
80.06.149

73,8 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.172

61,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.113

43,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.173

23,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.104

48,4 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.084

24,9 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.175

23,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.047

44,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.044

61,1 m²/ (0,0 m²)

Legemidler
08.01.179

3,9 m²/ (4,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010

23,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101

2,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS

15,1 m²/ (0,0 m²)
Sjakt

93.03.729
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Renhold
13.07.022

5,1 m²/ (4,0 m²)

Renhold
13.07.024

4,7 m²/ (4,0 m²)

Lager
07.01.188
utstyr

3,9 m²/ (5,0 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.151

3,8 m²/ (5,0 m²)

Samtale
07.01.139

12,2 m²/ (12,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002

3,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003

3,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv

29,4 m²/ (25,0 m²)

WC
07.01.167
HC

4,6 m²/ (5,0 m²)

Lager
07.01.133
utstyr

16,6 m²/ (20,0 m²)

WC
07.01.180

4,5 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone

20,1 m²/ (22,0 m²)

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering

33,7 m²/ (35,0 m²)

Grupperom
14.02.026

8,5 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS

11,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS

1,5 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.170

2,8 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.177

2,6 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.177

4,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL
94.02.135

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.06.119
heis

20,1 m²/ (0,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone

8,4 m²/ (6,0 m²)

Møte
08.01.186
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Korridor
80.06.079

37,8 m²/ (0,0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.01.086
utstyr

22,7 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052

2,3 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.169
HC

6,3 m²/ (5,0 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi

24,7 m²/ (20,0 m²)

WC
07.01.168
HC

4,9 m²/ (5,0 m²)

WC/dusj
08.01.148

3,8 m²/ (5,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²/

Heis 19
80.05.274

seng og person
9,7 m²/

Heis 18
80.05.070

seng og person
9,7 m²/

Korridor
80.06.155
24,7 m²/

Sluse brann
80.03.284
101,6 m²/

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig

17,3 m²/ (18,0 m²)

Lager
08.02.064
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.085

8,8 m²/ (8,0 m²)

Bad
08.02.048

12,4 m²/ (10,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.060

12,4 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.062

12,4 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer

10,9 m²/ (12,0 m²)

Pause
08.02.061

24,0 m²/ (25,0 m²)

WC
08.02.072

1,8 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014

83,0 m²/ (75,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001

46,9 m²/ (50,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass

17,0 m²/ (15,0 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²/

Korridor
80.06.342
58,1 m²/

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
2,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,5 m²/

Kontor
07.01.156
2 personer

10,7 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Møte
07.01.150
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Pause
07.01.144

37,3 m²/ (40,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone

19,6 m²/ (22,0 m²)

Sengerom
07.01.027
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.029
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.033
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone

7,1 m²/ (6,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.098

11,6 m²/ (8,0 m²)
Lager
07.01.128
rent

19,5 m²/ (15,0 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer

17,6 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.106

tverrfaglig stort
21,3 m²/ (24,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.108

tverrfaglig stort
23,3 m²/ (24,0 m²)

WC
07.01.178

2,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer

11,8 m²/ (12,0 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer

10,8 m²/ (15,0 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.012
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.109

tverrfaglig stort
18,5 m²/ (24,0 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer

14,9 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer

12,4 m²/ (12,0 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA

9,2 m²/ (6,0 m²)

Korridor
80.06.131
31,1 m²/

Operasjon
08.01.001
hybrid

81,7 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid

82,0 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid

84,5 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid

82,9 m²/ (80,0 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser

11,2 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser

12,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser

12,8 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser

15,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser

14,7 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser

15,9 m²/ (12,0 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid

14,7 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid

7,9 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid

8,0 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid

8,3 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid

3,4 m²/ (8,0 m²)

Operasjon
08.01.163

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.022

60,8 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.037

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.018

60,8 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.016

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.023

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.013

60,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.036

steril oppdekning
18,9 m²/ (20,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010

68,6 m²/ (75,0 m²)

Farmasitun
11.01.019

sammenstilling
18,5 m²/ (30,0 m²)

Farmasitun
11.01.021

arbeidsrom/lager
27,7 m²/ (20,0 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning

13,8 m²/ (15,0 m²)

Stillerom
07.01.211

5,0 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.212

5,2 m²/ (5,0 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid

4,5 m²/ (8,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
2,5 m²/

Forberedelse
08.01.043
anestesi

23,6 m²/ (20,0 m²)

Korridor
80.06.327
98,7 m²/

Korridor
80.06.332
57,7 m²/

Korridor
80.06.330
15,8 m²/

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²/

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²/

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.726
VVS
2,6 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.109
2,2 m²/

Legemidler
08.02.079

2,1 m²/ (4,0 m²)

WC
08.02.071
HC

6,4 m²/ (5,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.093
sterilt

36,7 m²/ (50,0 m²)

MTU/IKT
08.01.061

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059

2,1 m²/ (2,0 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.048

8,8 m²/ (10,0 m²)

MTU/IKT
08.01.080

1,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.185
væske

5,3 m²/ (6,0 m²)

Korridor
80.06.352
75,0 m²/

Korridor
80.06.336
99,5 m²/

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²/

Oppstillingsplass
08.01.103
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng

2,1 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr

2,3 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²/

Bad
07.01.073
luftsmitte

4,9 m²/ (6,0 m²)

WC
08.01.152
HC

2,3 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.175

2,3 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.095
væske

4,5 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
2,2 m²/

Lager
08.01.087
utstyr

21,0 m²/ (25,0 m²)

WC
16.01.296

2,3 m²/ (2,0 m²)

Stillerom
07.01.214
lite

2,8 m²/ (2,0 m²)

WC
08.02.073

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer

15,2 m²/ (15,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.061
2,3 m²/

Lager
07.01.119
tøy

2,2 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
2,2 m²/

Korridor
80.06.066
64,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.029
2,3 m²/

Overnatting
13.02.107
personal

10,1 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.06.375
92,8 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.117
2,5 m²/

WC
07.01.181

1,4 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
1,7 m²/

Sjakt
93.03.338
VVS
8,3 m²/

Vognoppstilling
13.15.001

forsyning sterilt gods
30,5 m²/ (20,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.003

forsyning sterilt gods
19,9 m²/ (20,0 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,5 m²/

WC
13.02.163
personal

1,4 m²/ (2,0 m²)

Forrom
80.03.187
16,7 m²/

Heis 39
80.05.357
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.361
steril
6,9 m²/

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.303
VVS
2,9 m²/

Sjakt
93.03.095
VVS
6,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr

3,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr

3,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.164
HC

2,4 m²/ (5,0 m²)WC
13.02.165
HC

2,6 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.166
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.167
personal

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.168
personal

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.169
personal

1,9 m²/ (2,0 m²)
WC

13.02.170
personal

1,9 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.171
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
2,9 m²/

Renhold
08.01.191

5,6 m²/ (4,0 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.040
2,0 m²/

Kontor
07.01.163
2 personer

12,5 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.02.066
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221

4,4 m²/ (5,0 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²/

Korridor
80.06.215
72,2 m²/

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²/

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr

2,1 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
07.01.219

6,6 m²/ (4,0 m²)

Korridor
80.06.218
43,5 m²/

Legemidler
08.01.180

5,2 m²/ (4,0 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034

3,2 m²/ (3,0 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038

2,2 m²/ (3,0 m²)

IA
99.99.043
2,5 m²/

Sjakt
93.03.359
VVS
7,2 m²/

Diktering
08.01.137

2,0 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.111
personal

9,5 m²/ (9,0 m²)

Lager
07.01.132
utstyr

8,7 m²/ (20,0 m²)

Lager, rent
08.01.194

9,0 m²/ (10,0 m²)
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Avdelinger

Personalfunksjoner Intensiv

Pasientfunksjoner Intensiv

Støttefunksjoner Intensiv

Personalfunksjoner Operasjon

Pasientfunksjoner Operasjon

Støttefunksjoner Operasjon

Laboratoriemedisin

Forskning og undervisning, OUS

Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service

Kontorarbeidsplasser og møterom

Støttefunksjoner Kontor og møterom

Kommunikasjonsarealer

Teknikk

UF-EL
94.02.027

8,4 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.026

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.024

7,9 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.030

7,8 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.021

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.017

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.022
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.016

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 14
80.05.012

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 13
80.05.013

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.015

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.014

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.020
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.023

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.024

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.013

18,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.012

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS

21,1 m²/ (0,0 m²)

Heis 12
80.05.018
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)Trapperom
80.04.011

18,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.010

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.710
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.012

44,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 11
80.05.256
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.06.013

12,5 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.161

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015

17,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016

22,7 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.013

60,9 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.108

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.109

60,5 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.110

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.159

99,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.160

42,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.028

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS

21,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.025

7,0 m²/ (0,0 m²)

Sengeautomat
80.07.067

17,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS

16,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Isolat
07.01.050

luftsmitte intensiv
24,5 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Isolat
07.01.054

luftsmitte intensiv
24,7 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)Isolat
07.01.053

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv

27,2 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Lager
07.01.116
tøy

1,5 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone

7,7 m²/ (6,0 m²)
Sengerom
07.01.015
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076

2,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende

16,7 m²/ (20,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.02.074

1,8 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002

46,9 m²/ (50,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113

1,6 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.029

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (40,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.081

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

MTU/IKT
08.01.064

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004

2,0 m²/ (0,0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi

15,9 m²/ (20,0 m²)

MTU/IKT
08.01.082

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065

2,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080

22,7 m²/ (0,0 m²)

Grupperom
14.02.024

17,0 m²/ (10,0 m²)

Rørpost
80.07.130

1,5 m²/ (0,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047

8,8 m²/ (10,0 m²)
Arbeidsstasjon
08.01.158

kommandosentral
18,3 m²/ (12,0 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.070

8,8 m²/ (8,0 m²)
Lager
08.02.065
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig

17,5 m²/ (18,0 m²)

Isolat
07.01.056

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.097

8,7 m²/ (8,0 m²)

Lager
07.01.126
rent

14,5 m²/ (15,0 m²)

WC
08.02.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

Rørpost
80.07.132

1,5 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.066

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.065

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.063

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001

2,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.062

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123

2,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.032

12,2 m²/ (0,0 m²)

Lager
08.02.087
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

WC
08.01.144

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.146

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.078

1,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.139

3,3 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.165

109,1 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.164

72,2 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.166

43,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.163

23,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.162

67,3 m²/ (0,0 m²)
Korridor
80.06.160

45,3 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.159

24,4 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.157

97,6 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.169

30,8 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.170

61,1 m²/ (0,0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite

3,9 m²/ (4,0 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA

9,2 m²/ (6,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.086

10,7 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.090

7,9 m²/ (12,0 m²)

Samtale
07.01.140

12,1 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.02.068
rent, lite

2,4 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.083
tøy

1,3 m²/ (2,0 m²)

Sluse
80.03.129

48,0 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

Legemidler
08.01.182

5,2 m²/ (4,0 m²)

Renhold
13.07.006

5,1 m²/ (4,0 m²)

Diktering
08.01.136

3,2 m²/ (2,0 m²)

Pause
08.02.089

25,1 m²/ (25,0 m²)

Korridor
80.06.194

24,7 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020

2,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033

3,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034

3,4 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon

9,8 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Pause
08.01.141
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

WC
07.01.171
HC

4,8 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.174
HC

4,5 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.183

1,4 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.219

62,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011

2,3 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.171

3,1 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.176

2,3 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.176

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030

2,1 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.059

115,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.134

6,0 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.150

3,8 m²/ (5,0 m²)

Sluse
80.06.129
heis

20,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079

2,0 m²/ (0,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone

20,2 m²/ (22,0 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi

34,9 m²/ (20,0 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer

11,5 m²/ (12,0 m²)

MTU/IKT
08.01.164

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
07.01.173
HC

6,3 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.185

4,9 m²/ (2,0 m²)

Garderobe
08.01.154
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²/

Heis 19
80.05.270

seng og person
9,7 m²/

Heis 18
80.05.062

seng og person
9,7 m²/

Korridor
80.06.343
24,6 m²/

Korridor
80.06.344
58,1 m²/

Korridor
80.06.341
43,8 m²/

Sluse brann
80.03.282
10,3 m²/

Sjakt
93.03.281
VVS
6,5 m²/

Sjakt
93.03.279
VVS
6,8 m²/

Sjakt
93.03.099
VVS
8,3 m²/

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass

17,1 m²/ (15,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007

83,0 m²/ (75,0 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²/

MTU/IKT
08.01.079

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.067

1,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²/

Pause
07.01.145

37,3 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv

31,2 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv

29,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv

29,3 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone

7,1 m²/ (6,0 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone

20,2 m²/ (22,0 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv

25,8 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv

25,1 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Møte
07.01.149
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.110

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer

11,1 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer

11,6 m²/ (12,0 m²)

Lager
07.01.129
rent

19,2 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.099

11,3 m²/ (8,0 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer

16,8 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.112

tverrfaglig stort
21,3 m²/ (24,0 m²)

Lager
07.01.131
utstyr

16,6 m²/ (20,0 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.008
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.014
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.021
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.036
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.111

tverrfaglig stort
22,5 m²/ (24,0 m²)

Pause
07.01.146

40,6 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv

25,3 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Renhold
13.07.026

4,7 m²/ (4,0 m²)

Lager
07.01.123
rent, lite

2,4 m²/ (2,0 m²)

Lager
07.01.186
utstyr

3,7 m²/ (5,0 m²) WC
07.01.179

2,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
2,2 m²/

Lager
07.01.189
utstyr

8,7 m²/ (5,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
2,3 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.010
2,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.013
2,7 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.014
2,2 m²/

Arbeidsrom
07.01.113

tverrfaglig stort
23,3 m²/ (24,0 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer

10,3 m²/ (15,0 m²)

Møte
08.01.142
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Operasjon
08.01.012

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.011

60,7 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.007

58,9 m²/ (60,0 m²) Operasjon
08.01.008

60,7 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.039

steril oppdekning
31,8 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.021

62,6 m²/ (60,0 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi

40,4 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.019

62,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.009

62,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.010

62,4 m²/ (60,0 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv

25,8 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.042
intensiv

25,9 m²/ (25,0 m²)

Venteplass
08.03.001

11,7 m²/ (15,0 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer

14,9 m²/ (12,0 m²)

Stillerom
07.01.209

4,9 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.210

5,1 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.213
lite

2,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer

11,8 m²/ (12,0 m²)

Operasjon
08.01.014

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.015

60,4 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.017

62,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.187

steril oppdekning
17,1 m²/ (20,0 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter

8,9 m²/ (11,0 m²)
Venteplass
08.03.003

30,9 m²/ (15,0 m²)

WC
08.03.006
HC

5,3 m²/ (5,0 m²)

WC
08.03.004

3,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.03.010

pasienteiendeler
2,5 m²/ (4,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone

6,0 m²/ (12,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig

31,9 m²/ (18,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig

19,0 m²/ (18,0 m²)

WC
08.03.005

1,9 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.02.080

2,1 m²/ (4,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
2,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.082
2,4 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.110
2,2 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.081
2,5 m²/

Korridor
80.06.329
15,8 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²/

Lager
07.01.118
tøy

1,7 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.111
2,3 m²/

Lager
07.01.124
rent, lite

1,3 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.085
utstyr

15,2 m²/ (25,0 m²)

Operasjon
08.01.020

62,4 m²/ (60,0 m²)

MTU/IKT
08.01.083

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.056

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,9 m²/

Laboratorium
08.01.084
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Korridor
80.06.333
119,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.108
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng

1,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051

2,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng

2,5 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.088
utstyr

22,5 m²/ (25,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060

2,3 m²/ (2,0 m²)
Lager
08.01.096
væske

7,2 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
2,1 m²/

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²/

Korridor
80.06.358
30,6 m²/

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²/

Lager
08.01.094
sterilt

61,6 m²/ (50,0 m²)

WC/dusj
08.01.149

3,8 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.166
HC

1,9 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.184

2,3 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
08.01.178

3,9 m²/ (4,0 m²)

Lager
08.01.184
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Kontor
16.01.089
2 personer

12,6 m²/ (12,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006

68,9 m²/ (75,0 m²)

WC
16.01.319

2,5 m²/ (2,0 m²)

WC
16.01.318

2,5 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²/

IA
99.99.012
2,5 m²/

Lager
08.01.188
forbruksvarer

22,4 m²/ (15,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.102
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Opphold
07.01.216
lek

21,8 m²/ (10,0 m²)

Undersøkelse og
behandling
08.03.011

15,1 m²/ (16,0 m²)

WC
08.02.091
HC

6,4 m²/ (5,0 m²)

Bad
08.02.047

12,4 m²/ (10,0 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,9 m²/

IA
99.99.062
8,4 m²/

Overnatting
13.02.106
personal

9,7 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.03.025
86,0 m²/

IA
99.99.160
3,8 m²/

Kirurgisk håndvask
08.01.053

2,1 m²/ (2,0 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220

8,2 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.182

1,6 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.03.241
17,2 m²/

Vognoppstilling
13.15.002

forsyning sterilt gods
30,1 m²/ (30,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.005

forsyning sterilt gods
19,4 m²/ (20,0 m²)

Heis 39
80.05.362
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.371
steril
6,9 m²/

Forrom
80.03.077
17,1 m²/

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.304
VVS
2,9 m²/

Sjakt
93.03.753
VVS
1,6 m²/

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036

3,2 m²/ (3,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng

2,0 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr

4,1 m²/ (2,0 m²)

IA
99.99.137
4,5 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.005
2,1 m²/

WC
13.02.020

2,4 m²/ (2,0 m²)
WC

13.02.160
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.161
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)WC
13.02.162
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.172
HC

2,2 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.173
HC

4,8 m²/ (5,0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
1,7 m²/

Korridor
80.03.250
79,3 m²/

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²/

Korridor
80.03.300
24,7 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.031
2,0 m²/

Renhold
08.01.192

5,6 m²/ (4,0 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer

8,9 m²/ (12,0 m²)

Korridor
80.06.394
63,9 m²/

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²/

Nisje
80.06.409
sitte
3,8 m²/

Legemidler
07.01.218

6,6 m²/ (4,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr

2,0 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Korridor
80.06.340
25,8 m²/

Sjakt
93.03.068
VVS
1,4 m²/

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037

1,9 m²/ (3,0 m²)

Sjakt
93.03.360
VVS
7,1 m²/

Omkledning
08.03.012

1,9 m²/ (2,0 m²)

Omkledning
08.03.013

1,9 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.105
personal

10,5 m²/ (9,0 m²)

IA
99.99.015
1,3 m²/

Lager, rent
08.01.195

9,0 m²/ (10,0 m²)
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Avdelinger

Personalfunksjoner Intensiv

Pasientfunksjoner Intensiv

Støttefunksjoner Intensiv

Personalfunksjoner Operasjon

Pasientfunksjoner Operasjon

Støttefunksjoner Operasjon

Laboratoriemedisin

Forskning og undervisning, OUS

Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Kontor og møterom

Kommunikasjonsarealer

Teknikk

Avfall
13.10.017
miljøstasjon

10,3 m²/ (10,0 m²)

UF-EL
94.02.017

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.016

8,4 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.015

6,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.013

7,9 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.014

7,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.012

7,9 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS

21,1 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096

8,7 m²/ (8,0 m²)

Isolat
07.01.049

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Isolat
07.01.051

luftsmitte intensiv
25,0 m²/ (25,0 m²)

Isolat
07.01.052

luftsmitte intensiv
24,7 m²/ (25,0 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte

5,5 m²/ (5,0 m²)

Sjakt
93.03.643
VVS

14,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Heis 11
80.05.037
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 14
80.05.026

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 13
80.05.025

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.024

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Heis 07
80.05.028

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 08
80.05.027

person og AGV
8,8 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.023

19,3 m²/ (0,0 m²)

Heis 05
80.05.033
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 06
80.05.032
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng

8,6 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.022

19,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.021

19,3 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS

7,3 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.020

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.019

18,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.657
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

Forberedelse
08.01.038

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Pause
08.01.140
stort

44,5 m²/ (40,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052

2,4 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054

2,1 m²/ (2,0 m²)

Pause
07.01.147

39,0 m²/ (40,0 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv

29,3 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv

31,6 m²/ (25,0 m²)

MTU/IKT
08.01.068

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.069

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.072

2,1 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.074

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.075

1,8 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.076

1,8 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.147

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS

6,3 m²/ (0,0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon

9,8 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS

6,0 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.077

2,0 m²/ (2,0 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007

2,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017

2,4 m²/ (0,0 m²)

Laboratorium
07.01.191
CT

45,5 m²/ (46,0 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser

23,7 m²/ (18,0 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte

5,2 m²/ (5,0 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.043
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.046
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.009
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt

11,5 m²/ (0,0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal

18,5 m²/ (15,0 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089

2,2 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087

2,6 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106

2,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086

2,0 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108

2,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.015

26,9 m²/ (0,0 m²)

Trapperom
80.04.025

18,6 m²/ (0,0 m²)

Isolat
07.01.055

luftsmitte intensiv
24,2 m²/ (25,0 m²)

Lager
07.01.127
rent

14,5 m²/ (15,0 m²)

Trapperom
80.04.027

18,6 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.071

2,0 m²/ (2,0 m²)

MTU/IKT
08.01.070

1,8 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159

kommandosentral
15,0 m²/ (12,0 m²)

Diktering
08.01.138

2,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119

2,0 m²/ (0,0 m²)

WC
08.01.153

2,0 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122

2,3 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv

27,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.047
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.003
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.005
intensiv

25,1 m²/ (25,0 m²)

WC
07.01.172
HC

1,4 m²/ (5,0 m²)

Sluse
80.03.157

12,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.03.171

34,8 m²/ (0,0 m²)

Verksted
13.03.028

medisinsk teknologi
37,6 m²/ (45,0 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje

3,9 m²/ (3,0 m²)

Korridor
80.06.089

47,9 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv

31,2 m²/ (25,0 m²)

Lager
07.01.122
rent, lite

2,2 m²/ (2,0 m²)

WC
08.01.145

1,9 m²/ (2,0 m²)

Rørpost
80.07.128

1,5 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.129

1,5 m²/ (0,0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT

10,2 m²/ (8,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv

27,3 m²/ (0,0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv

28,6 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.018

61,3 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.019

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.023

61,3 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.024

27,2 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.021

41,3 m²/ (0,0 m²)

Sluse brann
80.03.016

97,6 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014

17,0 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095

22,7 m²/ (0,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081

19,3 m²/ (0,0 m²)

UF-EL
94.02.020

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS

12,6 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS

4,0 m²/ (0,0 m²)

Sengeautomat
80.07.069

17,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS

21,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS

16,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS

3,1 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS

17,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt

12,8 m²/ (0,0 m²)

Heis 12
80.05.336
person

7,8 m²/ (0,0 m²)

Forrom
80.03.092

11,9 m²/ (0,0 m²)

MTU/IKT
08.01.073

2,0 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.088
utstyr

14,3 m²/ (15,0 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende

12,1 m²/ (10,0 m²)

Korridor
80.06.149

73,8 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.172

61,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.113

43,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.173

23,5 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.104

48,4 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.084

24,9 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.175

23,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.047

44,7 m²/ (0,0 m²)

Korridor
80.06.044

61,1 m²/ (0,0 m²)

Legemidler
08.01.179

3,9 m²/ (4,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010

23,1 m²/ (0,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101

2,0 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS

15,1 m²/ (0,0 m²)
Sjakt

93.03.729
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Renhold
13.07.022

5,1 m²/ (4,0 m²)

Renhold
13.07.024

4,7 m²/ (4,0 m²)

Lager
07.01.188
utstyr

3,9 m²/ (5,0 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS

9,2 m²/ (0,0 m²)

WC/dusj
08.01.151

3,8 m²/ (5,0 m²)

Samtale
07.01.139

12,2 m²/ (12,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002

3,0 m²/ (0,0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003

3,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS

14,4 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS

3,2 m²/ (0,0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv

29,4 m²/ (25,0 m²)

WC
07.01.167
HC

4,6 m²/ (5,0 m²)

Lager
07.01.133
utstyr

16,6 m²/ (20,0 m²)

WC
07.01.180

4,5 m²/ (2,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone

20,1 m²/ (22,0 m²)

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering

33,7 m²/ (35,0 m²)

Grupperom
14.02.026

8,5 m²/ (10,0 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS

11,2 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS

4,7 m²/ (0,0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS

1,5 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.170

2,8 m²/ (0,0 m²)

Rørpost
80.07.177

2,6 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.177

4,9 m²/ (2,0 m²)

UF-EL
94.02.135

6,0 m²/ (0,0 m²)

Sluse
80.06.119
heis

20,1 m²/ (0,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107

tverrfaglig stort
20,0 m²/ (24,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone

8,4 m²/ (6,0 m²)

Møte
08.01.186
stort

30,5 m²/ (40,0 m²)

Korridor
80.06.079

37,8 m²/ (0,0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer

12,3 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.01.086
utstyr

22,7 m²/ (25,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052

2,3 m²/ (0,0 m²)

WC
07.01.169
HC

6,3 m²/ (5,0 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi

24,7 m²/ (20,0 m²)

WC
07.01.168
HC

4,9 m²/ (5,0 m²)

WC/dusj
08.01.148

3,8 m²/ (5,0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²/

Heis 19
80.05.274

seng og person
9,7 m²/

Heis 18
80.05.070

seng og person
9,7 m²/

Korridor
80.06.155
24,7 m²/

Sluse brann
80.03.284
101,6 m²/

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig

17,3 m²/ (18,0 m²)

Lager
08.02.064
rent

14,6 m²/ (15,0 m²)

Desinfeksjon
08.02.085

8,8 m²/ (8,0 m²)

Bad
08.02.048

12,4 m²/ (10,0 m²)

Ekspedisjon
08.02.060

12,4 m²/ (12,0 m²)

Samtale
08.02.062

12,4 m²/ (12,0 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer

10,9 m²/ (12,0 m²)

Pause
08.02.061

24,0 m²/ (25,0 m²)

WC
08.02.072

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.082
tøy

1,4 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.02.067
rent, lite

2,4 m²/ (2,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014

83,0 m²/ (75,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001

46,9 m²/ (50,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass

17,0 m²/ (15,0 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²/

Korridor
80.06.342
58,1 m²/

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass

14,8 m²/ (15,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
2,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,5 m²/

Kontor
07.01.156
2 personer

10,7 m²/ (12,0 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Møte
07.01.150
stort

37,8 m²/ (40,0 m²)

Pause
07.01.144

37,3 m²/ (40,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone

19,6 m²/ (22,0 m²)

Sengerom
07.01.027
intensiv

25,6 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.029
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Sengerom
07.01.033
intensiv

25,4 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone

7,1 m²/ (6,0 m²)

Desinfeksjon
07.01.098

11,6 m²/ (8,0 m²)
Lager
07.01.128
rent

19,5 m²/ (15,0 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer

17,6 m²/ (15,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.106

tverrfaglig stort
21,3 m²/ (24,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.108

tverrfaglig stort
23,3 m²/ (24,0 m²)

WC
07.01.178

2,8 m²/ (2,0 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer

11,8 m²/ (12,0 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer

10,8 m²/ (15,0 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)
Sengerom
07.01.012
intensiv

25,5 m²/ (25,0 m²)

Arbeidsrom
07.01.109

tverrfaglig stort
18,5 m²/ (24,0 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer

14,9 m²/ (12,0 m²)

Lager
07.01.117
tøy

1,7 m²/ (2,0 m²)

Lager
07.01.121
rent, lite

1,3 m²/ (2,0 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer

12,4 m²/ (12,0 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA

9,2 m²/ (6,0 m²)

Korridor
80.06.131
31,1 m²/

Operasjon
08.01.001
hybrid

81,7 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid

82,0 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid

82,1 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid

84,5 m²/ (80,0 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid

82,9 m²/ (80,0 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser

11,2 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser

12,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser

12,8 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser

15,1 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser

14,7 m²/ (12,0 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser

15,9 m²/ (12,0 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid

14,7 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid

7,9 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid

8,0 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid

8,3 m²/ (8,0 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid

3,4 m²/ (8,0 m²)

Operasjon
08.01.163

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.022

60,8 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.037

steril oppdekning
19,0 m²/ (20,0 m²)

Operasjon
08.01.018

60,8 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.016

58,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.023

59,9 m²/ (60,0 m²)

Operasjon
08.01.013

60,4 m²/ (60,0 m²)

Forberedelse
08.01.036

steril oppdekning
18,9 m²/ (20,0 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig

18,1 m²/ (18,0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010

68,6 m²/ (75,0 m²)

Farmasitun
11.01.019

sammenstilling
18,5 m²/ (30,0 m²)

Farmasitun
11.01.021

arbeidsrom/lager
27,7 m²/ (20,0 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning

13,8 m²/ (15,0 m²)

Stillerom
07.01.211

5,0 m²/ (5,0 m²)

Stillerom
07.01.212

5,2 m²/ (5,0 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer

13,5 m²/ (12,0 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid

4,5 m²/ (8,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
2,5 m²/

Forberedelse
08.01.043
anestesi

23,6 m²/ (20,0 m²)

Korridor
80.06.327
98,7 m²/

Korridor
80.06.332
57,7 m²/

Korridor
80.06.330
15,8 m²/

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²/

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²/

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.726
VVS
2,6 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.109
2,2 m²/

Legemidler
08.02.079

2,1 m²/ (4,0 m²)

WC
08.02.071
HC

6,4 m²/ (5,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057

2,1 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.093
sterilt

36,7 m²/ (50,0 m²)

MTU/IKT
08.01.061

2,0 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059

2,1 m²/ (2,0 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom

13,1 m²/ (10,0 m²)

Desinfeksjon
08.01.048

8,8 m²/ (10,0 m²)

MTU/IKT
08.01.080

1,9 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.185
væske

5,3 m²/ (6,0 m²)

Korridor
80.06.352
75,0 m²/

Korridor
80.06.336
99,5 m²/

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²/

Oppstillingsplass
08.01.103
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng

2,1 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr

2,3 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²/

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²/

Bad
07.01.073
luftsmitte

4,9 m²/ (6,0 m²)

WC
08.01.152
HC

2,3 m²/ (5,0 m²)

WC
07.01.175

2,3 m²/ (2,0 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050

2,2 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.095
væske

4,5 m²/ (6,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
2,2 m²/

Lager
08.01.087
utstyr

21,0 m²/ (25,0 m²)

WC
16.01.296

2,3 m²/ (2,0 m²)

Stillerom
07.01.214
lite

2,8 m²/ (2,0 m²)

WC
08.02.073

1,8 m²/ (2,0 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer

15,2 m²/ (15,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.061
2,3 m²/

Lager
07.01.119
tøy

2,2 m²/ (2,0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
2,2 m²/

Korridor
80.06.066
64,0 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.029
2,3 m²/

Overnatting
13.02.107
personal

10,1 m²/ (9,0 m²)

Korridor
80.06.375
92,8 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.117
2,5 m²/

WC
07.01.181

1,4 m²/ (2,0 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
1,7 m²/

Sjakt
93.03.338
VVS
8,3 m²/

Vognoppstilling
13.15.001

forsyning sterilt gods
30,5 m²/ (20,0 m²)

Vognoppstilling
13.15.003

forsyning sterilt gods
19,9 m²/ (20,0 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,5 m²/

WC
13.02.163
personal

1,4 m²/ (2,0 m²)

Forrom
80.03.187
16,7 m²/

Heis 39
80.05.357
steril
6,9 m²/

Heis 38
80.05.361
steril
6,9 m²/

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²/

Sjakt
93.03.303
VVS
2,9 m²/

Sjakt
93.03.095
VVS
6,9 m²/

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr

3,6 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr

3,5 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.164
HC

2,4 m²/ (5,0 m²)WC
13.02.165
HC

2,6 m²/ (5,0 m²)

WC
13.02.166
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.167
personal

2,3 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.168
personal

2,0 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.169
personal

1,9 m²/ (2,0 m²)
WC

13.02.170
personal

1,9 m²/ (2,0 m²)

WC
13.02.171
personal

2,4 m²/ (2,0 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
2,9 m²/

Renhold
08.01.191

5,6 m²/ (4,0 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²/

UF-EL Gr. 2
94.03.040
2,0 m²/

Kontor
07.01.163
2 personer

12,5 m²/ (12,0 m²)

Lager
08.02.066
væske

2,8 m²/ (6,0 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221

4,4 m²/ (5,0 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²/

Korridor
80.06.215
72,2 m²/

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²/

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr

2,1 m²/ (2,0 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr

1,0 m²/ (2,0 m²)

Legemidler
07.01.219

6,6 m²/ (4,0 m²)

Korridor
80.06.218
43,5 m²/

Legemidler
08.01.180

5,2 m²/ (4,0 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034

3,2 m²/ (3,0 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038

2,2 m²/ (3,0 m²)

IA
99.99.043
2,5 m²/

Sjakt
93.03.359
VVS
7,2 m²/

Diktering
08.01.137

2,0 m²/ (2,0 m²)

Overnatting
13.02.111
personal

9,5 m²/ (9,0 m²)

Lager
07.01.132
utstyr

8,7 m²/ (20,0 m²)

Lager, rent
08.01.194

9,0 m²/ (10,0 m²)
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/ Gruppe H - Operasjon

Funksjonstyper Etasje 04



Fri bredde i korridor

2850 mm - Akutt, bildediagnostik, operasjon

2700 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2550 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2400 mm - U1 Obs.post

2200 mm - Sekundær korridor

1800 mm - Kontor + LAB

1500 mm - Kontor

Korridorbredder Etasje 03



Fri bredde i korridor

2850 mm - Akutt, bildediagnostik, operasjon

2700 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2550 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2400 mm - U1 Obs.post

2200 mm - Sekundær korridor

1800 mm - Kontor + LAB

1500 mm - Kontor

Korridorbredder Etasje 04
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Skala 1:200  1 : 200 13/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-001 -  Avfall-renhold-flyt

Avfall-renhold-flyt

(1) Ren container til avfallsrommet kommer til
AGV opstillingsplass

(2) Forsyningsmedarbeidere bringer rene vogner
til avfallsrommet

(3) Personale henter avfall og urent tøy fra
pasientrom, og øvrige funksjonsrom.

(4) Personale henter avfall og urent tøy til
avfallsrommet.

(4a) Avfall skal kildesorteres på de enkelte
avdelinger og bringes til miljøstasjoner. Dette
ut fra prinsippet om at kildesortering starter
«helt ut» i funksjonsområdet der avfall
generes.

(5) I miljøstasjonen fordeles kildesortert avfall
først i avfallssug (tre fraksjoner; - papir, plast
og restavfall).

(6) Øvrig avfall samles opp i miljøstasjonene.
Forsyningsmedarbeidere bringer avfallet til
AGV-rom for opplasting i tomme returvogner
og transport til avfallssentral i VDS.

(7) Smitteavfall behandles etter OUS sine
retningslinjer, og transporteres i lukkede
vogner til avfallssentralen og ozonator.

(8) Noe avfall må bringes manuelt til
avfallssentralen i VDS, f.eks. spesialavfall.

(9) Rengjøringspersonale ankommer med
renholdsvogn fra renholdssentral

(10) Renholdspersonale går tilbake til
renholdrommet for skift av vann og
renholdsmidler

(11) Renholdsvogn returneres til renholdssentral
etter endt arbeidsdag
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Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-002 -  Legemidler-PNA-Rørpost-flyt

Legemidler-PNA-Rørpost-flyt

(1) Forsyning av legemidler fra VDS til
Farmasitun leveres til AGV-rommet

(2) Forsyning av legemidler fra
AGV-rom til farmasitun

(3) Forsyning av legemidler fra
farmasitun til rom for legemidler

(4) Fra rom for legemidler til
pasientrom, behandlingsrom eller
undersøkelsesrom

(5) Direkteleveranse via rørpost fra
farmasitun til spesifikke
destinasjoner

(6) Medisinavfall og emballasje fra
famasitun og rom for legemidler til
miljøstasjon

(7) Returvogn fra famasitun til
AGV-rom



Senge

Urent - flyt
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Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-004 -  Sengeautomat flyt

Sengeautomat flyt

(1) Senger fra rent lager
senger i U1 til
sengeautomat

(2) Senger fra sengeautomat til
sengerom

(3) Senger fra sengeautomat til
oppstillingsplasser i
behandlingsområder

(5) Senger fra sengerom til
uren linje i sengeautomat

(6) Senger fra sengeautomat til
oppstilling urene senger i
sengesentral



Avfall

AGV

Personale

Tøy - flyt

Urent - flyt
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1a 1b
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1a 1b

Omkledningsrom

Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-005 -  Tøy-flyt

Tøy-flyt

(1a) Personaltøy fra VDS til
AGV-rom i U1

(1b) Tøy fra VDS til AGV-rom i
U1

(2) Tøy fra AGV-rom til lager
tøy i klinske områder

(3) Urent tøy fra kliniske
områder til miljøstasjon og
tøysug



SDI Pasienter - flyt

PO Pasienter - flyt

Personale PO - flyt

Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-006 -  Pasienter SDI og PO- flyt

Pasienter SDI og PO- flyt

J0 Etasje 03 SDI  |  1 : 200

Pauserom

Resepsjon
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Legemidler

Legemidler
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Avfall

Flyt steril gods

Steril flyt

Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-007 -  Flyt steril gods

Flyt steril gods

J0 Etasje 04 Steril gods  |  1 : 200
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Pasienter til CT
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Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 06/09/23
03001-J0-00-04-A-200-70-009 -  Flyt til CT

Flyt til CT

J0 Etasje 04 Steril gods Copy 1  |  1 : 200J0 Etasje 02 Operasjon til bildediagnostikk  |  1 : 200

Plan 02 
Blildediagnostikk

Plan 04 
Operasjon
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Lager rent

Lager væske

Personale

Urent - flyt

Lager
rent 3a

Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 03/08/23
03001-J0-00-04-A-200-70-003 -  Rent-utstyr-væske flyt

Rent-utstyr-væske flyt

(1a) Regelmessige forsyninger av
forbruksvarer fra VDS til AGV-rom

(1b) Forsyninger av utstyr fra VDS til
AGV-rom

(2a) Forsyninger av forbruksvarer fra
AGV-rom til rent lager og rent lager,
lite

(2b) Forsyninger av utstyr fra AGV-rom til
lager utstyr

(3a) Forsyningsmedarbeidere fylller opp
lager rent, lager forbruk  og lager
utstyr innenfor avtalte "time-slots"

(3b) Forsyninger av utstyr fra lager utstyr
til kliniske rom

(4) Fra enhet til miljøstajon og
kildesortering, via avfallssug til
sentral avfallshåndtering.

(5) Avfall som ikke går i avfallssug, fra
miljøstasjon til AGV-rom til sentral
avfallshåndering.



Pasienter

Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 03/08/23
03001-J0-00-06-A-200-70-008 -  Flyt til operasjon

Flyt til operasjon

J0 Etasje 06 Flyt til operasjon  |  1 : 200J0 Etasje 03 Op nyfødtintensiv  |  1 : 200

Plan 03  
Operasjon

Plan 06 
Nyfødtintensiv
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Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 03/08/23
03001-J2-00-07-A-200-70-011 -  Flyt Føde - Akuttsectio

(1) Gravid ankommer fødemottaket med heis fra fødemottak-inngang
(2) Gravid melder sin ankomst i ekspedisjonen
(3) Undersøkelse og observasjon av den gravide for mistanke om  for tidlig fødsel
(4) Den gravide er konstateret å være i fødsel og innlegges på føderom.
(5) Fødslen forløper ikke som forventet og et akutt sektio blir nødvendig. Den

fødende kjøres i seng til akutt-heis ned til operasjon.
(6) I plan 3 operasjon blir den fødene kjørt rett inn på en av to sektiostuer
(7) Akutte tilfeller med helikopter ankommer operasjon med akutt-heiser fra

heliplattform
(8) Akutte tilfeller med helikopter ankommer operasjon med akutt-heiser fra

heliplattform

Plan 03
Operasjon

Plan 07
Føde og barsel

Flyt Føde - Akuttsectio
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Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 03/08/23
03001-J0-00-03-A-200-70-023 -  Hvit

Hvit
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Dato:Mål:
0 2 4 6 8 10 15 20 m

Skala 1:200  1 : 200 03/08/23
03001-J0-00-04-A-200-70-024 -  Hvit

Hvit


	03001-F2-J0-H_a - Forside
	03001-F2-J0-H_b - Innhold
	03001-F2-J0-H_c - Handlingsrom etasje 03
	03001-F2-J0-H_d - Handlingsrom etasje 04
	03001-F2-J0-H_e - Funksjoner etasje 03
	03001-F2-J0-H_f - Funksjoner etasje 04
	03001-J0-H_uff_104 - Funksjonstyper Etasje 03
	03001-J0-H_uff_105 - Funksjonstyper Etasje 04
	X-420 - Etasje 03 - Korridorbredder
	X-420 - Etasje 04 - Korridorbredder
	03001-J0-00-04-A-200-70-001 - Avfall-renhold-flyt
	03001-J0-00-04-A-200-70-002 - Legemidler-PNA-Rørpost-flyt
	03001-J0-00-04-A-200-70-004 - Sengeautomat flyt
	03001-J0-00-04-A-200-70-005 - Tøy-flyt
	03001-J0-00-04-A-200-70-006 - Pasienter SDI og PO- flyt
	03001-J0-00-04-A-200-70-007 - Flyt steril gods
	03001-J0-00-04-A-200-70-009 - Flyt til CT
	03001-J0-00-02-A-200-70-003 - Rent-utstyr-væske flyt
	03001-J0-00-06-A-200-70-008 - Flyt til operasjon
	03001-J2-00-07-A-200-70-011 - Flyt Føde - Akuttsectio
	03001-J0-00-03-A-200-70-023 - Hvit
	03001-J0-00-04-A-200-70-024 - Hvit

