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Gruppe H  Operasjon, Hybridstue



Dato: 25-10-2023

Gruppe H - Operasjon Hybridstue - Medvirkning F3 2023

Forside
Innhold
Oversiktstegning plan 03 1:200 med funksjonsfarger
Oversiktstegning plan 04 1:200 med funksjonsfarger
Illustrasjon plan 03 og 04 - 10 cfu og 100 cfu stuer
Oversiktstegning plan 03 1:200 med korridorbredder
Oversiktstegning plan 04 1:200 med korridorbredder
Romtegning SRF.106.03 Skjema standardrom operasjon hybrid fra standardromkatalogen Utstyrsliste og 3D
Romtegning SRF.106.03 Skjema standardrom operasjon hybrid fra standardromkatalogen Plan
Romtegning Rom 08.01.004_a Operasjon Hybrid – Plan 
Romtegning Rom 08.01.004_b Operasjon Hybrid - 3D
Flyt tegning - inntransport av utstyr 
0301-F3-J0-H_i  Handlingsrom etasje 04 
NSA - Oversiktstegning Hybridstuer på Aker



Hovedfunksjon

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

UF-EL
94.02.027
(0 m²) /  8,4 m²

UF-EL
94.02.026
(0 m²) /  6,0 m²

UF-EL
94.02.024
(0 m²) /  7,9 m²

UF-EL
94.02.030
(0 m²) /  7,8 m²

UF-EL
94.02.021
(0 m²) /  6,0 m²

Sjakt
93.03.712
VVS
(0 m²) /  9,3 m²

Sjakt
93.03.713
VVS
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.716
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Sjakt
93.03.717
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Heis 09
80.05.015
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Heis 10
80.05.014
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Trapperom
80.04.017
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 06
80.05.022
person
(0 m²) /  7,8 m²

Trapperom
80.04.016
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 14
80.05.012
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 13
80.05.013
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Trapperom
80.04.015
(0 m²) /  19,3 m²

Trapperom
80.04.014
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 05
80.05.020
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 03
80.05.019
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Heis 08
80.05.023
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 07
80.05.024
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Trapperom
80.04.013
(0 m²) /  18,6 m²

Trapperom
80.04.012
(0 m²) /  17,6 m²

Sjakt
93.03.720
VVS
(0 m²) /  21,1 m²

Heis 12
80.05.018
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 04
80.05.016
seng
(0 m²) /  8,6 m²Trapperom

80.04.011
(0 m²) /  18,6 m²

Trapperom
80.04.010
(0 m²) /  17,6 m²

Sjakt
93.03.710
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Korridor
80.06.012
(0 m²) /  44,7 m²

Sjakt
93.03.731
VVS
(0 m²) /  7,3 m²

Sjakt
93.03.711
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Heis 11
80.05.256
person
(0 m²) /  7,8 m²

Sluse
80.06.013
(0 m²) /  12,5 m²

Sluse
80.03.161
(0 m²) /  27,3 m²

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
(0 m²) /  27,3 m²

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
(0 m²) /  28,6 m²

Heis 15
80.05.238
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Heis 01
80.05.126
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
(0 m²) /  17,0 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016
(0 m²) /  23,4 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
(0 m²) /  19,3 m²

Sluse brann
80.03.013
(0 m²) /  61,4 m²

Forrom
80.03.108
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.109
(0 m²) /  61,0 m²

Forrom
80.03.110
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse
80.03.159
(0 m²) /  Not Enclosed

Sluse brann
80.03.160
(0 m²) /  42,3 m²

UF-EL
94.02.028
(0 m²) /  5,8 m²

Sjakt
93.03.498
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.121
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.702
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Sjakt
93.03.722
VVS
(0 m²) /  6,0 m²

Sjakt
93.03.718
VVS
(0 m²) /  4,0 m²

Sjakt
93.03.706
VVS
(0 m²) /  21,0 m²

UF-EL
94.02.025
(0 m²) /  7,0 m²

Sengeautomat
80.07.067
(0 m²) /  17,7 m²

Sjakt
93.03.495
VVS
(0 m²) /  16,2 m²

Sjakt
93.03.708
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Sjakt
93.03.721
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  24,5 m²

Sluse
07.01.065
luftsmitte
(5 m²) /  5,5 m²

Sluse
07.01.063
luftsmitte
(5 m²) /  5,5 m²

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  24,7 m²

Sluse
07.01.067
luftsmitte
(5 m²) /  5,2 m²Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  25,0 m²

Sluse
07.01.068
luftsmitte
(5 m²) /  5,2 m²

Sengerom
07.01.025
intensiv
(25 m²) /  27,2 m²

Sengerom
07.01.001
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone
(6 m²) /  7,7 m²

Sengerom
07.01.015
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.076
(0 m²) /  2,3 m²

Sjakt
93.03.911
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Opphold
07.01.138
pårørende
(20 m²) /  17,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.074
(0 m²) /  2,0 m²

WC
08.02.074
(2 m²) /  1,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
(50 m²) /  46,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.113
(0 m²) /  1,6 m²

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
(40 m²) /  37,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.006
(0 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.081
(2 m²) /  1,8 m²

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
(18 m²) /  18,3 m²

MTU/IKT
08.01.064
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.004
(0 m²) /  2,0 m²

Forberedelse
08.01.046
anestesi
(20 m²) /  16,5 m²

MTU/IKT
08.01.082
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.065
(0 m²) /  2,0 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
(0 m²) /  22,7 m²

Grupperom
14.02.024
(10 m²) /  9,6 m²

Rørpost
80.07.130
(0 m²) /  1,5 m²

Desinfeksjon
08.01.047
(10 m²) /  9,9 m²

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
(12 m²) /  18,3 m²

Heis 17
80.05.325
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Heis 02
80.05.314
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

Desinfeksjon
08.02.070
(8 m²) /  8,8 m²

Lager
08.02.065
utstyr
(15 m²) /  14,3 m²

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
(18 m²) /  17,8 m²

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  25,0 m²

Desinfeksjon
07.01.097
(8 m²) /  8,7 m²

Lager
07.01.126
rent
(15 m²) /  14,5 m²

WC
08.02.075
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.066
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.102
(0 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.099
(0 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.065
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.063
(2 m²) /  1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.001
(0 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.062
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.123
(0 m²) /  2,0 m²

Sluse
80.03.032
(0 m²) /  12,2 m²

Lager
08.02.087
rent
(15 m²) /  14,6 m²

WC
08.01.144
(2 m²) /  2,0 m²

WC
08.01.146
(2 m²) /  2,2 m²

MTU/IKT
08.01.078
(2 m²) /  1,8 m²

Kontor
08.01.135
2 personer
(12 m²) /  12,4 m²

Kontor
08.01.132
2 personer
(12 m²) /  12,2 m²

Diktering
08.01.139
(2 m²) /  2,4 m²

Korridor
80.06.165
(0 m²) /  109,1 m²

Korridor
80.06.164
(0 m²) /  72,2 m²

Korridor
80.06.166
(0 m²) /  43,5 m²

Korridor
80.06.163
(0 m²) /  23,5 m²

Korridor
80.06.162
(0 m²) /  67,3 m²

Korridor
80.06.160
(0 m²) /  45,3 m²

Korridor
80.06.159
(0 m²) /  24,4 m²

Korridor
80.06.157
(0 m²) /  97,6 m²

Korridor
80.06.169
(0 m²) /  30,8 m²

Korridor
80.06.170
(0 m²) /  61,1 m²

Laboratorium
10.03.026
PNA lite
(4 m²) /  3,9 m²

Laboratorium
10.03.025
PNA
(6 m²) /  9,2 m²

Ekspedisjon
08.02.086
(12 m²) /  11,0 m²

Samtale
08.02.090
(12 m²) /  7,9 m²

Samtale
07.01.140
(12 m²) /  12,4 m²

Sluse
80.03.129
(0 m²) /  51,3 m²

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
(10 m²) /  10,3 m²

Legemidler
08.01.182
(4 m²) /  5,2 m²

Renhold
13.07.006
(4 m²) /  5,0 m²

Diktering
08.01.136
(2 m²) /  2,3 m²

Pause
08.02.089
(25 m²) /  25,1 m²

Korridor
80.06.194
(0 m²) /  24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.020
(0 m²) /  2,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.033
(0 m²) /  3,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.034
(0 m²) /  3,4 m²

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
(10 m²) /  9,8 m²

Sjakt
93.03.648
VVS
(0 m²) /  17,2 m²

Sjakt
93.03.520
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Sengerom
07.01.195
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Pause
08.01.141
stort
(40 m²) /  42,4 m²

WC
07.01.171
HC
(5 m²) /  4,8 m²

WC
07.01.174
HC
(5 m²) /  4,5 m²

WC
07.01.183
(2 m²) /  1,4 m²

Korridor
80.06.219
(0 m²) /  62,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.011
(0 m²) /  2,3 m²

Rørpost
80.07.171
(0 m²) /  3,1 m²

Rørpost
80.07.176
(0 m²) /  2,3 m²

WC
07.01.176
(2 m²) /  1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.030
(0 m²) /  2,1 m²

Korridor
80.06.059
(0 m²) /  115,0 m²

UF-EL
94.02.134
(0 m²) /  6,0 m²

WC/dusj
08.01.150
(5 m²) /  3,8 m²

Sluse
80.06.129
heis
(0 m²) /  20,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.079
(0 m²) /  2,0 m²

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
(22 m²) /  20,2 m²

Forberedelse
08.01.044
anestesi
(20 m²) /  34,9 m²

Kontor
08.02.052
2 personer
(12 m²) /  11,5 m²

MTU/IKT
08.01.164
(2 m²) /  2,0 m²

WC
07.01.173
HC
(5 m²) /  6,3 m²

WC
07.01.185
(2 m²) /  4,9 m²

Garderobe
08.01.154
personal
(15 m²) /  18,5 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083 3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person 9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person 9,7 m²

Korridor
80.06.343 24,6 m²

Korridor
80.06.344 58,1 m²

Korridor
80.06.341 43,8 m²

Sluse brann
80.03.282 10,3 m²

Sjakt
93.03.281
VVS 6,5 m²

Sjakt
93.03.279
VVS 6,8 m²

Sjakt
93.03.099
VVS 12,4 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
(15 m²) /  17,1 m²

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
(75 m²) /  83,4 m²

Korridor
80.06.334 37,6 m²

MTU/IKT
08.01.079
(2 m²) /  2,1 m²

MTU/IKT
08.01.067
(2 m²) /  1,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.071 2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.085 2,1 m²

Pause
07.01.145
(40 m²) /  37,3 m²

Sengerom
07.01.010
intensiv
(25 m²) /  31,2 m²

Sengerom
07.01.011
intensiv
(25 m²) /  29,4 m²

Sengerom
07.01.016
intensiv
(25 m²) /  29,3 m²

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
(6 m²) /  7,1 m²

Sengerom
07.01.017
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.194
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.018
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.019
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
(22 m²) /  20,2 m²

Sengerom
07.01.020
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.030
intensiv
(25 m²) /  25,8 m²

Sengerom
07.01.032
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.044
intensiv
(25 m²) /  25,1 m²

Sengerom
07.01.048
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Møte
07.01.149
stort
(40 m²) /  37,8 m²

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
(24 m²) /  20,0 m²

Kontor
07.01.155
2 personer
(12 m²) /  11,1 m²

Kontor
07.01.158
2 personer
(12 m²) /  13,5 m²

Kontor
07.01.159
2 personer
(12 m²) /  11,6 m²

Lager
07.01.129
rent
(15 m²) /  19,2 m²

Desinfeksjon
07.01.099
(8 m²) /  11,3 m²

Lager
07.01.091
forbruksvarer
(15 m²) /  16,8 m²

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
(24 m²) /  21,3 m²

Lager
07.01.131
utstyr
(20 m²) /  16,6 m²

Sengerom
07.01.006
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.008
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.014
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.021
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.022
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.026
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.024
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.036
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
(24 m²) /  22,5 m²

Pause
07.01.146
(40 m²) /  40,6 m²

Sengerom
07.01.196
intensiv
(25 m²) /  25,3 m²

Sengerom
07.01.197
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Renhold
13.07.026
(4 m²) /  4,6 m²

Lager
07.01.186
utstyr
(5 m²) /  3,7 m²WC

07.01.179
(2 m²) /  2,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.023 2,2 m²

Lager
07.01.189
utstyr
(5 m²) /  8,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.025 2,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010 2,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013 2,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014 2,2 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
(24 m²) /  23,3 m²

Lager
07.01.092
forbruksvarer
(15 m²) /  10,3 m²

Møte
08.01.142
stort
(40 m²) /  29,7 m²

Operasjon
08.01.012
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.011
(60 m²) /  60,7 m²

Operasjon
08.01.007
(60 m²) /  58,9 m² Operasjon

08.01.008
(60 m²) /  60,7 m²

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
(20 m²) /  31,8 m²

Operasjon
08.01.021
(60 m²) /  62,6 m²

Behandling
08.01.177
asfyksi
(20 m²) /  40,4 m²

Operasjon
08.01.019
(60 m²) /  62,9 m²

Operasjon
08.01.009
(60 m²) /  62,4 m²

Operasjon
08.01.010
(60 m²) /  62,4 m²

Sengerom
07.01.040
intensiv
(25 m²) /  25,8 m²

Sengerom
07.01.042
intensiv
(25 m²) /  25,9 m²

Venteplass
08.03.001
(15 m²) /  11,7 m²

Kontor
07.01.151
2 personer
(12 m²) /  14,9 m²

Stillerom
07.01.209
(5 m²) /  4,9 m²

Stillerom
07.01.210
(5 m²) /  5,1 m²

Stillerom
07.01.213
lite
(2 m²) /  2,8 m²

Kontor
07.01.161
2 personer
(12 m²) /  12,1 m²

Operasjon
08.01.014
(60 m²) /  59,9 m²

Operasjon
08.01.015
(60 m²) /  60,4 m²

Operasjon
08.01.017
(60 m²) /  62,4 m²

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
(20 m²) /  17,1 m²

Garderobe
08.03.002
pasienter
(11 m²) /  8,9 m²

Venteplass
08.03.003
(15 m²) /  30,9 m²

WC
08.03.006
HC
(5 m²) /  5,3 m²

WC
08.03.004
(2 m²) /  3,9 m²

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
(4 m²) /  2,5 m²

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
(12 m²) /  6,0 m²

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
(18 m²) /  31,9 m²

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
(18 m²) /  19,0 m²

WC
08.03.005
(2 m²) /  1,9 m²

Legemidler
08.02.080
(4 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.104 2,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082 2,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110 2,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081 2,5 m²

Korridor
80.06.329 15,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078 2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077 2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.111 2,3 m²

Lager
08.01.085
utstyr
(25 m²) /  15,2 m²

Operasjon
08.01.020
(60 m²) /  62,4 m²

MTU/IKT
08.01.083
(2 m²) /  2,0 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.056
(2 m²) /  2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.055
(2 m²) /  2,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.075 1,9 m²

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
(10 m²) /  11,2 m²

Korridor
80.06.333 119,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.108
seng
(2 m²) /  1,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.111
seng
(2 m²) /  1,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.110
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.051
(2 m²) /  2,5 m²

Oppstillingsplass
08.01.105
seng
(2 m²) /  2,5 m²

Lager
08.01.088
utstyr
(25 m²) /  23,6 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.060
(2 m²) /  2,3 m²

Lager
08.01.096
væske
(6 m²) /  4,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.114 2,1 m²

Sjakt
93.03.447
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS 5,3 m²

Korridor
80.06.358 30,6 m²

Sjakt
93.03.417
VVS 6,3 m²

Lager
08.01.094
sterilt
(50 m²) /  47,4 m²

WC/dusj
08.01.149
(5 m²) /  3,8 m²

WC
07.01.166
HC
(5 m²) /  1,9 m²

WC
07.01.184
(2 m²) /  2,3 m²

Legemidler
08.01.178
(4 m²) /  3,9 m²

Lager
08.01.184
væske
(6 m²) /  2,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
(75 m²) /  69,2 m²

WC
16.01.319
(2 m²) /  2,1 m²

WC
16.01.318
(2 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.042 1,9 m²

IA
99.99.012 2,5 m²

Lager
08.01.188
forbruksvarer
(15 m²) /  12,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.102
seng
(2 m²) /  2,0 m²

Opphold
07.01.216
lek
(10 m²) /  21,8 m²

Undersøkelse og behandling
08.03.011
(16 m²) /  15,1 m²

WC
08.02.091
HC
(5 m²) /  6,4 m²

Bad
08.02.047
(10 m²) /  12,4 m²

Lager
08.01.193
leiringsutstyr 30,8 m²

Overnatting
13.02.106
personal
(9 m²) /  9,7 m²

Korridor
80.03.025 86,1 m²

IA
99.99.160 2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
(2 m²) /  2,1 m²

Tekjøkken, pasient
07.01.220
(5 m²) /  8,2 m²

WC
07.01.182
(2 m²) /  1,6 m²

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
(30 m²) /  16,5 m²

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,8 m²

Sjakt
93.03.353
VVS 5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS 2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS 1,6 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
(3 m²) /  3,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.100
seng
(2 m²) /  2,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr
(2 m²) /  3,4 m²

IA
99.99.137 4,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.005 2,1 m²

WC
13.02.020
(2 m²) /  2,4 m²
WC
13.02.160
personal
(2 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.161
personal
(2 m²) /  2,4 m²
WC
13.02.162
personal
(2 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.172
HC
(5 m²) /  2,2 m²

WC
13.02.173
HC
(5 m²) /  4,8 m²

Nisje
80.06.428
sitte 1,7 m²

Korridor
80.03.250 79,3 m²

Oppstilling senger
80.07.202 14,4 m²

Korridor
80.03.300 24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031 2,0 m²

Renhold
08.01.192
(4 m²) /  9,9 m²

Kontor
07.01.162
2 personer
(12 m²) /  9,2 m²

Korridor
80.06.394 63,9 m²

Nisje
80.06.421
sitte 3,0 m²

Nisje
80.06.409
sitte 3,8 m²

Legemidler
07.01.218
(4 m²) /  6,6 m²

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr
(2 m²) /  2,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr
(2 m²) /  1,0 m²

Korridor
80.06.340 25,7 m²

Sjakt
93.03.068
VVS 1,4 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037
(3 m²) /  1,9 m²

Sjakt
93.03.360
VVS 7,1 m²

Omkledning
08.03.012
(2 m²) /  1,9 m²

Omkledning
08.03.013
(2 m²) /  1,9 m²

Overnatting
13.02.105
personal
(9 m²) /  10,5 m²

IA
99.99.015 1,3 m²

Lager, rent
08.01.195
(10 m²) /  9,9 m²

450
0

450
0

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering
(35 m²) /  36,1 m²

IA
99.99.006 8,4 m²

IA
99.99.016 20,3 m²
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F3 / Gruppe H - Operasjon

Funksjoner etasje 03



Hovedfunksjon

Apotek

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
(10 m²) /  10,3 m²

UF-EL
94.02.017
(0 m²) /  6,0 m²

UF-EL
94.02.016
(0 m²) /  8,4 m²

UF-EL
94.02.015
(0 m²) /  6,0 m²

UF-EL
94.02.013
(0 m²) /  7,9 m²

UF-EL
94.02.014
(0 m²) /  7,0 m²

UF-EL
94.02.012
(0 m²) /  7,9 m²

Sjakt
93.03.645
VVS
(0 m²) /  21,1 m²

Sjakt
93.03.644
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Desinfeksjon
07.01.096
(8 m²) /  8,7 m²

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  25,0 m²

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  25,0 m²

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  24,7 m²

Sluse
07.01.061
luftsmitte
(5 m²) /  5,2 m²

Sluse
07.01.062
luftsmitte
(5 m²) /  5,5 m²

Sluse
07.01.064
luftsmitte
(5 m²) /  5,5 m²

Sjakt
93.03.643
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Heis 02
80.05.029
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Heis 09
80.05.030
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Heis 11
80.05.037
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 15
80.05.036
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Sjakt
93.03.638
VVS
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 14
80.05.026
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 13
80.05.025
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Trapperom
80.04.024
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 03
80.05.034
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Heis 07
80.05.028
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 08
80.05.027
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Trapperom
80.04.023
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 05
80.05.033
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 06
80.05.032
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 04
80.05.031
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Trapperom
80.04.022
(0 m²) /  19,3 m²

Trapperom
80.04.021
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.655
VVS
(0 m²) /  7,3 m²

Trapperom
80.04.020
(0 m²) /  17,6 m²

Sjakt
93.03.656
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Trapperom
80.04.019
(0 m²) /  18,6 m²

Sjakt
93.03.657
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Pause
08.01.140
stort
(40 m²) /  36,6 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.052
(2 m²) /  2,2 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.054
(2 m²) /  2,1 m²

Pause
07.01.147
(40 m²) /  39,0 m²

Sengerom
07.01.023
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.007
intensiv
(25 m²) /  29,3 m²

Sengerom
07.01.013
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.028
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.035
intensiv
(25 m²) /  31,6 m²

MTU/IKT
08.01.068
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.069
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.072
(2 m²) /  2,1 m²

MTU/IKT
08.01.074
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.075
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.076
(2 m²) /  1,8 m²

WC
08.01.147
(2 m²) /  2,2 m²

Sjakt
93.03.640
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
(10 m²) /  9,8 m²

Sjakt
93.03.635
VVS
(0 m²) /  6,0 m²

MTU/IKT
08.01.077
(2 m²) /  2,0 m²

Sengerom
07.01.037
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.007
(0 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.008
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.009
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.012
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.017
(0 m²) /  2,4 m²

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
(18 m²) /  23,7 m²

Sluse
07.01.066
luftsmitte
(5 m²) /  5,2 m²

Sengerom
07.01.045
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.043
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.046
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.041
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.039
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.009
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.038
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Heis 10
80.05.056
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Garderobe
08.01.156
personal
(15 m²) /  18,5 m²

Kontor
08.01.133
2 personer
(12 m²) /  12,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.089
(0 m²) /  2,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.087
(0 m²) /  2,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.106
(0 m²) /  2,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.086
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.108
(0 m²) /  2,2 m²

Sluse
80.03.015
(0 m²) /  26,9 m²

Trapperom
80.04.025
(0 m²) /  18,6 m²

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  24,2 m²

Lager
07.01.127
rent
(15 m²) /  14,5 m²

Trapperom
80.04.027
(0 m²) /  17,6 m²

MTU/IKT
08.01.071
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.070
(2 m²) /  1,8 m²

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
(12 m²) /  15,0 m²

Diktering
08.01.138
(2 m²) /  2,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.119
(0 m²) /  2,0 m²

WC
08.01.153
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.122
(0 m²) /  2,3 m²

Sengerom
07.01.004
intensiv
(25 m²) /  27,4 m²

Sengerom
07.01.047
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.003
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.005
intensiv
(25 m²) /  25,1 m²

WC
07.01.172
HC
(5 m²) /  1,4 m²

Sluse
80.03.157
(0 m²) /  12,2 m²

Sluse
80.03.171
(0 m²) /  34,8 m²

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
(45 m²) /  37,6 m²

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
(3 m²) /  3,9 m²

Korridor
80.06.089
(0 m²) /  47,9 m²

Sengerom
07.01.031
intensiv
(25 m²) /  31,2 m²

WC
08.01.145
(2 m²) /  1,9 m²

Rørpost
80.07.128
(0 m²) /  1,5 m²

Teknikk
07.01.193
CT
(8 m²) /  10,2 m²

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
(0 m²) /  27,3 m²

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
(0 m²) /  28,6 m²

Sluse brann
80.03.018
(0 m²) /  61,8 m²

Forrom
80.03.019
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.023
(0 m²) /  61,8 m²

Forrom
80.03.024
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.021
(0 m²) /  41,3 m²

Sluse brann
80.03.016
(0 m²) /  93,7 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
(0 m²) /  17,0 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095
(0 m²) /  23,4 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
(0 m²) /  19,3 m²

UF-EL
94.02.020
(0 m²) /  5,8 m²

Sjakt
93.03.895
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.603
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.639
VVS
(0 m²) /  4,0 m²

Sengeautomat
80.07.069
(0 m²) /  17,7 m²

Sjakt
93.03.024
VVS
(0 m²) /  21,0 m²

Sjakt
93.03.583
VVS
(0 m²) /  16,2 m²

Sjakt
93.03.646
VVS
(0 m²) /  3,1 m²

Sjakt
93.03.636
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Sjakt
93.03.634
VVS
(0 m²) /  17,2 m²

Sjakt
93.03.912
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Heis 01
80.05.316
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Heis 12
80.05.336
person
(0 m²) /  7,8 m²

Forrom
80.03.092
(0 m²) /  11,9 m²

MTU/IKT
08.01.073
(2 m²) /  2,0 m²

Lager
08.02.088
utstyr
(15 m²) /  14,3 m²

Opphold
07.01.137
pårørende
(10 m²) /  12,4 m²

Korridor
80.06.149
(0 m²) /  73,8 m²

Korridor
80.06.172
(0 m²) /  61,7 m²

Korridor
80.06.113
(0 m²) /  43,5 m²

Korridor
80.06.173
(0 m²) /  23,5 m²

Korridor
80.06.104
(0 m²) /  48,4 m²

Korridor
80.06.084
(0 m²) /  24,9 m²

Korridor
80.06.175
(0 m²) /  23,7 m²

Korridor
80.06.047
(0 m²) /  44,7 m²

Korridor
80.06.044
(0 m²) /  61,1 m²

Legemidler
08.01.179
(4 m²) /  3,9 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
(0 m²) /  23,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.101
(0 m²) /  2,0 m²

Sjakt
93.03.728
VVS
(0 m²) /  15,1 m²

Sjakt
93.03.729
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Renhold
13.07.022
(4 m²) /  5,0 m²

Renhold
13.07.024
(4 m²) /  4,6 m²

Lager
07.01.188
utstyr
(5 m²) /  3,9 m²

Sjakt
93.03.143
VVS
(0 m²) /  9,3 m²

WC/dusj
08.01.151
(5 m²) /  3,8 m²

Samtale
07.01.139
(12 m²) /  12,5 m²

Nedkastsjakt
93.07.002
(0 m²) /  3,0 m²

Nedkastsjakt
93.07.003
(0 m²) /  3,4 m²

Sjakt
93.03.589
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Sjakt
93.03.578
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Sengerom
07.01.034
intensiv
(25 m²) /  29,4 m²

WC
07.01.167
HC
(5 m²) /  4,6 m²

Lager
07.01.133
utstyr
(20 m²) /  16,6 m²

WC
07.01.180
(2 m²) /  4,5 m²

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
(22 m²) /  20,1 m²

Grupperom
14.02.026
(10 m²) /  9,6 m²

Sjakt
93.03.725
VVS
(0 m²) /  11,2 m²

Sjakt
93.03.760
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Sjakt
93.03.754
VVS
(0 m²) /  1,5 m²

Rørpost
80.07.170
(0 m²) /  2,8 m²

Rørpost
80.07.177
(0 m²) /  2,6 m²

WC
07.01.177
(2 m²) /  4,9 m²

UF-EL
94.02.135
(0 m²) /  6,0 m²

Sluse
80.06.119
heis
(0 m²) /  20,1 m²

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
(24 m²) /  20,0 m²

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
(6 m²) /  8,4 m²

Møte
08.01.186
stort
(40 m²) /  29,7 m²

Korridor
80.06.079
(0 m²) /  37,8 m²

Kontor
08.01.134
2 personer
(12 m²) /  12,4 m²

Lager
08.01.086
utstyr
(25 m²) /  23,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.052
(0 m²) /  2,3 m²

WC
07.01.169
HC
(5 m²) /  6,3 m²

Forberedelse
08.01.045
anestesi
(20 m²) /  24,7 m²

WC
07.01.168
HC
(5 m²) /  4,9 m²

WC/dusj
08.01.148
(5 m²) /  3,8 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090 3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person 9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person 9,7 m²

Korridor
80.06.155 24,7 m²

Sluse brann
80.03.284 101,6 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
(18 m²) /  17,8 m²

Lager
08.02.064
rent
(15 m²) /  14,6 m²

Desinfeksjon
08.02.085
(8 m²) /  8,8 m²

Bad
08.02.048
(10 m²) /  12,4 m²

Ekspedisjon
08.02.060
(12 m²) /  12,8 m²

Samtale
08.02.062
(12 m²) /  12,7 m²

Kontor
08.02.051
2 personer
(12 m²) /  10,9 m²

Pause
08.02.061
(25 m²) /  24,0 m²

WC
08.02.072
(2 m²) /  1,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.014
6 plasser
(75 m²) /  83,4 m²

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
(50 m²) /  46,9 m²

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
(15 m²) /  16,9 m²

Korridor
80.06.349 33,8 m²

Korridor
80.06.342 58,1 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.095 2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088 1,5 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
(12 m²) /  10,7 m²

Kontor
07.01.157
2 personer
(12 m²) /  13,5 m²

Møte
07.01.150
stort
(40 m²) /  37,8 m²

Pause
07.01.144
(40 m²) /  37,3 m²

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
(22 m²) /  19,6 m²

Sengerom
07.01.027
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.029
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.033
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
(6 m²) /  7,1 m²

Desinfeksjon
07.01.098
(8 m²) /  11,6 m²

Lager
07.01.128
rent
(15 m²) /  19,5 m²

Lager
07.01.094
forbruksvarer
(15 m²) /  17,6 m²

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
(24 m²) /  21,3 m²

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
(24 m²) /  23,3 m²

WC
07.01.178
(2 m²) /  2,8 m²

Kontor
07.01.152
2 personer
(12 m²) /  11,8 m²

Lager
07.01.093
forbruksvarer
(15 m²) /  10,8 m²

Sengerom
07.01.002
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.012
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
(24 m²) /  18,5 m²

Kontor
07.01.153
2 personer
(12 m²) /  14,9 m²

Kontor
07.01.154
2 personer
(12 m²) /  12,4 m²

Laboratorium
10.03.011
PNA
(6 m²) /  9,2 m²

Korridor
80.06.131 31,1 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
(80 m²) /  81,7 m²

Operasjon
08.01.004
hybrid
(80 m²) /  82,0 m²

Operasjon
08.01.005
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.003
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.002
hybrid
(80 m²) /  84,5 m²

Operasjon
08.01.006
hybrid
(80 m²) /  82,9 m²

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
(12 m²) /  11,2 m²

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
(12 m²) /  12,1 m²

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
(12 m²) /  13,0 m²

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
(12 m²) /  15,1 m²

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
(12 m²) /  14,7 m²

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
(12 m²) /  15,9 m²

Teknikk
08.01.031
hybrid
(8 m²) /  14,7 m²

Teknikk
08.01.030
hybrid
(8 m²) /  7,9 m²

Teknikk
08.01.034
hybrid
(8 m²) /  8,0 m²

Teknikk
08.01.032
hybrid
(8 m²) /  8,2 m²

Teknikk
08.01.035
hybrid
(8 m²) /  3,4 m²

Operasjon
08.01.163
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.022
(60 m²) /  60,8 m²

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Operasjon
08.01.018
(60 m²) /  60,8 m²

Operasjon
08.01.016
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.023
(60 m²) /  59,9 m²

Operasjon
08.01.013
(60 m²) /  60,4 m²

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
(20 m²) /  18,9 m²

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
(18 m²) /  18,3 m²

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
(75 m²) /  68,9 m²

Farmasitun
11.01.019
sammenstilling
(30 m²) /  18,5 m²

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
(20 m²) /  27,7 m²

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
(15 m²) /  13,8 m²

Stillerom
07.01.211
(5 m²) /  5,0 m²

Stillerom
07.01.212
(5 m²) /  5,5 m²

Kontor
07.01.160
2 personer
(12 m²) /  13,9 m²

Teknikk
08.01.033
hybrid
(8 m²) /  4,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.027 2,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
(20 m²) /  23,6 m²

Korridor
80.06.327 98,7 m²

Korridor
80.06.332 57,7 m²

Korridor
80.06.330 15,8 m²

Sjakt
93.03.727
VVS 9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS 13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS 4,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109 2,2 m²

Legemidler
08.02.079
(4 m²) /  2,1 m²

WC
08.02.071
HC
(5 m²) /  6,4 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.057
(2 m²) /  2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.058
(2 m²) /  1,8 m²

Lager
08.01.093
sterilt
(50 m²) /  47,4 m²

MTU/IKT
08.01.061
(2 m²) /  2,0 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.059
(2 m²) /  2,1 m²

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
(10 m²) /  11,2 m²

Desinfeksjon
08.01.048
(10 m²) /  9,9 m²

MTU/IKT
08.01.080
(2 m²) /  1,9 m²

Lager
08.01.185
væske
(6 m²) /  5,3 m²

Korridor
80.06.352 72,8 m²

Korridor
80.06.336 99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS 11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
(2 m²) /  2,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
(2 m²) /  2,3 m²

Sjakt
93.03.259
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.906
VVS 6,3 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
(6 m²) /  4,9 m²

WC
08.01.152
HC
(5 m²) /  2,3 m²

WC
07.01.175
(2 m²) /  2,3 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.050
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Lager
08.01.095
væske
(6 m²) /  4,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.041 2,2 m²

Lager
08.01.087
utstyr
(25 m²) /  21,0 m²

WC
16.01.296
(2 m²) /  2,3 m²

Stillerom
07.01.214
lite
(2 m²) /  2,8 m²

WC
08.02.073
(2 m²) /  1,8 m²

Lager
08.01.189
forbruksvarer
(15 m²) /  12,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.061 2,3 m²

Lager
07.01.119
tøy
(2 m²) /  2,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.022 2,2 m²

Korridor
80.06.066 64,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029 2,3 m²

Overnatting
13.02.107
personal
(9 m²) /  10,4 m²

Korridor
80.06.375 92,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117 2,5 m²

WC
07.01.181
(2 m²) /  1,4 m²

Sjakt
93.03.334
VVS 1,7 m²

Sjakt
93.03.338
VVS 12,4 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,8 m²

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,5 m²

Sjakt
93.03.052
VVS 6,5 m²

WC
13.02.163
personal
(2 m²) /  1,4 m²

Forrom
80.03.187 11,2 m²

Sjakt
93.03.351
VVS 5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS 2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS 6,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
(2 m²) /  3,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
(2 m²) /  3,5 m²

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.164
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.165
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.166
personal
(2 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.167
personal
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.168
personal
(2 m²) /  2,0 m²

WC
13.02.169
personal
(2 m²) /  1,9 m²WC
13.02.170
personal
(2 m²) /  1,9 m²

WC
13.02.171
personal
(2 m²) /  2,4 m²

Nisje
80.06.276
sitte 2,9 m²

Renhold
08.01.191
(4 m²) /  9,9 m²

Oppstilling senger
80.07.207 14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040 2,0 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
(12 m²) /  12,8 m²

Lager
08.02.066
væske
(6 m²) /  2,8 m²

Tekjøkken, pasient
07.01.221
(5 m²) /  4,4 m²

Nisje
80.06.408
sitte 3,0 m²

Korridor
80.06.215 72,2 m²

Nisje
80.06.419
sitte 3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
(2 m²) /  2,1 m²

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
(2 m²) /  1,0 m²

Legemidler
07.01.219
(4 m²) /  6,6 m²

Korridor
80.06.218 43,5 m²

Legemidler
08.01.180
(4 m²) /  5,2 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
(3 m²) /  3,2 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
(3 m²) /  2,2 m²

IA
99.99.043 2,5 m²

Sjakt
93.03.359
VVS 7,2 m²

Diktering
08.01.137
(2 m²) /  2,0 m²

Overnatting
13.02.111
personal
(9 m²) /  9,8 m²

Lager
07.01.132
utstyr
(20 m²) /  8,7 m²

Lager, rent
08.01.194
(10 m²) /  9,9 m²
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99.99.024 20,3 m²
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Fri bredde i korridor

2850 mm - Akutt, bildediagnostik, operasjon

2700 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2550 mm - Poliklinikk, senge, fødeavsnitt

2400 mm - U1 Obs.post

2200 mm - Sekundær korridor

1800 mm - Kontor + LAB

1500 mm - Kontor

Korridorbredder Etasje 03
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Standardrom, Operasjon, hybrid



Operasjon
08.01.004
hybrid
(80 m²)  / 82,0 m²

? ??

?

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
(12 m²)  / 15,9 m²

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[037.003]
Stativ for blyfrakker

[015.005]
Operasjonsbord

[031.021]
Anestesivogn

[011.004.03]
Intervensjon hybrid

[012.037]
Anestesiapparat

[061.002]
Assistansebord

[073.003]
PC tralle

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[073.003]
PC tralle

[042.001]
Varmeskap

[062.015]
Sekkestativ

[061.002]
Assistansebord

[039.012]
Opptrinn

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[012.031]
Infusjonsrack

[012.031]
Infusjonsrack

[039.015]
Kompressoppsamler

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.005]
Kontorstol

[031.027]
Prosedyrevogn

[061.001]
Trillebord

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

88291642632
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Dato:Mål:  1 : 50 04/18/23
Rom 08.01.004_a -  Operasjon - Plan
Hybrid

Standardrom, Operasjon, hybrid 
(SRF.106.03) etter tilpasning til bygg på 
Nye Rikshospital



08.01.004_Operasjon  |

Dato:Mål: 04/24/23
Rom 08.01.004_b -  Operasjon - 3D



Avfall
13.10.017
miljøstasjon
(10 m²) /  10,3 m²

UF-EL
94.02.016
(0 m²) /  8,4 m²

UF-EL
94.02.015
(0 m²) /  6,0 m²

UF-EL
94.02.013
(0 m²) /  7,9 m²

UF-EL
94.02.014
(0 m²) /  7,0 m²

UF-EL
94.02.012
(0 m²) /  7,9 m²

Sjakt
93.03.644
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Sluse
07.01.064
luftsmitte
(5 m²) /  5,5 m²

Sjakt
93.03.643
VVS
(0 m²) /  14,6 m²

Heis 02
80.05.029
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Heis 09
80.05.030
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Heis 11
80.05.037
person
(0 m²) /  7,8 m²

Sjakt
93.03.638
VVS
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 14
80.05.026
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 13
80.05.025
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Trapperom
80.04.024
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 03
80.05.034
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Heis 07
80.05.028
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 08
80.05.027
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 05
80.05.033
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 06
80.05.032
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 04
80.05.031
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Trapperom
80.04.022
(0 m²) /  19,3 m²

Trapperom
80.04.021
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.655
VVS
(0 m²) /  7,3 m²

Trapperom
80.04.020
(0 m²) /  17,6 m²

Sjakt
93.03.656
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Trapperom
80.04.019
(0 m²) /  18,6 m²

Sjakt
93.03.657
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Pause
08.01.140
stort
(40 m²) /  36,6 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.052
(2 m²) /  2,2 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.054
(2 m²) /  2,1 m²

Sengerom
07.01.023
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.007
intensiv
(25 m²) /  29,3 m²

Sengerom
07.01.013
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

MTU/IKT
08.01.068
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.069
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.072
(2 m²) /  2,1 m²

MTU/IKT
08.01.074
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.075
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.076
(2 m²) /  1,8 m²

WC
08.01.147
(2 m²) /  2,2 m²

Sjakt
93.03.640
VVS
(0 m²) /  6,3 m²

Sjakt
93.03.635
VVS
(0 m²) /  6,0 m²

MTU/IKT
08.01.077
(2 m²) /  2,0 m²

Sengerom
07.01.037
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.007
(0 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.008
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.009
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.012
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.017
(0 m²) /  2,4 m²

Heis 10
80.05.056
Akutt
(0 m²) /  11,5 m²

Garderobe
08.01.156
personal
(15 m²) /  18,5 m²

Kontor
08.01.133
2 personer
(12 m²) /  12,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.089
(0 m²) /  2,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.086
(0 m²) /  2,0 m²

Sluse
80.03.015
(0 m²) /  26,9 m²

Trapperom
80.04.025
(0 m²) /  18,6 m²

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
(25 m²) /  24,2 m²

MTU/IKT
08.01.071
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.070
(2 m²) /  1,8 m²

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
(12 m²) /  15,0 m²

Diktering
08.01.138
(2 m²) /  2,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.119
(0 m²) /  2,0 m²

WC
08.01.153
(2 m²) /  2,0 m²

Sengerom
07.01.047
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.003
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Sengerom
07.01.005
intensiv
(25 m²) /  25,1 m²

WC
07.01.172
HC
(5 m²) /  1,4 m²

Sluse
80.03.157
(0 m²) /  12,2 m²

Sluse
80.03.171
(0 m²) /  34,8 m²

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
(45 m²) /  37,6 m²

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
(3 m²) /  3,9 m²

Korridor
80.06.089
(0 m²) /  47,9 m²

Sengerom
07.01.031
intensiv
(25 m²) /  31,2 m²

WC
08.01.145
(2 m²) /  1,9 m²

Rørpost
80.07.128
(0 m²) /  1,5 m²

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
(0 m²) /  28,6 m²

Sluse brann
80.03.018
(0 m²) /  61,8 m²

Forrom
80.03.019
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.023
(0 m²) /  61,8 m²

Forrom
80.03.024
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.021
(0 m²) /  41,3 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095
(0 m²) /  23,4 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.895
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.603
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.639
VVS
(0 m²) /  4,0 m²

Sjakt
93.03.636
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Sjakt
93.03.634
VVS
(0 m²) /  17,2 m²

Sjakt
93.03.912
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Heis 01
80.05.316
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Heis 12
80.05.336
person
(0 m²) /  7,8 m²

MTU/IKT
08.01.073
(2 m²) /  2,0 m²

Lager
08.02.088
utstyr
(15 m²) /  14,3 m²

Opphold
07.01.137
pårørende
(10 m²) /  12,4 m²

Korridor
80.06.113
(0 m²) /  43,5 m²

Korridor
80.06.173
(0 m²) /  23,5 m²

Korridor
80.06.104
(0 m²) /  48,4 m²

Korridor
80.06.084
(0 m²) /  24,9 m²

Korridor
80.06.175
(0 m²) /  23,7 m²

Korridor
80.06.047
(0 m²) /  44,7 m²

Korridor
80.06.044
(0 m²) /  61,1 m²

Legemidler
08.01.179
(4 m²) /  3,9 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
(0 m²) /  23,1 m²

Sjakt
93.03.728
VVS
(0 m²) /  15,1 m²

Sjakt
93.03.729
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Renhold
13.07.022
(4 m²) /  5,0 m²

Lager
07.01.188
utstyr
(5 m²) /  3,9 m²

Sjakt
93.03.143
VVS
(0 m²) /  9,3 m²

WC/dusj
08.01.151
(5 m²) /  3,8 m²

Nedkastsjakt
93.07.003
(0 m²) /  3,4 m²

Sjakt
93.03.589
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Sjakt
93.03.578
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Sengerom
07.01.034
intensiv
(25 m²) /  29,4 m²

WC
07.01.167
HC
(5 m²) /  4,6 m²

WC
07.01.180
(2 m²) /  4,5 m²

Grupperom
14.02.026
(10 m²) /  9,6 m²

Sjakt
93.03.725
VVS
(0 m²) /  11,2 m²

Sjakt
93.03.760
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Sjakt
93.03.754
VVS
(0 m²) /  1,5 m²

Rørpost
80.07.170
(0 m²) /  2,8 m²

UF-EL
94.02.135
(0 m²) /  6,0 m²

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
(24 m²) /  20,0 m²

Møte
08.01.186
stort
(40 m²) /  29,7 m²

Korridor
80.06.079
(0 m²) /  37,8 m²

Kontor
08.01.134
2 personer
(12 m²) /  12,4 m²

Lager
08.01.086
utstyr
(25 m²) /  23,6 m²

Forberedelse
08.01.045
anestesi
(20 m²) /  24,7 m²

WC/dusj
08.01.148
(5 m²) /  3,8 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090 3,7 m²

Sluse brann
80.03.284 101,6 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
(18 m²) /  17,8 m²

Lager
08.02.064
rent
(15 m²) /  14,6 m²

Desinfeksjon
08.02.085
(8 m²) /  8,8 m²

Bad
08.02.048
(10 m²) /  12,4 m²

Ekspedisjon
08.02.060
(12 m²) /  12,8 m²

Samtale
08.02.062
(12 m²) /  12,7 m²

Kontor
08.02.051
2 personer
(12 m²) /  10,9 m²

Pause
08.02.061
(25 m²) /  24,0 m²

WC
08.02.072
(2 m²) /  1,8 m²

Overvåkingsplass
08.02.014
6 plasser
(75 m²) /  83,4 m²

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
(50 m²) /  46,9 m²

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
(15 m²) /  16,9 m²

Korridor
80.06.349 33,8 m²

Korridor
80.06.342 58,1 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
(15 m²) /  14,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.095 2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088 1,5 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
(12 m²) /  10,7 m²

Kontor
07.01.157
2 personer
(12 m²) /  13,5 m²

Møte
07.01.150
stort
(40 m²) /  37,8 m²

Pause
07.01.144
(40 m²) /  37,3 m²

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
(22 m²) /  19,6 m²

Sengerom
07.01.027
intensiv
(25 m²) /  25,6 m²

Sengerom
07.01.029
intensiv
(25 m²) /  25,5 m²

Sengerom
07.01.033
intensiv
(25 m²) /  25,4 m²

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
(6 m²) /  7,1 m²

Desinfeksjon
07.01.098
(8 m²) /  11,6 m²

Lager
07.01.128
rent
(15 m²) /  19,5 m²

Lager
07.01.094
forbruksvarer
(15 m²) /  17,6 m²

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
(24 m²) /  21,3 m²

WC
07.01.178
(2 m²) /  2,8 m²

Kontor
07.01.152
2 personer
(12 m²) /  11,8 m²

Laboratorium
10.03.011
PNA
(6 m²) /  9,2 m²

Korridor
80.06.131 31,1 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
(80 m²) /  81,7 m²

Operasjon
08.01.004
hybrid
(80 m²) /  82,0 m²

Operasjon
08.01.005
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.003
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.002
hybrid
(80 m²) /  84,5 m²

Operasjon
08.01.006
hybrid
(80 m²) /  82,9 m²

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
(12 m²) /  11,2 m²

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
(12 m²) /  12,1 m²

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
(12 m²) /  13,0 m²

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
(12 m²) /  15,1 m²

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
(12 m²) /  14,7 m²

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
(12 m²) /  15,9 m²

Teknikk
08.01.031
hybrid
(8 m²) /  14,7 m²

Teknikk
08.01.030
hybrid
(8 m²) /  7,9 m²

Teknikk
08.01.034
hybrid
(8 m²) /  8,0 m²

Teknikk
08.01.032
hybrid
(8 m²) /  8,2 m²

Teknikk
08.01.035
hybrid
(8 m²) /  3,4 m²

Operasjon
08.01.163
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.022
(60 m²) /  60,8 m²

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Operasjon
08.01.018
(60 m²) /  60,8 m²

Operasjon
08.01.016
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.023
(60 m²) /  59,9 m²

Operasjon
08.01.013
(60 m²) /  60,4 m²

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
(20 m²) /  18,9 m²

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
(18 m²) /  18,3 m²

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
(75 m²) /  68,9 m²

Kontor
07.01.160
2 personer
(12 m²) /  13,9 m²

Teknikk
08.01.033
hybrid
(8 m²) /  4,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.027 2,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
(20 m²) /  23,6 m²

Korridor
80.06.332 57,7 m²

Korridor
80.06.330 15,8 m²

Sjakt
93.03.727
VVS 9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS 13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS 4,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109 2,2 m²

Legemidler
08.02.079
(4 m²) /  2,1 m²

WC
08.02.071
HC
(5 m²) /  6,4 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.057
(2 m²) /  2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.058
(2 m²) /  1,8 m²

Lager
08.01.093
sterilt
(50 m²) /  47,4 m²

MTU/IKT
08.01.061
(2 m²) /  2,0 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.059
(2 m²) /  2,1 m²

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
(10 m²) /  11,2 m²

Desinfeksjon
08.01.048
(10 m²) /  9,9 m²

MTU/IKT
08.01.080
(2 m²) /  1,9 m²

Lager
08.01.185
væske
(6 m²) /  5,3 m²

Korridor
80.06.352 72,8 m²

Korridor
80.06.336 99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS 11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
(2 m²) /  2,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
(2 m²) /  2,3 m²

Sjakt
93.03.259
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS 5,3 m²

WC
08.01.152
HC
(5 m²) /  2,3 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.050
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Lager
08.01.095
væske
(6 m²) /  4,5 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.041 2,2 m²

Lager
08.01.087
utstyr
(25 m²) /  21,0 m²

WC
16.01.296
(2 m²) /  2,3 m²

WC
08.02.073
(2 m²) /  1,8 m²

Lager
08.01.189
forbruksvarer
(15 m²) /  12,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.022 2,2 m²

Korridor
80.06.066 64,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029 2,3 m²

Overnatting
13.02.107
personal
(9 m²) /  10,4 m²

Korridor
80.06.375 92,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117 2,5 m²

WC
07.01.181
(2 m²) /  1,4 m²

Sjakt
93.03.334
VVS 1,7 m²

Sjakt
93.03.338
VVS 12,4 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,8 m²

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,5 m²

Sjakt
93.03.052
VVS 6,5 m²

WC
13.02.163
personal
(2 m²) /  1,4 m²

Forrom
80.03.187 11,2 m²

Sjakt
93.03.351
VVS 5,7 m²

Sjakt
93.03.095
VVS 6,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
(2 m²) /  3,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
(2 m²) /  3,5 m²

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.164
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.165
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.166
personal
(2 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.167
personal
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.168
personal
(2 m²) /  2,0 m²

WC
13.02.171
personal
(2 m²) /  2,4 m²

Nisje
80.06.276
sitte 2,9 m²

Renhold
08.01.191
(4 m²) /  9,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040 2,0 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
(12 m²) /  12,8 m²

Lager
08.02.066
væske
(6 m²) /  2,8 m²

Nisje
80.06.408
sitte 3,0 m²

Korridor
80.06.215 72,2 m²

Nisje
80.06.419
sitte 3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
(2 m²) /  2,1 m²

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
(2 m²) /  1,0 m²

Legemidler
07.01.219
(4 m²) /  6,6 m²

Legemidler
08.01.180
(4 m²) /  5,2 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
(3 m²) /  3,2 m²

IA
99.99.043 2,5 m²

Diktering
08.01.137
(2 m²) /  2,0 m²

Overnatting
13.02.111
personal
(9 m²) /  9,8 m²

Lager, rent
08.01.194
(10 m²) /  9,9 m²
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03001-F3-J0-H_gFlyt inntransport av utstyr Hybrid operasjon
F3 / Gruppe H - Operasjon

Flyt tegning - inntransport av utstyr



UF-EL
94.02.015
(0 m²) /  6,0 m²

UF-EL
94.02.014
(0 m²) /  7,0 m²

UF-EL
94.02.012
(0 m²) /  8,0 m²

Heis 02
80.05.029
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

Sjakt
93.03.638
VVS
(0 m²) /  19,3 m²

Heis 03
80.05.034
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Heis 07
80.05.028
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 08
80.05.027
person og AGV
(0 m²) /  8,8 m²

Heis 05
80.05.033
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 06
80.05.032
person
(0 m²) /  7,8 m²

Heis 04
80.05.031
seng
(0 m²) /  8,6 m²

Trapperom
80.04.022
(0 m²) /  19,3 m²

Trapperom
80.04.021
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.655
VVS
(0 m²) /  7,3 m²

Trapperom
80.04.020
(0 m²) /  17,6 m²

Sjakt
93.03.656
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Trapperom
80.04.019
(0 m²) /  18,6 m² Forberedelse

08.01.038
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Pause
08.01.140
stort
(40 m²) /  36,6 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.052
(2 m²) /  1,6 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.054
(2 m²) /  2,1 m²

MTU/IKT
08.01.068
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.069
(2 m²) /  4,0 m²

MTU/IKT
08.01.072
(2 m²) /  2,1 m²

MTU/IKT
08.01.074
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.075
(2 m²) /  1,8 m²

MTU/IKT
08.01.076
(2 m²) /  1,8 m²

WC
08.01.147
(2 m²) /  2,2 m²

Sjakt
93.03.635
VVS
(0 m²) /  6,0 m²

MTU/IKT
08.01.077
(2 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.007
(0 m²) /  2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.008
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.009
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.012
(0 m²) /  2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.017
(0 m²) /  2,4 m²

Garderobe
08.01.156
personal
(15 m²) /  18,5 m²

Kontor
08.01.133
2 personer
(12 m²) /  12,2 m²

MTU/IKT
08.01.071
(2 m²) /  2,0 m²

MTU/IKT
08.01.070
(2 m²) /  Redundant Room

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
(12 m²) /  14,1 m²

Diktering
08.01.138
(2 m²) /  2,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.119
(0 m²) /  2,0 m²

WC
08.01.153
(2 m²) /  2,0 m²

Sluse
80.03.157
(0 m²) /  12,2 m²

Sluse
80.03.171
(0 m²) /  34,8 m²

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
(45 m²) /  37,6 m²

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
(3 m²) /  3,9 m²

Korridor
80.06.089
(0 m²) /  47,9 m²

WC
08.01.145
(2 m²) /  1,9 m²

Sluse brann
80.03.023
(0 m²) /  61,9 m²

Forrom
80.03.024
(0 m²) /  27,2 m²

Sluse brann
80.03.021
(0 m²) /  41,3 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
(0 m²) /  19,3 m²

Sjakt
93.03.603
VVS
(0 m²) /  12,6 m²

Sjakt
93.03.639
VVS
(0 m²) /  4,0 m²

Sjakt
93.03.634
VVS
(0 m²) /  17,2 m²

Sjakt
93.03.912
VVS
(0 m²) /  14,4 m²

Heis 01
80.05.316
Akutt
(0 m²) /  12,8 m²

MTU/IKT
08.01.073
(2 m²) /  2,0 m²

Korridor
80.06.047
(0 m²) /  44,7 m²

Korridor
80.06.044
(0 m²) /  61,1 m²

Legemidler
08.01.179
(4 m²) /  3,9 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
(0 m²) /  23,2 m²

Sjakt
93.03.728
VVS
(0 m²) /  15,4 m²

Sjakt
93.03.729
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Sjakt
93.03.143
VVS
(0 m²) /  9,5 m²

WC/dusj
08.01.151
(5 m²) /  3,8 m²

Sjakt
93.03.578
VVS
(0 m²) /  3,2 m²

Grupperom
14.02.026
(10 m²) /  9,6 m²

Sjakt
93.03.725
VVS
(0 m²) /  19,4 m²

Sjakt
93.03.760
VVS
(0 m²) /  4,7 m²

Sjakt
93.03.754
VVS
(0 m²) /  1,5 m²

Rørpost
80.07.170
(0 m²) /  2,8 m²

UF-EL
94.02.135
(0 m²) /  6,0 m²

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
(24 m²) /  20,0 m²

Møte
08.01.186
stort
(40 m²) /  29,7 m²

Korridor
80.06.079
(0 m²) /  37,8 m²

Kontor
08.01.134
2 personer
(12 m²) /  12,4 m²

Lager
08.01.086
utstyr
(25 m²) /  23,6 m²

Forberedelse
08.01.045
anestesi
(20 m²) /  24,7 m²

WC/dusj
08.01.148
(5 m²) /  3,8 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090 3,7 m²

Sluse brann
80.03.284 102,0 m²

Ekspedisjon
08.02.060
(12 m²) /  12,7 m²

Kontor
08.02.051
2 personer
(12 m²) /  10,9 m²

Pause
08.02.061
(25 m²) /  24,0 m²

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
(15 m²) /  16,9 m² Korridor

80.06.342 58,1 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
(12 m²) /  10,7 m²

Korridor
80.06.131 31,2 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
(80 m²) /  81,7 m²

Operasjon
08.01.004
hybrid
(80 m²) /  82,0 m²

Operasjon
08.01.005
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.003
hybrid
(80 m²) /  82,1 m²

Operasjon
08.01.002
hybrid
(80 m²) /  84,5 m²

Operasjon
08.01.006
hybrid
(80 m²) /  82,9 m²

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
(12 m²) /  11,2 m²

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
(12 m²) /  12,1 m²

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
(12 m²) /  15,2 m²

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
(12 m²) /  15,1 m²

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
(12 m²) /  14,7 m²

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
(12 m²) /  15,9 m²

Teknikk
08.01.031
hybrid
(8 m²) /  14,7 m²

Teknikk
08.01.030
hybrid
(8 m²) /  7,9 m²

Teknikk
08.01.034
hybrid
(8 m²) /  8,1 m²

Teknikk
08.01.032
hybrid
(8 m²) /  8,3 m²

Teknikk
08.01.035
hybrid
(8 m²) /  3,4 m²

Operasjon
08.01.163
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.022
(60 m²) /  60,8 m²

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
(20 m²) /  19,0 m²

Operasjon
08.01.018
(60 m²) /  60,8 m²

Operasjon
08.01.016
(60 m²) /  58,9 m²

Operasjon
08.01.023
(60 m²) /  59,9 m²

Operasjon
08.01.013
(60 m²) /  60,4 m²

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
(20 m²) /  18,9 m²

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
(18 m²) /  18,3 m²

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
(75 m²) /  69,3 m²

Teknikk
08.01.033
hybrid
(8 m²) /  4,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
(20 m²) /  23,6 m²

Sjakt
93.03.727
VVS 9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS 13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS 5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS 4,3 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.057
(2 m²) /  2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.058
(2 m²) /  1,8 m²

Lager
08.01.093
sterilt
(50 m²) /  47,5 m²

MTU/IKT
08.01.061
(2 m²) /  2,0 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.059
(2 m²) /  2,3 m²

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
(10 m²) /  11,2 m²

Desinfeksjon
08.01.048
(10 m²) /  10,0 m²

MTU/IKT
08.01.080
(2 m²) /  1,9 m²

Lager
08.01.185
væske
(6 m²) /  5,3 m²

Korridor
80.06.352 72,2 m²

Korridor
80.06.336 99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS 11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
(2 m²) /  2,1 m²

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
(2 m²) /  2,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS 5,3 m²

WC
08.01.152
HC
(5 m²) /  2,3 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.050
(2 m²) /  2,2 m²

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Lager
08.01.095
væske
(6 m²) /  4,5 m²

Lager
08.01.087
utstyr
(25 m²) /  21,0 m²

WC
16.01.296
(2 m²) /  2,3 m²

Lager
08.01.189
forbruksvarer
(15 m²) /  12,1 m²

Korridor
80.06.375 92,8 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,8 m²

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
(20 m²) /  16,6 m²

Sjakt
93.03.052
VVS 6,5 m²

WC
13.02.163
personal
(2 m²) /  1,4 m²

Forrom
80.03.187 11,2 m²

Sjakt
93.03.351
VVS 5,8 m²

Sjakt
93.03.095
VVS 6,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
(2 m²) /  3,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
(2 m²) /  3,5 m²

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
(2 m²) /  2,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.164
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.165
HC
(5 m²) /  2,4 m²

WC
13.02.167
personal
(2 m²) /  2,3 m²

WC
13.02.168
personal
(2 m²) /  2,0 m²

Renhold
08.01.191
(4 m²) /  9,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040 2,0 m²

Lager
08.02.066
væske
(6 m²) /  2,8 m²

Nisje
80.06.408
sitte 3,0 m²

Nisje
80.06.419
sitte 3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
(2 m²) /  1,0 m²

Legemidler
08.01.180
(4 m²) /  5,2 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
(3 m²) /  3,2 m²

Diktering
08.01.137
(2 m²) /  2,0 m²

Lager, rent
08.01.194
(10 m²) /  10,0 m²

Overvåkingsplass
08.02.092
4 plasser
(50 m²) /  48,2 m²

Korridor
80.03.330 23,8 m²

Korridor
80.03.329 14,1 m²

Nisje
80.06.544
sitte 4,5 m²

Lagerautomat
80.07.217 25,0 m²

Avfall
99.99.024
Sterilflyt 20,3 m²
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03001-F3-J0-H_iHybrid operasjon rom
F3 / Gruppe H - Operasjon

Oversiktstegning handlingsrom etasje 04
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08.01.020
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.027
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.001
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.003
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.033
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.005
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.004
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.034
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.019
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.011
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.018
Operasjon, ortopedi

(80.0 m²)

08.01.029
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.012
Operasjon
(60.0 m²)

13.03.024
Verksted, medisinsk

teknologi
(45.0 m²)

14.01.010
Grupperom, stort

(25.0 m²)
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08.01.026
Behandling, asfyksi

(20.0 m²)

08.01.010
Operasjon, sectio

(60.0 m²)

08.01.032
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.007
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.006
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.035
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.015
Operasjon, urologi

(60.0 m²)

08.01.023
Operasjon, hybrid

(70.0 m²)

08.01.016
Operasjon, robot

(60.0 m²)

08.01.024
Operatørrom, hybrid

(12.0 m²)

08.01.025
Teknikk, hybrid

(10.0 m²)

08.01.113
Diktering
(2.0 m²)

08.01.030
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.021
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.072
Lager, sterilt

(50.0 m²)

08.01.120
Pause, stort

(45.0 m²)

08.01.121
Møte

(30.0 m²)

08.01.108
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

08.01.119
Pause, stort

(45.0 m²)

13.07.031
Renhold, operasjon

(10.0 m²)

08.01.112
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.133
Legemidler

(4.0 m²)

08.01.111
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.068
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²)

13.10.006
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

08.01.104
Laboratorium, preparatrom

(10.0 m²) 13.07.030
Renhold, operasjon

(10.0 m²)

08.01.038
Desinfeksjon

(8.0 m²)

08.01.110
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

08.01.102
Lager, operasjonsbord og

leiringsutstyr
(50.0 m²)

08.01.109
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

08.01.122
Møte

(30.0 m²) 15.01.016
Smågrupperom

(25.0 m²)

08.01.009
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.008
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.145
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

08.01.013
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.017
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.014
Operasjon
(60.0 m²)

08.01.028
Oppdekking, sterilt

(20.0 m²)

08.01.002
Operasjon
(60.0 m²)

08.02.011
Venteplass
(60.0 m²)

08.01.037
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.036
Forberedelse, pasient,

anestesi
(30.0 m²)

08.01.106
Arbeidsstasjon,

kommandosentral
(18.0 m²)

08.01.107
Arbeidsrom ,

tverrfaglig/team
(18.0 m²)

08.01.070
Lager, utstyr

(30.0 m²)
08.02.002
Samtale
(9.0 m²)

08.02.001
Samtale
(9.0 m²)

08.02.009
WC, pasient

(2.0 m²)

08.02.008
WC, pasient

(2.0 m²)

08.01.118
Diktering
(2.0 m²)

08.01.105
Ekspedisjon

(18.0 m²)

Oppstilling

UF

UF

UF

Oppstilling

Oppstilling

08.01.069
Lager, utstyr

(30.0 m²)
Oppdekkingsrom

08.01.071
Lager, utstyr

(30.0 m²)

08.01.078
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.080
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.081
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.082
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.085
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.086
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.088
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.090
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.094
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

08.01.100
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)
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08.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.128
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.131
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

08.01.132
WC, HC, personal

(5.0 m²)

08.02.010
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.03.051
WC, personal

(2.0 m²)

08.03.052
WC, personal

(2.0 m²)

08.01.129
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

07.01.002
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.026
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

07.01.006
Sengerom, intensiv

(25.0 m²)

07.01.042
Bad, stort
(8.0 m²)

07.01.036
Lager, væske

(20.0 m²)

07.01.035
Lager, utstyr

(24.0 m²)

07.01.043
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

08.03.046
Arbeidsstasjon

(26.0 m²)

08.03.041
Lager, utstyr

(12.0 m²)

08.02.014
WC, pasient

(2.0 m²)
08.02.013

WC, pasient
(2.0 m²)

08.02.015
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.01.243
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.240
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.07.022
Renhold
(4.0 m²)

80.04.012
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.002
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.006
Trapperom

(0.0 m²)

Trapperom

80.04.009
Trapperom

(0.0 m²)
Trapperom

13.03.020
Verksted, medisinsk

teknologi
(20.0 m²)

13.03.017
Lager, logistikkarealer MTU

(30.0 m²)

13.03.019
Pause, møte

(25.0 m²)

13.03.015
Oppstillingsplass, utstyr

(19.0 m²)

13.03.014
Ekspedisjon

(12.0 m²)

13.03.018
Lager, utstyr

(15.0 m²)

14.01.023
Grupperom
(10.0 m²)

14.01.024
Grupperom
(10.0 m²)

01.04.025
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.026
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.027
Sengerom
(15.0 m²)

01.04.006
Bad

(5.0 m²)

01.04.030
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)
01.04.031

Sengerom, 2-sengs
(30.0 m²)

01.04.032
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)

01.04.033
Sengerom, 2-sengs

(30.0 m²)01.04.001
Arbeidsstasjon, indre sone

(24.0 m²)

01.04.037
WC, personal

(2.0 m²)

01.04.038
WC, personal

(2.0 m²)

13.10.013
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

UF-EL

80.06.002
Korridor, Intermediær

(0.0 m²)

80.06.010
Korridor, Post-op

(0.0 m²)

Sjakt, VVS Sjakt, VVS Sjakt, VVS
Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Teknisk rom, KR, IKT

Sjakt, VVS

80.05.007
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.008
Heis, Akutt

(0.0 m²)

Heis, Seng Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, Seng

Heis, uren
Heis, uren

Heis, Seng

Forrom, akuttheis

08.01.135
Legemidler

(4.0 m²)

08.01.139
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.140
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.141
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.142
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.143
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

AGV-rom

AGV-rom

Sjakt, VVS

08.01.096
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

UF-EL

UF-EL

Teknisk rom, KR, IKT

Teknisk rom, KR, IKT

Sengeautomat

UF-EL

01.04.044
Pause

(25.0 m²)

01.04.043
Samtale
(12.0 m²) 01.04.045

Lager, utstyr
(15.0 m²)

?
?

(?)

UF-EL

01.04.042
Arbeidsrom, tverrfaglig

(12.0 m²)

08.03.079
Overvåkingsplass, 3 plasser

(36.0 m²)

07.01.057
Isolat, luftsmitte intensiv

(25.0 m²)

08.01.136
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.137
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

08.01.101
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

08.01.042
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

01.04.009
Bad

(5.0 m²)

Heis, ren Heis, ren

Sjakt, VVS

Korridor

93.03.064
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

08.01.130
WC, personal

(2.0 m²)

UF-EL

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

94.03.045
UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2 UF-EL Gr.2

?

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

01.04.054
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

01.04.053
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

01.04.003
Bad

(5.0 m²)

01.04.050
Lager, rent
(15.0 m²)01.04.049

Desinfeksjon
(8.0 m²)

01.04.005
Bad

(5.0 m²)

?
?

(?)

08.01.146
Utpakking
(14.0 m²)

07.01.068
Farmasitun, tilberedning

(32.0 m²)

07.01.069
Farmasitun,

arbeidsrom/lager
(28.0 m²)

15.02.136
Kontor, 3 personer

(18.0 m²)

80.07.093
Rørpost93.03.418

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

Sjakt, VVS

15.02.174
WC, HC, personal

(2.0 m²)
08.01.150

Forrom, utpakking
(6.0 m²)

08.01.148
Lager, sterilt

(40.0 m²)

08.01.149
Desinfeksjon

(8.0 m²)

08.01.147
Lager, sterilt

(30.0 m²)

08.01.151
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)
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13.05.014
Kjøkken, desentralt, uten

opphold
(10.0 m²)
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FARGEKODER, FUNKSJONSOMRÅDER
DØGNOMRÅDE SOMATIKK, VOKSE
PSYKISK HELSEVERN OG AVHENGIGHET
AKUTTFUNKSJONER
OBSERVASJONSPLASSER
POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING
NYFØDT INTENSIV
FØDE
INTENSIV
OPERASJON
POST OPERATIV
BILDEDIAGNOSTIKK
LABRATORIEMEDISIN
APOTEK
KLINISK SERVICE
IKKE-MEDISINSK SERVICE
VAREMOTTAK
FORSKNING OG UNDERVISNING, OUS
FORSKNING OG UNDERVISNING, UiO
KONTORARBEIDSPLASSER OG MØTEROM
KOMMUNIKASJONSAREALER
TEKNIKK

Mål: As indicated
Dato:      16.10.2023
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