
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.010

Romnavn Auditorium, 120 plasser
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.010

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:24

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Antall plasser 120

Arealer

Programmert 224,00
Prosjektert 220,40
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.04

Prosjekteringsområde -
Team

Team 1

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 02 - Plan 02

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

008 - Auditorium

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Undervisning og møter for opp l 120 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Mulighet for overføring av lyd og
bilde direkte fra f.eks. operasjonsstuer.

Auditoriet skal kunne benyes l gruppearbeid, videokonferanser og ernundervisning. Samdig legges l ree for doktordisputering og andre
store samlinger / allmøter.

Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppse av rommet. Fast kateder.

Switchboks for enkelt lkobling l skjerm.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 120
Bruksd, normalt 08 l 19 5 d/u
Personer, maksimalt 120
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Oe behov for nærhet l lager av stoler, ekstra bord m.m.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.010

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

120

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.010

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRSB.008.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

OMZ.018 * Avledet Auracast-sender, ekstern 1 Nei Nei FIT IKT 1
GBA.008.01 Bord, kateter auditorium 1 Ja Nei FIN IARK 0
RAB.002 * Avledet Mikrofon, trådløs håndholdt 15 Nei Nei IKT 0
090.001 PC 1 Ja Nei FIT RIKT 0
092.001.01 SKAL_SLETTES_AV-pakke, auditorium 1 Ja Ja BEL RIKT 0
OMZ.008 SKAL_SLETTES_Teleslynge 1 Nei Ja BEL IKT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel - X 1 Ja Ja VVS RIV 0
090.006.01.4 * Avledet Skjerm, vegghengt, standard, 75" 15 Ja Ja FIT IKT 0
GPZ.001.01 * Avledet Stol, møte 120 Ja Nei INV IARK 0
FDB.005 Talerstol, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBB.001 Tavle, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBB.001.01 * Avledet Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 15 Ja Nei FIN ARK 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.011

Romnavn Auditorium, 132 plasser
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.011

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 132

Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:24

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 195,00
Prosjektert 172,71
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.04

Prosjekteringsområde -
Team

Team 1

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

008 - Auditorium

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Undervisning og møter for opp l 132 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyes l
videokonferanser og ernundervisning. Samdig som l doktordisputering og andre store samlinger / allmøter.

Fleksibel talerstol med to gulvbrønner.
Plass for laptop m. strømuak ved hver plass.

Mulighet for overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer.

Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppse av rommet.

HC plasser i front. Inngang fra nederste nivå.
Stol- og stovaliteten må være av en art som tåler vask/rens på høy temperatur. Det må være mulig å skie trekk, puter eller andre deler
enkeltvis.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 132
Bruksd, normalt 08 l 19 5 d/u
Personer, maksimalt 132
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Oe behov for nærhet l lager av stoler, ekstra bord m.m.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.011

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

132

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.011

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRSB.008.00

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

OMZ.018 * Avledet Auracast-sender, ekstern 1 Nei Nei FIT IKT 1
GBA.008.01 Bord, kateter auditorium 1 Ja Nei FIN IARK 0
090.001 PC 1 Ja Nei FIT RIKT 0
092.001.01 SKAL_SLETTES_AV-pakke, auditorium 1 Ja Ja BEL RIKT 0
OMZ.008 SKAL_SLETTES_Teleslynge 1 Nei Ja BEL IKT 0
NYZ.001 Servant hovedarkkel - X 1 Ja Ja VVS RIV 0
FOB.003 * Avledet Stol fast enkel, auditorium, hovedarkkel 132 Ja Nei FIN ARK 0
FDB.005 Talerstol, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
FBB.001 Tavle, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.024

Romnavn Bibliotek, studenter
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.024

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn node

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:30

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 15,00
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

018 - Bibliotek

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Bibliotek for studenter.

Åpne lesesalsplasser, som supplement l slle lesesalsplasser i paviljongbyggene for å få en variasjon i type arbeidsplasser for studenter.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.024

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.024

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHA.005 Bibliotekshyller, hovedarkkel 4 Ja Nei FIN ARK 0
FSA.067 Bibliotekskap, hovedarkkel 4 Ja Nei FIN IARK 0
GBA.005.03 Bord, sofabord rundt d=600 h=520 1 Ja Nei INV IARK 0
UPF.001 Bordlampe 1 Ja Nei RIE 0
GOZ.008.01 Sofa, 2-seter 2 Ja Nei INV IARK 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.094

Romnavn Bibliotek, studenter
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Unik
Sist endret Sønnichsen, na, 4. july 2023 07:53

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.094

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn node

Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:50

Romforklaring dligere Læringssenter

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 52,72
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.04

Prosjekteringsområde -
Team

Team 1

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Bibliotek med sieplasser l gruppearbeid.

En fleksibel sone for å søke informasjon. Kontakt med betjent bibliotek via flybar skjerm. Flybar infoskranke som benyes ved lstedeværelse.
Infopunkt på hjul. Ingen faste møbleringer. Møblere løst i arealet.

Arbeidsstasjoner med kortvarig opphold.

Rommet blir en forlengelse av vrimlearealet utenfor og området "bibliotek" på plan 2.
Arealene kan uylle hverandre for å få en variasjon i steder studenter kan "henge og slenge", lese, gjøre gruppearbeid osv.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023

11:22

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 10



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.094

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.094

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHA.005 Bibliotekshyller, hovedarkkel 4 Ja Nei FIN ARK 0
FSA.067 Bibliotekskap, hovedarkkel 4 Ja Nei FIN IARK 0
GBA.005.03 Bord, sofabord rundt d=600 h=520 1 Ja Nei INV IARK 0
UPF.001 Bordlampe 1 Ja Nei RIE 0
UMZ.002 Informasjonsterminal 1 Nei Nei RIE 0
GOZ.008.01 Sofa, 2-seter 2 Ja Nei INV IARK 0

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.195

Romnavn Lager
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Avledet fra SRF.087.45
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.195

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring l auditorium 15.02.010

Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:58

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 24,15
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.04

Prosjekteringsområde -
Team

Team 1

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.00 - Lager

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringer for utstyr l auditorium. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 2. november 2023

11:22

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 13



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.195

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0 *
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0 *
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.195

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

FHB.001 * Avledet Hyllereol, hovedarkkel 8 Ja Nei FIN ARK 0
FDB.005 * Avledet Talerstol, hovedarkkel 1 Ja Nei FIN ARK 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Romnavn Vrimleområde, studenter
Plassering: 15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38

Koding

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

26.10.2023 17:31:30

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 70,00
Prosjektert 42,31
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.04

Prosjekteringsområde -
Team

Team 1

Bygg D2 - Bygg D2

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

8.5 - Undervisning

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

116 - Pause

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Åpent område hovedsaklig for studenter. Fungerer som møteplass med små studiegrupper.

Området formes i sammenheng med trappen. F.eks med opplegg for en miniscene i midten med benker/sieplasser rundt, mulighet for å sie/stå i
trappen og se på det som foregår i midten, integrere hyller e.l. i trappen for å definere en sone i midten.

Øvrig område rundt vrimlesonen/trappen kan møbleres med løs møblering. Langs 2 av veggene nisjer som kan brukes l en type åpne
lesesalsplasser, minigruppe-arbeid osv.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 50
Bruksd, normalt 08 l 22 5 d/u
Personer, maksimalt 80
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

24

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.023

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

Utstyr i rom Unik

Arkkelnr Arkkelnavn Bruo Skal
modelleres

BIP Budsje Ansvar Prioritet

092.001 AV-pakke 1 Ja Ja BEL RIKT 0
GPZ.004 Arbeidsstol, hovedarkkel 24 Ja Nei INV IARK 0
FXB.003.01 Knagg, dobbel 20 Ja Nei FIN ARK 0
090.001.05 PC, PACS granskning 24 Nei Nei FIT IKT 0
090.006 Skjerm, vegghengt 1 Ja Ja FIT IKT 0
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