
Dato: 07-11-2023

NYE RIKSHOSPITALET
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Dato: 07-11-2023

Gruppe B - Akuttfunksjoner - Medvirkning F3 2023

03001-F3-J0-B_a Forside
03001-F3-J0-B_b Innhold
03001-F3-J0-B_c Oversikt av rom til medvirkning etasje U1
03001-F3-J0-B_d Funksjoner etasje U1
03001-F3-J0-B_g Funksjoner etasje 14
03001-J0-B_uff_101 Funksjonstyper Etasje U1

Målet med møtet er å få avklaret om utstyr i rommene tilstrekkelig 
for å ivareta flyten og funksjonen i rommet, samt om utstyret er 
hensiktsmessig plassert i forhold arbeidsprosessene i rommet.

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon.

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal 
slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.

Rom 72.01.002 Ambulansehall Indre sone
Rom 72.01.003 Ambulansehall Indre sone
Rom 03.05.002 Arbeidsplass
Rom 03.02.071-075_a Arbeidsstasjon - Plan
Rom 03.02.071-075_b Arbeidsstasjon - 3D
Rom 03.01.006_a Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - Plan Indre sone
Rom 03.01.006_b Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - 3D Indre sone
Rom 03.01.142 Isolat Akutt
Rom 03.01.114 Laboratorium CT
Rom 03.01.117 Laboratorium CT
Rom 03.01.121 Laboratorium MR
Rom 03.01.127 Laboratorium Generell røntgen
Rom 03.01.179 Laboratorium
Rom 03.01.181 Laboratorium analyser
Rom 03.01.105 Lager
Rom 03.05.001 Lager
Rom 03.01.092 Møte
Rom 03.01.013_a Observasjonsplass - Plan Retriage
Rom 03.01.013_b Observasjonsplass - 3D Retriage
Rom 03.01.050_a Observasjonsplass - Plan Avklaring
Rom 03.01.050_b Observasjonsplass - 3D Avklaring
Rom 03.01.185 Omkledning
Rom 03.01.125 Operasjon Hybrid
Rom 03.01.068 Traumerom
Rom 03.01.182 Traumerom
Rom 03.01.033 Undersøkelse og behandling Stort

mm460
Typewritten Text
Tilknyttet Helipad plan 14

mm460
Typewritten Text
Tilknyttet Helipad plan 14



Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

Kontor
03.01.087
4 personer
24,0 m²  / (24 m²)

WC
03.01.051
2,7 m²  / (2 m²)

Avfall
13.10.054
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.058
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.056
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.055
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.059
8,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.610
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.626
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.612
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.619
VVS
14,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.618
VVS
14,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.622
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.144
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.145
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.628
VVS
12,7 m²  / (0 m²)

Manøverrom
03.01.115
4 plasser
25,6 m²  / (24 m²) Traumerom

03.01.068
159,5 m²  / (160 m²)

Laboratorium
03.01.114
CT
50,4 m²  / (50 m²)

Isolat
03.01.010
luftsmitte akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.012
akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.008
triage
20,3 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.074
luftsmitte
6,6 m²  / (6 m²)

Bad
03.01.073
luftsmitte
6,5 m²  / (6 m²)

Sluse
03.01.071
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

Isolat
03.01.069
luftsmitte
20,1 m²  / (18 m²)

Teknikk
03.01.116
CT
7,8 m²  / (10 m²)

Isolat
03.01.070
luftsmitte
21,4 m²  / (18 m²)

Sluse
03.01.072
luftsmitte
6,0 m²  / (5 m²)

Undersøkelse
03.01.011
akuttrom
35,6 m²  / (36 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.033
stort
23,0 m²  / (20 m²)

WC
03.01.054
1,5 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.024
18,6 m²  / (16 m²)

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte, undersøkelse
16,1 m²  / (16 m²)

Observasjonsplass
03.01.013
retriage
115,4 m²  / (120 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.028
17,5 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.029
18,5 m²  / (16 m²)

WC
03.01.042
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.044
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.045
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.046
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.047
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.104
forbruksvarer
23,4 m²  / (20 m²)

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring
97,0 m²  / (100 m²)

Arbeidsrom
03.01.096
tverrfaglig stort
24,0 m²  / (24 m²)

Oppstillingsplass
03.01.080
utstyr
3,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.084
utstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Diktering
03.01.093
3,7 m²  / (3 m²)

Møte
03.01.092
33,0 m²  / (30 m²)

Oppstillingsplass
03.01.078
utstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.082
utstyr
2,4 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr
1,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.056
2,0 m²  / (2 m²)

Samtale
03.01.066
11,7 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
03.01.095
tverrfaglig stort
23,9 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
03.01.100
tverrfaglig
17,5 m²  / (18 m²)

WC
03.01.058
3,6 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.065
multifunksjon
10,7 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.034
stort
20,1 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.016
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

WC
03.01.060
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.062
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.01.064
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Pause
03.01.091
stort
41,3 m²  / (50 m²)

Lager
03.01.102
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
03.01.105
utstyr
13,0 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.106
væske
13,2 m²  / (12 m²)

Desinfeksjon
03.01.113
8,1 m²  / (8 m²)

Forberedelse
03.01.122
MR
40,1 m²  / (30 m²)

Teknikk
03.01.123
MR
8,0 m²  / (8 m²)

Lager
03.01.139
rent
13,8 m²  / (15 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.018
16,1 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.021
18,9 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.022
16,1 m²  / (16 m²)

WC
03.01.037
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.039
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.040
2,0 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.023
17,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.031
17,1 m²  / (16 m²)

Ekspedisjon
03.01.006
27,0 m²  / (30 m²)

Desinfeksjon
03.01.112
8,0 m²  / (8 m²)

Operasjon
03.01.125
hybrid
74,6 m²  / (80 m²)

WC
03.01.048
2,0 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.608
VVS
12,3 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.142
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.143
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.146
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.147
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.149
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.150
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.140
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.141
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.151
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.094
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.095
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.097
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.098
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.099
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.100
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.101
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.102
19,3 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.143
rent
15,5 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.107
kopi
9,6 m²  / (10 m²)

Oppstillingsplass
03.01.086
seng
15,1 m²  / (20 m²)

Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
17,5 m²  / (18 m²)

Isolat
03.01.142
akutt
35,1 m²  / (36 m²)

Arbeidsrom
03.01.099
tverrfaglig
16,9 m²  / (18 m²)

Lager
03.01.108
beredskap
17,7 m²  / (10 m²)

Granskning
03.01.124
4 plasser
25,0 m²  / (24 m²)

Sluse
03.01.144
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.02.090
2,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.048
92,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.173
12,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.177
13,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.054
30,2 m²  / (0 m²)

Ambulansehall
72.01.002
305,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.033
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.153
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.06.102
60,0 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.154
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.056
47,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.835
VVS
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.834
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.614
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.007
triage
20,9 m²  / (20 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.012
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.002
22,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.830
VVS
16,1 m²  / (0 m²)

Bad
03.01.014
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.01.055
2,0 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.145
luftsmitte
7,0 m²  / (6 m²)

Nettstasjon
94.01.044
AK1 11/0,4 kV
16,8 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.046
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.292
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.291
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.009
20,0 m²  / (0 m²)

Pause
03.02.080
28,9 m²  / (25 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.027
17,3 m²  / (16 m²)

Nettstasjon
94.01.043
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.045
AK1 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.139
42,4 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.260
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.070
40,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.009
triage
20,4 m²  / (20 m²)

Sprinklersentral
93.02.036
58,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.625
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.134
1,6 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.137
1,5 m²  / (0 m²)

WC
03.01.052
2,9 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.053
83,5 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.023
agv
31,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.024
agv
30,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.081
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.082
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.162
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.163
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.079
23,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.051
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.609
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.611
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.470
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.839
VVS
20,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.621
VVS
16,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.019
16,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.020
19,2 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.026
17,3 m²  / (16 m²)

Oppstillingsplass
07.02.001
akuttutstyr
1,4 m²  / (2 m²)

WC
03.01.053
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.890
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.891
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Venteplass
03.01.153
19,4 m²  / (20 m²)

Venteplass
03.01.154
18,8 m²  / (20 m²)

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Kirurgisk håndvask
03.01.156
2,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.057
3,6 m²  / (2 m²)

WC
03.01.059
1,5 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.01.148
9,3 m²  / (6 m²)

Renhold
13.07.004
4,1 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.005
4,6 m²  / (4 m²)

WC
03.01.038
2,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.103
VVS
7,4 m²  / (0 m²)

WC
03.01.165
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Manøverrom
03.01.157
2 plasser
16,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
03.01.159
hybrid
7,1 m²  / (8 m²)

MTU/IKT
03.01.160
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
03.01.163
2,0 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.057
22,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.217
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.214
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.146
63,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.147
42,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.002
1,8 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.023
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.024
3,0 m²  / (0 m²)

Kontor
03.01.088
4 personer
21,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.098
tverrfaglig
18,5 m²  / (18 m²)

Pause
03.01.140
14,5 m²  / (15 m²)

Sjakt
93.03.534
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.012
133,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.029
24,9 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.177
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.151
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.105
76,4 m²  / (0 m²)

Ambulansegård
72.01.001
1.516,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.211
78,7 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.028
174,8 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.030
126,6 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.101
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Grupperom
14.02.033
10,5 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.145
54,6 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.017
10,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
14.02.011
stort
24,1 m²  / (25 m²)

Opphold
03.02.086
spis
25,8 m²  / (25 m²)

WC
03.01.036
2,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone
24,4 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.043
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.044
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.045
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone
6,3 m²  / (6 m²)

Samtale
03.02.079
12,2 m²  / (12 m²)

Sengerom
03.02.010
14,1 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.011
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.012
14,5 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.241
122,8 m²  / (0 m²)

Bad
03.02.046
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.047
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.048
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.049
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Sengerom
03.02.013
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.014
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.015
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.016
14,5 m²  / (15 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone
19,0 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.050
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone
6,7 m²  / (6 m²)

Sengerom
03.02.017
14,7 m²  / (15 m²)

Lager
03.02.065
rent, lite
1,9 m²  / (2 m²)

Desinfeksjon
03.02.083
9,5 m²  / (8 m²)

Lager
03.02.081
rent
13,6 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.052
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

WC
03.02.087
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.02.089
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
03.02.018
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.019
14,7 m²  / (15 m²)

Kjøkken
13.05.003
desentralt
13,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
15.02.013
21,5 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.022
11,7 m²  / (10 m²)

Korridor
80.03.255
19,7 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.001
5,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.242
44,6 m²  / (0 m²)

Oppvask
13.05.053
buffet
8,7 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.101
3,6 m²

WC
03.01.061
HC
5,0 m²  / (5 m²)

Korridor
80.02.003
70,0 m²

Korridor
80.06.050
89,4 m²

Korridor
80.03.204
26,2 m²

Korridor
80.03.226
85,0 m²

Heis 19
80.05.100
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.045
seng og person
9,7 m²

Isolat
03.02.093
kontaktsmitte
15,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.094
kontaktsmitte
17,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.095
kontaktsmitte
15,3 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.096
kontaktsmitte
17,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.099
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.100
kontaktsmitte OBS
6,5 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.101
kontaktsmitte OBS
5,7 m²  / (6 m²)

Forrom
03.02.104
kontaktsmitte
4,2 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.105
kontaktsmitte
3,8 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.106
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.107
kontaktsmitte
3,7 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.108
kontaktsmitte
3,4 m²  / (4 m²)

Lager
03.02.064
rent, lite
2,2 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.109
utstyr
5,9 m²  / (5 m²)

Renhold
13.07.003
4,0 m²  / (4 m²)

Sengerom
03.02.001
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.002
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.003
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.004
15,4 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.092
kontaktsmitte
16,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.034
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.035
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.036
OBS
5,5 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.037
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.098
kontaktsmitte OBS
6,7 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.102
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.125
66,9 m²

Laboratorium
03.01.179
analyser
5,8 m²  / (5 m²)

Sanering
03.01.175
dekontaminert pasient
9,3 m²  / (10 m²)

Ambulansehall
72.01.003
93,7 m²

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte
4,0 m²  / (4 m²)

Diktering
03.01.169
3,3 m²  / (3 m²)

Sluse
03.01.178
operasjon
10,2 m²  / (5 m²)

Laboratorium
10.03.023
PNA
6,4 m²  / (6 m²)

Korridor
80.02.002
17,1 m²

Korridor
80.06.043
25,1 m²

Korridor
80.06.067
8,3 m²

WC
03.01.063
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC/dusj
03.01.176
8,0 m²  / (8 m²)

Diktering
03.01.171
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.172
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.173
2,5 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.170
3,0 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.168
3,2 m²  / (3 m²)

Stillerom
03.01.166
lite
3,4 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.01.167
lite
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
3,8 m²  / (5 m²)

Ventilasjon
93.01.039
58,5 m²

Stillerom
03.02.112
lite
2,4 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.167
123,0 m²

WC
03.01.043
3,2 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.127
generell røntgen
37,6 m²  / (30 m²)

Manøverrom
03.01.128
3 plasser
18,3 m²  / (18 m²)

WC
03.01.035
2,4 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.110
væske
9,6 m²  / (6 m²)

Teknikk
03.01.120
CT
9,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Laboratorium
03.01.117
CT
51,1 m²  / (50 m²)

WC
03.01.164
HC
4,8 m²  / (5 m²)

Samtale
03.01.067
12,1 m²  / (12 m²)

Venteplass
03.01.004
27,4 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.019
VVS
11,2 m²

Laboratorium
10.03.028
PNA
8,3 m²  / (6 m²)

Sengeautomat
80.07.060
17,7 m²

WC
03.01.049
1,8 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.109
14,6 m²

Sjakt
93.03.267
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.266
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.921
VVS
6,5 m²

Trapperom
80.04.170
Redundant Room

Trapperom
80.04.190
3,7 m²

Sluse brann
80.03.287
101,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.016
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.018
1,4 m²

Kontor
03.02.076
2 personer
17,6 m²  / (12 m²)

Sluse
03.01.180
5,5 m²  / (5 m²)

Omkledning
03.01.184
akuttmottak
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.185
akuttmottak
3,0 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.181
analyser
14,4 m²  / (15 m²)

UF-EL
94.02.010
6,9 m²

Rørpost sjakt
80.07.153
2,4 m²

Sjakt
93.03.002
VVS
6,5 m²

Lager
03.02.082
utstyr
10,9 m²  / (15 m²)

WC
03.01.041
2,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.672
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.079
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.105
VVS
0,7 m²

Sjakt
93.03.356
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.108
VVS
5,5 m²

Sluse brann
80.03.044
14,4 m²

Bad
03.02.051
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.015
1,9 m²

Trapperom
80.04.018
10,8 m²

Trapperom
80.04.069
3,7 m²

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte, undersøkelse
16,0 m²  / (16 m²)

Bad
03.01.015
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

Korridor
80.03.130
54,7 m²

Korridor
80.03.212
46,9 m²

Venteplass
03.01.152
21,5 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.098
VVS
3,4 m²

Sjakt
93.03.111
VVS
0,6 m²

Oppstilling senger
80.07.211
20,2 m²

Sluse
80.03.083
39,9 m²

Sjakt
93.03.397
VVS
2,3 m²

Korridor
80.06.124
24,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.021
1,5 m²

Sjakt
93.03.302
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.313
VVS
0,6 m²

Laboratorium
10.03.029
PNA lite
4,0 m²  / (4 m²)

Legemidler
03.01.149
6,6 m²  / (6 m²)

Diktering
03.01.094
2,4 m²  / (3 m²)

Korridor
80.06.396
39,3 m²

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr
2,7 m²  / (2 m²)

Traumerom
03.01.182
38,8 m²  / (40 m²)

Lager
03.01.103
tøy
11,0 m²  / (10 m²)
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Laboratorium
03.01.121
MR
47,5 m²  / (50 m²)

Lager
03.02.067
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Lager
03.02.068
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.02.113
lite
2,7 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.02.110
10,3 m²  / (6 m²)

Teknikk
03.03.004
trykkkammer
66,8 m²  / (40 m²)

Sjakt
93.03.435
VVS
20,0 m²

Sjakt
93.03.469
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.471
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.561
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.697
VVS
0,3 m²

WC
03.02.088
1,8 m²  / (2 m²)

WC
16.01.276
HC
5,2 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.358
VVS
7,1 m²

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.039
1,3 m²

IA
99.99.007
3,7 m²

IA
99.99.011
1,8 m²

Stillerom
03.02.114
arbeidsstasjon
24,8 m²  / (16 m²)

Lagerautomat
80.07.213
25,0 m²

Sjakt
93.03.109
VVS
0,1 m²

Sjakt
93.03.743
VVS
0,1 m²

Sjakt
93.03.745
VVS
0,6 m²

Sjakt
93.03.977
VVS
0,7 m²

Sjakt
93.03.310
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.372
VVS
0,3 m²

VVS
93.03.003
0,1 m²

VVS
93.03.004
0,1 m²

VVS
93.03.005
0,2 m²

VVS
93.03.009
0,2 m²

Rørpost en-til-en
80.07.185
1,0 m²

Sjakt
93.03.373
VVS
0,2 m²

Rørpost
80.07.219
3,0 m²

Sjakt
93.03.033
VVS
3,1 m²

Nedkastsjakt
93.07.053
1,0 m²

Forrom
80.03.022
48,3 m²

Forrom
80.03.012
45,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.051
1,4 m²

IA
99.99.021
11,8 m²

Sjakt
93.03.034
VVS
3,6 m²

IA
99.99.024
11,8 m²

IA
99.99.025
3,9 m²
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03001-F3-J0-B_cOversikt av rom til medvirkning etasje U1
F3 / Gruppe B - Akuttfunksjoner

Oversikt av rom til medvirkning
etasje U1

1. Samtalerom flyttet til mottak
2. Ekspedisjon og mottak flyttet for å få plass til flere 

arbeidsplasser. Sluse/korridor blir noe mindre
3. Arbeidsrom er flyttet ned fra ansatte/kontorområde
4. Rørpost
5. Pauserom er flyttet ned fra ansatte/kontorområdet
6. Saneringsområdet flyttet
7. Avlaringsrom byttet plassering med OP
8. OP hybrid med manøverrom flyttet
9. Undersøkelsesrom 
10. Kan benyttes til desentralt kjøkken
11. Kan benyttes til overnatting
12. Kontor
13. Dører 
14. Kjøkken 
15. Opphold pasient
16. Pauserom
17. PNA og medisin
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Endringer fra forrige møte
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VEG

0,85

2,00
2,00

8,00

Hovedfunksjon

Akuttfunksjoner

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Midlertidig

UiO, forskning og undervisning

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Utendørs logistikk

1

2

3

4

5

Sengerom
03.02.001
14,5 m²  / (15 m²)

Kontor
03.01.087
4 personer
24,0 m²  / (24 m²)

WC
03.01.051
2,7 m²  / (2 m²)

Avfall
13.10.054
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.058
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.056
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.055
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.059
8,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.610
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.626
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.612
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.619
VVS
14,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.618
VVS
14,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.622
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.144
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.145
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.628
VVS
12,7 m²  / (0 m²)

Manøverrom
03.01.115
4 plasser
25,6 m²  / (24 m²) Traumerom

03.01.068
159,5 m²  / (160 m²)

Laboratorium
03.01.114
CT
50,4 m²  / (50 m²)

Isolat
03.01.010
luftsmitte akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.012
akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.008
triage
20,3 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.074
luftsmitte
6,6 m²  / (6 m²)

Bad
03.01.073
luftsmitte
6,5 m²  / (6 m²)

Sluse
03.01.071
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

Isolat
03.01.069
luftsmitte
20,1 m²  / (18 m²)

Teknikk
03.01.116
CT
7,8 m²  / (10 m²)

Isolat
03.01.070
luftsmitte
21,4 m²  / (18 m²)

Sluse
03.01.072
luftsmitte
6,0 m²  / (5 m²)

Undersøkelse
03.01.011
akuttrom
35,6 m²  / (36 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.033
stort
23,0 m²  / (20 m²)

WC
03.01.054
1,5 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.024
18,6 m²  / (16 m²)

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte, undersøkelse
16,1 m²  / (16 m²)

Observasjonsplass
03.01.013
retriage
115,4 m²  / (120 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.028
17,5 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.029
18,5 m²  / (16 m²)

WC
03.01.042
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.044
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.045
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.046
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.047
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.104
forbruksvarer
23,4 m²  / (20 m²)

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring
97,0 m²  / (100 m²)

Arbeidsrom
03.01.096
tverrfaglig stort
24,0 m²  / (24 m²)

Oppstillingsplass
03.01.080
utstyr
3,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.084
utstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Diktering
03.01.093
3,7 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.094
2,4 m²  / (3 m²)

Møte
03.01.092
33,0 m²  / (30 m²)

Oppstillingsplass
03.01.082
utstyr
2,4 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr
1,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.056
2,0 m²  / (2 m²)

Samtale
03.01.066
11,7 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
03.01.095
tverrfaglig stort
23,9 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
03.01.100
tverrfaglig
17,5 m²  / (18 m²)

WC
03.01.058
3,6 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.065
multifunksjon
10,7 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.034
stort
20,1 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.016
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

WC
03.01.060
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.062
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.01.064
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Pause
03.01.091
stort
41,3 m²  / (50 m²)

Lager
03.01.102
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
03.01.105
utstyr
13,0 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.106
væske
13,2 m²  / (12 m²)

Desinfeksjon
03.01.113
8,1 m²  / (8 m²)

Forberedelse
03.01.122
MR
40,1 m²  / (30 m²)

Teknikk
03.01.123
MR
8,0 m²  / (8 m²)

Lager
03.01.139
rent
13,8 m²  / (15 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.018
16,1 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.021
18,9 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.022
16,1 m²  / (16 m²)

WC
03.01.037
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.039
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.040
2,0 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.023
17,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.031
17,1 m²  / (16 m²)

Ekspedisjon
03.01.006
27,0 m²  / (30 m²)

Desinfeksjon
03.01.112
8,0 m²  / (8 m²)

Operasjon
03.01.125
hybrid
74,6 m²  / (80 m²)

WC
03.01.048
2,0 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.608
VVS
12,3 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.142
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.143
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.146
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.147
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.149
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.150
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.140
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.141
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.151
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.094
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.095
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.097
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.098
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.099
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.100
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.101
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.102
19,3 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.143
rent
15,5 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.107
kopi
9,6 m²  / (10 m²)

Oppstillingsplass
03.01.086
seng
15,1 m²  / (20 m²)

Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
17,5 m²  / (18 m²)

Isolat
03.01.142
akutt
35,1 m²  / (36 m²)

Arbeidsrom
03.01.099
tverrfaglig
16,9 m²  / (18 m²)

Lager
03.01.108
beredskap
17,7 m²  / (10 m²)

Granskning
03.01.124
4 plasser
25,0 m²  / (24 m²)

Sluse
03.01.144
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.02.090
2,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.048
92,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.173
12,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.177
13,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.054
30,2 m²  / (0 m²)

Ambulansehall
72.01.002
305,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.033
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.153
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.06.102
60,0 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.154
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.056
47,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.835
VVS
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.834
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.614
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.007
triage
20,9 m²  / (20 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.012
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.002
22,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.830
VVS
16,1 m²  / (0 m²)

Bad
03.01.014
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.01.055
2,0 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.145
luftsmitte
7,0 m²  / (6 m²)

Nettstasjon
94.01.044
AK1 11/0,4 kV
16,8 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.046
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.292
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.291
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.009
20,0 m²  / (0 m²)

Pause
03.02.080
28,9 m²  / (25 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.027
17,3 m²  / (16 m²)

Nettstasjon
94.01.043
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.045
AK1 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.139
42,4 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.260
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.070
40,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.009
triage
20,4 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.625
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.134
1,6 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.137
1,5 m²  / (0 m²)

WC
03.01.052
2,9 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.053
83,5 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.023
agv
31,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.024
agv
30,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.081
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.082
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.162
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.163
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.079
23,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.051
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.609
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.611
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.470
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.839
VVS
20,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.621
VVS
16,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.019
16,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.020
19,2 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.026
17,3 m²  / (16 m²)

Oppstillingsplass
07.02.001
akuttutstyr
1,4 m²  / (2 m²)

WC
03.01.053
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.890
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.891
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Venteplass
03.01.153
19,4 m²  / (20 m²)

Venteplass
03.01.154
18,8 m²  / (20 m²)

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Kirurgisk håndvask
03.01.156
2,8 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.01.149
6,6 m²  / (6 m²)

WC
03.01.057
3,6 m²  / (2 m²)

WC
03.01.059
1,5 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.01.148
9,3 m²  / (6 m²)

Renhold
13.07.004
4,1 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.005
4,6 m²  / (4 m²)

WC
03.01.038
2,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.103
VVS
7,4 m²  / (0 m²)

WC
03.01.165
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Manøverrom
03.01.157
2 plasser
16,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
03.01.159
hybrid
7,1 m²  / (8 m²)

MTU/IKT
03.01.160
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
03.01.163
2,0 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.057
22,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.217
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.214
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr
2,7 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.146
63,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.147
42,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.002
1,8 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.023
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.024
3,0 m²  / (0 m²)

Kontor
03.01.088
4 personer
21,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.098
tverrfaglig
18,5 m²  / (18 m²)

Pause
03.01.140
14,5 m²  / (15 m²)

Sjakt
93.03.534
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.012
133,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.029
24,9 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.177
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.151
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.105
76,4 m²  / (0 m²)

Ambulansegård
72.01.001
1.516,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.211
78,7 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.028
174,8 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.030
126,6 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.101
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Grupperom
14.02.033
10,5 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.145
54,6 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.017
10,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
14.02.011
stort
24,1 m²  / (25 m²)

Opphold
03.02.086
spis
25,8 m²  / (25 m²)

WC
03.01.036
2,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone
24,4 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.043
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.044
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.045
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone
6,3 m²  / (6 m²)

Samtale
03.02.079
12,2 m²  / (12 m²)

Sengerom
03.02.010
14,1 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.011
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.012
14,5 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.241
122,8 m²  / (0 m²)

Bad
03.02.046
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.047
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.048
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.049
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Sengerom
03.02.013
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.014
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.015
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.016
14,5 m²  / (15 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone
19,0 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.050
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone
6,7 m²  / (6 m²)

Sengerom
03.02.017
14,7 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
03.02.083
9,5 m²  / (8 m²)

Lager
03.02.081
rent
13,6 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.052
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

WC
03.02.087
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.02.089
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
03.02.018
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.019
14,7 m²  / (15 m²)

Kjøkken
13.05.003
desentralt
13,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
15.02.013
21,5 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.022
11,7 m²  / (10 m²)

Korridor
80.03.255
19,7 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.001
5,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.242
44,6 m²  / (0 m²)

Oppvask
13.05.053
buffet
8,7 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.101
3,6 m²

WC
03.01.061
HC
5,0 m²  / (5 m²)

Korridor
80.02.003
70,0 m²

Korridor
80.06.050
89,4 m²

Korridor
80.03.204
26,2 m²

Korridor
80.03.226
85,0 m²

Heis 19
80.05.100
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.045
seng og person
9,7 m²

Isolat
03.02.093
kontaktsmitte
15,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.094
kontaktsmitte
17,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.095
kontaktsmitte
15,3 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.096
kontaktsmitte
17,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.099
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.100
kontaktsmitte OBS
6,5 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.101
kontaktsmitte OBS
5,7 m²  / (6 m²)

Forrom
03.02.104
kontaktsmitte
4,2 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.105
kontaktsmitte
3,8 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.106
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.107
kontaktsmitte
3,7 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.108
kontaktsmitte
3,4 m²  / (4 m²)

Lager
03.01.109
utstyr
5,9 m²  / (5 m²)

Renhold
13.07.003
4,0 m²  / (4 m²)

Sengerom
03.02.002
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.003
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.004
15,4 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.092
kontaktsmitte
16,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.034
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.035
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.036
OBS
5,5 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.037
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.098
kontaktsmitte OBS
6,7 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.102
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.125
66,9 m²

Laboratorium
03.01.179
analyser
5,8 m²  / (5 m²)

Sanering
03.01.175
dekontaminert pasient
9,3 m²  / (10 m²)

Ambulansehall
72.01.003
93,7 m²

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte
4,0 m²  / (4 m²)

Diktering
03.01.169
3,3 m²  / (3 m²)

Sluse
03.01.178
operasjon
10,2 m²  / (5 m²)

Laboratorium
10.03.023
PNA
6,4 m²  / (6 m²)

Korridor
80.02.002
17,1 m²

Korridor
80.06.043
25,1 m²

Korridor
80.06.067
8,3 m²

WC
03.01.063
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC/dusj
03.01.176
8,0 m²  / (8 m²)

Diktering
03.01.171
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.172
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.173
2,5 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.170
3,0 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.168
3,2 m²  / (3 m²)

Stillerom
03.01.166
lite
3,4 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.01.167
lite
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
3,8 m²  / (5 m²)

Ventilasjon
93.01.039
58,5 m²

Stillerom
03.02.112
lite
2,4 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.02.113
lite
2,7 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.167
123,0 m²

WC
03.01.043
3,2 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.127
generell røntgen
37,6 m²  / (30 m²)

Manøverrom
03.01.128
3 plasser
18,3 m²  / (18 m²)

WC
03.01.035
2,4 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.110
væske
9,6 m²  / (6 m²)

Teknikk
03.01.120
CT
9,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Laboratorium
03.01.117
CT
51,1 m²  / (50 m²)

WC
03.01.164
HC
4,8 m²  / (5 m²)

Samtale
03.01.067
12,1 m²  / (12 m²)

Venteplass
03.01.004
27,4 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.019
VVS
11,2 m²

Laboratorium
10.03.028
PNA
8,3 m²  / (6 m²)

Legemidler
03.02.110
10,3 m²  / (6 m²)

Sengeautomat
80.07.060
17,7 m²

WC
03.01.049
1,8 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.109
14,6 m²

Sjakt
93.03.267
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.266
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.921
VVS
6,5 m²

Trapperom
80.04.170
Redundant Room

Trapperom
80.04.190
3,7 m²

Laboratorium
10.03.029
PNA lite
4,0 m²  / (4 m²)

Sluse brann
80.03.287
101,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.016
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.018
1,4 m²

Kontor
03.02.076
2 personer
17,6 m²  / (12 m²)

Sluse
03.01.180
5,5 m²  / (5 m²)

Omkledning
03.01.184
akuttmottak
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.185
akuttmottak
3,0 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.181
analyser
14,4 m²  / (15 m²)

UF-EL
94.02.010
6,9 m²

Rørpost sjakt
80.07.153
2,4 m²

Sjakt
93.03.002
VVS
6,5 m²

Lager
03.02.082
utstyr
10,9 m²  / (15 m²)

WC
03.01.041
2,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.672
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.079
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.105
VVS
0,7 m²

Sjakt
93.03.356
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.108
VVS
5,5 m²

Sluse brann
80.03.044
14,4 m²

Bad
03.02.051
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.015
1,9 m²

Trapperom
80.04.018
10,8 m²

Trapperom
80.04.069
3,7 m²

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte, undersøkelse
16,0 m²  / (16 m²)

Bad
03.01.015
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

Korridor
80.03.130
54,7 m²

Korridor
80.03.212
46,9 m²

Venteplass
03.01.152
21,5 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.098
VVS
3,4 m²

Sjakt
93.03.111
VVS
0,6 m²

Oppstilling senger
80.07.211
20,2 m²

Sluse
80.03.083
39,9 m²

Sjakt
93.03.397
VVS
2,3 m²

Korridor
80.06.124
24,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.021
1,5 m²

Sjakt
93.03.302
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.313
VVS
0,6 m²

Teknikk
03.03.004
trykkkammer
66,8 m²  / (40 m²)

Sjakt
93.03.435
VVS
20,0 m²

Sjakt
93.03.469
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.471
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.561
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.697
VVS
0,3 m²

WC
03.02.088
1,8 m²  / (2 m²)

WC
16.01.276
HC
5,2 m²  / (5 m²)

Lager
03.01.103
tøy
11,0 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.358
VVS
7,1 m²

Traumerom
03.01.182
38,8 m²  / (40 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.039
1,3 m²

Korridor
80.06.396
39,3 m²

IA
99.99.007
3,7 m²

IA
99.99.011
1,8 m²

Nivå etasje U1Inngangsnivå utomhus etasje 01

P-plasser fødemottak

Ambulanser in
n

Gående til A
kutt

Alternativ innkjøring 
Ambulanse

Kulvert U1

TRIKK

TRIKK

Personal-
inngang

Oppstillingsplass
03.01.078
utstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.121
MR
47,5 m²  / (50 m²)

Lager
03.02.067
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Lager
03.02.068
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Lager
03.02.065
rent, lite
1,9 m²  / (2 m²)

Lager
03.02.064
rent, lite
2,2 m²  / (2 m²)

Stillerom
07.01.210
Redundant Room  / (5 m²)

Stillerom
03.02.114
arbeidsstasjon
24,8 m²  / (16 m²)

Lagerautomat
80.07.213
25,0 m²

Sjakt
93.03.109
VVS
0,1 m²

Sjakt
93.03.743
VVS
0,1 m²

Sjakt
93.03.745
VVS
0,6 m²

Sjakt
93.03.977
VVS
0,7 m²

Sjakt
93.03.310
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.372
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.373
VVS
0,2 m²

VVS
93.03.003
0,1 m²

VVS
93.03.004
0,1 m²

VVS
93.03.005
0,2 m²

VVS
93.03.009
0,2 m²

Rørpost en-til-en
80.07.185
1,0 m²

Rørpost
80.07.219
3,0 m²

Sjakt
93.03.033
VVS
3,1 m²

Nedkastsjakt
93.07.053
1,0 m²

Forrom
80.03.022
48,3 m²

Forrom
80.03.012
45,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.051
1,4 m²

IA
99.99.021
11,8 m²

Sjakt
93.03.034
VVS
3,6 m²

IA
99.99.024
11,8 m²

IA
99.99.025
3,9 m²

Mottak Akutt
Selvhenvendere
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H

H

Løftebord

Lager
03.05.001
beredskap
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsplass
03.05.002
HLO
14,4 m²  / (28 m²)

Forrom
80.03.064
66,2 m²  / (0 m²)

IA
99.99.002
4,2 m²

WC
03.05.003
2,8 m²  / (2 m²)

Forrom
80.03.064
66,2 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.344
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.343
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Gangbro
80.01.030
74,4 m²

Helipad
80.02.032
642,4 m²

Gangbro
80.01.029
62,4 m²

Helipad
80.02.031
642,4 m²
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Avdelinger

Personalfunksjoner Akutt

Pasientfunksjoner Akutt

Støttefunksjoner Akutt

Støttefunksjoner Intensiv

Støttefunksjon Laboratoriemedisin

Forskning og undervisning, OUS

Forskning og undervisning, UiO

Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service

Kommunikasjonsarealer

Teknikk

Kontor
03.01.087
4 personer
24,0 m²  / (24 m²)

WC
03.01.051
2,7 m²  / (2 m²)

Avfall
13.10.054
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.058
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.056
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.055
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.059
8,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.610
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.626
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.612
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.619
VVS
14,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.618
VVS
14,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.622
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.144
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.145
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.628
VVS
12,7 m²  / (0 m²)

Manøverrom
03.01.115
4 plasser
25,6 m²  / (24 m²) Traumerom

03.01.068
159,5 m²  / (160 m²)

Laboratorium
03.01.114
CT
50,4 m²  / (50 m²)

Isolat
03.01.010
luftsmitte akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.012
akuttrom
35,9 m²  / (36 m²)

Undersøkelse
03.01.008
triage
20,3 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.074
luftsmitte
6,6 m²  / (6 m²)

Bad
03.01.073
luftsmitte
6,5 m²  / (6 m²)

Sluse
03.01.071
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

Isolat
03.01.069
luftsmitte
20,1 m²  / (18 m²)

Teknikk
03.01.116
CT
7,8 m²  / (10 m²)

Isolat
03.01.070
luftsmitte
21,4 m²  / (18 m²)

Sluse
03.01.072
luftsmitte
6,0 m²  / (5 m²)

Undersøkelse
03.01.011
akuttrom
35,6 m²  / (36 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.033
stort
23,0 m²  / (20 m²)

WC
03.01.054
1,5 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.024
18,6 m²  / (16 m²)

Isolat
03.01.025
kontaktsmitte, undersøkelse
16,1 m²  / (16 m²)

Observasjonsplass
03.01.013
retriage
115,4 m²  / (120 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.028
17,5 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.029
18,5 m²  / (16 m²)

WC
03.01.042
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.044
1,8 m²  / (2 m²)

WC
03.01.045
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.046
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.047
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.104
forbruksvarer
23,4 m²  / (20 m²)

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring
97,0 m²  / (100 m²)

Arbeidsrom
03.01.096
tverrfaglig stort
24,0 m²  / (24 m²)

Oppstillingsplass
03.01.080
utstyr
3,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.002
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.084
utstyr
1,1 m²  / (2 m²)

Diktering
03.01.093
3,7 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.094
2,4 m²  / (3 m²)

Møte
03.01.092
33,0 m²  / (30 m²)

Oppstillingsplass
03.01.078
utstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.082
utstyr
2,4 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.083
utstyr
1,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.056
2,0 m²  / (2 m²)

Samtale
03.01.066
11,7 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
03.01.095
tverrfaglig stort
23,9 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
03.01.100
tverrfaglig
17,5 m²  / (18 m²)

WC
03.01.058
3,6 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.065
multifunksjon
10,7 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.034
stort
20,1 m²  / (20 m²)

Bad
03.01.016
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

WC
03.01.060
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.062
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.01.064
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Pause
03.01.091
stort
41,3 m²  / (50 m²)

Lager
03.01.102
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
03.01.105
utstyr
13,0 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.106
væske
13,2 m²  / (12 m²)

Desinfeksjon
03.01.113
8,1 m²  / (8 m²)

Laboratorium
03.01.121
MR
47,5 m²  / (50 m²)

Forberedelse
03.01.122
MR
40,1 m²  / (30 m²)

Teknikk
03.01.123
MR
8,0 m²  / (8 m²)

Lager
03.01.139
rent
13,8 m²  / (15 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.018
16,1 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.021
18,9 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.022
16,1 m²  / (16 m²)

WC
03.01.037
2,2 m²  / (2 m²)

WC
03.01.039
2,0 m²  / (2 m²)

WC
03.01.040
2,0 m²  / (2 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.023
17,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.031
17,1 m²  / (16 m²)

Ekspedisjon
03.01.006
27,0 m²  / (30 m²)

Desinfeksjon
03.01.112
8,0 m²  / (8 m²)

Operasjon
03.01.125
hybrid
74,6 m²  / (80 m²)

WC
03.01.048
2,0 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.608
VVS
12,3 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.142
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.143
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.146
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.147
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.149
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.150
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.140
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.141
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.151
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.094
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.095
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.097
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.098
17,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.099
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.100
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.101
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.102
19,3 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.143
rent
15,5 m²  / (15 m²)

Lager
03.01.107
kopi
9,6 m²  / (10 m²)

Oppstillingsplass
03.01.086
seng
15,1 m²  / (20 m²)

Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
17,5 m²  / (18 m²)

Isolat
03.01.142
akutt
35,1 m²  / (36 m²)

Arbeidsrom
03.01.099
tverrfaglig
16,9 m²  / (18 m²)

Lager
03.01.108
beredskap
17,7 m²  / (10 m²)

Granskning
03.01.124
4 plasser
25,0 m²  / (24 m²)

Sluse
03.01.144
luftsmitte
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.02.090
2,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.048
92,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.173
12,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.177
13,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.054
30,2 m²  / (0 m²)

Ambulansehall
72.01.002
305,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.033
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.153
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.06.102
60,0 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.154
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.056
47,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.835
VVS
11,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.834
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.614
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.007
triage
20,9 m²  / (20 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.012
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.002
22,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.830
VVS
16,1 m²  / (0 m²)

Bad
03.01.014
5,1 m²  / (5 m²)

WC
03.01.055
2,0 m²  / (2 m²)

Bad
03.01.145
luftsmitte
7,0 m²  / (6 m²)

Nettstasjon
94.01.044
AK1 11/0,4 kV
16,8 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.046
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.292
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.291
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.009
20,0 m²  / (0 m²)

Pause
03.02.080
28,9 m²  / (25 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.027
17,3 m²  / (16 m²)

Nettstasjon
94.01.043
AK2, 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Nettstasjon
94.01.045
AK1 11/0,4 kV
16,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.139
42,4 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.260
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.070
40,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse
03.01.009
triage
20,4 m²  / (20 m²)

Sprinklersentral
93.02.036
58,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.625
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.134
1,6 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.137
1,5 m²  / (0 m²)

WC
03.01.052
2,9 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.053
83,5 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.023
agv
31,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.024
agv
30,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.081
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.082
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.162
56,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.163
26,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.079
23,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.051
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.609
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.611
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.470
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.839
VVS
20,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.621
VVS
16,6 m²  / (0 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.019
16,3 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.020
19,2 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
03.01.026
17,3 m²  / (16 m²)

Oppstillingsplass
07.02.001
akuttutstyr
1,4 m²  / (2 m²)

WC
03.01.053
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
03.01.081
utstyr
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.890
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.891
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Venteplass
03.01.153
19,4 m²  / (20 m²)

Venteplass
03.01.154
18,8 m²  / (20 m²)

Forrom
03.01.155
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Kirurgisk håndvask
03.01.156
2,8 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.01.149
6,6 m²  / (6 m²)

WC
03.01.057
3,6 m²  / (2 m²)

WC
03.01.059
1,5 m²  / (2 m²)

Legemidler
03.01.148
9,3 m²  / (6 m²)

Renhold
13.07.004
4,1 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.005
4,6 m²  / (4 m²)

WC
03.01.038
2,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.103
VVS
7,4 m²  / (0 m²)

WC
03.01.165
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Manøverrom
03.01.157
2 plasser
16,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
03.01.159
hybrid
7,1 m²  / (8 m²)

MTU/IKT
03.01.160
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
03.01.163
2,0 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.057
22,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.217
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.214
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
03.01.079
utstyr
2,7 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.146
63,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.147
42,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.002
1,8 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.023
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.024
3,0 m²  / (0 m²)

Kontor
03.01.088
4 personer
21,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
03.01.098
tverrfaglig
18,5 m²  / (18 m²)

Pause
03.01.140
14,5 m²  / (15 m²)

Sjakt
93.03.534
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.012
133,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.029
24,9 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.177
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.151
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.105
76,4 m²  / (0 m²)

Ambulansegård
72.01.001
1.516,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.211
78,7 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.028
174,8 m²  / (0 m²)

Kulvert
80.02.030
126,6 m²  / (0 m²)

Lager
03.01.101
forbruksvarer
11,8 m²  / (12 m²)

Grupperom
14.02.033
10,5 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.145
54,6 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.017
10,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
14.02.011
stort
24,1 m²  / (25 m²)

Opphold
03.02.086
spis
25,8 m²  / (25 m²)

WC
03.01.036
2,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone
24,4 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.043
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.044
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.045
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone
6,3 m²  / (6 m²)

Samtale
03.02.079
12,2 m²  / (12 m²)

Sengerom
03.02.010
14,1 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.011
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.012
14,5 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.241
122,8 m²  / (0 m²)

Bad
03.02.046
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.047
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.048
OBS
6,3 m²  / (5 m²) Bad

03.02.049
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Sengerom
03.02.013
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.014
14,7 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.015
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.016
14,5 m²  / (15 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone
19,0 m²  / (22 m²)

Bad
03.02.050
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone
6,7 m²  / (6 m²)

Lager
03.02.067
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Lager
03.02.068
tøy
1,7 m²  / (2 m²)

Sengerom
03.02.017
14,7 m²  / (15 m²)

Lager
03.02.065
rent, lite
1,9 m²  / (2 m²)

Desinfeksjon
03.02.083
9,5 m²  / (8 m²)

Lager
03.02.081
rent
13,6 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.052
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

WC
03.02.087
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
03.02.089
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
03.02.018
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.019
14,7 m²  / (15 m²)

Kjøkken
13.05.003
desentralt
13,2 m²  / (10 m²)

Grupperom
15.02.013
21,5 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.022
11,7 m²  / (10 m²)

Korridor
80.03.255
19,7 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.001
5,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.242
44,6 m²  / (0 m²)

Oppvask
13.05.053
buffet
8,7 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.101
3,6 m²

WC
03.01.061
HC
5,0 m²  / (5 m²)

Korridor
80.02.003
70,0 m²

Korridor
80.06.050
89,4 m²

Korridor
80.03.204
26,2 m²

Korridor
80.03.226
85,0 m²

Heis 19
80.05.100
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.045
seng og person
9,7 m²

Isolat
03.02.093
kontaktsmitte
15,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.094
kontaktsmitte
17,6 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.095
kontaktsmitte
15,3 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.096
kontaktsmitte
17,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.099
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.100
kontaktsmitte OBS
6,5 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.101
kontaktsmitte OBS
5,7 m²  / (6 m²)

Forrom
03.02.104
kontaktsmitte
4,2 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.105
kontaktsmitte
3,8 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.106
kontaktsmitte
4,1 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.107
kontaktsmitte
3,7 m²  / (4 m²)

Forrom
03.02.108
kontaktsmitte
3,4 m²  / (4 m²)

Lager
03.02.064
rent, lite
2,2 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.109
utstyr
5,9 m²  / (5 m²)

Renhold
13.07.003
4,0 m²  / (4 m²)

Sengerom
03.02.001
14,5 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.002
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.003
14,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
03.02.004
15,4 m²  / (15 m²)

Isolat
03.02.092
kontaktsmitte
16,7 m²  / (15 m²)

Bad
03.02.034
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.035
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.036
OBS
5,5 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.037
OBS
5,9 m²  / (5 m²)

Bad
03.02.098
kontaktsmitte OBS
6,7 m²  / (6 m²)

Bad
03.02.102
kontaktsmitte OBS
5,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.125
66,9 m²

Laboratorium
03.01.179
analyser
5,8 m²  / (5 m²)

Sanering
03.01.175
dekontaminert pasient
9,3 m²  / (10 m²)

Ambulansehall
72.01.003
93,7 m²

Forrom
03.01.174
kontaktsmitte
4,0 m²  / (4 m²)

Diktering
03.01.169
3,3 m²  / (3 m²)

Sluse
03.01.178
operasjon
10,2 m²  / (5 m²)

Laboratorium
10.03.023
PNA
6,4 m²  / (6 m²)

Korridor
80.02.002
17,1 m²

Korridor
80.06.043
25,1 m²

Korridor
80.06.067
8,3 m²

WC
03.01.063
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC/dusj
03.01.176
8,0 m²  / (8 m²)

Diktering
03.01.171
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.172
3,4 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.173
2,5 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.170
3,0 m²  / (3 m²)

Diktering
03.01.168
3,2 m²  / (3 m²)

Stillerom
03.01.166
lite
3,4 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.01.167
lite
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
3,8 m²  / (5 m²)

Ventilasjon
93.01.039
58,5 m²

Stillerom
03.02.112
lite
2,4 m²  / (2 m²)

Stillerom
03.02.113
lite
2,7 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.167
123,0 m²

WC
03.01.043
3,2 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.127
generell røntgen
37,6 m²  / (30 m²)

Manøverrom
03.01.128
3 plasser
18,3 m²  / (18 m²)

WC
03.01.035
2,4 m²  / (2 m²)

Lager
03.01.110
væske
9,6 m²  / (6 m²)

Teknikk
03.01.120
CT
9,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Laboratorium
03.01.117
CT
51,1 m²  / (50 m²)

WC
03.01.164
HC
4,8 m²  / (5 m²)

Samtale
03.01.067
12,1 m²  / (12 m²)

Venteplass
03.01.004
27,4 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.019
VVS
11,2 m²

Laboratorium
10.03.028
PNA
8,3 m²  / (6 m²)

Legemidler
03.02.110
10,3 m²  / (6 m²)

Sengeautomat
80.07.060
17,7 m²

WC
03.01.049
1,8 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.109
14,6 m²

Sjakt
93.03.267
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.266
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.921
VVS
6,5 m²

Trapperom
80.04.170
Redundant Room

Trapperom
80.04.190
3,7 m²

Laboratorium
10.03.029
PNA lite
4,0 m²  / (4 m²)

Sluse brann
80.03.287
101,9 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.016
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.018
1,4 m²

Kontor
03.02.076
2 personer
17,6 m²  / (12 m²)

Sluse
03.01.180
5,5 m²  / (5 m²)

Omkledning
03.01.184
akuttmottak
3,2 m²  / (2 m²)

Omkledning
03.01.185
akuttmottak
3,0 m²  / (2 m²)

Laboratorium
03.01.181
analyser
14,4 m²  / (15 m²)

UF-EL
94.02.010
6,9 m²

Rørpost sjakt
80.07.153
2,4 m²

Sjakt
93.03.002
VVS
6,5 m²

Lager
03.02.082
utstyr
10,9 m²  / (15 m²)

WC
03.01.041
2,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.672
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.079
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.105
VVS
0,7 m²

Sjakt
93.03.356
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.108
VVS
5,5 m²

Sluse brann
80.03.044
14,4 m²

Bad
03.02.051
OBS
6,3 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.015
1,9 m²

Trapperom
80.04.018
10,8 m²

Trapperom
80.04.069
3,7 m²

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
26,0 m²  / (24 m²)

Isolat
03.01.030
kontaktsmitte, undersøkelse
16,0 m²  / (16 m²)

Bad
03.01.015
kontaktsmitte
5,4 m²  / (5 m²)

Korridor
80.03.130
54,7 m²

Korridor
80.03.212
46,9 m²

Venteplass
03.01.152
21,5 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.098
VVS
3,4 m²

Sjakt
93.03.111
VVS
0,6 m²

Oppstilling senger
80.07.211
20,2 m²

Sluse
80.03.083
39,9 m²

Sjakt
93.03.397
VVS
2,3 m²

Korridor
80.06.124
24,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.021
1,5 m²

Sjakt
93.03.302
VVS
0,5 m²

Sjakt
93.03.313
VVS
0,6 m²

Teknikk
03.03.004
trykkkammer
66,8 m²  / (40 m²)

Sjakt
93.03.435
VVS
20,0 m²

Sjakt
93.03.469
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.471
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.561
VVS
0,3 m²

Sjakt
93.03.697
VVS
0,3 m²

WC
03.02.088
1,8 m²  / (2 m²)

WC
16.01.276
HC
5,2 m²  / (5 m²)

Lager
03.01.103
tøy
11,0 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.358
VVS
7,1 m²

Traumerom
03.01.182
38,8 m²  / (40 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.039
1,3 m²

Korridor
80.06.396
39,3 m²

IA
99.99.007
3,7 m²
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Ambulansehall
72.01.002
(0 m²)  / 305,4 m²

14222

22
30
4

8000 4830

35
00

12
50

35
00

12
00

35
00

35
00

11
50

,0
2

Sanering
03.01.175
dekontaminert pasient
(10 m²)  / 9,3 m²

71
04

12
00

35
60

10
33

71
04

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 72.01.002 -  Ambulansehall
Indre sone



Ambulansehall
72.01.003  / 93,7 m²

9382

10
02
5

3500 3500

65
00

29
00

7104

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 72.01.003 -  Ambulansehall
Indre sone



Arbeidsplass
03.05.002
HLO
(28 m²)  / 14,4 m²

[GBA.006.22]
Arbeidsbord d=600
b=1200

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.005]
Kontorstol

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.05.002 -  Arbeidsplass

03.05.002_Arbeidsplass  |



Arbeidsstasjon
03.02.071
ytre sone
(6 m²)  / 6,3 m²

Arbeidsstasjon
03.02.073
indre sone
(22 m²)  / 24,4 m²

Arbeidsstasjon
03.02.075
indre sone
(22 m²)  / 19,0 m²

Arbeidsstasjon
03.02.072
ytre sone
(6 m²)  / 6,7 m²

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk
[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.02]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

Stillerom
03.02.112
lite
(2 m²)  / 2,4 m²

Stillerom
03.02.113
lite
(2 m²)  / 2,7 m²

[GBA.006.02]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

1920 150 7180 150 1535 150 5590 190 1920

18785

34
50

37
50

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GGB.011.01]
Skjermvegg

[FBB.001]
Tavle

[FBB.001]
Tavle[FBB.001]

Tavle

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GGB.011.01]
Skjermvegg

[091.007]
PC standard
kontorløsning

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.02.071-075_a -  Arbeidsstasjon - Plan



Dato:Mål: 07-11-2023
Rom 03.02.071-075_b -  Arbeidsstasjon - 3D

03.02.072_Arbeidsstasjon  |



Arbeidsstasjon
03.01.005
indre sone
(18 m²)  / 17,5 m²

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk
[GPZ.005]
Kontorstol

[F
D

B.
00

3.
04

]
Sk

ra
nk

e

[GPZ.005]
Kontorstol

Ekspedisjon
03.01.006
(30 m²)  / 27,0 m²

[G
H

A.
00

1.
01

]
H

yl
le

se
ks

jo
n 

ut
tre

kk
ba

rt

39
87

16
3

26
40

67
90

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[0
90

.0
06

.0
1.

1]
Sk

je
rm

 4
0"

[GHA.001.06]
Hylleseksjon med
sjalusidør

[090.006.01]
Skjerm vegghengt
[FBB.001.01]
Tavle whiteboard

[090.006.01]
Skjerm vegghengt

[090.006.01]
Skjerm vegghengt

[0
91

.0
07

]
PC

 s
ta

nd
ar

d
ko

nt
or

lø
sn

in
g

[G
BA

.0
06

.0
4]

Ar
be

id
sb

or
d 

he
v/

se
nk

[G
PZ

.0
05

]
Ko

nt
or

st
ol

2661 150 6989

Arbeidsrom
03.01.097
tverrfaglig
(18 m²)  / 18,0 m²

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.006_a -  Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - Plan
Indre sone



03.01.005_Arbeidsstasjon  |

Dato:Mål: 07-11-2023
Rom 03.01.006_b -  Ekspedisjon + Arbeidsstasjon - 3D
Indre sone



Sluse
03.01.072
luftsmitte
(5 m²)  / 6,0 m²

Isolat
03.01.142
akutt
(36 m²)  / 35,1 m²

Bad
03.01.145
luftsmitte
(6 m²)  / 7,0 m²

UF-EL
94.02.001
(0 m²)  / 5,7 m²

[031.007]
Sykehusseng

[031.052]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[013.002]
Respirator

[061.003]
Modulbord

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[015.001.04]
Uttakssentral akutt

[090.006.07]
Skjerm 55"

[012.031]
Infusionsrack

1030 1500

[062.015]
Sekkestativ

[FSA.013]
Overskap

[FHA.003]
Hylle

[NYZ.006]
Håndvask

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[GFA.005.01]
Kjøleskap medisin ca
85cm
[FBA.058.03]
Arbeidsbenk

[054.052.09]
Dekontaminator med
plass til
desinfeksjonsmidler

[FIZ.004]
Dusjpanel

HC Toilet

[NYZ.001.03]
Servant ergonomisk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[012.028]
Defibrillator

[NYZ.006]
Håndvask

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

87
29

4030 150 2396
6576

29
37

25
02

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.142 -  Isolat
Akutt



Manøverrom
03.01.115
4 plasser
(24 m²)  / 25,6 m²

Laboratorium
03.01.114
CT
(50 m²)  / 50,4 m²

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[061.003]
Modulbord

[062.015]
Sekkestativ

[017.001.02]
Pasientovervåking nivå 2
- medium

[011.026]
Konsoll

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[NYZ.006]
Håndvask

[KSA.001.01]
Takskinne forheng

[042.001.01]
Varmeskap bordmodell

[FSH.003]
Underskap kasse-bakke

[FSA.012]
Skuffeseksjon

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[037.003]
Stativ for blyfrakker

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard

kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[FSH.003]
Underskap kasse-bakke

[FSH.002.02]
Overskap
[FSA.012]

Skuffeseksjon

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.14]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[012.037]
Anestesiapparat

[031.020]
Akuttvogn

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

8726

82
66

51
63

16
4

29
39

[FSH.003]
Underskap kasse-bakke

[FSA.012]
Skuffeseksjon
[FBA.041.15]

Benkeplate
høytrykkslaminat [031.021]

Anestesivogn

[011.002.02]
CT generell diagnostikk

[011.025.02]
Kontrastinjektor takhengt

[015.001.01.1]
Uttakssentral anestesi
en arm

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.114 -  Laboratorium
CT



Laboratorium
03.01.117
CT
(50 m²)  / 51,1 m²

[GPZ.001.04]
Stol besøk

Manøverrom
03.01.119
4 plasser
(24 m²)  / 26,0 m²

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[042.001.01]
Varmeskap bordmodell

[FSH.003]
Underskap kasse-bakke
[FSA.012]
Skuffeseksjon

[FBA.041.15]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[011.002]
CT Scanner

[015.001.01.1]
Uttakssentral anestesi
en arm

[FSA.012]
Skuffeseksjon
[FSH.003]
Underskap kasse-bakke
[FBA.041.15]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[042.001.01]
Varmeskap bordmodell

[062.015]
Sekkestativ

[NYZ.006]
Håndvask

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[061.003]
Modulbord

[031.020]
Akuttvogn

[012.037]
Anestesiapparat

[031.021]
Anestesivogn

[011.026.07]
Konsoll kontrastinjektor

[GBA.006.05]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard

kontorløsning
[GBA.006.05]

Arbeidsbord hev/senk
[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

[GBA.006.05]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard

kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

68
00

97
10

2707 157 7522

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.117 -  Laboratorium
CT



Forberedelse
03.01.122
MR
(30 m²)  / 40,1 m²

Teknikk
03.01.123
MR
(8 m²)  / 8,0 m²

Omkledning
03.01.183
akuttmottak
(5 m²)  / 3,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.016  / 2,0 m²

Manøverrom
03.01.151
4 plasser
(24 m²)  / 26,0 m²

[011.038]
MR-kompatibel
innredning

[031.045]
Tralle MR-kompatibel

[GPZ.001.09]
Stol besøk MR

kompatibel

[F
SH

.0
01

.0
1]

H
øy

sk
ap

 k
as

se
-b

ak
ke

Laboratorium
03.01.121
MR
(50 m²)  / 47,5 m²

FARADAYBUR

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[GBA.006.06]
Arbeidsbord hev/senk

[011.025.03]
Kontrastinjektor
MR-kompatibel

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

[091.005]
PC

[GPZ.005]
Kontorstol

[011.026.07]
Konsoll kontrastinjektor

[GBA.006.05]
Arbeidsbord hev/senk

[091.005]
PC

[GPZ.005]
Kontorstol

[FOZ.001.02]
Sittebenk garderobe

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[042.001]
Varmeskap
[FBA.041.06]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[061.001.02]
Trillebord med vulstkant

[NYZ.006]
Håndvask

3100 150 2170 150 4830

10400

61
09

25
0

65
70

[062.033]
Sekkestativ MR
kompatibelt

[011.022.01]
Pakke tekniske kabinett
MR

[031.023]
Prøvetagningstralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.021]
Anestesivogn

[031.005]
Undersøkelse- og
behandlingsstol

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

8050 250 2000

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.121 -  Laboratorium
MR



Laboratorium
03.01.127
generell røntgen
(30 m²)  / 37,6 m²

Manøverrom
03.01.128
3 plasser
(18 m²)  / 18,3 m²

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard

kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard

kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[NYZ.006]
Håndvask

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

2700 7686
10386

67
90

50
00

[061.001]
Trillebord

[062.015]
Sekkestativ

[FBA.041.35]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FBC.008.01]
Arbeidsbenk på ben med
kum og skap Låsbart
skap for oppbevaring av
kjemikalier

[011.035]
Røntgen, veggbucky

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[011.006]
Røntgen konvensjonell

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[KSA.001.01]
Takskinne forheng

[NYZ.006]
Håndvask

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[KKD.001]
Sykeromskanal

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.127 -  Laboratorium
Generell røntgen



Laboratorium
03.01.179
analyser
(5 m²)  / 5,8 m²

Laboratorium
10.03.023
PNA
(6 m²)  / 6,4 m²

[FBA.068.03]
Veggfeste til pc

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[FBA.041.17]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[021.016]
Analysator blodgass
[FHA.003]
Hylle

[031.023]
Prøvetagningstralle

[NYZ.006]
Håndvask

2489

23
95

15
0

25
80

[FHA.007.01]
Hylle vegghengt rørpost

RørpostRørpost
en-til-en

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.179 -  Laboratorium

03.01.179 - Laboratorium (1)  |  1 : 50



Laboratorium
03.01.181
analyser
(15 m²)  / 14,4 m²

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk
[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[031.005.02]
Undersøkelse- og
behandlingsstol,
prøvetaking

[031.023]
Prøvetagningstralle

[015.003.04]
Undersøgelseslampe

[NYZ.006]
Håndvask

[FXA.004.01]
Veggoppheng klappstol

[FXB.003.01]
Knagg dobbel

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.181 -  Laboratorium analyser



Lager
03.01.105
utstyr
(15 m²)  / 13,0 m²

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

[KKD.001.01]
Sykeromskanal

[KSA.002.01]
Veggskinne utstyr

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul

kasse-bakke

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i

høyden på skinner

3450

37
76

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.105 -  Lager



Lager
03.05.001
beredskap
(15 m²)  / 16,8 m²

[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med
kum

[FSH.002]
Overskap kasse-bakke

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

[FSA.069.04]
Høyskap låsbart robust

[FSH.001.02]
Høyskap kasse-bakke

[NYZ.006]
HåndvaskPlass til båre

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.05.001 -  Lager



[090.006.01.3]
Skjerm 65"

[GPZ.001.04]
Stol besøk

6090

49
01

Møte
03.01.092
(30 m²)  / 33,0 m²

[GPZ.001.01]
Stol møte

[GBA.005.01]
Bord

[092.001.02]
AV-pakke møterom

[091.007]
PC standard
kontorløsning

Projektor

Dato:Mål:  1 : 50 07-11-2023
Rom 03.01.092 -  Møte

03.01.092 - Møte  |  1 : 50

3D - 03.01.092 - Møte  |



Observasjonsplass
03.01.013
retriage
(120 m²)  / 115,4 m²

Bad
03.01.014
(5 m²)  / 5,1 m²

Undersøkelse
03.01.007
triage
(20 m²)  / 20,9 m²

Undersøkelse
03.01.008
triage
(20 m²)  / 20,3 m²

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.14]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FSH.002]
Overskap kasse-bakke
[FSH.002]
Overskap kasse-bakke

[061.003]
Modulbord

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

[031.007]
Sykehusseng

[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[015.003.04]
Undersøgelseslampe

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

[015.003.04]
Undersøgelseslampe

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[017.001.02]
Pasientovervåking nivå 2
- medium

[NYZ.001.03]
Servant ergonomisk

HC Toilet

[FIZ.004]
Dusjpanel

2150

25
50

33
00

15
0

33
00

67
50

18350 150 6400

24900

[FOB.001]
Klappstol på knagg

[017.001.02]
Pasientovervåking nivå 2
- medium

[031.001]
Infusjonsstativ

[GBA.007.02]
Nattbord enkelt m/vipp

[FOB.001]
Klappstol på knagg

[090.001.03.3]
PC medisinsk godkjent

[031.005]
Undersøkelse- og
behandlingsstol

[GBA.007.02]
Nattbord enkelt m/vipp

Håndvask

[061.004]
Medisinvogn

[EBB.102]
Innvendig Flytsparkel
med banebelegg
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[GPZ.004]
Arbeidsstol

Observasjonsplass
03.01.050
avklaring
(100 m²)  / 97,0 m²

WC
03.01.064
HC
(5 m²)  / 6,3 m²

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[073.003]
PC tralle
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Teknikk
03.01.116
CT
(10 m²)  / 7,8 m²

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[FSA.013]
Overskap

[061.001]
Trillebord

[016.014.01.03]
Sug ejektor
transportabelt

[NYZ.006]
Håndvask

[FBA.041.05]
Benkeplate
høytrykkslaminat
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[090.006.01.2]
Skjerm 55"
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Omkledning
03.01.185
akuttmottak
(2 m²)  / 3,0 m²

[FOZ.001.02]
Sittebenk garderobe

[FSA.061.02]
Verdiskap

[FXB.003.01]
Knagg dobbel

1439

21
00
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Operasjon
03.01.125
hybrid
(80 m²)  / 74,6 m²

Kirurgisk håndvask
03.01.156
(2 m²)  / 2,8 m²

Sluse
03.01.178
operasjon
(5 m²)  / 10,2 m²

[015.005]
Operasjonsbord

[012.021]
Diatermiapparat

[031.021]
Anestesivogn

[062.015]
Sekkestativ

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[039.012]
Opptrinn

[012.037]
Anestesiapparat

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[GPZ.005]
Kontorstol

[GPZ.005]
Kontorstol

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3
- avansert

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[061.002]
Assistansebord

[012.031]
Infusionsrack

[012.031]
Infusionsrack

Manøverrom
03.01.157
2 plasser
(12 m²)  / 16,8 m²

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.005]
Kontorstol

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[042.001]
Varmeskap

[073.003]
PC tralle

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk
[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

Teknikk
03.01.159
hybrid
7,1 m²  / (8 m²)

MTU/IKT
03.01.160
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.002
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.098
VVS
3,4 m²

Sjakt
93.03.111
VVS
0,6 m²

Sjakt
93.03.745
VVS
0,6 m²

[JWZ.006]
Røykavsug
autostartboks

[JWZ.006]
Røykavsug
autostartboks

[012.030]
Blod- og væskevarmer

[011.004.03]
Intervensjon hybrid

[061.003]
Modulbord

[061.001]
Trillebord

[031.027]
Prosedyrevogn

[061.002]
Assistansebord

[039.015]
Kompressoppsamler

[090.039]
Display operasjon stor

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

[073.003]
PC tralle

[011.022.04]
Pakke tekniske kabinett
intervensjon

[037.003]
Stativ for blyfrakker
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[061.001.02]
Trillebord med vulstkant[061.003]

Modulbord
[062.015]
Sekkestativ

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant[061.003]

Modulbord
[062.015]
Sekkestativ

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant[061.003]

Modulbord
[062.015]
Sekkestativ

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant[061.003]

Modulbord
[062.015]
Sekkestativ

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[012.037]
Anestesiapparat

[013.002]
Respirator

[031.027]
Prosedyrevogn

[031.027]
Prosedyrevogn

[031.027]
Prosedyrevogn

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.17]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FSH.002.05]
Overskap sjalusidør

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.17]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FSH.002.05]
Overskap sjalusidør

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi

[031.004.01]
Båre transport og hvile

[031.004.01]
Båre transport og hvile

Traumerom
03.01.068
(160 m²)  / 159,5 m²

MTU/IKT
03.01.163
(2 m²)  / 2,0 m²

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[016.014.01.03]
Sug ejektor
transportabelt

[016.014.01.03]
Sug ejektor
transportabelt

[031.004.01]
Båre transport og hvile

[061.002]
Assistansebord

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[NYZ.006]
Håndvask

[GFA.006]
Kjøleskap laboratorium

[GFA.005.01]
Kjøleskap medisin ca

85cm

[061.002]
Assistansebord
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[031.021]
Anestesivogn

[073.003]
PC tralle

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.021]
Anestesivogn

[031.027]
Prosedyrevogn

[061.002]
Assistansebord

[031.021]
Anestesivogn

[061.002]
Assistansebord

[NYZ.006]
Håndvask

1

2

3

4

[UVZ.001]
Vanndispenser

[012.032]
EKG-apparat

[012.032]
EKG-apparat

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.17]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FSH.002.05]
Overskap sjalusidør

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke
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[016.014.01.03]
Sug ejektor
transportabelt

[012.032]
EKG-apparat
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[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

[013.002]
Respirator

[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

[037.003]
Stativ for blyfrakker
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[012.030]
Blod- og væskevarmer

[012.021]
Diatermiapparat

[015.003.02]
Undersøkelseslampe
takmontert

[015.003.02]
Undersøkelseslampe
takmontert

[015.003.02]
Undersøkelseslampe
takmontert

[011.006.01]
Røntgen traume

[015.003.02]
Undersøkelseslampe
takmontert

[012.030]
Blod- og væskevarmer

[012.030]
Blod- og væskevarmer
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[061.001.02]
Trillebord med vulstkant

[061.003]
Modulbord

[062.015]
Sekkestativ

[FSH.002.05]
Overskap sjalusidør

[031.004.01]
Båre transport og hvile

Traumerom
03.01.182
(40 m²)  / 38,8 m²

5

[061.002]
Assistansebord

[031.027]
Prosedyrevogn

[031.021]
Anestesivogn

[NYZ.006]
Håndvask

[037.003]
Stativ for blyfrakker

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[FBA.041.35]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[042.001.01]
Varmeskap bordmodell

[GFA.006.08]
Kjøleskap blodbank lite

[013.002]
Respirator

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

[031.002.02]
Takskinne for
Infusjonsoppheng

9122

43
51

[012.028]
Defibrillator

[031.001]
Infusjonsstativ

[012.021]
Diatermiapparat
[012.030]
Blod- og væskevarmer
[016.014.01.03]
Sug ejektor
transportabelt

[061.004]
Medisinvogn

[015.003.02]
Undersøkelseslampe
takmontert

[011.006.01]
Røntgen traume

[012.037]
Anestesiapparat

[015.001.01]
Uttakssentral anestesi
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Undersøkelse og behandling
03.01.033
stort
(20 m²)  / 23,0 m²

[GGB.010]
Skjermvegg pasienter

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.025]
Undersøkelse- og
behandlingsbenk

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[GPZ.005]
Kontorstol

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul

kasse-bakke

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

[073.003]
PC tralle

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[NYZ.006]
Håndvask

[NXZ.014]
Toalett [NYZ.005]

Håndvask liten

57
50

1318 1300 150 2000

4768

[KKD.001.02]
Sykeromskanal
poliklinikk standard
[KSA.002.01]
Veggskinne utstyr

WC
03.01.036
(2 m²)  / 2,0 m²

15
00

[015.003]
Undersøkelseslampe

[091.006]
PC
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