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Kapasitet ventilasjon patologi (RIV)
Romskjema    10.01.035 Utlevering, blod/ 10.01.060 Instrumentrom -1
Romskjema    10.01.035 Utlevering, blod/ 10.01.060 Instrumentrom -2
Romskjema    10.01.037 Vaskerom
Romskjema    10.01.038 Lager, forbruksvarer
Romskjema    10.01.039 Lager, forbruksvarer -1
Romskjema    10.01.039 Lager, forbruksvarer -2
Romskjema    10.01.040 Lager, forbruksvarer 
Romskjema    10.01.054 Kontorområde, inkl. stillerom -1
Romskjema    10.01.054 Kontorområde, inkl. stillerom -2
Romskjema    10.01.055 Kontorområde, inkl. stillerom -1
Romskjema    10.01.055 Kontorområde, inkl. stillerom -2

Verifiseres
Verifiseres

Verifiseres

Verifiseres
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10.02.001
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.002
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.003
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.004
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.005
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.010
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.011
Prøvetaking

10.5 m²
(10.0 m²)

10.02.012
Prøvetaking

9.8 m²
(10.0 m²)

10.02.013
Prøvetaking

8.7 m²
(10.0 m²)

10.02.014
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.015
Prøvetaking

8.6 m²
(10.0 m²)

10.02.016
Venteplass

26.3 m²
(33.0 m²)

10.02.017
WC, HC, HC,

besøkende
5.3 m²

(5.0 m²)

10.02.018
WC, besøkende

2.4 m²
(2.0 m²)

10.02.019
Pause

22.6 m²
(25.0 m²)

10.02.020
WC, HC, HC,

personal
3.7 m²

(5.0 m²)

10.02.021
WC, HC, personal

3.8 m²
(5.0 m²)

10.02.006
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.007
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.008
Prøvetaking

9.0 m²
(10.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking

19.0 m²
(15.0 m²)

10.02.009
Prøvetaking

12.1 m²
(10.0 m²)

10.02.024
Kontor, 1 person

10.2 m²
(9.0 m²)

10.02.025
Kontor, 2 personer

12.2 m²
(12.0 m²)

93.03.097
Sjakt, VVS

11.0 m²
(0.0 m²)

80.06.035
Korridor,

Prøvetakning/Lab
73.9 m²
(0.0 m²)

94.02.044
UF-EL
7.0 m²

(0.0 m²)

80.02.009
Korridor
14.0 m²
(0.0 m²)

10.02.026
Venteplass

8.6 m²
(10.0 m²)

80.07.131
Rørpost
1.6 m²

80.07.137
Rørpost
1.6 m²

10.02.023
Laboratorium,
prøvetaking

22.6 m²
(20.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 100

Dato:      10.11.2023

10.02- -  Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01

Nye Aker



10.02.022
Prøvetaking

19.0 m²
(15.0 m²)

[N
YZ

.0
06

]
H

ån
dv

as
k,

 6
00

 x
 5

00
, l

an
g 

he
nd

el

[N
YZ

.0
08

]
Se

rv
an

tm
ilj

ø 
ho

ve
da

rti
kk

el

[0
31

.0
53

]
Pr

øv
et

ak
in

gs
bo

rd

[0
31

.0
05

.0
2]

U
nd

er
sø

ke
ls

e-
og

 b
eh

an
dl

in
gs

st
ol

,
pr

øv
et

ak
in

g

[U
PD

.0
05

]
Le

se
-o

g 
pl

ei
el

am
pe

[0
90

.0
05

.0
1.

1]
Sk

je
rm

, P
C

, s
ta

nd
ar

d,
 2

4"

[G
PZ

.0
04

]
Ar

be
id

ss
to

l, 
ho

ve
da

rti
kk

el

[G
BA

.0
06

.1
4]

Ar
be

id
sb

or
d 

he
v/

se
nk

 d
=6

00
 b

=1
20

0

[G
PZ

.0
01

]
St

ol
, h

ov
ed

ar
tik

ke
l

[F
BA

.0
32

.0
3]

St
el

le
be

nk
, f

as
tm

on
te

rt
hø

yd
er

eg
ul

er
ba

r n
ed

fe
llb

ar
t

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.02.022 -  Prøvetaking

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.02.023
Laboratorium, prøvetaking

22.6 m²
(20.0 m²)
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Rørpost

80.07.131
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel
[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[FBD.012]
Benkeplate LAB d=700, hovedartikkel
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[FBD.006]
Benkeplate LAB m/kum 474x374x200
hovedartikkel

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.02.023 -  Laboratorium, Prøvetaking

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

29.9 m²
(30.0 m²)

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol

[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell

[031.053]
Prøvetakingsbord

[031.023]
Prøvetagningstralle

[031.023]
Prøvetagningstralle

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[NYZ.005]
Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel

[UZB.004]
Nøddusj med øyespyler

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GBA.006.07]
Arbeidsbord d=800 b=1000

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.001 -  Laboratorium, akuttmottak

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.053
Arbeidsrom, validering

28.7 m²
(30.0 m²)

10.01.003
Laboratorium, utprøving

50.1 m²
(50.0 m²)

10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi

70.9 m²
(68.0 m²)

10.01.006
Arbeidsrom, validering

29.4 m²
(30.0 m²)

10.01.035
Utleveringsenhet, blod

82.5 m²
(85.0 m²)

10.01.036
Prøvemottak

136.1 m²
(120.0 m²)

10.01.037
Vaskerom
20.7 m²

(20.0 m²)

10.01.038
Lager, forbruksvarer

51.7 m²
(60.0 m²)

10.01.039
Lager, forbruksvarer

74.8 m²
(70.0 m²)

10.01.040
Lager, forbruksvarer

24.7 m²
(15.0 m²)

10.01.042
Møte

28.3 m²
(30.0 m²)

10.01.043
Pause, stort

48.4 m²
(50.0 m²)

10.01.044
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)
10.01.045

WC, personal
1.8 m²

(2.0 m²)

10.01.046
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

10.01.047
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

10.01.048
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

10.01.049
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

10.01.050
WC, HC, personal

5.7 m²
(5.0 m²)

10.01.007
Laboratorium, analysehall

471.5 m²
(517.0 m²)

10.01.005
Laboratorium, patologi

69.6 m²
(75.0 m²)

94.01.021
HF-EL
23.4 m²
(0.0 m²) 80.04.053

Trapperom
22.8 m²
(0.0 m²)

80.04.089
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

93.03.119
Sjakt, VVS

10.9 m²
(0.0 m²)

93.03.126
Sjakt, VVS

4.4 m²
(0.0 m²)

94.02.099
UF-EL
7.0 m²

(0.0 m²)

80.06.050
Korridor
49.5 m²
(0.0 m²)

80.06.055
Korridor
18.7 m²
(0.0 m²)

80.06.058
Korridor
255.6 m²
(0.0 m²)

93.03.114
Sjakt, VVS

4.0 m²
(0.0 m²)

93.03.345
Sjakt, VVS

4.0 m²
(0.0 m²)

93.03.347
Sjakt, VVS

6.5 m²
(0.0 m²)

94.02.069
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

93.03.239
Sjakt, VVS

11.4 m²
(0.0 m²)

10.01.052
Arbeidsrom, validering

29.6 m²
(30.0 m²)

10.01.054
Kontorområde

82.7 m²
(60.0 m²)

10.01.055
Kontorområde

116.9 m²
(100.0 m²)

93.03.446
Sjakt, VVS

12.9 m²
(0.0 m²)

10.01.057
Lager, kjemikalier

11.4 m²
(10.0 m²)

10.01.056
Laboratorium, mikroskopi

9.8 m²
(6.0 m²)

10.01.061
Arbeidsrom, vaktrom

32.4 m²
(30.0 m²)

10.01.058
Arbeidsrom, lager IKT

15.4 m²
(15.0 m²)

10.01.062
Møte

15.5 m²
(15.0 m²)

10.01.063
Møte

45.2 m²
(40.0 m²)

10.01.059
Laboratorium, instrumentrom

17.7 m²
(15.0 m²)

10.01.060
Instrumentrom

13.3 m²
(15.0 m²)

80.07.097
Rørpost
1.0 m²

80.07.114
Rørpost
1.6 m²

80.07.141
Rørpost
1.6 m²

10.01.064
Kontor
15.9 m²

(12.0 m²)

10.01.041
Kontor, 2 personer

13.4 m²
(12.0 m²)

93.03.374
Sjakt, VVS

7.9 m²

80.07.153
Rørpost
1.6 m²

80.06.327
Korridor, Sluse

11.0 m²

10.01.073
Kopi

4.1 m²
(4.0 m²)

10.01.068
Kontor, 2 personer

13.4 m²
(12.0 m²)

10.01.065
Kontor, 2 personer

15.0 m²
(12.0 m²)

10.01.066
Kontor, 2 personer

13.4 m²
(18.0 m²)

10.01.067
Kontor, 2 personer

13.0 m²
(12.0 m²)

10.01.071
Stillerom
5.0 m²

(5.0 m²)

10.01.070
Stillerom
5.2 m²

(5.0 m²)

10.01.072
Stillerom
6.2 m²

(5.0 m²)

10.01.075
Møte

16.1 m²
(20.0 m²)

Kontor, patologi 
ikke oppdatert etter møte 2

10.01.074
Stillerom
5.5 m²

(5.0 m²)

10.01.069
Stillerom
5.6 m²

(5.0 m²)

93.01.028
Ventilasjonsrom, plan 3, vest

871.8 m²
(0.0 m²)

95.03.045
Teknisk rom, KR, IKT

20.6 m²
(0.0 m²)

80.03.076
Forrom, heis

39.8 m²

80.07.016
AGV-rom
29.5 m²
(0.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:  1 : 200

Dato:      10.11.2023

10.01. -  Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03

Nye Aker



10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi

70.9 m²
(68.0 m²)

10.01.059
Laboratorium, instrumentrom

17.7 m²
(15.0 m²)

10.01.056
Laboratorium, mikroskopi

9.8 m²
(6.0 m²)

[022.002]
Inkubator

[FAA.003.02]
Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm
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Lab-benk

støyende instrumenter på benk

TETT VEGG UTEN VINDUER

[F
SA

.0
13

.0
1]

O
ve

rs
ka

p,
 g

en
er

el
l d

=3
50

 b
=6

00
h=

70
0

Skyveluke glass

[G
FA

.0
06

]
Kj

øl
es

ka
p,

 la
bo

ra
to

riu
m

[FAA.003.02]
Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm
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[022.003]
Inkubator CO2

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
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[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i høyden på
skinner, hovedartikkel

[FSA.069.01]
Høyskap, generelt låsbart d=600
b=600 h=2100

Sikkerhetsbenk kl 2B
1200mm 
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.004 (1) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.004 (2) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.005
Laboratorium, patologi

69.6 m²
(75.0 m²)

[022.028]
Fargemaskin

[022.039]
Digital patologi
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Skjerm, PC, standard
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[032.005]
Formalin dispenser

[041.004]
Ultrafryser

[022.031.03]
Mikrotom, fryse

[022.031.03]
Mikrotom, fryse

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200
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[FAC.011]
Kjemikalieskap

[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium
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Skjerm, PC, standard
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Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør
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[FAC.003.05]
Avtrekksskap, standard, arbeid med
fargemaskin, 1200mm

[FAC.010.02]
Makrobenk, 2300mm
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m

[FAC.010.01]
Makrobenk, 2000mm

[FHA.002.01]
Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400
b=900

[025.001.04]
Mikroskop, lege patologi
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eb
or

d

H
yl

le
 x

 3

[022.028]
Fargemaskin

[GSZ.011]
Brannsikkert skap

30
0

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.005 (2) -  Laboratorium, patologi (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.005
Laboratorium, patologi

69.6 m²
(75.0 m²)

[022.028]
Fargemaskin

[022.039]
Digital patologi
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[090.005.01]
Skjerm, PC, standard
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[032.005]
Formalin dispenser

[041.004]
Ultrafryser

[022.031.03]
Mikrotom, fryse

[022.031.03]
Mikrotom, fryse

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200
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[FAC.011]
Kjemikalieskap

[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[090.005.01]
Skjerm, PC, standard
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[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør
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[FAC.003.05]
Avtrekksskap, standard, arbeid med
fargemaskin, 1200mm

[FAC.010.02]
Makrobenk, 2300mm
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[FAC.010.01]
Makrobenk, 2000mm

[FHA.002.01]
Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400
b=900

[025.001.04]
Mikroskop, lege patologi
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d

H
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 x

 3

[022.028]
Fargemaskin

[GSZ.011]
Brannsikkert skap

30
0

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023
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10.01.035
Utleveringsenhet, blod

82.5 m²
(85.0 m²)

10.01.060
Instrumentrom

13.3 m²
(15.0 m²)

80.07.097
Rørpost
1.0 m²

93.03.446
Sjakt, VVS

12.9 m²
(0.0 m²)

[041.002.01.5]
Fryseskap, laboratorium, blodplasma

[025.011]
Plasmatiner

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GFA.006.03]
Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm

[041.004.03]
Ultrafryser, -40 grader C

[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100

[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell Gelkort kassett

liten 
glassentrifuge

[FBD.014.08]
Benkeplate lab laminat d=800 b=2700
h=30 hev/senk

[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling

[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[042.001]
Varmeskap

Plass for printer

[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24" [090.005.01.1]

Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FBD.014.10]
Benkeplate lab laminat d=800 b=3300
h=30

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling

[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling

[021.006.01]
Analysator blodtype og screening,
medium

[FBD.014.10]
Benkeplate lab laminat d=800 b=3300
h=30

TRC 
vippe

plass for 
isoporesker

Område for 
henting/ levering

hev/senk

[FSJ.002]
Underskap, labsystem, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.035 (1) -  Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.035 (2) -  Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.037
Vaskerom

20.7 m²
(20.0 m²)

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[FAE.001]
Punktavsug, fleksibelt ø125 med
plexiglasshette - Hovedartikkel

[UZB.004]
Nøddusj med øyespyler

[GMZ.049]
Ismaskin, gulvstående

Plass for MQ-vann

[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700

[042.002]
Tørkeskap

[FBC.009]
Arbeidsbenk på ben med dobbel kum
hovedartikkel

[054.057.02]
Dekontaminator,høy, vask ,tørk til
laboratoriet

[054.057.02]
Dekontaminator,høy, vask ,tørk til
laboratoriet

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

Nisje i korridor med nøddusj

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.037 -  Vaskerom

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.038
Lager, forbruksvarer

51.7 m²
(60.0 m²)

12
00

12
00

12
00

1550

Hyllesystem med åpne fleksible hyller

[031.023]
Prøvetagningstralle

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.038 -  Lager forbruksvarer

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.039
Lager, forbruksvarer

74.8 m²
(70.0 m²) 15
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[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap

[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap

[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

kjøleskap bredt

kjøleskap bredt x 2

[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap

[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap

kj
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50

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.039 (1) -  Lager forbruksvarer (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 10.01.039 (2) -  Lager forbruksvarer (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap
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10.01.040
Lager, forbruksvarer

24.7 m²
(15.0 m²)

[0
41

.0
04

.0
3]

U
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[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium

[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100

[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.040 -  Lager, forbruksvarer

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.054
Kontorområde

82.7 m²
(60.0 m²)

10.01.071
Stillerom
5.0 m²

(5.0 m²)

10.01.070
Stillerom
5.2 m²

(5.0 m²)

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[092.001.04]
AV-pakke, stillerom/skype

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.054 (1) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.054 (2) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023



10.01.055
Kontorområde

116.9 m²
(100.0 m²)

10.01.074
Stillerom
5.5 m²

(5.0 m²)

10.01.069
Stillerom
5.6 m²

(5.0 m²)

[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[GHA.001.08]
Hylleseksjon med skyvedører d=400
b=1200 h=900

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[092.001.04]
AV-pakke, stillerom/skype

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 10.01.055 (1) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023

Planutsnitt 10.01.055 Kontorområde



Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 10.01.055 (2) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      10.11.2023
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