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Innholdfortegnelse  
Plantegning Bildediagnostikk plan 01, funksjonsfarger 

Planutsnitt CT og intervensjon
09.01.002 Laboratorium, CT
09.01.004 Laboratorium, CT
09.01.065 og 072 Laboratorium intervensjon og forberedelse
09.01.116 Nisje, stikkestol
09.01.153 Undersøkelse, punktcytologi

Planutsnitt MR
09.01.018 Laboratorium, MR
09.01.019 Laboratorium, MR
09.01.020 Laboratorium, MR
09.01.028 Forberedelse, MR

Planutsnitt generell røntgen og gjennomlysning
09.01.037 Multifunksjonslab
09.01.040 Laboratorium, generell røntgen

Manøverkorridor generell røntgen
09.01.053 Laboratorium, gjennomlysning
09.01.062 Laboratorium, ultralyd

Planutsnitt bildediagnostikk akuttmottak, plan U1
09.01.001 Laboratorium, CT
09.01.038 Laboratorium, generell røntgen
09.01.125 Laboratorium, CT
 



DN

72.02.001
Sykkelparkering

589.4 m²

10.02.001
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.002
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.003
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.004
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.005
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.010
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.011
Prøvetaking

10.5 m²
(10.0 m²)

10.02.012
Prøvetaking

9.8 m²
(10.0 m²)

10.02.013
Prøvetaking

8.7 m²
(10.0 m²)

10.02.014
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.015
Prøvetaking

8.6 m²
(10.0 m²)

10.02.016
Venteplass

26.3 m²
(33.0 m²)

10.02.017
WC, HC, HC, besøkende

5.3 m²
(5.0 m²)

10.02.018
WC, besøkende

2.4 m²
(2.0 m²)

10.02.019
Pause
22.6 m²

(25.0 m²)

10.02.020
WC, HC, HC, personal

3.7 m²
(5.0 m²)

10.02.021
WC, HC, personal

3.8 m²
(5.0 m²)

11.03.001
Arbeidsrom, lager

57.0 m²
(47.0 m²)

11.03.002
Kontor, 1 person

14.0 m²
(9.0 m²)

11.03.004
Kontor, 2 personer

13.0 m²
(12.0 m²)

11.03.005
Publikumsutsalg

132.6 m²
(131.0 m²)

11.03.006
Samtale
6.9 m²

(12.0 m²)

11.03.009
Pause
25.6 m²

(27.0 m²)

04.01.169
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
21.8 m²

(20.0 m²)
04.01.170

Undersøkelse og behandling,
spesialrom

20.9 m²
(20.0 m²)

04.01.173
Undersøkelse og behandling,

spesialrom, pusteprøver
20.8 m²

(20.0 m²)

04.01.010
Undersøkelse og behandling

16.0 m²
(16.0 m²)

04.01.070
Undersøkelse og behandling

15.4 m²
(16.0 m²)

04.01.012
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.013
Undersøkelse og behandling

16.9 m²
(16.0 m²)

04.01.014
Undersøkelse og behandling

16.6 m²
(16.0 m²)

04.01.016
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.017
Undersøkelse og behandling

16.1 m²
(16.0 m²)

04.01.018
Undersøkelse og behandling

15.6 m²
(16.0 m²)

04.01.030
Undersøkelse og behandling

14.4 m²
(16.0 m²)

04.01.005
Undersøkelse og behandling

17.1 m²
(16.0 m²)

04.01.079
Undersøkelse og behandling

16.7 m²
(16.0 m²)

04.01.032
Undersøkelse og behandling

15.6 m²
(16.0 m²)

04.01.025
Undersøkelse og behandling

15.1 m²
(16.0 m²)

04.01.002
Undersøkelse og behandling

16.0 m²
(16.0 m²)

04.01.056
Undersøkelse og behandling

16.2 m²
(16.0 m²)

04.01.006
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

13.5 m²
(16.0 m²)

04.01.007
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

13.5 m²
(16.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

25.9 m²
(35.0 m²)

04.01.113
Venteplass, desentralt

27.5 m²
(30.0 m²)

04.01.136
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.184
WC, HC, pasient

5.0 m²
(5.0 m²) 04.01.185

WC, HC, pasient
5.9 m²

(5.0 m²)

04.01.123
WC, HC, besøkende

8.7 m²
(5.0 m²)

04.01.125
WC, HC, pasient

5.2 m²
(5.0 m²)

04.01.129
WC, HC, pasient

5.2 m²
(5.0 m²)

04.01.093
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
30.1 m²

(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
25.5 m²

(25.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
29.5 m²

(30.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og behandling,

spesialrom bronkoskopi
28.5 m²

(30.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

12.5 m²
(12.0 m²)

04.01.100
Hvileplasser

36.0 m²
(40.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon

9.9 m²
(9.0 m²)

04.01.186
Desinfeksjon

7.7 m²
(8.0 m²)

04.01.212
Lager, rent

15.1 m²
(15.0 m²)

04.01.213
Lager, skop

12.9 m²
(13.0 m²)

04.02.169
Lager, rent, lite

2.0 m²
(2.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon

18.5 m²
(15.0 m²)

04.01.107
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

25.8 m²
(26.0 m²)

04.01.266
Kontor, 2 personer

12.0 m²
(12.0 m²)

04.01.249
Kontor, 2 personer

12.2 m²
(12.0 m²)

04.01.277
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

24.9 m²
(24.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone liten

11.8 m²
(12.0 m²)

04.01.253
Arbeidsstasjon, indre sone liten

12.1 m²
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

8.2 m²
(6.0 m²)

04.01.223
Arbeidsstasjon, ytre sone

7.0 m²
(6.0 m²)

04.01.230
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.111
Pause
25.3 m²

(25.0 m²)

04.02.100
Dagplass, medisin

15.6 m²
(15.0 m²)

04.02.101
Dagplass, medisin

17.4 m²
(15.0 m²)

04.02.103
Dagplass, medisin, 3 plasser

31.5 m²
(30.0 m²)

04.02.104
Dagplass, medisin, 5 plasser

51.0 m²
(50.0 m²)

04.02.105
Dagplass, medisin, 5 plasser

49.4 m²
(50.0 m²)

04.02.117
Dagplass, medisin, 5 plasser

50.9 m²
(50.0 m²)

04.02.118
Dagplass, medisin, 5 plasser

45.9 m²
(50.0 m²)

04.02.116
Undersøkelse og behandling, samtale

15.9 m²
(16.0 m²)

04.02.107
Tekjøkken, pasient

7.3 m²
(5.0 m²)

04.02.111
Venteplass

6.4 m²
(6.0 m²)

04.02.121
WC, besøkende

2.4 m²
(2.0 m²)

04.02.122
WC, besøkende

2.4 m²
(2.0 m²)

04.02.119
WC, HC, besøkende

5.2 m²
(5.0 m²)

04.02.106
Desinfeksjon

8.8 m²
(8.0 m²)

04.02.109
Lager, rent

17.2 m²
(15.0 m²)

04.02.102
Arbeidsstasjon, ytre sone

6.5 m²
(6.0 m²)

04.02.115
Arbeidsstasjon, indre sone liten

12.3 m²
(12.0 m²)

04.02.108
Kontor, 1 person

10.2 m²
(9.0 m²)

04.02.112
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

04.02.113
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

5.8 m²
(5.0 m²)

04.01.344
WC, HC, pasient

5.3 m²
(5.0 m²)

04.02.129
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.338
WC, pasient

2.6 m²
(2.0 m²)

04.02.135
Lager, utstyr

8.8 m²
(10.0 m²)

04.01.334
Lager, skop

17.2 m²
(17.0 m²)

04.02.124
Arbeidsstasjon, ytre sone

6.1 m²
(6.0 m²)

04.02.131
Arbeidsstasjon, indre sone liten

12.2 m²
(12.0 m²)

04.02.133
Kontor, 1 person

10.1 m²
(9.0 m²)

09.01.002
Laboratorium, CT

39.7 m²
(40.0 m²)

09.01.003
Laboratorium, CT

44.9 m²
(40.0 m²)

09.01.006
Teknikk, CT

7.7 m²
(8.0 m²)

09.01.007
Teknikk, CT

8.0 m²
(8.0 m²)

09.01.008
Teknikk, CT

8.0 m²
(8.0 m²)

09.01.010
Manøverrom

19.0 m²
(18.0 m²)

09.01.011
Manøverrom

18.9 m²
(18.0 m²)

09.01.012
Manøverrom

15.3 m²
(12.0 m²)

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

24.2 m²
(24.0 m²)

09.01.014
Venteplass, CT

28.1 m²
(10.0 m²)

09.01.015
Omkledning, CT

09.01.016
Omkledning, CT

09.01.018
Laboratorium, MR

40.5 m²
(40.0 m²)

09.01.019
Laboratorium, MR

40.4 m²
(40.0 m²)

09.01.020
Laboratorium, MR

47.0 m²
(40.0 m²)

09.01.021
Teknikk, MR

8.9 m²
(10.0 m²)

09.01.022
Teknikk, MR

10.1 m²
(10.0 m²) 09.01.023

Teknikk, MR
9.6 m²

(10.0 m²)

09.01.024
Manøverrom

29.1 m²
(18.0 m²)

09.01.025
Manøverrom

30.1 m²
(18.0 m²)

09.01.026
Manøverrom

30.0 m²
(18.0 m²)

09.01.028
Forberedelse, MR

28.2 m²
(28.0 m²)

09.01.029
Omkledning, MR

09.01.030
Omkledning, MR

09.01.031
Omkledning, MR

09.01.032
Granskning, MR, 4 plasser

26.9 m²
(24.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

10.6 m²
(10.0 m²)

09.01.034
Manøverrom

22.2 m²
(12.0 m²)

09.01.035
Laboratorium, MR

39.7 m²
(40.0 m²)

09.01.036
Omkledning, MR

09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

52.6 m²
(50.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell røntgen

36.7 m²
(30.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell røntgen

39.6 m²
(30.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell røntgen

36.1 m²
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom

14.0 m²
(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom

13.7 m²
(12.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

17.2 m²
(12.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell røntgen, 4

plasser
27.0 m²

(24.0 m²)

09.01.052
Laboratorium, gjennomlysning

38.9 m²
(40.0 m²)

09.01.053
Laboratorium, gjennomlysning

36.8 m²
(40.0 m²)

09.01.054
Granskning, gjennomlysning, 4

plasser
26.0 m²

(24.0 m²)

09.01.055
Manøverrom

15.9 m²
(12.0 m²)

09.01.056
Manøverrom

15.6 m²
(12.0 m²)

09.01.058
Omkledning, gjennomlysning

3.8 m²
(2.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

22.8 m²
(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

23.7 m²
(24.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

22.9 m²
(24.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

22.6 m²
(24.0 m²)

09.01.066
Manøverrom

11.9 m²
(12.0 m²)

09.01.067
Manøverrom

11.9 m²
(12.0 m²)

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4 plasser

24.0 m²
(24.0 m²)

09.01.070
Teknikk, intervensjon

10.9 m²
(8.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

28.2 m²
(30.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon

18.5 m²
(16.0 m²)

09.01.074
Venteplass

33.0 m²
(18.0 m²)

09.01.075
Arbeidsrom, tverrfaglig

21.6 m²
(18.0 m²)

09.01.077
Arbeidsrom, tverrfaglig

10.2 m²
(18.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

17.7 m²
(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

8.6 m²
(9.0 m²)

09.01.080
Kontor, 2 personer

13.5 m²
(12.0 m²)

09.01.081
Kontor, 2 personer

13.6 m²
(12.0 m²)

09.01.082
Kontor, 2 personer

12.1 m²
(12.0 m²)

09.01.083
Kontor, 2 personer

14.0 m²
(12.0 m²)

09.01.085
Pause, stort

43.8 m²
(45.0 m²)

09.01.086
Desinfeksjon

9.9 m²
(8.0 m²)

09.01.087
Møte, demonstrasjon

25.3 m²
(30.0 m²)

09.01.088
Lager, kontrast

10.7 m²
(15.0 m²)

09.01.089
Lager, rent

14.8 m²
(15.0 m²)

09.01.090
Lager, rent

17.6 m²
(15.0 m²)

09.01.091
Lager, utstyr

21.0 m²
(15.0 m²)

09.01.092
Lager, utstyr

17.8 m²
(15.0 m²)

09.01.093
WC, HC, besøkende

5.2 m²
(5.0 m²)

09.01.094
WC, HC, pasient

6.3 m²
(5.0 m²)

09.01.095
WC, HC, besøkende

4.1 m²
(5.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

5.3 m²
(5.0 m²)

09.01.097
WC, HC, besøkende

09.01.098
WC, HC, pasient

5.3 m²
(5.0 m²)

09.01.099
WC, HC, pasient

6.0 m²
(5.0 m²)

09.01.100
WC, HC, HC, personal

4.2 m²
(5.0 m²)

09.01.101
WC, pasient

09.01.102
WC, besøkende

1.8 m²
(2.0 m²)

09.01.103
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.105
WC, besøkende

1.8 m²
(2.0 m²)

09.01.106
WC, HC, HC, personal

4.3 m²
(5.0 m²)

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

4.1 m²
(4.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

17.4 m²
(16.0 m²)

09.02.004
Kontor, 1 person

9.0 m²
(9.0 m²)

09.02.008
Lager, rent

17.1 m²
(15.0 m²)

09.02.010
Manøverrom, 3 plasser

17.9 m²
(18.0 m²)

09.02.011
Manøverrom, 3 plasser

19.3 m²
(18.0 m²)

09.02.012
Manøverrom, 2 plasser

12.3 m²
(12.0 m²)

09.02.013
Pause
28.0 m²

(25.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI

8.2 m²
(10.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

6.1 m²
(5.0 m²)

09.02.020
WC, personal

09.02.021
WC, personal

12.01.019
Bad, pasient

4.0 m²
(2.0 m²)

12.01.020
Bad, pasient

4.6 m²
(2.0 m²)

13.07.018
Renhold
5.5 m²

(4.0 m²)

13.06.007
Vaktsentral, arbeidsplass, 2 personer

50.1 m²
(50.0 m²)

13.13.016
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.010
Forrom, wc

19.2 m²
(12.0 m²)

13.13.017
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.012
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.008
Venteplass

50.3 m²
(50.0 m²)

13.13.001
Resepsjon, vestibyle

16.7 m²
(15.0 m²)

13.13.007
Utreiseområde

55.7 m²
(55.0 m²)

13.13.021
WC, besøkende

2.9 m²
(2.0 m²)

15.02.001
Undervisning, radiologi

193.3 m²
(195.0 m²)

15.02.005
Seminarrom, 80 plasser

151.6 m²
(160.0 m²)15.02.016

Kurssal, mikroskopi
307.1 m²

(308.0 m²)

15.02.011
Auditorium, 155 plasser

166.7 m²
(195.0 m²)

15.02.002
Undervisning, ultralyd

117.8 m²
(120.0 m²)

94.02.111
UF-EL
6.7 m²

(0.0 m²)

94.02.110
UF-EL
6.5 m²

(0.0 m²)

94.02.006
UF-EL
7.5 m²

(0.0 m²)

94.02.007
UF-EL
8.5 m²

(0.0 m²)

13.13.004
Helsetorg
20.1 m²

(20.0 m²)

10.02.006
Prøvetaking

10.2 m²
(10.0 m²)

10.02.007
Prøvetaking

10.1 m²
(10.0 m²)

10.02.008
Prøvetaking

9.0 m²
(10.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking

19.0 m²
(15.0 m²)

10.02.009
Prøvetaking

12.1 m²
(10.0 m²)

13.03.008
Verksted, medisinsk teknologi

30.6 m²
(30.0 m²)

13.12.001
Kiosk

49.7 m²
(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk

19.7 m²
(20.0 m²)

13.12.003
Kafé

70.0 m²
(70.0 m²)

13.12.007
Renhold
4.6 m²

(4.0 m²)

13.12.020
Lager, kjøl

7.8 m²
(8.0 m²)

13.12.014
Lager, tørrmat

10.8 m²
(10.0 m²)

13.12.005
Lager, varevogner

8.2 m²
(10.0 m²)

13.12.004
Avfall
6.2 m²

(10.0 m²)

13.12.006
Lager, frys

16.3 m²
(17.0 m²)

13.12.017
Kjøkken, kantine

81.1 m²
(80.0 m²)

13.12.018
Salgsområde

98.0 m²
(90.0 m²)

13.12.021
Oppvask
33.6 m²

(30.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

170.4 m²
(150.0 m²)

12.01.017
Omkledning, pasient

9.5 m²
(10.0 m²)

12.01.018
Omkledning, pasient

6.7 m²
(10.0 m²)

12.01.016
Bad, HC, pasient

5.2 m²
(5.0 m²)

80.04.013
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.014
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

15.01.013
Smågrupperom

24.7 m²
(25.0 m²)

15.01.014
Smågrupperom

21.2 m²
(25.0 m²)

80.04.015
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.016
Trapperom

17.9 m²
(0.0 m²)

80.04.017
Trapperom

19.9 m²
(0.0 m²)

80.04.019
Trapperom

13.0 m²
(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.021
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.022
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

15.02.023
Vrimleområde, studenter

42.3 m²
(70.0 m²)

04.01.035
Undersøkelse og behandling

18.9 m²
(16.0 m²)

13.01.007
Sykehuskirke

34.8 m²
(30.0 m²)

10.02.024
Kontor, 1 person

10.2 m²
(9.0 m²)

10.02.025
Kontor, 2 personer

12.2 m²
(12.0 m²)

04.01.282
Undersøkelse og behandling,

spesialrom uroskopi
24.6 m²

(25.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og behandling,

spesialrom uroskopi
23.7 m²

(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og behandling,

spesialrom uroskopi
24.3 m²

(25.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.7 m²

(25.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.2 m²

(25.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og behandling,

spesialrom endoskopi
24.5 m²

(25.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og behandling,
spesialrom uro-/hysteroskopi

24.9 m²
(25.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte undersøkelse

bronkoskopi
36.6 m²

(35.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

5.3 m²
(5.0 m²)

04.01.295
WC, pasient

1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.294
WC, pasient

2.1 m²
(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient

2.1 m²
(2.0 m²)

04.01.293
WC, pasient

2.0 m²
(2.0 m²)

04.01.289
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.290
WC, pasient

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.298
Forrom, kontaktsmitte

4.3 m²
(4.0 m²)

04.01.137
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.299
Forrom, kontaktsmitte

4.3 m²
(4.0 m²)

04.01.138
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

22.3 m²
(24.0 m²)

04.01.029
Undersøkelse og behandling

16.3 m²
(16.0 m²)

04.01.038
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

13.13.006
Oppstillingsplass,

forflytningshjelpemidler
20.6 m²

(20.0 m²)

80.04.051
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.05.005
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.006
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.093
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.212
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.216
Heis, uren

4.0 m²
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren

4.0 m²
(0.0 m²)

80.05.241
Heis, Person

4.3 m²
(0.0 m²)

80.05.242
Heis, Person

4.3 m²
(0.0 m²)

80.03.060
Forrom, akuttheis

34.0 m²
(0.0 m²)

Farmasitun, sammenstilling
30.9 m²

(15.0 m²)

80.07.006
AGV-rom
20.7 m²
(0.0 m²)

80.07.007
AGV-rom
29.5 m²
(0.0 m²)

80.07.008
AGV-rom
26.3 m²
(0.0 m²)

93.03.066
Sjakt, VVS

11.3 m²
(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

93.03.068
Sjakt, VVS

8.6 m²
(0.0 m²)

93.03.069
Sjakt, VVS

7.9 m²
(0.0 m²)

93.03.070
Sjakt, VVS

8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.071
Sjakt, VVS

14.1 m²
(0.0 m²)

93.03.072
Sjakt, VVS

14.1 m²
(0.0 m²)

93.03.073
Sjakt, VVS

14.0 m²
(0.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS

9.9 m²
(0.0 m²)

93.03.075
Sjakt, VVS

7.5 m²
(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS

7.6 m²
(0.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS

9.6 m²
(0.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS

5.4 m²
(0.0 m²)

93.03.079
Sjakt, VVS

7.9 m²
(0.0 m²)

93.03.081
Sjakt, VVS

11.3 m²
(0.0 m²)

93.03.082
Sjakt, VVS

1.6 m²
(0.0 m²)

93.03.083
Sjakt, VVS

1.7 m²
(0.0 m²)

93.03.084
Sjakt, VVS

22.5 m²
(0.0 m²)

93.03.085
Sjakt, VVS

8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.087
Sjakt, VVS

10.0 m²
(0.0 m²)

93.03.088
Sjakt, VVS

15.2 m²
(0.0 m²)

93.03.090
Sjakt, VVS

11.8 m²
(0.0 m²)

93.03.091
Sjakt, VVS

13.2 m²
(0.0 m²)

93.03.092
Sjakt, VVS

11.5 m²
(0.0 m²)

93.03.093
Sjakt, VVS

17.4 m²
(0.0 m²)

93.03.094
Sjakt, VVS

8.0 m²
(0.0 m²)

93.03.097
Sjakt, VVS

11.0 m²
(0.0 m²)

93.03.098
Sjakt, VVS

9.0 m²
(0.0 m²)

93.03.099
Sjakt, VVS

11.6 m²
(0.0 m²)

93.03.105
Sjakt, VVS

7.9 m²
(0.0 m²)

80.06.032
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

138.5 m²
(0.0 m²)

80.06.039
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

29.3 m²
(0.0 m²)

80.06.034
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

83.1 m²
(0.0 m²)

80.06.035
Korridor, Prøvetakning/Lab

73.9 m²
(0.0 m²)

80.06.036
Korridor, Forskning/Undervisning

322.6 m²
(0.0 m²)

80.06.044
Korridor, Bildediagnostikk

79.6 m²
(0.0 m²)

80.06.045
Korridor, Kjøkken/Kantine

21.8 m²
(0.0 m²)

94.02.017
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

94.02.061
UF-EL
8.5 m²

(0.0 m²)

94.02.062
UF-EL
7.9 m²

(0.0 m²)

94.02.043
UF-EL
8.6 m²

(0.0 m²)

94.02.044
UF-EL
7.0 m²

(0.0 m²)

80.02.006
Korridor
132.5 m²
(0.0 m²)

94.02.084
UF-EL
8.3 m²

(0.0 m²)

94.02.086
UF-EL
7.2 m²

(0.0 m²)

94.02.085
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

95.03.028
Teknisk rom, KR, IKT

23.6 m²
(0.0 m²)

95.03.029
Teknisk rom, KR, IKT

23.4 m²
(0.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

21.5 m²
(0.0 m²)

95.03.031
Teknisk rom, KR, IKT

20.6 m²
(0.0 m²)

95.03.032
Teknisk rom, KR, IKT

20.6 m²
(0.0 m²)

80.07.017
AGV-rom
21.2 m²
(0.0 m²)

80.07.036
Sengeautomat

18.6 m²
(0.0 m²)

80.07.037
Sengeautomat

18.6 m²
(0.0 m²)

80.07.081
Avfallssjakt

4.4 m²
(0.0 m²)

04.01.174
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
19.2 m²

(20.0 m²)

94.02.018
UF-EL
7.9 m²

(0.0 m²)

94.02.019
UF-EL
8.9 m²

(0.0 m²)

94.02.020
UF-EL
6.9 m²

(0.0 m²)

04.01.042
Undersøkelse og behandling

16.7 m²
(16.0 m²)

04.01.075
Undersøkelse og behandling

17.7 m²
(16.0 m²)

04.01.114
Venteplass, desentralt

22.7 m²
(30.0 m²)

09.01.109
Legemidler

2.9 m²
(2.0 m²)

13.13.002
Kopi

5.7 m²
(4.0 m²)

13.13.011
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.013
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.014
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.015
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

13.13.019
WC, HC, besøkende

6.1 m²
(5.0 m²)

13.13.020
WC, HC, besøkende

7.0 m²
(5.0 m²)

13.13.003
WC, personal

1.9 m²
(2.0 m²)

13.06.008
Tekjøkken, personal

5.5 m²
(5.0 m²)

13.12.022
Kafé

30.0 m²
(30.0 m²)

15.02.064
Forrom, wc

24.8 m²
(25.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

8.1 m²
(7.0 m²)

93.01.057
Teknikk rør, HSI

135.5 m²
(0.0 m²)

93.03.490
Sjakt, VVS

9.5 m²
(0.0 m²)

80.04.045
Trapperom

18.6 m²
(0.0 m²)

80.04.261
Trapperom

21.7 m²
(0.0 m²)

93.01.058
Rørføringssone HSI

358.4 m²
(0.0 m²)

04.01.171
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
20.9 m²

(20.0 m²)

04.01.168
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
20.9 m²

(20.0 m²)

80.06.019
Korridor, Undervisning

81.0 m²
(0.0 m²)

04.01.041
Undersøkelse og behandling

16.1 m²
(16.0 m²)

04.01.072
Undersøkelse og behandling

13.9 m²
(16.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

80.05.054
Heis, ren

3.6 m²
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren

3.6 m²
(0.0 m²)

15.01.001
Undersøkelse, kliniske studier

20.5 m²
(20.0 m²)

04.01.273
Lager, utstyr

14.1 m²
(15.0 m²)

04.01.054
Undersøkelse og behandling

16.4 m²
(16.0 m²)

04.01.028
Undersøkelse og behandling

17.2 m²
(16.0 m²)

13.10.011
Miljøstasjon, avfall

16.1 m²
(10.0 m²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

10.2 m²
(10.0 m²)

40.01.001
Leietaker
95.6 m²
(0.0 m²)

80.06.102
Korridor, Endoskopi

96.7 m²
(0.0 m²)

80.06.103
Korridor, Endoskopi

70.0 m²
(0.0 m²)

93.03.006
Sjakt, VVS

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.601
Sjakt, VVS

11.8 m²
(0.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS

11.9 m²
(0.0 m²)

80.05.084
Heis, Person

3.9 m²
(0.0 m²)

80.05.091
Heis, Person

3.9 m²
(0.0 m²)

80.04.152
Trapperom

22.8 m²
(0.0 m²)

04.01.181
Undersøkelse og behandling

11.4 m²
(12.0 m²)

04.01.182
Undersøkelse og behandling

14.0 m²
(12.0 m²)

09.02.024
Laboratorium, pacemaker

48.0 m²
(50.0 m²)09.02.026

Manøverrom,  2 plasser
12.7 m²

(12.0 m²)

09.02.027
Manøverrom, 3 plasser

19.1 m²
(18.0 m²)

80.06.056
Korridor, Apotekutsalg

6.9 m²
(0.0 m²)

15.02.007
Seminarrom, 80 plasser

150.8 m²
(160.0 m²)

93.03.180
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

15.01.004
Undersøkelse, kliniske studier

20.9 m²
(20.0 m²)

93.03.247
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

13.13.018
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

93.03.243
Sjakt, VVS

6.5 m²
(0.0 m²)

80.03.003
Korridor
440.0 m²
(0.0 m²)

13.02.041
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

13.02.022
Overnatting, personal

10.8 m²
(8.0 m²)

13.02.023
Overnatting, personal

10.9 m²
(8.0 m²)

13.02.024
Overnatting, personal

11.7 m²
(8.0 m²)

13.02.026
Overnatting, personal

8.8 m²
(8.0 m²)

13.02.027
Overnatting, personal

8.7 m²
(8.0 m²)

80.02.009
Korridor
14.0 m²
(0.0 m²)

13.02.005
Bad, ikke pasient, personal

6.7 m²
(5.0 m²)

09.01.112
Omkledning, MR

09.01.113
Omkledning, MR

80.06.097
Korridor, Klinisk Service

16.0 m²
(0.0 m²)

04.01.066
Undersøkelse og behandling

16.1 m²
(16.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

5.2 m²
(5.0 m²)

04.01.109
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

7.9 m²

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

10.8 m²
(10.0 m²)

12.01.014
Treningssal

30.5 m²
(30.0 m²)

94.03.006
UF-EL Gr.2

1.8 m²

94.03.005
UF-EL Gr.2

1.5 m²

04.01.309
Legemidler

1.6 m²
(2.0 m²)

94.03.007
UF-EL Gr.2

2.0 m²

94.03.008
UF-EL Gr.2

1.5 m²

94.03.009
UF-EL Gr.2

2.4 m²

94.03.012
UF-EL Gr.2

1.9 m² 94.03.013
UF-EL Gr.2

1.8 m²

94.03.010
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.011
UF-EL Gr.2

2.0 m²

94.03.015
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.016
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.017
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.018
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.014
UF-EL Gr.2

1.4 m²

10.03.006
Laboratorium, PNA, lite

4.5 m²
(4.0 m²)

04.02.120
WC, HC, besøkende

5.1 m²
(5.0 m²)

13.06.001
Kontor, 1 person

9.5 m²
(6.0 m²)

13.06.003
Resepsjon, 2 plasser

12.0 m²
(12.0 m²)

13.06.002
Kontor, 5 personer

34.3 m²
(30.0 m²)

14.02.001
Auditorium
317.6 m²

(345.0 m²)

80.06.040
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

18.2 m²

15.02.094
Bibliotek, studenter

52.0 m²
(50.0 m²)

15.02.003
Smågrupperom

23.6 m²
(25.0 m²)

04.01.248
Kontor, 1 person

10.2 m²
(9.0 m²)

04.02.161
Stillerom, lite

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.316
Stillerom, lite

1.9 m²
(2.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite

2.4 m²
(2.0 m²)

04.01.318
Stillerom, lite

2.0 m²
(2.0 m²)

04.02.162
Stillerom, lite

2.6 m²
(2.0 m²)

04.02.164
Farmasitun, tilberedning

15.8 m²
(20.0 m²)

04.02.165
Farmasitun, arbeidsrom/lager

15.8 m²
(40.0 m²)

04.02.156
Legemidler

2.1 m²
(2.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

5.4 m²
(5.0 m²)

80.06.130
Korridor, Ikke-medisinsk funksjoner

23.3 m²

80.07.136
Rørpost
1.6 m²

15.02.010
Auditorium, 120 plasser

215.9 m²
(224.0 m²)

94.02.048
UF-EL
9.5 m²

04.02.128
Observasjonsplass, 7 plasser

72.3 m²
(74.0 m²)

09.01.114
Venteplass

6.1 m²
(10.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

24.5 m²
(24.0 m²)

09.01.116
Nisje, lager

8.3 m²
(1.0 m²)

09.01.117
Ventesone

3.2 m²
(1.0 m²)

80.05.234
Heis, ren

3.6 m²

12.01.033
Lager, utstyr

5.2 m²
(5.0 m²)

80.07.111
Rørpost
1.7 m²

80.07.108
Rørpost
1.8 m²

14.02.002
Lager, utstyr

21.2 m²
(25.0 m²)

14.02.005
WC, HC, besøkende

4.0 m²
(5.0 m²)

14.02.003
Forrom
5.0 m²

(8.0 m²)

14.02.009
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

14.02.010
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

14.02.011
WC, besøkende

2.5 m²
(2.0 m²)

14.02.013
WC, besøkende

4.5 m²
(2.0 m²)

14.02.006
Regirom
10.2 m²

(13.0 m²)

14.02.007
Sluse
7.3 m²

(8.0 m²)

14.02.014
WC, besøkende

4.6 m²
(2.0 m²)

14.02.015
WC, besøkende

3.9 m²
(2.0 m²)

14.02.016
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

14.02.017
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

14.02.018
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

14.02.019
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.336
WC, besøkende

1.7 m²
(2.0 m²)

04.01.040
Undersøkelse og behandling

15.6 m²
(16.0 m²)

09.01.122
Omkledning, MR

09.01.123
Omkledning, MR

09.02.033
Forrom
5.6 m²

(4.0 m²)

13.01.017
Refleksjon, livssynsåpent

10.8 m²
(9.0 m²)

15.02.195
Lager

24.1 m²
(20.0 m²)

15.02.194
Laboratorium

16.1 m²
(16.0 m²)

15.02.252
Forrom, wc

3.3 m²
(4.0 m²)

15.02.250
Forrom, wc

2.9 m²
(8.0 m²)

15.02.233
WC, besøkende

1.9 m²
(2.0 m²)

15.02.232
WC, HC, besøkende

2.5 m²
(2.0 m²)

15.02.230
WC, besøkende

2.2 m²
(2.0 m²)

15.02.227
WC, besøkende

1.5 m²
(2.0 m²)

15.02.226
WC, besøkende

1.5 m²
(2.0 m²)

15.02.225
WC, besøkende

1.5 m²
(2.0 m²)

15.02.224
WC, besøkende

1.5 m²
(2.0 m²)

15.02.220
WC, besøkende

1.5 m²
(2.0 m²)

15.02.219
WC, besøkende

2.8 m²
(2.0 m²)

15.02.217
WC, HC, besøkende

5.2 m²
(5.0 m²)

15.02.218
WC, besøkende

1.8 m²
(2.0 m²)

15.02.214
WC, besøkende

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.229
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

14.01.001
Undersøkelse, kliniske studier

20.9 m²
(20.0 m²)

04.01.083
Undersøkelse og behandling

18.6 m²
(16.0 m²)

04.01.325
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.046
Undersøkelse og behandling

16.9 m²
(16.0 m²)

04.01.004
Undersøkelse og behandling

17.7 m²
(16.0 m²)

04.01.269
Pause
29.3 m²

(30.0 m²)

15.02.187
Møte

31.5 m²
(30.0 m²)

13.07.044
Renhold
4.2 m²

(4.0 m²)

15.02.245
Sluse

17.7 m²
(5.0 m²)

15.02.189
Møte

14.9 m²
(15.0 m²)

04.01.215
Lager, rent

14.5 m²
(15.0 m²)

04.01.246
Kontor, 1 person

8.9 m²
(9.0 m²)

10.02.026
Venteplass

8.6 m²
(10.0 m²)

04.01.092
Mikroskopi og farging

6.8 m²
(8.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og behandling,

spesialrom pusteprøver, blodprøver
17.8 m²

(16.0 m²)

09.02.034
Oppstillingsplass, akuttutstyr

13.07.049
Renhold
4.8 m²

(4.0 m²)

94.03.083
UF-EL Gr.2

1.5 m²

04.01.330
Venteplass, sentralt

18.1 m²
(15.0 m²)

80.07.148
Rørpost
2.6 m²

80.07.130
Rørpost
2.4 m²

80.06.253
Korridor, Poliklinikk

104.8 m²

80.06.109
Korridor, Forskning/Undervisning

189.0 m²

95.03.002
Teknisk rom, KR, IKT

16.1 m²

80.06.252
Korridor, Forskning/Undervisning

94.5 m²

15.02.210
WC, HC, besøkende

6.8 m²
(5.0 m²)

13.07.054
Renhold
4.6 m²

(4.0 m²)

13.07.055
Renhold
4.0 m²

(4.0 m²)

80.04.145
Trapperom

22.2 m²

80.04.146
Trapperom

13.5 m²

93.03.604
Sjakt, VVS

4.6 m²
(0.0 m²)

11.03.007
WC, HC, HC, personal

5.2 m²
(5.0 m²)

11.03.008
WC, personal

2.9 m²
(2.0 m²)

94.03.024
UF-EL Gr.2

13.13.009
Forrom, wc

21.8 m²
(12.0 m²)

13.02.006
Bad, ikke pasient, personal

3.6 m²
(5.0 m²)

80.07.147
Rørpost
2.4 m²

13.12.025
Matvogn
6.5 m²

(10.0 m²)

13.12.026
Kantine, personal

95.4 m²
(110.0 m²)

80.03.038
Korridor
65.1 m²

80.03.072
Korridor
38.5 m²

80.06.284
Korridor, Forskning/Undervisning

46.2 m²

80.03.002
Korridor
133.4 m²

80.06.321
Korridor, Forskning/Undervisning

74.9 m²

15.02.009
Seminarrom, 80 plasser

71.2 m²
(160.0 m²)

80.07.149
Rørpost
2.7 m²

80.03.102
Forrom, heis

40.4 m²

80.03.103
Forrom, heis

40.4 m²

80.06.083
Korridor, Poliklinikk

68.1 m²

80.06.390
Korridor
61.0 m²

80.06.393
Korridor
84.4 m²

80.06.389
Korridor
12.4 m²

80.06.388
Korridor
72.3 m²

80.06.395
Korridor
28.9 m²

13.06.005
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

04.01.102
Undersøkelse og behandling,

spesialrom ERCP
55.4 m²

(56.0 m²)

04.01.333
Teknikk, ERCP

4.0 m²
(4.0 m²)

04.01.337
WC, pasient

1.4 m²
(4.0 m²)

04.01.267
Pause
29.3 m²

(30.0 m²)

04.02.168
Pause
19.8 m²

(20.0 m²)

04.02.166
Dagplass, medisin, 2 plasser

21.1 m²
(20.0 m²)

04.01.331
Venteplass, desentralt

7.7 m²
(7.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite

2.6 m²
(2.0 m²)

04.01.033
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

80.03.112
Forrom, wc

2.5 m²

80.03.111
Forrom, wc

9.9 m²

80.07.151
AGV-rom
14.3 m²

80.05.048
Heis, Seng

10.2 m²

80.06.101
Korridor, Poliklinikk Hvileområde

108.4 m²

04.01.231
WC, HC, HC, personal

5.2 m²
(5.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

10.8 m²
(9.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7 plasser

76.2 m²
(70.0 m²)

80.07.131
Rørpost
1.6 m²

80.07.137
Rørpost
1.6 m²

14.01.063
Arbeidsstasjon, forskning, indre sone

14.0 m²
(12.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr

13.2 m²
(13.0 m²)

09.01.136
WC, personal

94.01.156
Teknisk sjakt, Strømskinner

1.3 m²

94.01.155
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.4 m²

94.01.152
Teknisk sjakt, Strømskinner

1.4 m²

94.01.142
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.7 m²

94.01.146
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.6 m²

80.06.387
Korridor
16.7 m²

80.03.122
Korridor
76.8 m²

12.01.036
Treningssal

31.4 m²
(30.0 m²)

15.02.196
Sluse

14.1 m²
(8.0 m²)

80.03.126
Vindfang
38.4 m²

10.03.023
Laboratorium, PNA, lite

3.1 m²
(4.0 m²)

09.01.137
Pause
25.5 m²

(15.0 m²)

13.12.029
Lager, kjøl

7.9 m²
(8.0 m²)

13.12.028
Lager, kjøl

11.7 m²
(10.0 m²)

13.12.030
Oppvask, ryddesone

9.4 m²
(10.0 m²)

80.06.471
Korridor, Sluse

3.2 m²

80.06.470
Korridor, Apotekutsalg

10.5 m²

13.12.027
WC, personal

1.9 m²
(2.0 m²)

80.04.260
Trapperom

15.8 m²

80.06.477
Korridor HSI

5.9 m²

80.06.478
Korridor HSI

4.4 m²

10.03.022
Laboratorium, PNA, lite

4.4 m²
(4.0 m²)

99.99.001
IA, Disp.
3.9 m²

14.01.061
Undersøkelse, kliniske studier

9.5 m²
(10.0 m²)

04.01.220
Lager, utstyr

8.9 m²
(15.0 m²)

04.01.339
WC, HC
5.6 m²

(5.0 m²)

09.02.044
Lager, utstyr

7.6 m²
(7.0 m²)

09.01.140
WC, personal

09.02.037
Renhold
4.3 m²

(4.0 m²)

13.13.023
Møte, helsetorg

13.7 m²
(12.0 m²)

13.13.024
Arbeidsrom, tverrfaglig/team ,

helsetorg
17.7 m²

(18.0 m²)

09.02.036
Desinfeksjon

9.9 m²
(8.0 m²)

09.02.038
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

30.0 m²
(30.0 m²)

04.01.348
Lager, væske

5.7 m²
(6.0 m²)

04.01.346
Lager, utstyr

5.1 m²
(5.0 m²)

09.01.138
Møte, demonstrasjon

20.3 m²
(20.0 m²)

09.01.141
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

11.4 m²
(12.0 m²)

09.01.143
Forrom
4.9 m²

(5.0 m²)

09.01.142
Forrom
4.8 m²

(5.0 m²)

04.02.167
Pause
19.7 m²

(20.0 m²)

04.01.124
WC, HC, pasient

1.8 m²
(5.0 m²)

15.02.024
Bibliotek, studenter

15.0 m²
(25.0 m²)

15.02.211
WC, besøkende

1.8 m²
(2.0 m²)

09.01.139
WC, HC, personal

5.6 m²
(5.0 m²)

09.01.152
WC

04.01.285
Undersøkelse og behandling,

spesialrom uroskopi
24.8 m²

(25.0 m²)

16.01.097
Kontor, 3 personer

22.2 m²
(18.0 m²)

16.02.039
Møte

27.6 m²
(20.0 m²)

04.01.353
Laboratorium, massespektrometri

8.2 m²
(7.0 m²)

04.01.354
Lager, tøy

2.4 m²
(2.0 m²)

80.03.117
Korridor
14.2 m²

09.02.046
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

09.02.047
Kontor, 1 person

6.1 m²
(6.0 m²)

09.02.049
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

80.06.225
Korridor, Poliklinikk Dagbehandling

73.5 m²

80.06.086
Korridor, Poliklinikk

15.9 m²

16.02.020
Møte

21.8 m²
(25.0 m²)

09.01.154
Kontor, 1 person, lite

7.2 m²

09.01.153
Undersøkelse, punksjonscytologi

8.8 m²

09.02.028
Teknikk
10.1 m²

(10.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

47.3 m²
(50.0 m²)

09.02.043
Oppstillingsplass, seng

3.2 m²
(2.0 m²)

09.02.029
Teknikk
8.9 m²

(10.0 m²)

09.02.045
Nisje
1.8 m²

(2.0 m²) 09.02.042
Oppstillingsplass, seng

09.02.040
Lager, tøy

09.02.041
Oppstillingsplass, seng

09.02.048
Oppstillingsplass, seng

09.02.014
Teknikk, PCI

9.9 m²
(10.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

49.0 m²
(50.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

48.1 m²
(50.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

48.2 m²
(50.0 m²)

09.01.045
Manøverrom

20.4 m²
(12.0 m²)

09.01.119
Oppstillingsplass, seng

09.01.118
Oppstillingsplass, seng

09.01.146
Oppstillingsplass, seng

09.01.145
Oppstillingsplass, seng

09.01.120
Oppstillingsplass, seng

09.01.132
Oppstillingsplass, seng

09.01.108
Teknikk, gjennomlysning

4.2 m²
(4.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

7.9 m²
(8.0 m²)

09.01.148
Oppstillingsplass, seng

2.7 m²
09.01.150

Oppstillingsplass, seng
2.5 m²

09.01.121
Oppstillingsplass, seng

3.8 m²
(2.0 m²)

09.01.004
Laboratorium, CT

44.8 m²
(40.0 m²)

09.01.134
Oppstillingsplass, seng

3.0 m²
(2.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

53.1 m²
(55.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

54.8 m²
(55.0 m²)

09.01.130
Oppstillingsplass, seng

09.01.131
Oppstillingsplass, seng

09.01.133
Oppstillingsplass, seng

09.01.147
Oppstillingsplass, seng

09.01.129
Oppstillingsplass, seng

09.01.124
Oppstillingsplass, akuttutstyr

Mål:  1 : 200
Dato:      15.11.23

M2-I01 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01

Nye Aker



09.01.002
Laboratorium, CT

39.7 m²
(40.0 m²)

09.01.012
Manøverrom

15.3 m²
(12.0 m²)

09.01.081
Kontor, 2 personer

13.6 m²
(12.0 m²)

09.01.085
Pause, stort

43.8 m²
(45.0 m²)

09.01.138
Møte, demonstrasjon

20.3 m²
(20.0 m²)

09.01.087
Møte, demonstrasjon

25.3 m²
(30.0 m²)

09.01.140
WC, personal 09.01.136

WC, personal

09.01.109
Legemidler

2.9 m²
(2.0 m²)

80.07.111
Rørpost
1.7 m²

09.01.077
Arbeidsrom, tverrfaglig

10.2 m²
(18.0 m²)

09.01.083
Kontor, 2 personer

14.0 m²
(12.0 m²)

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

24.2 m²
(24.0 m²)

09.01.010
Manøverrom

19.0 m²
(18.0 m²)

09.01.004
Laboratorium, CT

44.8 m²
(40.0 m²)

09.01.008
Teknikk, CT

8.0 m²
(8.0 m²)

09.01.006
Teknikk, CT

7.7 m²
(8.0 m²)

09.01.121
Oppstillingsplass, seng

09.01.007
Teknikk, CT

8.0 m²
(8.0 m²)

09.01.133
Oppstillingsplass, seng

09.01.003
Laboratorium, CT

44.9 m²
(40.0 m²)

09.01.011
Manøverrom

18.9 m²
(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

8.6 m²
(9.0 m²)

09.01.080
Kontor, 2 personer

13.5 m²
(12.0 m²)

09.01.014
Venteplass, CT

28.1 m²
(10.0 m²)

09.01.124
Oppstillingsplass, akuttutstyr

09.01.129
Oppstillingsplass, seng

09.01.089
Lager, rent

14.8 m²
(15.0 m²)

09.01.099
WC, HC, pasient

6.0 m²
(5.0 m²)

09.01.015
Omkledning, CT 09.01.016

Omkledning, CT

09.01.086
Desinfeksjon

9.9 m²
(8.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

17.4 m²
(16.0 m²)

09.01.090
Lager, rent

17.6 m²
(15.0 m²)

09.01.092
Lager, utstyr

17.8 m²
(15.0 m²)

09.01.070
Teknikk, intervensjon

10.9 m²
(8.0 m²)

09.01.142
Forrom
4.8 m²

(5.0 m²)

09.01.066
Manøverrom

11.9 m²
(12.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

54.8 m²
(55.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

53.1 m²
(55.0 m²)

09.01.141
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

11.4 m²
(12.0 m²)

09.01.067
Manøverrom

11.9 m²
(12.0 m²)

09.01.143
Forrom
4.9 m²

(5.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

7.9 m²
(8.0 m²)

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

4.1 m²
(4.0 m²)

94.03.012
UF-EL Gr.2

1.9 m²

80.05.006
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.005
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4 plasser

24.0 m²
(24.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

28.2 m²
(30.0 m²)

94.02.018
UF-EL
7.9 m²

(0.0 m²)
93.03.081
Sjakt, VVS

11.3 m²
(0.0 m²)

09.01.139
WC, HC, personal

5.6 m²
(5.0 m²)

09.01.116
Nisje, lager

8.3 m²
(1.0 m²)

09.01.147
Oppstillingsplass, seng

09.01.153
Undersøkelse, punksjonscytologi

8.8 m²

09.01.148
Oppstillingsplass, seng

94.03.013
UF-EL Gr.2

09.01.150
Oppstillingsplass, seng

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal slik det 
er programmert innenfor arealrammen for å ivareta rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal slik det 
er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det prosjekterte arealet kan 
derfor avvike noe fra programmert areal, men skal fortsatt ivareta 
rommets funksjon. 

0m 10m 20m 30m 40m

FARGEKODER, FUNKSJONSOMRÅDER

DØGNOMRÅDE SOMATIKK, VOKSE

PSYKISK HELSEVERN OG AVHENGIGHET

AKUTTFUNKSJONER

OBSERVASJONSPLASSER

POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

NYFØDT INTENSIV

FØDE

INTENSIV

OPERASJON

POST OPERATIV

BILDEDIAGNOSTIKK

LABRATORIEMEDISIN

APOTEK

KLINISK SERVICE

IKKE-MEDISINSK SERVICE

VAREMOTTAK

FORSKNING OG UNDERVISNING, OUS

FORSKNING OG UNDERVISNING, UiO

KONTORARBEIDSPLASSER OG MØTEROM

KOMMUNIKASJONSAREALER

Mål: As indicated

Dato:      15.11.23

M2-I03 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - CT OG INTERVENSJON

Nye Aker



09.01.002
Laboratorium, CT

(40.0 m²)

09.01.012
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.081
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

[031.023]
Prøvetagningstralle

[031.021]
Anestesivogn

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med kum
hovedartikkel

[031.020]
Akuttvogn med skuffer

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[042.001.01.2]
Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.003]
Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[012.037]
Anestesiapparat

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

[011.002]
CT

09.01.015
Omkledning, CT

(2.0 m²)

09.01.016
Omkledning, CT

(2.0 m²)

09.01.099
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

[FOZ.001.02]
Sittebenk, garderobe d=320 b=1100
h=430

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310
h=200

[FTZ.001]
Speil veggfast, hovedartikkel

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[011.026]
Konsoll

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001.01]
Tavle, whiteboard b=1205 h=1005

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      15.11.23

09.01.002 -  Laboratorium, CT

Nye Aker

Planutsnitt 09.01.002 Laboratorium CT



09.01.004
Laboratorium, CT

(40.0 m²)

09.01.010
Manøverrom

(18.0 m²)
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Konsoll
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[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[011.026]
Konsoll
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[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med kum
hovedartikkel
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Modulbord

[031.023]
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[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[012.031]
Infusjonsrack

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[012.037]
Anestesiapparat

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.004_01 -  Laboratorium, CT (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.004_02 -  Laboratorium, CT (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Laboratorium, CT 09.01.004



09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(55.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

09.01.067
Manøverrom

(12.0 m²)

[031.021]
Anestesivogn

[042.001]
Varmeskap

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[0
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.0
01

.0
3]

Pa
si

en
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ve
rv
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g,
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iv
å 

3 
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[0
62
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.0
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Se
kk
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ta

tiv
, 4

 h
ju

l

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[061.003]
Modulbord

[N
YZ

.0
06

]
H

ån
dv

as
k,

 6
00

 x
 5

00
, l

an
g 

he
nd

el

Plass til seng

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[0
61

.0
01

]
Tr

ille
bo

rd
, r

us
tfr

itt
 s

tå
l

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[012.037]
Anestesiapparat

[031.021]
Anestesivogn

09.01.141
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

(12.0 m²)
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3
U

F-
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.0

1.
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0
O
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, s
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g

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[GGB.012]
Skjermvegg, frittstående på gulv,
hovedartikkel

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310
h=200

[FOZ.001]
Sittebenk garderobe, hovedartikkel

SøyleSøyleSøyle
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.0
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, d
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=4

55
h=
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0 

gl
as
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ør

[037.004.01]
Blyskjerm, mobil

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[031.043.01]
Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt
regulering, medium høyde

[015.002.07]
Operasjonslampe, med monitorarm

[011.004.01]
Intervensjon, perifer

[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[012.031]
Infusjonsrack

[0
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[012.028]
Defibrillator

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[011.015]
Ultralyd
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je

rm
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[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[090.006]
Skjerm, vegghengt

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel
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[GFA.005.01]
Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm

[GSZ.012]
Safe, medisinoppbevaring
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]
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ilt

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      15.11.23

09.01.065+09.01.072_01 -  Laboratorium, intervensjon (side 1 av 2)

Nye Aker



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.065+09.01.072_02 -  Lab. intervensjon (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



09.01.116
Nisje, lager

(1.0 m²)

[0
31

.0
23

]
Pr

øv
et

ag
ni

ng
st

ra
lle

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455
h=580 glassdør

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[KSA.001.01]
Takskinne, forheng

[0
31

.0
05

.0
2]
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to

l, 
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Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.116 -  Nisje, stikkestol

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.116 nisje, stikkestol 09.01.116 Nisje, stikkestol



[NYZ.005]
Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel
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[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[FBD.011.05]
Benkeplate lab laminat d=650 b=1800
h=30

[041.009]
Ismaskin, knust is

[FSH.003.06]
Underskap, kasse-bakke 3 skuffer
d=650 b=657 h=800

09.01.153
Undersøkelse,

punksjonscytologi
8.8 m²

025.001.01 Mikroskop rutine

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.153 -  Undersøkelse, punktcytologi

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.153 Undersøkelse, punktcytologi



09.01.019
Laboratorium, MR

40.4 m²
(40.0 m²)

09.01.025
Manøverrom

30.1 m²
(18.0 m²)

09.01.026
Manøverrom

30.0 m²
(18.0 m²)

09.01.035
Laboratorium, MR

39.7 m²
(40.0 m²)

09.01.022
Teknikk, MR

10.1 m²
(10.0 m²)

09.01.088
Lager, kontrast

10.7 m²
(15.0 m²)

09.01.028
Forberedelse, MR

28.2 m²
(28.0 m²) 09.01.032

Granskning, MR, 4 plasser
26.9 m²

(24.0 m²)

09.01.018
Laboratorium, MR

40.5 m²
(40.0 m²)09.01.024

Manøverrom
29.1 m²

(18.0 m²)

09.01.021
Teknikk, MR

8.9 m²
(10.0 m²)

09.01.091
Lager, utstyr

21.0 m²
(15.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

10.6 m²
(10.0 m²)

94.03.009
UF-EL Gr.2

93.03.098
Sjakt, VVS

09.01.031
Omkledning, MR

09.01.123
Omkledning, MR

09.01.101
WC, pasient

09.01.113
Omkledning, MR

09.01.029
Omkledning, MR

09.01.134
Oppstillingsplass, seng

09.01.117
Ventesone

09.01.122
Omkledning, MR

09.01.036
Omkledning, MR

09.01.089
Lager, rent

09.01.106
WC, HC, HC, personal

09.01.100
WC, HC, HC, personal

09.01.094
WC, HC, pasient

09.01.030
Omkledning, MR

09.01.112
Omkledning, MR

Overgang til bygg 60

09.01.152
WC

94.03.024
UF-EL Gr.2

09.01.020
Laboratorium, MR

47.0 m²
(40.0 m²)

09.01.023
Teknikk, MR

9.6 m²
(10.0 m²)09.01.095

WC, HC, besøkende
4.1 m²

(5.0 m²)

09.01.034
Manøverrom

22.2 m²
(12.0 m²)

09.01.154
Kontor, 1 person, lite

7.2 m²

09.01.097
WC, HC, besøkende

94.03.008
UF-EL Gr.209.01.130

Oppstillingsplass, seng

09.01.131
Oppstillingsplass, seng

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal slik det 
er programmert innenfor arealrammen for å ivareta rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal slik det 
er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det prosjekterte arealet kan 
derfor avvike noe fra programmert areal, men skal fortsatt ivareta 
rommets funksjon. 

0m 10m 20m 30m 40m

FARGEKODER, FUNKSJONSOMRÅDER

DØGNOMRÅDE SOMATIKK, VOKSE

PSYKISK HELSEVERN OG AVHENGIGHET

AKUTTFUNKSJONER

OBSERVASJONSPLASSER

POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

NYFØDT INTENSIV

FØDE

INTENSIV

OPERASJON

POST OPERATIV

BILDEDIAGNOSTIKK

LABRATORIEMEDISIN

APOTEK

KLINISK SERVICE

IKKE-MEDISINSK SERVICE

VAREMOTTAK

FORSKNING OG UNDERVISNING, OUS

FORSKNING OG UNDERVISNING, UiO

KONTORARBEIDSPLASSER OG MØTEROM

KOMMUNIKASJONSAREALER

Mål: As indicated

Dato:      15.11.23

M2-I04 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - MR

Nye Aker



09.01.018
Laboratorium

, M
R

(40.0 m
²)

09.01.024
M

anøverrom
(18.0 m

²)

94.03.024
U

F-EL G
r.2

09.01.029
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

09.01.113
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

09.01.101
W

C
, pasient

(2.0 m
²)

09.01.021
Teknikk, M

R
(10.0 m

²)

011.042 Spoletralle

[GHA.001.08]
Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900

[GPZ.001]
Stol, hovedartikkel

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[035.005.02]
Overflytningsmadrass, hel lengde

[011.026]
Konsoll

[011.026]
Konsoll

[090.005.03]
Skjerm

, PC
, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm

, PC
, standard, 24"

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[011.038]
M

R
-kom

patibel innredning

[011.001]
M

R

[011.038]
MR-kompatibel innredning

[031.045]
Tralle, M

R
-kom

patibel

[011.025.03]
Kontrastinjektor, M

R
-kom

patibel

[G
PZ.001.09]

Stol, besøk M
R

 kom
patibel

[012.031.01]
Infusjonsrack, M

R
-kom

patibelt, m
obilt

[062.015]
Sekkestativ

[017.001.04]
Pasientovervåking, M

R
-kom

patibel

[011.022.01]
Teknisk kabinett, MR 1.5T

[FOZ.001.02]
Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FTZ.001]
Speil veggfast, hovedartikkel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[062.015]
Sekkestativ

KKD.003 Sykeromskanal, 
enkel, MR kompatibel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.018_01 -  Laboratorium, MR (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.018_02 -  Laboratorium, MR (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



09.01.025
Manøverrom

(18.0 m²)

09.01.019
Laboratorium, MR

(40.0 m²)

09.01.094
WC, HC, pasient

(5.0 m²) 09.01.030
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

09.01.112
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

94.03.007
UF-EL Gr.2

09.01.022
Teknikk, MR

(10.0 m²)

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[011.038]
MR-kompatibel innredning

[031.045]
Tralle, MR-kompatibel

[GPZ.001.09]
Stol, besøk MR kompatibel

[011.026]
Konsoll

[011.022.01]
Teknisk kabinett, M

R
 1.5T

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[N
YZ.006]

H
åndvask, 600 x 500, lang hendel

[N
YZ.008]

Servantm
iljø hovedartikkel

[FO
Z.001.02]

Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200

[FTZ.001]
Speil veggfast, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[062.015]
Sekkestativ

[011.038]
MR-kompatibel innredning

[031.023]
Prøvetagningstralle

011.042 Spoletralle

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

KKD.003 Sykeromskanal, enkel, 
MR kompatibel

[017.001.04]
Pasientovervåking, MR-kompatibel

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.019_01 -  Laboratorium, MR (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.019_02 -  Laboratorium, MR (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23

Laboratorium, MR 09.01.019



09.01.097
WC, HC, besøkende

2.7 m²
(5.0 m²)

09.01.122
Omkledning, MR

1.5 m²
(2.0 m²)

09.01.036
Omkledning, MR

1.5 m²
(2.0 m²)

09.01.034
Manøverrom

22.2 m²
(12.0 m²)

09.01.154
Kontor, 1 person, lite

7.2 m²

09.01.020
Laboratorium, MR

47.0 m²
(40.0 m²)

09.01.023
Teknikk, MR

9.6 m²
(10.0 m²)

94.03.008
UF-EL Gr.2

1.5 m² [GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[FBB.001.01]
Tavle, whiteboard b=1205 h=1005
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Konsoll

[011.026]
Konsoll

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.020_01 -  Laboratorium, MR (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.020 Laboratorium, MR



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.020_02 -  Laboratorium, MR (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



09.01.028
Forberedelse, MR

(28.0 m²)

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[031.021]
Anestesivogn

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[031.023]
Prøvetagningstralle

[031.005.02]
Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking
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[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[GFA.001.02]
Kjøleskap, husholdning, ca. 150 cm

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør

[FBD.011.05]
Benkeplate lab laminat d=650 b=1800 h=30

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør

SØYLE

[KKD.001]
Sykeromskanal

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.028 -  Forberedelse, MR

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.028 Forberedelse, MR

Forberedelse MR, 09.01.028



09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

52.6 m²
(50.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell røntgen

36.7 m²
(30.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell røntgen

36.1 m²
(30.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

5.3 m²
(5.0 m²)

09.01.119
Oppstillingsplass, seng

09.01.118
Oppstillingsplass, seng

09.01.132
Oppstillingsplass, seng

09.01.120
Oppstillingsplass, seng

09.01.054
Granskning, gjennomlysning, 4

plasser
26.0 m²

(24.0 m²)

09.01.075
Arbeidsrom, tverrfaglig

21.6 m²
(18.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

22.6 m²
(24.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

22.9 m²
(24.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

17.7 m²
(18.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

24.5 m²
(24.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

22.8 m²
(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

23.7 m²
(24.0 m²)

09.01.114
Venteplass

6.1 m²
(10.0 m²)09.01.082

Kontor, 2 personer
12.1 m²

(12.0 m²)

09.01.104
WC, personal

09.01.103
WC, personal

09.01.045
Manøverrom

20.4 m²
(12.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell røntgen

39.6 m²
(30.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell røntgen, 4

plasser
27.0 m²

(24.0 m²)

09.01.043
Manøverrom

14.0 m²
(12.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS

5.4 m²
(0.0 m²)

09.01.044
Manøverrom

13.7 m²
(12.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

17.2 m²
(12.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

25.9 m²
(35.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon

18.5 m²
(15.0 m²)

04.01.330
Venteplass, sentralt

18.1 m²
(15.0 m²)

09.01.053
Laboratorium, gjennomlysning

36.8 m²
(40.0 m²)

09.01.056
Manøverrom

15.6 m²
(12.0 m²)

09.01.055
Manøverrom

15.9 m²
(12.0 m²) 09.01.052

Laboratorium, gjennomlysning
38.9 m²

(40.0 m²)

09.01.058
Omkledning, gjennomlysning

09.01.108
Teknikk, gjennomlysning

94.03.011
UF-EL Gr.2

09.01.098
WC, HC, pasient

09
.0

1.
10

2
W

C
, b

es
øk

en
de

09
.0

1.
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C
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de

13.07.018
Renhold

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

10.8 m²
(10.0 m²)

80.07.017
AGV-rom

94.02.086
UF-EL

93.03.083
Sjakt, VVS

80.07.151
AGV-rom

09.01.093
WC, HC, besøkende

09.01.137
Pause
25.5 m²

(15.0 m²)

09.01.145
Oppstillingsplass, seng

09.01.146
Oppstillingsplass, seng

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal slik det 
er programmert innenfor arealrammen for å ivareta rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal slik det 
er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det prosjekterte arealet kan 
derfor avvike noe fra programmert areal, men skal fortsatt ivareta 
rommets funksjon. 

0m 10m 20m 30m 40m

FARGEKODER, FUNKSJONSOMRÅDER

DØGNOMRÅDE SOMATIKK, VOKSE

PSYKISK HELSEVERN OG AVHENGIGHET

AKUTTFUNKSJONER

OBSERVASJONSPLASSER

POLIKLINIKK OG DAGBEHANDLING

NYFØDT INTENSIV

FØDE

INTENSIV

OPERASJON

POST OPERATIV

BILDEDIAGNOSTIKK

LABRATORIEMEDISIN

APOTEK

KLINISK SERVICE

IKKE-MEDISINSK SERVICE

VAREMOTTAK

FORSKNING OG UNDERVISNING, OUS

FORSKNING OG UNDERVISNING, UiO

KONTORARBEIDSPLASSER OG MØTEROM

KOMMUNIKASJONSAREALER

Mål: As indicated

Dato:      15.11.23

M2-I02 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - GEN. RØNTGEN, ULTRALYD OG GJENNOMLYSNING

Nye Aker



09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

(50.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

(12.0 m²)

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[KSA.001.02]
Takskinne, vinkel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[KKD.001]
Sykeromskanal

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[011.006]
Røntgen, konvensjonell

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FBA.041.17]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør
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[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.037_01 -  Multifunksjonslab (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.037 Laboratorium, Generell røntgen (multifunksjonslab)



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.037_02 -  Multifunksjonslab (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Multifunksjonslab 09.01.037



09.01.040
Laboratorium, generell røntgen

(30.0 m²)

09.01.045
Manøverrom

(12.0 m²)

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
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[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[011.026]
Konsoll

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.040_01 -  Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.040_02 -  Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Laboratorium, generell røntgen 09.01.040
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SØYLE

[011.026]
Konsoll

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[011.026]
Konsoll

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[011.026]
Konsoll

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

09.01.044
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.043
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.045
Manøverrom

(12.0 m²)

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      15.11.23

Manøverkorridor -  Generell røntgen

Nye Aker

Planutsnitt manøverkorridor generell røntgen

Manøverkorridor generell røntgen



09.01.108
Teknikk, gjennomlysning

(4.0 m²)

09.01.098
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.053
Laboratorium, gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.056
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.058
Omkledning, gjennomlysning

(2.0 m²)
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[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[011.026]
Konsoll

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul
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[015.006.02]
Oppheng, tak, monitor, 20-30"

[037.004.01]
Blyskjerm, mobil

[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[011.005]
Gjennomlysning

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett
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[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.053_01 -  Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.053 Laboratorium, gjennomlysning



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.053_02 -  Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      15.11.23
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.062 -  Laboratorium, ultralyd

Nye AkerDato:      15.11.23

Planutsnitt 09.01.062 Laboratorium, ultralyd



03.01.028
Ambulanseinngang

25.3 m²
(40.0 m²)

10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

29.9 m²
(30.0 m²)

04.01.192
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
22.3 m²

(20.0 m²)

04.01.177
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
22.0 m²

(20.0 m²)

04.01.172
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
19.8 m²

(20.0 m²)

04.01.037
Undersøkelse og behandling

16.8 m²
(16.0 m²)

04.01.069
Undersøkelse og behandling

17.6 m²
(16.0 m²)

?
?
?

(?)

04.01.063
Undersøkelse og behandling

17.6 m²
(16.0 m²)

04.01.047
Undersøkelse og behandling

16.2 m²
(16.0 m²)

04.01.048
Undersøkelse og behandling

16.5 m²
(16.0 m²)

04.01.055
Undersøkelse og behandling

16.9 m²
(16.0 m²)

04.01.064
Undersøkelse og behandling

15.1 m²
(16.0 m²)

04.01.065
Undersøkelse og behandling

14.4 m²
(16.0 m²)

04.01.068
Undersøkelse og behandling

17.6 m²
(16.0 m²)

04.01.009
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

18.8 m²
(16.0 m²)

04.01.147
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.134
WC, HC, pasient

6.3 m²
(5.0 m²)

04.01.148
WC, besøkende

1.6 m²
(2.0 m²)

04.01.236
Ekspedisjon

28.2 m²
(30.0 m²)

?
?
?

(?)

04.01.241
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

23.4 m²
(24.0 m²)

04.01.234
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

09.01.001
Laboratorium, CT

49.2 m²
(55.0 m²)

09.01.005
Teknikk, CT

7.7 m²
(8.0 m²)

09.01.009
Manøverrom

17.6 m²
(12.0 m²)

09.01.038
Laboratorium, generell røntgen

41.4 m²
(30.0 m²)

09.01.042
Manøverrom

19.9 m²
(18.0 m²)

13.07.003
Renhold
5.8 m²

(4.0 m²)

13.07.037
Pause, stort, stort

49.0 m²
(40.0 m²)

13.07.038
Kontor, 1 person

11.0 m²
(9.0 m²)

13.07.039
Kontor, 2 personer

11.2 m²
(12.0 m²)

13.07.040
Arbeidsrom

16.8 m²
(14.0 m²)

13.07.041
WC, HC, HC, personal

6.7 m²
(5.0 m²)

13.05.002
Kjøkken, desentralt, uten oppvask og

oppholdsrom
14.7 m²

(10.0 m²)

03.01.029
Undersøkelse, akuttrom

41.5 m²
(40.0 m²)

03.01.053
Observasjon, retriage

136.4 m²
(130.0 m²)

03.01.058
Observasjon, avklaring

101.8 m²
(100.0 m²)

03.01.031
Undersøkelse, triage

21.9 m²
(19.0 m²)

03.01.026
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.027
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.060
Undersøkelse

21.8 m²
(16.0 m²)

03.01.061
Undersøkelse

21.9 m²
(16.0 m²)

03.01.062
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.030
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.084
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.085
Undersøkelse

22.0 m²
(16.0 m²)

03.01.086
Undersøkelse

22.1 m²
(16.0 m²)

03.01.050
Undersøkelse

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.016
WC, HC, pasient

5.4 m²
(5.0 m²)

03.01.015
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.073
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.074
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.075
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.076
WC, pasient

2.3 m²
(2.0 m²)

03.01.077
WC, pasient

2.8 m²
(2.0 m²)

03.01.078
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.079
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.01.080
WC, pasient

2.8 m²
(2.0 m²)

03.01.081
WC, pasient

2.3 m²
(2.0 m²)

03.01.059
Behandling, spesialrom

20.6 m²
(20.0 m²)

03.01.009
Behandling, spesialrom

19.5 m²
(20.0 m²)

03.01.010
Behandling, spesialrom

20.6 m²
(20.0 m²)

03.01.017
WC, HC, pasient

4.1 m²
(5.0 m²)

03.01.018
WC, HC, pasient

4.2 m²
(5.0 m²)

03.01.019
WC, HC, pasient

4.1 m²
(5.0 m²)

03.01.032
Undersøkelse, kontaktsmitte

15.9 m²
(16.0 m²)

03.01.011
Behandling, avrusning

19.5 m²
(20.0 m²)

03.01.012
Bad

9.3 m²
(10.0 m²)

03.01.024
Samtale
8.9 m²

(6.0 m²)

03.01.006
Lager, ambulanseutstyr

16.7 m²
(16.0 m²)

03.01.020
Lager, utstyr

16.4 m²
(15.0 m²)

03.01.049
Venteplass

12.4 m²
(12.0 m²)

03.01.082
WC, besøkende

2.2 m²
(2.0 m²)

03.01.045
WC, besøkende

2.1 m²
(2.0 m²)

03.01.046
WC, HC, besøkende

6.2 m²
(5.0 m²)

03.01.068
Desinfeksjon

9.1 m²
(8.0 m²)

03.01.063
Lager, utstyr

13.7 m²
(15.0 m²)

03.01.064
Lager, utstyr

27.2 m²
(11.0 m²)

03.01.041
Lager, rent

9.9 m²
(10.0 m²)

03.01.069
Lager, rent

20.2 m²
(10.0 m²)

03.01.070
Lager, rent

15.3 m²
(10.0 m²)

03.01.089
Lager, tøy

3.9 m²
(5.0 m²)

03.01.054
Oppstillingsplass, utstyr

1.4 m²
(3.0 m²)

03.01.091
Oppstillingsplass, akuttutstyr

2.1 m²
(2.0 m²)

03.01.038
Ekspedisjon

15.8 m²
(18.0 m²)

03.01.033
Arbeidsstasjon

24.8 m²
(28.0 m²)

03.01.088
Arbeidsrom, tverrfaglig

18.0 m²
(18.0 m²)

03.01.051
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

34.8 m²
(36.0 m²)

03.01.052
Arbeidsrom, tverrfaglig

25.5 m²
(18.0 m²)

03.01.039
Kontor, 2 personer

16.2 m²
(12.0 m²)

03.01.040
Kopi

4.0 m²
(4.0 m²)

03.01.065
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

25.3 m²
(24.0 m²)

03.01.036
Pause, stort

45.3 m²
(45.0 m²)

03.01.042
WC, HC, personal

5.7 m²
(5.0 m²)

03.01.071
WC, personal

2.4 m²
(2.0 m²)

03.01.072
WC, personal

2.3 m²
(2.0 m²)

03.02.031
Observasjon

14.8 m²
(15.0 m²)

03.02.058
Observasjon

19.1 m²
(15.0 m²)

03.02.060
Observasjon

19.1 m²
(15.0 m²)

03.02.062
Observasjon

19.0 m²
(15.0 m²)

03.02.032
Observasjon

14.9 m²
(15.0 m²)

03.02.033
Observasjon

14.2 m²
(15.0 m²)

03.02.034
Observasjon

14.2 m²
(15.0 m²)

03.02.035
Observasjon

15.0 m²
(15.0 m²)

03.02.037
Observasjon

15.0 m²
(15.0 m²)

03.02.041
Observasjon

19.0 m²
(15.0 m²)

03.02.012
WC, pasient

1.5 m²
(2.0 m²)

03.02.013
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.017
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.018
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.019
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.020
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.021
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.022
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.023
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.024
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.025
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.026
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.027
Bad

4.3 m²
(5.0 m²)

03.02.052
Bad

7.7 m²
(5.0 m²)

03.01.112
Isolat, luftsmitte

21.4 m²
(18.0 m²)

?
?
?

(?)

03.01.115
Sluse, luftsmitte

5.3 m²
(5.0 m²)

?
?
?

(?)

03.01.117
Bad, luftsmitte

7.3 m²
(6.0 m²)

03.02.002
Lager, utstyr

12.5 m²
(15.0 m²)

03.02.009
Lager, rent

12.4 m²
(15.0 m²)

03.02.006
Desinfeksjon

9.7 m²
(8.0 m²)

03.02.014
Arbeidsstasjon, ytre sone

13.1 m²
(16.0 m²)

03.02.051
Arbeidsrom, tverrfaglig

21.4 m²
(18.0 m²)

03.02.008
Kontor, 2 personer

11.1 m²
(12.0 m²)

03.02.046
Pause
24.3 m²

(25.0 m²)

03.02.049
WC, personal

2.0 m²
(2.0 m²)

03.02.010
WC, personal

2.0 m²
(2.0 m²)

03.02.011
WC, HC, personal

7.0 m²
(5.0 m²)

03.01.105
Isolat, luftsmitte akuttrom

35.3 m²
(36.0 m²)

03.01.106
Undersøkelse, triage

20.2 m²
(19.0 m²)

03.01.107
Undersøkelse, triage

20.7 m²
(19.0 m²)

13.02.044
Garderobe, personal

207.0 m²
(210.0 m²)

13.02.054
Garderobe, personal

226.0 m²
(220.0 m²)

13.02.055
Garderobe, personal

43.3 m²
(50.0 m²)

13.02.073
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

13.02.080
Dusj, personalgarderobe

2.4 m²
(2.5 m²)

13.02.091
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

13.02.100
WC, personal

2.0 m²
(2.0 m²)

13.02.103
WC, personal

2.1 m²
(2.0 m²)

13.02.106
WC, personal

2.1 m²
(2.0 m²)

13.02.129
WC, HC, dusj

6.1 m²
(5.0 m²)

13.02.130
WC, HC, dusj

6.2 m²
(5.0 m²)

13.06.009
Teknisk driftsentral, 8 arbeidsplasser

54.2 m²
(48.0 m²)

13.06.011
Pause
25.0 m²

(15.0 m²) 13.06.012
Kontor, 2 personer

12.8 m²
(12.0 m²)

13.06.013
Kontor, 6 personer

34.3 m²
(36.0 m²)

13.06.014
Kontor, 1 person

10.1 m²
(9.0 m²)

13.06.015
Stillerom
5.9 m²

(5.0 m²)

13.06.016
Stillerom
4.5 m²

(5.0 m²)

13.06.020
Lager, VVS

15.0 m²
(15.0 m²)

13.06.021
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

13.06.023
Bad, HC, personal

6.9 m²
(5.0 m²)

13.06.024
Lager, utstyr

24.1 m²
(24.0 m²)

13.11.001
Vaktrom
25.3 m²

(25.0 m²)

13.11.003
Kontor, 4 personer

24.7 m²
(24.0 m²)

13.11.004
Kontor, 1 person

11.0 m²
(9.0 m²)

13.11.005
Kopi

5.5 m²
(5.0 m²)

13.11.008
Lager

13.5 m²
(15.0 m²)

13.12.008
Kontor, 2 personer

14.8 m²
(12.0 m²)

13.12.013
Pause
19.9 m²

(15.0 m²)

13.01.009
Bønnerom

14.8 m²
(15.0 m²)

13.10.003
Miljøstasjon, avfall

10.4 m²
(10.0 m²)

94.02.108
UF-EL
6.5 m²

(0.0 m²)

10.03.003
Laboratorium, PNA, nisje

6.5 m²
(3.0 m²)

10.03.004
Laboratorium, PNA, nisje

5.2 m²
(3.0 m²)

03.02.067
Bad, kontaktsmitte

6.9 m²
(6.0 m²)

03.02.068
Bad, kontaktsmitte

7.0 m²
(6.0 m²)

03.02.065
Forrom, kontaktsmitte

5.0 m²
(4.0 m²)

03.02.066
Forrom, kontaktsmitte

5.0 m²
(4.0 m²)

13.06.017
Kopi

6.0 m²
(4.0 m²)

03.01.035
Oppstillingsplass, akuttutstyr

2.2 m²
(2.0 m²)

03.01.108
Sluse, luftsmitte

8.3 m²
(5.0 m²)

03.01.067
Bad, kontaktsmitte

6.5 m²
(6.0 m²)

03.01.014
Forrom, kontaktsmitte

3.7 m²
(4.0 m²)

02.07.038
Undersøkelse, mottak

23.3 m²
(20.0 m²)

02.07.039
Undersøkelse, mottak

24.3 m²
(20.0 m²)

14.01.005
Grupperom, stort

25.7 m²
(25.0 m²)

15.01.011
Smågrupperom

24.8 m²
(25.0 m²)

14.01.008
Grupperom, stort

24.2 m²
(25.0 m²)

80.04.027
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.025
Trapperom

21.6 m²
(0.0 m²)

80.04.026
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.030
Trapperom

22.8 m²
(0.0 m²)

80.04.031
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

80.04.032
Trapperom

20.1 m²
(0.0 m²)

04.01.197
WC, HC, besøkende

8.8 m²
(5.0 m²)

13.01.013
Kontor, 2 personer

11.7 m²
(12.0 m²)

13.01.012
Kontor, 1 person

11.4 m²
(9.0 m²)

13.01.011
Venterom, inngangshall

9.5 m²
(10.0 m²)

13.01.008
Visningsrom

21.0 m²
(16.0 m²)

03.01.110
Venteplass

13.1 m²
(12.0 m²)

03.01.111
Tekjøkken, pasient

7.7 m²
(5.0 m²)

80.04.046
Trapperom

20.7 m²
(0.0 m²)

80.05.003
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.004
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.088
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.089
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.090
Heis, Person

5.9 m²
(0.0 m²)

80.05.208
Heis, uren

4.0 m²
(0.0 m²)

80.05.209
Heis, uren

4.0 m²
(0.0 m²)

80.03.059
Forrom, akuttheis

52.4 m²
(0.0 m²)

80.07.028
Sengeautomat

18.6 m²
(0.0 m²)

80.07.029
Sengeautomat

18.6 m²
(0.0 m²)

80.07.002
AGV-rom
21.0 m²
(0.0 m²)

80.07.003
AGV-rom
35.9 m²
(0.0 m²)

80.07.004
AGV-rom
40.4 m²
(0.0 m²)

93.03.308
Sjakt, VVS

7.4 m²
(0.0 m²)

93.03.309
Sjakt, VVS

7.4 m²
(0.0 m²)

93.03.310
Sjakt, VVS

9.0 m²
(0.0 m²)

93.03.311
Sjakt, VVS

6.8 m²
(0.0 m²)

93.03.315
Sjakt, VVS

9.5 m²
(0.0 m²)

93.03.316
Sjakt, VVS

7.5 m²
(0.0 m²)

93.03.317
Sjakt, VVS

7.5 m²
(0.0 m²)

93.03.318
Sjakt, VVS

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.319
Sjakt, VVS

8.5 m²
(0.0 m²)

93.03.320
Sjakt, VVS

8.6 m²
(0.0 m²)

93.03.321
Sjakt, VVS

8.6 m²
(0.0 m²)

93.03.322
Sjakt, VVS

11.8 m²
(0.0 m²)

93.03.323
Sjakt, VVS

1.6 m²
(0.0 m²)

93.03.331
Sjakt, VVS

15.0 m²
(0.0 m²)

93.03.332
Sjakt, VVS

11.7 m²
(0.0 m²)

93.03.333
Sjakt, VVS

13.1 m²
(0.0 m²)

93.03.334
Sjakt, VVS

13.8 m²
(0.0 m²)

93.03.337
Sjakt, VVS

1.7 m²
(0.0 m²)

94.02.042
UF-EL
9.4 m²

(0.0 m²)

94.02.014
UF-EL
7.4 m²

(0.0 m²)

95.03.024
Teknisk rom, KR, IKT

23.1 m²
(0.0 m²)

95.03.026
Teknisk rom, KR, IKT

20.6 m²
(0.0 m²)

80.06.062
Korridor, Observasjon

54.7 m²
(0.0 m²)

80.06.063
Korridor, Observasjon

40.0 m²
(0.0 m²)

80.06.067
Korridor, Poliklinikk

75.0 m²
(0.0 m²)

80.06.074
Korridor, Teknisk Driftssentral

68.9 m²
(0.0 m²)

80.06.075
Korridor, Teknisk Driftssentral

51.1 m²
(0.0 m²)

80.02.010
Korridor
87.9 m²
(0.0 m²)

93.03.479
Sjakt, VVS

14.0 m²
(0.0 m²)

94.02.082
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

94.02.083
UF-EL
6.7 m²

(0.0 m²)

94.02.015
UF-EL
9.5 m²

(0.0 m²)

80.07.083
Avfallssjakt

2.1 m²
(0.0 m²)

04.01.301
Forrom, kontaktsmitte

5.6 m²
(4.0 m²)

04.01.300
Forrom, kontaktsmitte

5.2 m²
(4.0 m²)

04.01.304
Venteplass

46.1 m²
(50.0 m²)

04.01.036
Undersøkelse og behandling

17.0 m²
(16.0 m²)

13.01.014
WC, HC, besøkende

6.1 m²
(5.0 m²)

03.01.109
Farmasitun, sammenstilling

29.0 m²
(15.0 m²)

03.02.069
Legemidler

7.5 m²
(6.0 m²)

80.06.065
Korridor, Akutt

76.9 m²
(0.0 m²)

80.06.066
Korridor, Akutt

68.9 m²
(0.0 m²)

13.02.095
WC, personal

1.8 m²
(2.0 m²)

13.06.022
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

13.06.010
Lager, elektro

19.6 m²
(20.0 m²)

80.05.045
Heis, ren

3.6 m²
(0.0 m²)03.02.082

Arbeidsstasjon
11.4 m²
(8.0 m²)

13.10.005
Miljøstasjon, avfall

14.3 m²
(10.0 m²)

80.06.037
Korridor, Kontorer

15.8 m²
(0.0 m²)

93.03.017
Sjakt, VVS

10.2 m²
(0.0 m²)

93.03.270
Sjakt, VVS

10.8 m²
(0.0 m²)

80.06.064
Korridor, Akutt

76.5 m²
(0.0 m²)

40.01.004
Leietaker
56.4 m²
(0.0 m²)

13.02.039
WC, personal

2.3 m²
(2.0 m²)

13.02.040
WC, personal

2.3 m²
(2.0 m²)

94.01.167
Bryterrom
14.4 m²

94.01.166
Bryterrom
14.1 m²

94.01.008
Transformatorrom

11.0 m²

93.03.481
Sjakt, VVS

8.0 m²

93.03.447
Sjakt, VVS

1.8 m²
(0.0 m²)

93.03.473
Sjakt, VVS

1.8 m²
(0.0 m²)

04.01.020
Undersøkelse og behandling

17.1 m²
(16.0 m²)

04.01.238
WC, personal

1.6 m²
(2.0 m²)

72.01.002
Sanering
16.6 m²

72.01.001
Ambulansehall

736.0 m²

94.03.001
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.002
UF-EL Gr.2

1.5 m²
94.03.003
UF-EL Gr.2

1.4 m²

94.03.004
UF-EL Gr.2

1.4 m²

93.01.065
Ventilasjonsrom, ambulansehall

9.6 m²

93.03.476
Sjakt, VVS

8.3 m²

93.03.475
Sjakt, VVS

13.2 m²

03.01.120
Dusj

3.9 m²
(2.0 m²)

03.01.119
WC, personal

3.5 m²
(2.0 m²)

13.02.034
Overnatting, personal

9.4 m²
(8.0 m²)

13.02.030
Overnatting, personal

9.4 m²
(8.0 m²)

04.01.311
Stillerom
4.3 m²

(5.0 m²)

04.01.312
Stillerom
4.7 m²

(5.0 m²)

13.02.145
Tøyutlevering, personalgarderobe

44.7 m²
(45.0 m²)

13.07.042
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

13.07.043
WC, personal

1.7 m²
(2.0 m²)

13.02.131
WC, HC, dusj

6.3 m²
(5.0 m²)

95.03.025
Teknisk rom, KR, IKT

24.5 m²

13.02.031
Overnatting, personal

9.4 m²
(8.0 m²)

16.02.002
Møte, stort

35.6 m²
(35.0 m²)

?
?
?

(?)

16.02.027
Møte

24.6 m²
(25.0 m²)

16.02.038
Møte

22.4 m²
(20.0 m²)

03.01.123
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

23.3 m²
(24.0 m²)

03.01.124
Arbeidsstasjon

14.0 m²
(12.0 m²)

03.01.025
Samtale
11.0 m²

(12.0 m²)

03.01.125
Arbeidsstasjon

12.4 m²
(12.0 m²)

03.01.121
Farmasitun, tilberedning

12.2 m²
(15.0 m²)

03.01.122
Farmasitun, arbeidsrom/lager

14.2 m²
(30.0 m²)

03.01.118
Stillerom
4.0 m²

(2.0 m²)

80.07.112
Rørpost
1.4 m²

(0.0 m²)

03.02.071
Stillerom, lite

3.1 m²
(2.0 m²)

13.01.010
Kapell

29.4 m²
(20.0 m²)

13.02.021
Overnatting, personal

9.4 m²
(8.0 m²)

80.06.380
Korridor
6.6 m²

80.07.129
Rørpost
1.6 m²

16.02.022
Møte

20.3 m²
(25.0 m²)

13.06.019
Lager, utstyr

29.5 m²
(30.0 m²)

13.06.018
Vaskerom
15.6 m²

(14.0 m²)

13.11.009
Post

24.8 m²
(24.0 m²)

16.02.001
Møte, stort

41.1 m²
(40.0 m²)

03.02.072
Arbeidsstasjon, indre sone

21.0 m²
(22.0 m²)

03.02.073
WC, HC, besøkende

6.0 m²
(5.0 m²)

94.02.005
UF-EL
9.0 m²

80.05.132
Heis, ren

3.6 m²

80.05.136
Heis, ren

3.6 m²

13.02.043
Konsultasjon/kontor

12.1 m²
(12.0 m²)

13.02.012
Overnatting, personal

10.4 m²
(8.0 m²)

13.02.003
Bad, ikke pasient, personal

9.1 m²
(5.0 m²)

02.07.069
Bad, HC, PHA

2.8 m²
(6.0 m²)02.07.070

Arbeidsstasjon
14.5 m²

(14.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

17.6 m²
(18.0 m²)

09.01.125
Laboratorium, CT

49.1 m²
(55.0 m²)

13.02.032
Overnatting, personal

10.4 m²
(8.0 m²)

80.07.143
Rørpost
1.6 m²

80.07.144
Rørpost
1.8 m²

93.03.388
Sjakt, VVS

7.9 m²

80.03.016
Korridor
85.4 m²

80.06.318
Korridor, Personalservice

9.6 m²

80.06.317
Korridor, Personalservice

7.8 m²

80.06.073
Korridor
72.8 m²

80.06.331
Korridor, Akutt

59.9 m²

80.06.093
Korridor, Akutt

55.9 m²

80.06.054
Korridor, Akutt

95.6 m²

80.06.332
Korridor, Observasjon

56.6 m² 80.06.334
Korridor, Akutt

69.5 m²

80.03.074
Forrom, heis

39.7 m²

80.03.075
Forrom, heis

41.1 m²

80.06.385
Korridor
76.5 m²

80.06.383
Korridor
78.5 m²

03.01.126
Legemidler

6.2 m²
(6.0 m²)

80.06.344
Korridor, Akutt

10.4 m²

80.03.015
Korridor
30.1 m²

80.03.070
Korridor
7.6 m²

13.02.178
WC, personal

1.9 m²
(2.0 m²)

13.02.180
WC, personal

1.9 m²
(2.0 m²)

94.02.225
UF-EL
1.7 m²

04.01.310
Stillerom
5.9 m²

(5.0 m²)

80.03.113
Korridor
73.6 m²

80.06.364
Korridor
65.2 m²

80.06.369
Korridor
116.7 m²

80.06.365
Korridor
83.4 m²

80.06.366
Korridor
55.9 m²

80.06.479
Korridor
19.3 m²

80.06.367
Korridor
105.7 m²

94.01.151
Teknisk sjakt, Strømskinner

1.4 m²

94.01.141
Teknisk sjakt, Strømskinner

0.7 m²

13.02.067
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

13.02.071
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

13.02.077
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

03.01.128
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

12.4 m²
(13.0 m²)

80.03.118
Korridor
17.1 m²

99.99.089
IA, Disp.
2.8 m²

?
?
?

(?)

80.06.472
Korridor, Akutt

17.2 m²

?
?
?

(?)

13.02.192
Dusj, personalgarderobe

2.4 m²
(2.5 m²)

13.02.193
Dusj, personalgarderobe

2.4 m²
(2.5 m²)

13.02.194
Dusj, personalgarderobe

2.4 m²
(2.5 m²)

13.02.195
Dusj, personalgarderobe

2.4 m²
(2.5 m²)

13.02.196
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

80.03.013
Korridor
47.5 m²

93.03.512
Sjakt, VVS

4.2 m²

94.01.009
Transformatorrom

11.0 m²

80.06.379
Korridor, Akutt

79.7 m²

13.02.075
Dusj, personalgarderobe

2.3 m²
(2.5 m²)

80.06.486
Korridor
100.1 m²

80.06.487
Korridor
8.3 m²

13.02.009
Overnatting, personal

11.1 m²
(8.0 m²)

03.01.104
Undersøkelse, akuttrom

34.1 m²
(36.0 m²)

03.01.066
Undersøkelse, akuttrom

33.5 m²
(36.0 m²)

03.02.063
Isolat, kontaktsmitte

14.8 m²
(15.0 m²)

03.02.064
Isolat, kontaktsmitte

14.8 m²
(15.0 m²)

03.02.078
Lager, tøy

2.4 m²
(2.0 m²)

03.02.077
Lager, tøy

1.6 m²
(2.0 m²)

03.02.036
Observasjon

15.0 m²
(15.0 m²)

03.01.113
Isolat, luftsmitte

18.2 m²
(18.0 m²)

03.01.056
Oppstillingsplass, utstyr

3.3 m²
(3.0 m²)

03.01.008
Oppstillingsplass, utstyr

7.0 m²
(3.0 m²)

03.01.055
Oppstillingsplass, utstyr

6.2 m²
(3.0 m²)

03.01.007
Oppstillingsplass, utstyr

5.6 m²
(3.0 m²)

03.02.039
Observasjon

19.1 m²
(15.0 m²)

03.02.016
WC, pasient

1.4 m²
(2.0 m²)

03.02.030
Observasjon

15.7 m²
(15.0 m²)

03.01.057
Undersøkelse

22.1 m²
(16.0 m²)

03.01.090
Lager, tøy

3.5 m²
(5.0 m²)

03.02.043
Observasjon

19.1 m²
(15.0 m²)

80.06.374
Korridor
48.9 m²

04.01.157
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
30.3 m²

(30.0 m²)

04.01.057
Undersøkelse og behandling

14.9 m²
(16.0 m²)

04.01.060
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.061
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.058
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.059
Undersøkelse og behandling

15.5 m²
(16.0 m²)

04.01.008
Isolat, kontaktsmitte undersøkelse

19.1 m²
(16.0 m²)

04.01.133
WC, HC, pasient

6.6 m²
(5.0 m²)

04.01.256
Arbeidsstasjon, indre sone liten

11.9 m²
(12.0 m²)

04.01.226
Arbeidsstasjon, ytre sone

5.9 m²
(6.0 m²)

04.01.233
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.235
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

13.07.036
Lager, utstyr

12.5 m²
(12.0 m²)

94.02.004
UF-EL
9.2 m²

(0.0 m²)

94.02.109
UF-EL
6.7 m²

(0.0 m²)

80.07.001
AGV-rom
20.7 m²
(0.0 m²)

13.10.002
Miljøstasjon, avfall

16.1 m²
(10.0 m²)

93.03.104
Sjakt, VVS

11.1 m²
(0.0 m²)

10.03.005
Laboratorium, PNA, lite

4.3 m²
(4.0 m²)

04.01.193
Undersøkelse og behandling,

spesialrom
20.7 m²

(20.0 m²)

04.01.011
Undersøkelse og behandling

19.0 m²
(16.0 m²)

04.01.326
Pause, stort

29.7 m²
(30.0 m²)

04.01.268
Pause
30.5 m²

(30.0 m²)

80.06.386
Korridor
116.1 m²

80.06.373
Korridor
30.5 m²

80.06.485
Korridor
83.7 m²

80.06.484
Korridor, Observasjon

46.1 m²

80.06.488
Korridor
52.6 m²

80.06.491
Korridor
46.1 m²

80.05.206
Heis, Seng

8.0 m²
(0.0 m²)

80.05.207
Heis, Seng

8.1 m²
(0.0 m²)

09.01.128
Oppstillingsplass, seng

3.3 m²
(2.0 m²)

09.01.126
Teknikk, CT

8.7 m²
(8.0 m²)

03.01.083
WC, besøkende

2.0 m²
(2.0 m²)

Programmert areal (areal i parentes):
Rommets planlagte areal slik det er 
programmert innenfor arealrammen for å 
ivareta rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes):
Rommets tegnede areal slik det er innplassert 
og tilpasset det enkelte bygg. Det prosjekterte 
arealet kan derfor avvike noe fra programmert 
areal, men skal fortsatt ivareta rommets 
funksjon. 

Mål: As indicated

Dato:      15.11.23

M2-B01 -  FUNKSJONSFARGEPLAN U1 - AKUTT OG OBS

Nye Aker

Funksjonsfargeplan, akuttmottak og OBSpost



09.01.001
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[042.001.01.2]
Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[031.021]
Anestesivogn

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[FBA.041.32]
Benkeplate, rustfri d=620 b=1600

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FBC.003.05]
Arbeidsbenk på ben med kum og skap
d=650 b=1600 h=900 laminat

[031.020]
Akuttvogn med skuffer

[NYZ.005]
Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[035.005.02]
Overflytningsmadrass, hel lengde

[062.001.09]
Avfallsbeholder, medikamentrester,
med lufttett forsegling

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[061.003]
Modulbord

[031.023]
Prøvetagningstralle

[011.002]
CT

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[012.037]
Anestesiapparat

[031.043.01]
Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium
høyde

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[031.002.02]
Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.001 (1) -  Laboratorium CT (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.001 (2) -  Laboratorium, CT (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23



09.01.042
Manøverrom

(18.0 m²)

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

09.01.038
Laboratorium, generell røntgen

(30.0 m²)

[KKD.001.04]
Sykeromskanal, poliklinikk spesial

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[011.035]
Røntgen, veggbucky

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[011.026]
Konsoll

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01]
Skjerm, PC, standard

[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel

[FBA.041.15]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør

[011.006]
Røntgen, konvensjonell

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.038 (1) -  Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.038 (2) -  Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23



09.01.125
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

[FBC.003.05]
Arbeidsbenk på ben med kum og skap
d=650 b=1600 h=900 laminat

[031.020]
Akuttvogn med skuffer

[035.005.02]
Overflytningsmadrass, hel lengde

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.005]
Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel

[037.003.01]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[062.015.02]
Sekkestativ, 4 hjul

[061.003]
Modulbord

[031.023]
Prøvetagningstralle

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[042.001.01.2]
Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter

[031.001]
Infusjonsstativ, mobilt

[031.021]
Anestesivogn

[012.037]
Anestesiapparat

[011.002]
CT

[031.043.01]
Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium
høyde

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

09.01.009
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

(18.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.125 (1) -  Laboratorium, CT2 (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.125 (2) -  Laboratorium, CT2 (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23
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	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09.01.065 og 072 Laboratorium, intervensjon og forberedelse
	09-01-065+09-01-072_02 - Lab- intervensjon (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-116 - Nisje, stikkestol
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-153 - Undersøkelse, punktcytologi
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	Planutsnitt MR
	Sheets
	M2-I04 - FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - MR


	09-01-018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-028 - Forberedelse, MR
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	Planutsnitt generell røntgen og gjennomlysning
	Sheets
	M2-I02 - FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - GEN. RØNTGEN, ULTRALYD OG GJENNOMLYSNING


	09-01-037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	Manøverkorridor generell røntgen
	09-01-053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	09-01-062 - Laboratorium, ultralyd
	Sheets
	09.01.004_01 - Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	09.01.004_02 - Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	09.01.018_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.018_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.019_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.019_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.020_01 - Laboratorium, MR (side 1 av 2)
	09.01.020_02 - Laboratorium, MR (side 2 av 2)
	09.01.028 - Forberedelse, MR
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)
	09.01.040_01 - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	09.01.040_02 - Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	09.01.053_01 - Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)
	09.01.053_02 - Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
	09.01.062 - Laboratorium, ultralyd
	09.01.065+09.01.072_02 - Lab. intervensjon (side 2 av 2)
	09.01.116 - Nisje, stikkestol
	09.01.153 - Undersøkelse, punktcytologi


	Oversiktsplan plan U1
	Sheets
	M2-B01 - FUNKSJONSFARGEPLAN U1 - AKUTT OG OBS


	09.01.001 Laboratorium, CT (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.001 (1) - Laboratorium CT (side 1 av 2)


	09.01.001 Laboratorium, CT (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.001 (2) - Laboratorium, CT (side 2 av 2)


	09.01.038 Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.038 (1) - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)


	09.01.038 Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.038 (2) - Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)


	09.01.125 Laboratorium, CT2 (side 1 av 2)
	Sheets
	09.01.125 (1) - Laboratorium, CT2 (side 1 av 2)


	09.01.125 Laboratorium, CT2 (side 2 av 2)
	Sheets
	09.01.125 (2) - Laboratorium, CT2 (side 2 av 2)





