
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.039

Romnavn Undersøkelse, moak
Plassering: 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status Fra SRMAL.175.37
Sist endret Sæthre, Fanny, 7. november 2023 22:19

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon 00000:----:--

Romforklaring PHA

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 24,28
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PHA lokasjoner FP Basen

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Robusthetsnivå R1 - Middels
robusthetskrav (gul)

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2B.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.28 - Undersøkelse og
behandling, moak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Moak av avklarte pasient l PHA.
Klinisk undersøkelse og overvåkning av pasient.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.039

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 1
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 1
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.039

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.006

Romnavn Lager, ambulanseutstyr
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Unik
Sist endret Krisansen, Nina, 24. august 2023 08:36

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:52

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,73
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

028 - Desinfeksjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rommet benyes av prehospitale tjenester for vask og utstyr.

Det vil være oppbevaring av medikamenter , ambulanseutstyr for oppfylling av ambulansene.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.006

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Romnavn Behandling, spesialrom
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Avledet fra SRF.175.28
Sist endret Erichsen, Andreas, 23. august 2023 15:00

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:51

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,49
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.00 - Undersøkelse og
behandling

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av akupasienter.

Omfaende undersøkelser, mulighet for gjennomføring av ulike prosedyrer. Mulighet for bruk av diverse medisinsk teknisk utstyr.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Romnavn Behandling, avrusning
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Avledet fra SRF.175.28
Sist endret Erichsen, Andreas, 23. august 2023 15:19

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:51

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,51
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Robusthetsnivå R1 - Middels
robusthetskrav (gul)

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.00 - Undersøkelse og
behandling

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av akupasienter.

Omfaende undersøkelser, mulighet for gjennomføring av ulike prosedyrer. Mulighet for bruk av diverse medisinsk teknisk utstyr.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Mulighet for omlasng seng l ambulansebåre og mobilt røntgen.

Skal ha mulighet for å erne utstyr/skjerme  deler av rom der utstyr står  *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5  *
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 10 *
Varig arbeidsplass
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv  * Sluk *

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.027

Romnavn Undersøkelse
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.175.28
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 15,93
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.28 - Undersøkelse og
behandling, moak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av akupasienter.

Omfaende undersøkelser, mulighet for gjennomføring av ulike prosedyrer. Mulighet for bruk av diverse medisinsk teknisk utstyr.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.027

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.027

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Romnavn Undersøkelse, akurom
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Avledet fra SRF.175.36
Sist endret Sand, Ingeborg, 8. november 2023 20:41

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 41,49
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

217 - Akurom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Rommet skal lreelegges for mindre kirurgiske inngrep.

Omfaende undersøkelse.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Det skal være mulighet for å benye mobilt røntgenutstyr i rommet *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 4  *
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør  *
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.053

Romnavn Observasjon, retriage
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Unik
Sist endret Sand, Ingeborg, 14. june 2023 15:23

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn retriage

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BR---:-2L-:--

Arealer

Programmert 130,00
Prosjektert 136,37
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

103 - Observasjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Observasjonsplasser for diagnoskk, overvåking og le behandling av ulike pasientkategorier eer
hastegradsvurdering – før videre undersøkelse.
Arbeidsstasjon med to arbeidsplasser og god oversikt l alle observasjonsplassene.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 16
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 20
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.053

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.058

Romnavn Observasjon, avklaring
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BR---:-2L-:--

Arealer

Programmert 100,00
Prosjektert 101,82
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

103 - Observasjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Observasjon av pasienter, opphold for pasienter eer undersøkelse og triagering som venter på nærmere avklaring, undersøkelser og/eller
overflyng l andre steder.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 15
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 20
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

bjorntm, 16. november 2023 10:33 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 20



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.058

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.060

Romnavn Undersøkelse
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.175.28
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 21,82
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.28 - Undersøkelse og
behandling, moak

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av akupasienter.

Omfaende undersøkelser, mulighet for gjennomføring av ulike prosedyrer. Mulighet for bruk av diverse medisinsk teknisk utstyr.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.060

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.060

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

bjorntm, 16. november 2023 10:33 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 24



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.063

Romnavn Lager, utstyr
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.087.45
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:52

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 13,70
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.45 - Lager, utstyr

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

Tesng av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.063

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.063

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.064

Romnavn Lager, utstyr
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.087.45
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:52

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 11,00
Prosjektert 27,22
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.45 - Lager, utstyr

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

Tesng av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.064

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.064

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.066

Romnavn Undersøkelse, akurom
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.175.36
Sist endret Krisansen, Nina, 23. august 2023 09:00

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 3

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romforklaring 3 plasser

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:49

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Arealer

Programmert 36,00
Prosjektert 33,54
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

217 - Akurom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Omfaende undersøkelse.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Det skal være mulighet for å benye mobilt røntgenutstyr i rommet

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.066

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.066

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.068

Romnavn Desinfeksjon
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Avledet fra SRF.028.01
Sist endret Mølsæter, Bjørn Tore, 20. october 2023 09:44

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:52

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 8,00
Prosjektert 9,08
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

028 - Desinfeksjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i gjennomgående dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rusri skap under benk med kum.

Evt. oppbevaring av rengjøringsutstyr l sengevask.

Det må være lstrekkelig bredde l at dør l dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

To-delt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Dekontaminatorer l rent
lager

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.068

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.068

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Romnavn Isolat, lusmie akurom
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Avledet fra SRF.175.36
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring akurom

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:02:07

Arealer

Programmert 36,00
Prosjektert 35,34
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Spesialrom 02 - Verifisering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

062.03 - Isolat, lusmie

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
Omfaende undersøkelse.
Pasientovervåking.
Evt. samtale med pasient, journalopptak.
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde.
Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Håndvask personale.

Akurom med lusmie funksjonalitet *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 12
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner  * Berøringsfri døråpner *

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

 * Samtaleanlegg l sluse.  *

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk  * Undertrykk *

bjorntm, 16. november 2023 10:33 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 38



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.107

Romnavn Undersøkelse, triage
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.175.27
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romkonfigurasjon BRE--:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:02:07

Arealer

Programmert 19,00
Prosjektert 20,71
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 03 Akuunksjoner

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NSA - prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.27 - Undersøkelse og
behandling, triage

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Areal for sortering, prioritering og risikoidenfisering av pasienter.

Pasienter kan være liggende i seng/båre eller siende. Kort ds opphold.

Klinisk undersøkelse og behandling av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Samtale med pasient og pårørende. Journalopptak.

Omfaende undersøkelse, gjerne med utstyr som ikke kan flyes, eller tverrfaglig konsultasjon.

Pasientovervåking.

Arealet kan også ha en funksjon i katastrofeberedskap og kan da benyes for en eller flere pasienter

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

bjorntm, 16. november 2023 10:33 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 40



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.107

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.107

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Romnavn Isolat, lusmie
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 01 - Akumoak / 01 - Akumoak
RFP status Fra SRF.062.03
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 13:57

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Isolat ls

Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-
U1_LKS

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:54

Romkonfigurasjon E----:----:--

Arealer

Programmert 18,00
Prosjektert 21,35
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Spesialrom 02 - Verifisering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.1 - Akumoak

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

062.03 - Isolat, lusmie

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sengerom for 1 pasient med behov for lusmieisolering.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samdig.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygienearkler o.l.

Oppbevaring av privat pasienøy og utstyr.

Spesielle forskriskrav.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør Til sluse
Automask døråpner Berøringsfri døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Rent rom

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

Samtaleanlegg l sluse.

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.02.002

Romnavn Lager, utstyr
Plassering: 03 - Akuunksjoner / 02 - Observasjonspost
RFP status Fra SRF.087.45
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:01:54

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 12,48
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D6 - Bygg D6

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

1A.10 - Observasjon

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.45 - Lager, utstyr

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

Tesng av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

bjorntm, 16. november 2023 10:33 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 46



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.02.002

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.02.002

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.03.003

Romnavn Laboratorium, PNA, nisje
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 03 - Pasientnære analyser (PNA)
RFP status Fra SRMAL.085.54
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Romkonfigurasjon 00000:----:--

Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:02:08

Arealer

Programmert 3,00
Prosjektert 6,53
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 10 Laboratoriemedisin

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde U1.02

Prosjekteringsområde -
Team

Team 5

Bygg D1 - Bygg D1

Plan U1 - Plan U1

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

3.4 - Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

085.01 - Laboratorium,
analyse

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Nisje for gjennomføring av pasientnære analyser.
Oppbevaring av materiell l prøvetaking.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.03.003

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.03.003

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 72.01.001

Romnavn Ambulansehall
Plassering: 72 - Utendørs logiskk / 01 - Adkomstområder, økonomi, buss, brann
RFP status Unik
Sist endret Tønnesen, Morten, 16. november 2023 08:56

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-

U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell

09.11.2023 17:02:08

Arealer

Programmert 0,00
Prosjektert 736,04
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Bygg D0 - Bygg D

Plan U1 - Plan U1

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Areal for moak av ambulanser som skal levere pasient og evt fylle på utstyr/ forbruksvarer.
Ambulansegården, dør: Skal kun benyes som rømningsdør , skal utstyres med nødterminal og nødlys
Ambulansegård, port inn: skal ha kortleser på vegg utenfor og innenfor og porelefon på vegg utenfor. Føringsveier l disse fra innside av gjerde og
l begge sider av port.
Samt føringsvei for overvåkningskamera

Ambulansegård, port ut: -skal ha kortleser og porelefon på vegg utenfor og innenfor og porelefon på vegg utenfor. Føringsveier l disse fra
innside av gjerde og l begge sider av port.
-port skal leveres med kjøresløyfe for automask portåpning fra innsiden.
-føringsvei for overvåkningskamera
(Kopi fra Drammen)

Det skal legges lree for lading av ambulanser (el.lading) for minimum 2 ambulanse yerst i ambulansehallen.

Det skal merkes opp for 9 ambulanser - bredde per parkeringsplass er minimum 3,5 meter.

Det skal etableres en vaskesone i ambulansehall (4 kvm) - plassert ved parkeringsplass lengst l høyre.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 72.01.001

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 72.01.001

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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