
Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom bronkoskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Avledet fra SRF.175.33
Sist endret Sønnichsen, na, 28. august 2023 10:37

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:48

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 28,52
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.03 - Undersøkelse og
behandling, bronkoskopi

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.  *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Evt WC og/eller omkledning

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 2



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 3



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom pusteprøver, blodprøver
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 11:43

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:48

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 17,76
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.00 - Undersøkelse og
behandling

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Pusteprøver (test - ikke invasiv) av ulike typer og lengde (fra 20 min. - 4 mer).
Kapselendoskopi, varighet 30 min x 1 per dag.
Manometri undersøkelse og nedlegging av sonde for 24 mers pH måling.
Enkelte blodprøver.

Samtale med pasient

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab. prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 4



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

2

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 1
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 1
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 6



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

Romnavn Laboratorium, Mikroskopi og farging
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 15:52

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Nei

Antall plasser 1

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:48

Arealer

Programmert 8,00
Prosjektert 6,82
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.21 - Undersøkelse og
behandling, mikroskopi

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidet omfaer preparering av materiale fra bronkoskopi, farging og mikroskopering av prøver.
Det gjøres klart for sveetester og annen laboratorievirksomhet.

Arbeid av kortere varighet.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

1

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 8



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 9



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRMAL.175.41
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 13:48

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Romforklaring pasient i anestesi

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:48

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 29,45
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.13 - Undersøkelse og
behandling, endoskopi

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Mulighet for pasient i anestesi.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 8
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

WC

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 10



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

5

Spesielle krav l trykk Undertrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 6
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 12



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Romnavn Hvileplasser
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Avledet fra SRF.025.00
Sist endret Sønnichsen, na, 9. november 2023 14:26

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring 4 plasser

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon -R---:----:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:49

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 36,00
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

058 - Hvilerom

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og eer undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og lstedeværelse av helsepersonell. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5  *
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 5 *
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

4  *

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 8 *
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 8 *
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Sønnichsen, na, 28. august 2023 08:55

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Romforklaring pasient i anestesi

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:48

Arealer

Programmert 56,00
Prosjektert 55,36
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.13 - Undersøkelse og
behandling, endoskopi

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende undersøkelse. Pasientovervåking.
Samtale med pasient, journalopptak.
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.
Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sieplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra
evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.
Håndvask personale.

Rommet kan også brukes l skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Mulighet for pasient i anestesi.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 5
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 8
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner Må vurderes

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom

toveis høyalersystem l
manøverrom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

5

Spesielle krav l trykk Undertrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 6
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.104

Romnavn Desinfeksjon
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRF.028.01
Sist endret Kvehaugen, Thomas, 18. october 2023 09:06

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon -----:----:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:49

Arealer

Programmert 9,00
Prosjektert 9,93
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

028 - Desinfeksjon

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i gjennomgående dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rusri skap under benk med kum.

Evt. oppbevaring av rengjøringsutstyr l sengevask.

Det må være lstrekkelig bredde l at dør l dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

To-delt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Dekontaminatorer l rent
lager

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.104

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk Undertrykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.104

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.111

Romnavn Pause
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRF.116.00
Sist endret Grannes, Elisabeth, 13. september 2023 10:56

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:43:14

Romkonfigurasjon BR---:-2L-:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 25,33
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 16 Garderobe, pasient-
og personalservice og
velferdsltak

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

116 - Pause

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyes l undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 10
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 14
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.111

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

10

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.111

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023

08:25
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.213

Romnavn Lager, skop
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, 23. august 2023 09:04

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon -----:----:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:49

Arealer

Programmert 13,00
Prosjektert 12,86
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.34 - Lager, rent

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskrismessig i tee skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha te glassdør.

En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.213

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.213

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 1
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 1
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder

sne.louise.johannessen@nosyko.no, 16. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.215

Romnavn Lager, rent
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRF.087.49
Sist endret Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon -----:----:--

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:49

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 14,51
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.34 - Lager, rent

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer primært i kasse-/bakkeskap. En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring, lading og oppkopling av elektrisk småutstyr l neverk.

Beslling og moak av forbruksarkler.

Det oppbevares rent utstyr som er vasket i gjennomgående dekontaminatorer.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom Gjennomgående
dekontaminatorer l
desinfeksjonsrom

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.215

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.215

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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08:25

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 30



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRMAL.175.39
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 13:44

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:43:15

Romforklaring tarmscreening

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 24,48
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.13 - Undersøkelse og
behandling, endoskopi

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

WC
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Romnavn Isolat, lusmie undersøkelse bronkoskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Avledet fra SRF.175.33
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 13:57

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Romforklaring pasient i anestesi

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:43:15

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Arealer

Programmert 35,00
Prosjektert 36,62
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Spesialrom 02 - Verifisering

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

062.03 - Isolat, lusmie

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av bronkoskop.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bronkoskopirom med lusmie funksjonalitet.

Spesielle forskriskrav.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Mulighet for pasient i anestesi. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Bad og sluse. *

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk  * Undertrykk *

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 6 *
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom uroskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRMAL.175.40
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 13:48

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:43:15

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 24,90
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.00 - Undersøkelse og
behandling

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

WC
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

3

Spesielle krav l trykk Undertrykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Romnavn Undersøkelse og behandling, spesialrom uro-/hysteroskopi
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Avledet fra SRMAL.175.40
Sist endret Sønnichsen, na, 16. august 2023 13:04

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

Ja

Antall plasser 1

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:43:15

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Romkonfigurasjon BR---:T-L-:--

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 24,94
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.10 - Poliklinikk

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

175.00 - Undersøkelse og
behandling

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfaende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang l digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sieplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør l korridor.

Bruk av diatermi. Ved prosedyrer som krever evakuering av diatermirøyk legges det l ree for mobile røykavsug.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 21 5 d/u
Personer, maksimalt 5 *
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

WC
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på
bildeskjermer

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav Dimme taklys og av/på lys
over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

4  *

Spesielle krav l trykk  * Undertrykk *
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 4
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 4
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 1

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.334

Romnavn Lager, skop
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, 23. august 2023 09:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:51

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 17,00
Prosjektert 17,19
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 01 Døgnområde somakk
voksne

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

087.34 - Lager, rent

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av rene skop.

Mulighet for oppbevaring, lading og oppkopling av elektrisk småutstyr l neverk.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.334

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 1
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 1
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.334

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.346

Romnavn Lager, utstyr
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Fra SRF.087.45
Sist endret Sønnichsen, na, 21. august 2023 15:05

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:44:01

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 5,00
Prosjektert 5,10
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Plan 01 - Plan 01

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling l neverk

Tesng av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.346

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 2
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 2
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.346

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.348

Romnavn Lager, væske
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 23. august 2023 14:50

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:44:01

Romkonfigurasjon -----:----:--

Arealer

Programmert 6,00
Prosjektert 5,66
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Plan 01 - Plan 01

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Nisje for oppslling av utstyr. Må programmeres med el uak for lading.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.348

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.353

Romnavn Laboratorium, massespektrometri
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status Unik
Sist endret Johannessen, Sne Louise, 13. november 2023 15:20

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:44:02

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Arealer

Programmert 7,00
Prosjektert 8,24
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Plan 01 - Plan 01

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

085.20 - Laboratorium,
kromotografi

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Analysering av pusteprøver ved hjelp av GC-MS, gasskromatografi (som «samler» CO2 ) og massespektrometer som kan skille mellom 13CO2 og
12CO2.
Massespekter får gass fra to gasskolber, en med CO2 og en med Helium.

Ikke fast arbeidsplass.

Analyse av ureapusteprøver for Helicobacter pylori.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 16 5 d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Rom for pusteprøver må være i kort gangavstand l Laboratorium, massespektrometri.

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.353

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur Min 17 Maks 30
Lufukghet 20 70 Opmalt

nivå 40 -
60%

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 1
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 1
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 1 helium

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.353

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.128

Romnavn Observasjonsplass, 7 plasser
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 03 - Hvileplasser
RFP status Avledet fra SRF.025.00
Sist endret Sønnichsen, na, 28. august 2023 10:34

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring 7 plasser

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:51

Romkonfigurasjon -R---:----:--

Arealer

Programmert 74,00
Prosjektert 72,25
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D6 - Bygg D6

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

104 - Observasjonsplass

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Dagplasser med hvilemulighet for pasient før, under og eer undersøkelse og/eller behandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og lstedeværelse av helsepersonell. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 9  *
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 9 *
Varig arbeidsplass  *

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.128

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

9  *

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.128

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 14 *
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 14 *
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

Romnavn Observasjonsplass, 7 plasser
Plassering: 04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 03 - Hvileplasser
RFP status Avledet fra SRF.025.00
Sist endret Sønnichsen, na, 28. august 2023 10:34

Koding

Prosj. romnr:
Bruksromnr
Antall plasser 1

Romforklaring 7 plasser

Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS

Dato synkronisert fra
modell

12.11.2023 20:42:51

Romkonfigurasjon -R---:----:--

Arealer

Programmert 70,00
Prosjektert 76,15
Høyde 0
Omkrets: 0

Grupper / Klassifiseringer / Status

Forprosjekt akvitet B 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskopi

PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH

NRH -
prosjekteringsgruppe

Prosjekteringsområde 01.01

Prosjekteringsområde -
Team

Team 4

Bygg D1 - Bygg D1

Plan 01 - Plan 01

Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)

2A.14 - Dagområde

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)

104 - Observasjonsplass

MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og eer undersøkelse og/eller behandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og lstedeværelse av helsepersonell. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Verdi Spesifikasjon

Personer, normalt 9  *
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 9 *
Varig arbeidsplass  *

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav l døråpning Sengetransport
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling renset vann

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Lufukghet

Venlasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer

9  *

Spesielle krav l trykk
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye

Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

Gasser

Inn l rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk lu, 400 kPa 14 *
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 14 *
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall

Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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