
Byggherre Felles

Særmøte for endoskopi, skopvask,
rengjøringsenhet NRH

Forskningsparken, møterom Aqu

Dato/tid: Lokasjon:

01 des 2023 9:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Hei, vi ble enige i forberedelsesmøtet om å ha særmøte
for rengjøringsenheten endoskopi NRH med ett møte før
sommer og to møter etter sommer.

Vi gjennomfører møtet i Forskningsparken, Nye OUS
avklarer deltakere fra OUS.

Agenda

001 Velkommen og presentasjon av deltakere

Agenda
1. Velkommen og presentasjon av deltakere
2. Gjennomgang av tidligere aksjoner og presentasjon av justert løsning
3. Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark, obs. det er
flere arkfaner i dokumentet som dere må gjennomgå og svare ut.
4. Oppsummering og veien videre
5. Evt.
Deltakere i særmøte regjørinsenhet endoskopi NRH_231201.JPG

002 Gjennomgang av tidligere aksjoner og presentasjon av justert løsning

Det er utarbeidet en ny løsning for arealet til rengjøringsenheten for fleksible skop NRH
som er utsendt gruppen i forkant av møtet og gjennomgås i dag. Gruppen mener ny
løsning er god og ivaretar flyt og funksjon på en hensiktsmessig måte. Utstyrslisten er
oppdatert og gjennomgås med gruppen. 
Gjennomgang av flyt og at det i etasjen under er gjort klart et rom som kan brukes til
oppbevaring av kjemikalietanker til vaskemaskin som er koblet til rør til etasjen over. 
Endoskopi særmøte rengjøringsenhet_utsendt til møte 01.12.23.pdf

003 Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark

Endoskopi NRH, utstyrsliste og spørsmål_utsendt til møte 01.12.23.xlsx
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004 04.01.180 Desinfeksjon, spesial uren sone

04.01.180 Desinfeksjon, spesial uren sone. 
Gjennomgang av utstyrslisten og flyt mtp. funksjon. De vaskemidlene som benyttes her
er enzymatiske som likner på husholdsningsvaskemidler. Spørsmål om avtrekk på
vaskebenkene. OUS har ikke det i dag, men det opplyses om at mange leverandører
leverer avtrekksskjerm. Gruppen mener avtrekk er viktigere ved arbeidsbenk. Det er
meldt ønske om hev/senk benk og da må avtrekksviften tilpasses det. Ønsker
touchskjerm med regulerbar arm hengende på vegg for å registrere skopene inn. Ingen
krav til gjennomstikkskap helt øverst mtp trykk og ventilasjon, men skapet bør være
forriglet og helst med "hev/senk" dør/åpning for å spare plass. Det som skal gjennom
skapet er re-vask og det ønskes derfor innfelt glass/vindu og evt. mulighet for intercom
for å kunne kommunisere mellom ren og uren sone. Det er ikke avklart hvilket
sporingssystem som skal brukes. Ønske om å automatisere det som kan automatiseres.
Ta ut kjemikalieskapet. Det vil være behov for noe desinfkesjonssprit, men omfanget er
ikke så stort så dette planlegges oppbevart på avdelingens lager. Sett inn en enkel
arbeidsstol (puff med rygg). Alle benkeplater i rustfri utførelse på uren side skal være
rustfritt stål 3.16 kvalitet. Tilstrekkelig antall kummer. 

Urent rom er et våtrom og terskelfritt slik at vann vil kunne renne ut i avdelingen og ned i
etasjen under (innkjøring ambulanse). Spesielt kritisk på natt og kveld når det er lite folk
og skadepotenisalet stort. Gruppeleder sier lekkasje kan oppstå dersom det har rent
over i benk, eller et rør koblet av, som de per i dag har lagt i sluk. I andre tilsvarende rom
er det planlagt sluk i Nye OUS. Enighet om å prosjektere lett helning på gulvet mot et
sluk som vil føre vann ved en lekkasje. Maskinene skal stå i den urene delen og det skal
være tett mot ren sone. Smittervern godkjenner sluk i gulvet. Knaggrekke til frakker ved
døren. Oppbevaring av beskyttelsesutstyr skal være over benken. Vaskemaskin til
vognene er forsøkt tegnet flere steder, men valgte løsning er den som gir mest plass og
effektivitet. Ikke behov for utslagsvask. Trykkforskjell på urent og rent rom. 

04 des 2023 Karin Widahl

Slagretning dør ut i gang speilvendes. Det samme gjøres med toalett 04.01.185. Dør inn til
urent som skal prosjekteres med vindu/glass. Må ha mulighet for å låse døren for å hindre
svinn.

04 des 2023 Karin Widahl

Inntransportplan av store skap

04 des 2023 Karin Widahl

Returskap har god plassering, men gruppen ønsker vindu/glassfelt i skillet slik at man kan se
hverandre mellom rommene og kommunisere.

04 des 2023 Thea Ekren Koren

Det er tegnet benker som er 2 meter lange, men smittervern opplyser at benkene de har er
2,40 meter lange. HSØ PO sjekker.

04 des 2023 Fredrich  Milli-Solheim

Lett helning i gulvet og sluk prosjekteres inn
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005 04.01.283 Desinfeksjon, spesial ren sone

04.01.283 Desinfeksjon, spesial ren sone 

Lavtemperaturautoklaven plasseres innerst mot østhjørnet og skyver arbeidsbenkene
nedover. Utvider arbeidsbenkeflaten langsgående veggen. Forslag om gjennomgående
sterilisator mot slusen diskuteres, men man mister plass og går vekk fra dette. Sett inn 2
arbeidsstoler med puff i ryggen og reguleringsmuligheter. Arbeidsbenkene må være
hev/senk. Vegghengt pc skjerm med arm.
Gruppen opplyser at man står mye på dette rommet. Ønsket er et heldekkende mykt
gulvbelegg som ikke gir trillemotstand med vognene, men ivaretar mye stående arbeid. 

Det er ikke krav om vask på rommet. Funksjon forteller at man kan få et urent skop som
må sende det tilbake, men tilgrising er lite sannsynlig. Kjemikaler er kun til
lavtemperatursterilisator. Gruppen og smittervern blir enige om at håndsprit ivaretar
behovet.

Det er lagt opp til 6 store tørkeskap og det er tilstrekkelig. Viktigste er at de
prosjekterende får vann, avløp, el osv. IE sørger for nok trykkluft.

04 des 2023 Thea Ekren Koren

Finnes det et mykere gulvbelegg som ikke hindrer fremkommeligheten til vognene?

04 des 2023 Thea Ekren Koren

Hvilke krav stilles til benkeplate på arbeidsstasjon? Gruppen ønsker laminat eller annet stille
materiale i stedet for rustfritt stål for å ta hensyn til HMS og støyende arbeidsmiljø for de
ansatte.

04 des 2023 Karin Widahl

Utvider arbeidsbenken slik at det blir totalt 3 arbeidsbenker mot skråveggen (sør-øst). Viktig
med godt arbeidslys over, strøm og luft. Det må være en scanner, skriver og et frittstående
stativ. Ikke skap under benk der man planlegger å sitte, men overskap soom ivaretar arbeid.

006 Utlevering rent  04.01.255 (LAGER)

Utlevering rent (LAGER)
Gruppen kaller rommet for "utlevering rent" og er et lager. Dette er ikke en garderobe, og
de som henter utstyr fra 3. og 4. etasje har skiftet før de kommer inn. Legg inn håndsprit
for desinfeksjon, men vi legger til grunn at det ikke er noe grisete som man trenger å
vaske av. Vi fjerner servanten for økt fleksibilitet i rommet.
Gruppen opplyser at det er behov for oppstilling av minst 4 vogner som ivartas da det er
plass til 6. 

Det må være overtrykk i det grønne rommet så vi vet luftstrømmen bare går en vei.
Trenger ikke gasstetting. Men det må nok noe overstrøm og en kontrollert lekkasje så
man ikke punkterer rommet ved åpne/lukke døren. VVS håndterer dette.

04 des 2023

Slagretning dør ut i gang speilvendes. Fjerne servanten. Må ha mulighet til å låse døren for å
hindre svinn.

007 Oppsummering og veien videre

Dette er siste møte vi har i denne medvirkningsserie, pulje 1 og medvirkning avsluttes. 
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008 Eventuelt

Generell spørsmål om dørene og om gruppen ønsker automatiske døråpnere. De vil
helst ha mulighet for begge deler slik at mennesker kan passere, men man må ha
mulighet for å kjøre vogn gjennom. PO undersøker hva som finnes. Vet ikke om det
finnes, og man må være obs da på dørtyngde og potensiale for å ødelegge
automatikken.

04 des 2023

Finnes det en automatisk dør som ikke er for tung til å kunne brukes også manuelt og som har
god levetid?

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)
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Deltakere i særmøte regjørinsenhet endoskopi NRH_231201.JPG (001 - Velkommen og presentasjon av deltakere)
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[031.049]
Transportvogn endoskop

[FSB.003.01]
Gjennomstikkskap UVC

[042.002.01]
Tørkeskap fleksible skop

[042.002.02]
Tørkeskap fleksibleskop
dobbelt
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[FBA.041.15]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FSH.002]
Overskap kasse-bakke
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Transportvogn endoskop

[031.049]
Transportvogn endoskop

[FHA.002.03]
Hylle
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4350

Desinfeksjon
04.01.283
spesial ren sone
49,0 m² /  (40 m²)

Lager
04.01.255
utstyr
9,1 m² /  (30 m²)

[051.013]
Endoskopvaskemaskin
2-3 skop
gjennomgående 1
kammer

WC
04.01.282
1,3 m² /  (2 m²)

WC
04.01.185
1,3 m² /  (2 m²)

Dato:Mål:  1 : 50 01-12-2023
Rom 04.01.180_a -  Desinfeksjon - Plan
Spesial uren sone
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04.01.283 - Desinfeksjon  |

Dato:Mål: 01-12-2023
Rom 04.01.283_b -  Desinfeksjon - 3D
Spesial ren sone
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Dato:Mål: Asindicated 01-12-2023
Rom 04.01.xxx -  Såpedoseanlegg

Romskjema - 1:50

Oversikt etasje 01 - 1:200

Endoskopi særmøte rengjøringsenhet_utsendt til møte 01.12.23.pdf (002 - Gjennomgang av tidligere aksjoner og presentasjon av justert løsning)

Thea.Koren
Skrivemaskin
Dette er område J4, i plan 01, der vi mener at såpedoseanlegget kan innplasseres hensiktsmessig



Hovedfunksjon

Bildediagnostikk

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Poliklinikk og dagbehandling

Midlertidig

UiO, forskning og undervisning

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Manøverrom
09.01.025
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Ekspedisjon
09.01.092
18,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.005
MR
39,9 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.019
3 plasser
18,2 m²  / (18 m²)

Forberedelse
09.01.055
bildediagnostikk
69,9 m²  / (40 m²)

Forberedelse
09.01.058
anestesi
27,8 m²  / (25 m²)

Granskning
09.01.034
4 plasser
23,7 m²  / (24 m²)

Venteplass
09.01.066
11,7 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.037
4 plasser
25,4 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.015
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.016
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

Kontor
09.01.113
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.114
2 personer
12,5 m²  / (12 m²)

Pause
09.01.094
stort
46,8 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.098
demonstrasjon
38,5 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.096
demonstrasjon
39,7 m²  / (40 m²)

Kontor
09.01.116
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.115
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
09.01.104
tverrfaglig
18,6 m²  / (18 m²)

Granskning
09.01.042
4 plasser
25,1 m²  / (24 m²)

Granskning
09.01.039
4 plasser
23,7 m²  / (24 m²)

Lager
09.01.106
forbruksvarer
14,3 m²  / (15 m²)

Lager
09.01.105
rent
14,7 m²  / (15 m²)

Avfall
13.10.012
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.032
8,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.033
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.035
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.038
8,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.686
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.687
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.688
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.689
VVS
12,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.690
VVS
14,0 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.174
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.173
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.112
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.175
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.176
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.692
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.169
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.170
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.114
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.177
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.178
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.115
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.171
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.356
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.116
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.179
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.228
70,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.695
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.181
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.117
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.696
VVS
6,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.118
17,6 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.021
4,1 m²  / (4 m²)

Arbeidsrom
09.01.099
tverrfaglig
18,4 m²  / (18 m²)

Desinfeksjon
09.01.112
8,7 m²  / (8 m²)

WC
09.01.074
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.075
HC
5,4 m²  / (5 m²)

WC
09.01.076
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.087
HC
5,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.089
1,7 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.685
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.065
18,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.035
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.035
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.184
person
7,8 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.031
4,5 m²  / (4 m²)

Sjakt
93.03.699
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.896
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.003
stort
24,6 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.004
24,9 m²  / (25 m²)

Lager
09.01.109
utstyr
5,1 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.800
VVS
15,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.585
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.028
4 plasser
24,2 m²  / (24 m²)

Teknikk
09.01.051
MR
14,6 m²  / (10 m²)

Laboratorium
09.01.009
MR
45,3 m²  / (40 m²)

Laboratorium
09.01.010
MR
41,7 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.022
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.023
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.026
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.002
CT
48,2 m²  / (48 m²)

Manøverrom
09.01.029
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Manøverrom
09.01.024
3 plasser
18,4 m²  / (18 m²)

Omkledning
09.01.064
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.062
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

WC
09.01.078
1,5 m²  / (2 m²)

Laboratorium
09.01.014
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Teknikk
09.01.050
MR
15,1 m²  / (10 m²)

Manøverrom
09.01.020
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

WC
09.01.079
3,8 m²  / (2 m²)

Granskning
09.01.035
4 plasser
27,4 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.060
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.063
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.068
17,0 m²  / (20 m²)

Lager
09.01.110
utstyr
14,5 m²  / (20 m²)

WC
09.01.086
HC
1,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.081
2,1 m²  / (2 m²)

Manøverrom
09.01.021
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

Teknikk
09.01.047
MR
19,8 m²  / (10 m²)

WC
09.01.082
2,1 m²  / (2 m²)

WC
09.01.085
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.070
19,6 m²  / (20 m²)

WC
09.01.090
1,9 m²  / (2 m²)

Verksted
13.03.030
medisinsk teknologi
27,9 m²  / (30 m²)

Heis 11
80.05.251
person
7,8 m²  / (0 m²)

Venteplass
09.01.069
6,8 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.040
4 plasser
27,9 m²  / (24 m²)

Korridor
80.06.087
58,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.517
VVS
13,1 m²  / (0 m²)

Legemidler
09.01.121
3,4 m²  / (3 m²)

Omkledning
09.01.061
pasienter
2,2 m²  / (2 m²)

WC
09.01.073
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Arbeidsrom
09.01.100
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

Møte
09.01.097
demonstrasjon
42,5 m²  / (40 m²)

Legemidler
09.01.122
5,9 m²  / (3 m²)

Grupperom
15.03.006
undervisning
25,6 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.094
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.125
1,8 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.027
3 plasser
20,4 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.013
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Granskning
09.01.038
4 plasser
24,6 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.017
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

WC
09.01.084
2,2 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.120
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.113
19,3 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.028
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.029
agv
23,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.018
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.019
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.020
19,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.105
23,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.106
97,5 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.107
62,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.102
71,9 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.098
42,6 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.034
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.698
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.491
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.065
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.606
VVS
26,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.910
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.791
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.599
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.313
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.312
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.053
1,6 m²  / (0 m²)

Pause
09.01.095
stort
41,7 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
15.03.023
tverrfaglig stort
24,8 m²  / (24 m²)

WC
04.01.175
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
04.01.177
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.163
spesialrom ERCP
61,3 m²  / (60 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.164
spesialrom ERCP
60,4 m²  / (60 m²)

Manøverrom
04.01.170
13,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
04.01.171
13,9 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.271
2 plasser
33,5 m²  / (24 m²)Undersøkelse og behandling

04.01.187
16,0 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.167
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.168
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

WC
04.01.174
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Desinfeksjon
04.01.180
spesial uren sone
48,9 m²  / (40 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.242
spesialrom endoskopi
38,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.169
spesialrom endoskopi
32,6 m²  / (30 m²)

Isolat
04.01.245
luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
30,8 m²  / (30 m²)

Pause
04.01.188
stort
41,5 m²  / (40 m²)

Sluse
04.01.270
luftsmitte
4,9 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.190
ytre sone
10,7 m²  / (6 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.183
indre sone
21,4 m²  / (22 m²)

Lager
04.01.181
forbruksvarer
21,8 m²  / (25 m²)

Venteplass
04.01.182
7,7 m²  / (10 m²)

WC
04.01.186
2,2 m²  / (2 m²)

Kontor
04.01.191
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Venteplass
04.01.243
16,2 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.257
6 plasser
92,4 m²  / (80 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.165
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

WC
04.01.173
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.133
1,5 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.024
PNA
10,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.196
68,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.341
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.349
1 person
9,2 m²  / (9 m²)

WC
16.01.340
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.054
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.193
24,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.304
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Møte
16.01.262
22,7 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.126
1,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.277
sitte
2,9 m²

Sjakt
93.03.693
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.227
24,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.217
108,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.100
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.031
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.050
3,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.045
23,1 m²  / (0 m²)

Kontor
16.01.244
6 personer
36,6 m²  / (36 m²)

Stillerom
16.01.182
5,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.168
4,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.169
1,7 m²  / (0 m²)

WC
16.01.289
2,8 m²  / (2 m²)

WC
04.01.176
HC
4,9 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.045
1,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.042
24,8 m²  / (0 m²)

Grupperom
16.01.358
undervisning
12,4 m²  / (16 m²)

WC
16.01.363
1,9 m²  / (2 m²)

WC
16.01.308
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.050
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.044
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.144
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.133
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.110
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.035
77,6 m²  / (0 m²)

Granskning
09.01.036
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Korridor
80.03.234
48,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.232
29,1 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.275
61,8 m²  / (0 m²)

WC
09.01.080
3,3 m²  / (2 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.102
3,7 m²  / (0 m²)

Heis 19
80.05.267
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.059
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.03.228
23,6 m²

Korridor
80.06.337
98,7 m²

Lager
09.01.127
væske
8,8 m²  / (6 m²)

Stillerom
04.01.277
lite
8,3 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.347
29,1 m²

Laboratorium
09.01.124
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.123
ultralyd
23,1 m²  / (24 m²)

Stillerom
04.01.278
lite
2,3 m²  / (2 m²)

Teknikk
09.01.126
gjennomlysning
6,3 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.125
gjennomlysning
9,3 m²  / (8 m²)

Stillerom
09.01.134
lite
8,5 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.135
lite
2,0 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.133
lite
3,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.136
6,6 m²  / (5 m²)

Lager
09.01.129
væske
6,1 m²  / (6 m²)

Oppstillingsplass
07.02.006
akuttutstyr
2,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
09.01.131
senger
3,4 m²  / (2 m²)

Lager
09.01.128
væske
4,7 m²  / (6 m²)

Kontor
16.01.139
6 personer
36,2 m²  / (36 m²)

Kontor
16.01.343
6 personer
38,8 m²  / (36 m²)

Korridor
80.06.103
64,4 m²

Korridor
80.03.236
24,6 m²

WC
15.03.025
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.209
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.210
VVS
5,3 m²

Grupperom
16.01.228
undervisning
18,6 m²  / (16 m²)

WC
09.01.077
HC
7,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.459
VVS
6,5 m²

Stillerom
16.01.179
5,8 m²  / (5 m²)

WC
09.01.083
5,3 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.556
sitte
1,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.115
2,0 m²

WC
16.01.287
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
16.01.178
5,1 m²  / (5 m²)

Grupperom
16.01.232
undervisning
13,9 m²  / (16 m²)

Korridor
80.03.240
84,9 m²

Granskning
09.01.041
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.065
pasienter
1,9 m²  / (2 m²)

Forberedelse
09.01.059
anestesi
26,6 m²  / (25 m²)

Teknikk
09.01.043
CT
7,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.044
CT
7,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.045
CT
7,7 m²  / (8 m²)

Samtale
04.01.184
14,9 m²  / (12 m²)

WC
04.01.282
1,3 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.138
1,5 m²

Kontor
16.01.348
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

IA
99.99.009
2,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
09.01.103
tverrfaglig
20,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.018
ultralyd
25,1 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.137
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.024
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.043
2,4 m²

WC
13.11.006
1,8 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.333
VVS
3,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.097
1,8 m²

Sjakt
93.03.350
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.305
VVS
2,4 m²

IA
99.99.106
3,0 m²

Nisje
80.06.555
sitte
1,5 m²

Undersøkelse
09.01.137
punksjonscytologi
11,7 m²

WC
13.01.032
1,5 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.122
7,9 m²

Korridor
80.06.383
15,7 m²

Korridor
80.06.373
31,6 m²

Korridor
80.06.372
55,2 m²

Kontor
09.01.117
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.075
95,3 m²

Renhold
13.07.063
5,4 m²  / (4 m²)

Teknikk
09.01.049
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.052
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Kontor
16.01.328
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.335
86,4 m²

Nisje
80.06.557
sitte
3,8 m²

Nisje
80.06.558
sitte
2,9 m²

Oppstilling senger
80.07.209
16,3 m²

Desinfeksjon
04.01.283
spesial ren sone
49,0 m²  / (40 m²)

Oppstillingsplass
07.02.005
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

IA
99.99.017
6,7 m²

Venteplass
09.01.067
18,1 m²  / (20 m²)

IA
99.99.029
3,8 m²

IA
99.99.181
3,8 m²

IA
99.99.180
4,1 m²

WC
13.02.013
1,5 m²  / (2 m²)

IA
99.99.188
2,9 m²

Undersøkelse
09.01.138
punksjonscytologi
12,0 m²

Kontor
16.01.053
1 person
12,2 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.002
1 person
10,1 m²  / (9 m²)

Sjakt
93.03.363
VVS
7,1 m²

WC
09.01.088
2,0 m²  / (2 m²)

WC
09.01.072
HC
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
16.01.019
1 person
8,0 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.373
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.166
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

Nisje
80.06.553
sitte
1,8 m²

IA
99.99.168
3,5 m²

IA
99.99.163
2,8 m²

Korridor
80.06.069
6,7 m²

Korridor
80.06.371
45,6 m²

IA
99.99.169
2,7 m²

Forberedelse
09.01.056
bildediagnostikk
35,1 m²  / (30 m²)

IA
99.99.193
2,2 m²

IA
99.99.158
7,8 m²

Laboratorium
09.01.006
MR
42,5 m²  / (48 m²)

Laboratorium
09.01.008
MR
44,9 m²  / (40 m²)

Lager
09.01.108
utstyr
9,2 m²  / (20 m²)
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•

iht MVG
Akutt endoskopi
Anorectoscopi
Cyctoscopi (urolog)
Chirurgica minor

Rommet brukes som eksempel på flyt

2b 3b

Etasje U1

Urene skop 

Rene skop 

Desinfeksjon 
uren sone

Desinfeksjon 
ren sone

1

2

2b

3

3b

Etasje 02

2a 3a

Dato:Mål:  1 : 200 01-12-2023
03001-J0-00-02-A-200-70-010 -  Flyt skop mellom etasje U1 - 02

(1) Rene skop hentes fra Desinfeksjon -
ren sone

(2) Rene skop distribueres til kliniske
områder i etasje 02

(2a) Rene skop distribueres via heis til
kliniske områder i etasje 04

(2b) Rene skop distribueres via heis til
kliniske områder i etasje U1

(3) Urene skop bringes til skopvask og
desinfeksjon

(3a) Urene skop fra operasjon i etasje 04 via
heis til skopvask og desinfeksjon i
etasje 02

(3b) Urene skop fra U1 via heis til skopvask
og desinfeksjon i etasje 02

Skopflyt mellom etasje U1 og 02
Endoskopi særmøte rengjøringsenhet_utsendt til møte 01.12.23.pdf (002 - Gjennomgang av tidligere aksjoner og presentasjon av justert løsning)



2a 3a

Etasje 04

Urene skop 

Rene skop 

Desinfeksjon 
uren sone

Desinfeksjon 
ren sone

1

2

2b

3

3b

Etasje 02

2a 3a

Dato:Mål:  1 : 200 01-12-2023
03001-J0-00-02-A-200-70-011 -  Flyt skop mellom etasje 02 - 04

(1) Rene skop hentes fra Desinfeksjon -
ren sone

(2) Rene skop distribueres til kliniske
områder i etasje 02

(2a) Rene skop distribueres via heis til
kliniske områder i etasje 04

(2b) Rene skop distribueres via heis til
kliniske områder i etasje U1

(3) Urene skop bringes til skopvask og
desinfeksjon

(3a) Urene skop fra operasjon i etasje 04 via
heis til skopvask og desinfeksjon i
etasje 02

(3b) Urene skop fra U1 via heis til skopvask
og desinfeksjon i etasje 02

Skopflyt mellom etasje 02 og 04
Endoskopi særmøte rengjøringsenhet_utsendt til møte 01.12.23.pdf (002 - Gjennomgang av tidligere aksjoner og presentasjon av justert løsning)



Generelle avklaringer Tilbakemeldinger 
Har utstyret hensiktsmessig plassering i forhold til arbeidsprosesser og flyt i rommet? 

Endoskopi NRH, utstyrsliste og spørsmål_utsendt til møte 01.12.23.xlsx (003 - Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark)



04.01.180 Desinfeksjon, spesial uren sone 

Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr
Ansvar
(RUT/RIV/RIE/ARK)

Innspill fra
medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1 Er arbeidsplassene utformet iht ønsket arbeidsrutine og flyt? RUT/ARK

2

Kan dere beskrive funksjonskrav til PC og evt skjerm/monitor,
innplassering i rommet. Beskriv også behovet for tilleggsutstyr som
scanner, touch-skjerm, mus osv. RUT 

3
Er det krav til gjennomstikkskapet mellom uren og ren sone (eksempelvis
størrelse, skal det være ventilert)? RUT 

4 Hva skal oppbevares i kjemikalieskap? Og er det riktig plassert? RUT
5 Skal benkeplatene være i rustfri utførelse? ARK
6 Hvor er hensiktsmessig plassering av sluk? RIV
7 Er det behov for arbeidsstoler? ARK

Artikkelnr Navn Antall Ansvar Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FBA.041.15 Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 1 ARK
GXZ.003 Dispenser, papir løst montert 1 ARK
GXZ.006 Dispenser, sprit løst montert 1 ARK
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 ARK
051.013 Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående 1 kammer 7 RUT
FAC.013 Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel 1 ARK
FHA.002.03 Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 1 ARK
FSH.001 Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel 1 ARK
054.051.06 Kabinett/vogndekontaminator, endoskopvogner 1 RUT
FAC.011 Kjemikalieskap - Hovedartikkel 1 RIV
FSH.002 Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel 4 ARK
090.001.03 PC, medisinsk godkjent 5 IKT
062.015.02 Sekkestativ, 4 hjul 2 RUT
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
FXB.002 Stativ, hansker, hovedartikkel 1 ARK
031.049 Transportvogn, endoskop 4 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 1 RUT
FSH.003.02 Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør 4 ARK
FBC.006.01 Vaskebord for vask av fleksible endoskop 5 RUT

Endoskopi NRH, utstyrsliste og spørsmål_utsendt til møte 01.12.23.xlsx (003 - Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark)



04.01.283 Desinfeksjon, spesial ren sone 

Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr
Ansvar
(RUT/RIV/RIE/ARK)

Innspill fra
medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
Kan dere verifisere at vi tar ut servant av dette rommet og at den blir lagt
inn på rommet som nå heter lager, utstyr. ARK

3

Det er planlagt for plass til lavtemperatur plasmautoklave, stiplet i
tegningen. Kan gruppen verifisere at dette er riktig plassering og evt. angi
hvilken arbeidsprosess som er forankret for sterilisering av fleksible skop.
Skal det skje på NSA eller NRH? RUT

4 Har pakkebordet riktig størrelse for å ivareta funksjonen? ARK
5 Er det behov for arbeidsstoler? ARK

Artikkelnr Navn Antall Ansvar Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001 Avfallsbøtte 1 HF
062.001.08 Avfallsmodul for kildesortering 1 HF
FBA.041.15 Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 1 ARK
GXZ.003 Dispenser, papir løst montert 1 ARK
GXZ.006 Dispenser, sprit løst montert 1 ARK
GXZ.004 Dispenser, såpe 1 ARK
FSH.002 Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel 1 ARK
091.007 Pakke, PC standard kontorløsning 1 IKT
062.015.02 Sekkestativ, 4 hjul 1 RUT
NYZ.001 Servant hovedartikkel - X 1 RIV
052.024 Sterilisator, lavtemperatur 1 RUT
031.049 Transportvogn, endoskop 3 RUT
061.001 Trillebord, rustfritt stål 2 RUT
042.002.01 Tørkeskap, fleksible skop 12 RUT
FSH.003.02 Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør 4 ARK

Endoskopi NRH, utstyrsliste og spørsmål_utsendt til møte 01.12.23.xlsx (003 - Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark)



04.01.255 Lager, utstyr

Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr
Ansvar
(RUT/RIV/RIE/ARK)

Innspill fra
medvirkningsgruppen Tilbakemelding fra Nye OUS

1
Kan gruppen beskrive rommets funksjon og forslag til nytt navn, samt
gjennomgå krav og utstyr som skal være i rommet.

Artikkelnr Navn Antall Ansvar Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel 3 ARK
031.049 Transportvogn, endoskop 4 RUT

Endoskopi NRH, utstyrsliste og spørsmål_utsendt til møte 01.12.23.xlsx (003 - Gruppen svarer ut omforent spørsmålene som er gitt i vedlagt excelark)


	Rom 04.01.180_a - Desinfeksjon - Plan
	Rom 04.01.180_b - Desinfeksjon - 3D
	Rom 04.01.283_a - Desinfeksjon - Plan
	Rom 04.01.283_b - Desinfeksjon - 3D
	Rom 04.01.xxx - Såpedoseanlegg
	03001-F3-J0-D_d - Funksjoner etasje 02
	03001-J0-00-02-A-200-70-010 - Flyt skop mellom etasje U1 - 02
	03001-J0-00-02-A-200-70-011 - Flyt skop mellom etasje 02 - 04




Generelle avklaringer

		Generelle avklaringer		Tilbakemeldinger 

		Har utstyret hensiktsmessig plassering i forhold til arbeidsprosesser og flyt i rommet? 





04.01.180

		04.01.180 Desinfeksjon, spesial uren sone 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Er arbeidsplassene utformet iht ønsket arbeidsrutine og flyt?		RUT/ARK

		2		Kan dere beskrive funksjonskrav til PC og evt skjerm/monitor, innplassering i rommet. Beskriv også behovet for tilleggsutstyr som scanner, touch-skjerm, mus osv. 		RUT 

		3		Er det krav til gjennomstikkskapet mellom uren og ren sone (eksempelvis størrelse, skal det være ventilert)?  		RUT 

		4		Hva skal oppbevares i kjemikalieskap? Og er det riktig plassert? 		RUT

		5		Skal benkeplatene være i rustfri utførelse? 		ARK

		6		Hvor er hensiktsmessig plassering av sluk? 		RIV

		7		Er det behov for arbeidsstoler?		ARK

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FBA.041.15		Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800		1		ARK

		GXZ.003		Dispenser, papir løst montert		1		ARK

		GXZ.006		Dispenser, sprit løst montert		1		ARK

		GXZ.004		Dispenser, såpe		1		ARK

		051.013		Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående 1 kammer		7		RUT

		FAC.013		Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel		1		ARK

		FHA.002.03		Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900		1		ARK

		FSH.001		Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel		1		ARK

		054.051.06		Kabinett/vogndekontaminator, endoskopvogner		1		RUT

		FAC.011		Kjemikalieskap - Hovedartikkel		1		RIV

		FSH.002		Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel		4		ARK

		090.001.03		PC, medisinsk godkjent		5		IKT

		062.015.02		Sekkestativ, 4 hjul		2		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		FXB.002		Stativ, hansker, hovedartikkel		1		ARK

		031.049		Transportvogn, endoskop		4		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		FSH.003.02		Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør		4		ARK

		FBC.006.01		Vaskebord for vask av fleksible endoskop		5		RUT







04.01.283 

		04.01.283 Desinfeksjon, spesial ren sone 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Kan dere verifisere at vi tar ut servant av dette rommet og at den blir lagt inn på rommet som nå heter lager, utstyr. 		ARK

		3		Det er planlagt for plass til lavtemperatur plasmautoklave, stiplet i tegningen. Kan gruppen verifisere at dette er riktig plassering og evt. angi hvilken arbeidsprosess som er forankret for sterilisering av fleksible skop. Skal det skje på NSA eller NRH?  		RUT

		4		Har pakkebordet riktig størrelse for å ivareta funksjonen? 		ARK

		5		Er det behov for arbeidsstoler? 		ARK

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		062.001.08		Avfallsmodul for kildesortering		1		HF

		FBA.041.15		Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800		1		ARK

		GXZ.003		Dispenser, papir løst montert		1		ARK

		GXZ.006		Dispenser, sprit løst montert		1		ARK

		GXZ.004		Dispenser, såpe		1		ARK

		FSH.002		Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel		1		ARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		062.015.02		Sekkestativ, 4 hjul		1		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		052.024		Sterilisator, lavtemperatur		1		RUT

		031.049		Transportvogn, endoskop		3		RUT

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		2		RUT

		042.002.01		Tørkeskap, fleksible skop		12		RUT

		FSH.003.02		Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør		4		ARK





04.01.255

		04.01.255 Lager, utstyr



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Kan gruppen beskrive rommets funksjon og forslag til nytt navn, samt gjennomgå krav og utstyr som skal være i rommet. 

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		FHA.002		Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel		3		ARK

		031.049		Transportvogn, endoskop		4		RUT





