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NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - AVSLUTNINGSPAKKE

Gruppe I Bildediagnostikk



Dato: 26-04-2024

Gruppe I - Bildediagnostikk, Gjennomlysning og ultralyd - Medvirkning avslutningspakke

03001-F3-J0-I_a Forside
03001-F3-J0-I_b Innhold
03001-F3-J0-I_d Funksjoner etasje 02 X X X

Møte
1    2    3



Hovedfunksjon

Bildediagnostikk

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Poliklinikk og dagbehandling

Midlertidig

UiO, forskning og undervisning

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Lager
09.01.108
utstyr
9,2 m²  / (10 m²)

Omkledning
09.01.152
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.130
pasienter HC
8,1 m²  / (5 m²)

Forrom
09.01.057
MR 5 og 6
51,5 m²  / (30 m²)

Forrom
80.03.188
44,6 m²

Laboratorium
09.01.003
CT
48,6 m²  / (48 m²)

Laboratorium
09.01.001
CT
47,7 m²  / (48 m²)

Manøverrom
09.01.025
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Ekspedisjon
09.01.092
18,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.005
MR
39,9 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.019
3 plasser
18,7 m²  / (18 m²)

Forberedelse
09.01.058
anestesi
29,7 m²  / (25 m²)

Granskning
09.01.034
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Venteplass
09.01.066
11,8 m²  / (20 m²)

Arbeidsrom
09.01.101
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Granskning
09.01.037
4 plasser
23,7 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.015
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.016
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

Kontor
09.01.113
4 personer
24,1 m²  / (24 m²)

Kontor
09.01.114
2 personer
12,5 m²  / (12 m²)

Pause
09.01.094
stort
46,8 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.098
demonstrasjon
38,5 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.096
demonstrasjon
39,7 m²  / (40 m²)

Tekjøkken
16.01.268
personal
5,3 m²  / (5 m²)

Kontor
09.01.116
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
09.01.104
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Granskning
09.01.042
4 plasser
26,3 m²  / (24 m²)

Granskning
09.01.039
4 plasser
24,1 m²  / (24 m²)

Lager
09.01.106
forbruksvarer
14,4 m²  / (15 m²)

Lager
09.01.105
rent
14,7 m²  / (15 m²)

Avfall
13.10.012
miljøstasjon
10,2 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.032
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.033
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.035
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.038
8,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.686
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.687
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.688
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.689
VVS
12,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.690
VVS
14,0 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.174
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.173
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.175
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.176
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.692
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.169
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.170
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.114
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.177
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.178
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.115
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.171
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.356
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.116
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.179
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.228
73,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.695
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.181
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.117
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.696
VVS
6,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.118
16,2 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.021
4,1 m²  / (4 m²)

Arbeidsrom
09.01.099
tverrfaglig
21,2 m²  / (18 m²)

Desinfeksjon
09.01.112
8,7 m²  / (8 m²)

WC
09.01.074
HC
5,9 m²  / (5 m²)

WC
09.01.075
HC
5,4 m²  / (5 m²)

WC
09.01.076
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.087
HC
5,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.089
1,6 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.685
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.065
18,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.035
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.035
miljøstasjon
10,2 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.184
person
7,8 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.031
4,5 m²  / (4 m²)

Sjakt
93.03.699
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.896
VVS
8,4 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.003
stort
24,6 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.004
25,1 m²  / (25 m²)

Lager
09.01.109
utstyr
5,4 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.800
VVS
26,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.585
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.028
4 plasser
24,2 m²  / (24 m²)

Teknikk
09.01.051
MR
14,5 m²  / (10 m²)

Laboratorium
09.01.009
MR
44,4 m²  / (40 m²)

Laboratorium
09.01.010
MR
44,0 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.022
3 plasser
17,6 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.023
3 plasser
18,4 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.026
3 plasser
17,9 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.002
CT
46,5 m²  / (48 m²)

Manøverrom
09.01.029
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Manøverrom
09.01.024
3 plasser
18,8 m²  / (18 m²)

Omkledning
09.01.064
pasienter
2,0 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.062
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

WC
09.01.078
1,5 m²  / (2 m²)

Laboratorium
09.01.014
gjennomlysning
43,9 m²  / (45 m²)

Teknikk
09.01.048
MR
12,5 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.050
MR
15,1 m²  / (10 m²)

Manøverrom
09.01.020
3 plasser
18,2 m²  / (18 m²)

WC
09.01.079
3,6 m²  / (2 m²)

Granskning
09.01.035
4 plasser
27,4 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.060
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.063
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.068
17,0 m²  / (20 m²)

Lager
09.01.110
utstyr
14,5 m²  / (15 m²)

WC
09.01.086
pasient
1,5 m²  / (2 m²)

Manøverrom
09.01.021
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

Teknikk
09.01.047
MR
14,4 m²  / (10 m²)

WC
09.01.082
1,9 m²  / (2 m²)

WC
09.01.085
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.070
19,6 m²  / (20 m²)

WC
09.01.090
2,6 m²  / (2 m²)

Heis 11
80.05.251
person
7,8 m²  / (0 m²)

Venteplass
09.01.069
3,4 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.040
4 plasser
27,9 m²  / (24 m²)

Korridor
80.06.087
58,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.517
VVS
8,4 m²  / (0 m²)

Legemidler
09.01.121
3,9 m²  / (3 m²)

Omkledning
09.01.061
pasienter
2,1 m²  / (2 m²)

WC
09.01.073
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Arbeidsrom
09.01.100
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

Møte
09.01.097
demonstrasjon
42,5 m²  / (40 m²)

Legemidler
09.01.122
4,1 m²  / (3 m²)

Grupperom
15.03.006
undervisning
25,6 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.094
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.125
1,5 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.027
3 plasser
20,4 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.013
generell røntgen
46,1 m²  / (45 m²)

Granskning
09.01.038
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.017
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

WC
09.01.084
1,9 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.120
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.113
19,3 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.028
agv
25,0 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.029
agv
22,9 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.018
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.019
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.020
19,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.105
23,4 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.106
97,1 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.107
62,1 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.102
70,8 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.098
42,6 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.034
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.698
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.491
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.065
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.606
VVS
26,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.910
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.791
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.599
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.313
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.312
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.053
1,4 m²  / (0 m²)

Pause
09.01.095
stort
41,7 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
15.03.023
tverrfaglig stort
24,8 m²  / (24 m²)

WC
04.01.175
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
04.01.177
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.163
spesialrom ERCP
61,3 m²  / (60 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.164
spesialrom ERCP
60,4 m²  / (60 m²)

Manøverrom
04.01.170
27,8 m²  / (20 m²)

Observasjonsplass
04.01.271
3 plasser
33,5 m²  / (30 m²)Undersøkelse og behandling

04.01.187
16,0 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.167
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.168
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

WC
04.01.174
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Desinfeksjon
04.01.180
spesial uren sone
49,1 m²  / (40 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.242
spesialrom endoskopi
38,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.169
spesialrom endoskopi
32,6 m²  / (30 m²)

Isolat
04.01.245
luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
30,8 m²  / (30 m²)

Pause
04.01.188
stort
41,5 m²  / (40 m²)

Sluse
04.01.270
luftsmitte
4,9 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.190
ytre sone
10,3 m²  / (6 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.183
indre sone
21,2 m²  / (22 m²)

Lager
04.01.181
25,0 m²  / (25 m²)

Venteplass
04.01.182
7,7 m²  / (10 m²)

Kontor
04.01.191
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Venteplass
04.01.243
17,2 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.257
6 plasser
92,4 m²  / (80 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.165
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

WC
04.01.173
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.135
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.133
1,5 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.024
PNA
10,0 m²  / (6 m²)

WC
16.01.341
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.349
1 person
9,2 m²  / (9 m²)

WC
16.01.340
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.054
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.193
24,3 m²  / (0 m²)

WC
16.01.304
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Møte
16.01.262
22,7 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.126
1,4 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.277
sitte
2,9 m²

Sjakt
93.03.930
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.693
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.227
24,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.217
102,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.100
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.031
2,9 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.050
2,5 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.045
23,1 m²  / (0 m²)

Kontor
16.01.244
6 personer
36,6 m²  / (36 m²)

Stillerom
16.01.182
5,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.168
4,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.169
1,7 m²  / (0 m²)

WC
16.01.289
2,8 m²  / (2 m²)

WC
04.01.176
HC
4,9 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.045
1,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.042
24,8 m²  / (0 m²)

Grupperom
16.01.358
undervisning
12,4 m²  / (16 m²)

WC
16.01.363
1,9 m²  / (2 m²)

WC
16.01.308
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.050
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.044
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.144
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.133
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.110
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.035
75,9 m²  / (0 m²)

Granskning
09.01.036
4 plasser
26,4 m²  / (24 m²)

Korridor
80.03.234
48,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.232
29,8 m²  / (0 m²)

Vestibyle
80.03.275
62,4 m²  / (0 m²)

WC
09.01.080
2,4 m²  / (2 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.102
3,7 m²  / (0 m²)

Heis 19
80.05.267
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.059
seng og person
9,7 m²Korridor

80.03.228
20,0 m²

Korridor
80.06.337
90,0 m²

Lager
09.01.127
væske
8,8 m²  / (6 m²)

Stillerom
04.01.277
6,8 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.347
98,0 m²

Laboratorium
09.01.123
ultralyd
23,1 m²  / (24 m²)

Stillerom
04.01.278
lite
2,0 m²  / (2 m²)

Teknikk
09.01.126
gjennomlysning
7,3 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.125
generell røntgen
9,3 m²  / (8 m²)

Stillerom
09.01.134
8,5 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.135
lite
2,7 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.133
lite
3,7 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.136
7,3 m²  / (5 m²)

Lager
09.01.129
væske
6,3 m²  / (6 m²)

Oppstillingsplass
07.02.006
akuttutstyr
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
09.01.131
senger
3,2 m²  / (2 m²)

Lager
09.01.128
væske
5,2 m²  / (6 m²)

Kontor
16.01.139
6 personer
36,2 m²  / (36 m²)

Kontor
16.01.343
6 personer
38,8 m²  / (36 m²)

Korridor
80.06.103
63,9 m²

Korridor
80.03.236
24,9 m²

WC
15.03.025
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.209
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.210
VVS
5,3 m²

Grupperom
16.01.228
undervisning
17,6 m²  / (16 m²)

WC
09.01.077
HC
7,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.459
VVS
6,5 m²

Stillerom
16.01.179
5,8 m²  / (5 m²)

WC
09.01.083
1,9 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.556
sitte
1,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.115
1,4 m²

WC
16.01.287
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
16.01.178
5,0 m²  / (5 m²)

Grupperom
16.01.232
undervisning
13,9 m²  / (16 m²)

Korridor
80.03.240
83,8 m²

Granskning
09.01.041
4 plasser
26,4 m²  / (24 m²) Omkledning

09.01.065
pasienter
3,2 m²  / (2 m²)

Forberedelse
09.01.059
anestesi
20,4 m²  / (25 m²)

Teknikk
09.01.043
CT
7,8 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.044
CT
7,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.045
CT
6,7 m²  / (8 m²)

Samtale
04.01.184
forberedelse
14,9 m²  / (12 m²)

WC
04.01.282
1,5 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.138
1,5 m²

Kontor
16.01.348
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Omkledning
09.01.146
pasienter
2,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
09.01.103
tverrfaglig
20,0 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.018
ultralyd
25,1 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.137
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.024
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.043
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.047
1,4 m²

WC
13.11.006
1,8 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.333
VVS
3,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.097
1,4 m²

Sjakt
93.03.350
VVS
5,7 m²

Nisje
80.06.555
sitte
1,5 m²

Undersøkelse
09.01.137
punksjonscytologi
11,7 m²  / (12 m²)

WC
13.01.032
besøkende
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.383
15,7 m²

Korridor
80.06.373
31,6 m²

Korridor
80.06.372
55,4 m²

Kontor
09.01.117
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Laboratorium
09.01.008
MR
44,7 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.075
89,4 m²

Renhold
13.07.063
5,4 m²  / (4 m²)

Teknikk
09.01.049
MR
11,9 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.052
MR
11,3 m²  / (10 m²)

Kontor
16.01.328
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.335
88,4 m²

Nisje
80.06.557
sitte
3,8 m²

Nisje
80.06.558
sitte
2,9 m²

Oppstilling senger
80.07.209
16,3 m²

Desinfeksjon
04.01.283
spesial ren sone
45,5 m²  / (40 m²)

Oppstillingsplass
07.02.005
akuttutstyr
2,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.067
18,1 m²  / (20 m²)

Oppstillingsplass, seng
09.01.142
4,0 m²  / (2 m²)

Oppstilling senger
09.01.141
3,6 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
09.01.140
seng
3,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass, seng
09.01.148
3,1 m²  / (2 m²)

Undersøkelse
09.01.138
punksjonscytologi
12,9 m²  / (12 m²)

Kontor
16.01.053
1 person
12,2 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.002
1 person
10,1 m²  / (9 m²)

Sjakt
93.03.363
VVS
8,7 m²

WC
09.01.088
2,0 m²  / (2 m²)

WC
09.01.072
HC
5,1 m²  / (5 m²)

Kontor
16.01.019
1 person
8,0 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.373
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Nisje
80.06.559
sitte
1,7 m²

Undersøkelse og behandling
04.01.166
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

Nisje
80.06.553
sitte
1,8 m²

Oppstillingsplass, seng
09.01.147
3,3 m²  / (2 m²)

WC
99.99.163
IA
4,1 m²

Korridor
80.06.069
6,8 m²

Korridor
80.06.371
28,3 m²

Omkledning
09.01.150
pasienter
2,5 m²  / (2 m²)

Forberedelse
09.01.056
bildediagnostikk
35,1 m²  / (30 m²)

Omkledning
09.01.149
pasienter
2,0 m²  / (2 m²)

Teknikk
04.01.319
ERCP
8,2 m²

Forrom
80.03.127
38,0 m²

Forrom
80.03.197
12,2 m²

Forrom
80.03.182
44,0 m²

Forrom
80.03.175
29,1 m²

Laboratorium
09.01.007
MR
38,9 m²  / (40 m²)

Lagerautomat
80.07.215
25,0 m²

Nisje
80.06.413
sitte
4,5 m²

WC
99.99.167
IA
1,8 m²

Sjakt
93.03.012
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.013
VVS
3,1 m²

Nedkastsjakt
93.07.051
0,9 m²

Kontor
16.01.017
1 person
9,1 m²  / (9 m²)

WC
04.01.185
1,5 m²  / (2 m²)

Forrom
04.01.255
11,9 m²  / (30 m²)

WC
04.01.244
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Korridor
80.06.577
36,0 m²

Arbeidsrom
09.01.033
18,8 m²  / (18 m²)

Omkledning
09.01.151
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
04.01.318
seng
6,6 m²

Venteplass
04.01.317
seng
3,3 m²

Omkledning
09.01.144
pasienter
2,6 m²  / (2 m²)

Forberedelse
09.01.055
bildediagnostikk
23,8 m²  / (25 m²)

Omkledning
09.01.143
pasienter
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass, seng
09.01.145
3,1 m²  / (2 m²)

IA
99.99.106
1,4 m²

IA
99.99.060
2,0 m²

IA
99.99.079
2,0 m²

Korridor
80.06.578
83,6 m²

Korridor
80.06.576
24,9 m²

Avfall
13.10.060
3,0 m²

Laboratorium
09.01.124
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

IA
99.99.223
1,3 m²

IA
99.99.222
1,4 m²

IA
99.99.221
1,6 m²
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