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Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg
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MØTE D2
GRUNNLAG FRA HOVEDAKTIVITET D2
PLAN 03

MØTE D3
ENDRINGER ETTER HOVEDAKTIVITET D2

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg

• Endret plassering av hybridstuer fra 2 i plan 03 til alle 6 i plan 04 
etter ønske fra Nye OUS

• Sectio ned i plan 03 fra plan 04 som følge av ønske fra Nye OUS 
om å ha alle hybridstuer i samme etasje.

• Sammedagsmottak (SDI) er plassert i plan 03 etter diskusjon med 
medvirkningsgruppen i møte D2. 

• Operasjonsstuer er klustret sammen i klustre som består av 4 
eller 6 stuer i hver. Dette er et overordnet konsept.

• Fordeling av operasjonsstuer med 10 og med 100 cfu er fordelt likt 
i etasjer etter innspill fra medvirkningsgruppen i møte D2.

• Operasjonsstuer med 10cfu og 100cfu er tilstrebet klustret i 
geografiske enheter.

• Det er oppdekkingsrom svarende til alle 100 CFU-stuer.Som en 
del av prosjektutviklingen er Operasjonsstuer plassert i forhold 
til søyler, konstruksjoner og hva som er mulig med tanke på 
aggregater. Konsekvensen er at operasjonsstuer er plassert litt 
forskjellig fra det som er vist i D2. 

• MTU/IKT rom er samlet i ett rom i hver kluster a 4 eller 6 stuer. Dette 
etter ønske fra IKT, Sykehuspartner og diskutert i møte D1 og D2. 
Avstandskrav kontrolleres som en del av videre prosjektering.

• Overnatting personalet plassert i operasjonsetasjen i basen mot 
vest etter innspill fra møte D2 både operasjonsgruppen og intensiv 
som ønsker overnattingsmuligheter i etasjen. Plassert 2 stykker i 
plan 03 og 2 stykker i plan 04. 

PROSJEKTUTVIKLING FRA HOVEDAKTIVITET D2



Nye Rikshospitalet 
Medvirkningsmøte D3

Medvirkning forprosjekt // aktivitet D
Mai 2022

MØTE D2
GRUNNLAG FRA HOVEDAKTIVITET D2
PLAN 04

MØTE D3
ENDRINGER ETTER HOVEDAKTIVITET D2

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
OUS, forskning og undervisning
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

PROSJEKTUTVIKLING FRA HOVEDAKTIVITET D2

• Endret plassering av hybridstuer fra 2 i plan 03 til alle 6 i plan 04 
etter ønske fra Nye OUS

• Sectio ned i plan 03 fra plan 04 som følge av ønske fra Nye OUS 
om å ha alle hybridstuer i samme etasje.

• Sammedagsmottak (SDI) er plassert i plan 03 etter diskusjon med 
medvirkningsgruppen i møte D2. 

• Operasjonsstuer er klustret sammen i klustre som består av 4 
eller 6 stuer i hver. Dette er et overordnet konsept.

• Fordeling av operasjonsstuer med 10 og med 100 cfu er fordelt likt 
i etasjer etter innspill fra medvirkningsgruppen i møte D2.

• Operasjonsstuer med 10cfu og 100cfu er tilstrebet klustret i 
geografiske enheter.

• Det er oppdekkingsrom svarende til alle 100 CFU-stuer.Som en 
del av prosjektutviklingen er Operasjonsstuer plassert i forhold 
til søyler, konstruksjoner og hva som er mulig med tanke på 
aggregater. Konsekvensen er at operasjonsstuer er plassert litt 
forskjellig fra det som er vist i D2. 

• MTU/IKT rom er samlet i ett rom i hver kluster a 4 eller 6 stuer. Dette 
etter ønske fra IKT, Sykehuspartner og diskutert i møte D1 og D2. 
Avstandskrav kontrolleres som en del av videre prosjektering.

• Overnatting personalet plassert i operasjonsetasjen i basen mot 
vest etter innspill fra møte D2 både operasjonsgruppen og intensiv 
som ønsker overnattingsmuligheter i etasjen. Plassert 2 stykker i 
plan 03 og 2 stykker i plan 04.
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94.02.027
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.024
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.021
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.716
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.717
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.015
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.014
Heis 10

Akutt
0,0 m²

93.03.703
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.017
Trapperom

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.016
Trapperom

0,0 m²

80.05.012
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.013
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.013
Trapperom

0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

93.03.720
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.018
Heis 12
person
0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.011
Trapperom

0,0 m²

80.04.010
Trapperom

0,0 m²

93.03.710
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.711
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.256
Heis 11
person
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.03.161
Sluse
0,0 m²

80.07.004
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.238
Heis 15

seng
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.015
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.016
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.013
Sluse brann

0,0 m²

80.03.108
Forrom
0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.159
Sluse
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

94.02.028
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.121
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.706
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.07.067
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.495
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.708
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.050
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.065
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.063
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.054
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.067
Sluse

luftsmitte
5,0 m²07.01.053

Isolat
luftsmitte intensiv

25,0 m²

07.01.068
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.025
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.001
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.116
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.102
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.015
Sengerom
intensiv
25,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.138
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.02.036
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.074
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.072
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

94.03.006
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.005
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.081
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.004
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.065
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

80.07.130
Rørpost
0,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.02.047
Bad

5,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.056
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m² 07.01.097

Desinfeksjon
8,0 m²

07.01.126
Lager
rent

15,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.02.037
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.024
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.066
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.102
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.099
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.065
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.001
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.062
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.123
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.032
Sluse
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.087
Lager
rent

15,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²

08.01.146
WC

2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering

2,0 m²

80.06.165
Korridor
0,0 m²

80.06.164
Korridor
0,0 m²

80.06.166
Korridor
0,0 m²

80.06.163
Korridor
0,0 m²

80.06.162
Korridor
0,0 m²

80.06.160
Korridor
0,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.026
Laboratorium

PNA
6,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

94.03.100
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

07.01.140
Samtale
12,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

94.03.070
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.136
Diktering

2,0 m²

08.02.089
Pause
25,0 m²80.06.194

Korridor
0,0 m²

Disponibelt

93.07.033
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

13.10.013
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.520
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.616
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.195
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.200
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

07.01.171
WC
HC

5,0 m²

07.01.174
WC
HC

5,0 m²

07.01.183
WC

2,0 m²

80.06.219
Korridor
0,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.07.176
Rørpost
0,0 m²

07.01.176
WC

2,0 m²

94.03.030
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

80.03.261
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.129
Korridor
0,0 m²

07.01.103
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.164
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.173
WC
HC

5,0 m²

07.01.185
WC

2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.270
Heis 19

seng og person

80.05.062
Heis 18

seng og person

80.06.343
Korridor

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m² 08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.340
Korridor

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.099
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.054
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

80.06.334
Korridor

08.01.079
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.067
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.071
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.085
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

80.06.335
Korridor

07.01.145
Pause
40,0 m²

07.01.010
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.011
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.016
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.101
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.017
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.194

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.018
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.019
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.204
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.020
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.030
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.032
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.044

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.048
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.159
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.129
Lager
rent

15,0 m² 07.01.099
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.091
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.112
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.131
Lager
utstyr

20,0 m²

07.01.006
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.008
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.014
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.021
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.022
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.026
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.024
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.036
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.111

Arbeidsrom
tverrfaglig stort

24,0 m²

07.01.146
Pause
40,0 m²

07.01.196
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.197
Sengerom
intensiv
25,0 m²

Renhold
0,0 m²

07.01.123
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.186
Lager
utstyr
5,0 m²

07.01.179
WC

2,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

94.03.023
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.189
Lager
utstyr
5,0 m²

94.03.014
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.073
Bad

luftsmitte
6,0 m²

07.01.113
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.092
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.085
Bad
stort

10,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

07.01.040
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.042
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²
08.02.013

Overvåkingsplass
12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.169
WC

2,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.213
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.214
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.151
Kontor

2 personer
12,0 m²

93.03.111
VVS sjakt
Fordeling

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

07.01.210
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.209
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.161
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

PLAN 03 1:200ILLUSTRASJON STANDARDROM OPERASJON
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BOBLEDIAGRAM FUNKSJONER PLAN 03
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Avdelinger
Personalfunksjoner Intensiv
Støttefunksjoner Intensiv
Personalfunksjoner Operasjon
Pasientfunksjoner Operasjon
Støttefunksjoner Operasjon
Laboratoriemedisin
Forskning og undervisning, OUS
Forskning og undervisning, UiO
Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service
Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service
Kommunikasjonsarealer
Teknikk

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²80.04.011

Trapperom
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

08.01.081
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT

2,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.01.066
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.065
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.062
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²
08.01.146

WC
2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering
2,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

08.01.136
Diktering
2,0 m²

08.02.089
Pause

25,0 m²80.06.194
Korridor
0,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.164
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr. 2-rom
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.079
MTU/IKT

2,0 m²
08.01.067
MTU/IKT

2,0 m²

80.06.335
Korridor

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.013
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.176
Kopi

4,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.129
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.170
WC

2,0 m²

08.01.085
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.020
Operasjon

60,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.055
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

80.06.333
Korridor

80.06.323
Korridor

08.01.115
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.114
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.116
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.113

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.119
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.112
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

93.03.105
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.109
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.108
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.052
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

08.01.108
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.111

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.120
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.110

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.181
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.051
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.122
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.107

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.105
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.060
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.096
Lager
væske
6,0 m²

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg

OVERSIGTSPLAN PLAN 03

Dører, vinduer og søyler er i prosess

OVERNATTING PERSONALE

PAUSE

MØTE

ARBEIDSROM/KONTOR

KOMMANDOSENTRAL
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94.02.027
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.024
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.021
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.716
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.717
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.015
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.014
Heis 10

Akutt
0,0 m²

93.03.703
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.017
Trapperom

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.016
Trapperom

0,0 m²

80.05.012
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.013
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.013
Trapperom

0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

93.03.720
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.018
Heis 12
person
0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.011
Trapperom

0,0 m²

80.04.010
Trapperom

0,0 m²

93.03.710
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.711
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.256
Heis 11
person
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.03.161
Sluse
0,0 m²

80.07.004
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.238
Heis 15

seng
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.015
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.016
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.013
Sluse brann

0,0 m²

80.03.108
Forrom
0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.159
Sluse
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

94.02.028
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.121
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.706
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.07.067
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.495
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.708
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.050
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.065
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.063
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.054
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.067
Sluse

luftsmitte
5,0 m²07.01.053

Isolat
luftsmitte intensiv

25,0 m²

07.01.068
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.025
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.001
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.116
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.102
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.015
Sengerom
intensiv
25,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.138
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.02.036
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.074
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.072
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

94.03.006
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.005
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.081
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.004
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.065
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

80.07.130
Rørpost
0,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.02.047
Bad

5,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.056
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m² 07.01.097

Desinfeksjon
8,0 m²

07.01.126
Lager
rent

15,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.02.037
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.024
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.066
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.102
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.099
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.065
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.001
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.062
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.123
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.032
Sluse
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.087
Lager
rent

15,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²

08.01.146
WC

2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering

2,0 m²

80.06.165
Korridor
0,0 m²

80.06.164
Korridor
0,0 m²

80.06.166
Korridor
0,0 m²

80.06.163
Korridor
0,0 m²

80.06.162
Korridor
0,0 m²

80.06.160
Korridor
0,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.026
Laboratorium

PNA
6,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

94.03.100
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

07.01.140
Samtale
12,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

94.03.070
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.136
Diktering

2,0 m²

08.02.089
Pause
25,0 m²80.06.194

Korridor
0,0 m²

Disponibelt

93.07.033
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

13.10.013
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.520
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.616
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.195
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.200
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

07.01.171
WC
HC

5,0 m²

07.01.174
WC
HC

5,0 m²

07.01.183
WC

2,0 m²

80.06.219
Korridor
0,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.07.176
Rørpost
0,0 m²

07.01.176
WC

2,0 m²

94.03.030
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

80.03.261
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.129
Korridor
0,0 m²

07.01.103
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.164
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.173
WC
HC

5,0 m²

07.01.185
WC

2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.270
Heis 19

seng og person

80.05.062
Heis 18

seng og person

80.06.343
Korridor

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m² 08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.340
Korridor

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.099
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.054
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

80.06.334
Korridor

08.01.079
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.067
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.071
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.085
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

80.06.335
Korridor

07.01.145
Pause
40,0 m²

07.01.010
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.011
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.016
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.101
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.017
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.194

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.018
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.019
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.204
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.020
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.030
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.032
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.044

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.048
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.159
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.129
Lager
rent

15,0 m² 07.01.099
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.091
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.112
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.131
Lager
utstyr

20,0 m²

07.01.006
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.008
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.014
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.021
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.022
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.026
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.024
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.036
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.111

Arbeidsrom
tverrfaglig stort

24,0 m²

07.01.146
Pause
40,0 m²

07.01.196
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.197
Sengerom
intensiv
25,0 m²

Renhold
0,0 m²

07.01.123
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.186
Lager
utstyr
5,0 m²

07.01.179
WC

2,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

94.03.023
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.189
Lager
utstyr
5,0 m²

94.03.014
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.073
Bad

luftsmitte
6,0 m²

07.01.113
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.092
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.085
Bad
stort

10,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

07.01.040
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.042
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²
08.02.013

Overvåkingsplass
12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.169
WC

2,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.213
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.214
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.151
Kontor

2 personer
12,0 m²

93.03.111
VVS sjakt
Fordeling

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

07.01.210
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.209
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.161
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²
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Dører, vinduer og søyler er i prosess

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg
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94.02.027
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.024
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.021
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.716
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.717
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.015
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.014
Heis 10

Akutt
0,0 m²

93.03.703
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.017
Trapperom

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.016
Trapperom

0,0 m²

80.05.012
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.013
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.013
Trapperom

0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

93.03.720
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.018
Heis 12
person
0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.011
Trapperom

0,0 m²

80.04.010
Trapperom

0,0 m²

93.03.710
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.711
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.256
Heis 11
person
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.03.161
Sluse
0,0 m²

80.07.004
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.238
Heis 15

seng
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.015
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.016
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.013
Sluse brann

0,0 m²

80.03.108
Forrom
0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.159
Sluse
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

94.02.028
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.121
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.706
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.07.067
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.495
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.708
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.050
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.065
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.063
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.054
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.067
Sluse

luftsmitte
5,0 m²07.01.053

Isolat
luftsmitte intensiv

25,0 m²

07.01.068
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.025
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.001
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.116
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.102
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.015
Sengerom
intensiv
25,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.138
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.02.036
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.074
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.072
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

94.03.006
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.005
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.081
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.004
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.065
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

80.07.130
Rørpost
0,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.02.047
Bad

5,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.056
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m² 07.01.097

Desinfeksjon
8,0 m²

07.01.126
Lager
rent

15,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.02.037
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.024
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.066
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.102
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.099
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.065
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.001
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.062
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.123
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.032
Sluse
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.087
Lager
rent

15,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²

08.01.146
WC

2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering

2,0 m²

80.06.165
Korridor
0,0 m²

80.06.164
Korridor
0,0 m²

80.06.166
Korridor
0,0 m²

80.06.163
Korridor
0,0 m²

80.06.162
Korridor
0,0 m²

80.06.160
Korridor
0,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.026
Laboratorium

PNA
6,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

94.03.100
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

07.01.140
Samtale
12,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

94.03.070
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.136
Diktering

2,0 m²

08.02.089
Pause
25,0 m²80.06.194

Korridor
0,0 m²

Disponibelt

93.07.033
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

13.10.013
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.520
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.616
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.195
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.200
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

07.01.171
WC
HC

5,0 m²

07.01.174
WC
HC

5,0 m²

07.01.183
WC

2,0 m²

80.06.219
Korridor
0,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.07.176
Rørpost
0,0 m²

07.01.176
WC

2,0 m²

94.03.030
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

80.03.261
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.129
Korridor
0,0 m²

07.01.103
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.164
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.173
WC
HC

5,0 m²

07.01.185
WC

2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.270
Heis 19

seng og person

80.05.062
Heis 18

seng og person

80.06.343
Korridor

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m² 08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.340
Korridor

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.099
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.054
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

80.06.334
Korridor

08.01.079
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.067
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.071
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.085
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

80.06.335
Korridor

07.01.145
Pause
40,0 m²

07.01.010
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.011
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.016
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.101
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.017
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.194

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.018
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.019
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.204
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.020
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.030
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.032
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.044

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.048
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.159
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.129
Lager
rent

15,0 m² 07.01.099
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.091
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.112
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.131
Lager
utstyr

20,0 m²

07.01.006
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.008
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.014
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.021
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.022
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.026
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.024
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.036
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.111

Arbeidsrom
tverrfaglig stort

24,0 m²

07.01.146
Pause
40,0 m²

07.01.196
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.197
Sengerom
intensiv
25,0 m²

Renhold
0,0 m²

07.01.123
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.186
Lager
utstyr
5,0 m²

07.01.179
WC

2,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

94.03.023
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.189
Lager
utstyr
5,0 m²

94.03.014
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.073
Bad

luftsmitte
6,0 m²

07.01.113
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.092
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.085
Bad
stort

10,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

07.01.040
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.042
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²
08.02.013

Overvåkingsplass
12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.169
WC

2,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.213
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.214
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.151
Kontor

2 personer
12,0 m²

93.03.111
VVS sjakt
Fordeling

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

07.01.210
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.209
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.161
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

OVERSIGTSPLAN PLAN 04 UTSNITT PLAN 03 1:200

Dører, vinduer og søyler er i prosess

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg

AVKLARINGSPUNKTER LAMELL J3 PLAN 03
Kvalitetssikre funksjonsdisponering i relasjon til:

• Fordeling operasjonsstuer med 10cfu og 100cfu på etasjen

• Plassering av personale- og støtterom

100CFU

100CFU

10CFU 10CFU

10CFU10CFU
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94.02.027
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.024
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.021
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.716
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.717
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.015
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.014
Heis 10

Akutt
0,0 m²

93.03.703
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.017
Trapperom

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.016
Trapperom

0,0 m²

80.05.012
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.013
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.013
Trapperom

0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

93.03.720
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.018
Heis 12
person
0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.011
Trapperom

0,0 m²

80.04.010
Trapperom

0,0 m²

93.03.710
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.711
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.256
Heis 11
person
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.03.161
Sluse
0,0 m²

80.07.004
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.238
Heis 15

seng
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.015
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.016
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.013
Sluse brann

0,0 m²

80.03.108
Forrom
0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.159
Sluse
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

94.02.028
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.121
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.706
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.07.067
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.495
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.708
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.050
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.065
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.063
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.054
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.067
Sluse

luftsmitte
5,0 m²07.01.053

Isolat
luftsmitte intensiv

25,0 m²

07.01.068
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.025
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.001
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.116
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.102
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.015
Sengerom
intensiv
25,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.138
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.02.036
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.074
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.072
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

94.03.006
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.005
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.081
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.004
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.065
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

80.07.130
Rørpost
0,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.02.047
Bad

5,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.056
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m² 07.01.097

Desinfeksjon
8,0 m²

07.01.126
Lager
rent

15,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.02.037
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.024
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.066
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.102
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.099
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.065
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.001
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.062
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.123
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.032
Sluse
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.087
Lager
rent

15,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²

08.01.146
WC

2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering

2,0 m²

80.06.165
Korridor
0,0 m²

80.06.164
Korridor
0,0 m²

80.06.166
Korridor
0,0 m²

80.06.163
Korridor
0,0 m²

80.06.162
Korridor
0,0 m²

80.06.160
Korridor
0,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.026
Laboratorium

PNA
6,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

94.03.100
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

07.01.140
Samtale
12,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

94.03.070
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

08.01.136
Diktering

2,0 m²

08.02.089
Pause
25,0 m²80.06.194

Korridor
0,0 m²

Disponibelt

93.07.033
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

13.10.013
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.520
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.616
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.195
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.200
Opphold

pårørende
20,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

07.01.171
WC
HC

5,0 m²

07.01.174
WC
HC

5,0 m²

07.01.183
WC

2,0 m²

80.06.219
Korridor
0,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.07.176
Rørpost
0,0 m²

07.01.176
WC

2,0 m²

94.03.030
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

80.03.261
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.129
Korridor
0,0 m²

07.01.103
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.164
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.173
WC
HC

5,0 m²

07.01.185
WC

2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.270
Heis 19

seng og person

80.05.062
Heis 18

seng og person

80.06.343
Korridor

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m² 08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.340
Korridor

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.099
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.054
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

80.06.334
Korridor

08.01.079
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.067
MTU/IKT
2,0 m²

94.03.071
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.085
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

80.06.335
Korridor

07.01.145
Pause
40,0 m²

07.01.010
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.011
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.016
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.101
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.017
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.194

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.018
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.019
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.204
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.020
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.030
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.032
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.044

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.048
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.159
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.129
Lager
rent

15,0 m² 07.01.099
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.091
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.112
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.131
Lager
utstyr

20,0 m²

07.01.006
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.008
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.014
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.021
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.022
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.026
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.024
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.036
Sengerom
intensiv
25,0 m² 07.01.111

Arbeidsrom
tverrfaglig stort

24,0 m²

07.01.146
Pause
40,0 m²

07.01.196
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.197
Sengerom
intensiv
25,0 m²

Renhold
0,0 m²

07.01.123
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.186
Lager
utstyr
5,0 m²

07.01.179
WC

2,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

94.03.023
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.189
Lager
utstyr
5,0 m²

94.03.014
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.073
Bad

luftsmitte
6,0 m²

07.01.113
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.092
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.085
Bad
stort

10,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

07.01.040
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.042
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²
08.02.013

Overvåkingsplass
12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.169
WC

2,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.213
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.214
Stillerom

digital
hjemmeoppfølging

2,0 m²

07.01.151
Kontor

2 personer
12,0 m²

93.03.111
VVS sjakt
Fordeling

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

07.01.210
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.209
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.161
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

OVERSIGTSPLAN PLAN 04 UTSNITT PLAN 03 1:200

Dører, vinduer og søyler er i prosess

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
UiO, forskning og undervisning
OUS, forskning og undervisning
Disponibelt areal
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT
Eksisterende bygg

AVKLARINGSPUNKTER LAMELL J4 PLAN 03
Kvalitetssikre funksjonsdisponering i relasjon til:

• Fordeling operasjonsstuer med 10cfu og 100cfu på etasjen

100CFU

100CFU

100CFU

100CFU

10CFU

10CFU

100CFU

100CFU

ASFYKSI
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BOBLEDIAGRAM FUNKSJONER PLAN 04

Garderobe 
personal 

15m2
J3

J4 Arbeidstasj
on
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osentral 

12m2

x 3

PNA 
6m2

PLAN 04

Overnatting 
ansatte 

9m2

x 2

Pause, stort 
40m2

Arbeidsrom 
tverrfaglig

18m2

Verksted 
MTA
45m2

Møte, stort 
40m2

Kontor 2 pl
12m2

x 2

OPERASJON 100cfu
60m2

Steril 
oppdekning

20m2

OPERASJON 100cfu
60m2

Forb. 
Anestesi

20m2

OPERASJON 100cfu
60m2

Steril 
oppdekning

20m2

OPERASJON 100cfu
60m2

Kir. 
Håndvask 

2m2

Lager 
sterilt 
50m2

x 2
Oppstillingspl.

Utstyr 2m2
x 2

Lager 
væske
6m2

Lager 
Utstyr 
15m2

Oppstillingspl.
2m2

x 4

OPERASJON 100cfu
60m2

Steril 
oppdekning

20m2

OPERASJON 100cfu
60m2

Forb. 
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20m2

HYBRID 
10cfu
80m2

Manø
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m og 
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HYBRID 
10cfu
80m2

Manø
verro
m og 
tek.

Manø
verro
m og 
tek.

HYBRID 
10cfu
80m2

HYBRID 
10cfu
80m2

Manø
verro
m og 
tek.

Kir. 
Håndvask 

2m2
x 3

Desinf
eksjon
20 m2

HYBRID 10cfu
80m2

Manøverrom og 
tek.

HYBRID 10cfu
80m2

Manøverrom og 
tek.

WC / dusj 
5m2

x 2

Lager sterilt
50m2

WC 
2m2

x 3

x 2

Medisin 
nisje 
2m2

Diktering
2m2 x 2

Lager 
væske
6m2

Kir. 
Håndvask 

2m2
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Avdelinger
Personalfunksjoner Intensiv
Støttefunksjoner Intensiv
Personalfunksjoner Operasjon
Pasientfunksjoner Operasjon
Støttefunksjoner Operasjon
Laboratoriemedisin
Forskning og undervisning, OUS
Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service
Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service
Kommunikasjonsarealer
Teknikk

13.10.017
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

94.02.014
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.05.029
Heis 02

Akutt
0,0 m²

93.03.638
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.034
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.028
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.05.027
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.033
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.032
Heis 06
person
0,0 m²

80.05.031
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.022
Trapperom

0,0 m²

80.04.021
Trapperom

0,0 m²

93.03.655
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.020
Trapperom

0,0 m²

93.03.656
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.019
Trapperom

0,0 m²

08.02.046
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.01.038
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.140
Pause
stort

40,0 m²

08.01.054
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.068
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.069
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.074
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.076
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.147
WC

2,0 m²

08.01.156
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.133
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.159
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.01.138
Diktering
2,0 m²

08.01.153
WC

2,0 m²

80.03.157
Sluse
0,0 m²

80.03.171
Sluse
0,0 m²

13.03.028
Verksted

medisinsk teknologi
45,0 m²

10.03.014
Laboratorium

PNA
6,0 m²

80.06.089
Korridor
0,0 m²

08.01.137
Diktering
2,0 m²

08.01.145
WC

2,0 m²

80.07.129
Rørpost
0,0 m²

80.07.006
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.03.023
Sluse brann

0,0 m²

80.03.024
Forrom
0,0 m²

80.03.021
Sluse brann

0,0 m²

95.03.081
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

93.03.603
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.634
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.912
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

80.05.316
Heis 01

Akutt
0,0 m²

08.01.073
MTU/IKT

2,0 m²

08.02.088
Lager
utstyr

15,0 m²

80.06.175
Korridor
0,0 m²

80.06.047
Korridor
0,0 m²

80.06.046
Korridor
0,0 m²

80.06.044
Korridor
0,0 m²

08.01.179
Medisin

nisje
2,0 m²

95.03.010
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

93.03.729
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

13.07.022
Renhold
4,0 m²

93.03.143
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.151
WC/dusj
5,0 m²

80.06.195
Korridor
0,0 m²

14.02.035
Ferdighetsrom

simulering
35,0 m²

14.02.026
Grupperom

10,0 m²

93.03.725
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.760
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.753
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.759
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

80.07.170
Rørpost
0,0 m²

08.01.186
Møte
stort

40,0 m²

80.06.079
Korridor
0,0 m²

08.01.134
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.045
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.086
Lager
utstyr

15,0 m²

07.01.107
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

08.01.070
MTU/IKT

2,0 m²

94.02.135
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.015
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

13.02.110
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.109
Overnatting

personal
9,0 m² 13.02.022

WC
2,0 m²

13.02.032
WC

2,0 m²

94.02.012
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.639
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.578
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.155
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.148
WC/dusj
5,0 m²

80.06.345
Korridor

80.03.284
Sluse brann

08.02.059
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.060
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.062
Samtale
12,0 m²

08.02.051
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.02.072
WC

2,0 m²

08.02.032
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.030
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.082
Lager

tøy
2,0 m²

08.02.067
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.028
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.023
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.034
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.022
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.021
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.014
Overvåkingsplass

12,0 m²08.02.018
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.017
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.016
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.001
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.003
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.004
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.008
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.041
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

80.06.342
Korridor

08.02.057
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.02.044
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

07.01.157
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.150
Møte
stort

40,0 m²

07.01.152
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.182
WC

2,0 m²
80.06.131
Korridor

08.01.001
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.004
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.005
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.003
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.002
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.006
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.026
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.025
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.027
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.024
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.028
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.029
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.031
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.030
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.034
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.032
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.035
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.163
Operasjon

60,0 m²

08.01.022
Operasjon

60,0 m²

08.01.037
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.018
Operasjon

60,0 m²

08.01.016
Operasjon

60,0 m²

08.01.023
Operasjon

60,0 m²

08.01.013
Operasjon

60,0 m²

08.01.036
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.094
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.127
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.035
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.010
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.350
Korridor

08.01.043
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.149
WC/dusj
5,0 m²

93.03.727
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon

93.03.730
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon

93.03.726
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon

08.01.057
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.058
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.093
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.053
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.059
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.183
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

08.01.048
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.118
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.117
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.080
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.185
Lager
væske
6,0 m²

08.01.184
Lager
væske
6,0 m²

80.06.321
Korridor

80.06.352
Korridor

80.06.336
Korridor

93.03.107
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

OVERNATTING PERSONALE

PAUSE

MØTE

ARBEIDSROM/KONTOR

KOMMANDOSENTRAL

OVERSIGTSPLAN PLAN 04
Hovedfunksjon

Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
OUS, forskning og undervisning
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

PLAN 06 1:350
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13.10.017
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

94.02.017
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.016
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.015
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.013
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.014
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.012
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.645
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.644
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.096
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.049
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.051
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.052
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.061
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.062
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.064
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

93.03.643
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.029
Heis 02

Akutt
0,0 m²

80.05.030
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.037
Heis 11
person
0,0 m²

80.05.036
Heis 15

seng
0,0 m²

93.03.638
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.026
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.025
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.024
Trapperom

0,0 m²

80.05.034
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.028
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.05.027
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.04.023
Trapperom

0,0 m²

80.05.033
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.032
Heis 06
person
0,0 m²

80.05.031
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.022
Trapperom

0,0 m²

80.04.021
Trapperom

0,0 m²

93.03.655
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.020
Trapperom

0,0 m²

93.03.656
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.019
Trapperom

0,0 m²

93.03.657
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

08.02.046
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.01.038
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.140
Pause
stort

40,0 m²

08.01.052
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.054
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

07.01.147
Pause
40,0 m²

07.01.023
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.007
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.013
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.028
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.035
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.068
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.069
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.072
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.074
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.075
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.076
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.147
WC

2,0 m²

93.03.640
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

13.10.047
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.635
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.077
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.037
Sengerom
intensiv
25,0 m²

94.03.007
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.008
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.012
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.015
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.017
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.191
Laboratorium

CT
40,0 m²07.01.192

Manøverrom
3 plasser
18,0 m²

07.01.066
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.045
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.043
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.046
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.041
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.039
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.009
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.038
Sengerom
intensiv
25,0 m²

80.05.056
Heis 10

Akutt
0,0 m²

08.01.156
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.133
Kontor

2 personer
12,0 m²

94.03.089
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.087
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.106
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.086
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.108
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.015
Sluse
0,0 m²

80.04.025
Trapperom

0,0 m²

07.01.055
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.119
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.127
Lager
rent

15,0 m²

80.04.027
Trapperom

0,0 m²

08.01.071
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.070
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.159
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.01.138
Diktering

2,0 m²

08.01.153
WC

2,0 m²

94.03.122
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.004
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.047
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.003
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.005

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.172
WC
HC

5,0 m²

80.03.171
Sluse
0,0 m²

93.03.654
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

13.03.028
Verksted

medisinsk teknologi
45,0 m²

10.03.014
Laboratorium

PNA
6,0 m²

07.01.031
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.122
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.01.137
Diktering

2,0 m²

08.01.145
WC

2,0 m²

80.07.128
Rørpost
0,0 m²

80.07.129
Rørpost
0,0 m²

07.01.193
Teknikk

CT
8,0 m²

07.01.136
Opphold

pårørende
20,0 m²

80.07.005
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.006
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.03.018
Sluse brann

0,0 m²

80.03.019
Forrom
0,0 m²

80.03.023
Sluse brann

0,0 m²

80.03.021
Sluse brann

0,0 m²

80.03.016
Sluse brann

0,0 m²

95.03.014
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.095
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.081
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

94.02.020
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.895
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.603
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.639
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.07.069
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.024
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.583
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.646
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.636
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.634
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.912
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

80.05.316
Heis 01

Akutt
0,0 m²

80.05.336
Heis 12
person
0,0 m²

80.03.092
Forrom
0,0 m²

08.01.073
MTU/IKT
2,0 m²

08.02.088
Lager
utstyr

15,0 m²

07.01.137
Opphold

pårørende
20,0 m²

80.06.149
Korridor
0,0 m²

80.06.124
Korridor
0,0 m²

80.06.172
Korridor
0,0 m²

80.06.113
Korridor
0,0 m²

80.06.173
Korridor
0,0 m²

80.06.174
Korridor
0,0 m²

80.06.104
Korridor
0,0 m²

80.06.084
Korridor
0,0 m²

80.06.175
Korridor
0,0 m²

80.06.046
Korridor
0,0 m²

80.06.044
Korridor
0,0 m²

08.01.179
Medisin

nisje
2,0 m²

95.03.010
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

94.03.101
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

93.03.728
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.729
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

13.07.022
Renhold
4,0 m²

13.07.024
Renhold
4,0 m²

07.01.188
Lager
utstyr
5,0 m²

93.03.143
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.151
WC/dusj
5,0 m²

80.06.195
Korridor
0,0 m²

07.01.139
Samtale
12,0 m²

93.07.002
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.003
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.03.589
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.578
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

Omkledning

07.01.034
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.167
WC
HC

5,0 m²

07.01.133
Lager
utstyr

20,0 m²

93.03.723
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.767
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.180
WC

2,0 m²

07.01.203
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

14.02.035
Ferdighetsrom

simulering
35,0 m²

14.02.026
Grupperom

10,0 m²

93.03.725
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.760
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.753
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.754
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.759
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.763
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

80.07.170
Rørpost
0,0 m²

80.07.177
Rørpost
0,0 m²

07.01.166
WC
HC

5,0 m²

07.01.177
WC

2,0 m²

94.02.135
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.03.268
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.119
Korridor
0,0 m²

07.01.107
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.201
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.01.186
Møte
stort

40,0 m²

08.01.134
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.086
Lager
utstyr

15,0 m²

94.03.052
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.169
WC
HC

5,0 m²

08.01.045
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

07.01.168
WC
HC

5,0 m²

08.01.155
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.148
WC/dusj
5,0 m²

95.03.090
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.274
Heis 19

seng og person

80.05.070
Heis 18

seng og person

80.06.155
Korridor

80.06.345
Korridor 80.03.284

Sluse brann

08.02.053
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.059
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.064
Lager
rent

15,0 m²

08.02.085
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.048
Bad

5,0 m²

08.02.060
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.062
Samtale
12,0 m²

08.02.051
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.02.061
Pause
25,0 m²

08.02.091
WC
HC

5,0 m²

08.02.072
WC

2,0 m²

08.02.031
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.032
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.030
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.082
Lager

tøy
2,0 m²

08.02.067
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.028
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.023
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.034
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.022
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.021
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.020
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.014
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.018
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.017
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.016
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.001
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.003
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.004
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.008
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.041
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

80.06.349
Korridor

80.06.342
Korridor

08.02.057
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.02.044
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

94.03.095
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.088
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.156
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.157
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.150
Møte
stort

40,0 m²

07.01.144
Pause
40,0 m²

07.01.104
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.027
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.029
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.033
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.202
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.098
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.128
Lager
rent

15,0 m²

07.01.094
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.106
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.108
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.178
WC

2,0 m²

07.01.152
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.093
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.002
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.012
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.109
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.153
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.117
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.121
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.154
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.182
WC

2,0 m²

10.03.011
Laboratorium

PNA
6,0 m²

07.01.187
Lager
utstyr
5,0 m²

80.06.131
Korridor

08.01.001
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.004
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.005
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.003
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.002
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.006
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.026
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.025
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.027
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.024
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.028
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.029
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.031
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.030
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.034
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.032
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.035
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.163
Operasjon

60,0 m²

08.01.022
Operasjon

60,0 m²

08.01.037
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.018
Operasjon

60,0 m²

08.01.016
Operasjon

60,0 m²

08.01.023
Operasjon

60,0 m²

08.01.013
Operasjon

60,0 m²

08.01.036
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.094
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.127
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.035
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.010
Overvåkingsplass

12,0 m²

07.01.198
Farmasitun

sammenstilling
30,0 m²

07.01.206
Farmasitun
tilberedning

15,0 m²

13.02.110
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.109
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.022
WC

2,0 m²

13.02.032
WC

2,0 m²

08.01.183
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

08.01.093
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.185
Lager
væske
6,0 m²

07.01.211
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.212
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.160
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.048
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.059
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.061
MTU/IKT

2,0 m²
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Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
OUS, forskning og undervisning
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

AVKLARINGSPUNKTER LAMELL J1 PLAN 04
Kvalitetssikre funksjonsdisponering i relasjon til:

• Klustring av 100cfu stuer i J3

• Orientering av hybridstuen 

100CFU
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13.10.017
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

94.02.017
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.016
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.015
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.013
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.014
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.012
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.645
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.644
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

07.01.096
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.049
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.051
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.052
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.061
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.062
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.064
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

93.03.643
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.029
Heis 02

Akutt
0,0 m²

80.05.030
Heis 09

Akutt
0,0 m²

80.05.037
Heis 11
person
0,0 m²

80.05.036
Heis 15

seng
0,0 m²

93.03.638
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.026
Heis 14

person og AGV
0,0 m²

80.05.025
Heis 13

person og AGV
0,0 m²

80.04.024
Trapperom

0,0 m²

80.05.034
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.028
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.05.027
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.04.023
Trapperom

0,0 m²

80.05.033
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.032
Heis 06
person
0,0 m²

80.05.031
Heis 04

seng
0,0 m²

80.04.022
Trapperom

0,0 m²

80.04.021
Trapperom

0,0 m²

93.03.655
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.020
Trapperom

0,0 m²

93.03.656
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.04.019
Trapperom

0,0 m²

93.03.657
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

08.02.046
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.01.038
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.140
Pause
stort

40,0 m²

08.01.052
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.054
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

07.01.147
Pause
40,0 m²

07.01.023
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.007
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.013
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.028
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.035
Sengerom
intensiv
25,0 m²

08.01.068
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.069
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.072
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.074
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.075
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.076
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.147
WC

2,0 m²

93.03.640
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

13.10.047
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

93.03.635
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.077
MTU/IKT
2,0 m²

07.01.037
Sengerom
intensiv
25,0 m²

94.03.007
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.008
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.012
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.015
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.017
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.191
Laboratorium

CT
40,0 m²07.01.192

Manøverrom
3 plasser
18,0 m²

07.01.066
Sluse

luftsmitte
5,0 m²

07.01.045
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.043
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.046
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.041
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.039
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.009
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.038
Sengerom
intensiv
25,0 m²

80.05.056
Heis 10

Akutt
0,0 m²

08.01.156
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.133
Kontor

2 personer
12,0 m²

94.03.089
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.087
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.106
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.086
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

94.03.108
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

80.03.015
Sluse
0,0 m²

80.04.025
Trapperom

0,0 m²

07.01.055
Isolat

luftsmitte intensiv
25,0 m²

07.01.119
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.127
Lager
rent

15,0 m²

80.04.027
Trapperom

0,0 m²

08.01.071
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.070
MTU/IKT
2,0 m²

08.01.159
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.01.138
Diktering

2,0 m²

08.01.153
WC

2,0 m²

94.03.122
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.004
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.047
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.003
Sengerom
intensiv
25,0 m²07.01.005

Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.172
WC
HC

5,0 m²

80.03.171
Sluse
0,0 m²

93.03.654
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

13.03.028
Verksted

medisinsk teknologi
45,0 m²

10.03.014
Laboratorium

PNA
6,0 m²

07.01.031
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.122
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.01.137
Diktering

2,0 m²

08.01.145
WC

2,0 m²

80.07.128
Rørpost
0,0 m²

80.07.129
Rørpost
0,0 m²

07.01.193
Teknikk

CT
8,0 m²

07.01.136
Opphold

pårørende
20,0 m²

80.07.005
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.07.006
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.03.018
Sluse brann

0,0 m²

80.03.019
Forrom
0,0 m²

80.03.023
Sluse brann

0,0 m²

80.03.021
Sluse brann

0,0 m²

80.03.016
Sluse brann

0,0 m²

95.03.014
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.095
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

95.03.081
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

94.02.020
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.895
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.603
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.639
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.07.069
Sengeautomat

0,0 m²

93.03.024
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.583
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.646
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.636
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.634
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.912
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

80.05.316
Heis 01

Akutt
0,0 m²

80.05.336
Heis 12
person
0,0 m²

80.03.092
Forrom
0,0 m²

08.01.073
MTU/IKT
2,0 m²

08.02.088
Lager
utstyr

15,0 m²

07.01.137
Opphold

pårørende
20,0 m²

80.06.149
Korridor
0,0 m²

80.06.124
Korridor
0,0 m²

80.06.172
Korridor
0,0 m²

80.06.113
Korridor
0,0 m²

80.06.173
Korridor
0,0 m²

80.06.174
Korridor
0,0 m²

80.06.104
Korridor
0,0 m²

80.06.084
Korridor
0,0 m²

80.06.175
Korridor
0,0 m²

80.06.046
Korridor
0,0 m²

80.06.044
Korridor
0,0 m²

08.01.179
Medisin

nisje
2,0 m²

95.03.010
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

94.03.101
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

93.03.728
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.729
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

13.07.022
Renhold
4,0 m²

13.07.024
Renhold
4,0 m²

07.01.188
Lager
utstyr
5,0 m²

93.03.143
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

08.01.151
WC/dusj
5,0 m²

80.06.195
Korridor
0,0 m²

07.01.139
Samtale
12,0 m²

93.07.002
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.07.003
Nedkastsjakt

0,0 m²

93.03.589
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.578
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

Omkledning

07.01.034
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.167
WC
HC

5,0 m²

07.01.133
Lager
utstyr

20,0 m²

93.03.723
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.767
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

07.01.180
WC

2,0 m²

07.01.203
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

14.02.035
Ferdighetsrom

simulering
35,0 m²

14.02.026
Grupperom

10,0 m²

93.03.725
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.760
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.753
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.754
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.759
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

93.03.763
VVS sjakt

Ventilasjon operasjon
0,0 m²

80.07.170
Rørpost
0,0 m²

80.07.177
Rørpost
0,0 m²

07.01.166
WC
HC

5,0 m²

07.01.177
WC

2,0 m²

94.02.135
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

80.03.268
Oppstilling senger

0,0 m²

80.06.119
Korridor
0,0 m²

07.01.107
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.201
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.01.186
Møte
stort

40,0 m²

08.01.134
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.086
Lager
utstyr

15,0 m²

94.03.052
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom
0,0 m²

07.01.169
WC
HC

5,0 m²

08.01.045
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

07.01.168
WC
HC

5,0 m²

08.01.155
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.148
WC/dusj
5,0 m²

95.03.090
Teknisk rom, KR, IKT

80.05.274
Heis 19

seng og person

80.05.070
Heis 18

seng og person

80.06.155
Korridor

80.06.345
Korridor 80.03.284

Sluse brann

08.02.053
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

08.02.059
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.064
Lager
rent

15,0 m²

08.02.085
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.048
Bad

5,0 m²

08.02.060
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.062
Samtale
12,0 m²

08.02.051
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.02.061
Pause
25,0 m²

08.02.091
WC
HC

5,0 m²

08.02.072
WC

2,0 m²

08.02.031
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.032
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.030
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.082
Lager

tøy
2,0 m²

08.02.067
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.028
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.023
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.034
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.022
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.021
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.020
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.014
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.018
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.017
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.016
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.001
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.003
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.004
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.008
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.041
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

80.06.349
Korridor

80.06.342
Korridor

08.02.057
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.02.044
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

94.03.095
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

94.03.088
Teknisk rom,

underfordeling, Gr.
2-rom

07.01.156
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.157
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.150
Møte
stort

40,0 m²

07.01.144
Pause
40,0 m²

07.01.104
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

07.01.027
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.029
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.033
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.202
Arbeidsstasjon

ytre sone
6,0 m²

07.01.098
Desinfeksjon

8,0 m²

07.01.128
Lager
rent

15,0 m²

07.01.094
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.106
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.108
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.178
WC

2,0 m²

07.01.152
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.093
Lager

forbruksvarer
15,0 m²

07.01.002
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.012
Sengerom
intensiv
25,0 m²

07.01.109
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.153
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.117
Lager

tøy
2,0 m²

07.01.121
Lager

rent, lite
2,0 m²

07.01.154
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.182
WC

2,0 m²

10.03.011
Laboratorium

PNA
6,0 m²

07.01.187
Lager
utstyr
5,0 m²

80.06.131
Korridor

08.01.001
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.004
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.005
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.003
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.002
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.006
Operasjon

hybrid
80,0 m²

08.01.026
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.025
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.027
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.024
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.028
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.029
Manøverrom

2 plasser
12,0 m²

08.01.031
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.030
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.034
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.032
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.035
Teknikk
hybrid
6,0 m²

08.01.163
Operasjon

60,0 m²

08.01.022
Operasjon

60,0 m²

08.01.037
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.018
Operasjon

60,0 m²

08.01.016
Operasjon

60,0 m²

08.01.023
Operasjon

60,0 m²

08.01.013
Operasjon

60,0 m²

08.01.036
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.094
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.127
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.02.035
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.010
Overvåkingsplass

12,0 m²

07.01.198
Farmasitun

sammenstilling
30,0 m²

07.01.206
Farmasitun
tilberedning

15,0 m²

13.02.110
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.109
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.022
WC

2,0 m²

13.02.032
WC

2,0 m²

08.01.183
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

08.01.093
Lager
sterilt

50,0 m²

08.01.185
Lager
væske
6,0 m²

07.01.211
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.212
Stillerom

digital hjemmeoppfølging
5,0 m²

07.01.160
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.048
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.059
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.061
MTU/IKT

2,0 m²

OVERSIGTSPLAN PLAN 04 UTSNITT PLAN 03 1:200

Dører, vinduer og søyler er i prosess

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Intensiv
Kommunikasjonsarealer
Laboratoriemedisin
Operasjon og postoperativ
OUS, forskning og undervisning
Ikke-programmert areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

AVKLARINGSPUNKTER LAMELL J4 PLAN 04
Kvalitetssikre funksjonsdisponering i relasjon til:

• Orientering av hybridstuen 
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Avdelinger
Personalfunksjoner Intensiv
Støttefunksjoner Intensiv
Personalfunksjoner Operasjon
Pasientfunksjoner Operasjon
Støttefunksjoner Operasjon
Laboratoriemedisin
Forskning og undervisning, OUS
Forskning og undervisning, UiO
Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service
Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service
Kommunikasjonsarealer
Teknikk

94.02.026
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

94.02.030
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.712
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.713
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

80.05.022
Heis 06
person
0,0 m²

80.04.015
Trapperom

0,0 m²

80.04.014
Trapperom

0,0 m²

80.05.020
Heis 05
person
0,0 m²

80.05.019
Heis 03

seng
0,0 m²

80.05.023
Heis 08

person og AGV
0,0 m²

80.05.024
Heis 07

person og AGV
0,0 m²

80.04.012
Trapperom

0,0 m²

80.05.016
Heis 04

seng
0,0 m²80.04.011

Trapperom
0,0 m²

80.06.012
Korridor
0,0 m²

93.03.731
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

80.06.013
Sluse
0,0 m²

80.07.032
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.05.126
Heis 01

Akutt
0,0 m²

95.03.017
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

80.03.109
Sluse brann

0,0 m²

80.03.110
Forrom
0,0 m²

80.03.160
Sluse brann

0,0 m²

93.03.498
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.03.702
VVS sjakt

Avkast
0,0 m²

93.03.722
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.718
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.025
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

93.03.911
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

08.02.074
WC

2,0 m²

08.02.002
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.019
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.015
Overvåkingsplass

12,0 m²

13.03.029
Verksted

medisinsk teknologi
40,0 m²

08.01.081
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.128
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.064
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.046
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

08.01.082
MTU/IKT

2,0 m²

95.03.080
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

14.02.024
Grupperom

10,0 m²

15.02.016
Undersøkelse

stort
20,0 m²

08.01.047
Desinfeksjon

20,0 m²

08.01.158
Arbeidsstasjon

kommandosentral
12,0 m²

08.02.026
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.029
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.033
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.05.314
Heis 02

Akutt
0,0 m²

08.02.043
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.042
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.070
Desinfeksjon

8,0 m²

08.02.058
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

07.01.175
WC

2,0 m²

08.02.075
WC

2,0 m²

80.07.132
Rørpost
0,0 m²

08.01.066
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.065
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.104
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.063
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.062
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.144
WC

2,0 m²
08.01.146

WC
2,0 m²

08.01.078
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.135
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.132
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.01.139
Diktering
2,0 m²

80.06.159
Korridor
0,0 m²

80.06.158
Korridor
0,0 m²

80.06.157
Korridor
0,0 m²

80.06.169
Korridor
0,0 m²

80.06.170
Korridor
0,0 m²

80.06.171
Korridor
0,0 m²

10.03.025
Laboratorium

PNA
6,0 m²

08.02.086
Ekspedisjon

12,0 m²

08.02.090
Samtale
12,0 m²

80.03.129
Sluse
0,0 m²

13.10.024
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

08.01.182
Medisin

nisje
2,0 m²

08.01.136
Diktering
2,0 m²

08.02.089
Pause

25,0 m²80.06.194
Korridor
0,0 m²

93.03.648
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.509
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

08.01.141
Pause
stort

40,0 m²

80.07.171
Rørpost
0,0 m²

80.06.059
Korridor
0,0 m²

08.02.025
Overvåkingsplass

12,0 m²

94.02.134
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

08.01.157
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.150
WC/dusj
5,0 m²

08.02.052
Kontor

2 personer
12,0 m²

08.02.065
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.164
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.044
Forberedelse

anestesi
20,0 m²

13.02.108
Overnatting

personal
9,0 m²

13.02.111
Overnatting

personal
9,0 m²

08.01.084
Laboratorium
preparatrom

10,0 m²

93.03.721
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.03.113
Teknisk rom,

underfordeling, Gr. 2-rom
0,0 m²

08.01.172
Undersøkelse og

behandling
16,0 m²

08.02.068
Lager

rent, lite
2,0 m²

08.02.083
Lager

tøy
2,0 m²

13.07.006
Renhold
4,0 m²

93.07.034
Nedkastsjakt

0,0 m²

08.01.109
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.121
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.154
Garderobe
personal
15,0 m²

08.01.152
WC
HC

5,0 m²

95.03.083
Teknisk rom, KR, IKT

80.06.344
Korridor

08.02.005
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.077
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.038
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.006
Overvåkingsplass

12,0 m²

80.06.341
Korridor

80.06.338
Korridor

80.03.282
Sluse brann

93.03.281
VVS sjakt
Luftinntak

93.03.279
VVS sjakt
Luftinntak

08.02.045
Overvåkingsplass

enerom
15,0 m²

08.02.007
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.009
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.011
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.027
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.056
Arbeidsstasjon

indre sone
22,0 m²

08.01.079
MTU/IKT

2,0 m²
08.01.067
MTU/IKT

2,0 m²

80.06.335
Korridor

07.01.149
Møte
stort

40,0 m²

07.01.110
Arbeidsrom

tverrfaglig stort
24,0 m²

07.01.155
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.158
Kontor

2 personer
12,0 m²

07.01.181
WC

2,0 m²

08.01.142
Møte
stort

40,0 m²

08.01.012
Operasjon

60,0 m²

08.01.011
Operasjon

60,0 m²

08.01.007
Operasjon

60,0 m²

08.01.008
Operasjon

60,0 m²

08.01.039
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.021
Operasjon

60,0 m²

08.01.177
Behandling

asfyksi
20,0 m²

08.01.019
Operasjon

60,0 m²

08.01.009
Operasjon

60,0 m²

08.01.010
Operasjon

60,0 m²

08.01.166
Venteområde

20,0 m²

08.02.012
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.02.013
Overvåkingsplass

12,0 m²

08.01.014
Operasjon

60,0 m²

08.01.015
Operasjon

60,0 m²

08.01.017
Operasjon

60,0 m²

08.01.187
Forberedelse

steril oppdekning
20,0 m²

08.01.167
Garderobe
pasienter
20,0 m²

08.01.168
Venteområde

20,0 m²

08.01.171
WC
HC

5,0 m²

08.01.176
Kopi

4,0 m²

08.01.175
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.126
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.129
Arbeidsrom
tverrfaglig
18,0 m²

08.01.170
WC

2,0 m²

08.01.085
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.020
Operasjon

60,0 m²

08.01.083
MTU/IKT

2,0 m²

08.01.056
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.055
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

80.06.333
Korridor

80.06.323
Korridor

08.01.115
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.114
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.116
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.113

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.119
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.112
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

93.03.105
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.109
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.108
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

93.03.052
VVS sjakt

Ventilasjon intervensjon

08.01.108
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.111

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.120
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.110

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.181
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.051
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.122
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²08.01.107

Oppstillingsplass
seng

2,0 m²

08.01.105
Oppstillingsplass

seng
2,0 m²

08.01.088
Lager
utstyr

15,0 m²

08.01.060
Kirurgisk håndvask

2,0 m²

08.01.096
Lager
væske
6,0 m²

Avdelinger
Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service
Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service
Disponibelt areal
Kommunikasjonsarealer
Teknikk

80.05.157
Heis 08
0,0 m²

80.05.158
Heis 07
0,0 m²

80.05.162
Heis 04
0,0 m²

80.05.164
Heis 06
0,0 m²

80.05.165
Heis 05
0,0 m²

80.05.167
Heis 03
0,0 m²

93.01.024
Teknisk rom,

Ventilasjonsrom
Ventilasjon

0,0 m²

93.01.021
Teknisk rom,

Ventilasjonsrom
Ventilasjon

0,0 m²

93.01.019
Teknisk rom,

Ventilasjonsrom
Ventilasjon

0,0 m²

80.04.105
Trapperom

0,0 m²

80.04.106
Trapperom

0,0 m²

80.04.108
Trapperom

0,0 m²

80.04.109
Trapperom

0,0 m²

93.03.745
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.746
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.747
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

94.02.115
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

95.01.001
SHKR 3
0,0 m²

80.03.091
Forrom
0,0 m²

94.01.003
Teknisk rom,

hovedfordeling
AK1

0,0 m²

94.01.007
Teknisk rom,

hovedfordeling
AK2

0,0 m²

80.06.062
Korridor
0,0 m²

80.03.095
Forrom
0,0 m²

13.02.143
Garderobe
personal
40,0 m²

13.02.142
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.141
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.125
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.144
Garderobe
personal
40,0 m²

80.05.296
Heis 01
0,0 m²

80.05.293
Heis 02
0,0 m²

13.02.126
Garderobe
personal
85,0 m²

80.07.026
Oppstillingsplass

agv
0,0 m²

80.03.088
Forrom
0,0 m²

80.03.089
Forrom
0,0 m²

80.03.093
Forrom
0,0 m²

95.03.087
Teknisk rom, KR, IKT

0,0 m²

93.02.004
Teknisk rom rør
Varme/kjøling
undersentral

0,0 m²

95.04.002
Gr 1

Grensesnittsrom
0,0 m²

93.03.094
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

13.02.124
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.086
Tøyutlevering

70,0 m²

13.02.127
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.128
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.129
Garderobe
personal
85,0 m²

13.02.130
Garderobe
personal
85,0 m²

93.02.022
Ventilrom tøy og avfall

0,0 m²

93.02.026
Teknisk rom rørpost

Overfartsenhet
0,0 m²

13.02.085
Vaskerom
10,0 m²

93.03.750
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.473
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²13.02.131
Garderobe
personal
85,0 m²

93.03.748
VVS sjakt
Fordeling

0,0 m²

93.03.751
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

13.07.002
Renhold
4,0 m²

Teknisk rom rør

13.02.147
Tøyutlevering

70,0 m²

13.02.063
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.064
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.065
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.066
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.067
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.068
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.069
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.070
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.071
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.072
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.073
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.074
Dusj

personalgarderobe
8,0 m²

13.02.023
WC

2,0 m²

13.02.024
WC

2,0 m²

13.02.025
WC

2,0 m²

13.02.027
WC

2,0 m²

13.02.028
WC

2,0 m²

13.02.029
WC

2,0 m²

13.02.033
WC

2,0 m²

13.02.034
WC

2,0 m²

13.02.035
WC

2,0 m²
13.02.036

WC
2,0 m²

13.02.037
WC

2,0 m²

13.02.039
WC

2,0 m²

93.07.005
Nedkastsjakt

0,0 m²

13.02.092
WC
HC

5,0 m²

80.06.209
Korridor
0,0 m²

13.02.041
WC

2,0 m²

13.02.042
WC

2,0 m²

13.02.043
WC

2,0 m²

13.02.044
WC

2,0 m²

Pumpekum

Teknisk rom rør

93.03.617
VVS sjakt

Rør
0,0 m²

93.02.048
Teknisk rom slokkeanlegg

SHKR
0,0 m²

Klimasluse

80.06.210
Korridor
0,0 m²

13.10.021
Avfall

miljøstasjon
10,0 m²

13.02.145
Forrom
10,0 m²

13.02.146
Forrom
10,0 m²

94.02.019
Teknisk rom,

underfordeling
0,0 m²

Disponibelt

Disponibelt

13.02.095
WC
HC

5,0 m²

13.02.004
Forrom
10,0 m²

13.02.003
Forrom
10,0 m²

13.02.096
WC
HC

5,0 m²

13.02.031
WC

2,0 m²

13.02.026
WC

2,0 m²

OVERSIGTSPLAN PLAN U2 UTSNITT PLAN U3 1:350

Dører, vinduer og søyler er i prosess

Hovedfunksjon
Ikke-medisinsk service
Kommunikasjonsarealer
Disponibelt areal
Tekniske arealer VVS
Tekniske arealer El
Tekniske arealer IKT

GARDEROBER

UTSNITT PLAN U2 1:350

LIGGENDE PASIENTER OG SENGER

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

PERSONAL 
AKUTT - INTERMEDIÆR

VARER

GARDEROBER I 
AVDELINGEN

HEIS TIL/FRA 
GARDEROBER I U2

HEIS TIL/FRA 
GARDEROBER I U2

LIGGENDE PASIENTER OG SENGER

GÅENDE PASIENTER OG BESØK

”GRØNNE” GARDEROBER


