
Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.023
 Grupperom

Romfnr 02.07.023
Romnavn Grupperom, skole
Plassering 02.07: Psykisk helsevern og avhengighet / Fellesfunksjoner
RFP status Fra SRMAL.053.02

Koding

Romfunksjonsnr 02.07.023
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BR---.-2L-.---

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,89

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg B2
Plan: Navn Plan 01
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Skole og barnehage

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Oe 1:1 undervisning, alternavt 2-3 pasienter og 2 ansae

Bruk av IT og AVutstyr.

Fleksibel innredning slik at rommet alternavt kan bli benyet som møterom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 1



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.023
 Grupperom

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på bildeskjermer

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.023
 Grupperom

Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

Utstyr i rom
Arkkelnr Navn Antall Skal modelleres Ansvar

GBA.006 Arbeidsbord, hovedarkkel 4 IARK

092.008.01 AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom 1 RIKT

URZ.005 Akv USB-C kabel, <4 m 1 RIKT

UMZ.009 AV-skjerm, 75" 1 RIKT

UXZ.003 Gulvboks for AV, 6 uak 1 RIKT

UHZ.011 Høyaler 8", akv, i kabine 2 RIKT

OAZ.010 Kamera for videomøter < 12 pers. 1 RIKT

RAB.007 Mikrofon, Array (r<3m) m/DSP 1 RIKT

FBA.077 Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg 1 RIKT

FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 ARK

FSA.069 Høyskap, generelt, hovedarkkel 1 ARK

ODZ.100 PC Hovedarkkel - Fly forekomster l rikg arkkel/
funksjon

1 IKT

GPZ.001.01 Stol, møte 4 IARK

GPZ.001.08 Stol, robust, stablebar, u/armlene 6 IARK

26
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.024
 Grupperom

Romfnr 02.07.024
Romnavn Grupperom, skole
Plassering 02.07: Psykisk helsevern og avhengighet / Fellesfunksjoner
RFP status Avledet fra SRMAL.053.02

Koding

Romfunksjonsnr 02.07.024
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BR---.-2L-.---

Arealer

Programmert 50,00
Prosjektert 47,16

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg B2
Plan: Navn Plan 01
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Skole og barnehage

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Undervisning og utøvelse i kreave fag for barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Kreave og produkve akviteter som krever utstyr og robuste bord/benkeplass

Tegning og maling, teksl, lego, pusle, trearbeider, sesongakviteter mv.

Så, plante vekster (i begrenset omfang)

Kan også benyes også l skoleakviteter  *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4   *
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.024
 Grupperom

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending  *  *

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj  *
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4   *

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.024
 Grupperom

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

Utstyr i rom
Arkkelnr Navn Antall Skal modelleres Ansvar

092.008.01 AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom 1 RIKT

URZ.005 Akv USB-C kabel, <4 m 1 RIKT

UMZ.009 AV-skjerm, 75" 1 RIKT

UXZ.003 Gulvboks for AV, 6 uak 1 RIKT

UHZ.011 Høyaler 8", akv, i kabine 2 RIKT

OAZ.010 Kamera for videomøter < 12 pers. 1 RIKT

RAB.007 Mikrofon, Array (r<3m) m/DSP 1 RIKT

FBA.077 Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg 1 RIKT

FBC.002 Benkeplate med kum hovedarkkel 1 ARK

GBA.005.08 Hobbybord, rundt, robust, Ø=1000 1 IARK

FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 ARK

FSA.069 Høyskap, generelt, hovedarkkel 4 ARK

GPZ.001.08 Stol, robust, stablebar, u/armlene 10 IARK

FSA.011 Underskap, generelt, hovedarkkel 4 ARK

30
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.025
 Grupperom

Romfnr 02.07.025
Romnavn Grupperom, skole
Plassering 02.07: Psykisk helsevern og avhengighet / Fellesfunksjoner
RFP status Avledet fra SRMAL.053.02

Koding

Romfunksjonsnr 02.07.025
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BR---.-2L-.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,46

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg B2
Plan: Navn Plan 01
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Skole og barnehage

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Akvitetsrom for musikkterapi, musikkutøvelse og undervisning

Bruk av ulike typer instrumenter og trommese.

Sang, og opptak eller avspilling av musikk

Sikker oppbevaring av instrumenter og teknisk utstyr i låsbare skap eller i en del av rommet

Rommet må være lydskjermet mot omgivelsene for høy musikk  *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 4  *
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.025
 Grupperom

Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på bildeskjermer

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.025
 Grupperom

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

Utstyr i rom
Arkkelnr Navn Antall Skal modelleres Ansvar

092.008.01 AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom 1 RIKT

URZ.005 Akv USB-C kabel, <4 m 1 RIKT

UMZ.009 AV-skjerm, 75" 1 RIKT

UXZ.003 Gulvboks for AV, 6 uak 1 RIKT

UHZ.011 Høyaler 8", akv, i kabine 2 RIKT

OAZ.010 Kamera for videomøter < 12 pers. 1 RIKT

RAB.007 Mikrofon, Array (r<3m) m/DSP 1 RIKT

FBA.077 Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg 1 RIKT

GBA.005.14 Bord, robust d=800 b=800 h=720 1 IARK

FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 ARK

FSA.069 Høyskap, generelt, hovedarkkel 2 ARK

FXB.003.04 Knagg, robust 1 ARK

ODZ.100 PC Hovedarkkel - Fly forekomster l rikg arkkel/
funksjon

1 IKT

GPZ.001.08 Stol, robust, stablebar, u/armlene 2 IARK

17
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.026
 Grupperom

Romfnr 02.07.026
Romnavn Grupperom, skole
Plassering 02.07: Psykisk helsevern og avhengighet / Fellesfunksjoner
RFP status Avledet fra SRMAL.053.02

Koding

Romfunksjonsnr 02.07.026
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BR---.-2L-.---

Arealer

Programmert 16,00
Prosjektert 16,60

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg B2
Plan: Navn Plan 01
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Skole og barnehage

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Oe 1:1 undervisning, alternavt 2-3 pasienter og 2 ansae

Bruk av IT og AVutstyr.

Fleksibel innredning slik at rommet alternavt kan bli benyet som møterom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.026
 Grupperom

Dagslys
Ikke vindu

Blending Øke lesbarhet på bildeskjermer

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 02.07.026
 Grupperom

Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

Utstyr i rom
Arkkelnr Navn Antall Skal modelleres Ansvar

FBC.003 Arbeidsbenk på ben med kum hovedarkkel 1 ARK

GBA.006 Arbeidsbord, hovedarkkel 4 IARK

092.008.01 AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom 1 RIKT

URZ.005 Akv USB-C kabel, <4 m 1 RIKT

UMZ.009 AV-skjerm, 75" 1 RIKT

UXZ.003 Gulvboks for AV, 6 uak 1 RIKT

UHZ.011 Høyaler 8", akv, i kabine 2 RIKT

OAZ.010 Kamera for videomøter < 12 pers. 1 RIKT

RAB.007 Mikrofon, Array (r<3m) m/DSP 1 RIKT

FBA.077 Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg 1 RIKT

FHB.001 Hyllereol, hovedarkkel 1 ARK

FSA.069 Høyskap, generelt, hovedarkkel 1 ARK

ODZ.100 PC Hovedarkkel - Fly forekomster l rikg arkkel/
funksjon

1 IKT

GPZ.001.01 Stol, møte 4 IARK

GPZ.001.08 Stol, robust, stablebar, u/armlene 6 IARK

27
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 73.01.020
 Hage

Romfnr 73.01.020
Romnavn Hage, skole
Plassering 73.01: Utomhus / Hage/parkanlegg
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 73.01.020
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon

Arealer

Programmert 0,00
Prosjektert 610,50

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn
Plan: Navn
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansae.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk lu og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold l robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være lreelagt for barn.
Det skal legges l ree for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges l ree for ball lek.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Skolens uteareal, skolegård. Et sted der barn som går på skolen skal ha sine friminu. Området blir lgjengelig for andre pasienter eer skoled.
- Skolegården skal bestå av; sandkasse med lekehye, fugleredehuske, ballbane med fotballmål og en basketkurv.
- Det skal plantes trær og ha området med gress i llegg l grus og fast dekke for ballspill.
- Benker
- Robusthetsnivå? To muligheter for å komme seg ut av skolegården
- gjerdes inn med gjerder inne i hekk
RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødslfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 73.01.020
 Hage

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

 73.01.020
 Hage

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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