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ENDRINGER ETTER MEDVIRKNING

Rom 02.03.207 Kopi PHA er lagt til. (02.04.046 Kopi PHA fantes fra før.)
Rom 02.04.050 og 02.04.051 Garderobe, personal er lagt til.

Ellers ingen endringer
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PLAN 01:  SKOLE

inngang skole og 
døgnenhet 

ungdom

inngang skole og 
døgnenhet 

ungdom

Korridor

02.07.024
Grupperom, skole

PHA Kunst og håndverk
47.2 m²

(50.0 m²)

02.07.023
Grupperom, skole

PHA
16.9 m²

(16.0 m²)

02.07.025
Grupperom, skole

PHA musikk
19.5 m²

(20.0 m²)

Korridor

Trapperom

Korridor

99.99.129
IA, Disp.
10.8 m²
(0.0 m²)

Trapperom

SjaktSjakt

02.07.022
Grupperom, skole

PHA
16.0 m²

(16.0 m²)

02.07.026
Grupperom, skole

PHA naturfag
16.6 m²

(16.0 m²)

13.07.024
Renhold

PHA
5.2 m²

(4.0 m²)

UF-EL

02.07.027
WC, pasient

PHA
8.5 m²

(2.0 m²)

02.07.089
WC, HC, pasient

PHA
6.3 m²

(5.0 m²)

B2N-A B2N-A

B2N-B B2N-B

B2N-C B2N-C

B2N-D B2N-D

B2N-01

B2N-01

B2N-02

B2N-02

B2N-03

B2N-03

B2N-04

B2N-04

Trapperom

02.07.032
Møte
PHA

33.2 m²
(20.0 m²)

Trapperom

?

02.07.073
Kontor, 7 personer

PHA skole
46.5 m²

(42.0 m²)

02.07.074
Pause

PHA skole
33.9 m²

(20.0 m²)

Funksjonsområder

02.03.02: Psykisk helsevern og
avhengighet / Døgnområde BUP /
Døgnområde BUP ungdom

02.07: Psykisk helsevern og
avhengighet / Fellesfunksjoner

80.03: Kommunikasjonsarealer /
Horisontale utenom avdelinger,
vanlige korridorer, arealer foran
heiser

80.04: Kommunikasjonsarealer /
Trapper

93.03: Tekniske arealer VVS /
Ordinære sjakter, rør for sugesystem

94.02: Tekniske arealer El / EL
underfordeling

PLAN 02:  SKOLE

Sjakt Sjakt

02.03.120
WC, personal

PHA
10.1 m²
(2.0 m²)

UF-EL
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